
令和２年６月 11日 

中国電力株式会社 

 

島根原子力発電所２号炉 設置変更許可申請に係る補足説明資料 

における主な変更内容について 

 

 本日提出する設置変更許可申請に係る補足説明資料について，令和２年６月４日提出か

らの主な変更内容は添付資料のとおりとなります。 

 

【添付資料】 

 島根原子力発電所２号炉 補足説明資料の主な変更内容（令和２年６月 11日） 

 

以 上 
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添付資料 

 

島根原子力発電所２号炉 補足説明資料の主な変更内容（令和 2年 6月 11日） 

 

資料２－１－１：島根原子力発電所２号炉 内部火災について（コメント回答） 

変更箇所 内容 

P2～6 記載の適正化 

（フレキシブル電線管耐火ラッピングを１時間耐火ラッピングに修正） 

P7 記載の適正化 

（フェイルセーフ設計の火災防護対象機器に対して，消火設備のみではなく，火

災感知器についても，異なる感知方式の火災感知器を設置している旨記載した） 

 

資料２－１－３：島根原子力発電所２号炉 火災による損傷の防止 

変更箇所 内容 

P196 記載の適正化 

（持込み可燃物管理により火災荷重を低く抑えることで，煙が充満しないとして

いる火災区域又は火災区画について，記載を充実した） 

 

資料２－２－４；島根原子力発電所２号炉 外部からの衝撃による損傷の防止（外部事象の考慮について） 

変更箇所 内容 

P155 記載の適正化（他審査資料との整合を踏まえた，建物に対する評価結果に係る記

載の見直し） 

 

 

以 上 


