
核燃料施設等の新規制基準適合性に係る審査会合 

（第４２１回） 

議事次第 

１． 日 時 令和３年１１月２９日（月）１４：３０～１７：４５ 

２． 場 所 原子力規制委員会 １３階 会議室 BCD 

３． 議 題 

（１） 日本原子力研究開発機構大洗研究所の試験研究用等原子炉施設(高速実

験炉原子炉施設（常陽）)に対する新規制基準の適合性について 

（２） 日本原子力研究開発機構大洗研究所の試験研究用等原子炉施設(高速実

験炉原子炉施設（常陽）)の地震等に対する新規制基準の適合性について 

４． 配付資料 

資料１ 第 53 条（多量の放射性物質等を放出する事故の拡大の防止）に係

る計算コード及び有効性評価等に対するコメントへの回答 

資料２ 大洗研究所(南地区)高速実験炉原子炉施設(「常陽」) 新規制基準

上の主冷却機建物抑止杭の取り扱いについて 

参考（１） 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構｢常陽｣質問管理表 

 


