
No. 図書番号 図書名称
該当頁

（通し頁）
適正化内容 提出年月日 備考

1 NS2-添1-006
Ⅵ-1-1-3-4 火山への配慮に関す

る説明書
p.4,9 「適用規格」を「適用規格・基準等」に適正化しました。 2021/11/29

2 NS2-添1-006
Ⅵ-1-1-3-4 火山への配慮に関す

る説明書
p.9

適用規格・基準等に以下を追加しました。

・新版機械工学便覧（日本機械学会）

・日本産業規格（ＪＩＳ）

・原子力発電所屋外重要土木構造物の耐震性能照査指針マニュアル

（土木学会，2005年制定）

・発電用軽水型原子炉施設の安全機能の重要度分類に関する審査指

針」（平成2 年8 月30日原子力安全委員会）

2021/11/29

3 NS2-添1-006
Ⅵ-1-1-3-4 火山への配慮に関す

る説明書
p.13

先行プラントの評価実績を踏まえ，地下埋設のため降下火砕物の影響

評価の対象外としていた「ディーゼル燃料貯蔵タンク室」を降下火砕

物より防護すべき施設を内包する施設（建物等）に追加しました。

2021/11/29

4 NS2-添1-006
Ⅵ-1-1-3-4 火山への配慮に関す

る説明書
p.15 項番号を適正化しました。 2021/11/29

5 NS2-添1-006
Ⅵ-1-1-3-4 火山への配慮に関す

る説明書
p.18

No.3の追加に合わせ，「Ｂ－ディーゼル燃料貯蔵タンク格納槽の強度

計算書」を「ディーゼル燃料貯蔵タンク室及びＢ－ディーゼル燃料貯

蔵タンク格納槽の強度計算書」に適正化しました。

2021/11/29

6 NS2-添1-006
Ⅵ-1-1-3-4 火山への配慮に関す

る説明書

p.21,22,25,

26,28,29,33,

35,39,47

No.3の追加に合わせ，構造物への荷重を考慮する施設及び腐食を考慮

する施設に「ディーゼル燃料貯蔵タンク室」を追加しました。
2021/11/29
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