
１．件 名：「関西電力株式会社大飯発電所第３号機及び第４号機の新規制基準

適合性審査に係る現地確認」 

２．日 時：令和３年１１月３０日（火） ９時００分～１５時３０分 

３．場 所：関西電力株式会社 大飯発電所 

４．出席者 

  原子力規制庁： 

   （新基準適合性審査チーム） 

関企画調査官、西内安全審査官、畠山安全審査官、 

岩野審査チーム員 

   原子力規制企画課 火災対策室 

守谷火災対策室長、北嶋室長補佐、山下係長 

  

関西電力株式会社： 

原子力事業本部 保修管理グループ チーフマネジャー 他１４名  

  

５．要旨 

  原子力規制庁は、令和２年６月２６日に関西電力から申請のあった、大飯発

電所第３号機及び第４号機の設計及び工事計画認可申請（火災防護審査基準

の改正に伴う基本設計方針等の変更）の審査の一環として、大飯発電所におけ

る火災感知器の設置場所等について、現地確認を実施した。 

  

６．その他 

提出資料： 

・大飯発電所３・４号機 火災感知器バックフィット審査に係る現地調査スケ

ジュール 

 

以上 

 


