
 

 

 

 

 

 

（回 答） 

添付7－3－4「図2-3 A－A断面図（NS方向）」(PDF2074)及び「図2-4 B－B断面図（EW 方向）」(PDF2074)につい

て，評価対象部位の具体的位置が明確となるよう，下記申請書に反映し，補正する。 

 

添付書類3 「使用済燃料貯蔵施設の技術基準への適合性に関する説明書」 

・添付7－3－4 「降下火砕物に対する使用済燃料貯蔵建屋の影響評価」 

 

（変更案） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図2-3 A－A断面図（NS方向）(単位：m） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図2-4 B－B断面図（EW方向）(単位：m） 

はり：鉄骨造（S） はり：鉄筋コンクリート造（RC）

注記＊1：柱は鉄筋コンクリート造（RC）

　　　 （柱頭部は鉄骨鉄筋コンクリート造(SRC)）

　　　　 壁は鉄筋コンクリート造（RC）

注記＊2：柱は鉄骨造（S）

　　　　 壁は鉄筋コンクリート造（RC）

注記＊3：柱，壁は鉄筋コンクリート造（RC）

     ：屋根 

     ：耐震壁 

     ：フレーム部 

 

以 上 
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（第9条） 

添付7－3－3 P10(PDF2067)の図面について，どこが評価対象部位の屋根，壁及びフレームなのか

不明瞭なので，申請書内に評価対象部位の具体的位置がわかる図面を記載すること（本添付資料

でなくともよい。既に記載済であれば，どの頁か説明すること） 


