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まえがき 

 

 本計算書は，Ⅵ-3-1-6「重大事故等クラス３機器の強度計算の基本方針」及びⅥ-3-2-

13「重大事故等クラス３機器の強度評価方法」に基づいて計算を行う。 
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1. 管の強度計算書 

  設計・建設規格で考慮されている裕度を参考にした，実条件を踏まえた耐圧試験結果 

 継手類耐圧試験結果（重大事故等クラス３管） 

名称 
最高使用圧力 

(MPa) 

耐圧試験圧力 

(MPa) 
耐圧試験倍率 耐圧試験結果 評価 

空気供給装置連結管 19.60 24.50 ＊ 1.25 良 適合 

注記＊：気圧による。 
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