
 

１．件 名：新規制基準適合性審査に関する事業者ヒアリング（島根２号機 

設計及び工事計画）【２８２】 

２．日 時：令和４年９月２９日 １３時３０分～１４時４０分 

３．場 所：原子力規制庁 ８階Ａ会議室（ＴＶ会議システムを利用） 

４．出席者（※・・・ＴＶ会議システムによる出席） 

原子力規制庁： 

新基準適合性審査チーム 

義崎管理官補佐、岩崎安全審査官 

 

事業者： 

中国電力株式会社  

電源事業本部 担当部長（原子力管理） 他１６名※ 

 

５．要旨 

（１）中国電力株式会社から、島根原子力発電所２号機の設計及び工事の計画

認可申請書のうち、計測制御系統施設に関する主要設備リスト、要目表、

設定値根拠及び図面について、令和４年８月４日の提出資料に基づき説

明があった。 

 

（２）原子力規制庁から、主に以下の点について説明等を求めた。 

 

【計測制御系統施設】 

○ 計測装置の要目表について、原子炉水位（広帯域）及び原子炉水位（狭

帯域）の個数変更の理由について、既工事計画書からの経緯を踏まえ

説明すること。 

 

（３）中国電力株式会社から、了解した旨の回答があった。 

 

６．その他 

提出資料： 

なし 

 


