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1 NS2-補-023-03改04
下位クラス施設の波及的影響の検討につい
て

P.6,9,17～21 主蒸気系の評価結果を追記しました。 2023/1/10

2 NS2-補-023-03改04
下位クラス施設の波及的影響の検討につい
て

P.6,7 分かりやすさの観点から，地震応答解析に用いる配管モデルを示す場合は，その旨を明記しました。 2023/1/10

3 NS2-補-023-03改04
下位クラス施設の波及的影響の検討につい
て

P.7 給水系の配管モデルの外径，厚さ，運転圧力を追記しました。 2023/1/10

4 NS2-補-023-03改04
下位クラス施設の波及的影響の検討につい
て

P.16 境界サポートと反力支持サポートの種別が分かるように追記しました。 2023/1/10

5 NS2-補-023-03改04
下位クラス施設の波及的影響の検討につい
て

P.16 許容値の算出方法を明確にしました。 2023/1/10

6 NS2-補-023-03改04
下位クラス施設の波及的影響の検討につい
て

P.22～26 境界弁の評価結果を追記しました。 2023/1/10

7 NS2-補-023-03改04
下位クラス施設の波及的影響の検討につい
て

P.27 環境に及ぼす影響に関する検討結果を追記しました。 2023/1/10

8 NS2-補-023-03改04
下位クラス施設の波及的影響の検討につい
て

P.27 本資料のまとめを追記しました。 2023/1/10
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