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重⼤事故等対策の有効性評価 1

【本⽇の説明事項】
 設置許可基準規則第三⼗七条（重⼤事故等の拡⼤の防⽌等）の要求事項に対応
するために、重⼤事故が発⽣した場合において想定した格納容器破損モードに対して原
⼦炉格納容器破損を防⽌するために必要な措置を講じる設計であることを、次ページ以
降に⽰す。

 有効性評価を⾏った結果、整備した格納容器破損防⽌対策が選定した評価事故シー
ケンスに対して有効であることが確認できた。泊３号炉において整備した格納容器破損防
⽌対策が先⾏PWRプラントの対策と同等であることを確認している。

 有効性評価に適⽤する解析コードについては、妥当性確認を実施し、有効性評価への
適⽤性を確認したものを使⽤している。

 まとめ資料は、2017年３⽉までに審査を受けたものから先⾏審査実績を踏まえ、記載の
充実や表現の適正化を図っているが、格納容器破損防⽌対策や評価結果に変更は無
い。
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有効性評価の結果の概要

格納容器破損モードの特徴及び
格納容器破損防⽌対策 [7.2.1.2-1,2]

評価事故シーケンス
[7.2.1.2-11]

結 論
[7.2.1.2-36]

発電⽤原⼦炉の運転中に運転時の異常な過渡
変化，原⼦炉冷却材喪失事故(LOCA)⼜は全
交流動⼒電源喪失が発⽣するとともに，ECCS
等の安全機能の喪失が重畳する。このため，緩
和措置がとられない場合には，原⼦炉格納容器
内へ流出した⾼温の１次冷却材や溶融炉⼼の
崩壊熱等の熱によって発⽣した⽔蒸気，ジルコニ
ウム－⽔反応等によって発⽣した⾮凝縮性ガス等
の蓄積によって，原⼦炉格納容器内の雰囲気温
度が徐々に上昇し，原⼦炉格納容器の過温によ
り原⼦炉格納容器の破損に⾄る。

原⼦炉格納容器の破損を防⽌し，かつ，放射
性物質が異常な⽔準で敷地外へ放出されることを
防⽌するため，初期の対策として加圧器逃がし弁
による１次冷却系強制減圧及び代替格納容器
スプレイポンプによる代替格納容器スプレイを整備
する。また，安定状態に向けた対策としてＣ，Ｄ
－格納容器再循環ユニットによる格納容器内⾃
然対流冷却を整備する。

外部電源喪失時に⾮常
⽤所内交流電源が喪失
し，補助給⽔機能が喪
失する事故

評価事故シーケンスにおいても、運転員等
操作である加圧器逃がし弁による１次冷
却系強制減圧，代替格納容器スプレイポ
ンプによる代替格納容器スプレイ及び格納
容器再循環ユニットによる格納容器内⾃然
対流冷却を実施することにより，原⼦炉格
納容器雰囲気の冷却及び除熱が可能であ
る。

その結果，以下の評価項⽬を満⾜してい
る。また，安定状態を維持できる。（評価
結果はP9,10参照）
(1),(2)原⼦炉格納容器バウンダリにかか
る圧⼒及び温度
(7)⽔素の蓄積を想定した場合の原⼦炉
格納容器バウンダリにかかる圧⼒

3１．雰囲気圧⼒・温度による静的負荷（格納容器過温破損）

⼤飯３／４号炉
と同様



（１次冷却系強制減圧及び代替格納容器スプレイ）［7.2.1.2-46］

重⼤事故等対策の概略系統図（１／２） 4

⼤飯３／４号炉
と対策は同様
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（格納容器内⾃然対流冷却）［7.2.1.2-46］

重⼤事故等対策の概略系統図（２／２） 5
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主要解析条件（１／３） 6

表 主要解析条件 [7.2.1.2-43] ⼤飯３／４号炉と
条件設定の考え⽅は同様



主要解析条件（２／３） 7

表 主要解析条件 [7.2.1.2-44] ⼤飯３／４号炉と
条件設定の考え⽅は同様



主要解析条件（３／３） 8

表 主要解析条件 [7.2.1.2-45] ⼤飯３／４号炉と
条件設定の考え⽅は同様



図 原⼦炉格納容器雰囲気温度の推移［7.2.1.2-54］

■評価項⽬ [7.2.1.2-18,19]
原⼦炉格納容器圧⼒は，格納容器内⾃然対流冷却により 事象発⽣の約45時間後に最⾼値約0.347MPa[gage]と
なり，以降は低下傾向となっていることから，原⼦炉格納容器バウンダリにかかる圧⼒の最⼤値は，原⼦炉格納容器の最
⾼使⽤圧⼒の２倍（0.566MPa[gage]）を超えない。
原⼦炉格納容器雰囲気温度は，格納容器内⾃然対流冷却により事象発⽣の約45時間後に最⾼値約141℃となり，
以降は低下傾向となっていることから，原⼦炉格納容器バウンダリにかかる温度の最⾼値は200℃を超えない。

図 原⼦炉格納容器圧⼒の推移［7.2.1.2-54］

評価結果(1),(2)（CVバウンダリにかかる圧⼒及び温度） 9

⾼浜３／４号炉
と評価結果は同様



■評価項⽬ [7.2.1.2-19]
原⼦炉格納容器内の⽔素分圧（絶対圧）は，全圧約0.4MPa[abs]に対して約0.02MPa[abs]である。また，全炉
⼼のジルコニウム量の75％と⽔の反応により発⽣する⽔素と⽔の放射線分解等により発⽣する⽔素発⽣量を，原⼦炉格
納容器内⽔素処理装置により処理した場合の発熱量は，炉⼼崩壊熱の約２％と⼩さい。したがって，⽔素の蓄積を考
慮しても原⼦炉格納容器バウンダリにかかる圧⼒の最⼤値及び温度の最⾼値は原⼦炉格納容器の最⾼使⽤圧⼒の２
倍（0.566MPa[gage]）及び200℃を超えない。

評価結果(7)(⽔素の蓄積を想定した場合のCVﾊ゙ ｳﾝﾀ゙ ﾘにかかる圧⼒) 10

⾼浜３／４号炉
と評価結果は同様

図 原⼦炉格納容器圧⼒に占める⽔蒸気及び⽔素の
分圧（絶対圧）の推移［7.2.1.2-55］



有効性評価の結果の概要

格納容器破損モードの特徴及び
格納容器破損防⽌対策 [7.2.2-1,2]

評価事故シーケンス
[7.2.2-4]

結 論
[7.2.2-22,23]

発電⽤原⼦炉の運転中に運転時の異常な過渡
変化，原⼦炉冷却材喪失事故（LOCA）⼜は
全交流動⼒電源喪失が発⽣するとともに，
ECCS等の安全機能の喪失が重畳する。このため，
緩和措置が取られない場合には，１次冷却材圧
⼒が⾼い状態で原⼦炉容器が破損し，溶融炉
⼼，⽔蒸気，⽔素等が急速に放出され，原⼦
炉格納容器雰囲気が直接加熱されることにより，
急速に原⼦炉格納容器圧⼒が上昇する等，原
⼦炉格納容器に熱的・機械的な負荷が発⽣して
原⼦炉格納容器の破損に⾄る。

１次冷却材圧⼒が⾼い状況で原⼦炉容器が破
損し，溶融炉⼼，⽔蒸気，⽔素等が急速に放
出され，原⼦炉格納容器に熱的・機械的な負荷
が発⽣することに対して，原⼦炉格納容器圧⼒
の上昇を抑制する観点から，原⼦炉容器破損前
までに加圧器逃がし弁による１次冷却系強制減
圧を整備する。

外部電源喪失時に⾮常
⽤所内交流電源が喪失
し，補助給⽔機能が喪
失する事故

評価事故シーケンスにおいても、運転員等
操作である加圧器逃がし弁による１次冷
却系強制減圧，代替格納容器スプレイポ
ンプによる代替格納容器スプレイ及び格納
容器再循環ユニットによる格納容器内⾃然
対流冷却を実施することにより，原⼦炉容
器破損までの１次冷却材圧⼒の低減及び
原⼦炉格納容器雰囲気の圧⼒の上昇抑
制及び除熱が可能である。

その結果，以下の評価項⽬を満⾜してい
る。また，安定状態を維持できる。（評価
結果はP18参照）
(4)原⼦炉容器破損時の１次冷却材圧
⼒

11２．⾼圧溶融物放出／格納容器雰囲気直接加熱

⼤飯３／４号炉
と同様



（１次冷却系強制減圧及び代替格納容器スプレイ）［7.2.1.2-46］

重⼤事故等対策の概略系統図（１／２） 12

⼤飯３／４号炉
と対策は同様
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≈
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：設計基準事故対処設備から追加した箇所
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（※２）

アニュラス全量排気弁
操作用可搬型
窒素ガスボンベ

G
ディーゼル
発電機外部電源

可搬型
タンクローリー

ディーゼル発電機
燃料油貯油槽

G

海水

可搬型大型送水ポンプ車

海水

可搬型大型
送水ポンプ車

原子炉補機冷却水サージタンク
加圧用可搬型窒素ガスボンベ

※評価事故シーケンスが「格納容器過温破損」と同様のため、概略系統図については「格納容器過温破損」より引⽤



（格納容器内⾃然対流冷却）［7.2.1.2-46］

重⼤事故等対策の概略系統図（２／２） 13
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と対策は同様
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原子炉補機冷却水
サージタンク

原子炉補機冷却水
冷却器

原子炉補機
冷却水ポンプ

原子炉格納
容器内水素
処理装置

加圧器逃がし弁
操作用可搬型
窒素ガスボンベ

（※１）

加圧器逃がしタンク

（※１）

加圧器
逃がし弁

格納容器水
素イグナイタ

Ａ－充てんポンプ

Ｂ－充てんポンプ

Ｃ－充てんポンプ

加圧器安全弁
（※１）

Ｍ
Ｍ

Ｍ

可搬型代替ガスサン
プリング圧縮装置

可搬型格納容器内
水素濃度計測ユニット

M
Mアニュラス空気

浄化ファン

（※２）

アニュラス全量排気弁
操作用可搬型
窒素ガスボンベ

G
ディーゼル
発電機外部電源

可搬型
タンクローリー

ディーゼル発電機
燃料油貯油槽

G

海水

可搬型大型送水ポンプ車

原子炉補機冷却水サージタンク
加圧用可搬型窒素ガスボンベ

※評価事故シーケンスが「格納容器過温破損」と同様のため、概略系統図については「格納容器過温破損」より引⽤
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表 主要解析条件 [7.2.2-25] ⼤飯３／４号炉と
条件設定の考え⽅は同様



主要解析条件（２／４） 15

表 主要解析条件 [7.2.2-26] ⼤飯３／４号炉と
条件設定の考え⽅は同様



主要解析条件（３／４） 16

表 主要解析条件 [7.2.2-27] ⼤飯３／４号炉と
条件設定の考え⽅は同様



主要解析条件（４／４） 17

表 主要解析条件 [7.2.2-28] ⼤飯３／４号炉と
条件設定の考え⽅は同様



■評価項⽬ [7.2.2-8]
１次冷却材圧⼒は，原⼦炉容器破損に⾄る事象発⽣の約8.0時間後における１次冷却材
圧⼒は約1.4MPa[gage] で あ り，原⼦炉容器破損までに１次冷却材圧⼒は
2.0MPa[gage]以下に低減されている。

図 １次冷却材圧⼒の推移［7.2.2-29］

評価結果(4)（原⼦炉容器破損時の１次冷却材圧⼒） 18

⼤飯３／４号炉
と評価結果は同様



有効性評価の結果の概要

格納容器破損モードの特徴及び
格納容器破損防⽌対策 [7.2.4-1,2]

評価事故シーケンス
[7.2.4-10]

結 論
[7.2.4-28]

LOCA，過渡事象⼜は全交流動⼒電源喪失時に
格納容器スプレイ機能，ECCS再循環機能等の安
全機能喪失が重畳して，ジルコニウム－⽔反応，
⽔の放射線分解，⾦属腐⾷，溶融炉⼼・コンク
リート相互作⽤等によって発⽣する⽔素によって格
納容器内の⽔素濃度が上昇する。このため，緩和
措置がとられない場合には，ジルコニウム－⽔反応
等によって発⽣する⽔素と原⼦炉格納容器内の酸
素が反応することによって激しい燃焼が⽣じ，原⼦
炉格納容器の破損に⾄る。

原⼦炉格納容器の破損を防⽌し，かつ，放射性
物質が異常な⽔準で敷地外へ放出されることを防
⽌するため，原⼦炉格納容器内の⽔素濃度を低
減するという観点から，原⼦炉格納容器内⽔素処
理装置を設置する。また，より⼀層の⽔素濃度低
減を図るための設備として格納容器⽔素イグナイタを
設置する。

⼤破断LOCA時に低
圧注⼊機能及び⾼
圧注⼊機能が喪失す
る事故

評価事故シーケンスにおいても、原⼦炉格納容器
⾃由体積が⼤きいため，著しい炉⼼損傷時にジル
コニウム－⽔反応により短期間に発⽣する⽔素に
よる原⼦炉格納容器内の⽔素濃度の上昇は限
定され，これにより，⽔素燃焼による原⼦炉格納
容器破損を防⽌することができる。さらに，原⼦炉
格納容器内⽔素処理装置によって，⽔の放射線
分解等により緩やかに発⽣する⽔素を除去し，原
⼦炉格納容器内の⽔素濃度を低減することが可
能である。

その結果，以下の評価項⽬を満⾜している。また，
安定状態を維持できる。（評価結果はP24〜27
参照）
(1),(2)原⼦炉格納容器バウンダリにかかる圧⼒
及び温度
(4)原⼦炉容器破損時の１次冷却材圧⼒
(6)原⼦炉格納容器内の⽔素濃度
(7)⽔素の燃焼を想定した場合の原⼦炉格納容
器バウンダリにかかる圧⼒

19３．⽔素燃焼

⼤飯３／４号炉
と同様



（原⼦炉格納容器内⽔素処理装置及び格納容器⽔素イグナイタ）［7.2.4-38］

重⼤事故等対策の概略系統図 20

⼤飯３／４号炉
と対策は同様
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：設計基準事故対処設備から追加した箇所
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表 主要解析条件 [7.2.4-35] ⼤飯３／４号炉と
条件設定の考え⽅は同様
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表 主要解析条件 [7.2.4-36] ⼤飯３／４号炉と
条件設定の考え⽅は同様



主要解析条件（３／３） 23

表 主要解析条件 [7.2.4-37] ⼤飯３／４号炉と
条件設定の考え⽅は同様



図 原⼦炉格納容器雰囲気温度の推移［7.2.4-49］
■評価項⽬ [7.2.4-16]
原⼦炉格納容器圧⼒は，事象初期から格納容器スプレイが起動するため低く推移し，原⼦炉格納容器
バウンダリにかかる圧⼒の最⼤値は原⼦炉格納容器の最⾼使⽤圧⼒の２倍(0.566MPa[gage])を超え
ない。
原⼦炉格納容器雰囲気温度は，事象初期から格納容器スプレイが起動するため低く推移し，原⼦炉格
納容器バウンダリにかかる温度の最⾼値は200℃を超えない。

図 原⼦炉格納容器圧⼒の推移［7.2.4-49］

評価結果(1),(2)（CVバウンダリにかかる圧⼒及び温度） 24

⼤飯３／４号炉
と評価結果は同様



■評価項⽬ [7.2.4-17]
１次冷却材圧⼒は，原⼦炉容器破損に⾄る事象発⽣の約1.7時間後における１次冷却材
圧⼒は約0.03MPa[gage] であ り，原⼦炉容器破損までに１次冷却材圧⼒は
2.0MPa[gage]以下に低減されている。

図 １次冷却材圧⼒の推移［7.2.4-50］

評価結果(4)（原⼦炉容器破損時の１次冷却材圧⼒） 25

⼤飯３／４号炉
と評価結果は同様



図 原⼦炉格納容器内の平均⽔素濃度の推移 ［7.2.4-47］

■評価項⽬ [7.2.4-17]
原⼦炉格納容器内の⽔素濃度は，事象発⽣後早期にジルコニウム－⽔反応で発⽣する⽔
素により原⼦炉格納容器内の⽔素濃度は上昇するが，ドライ条件に換算した原⼦炉格納容
器内⽔素濃度は最⼤約11.7vol％であり，13vol％を下回る。また，局所の⽔素濃度につい
ては，爆轟領域に⼊る区画はないため，原⼦炉格納容器の健全性は確保される。

評価結果(6)（原⼦炉格納容器内の⽔素濃度） 26

⼤飯３／４号炉
と評価結果は同様



■評価項⽬ [7.2.4-17]
全炉⼼内のジルコニウム量の75％が⽔と反応
して発⽣した⽔素が，すべて燃焼に寄与する
ことを想定した場合の原⼦炉格納容器バウン
ダ リ に か か る 圧 ⼒ は ， 最 ⾼ 値 は 約
0.443MPa[gage]であり，原⼦炉格納容
器 の 最 ⾼ 使 ⽤ 圧 ⼒ の ２ 倍
（0.566MPa[gage]）を下回り，原⼦炉
格納容器バウンダリの健全性は確保される。

評価結果(7)(⽔素の燃焼を想定した場合のCVﾊ゙ ｳﾝﾀ゙ ﾘにかかる圧⼒) 27

⼤飯３／４号炉
と評価結果は同様

図 ⽔素燃焼後の原⼦炉格納容器圧⼒評価の流れ［7.2.4-42］



28４．解析コード（１／２）

【解析コード】
 有効性評価に適⽤する解析コードについては、事故シーケンスグループ等毎に解析する上
で必要な物理現象について適⽤候補のコードが必要なモデルを備えているかを検討し、最
終的に有効性評価で⽤いるコードを選定している。選定した結果については次ページの表
のとおり。

 選定した解析コード毎に事故解析あるいは実験解析等によって妥当性確認を実施し、妥
当性確認において得られた重要現象に対する不確かさと、その不確かさが有効性評価に
与える影響を確認し、有効性評価への適⽤性を確認している。

 発電⽤原⼦炉設置変更許可申請書の解析コードに関する記載についても、先⾏審査
実績を踏まえ充実を図っている。



29４．解析コード（２／２）

表 有効性評価において使⽤するコード⼀覧


