
 

１．件 名：女川原子力発電所２号炉の原子炉建屋水素防護対策に係る保安規

定変更認可申請に関する現地調査について 

２．日 時：令和５年６月１６日  ９時００分～１５時０５分 

３．場 所：東北電力株式会社女川原子力発電所  

４．確認者 

原子力規制委員会： 

杉山委員 

 

原子力規制庁： 

新基準適合性審査チーム 

小野長官官房審議官、渡邉安全規制管理官、齋藤安全規制調整官、 

皆川管理官補佐、宮本上席安全審査官、義崎上席安全審査官、 

秋本主任安全審査官、小林主任安全審査官、岩崎安全審査官、 

大塚安全審査官、小野安全審査官、平本安全審査専門職 

宮﨑安全審査専門職、田代チーム員、伊藤原子力規制専門員 

長官官房技術基盤グループシビアアクシデント研究部門 

栃尾主任技術研究調査官 

長官官房総務課広報室 

中桐室長、石川専門職、塩尻係員 

 

対応者： 

東北電力株式会社 

青木執行役員 原子力本部 原子力部長 他１７名 

 

６．要 旨 

東北電力株式会社女川原子力発電所２号炉の原子炉建屋内の局所エリア

の構造や水素のオペレーティングフロアへの流路等について現地調査を実

施した。 

 

７．その他 

関連資料： 

・女川原子力発電所２号炉 原子炉格納容器フィルタベント系の原子炉建

屋水素防護対策としての位置付け明確化に係る現地調査説明資料 

 


