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6 NS2-添2-017-02 改01
Ⅵ-2-別添2-2　溢水源としないB，Cクラス
機器の耐震性についての計算書

P.目-1
以下の誤記を修正しました。（下線部参照）
（旧）補助復水貯蔵タンク遮蔽壁，トーラス水受入タンク遮蔽壁
（新）補助復水貯蔵タンク遮蔽壁及びトーラス水受入タンク遮蔽壁

2023/1/19

7 NS2-添2-017-02 改01
Ⅵ-2-別添2-2　溢水源としないB，Cクラス
機器の耐震性についての計算書

P.1

以下の記載を適正化しました。（下線部参照）
（旧）溢水源となり得る流体を内包する機器のうち溢水源として設定しない機器（以下「Ｂ，Ｃクラス機器」とい
う。）が，
（新）耐震性を有することから溢水源として設定しないＢ，Ｃクラス機器が，

2023/1/19

8 NS2-添2-017-02 改01
Ⅵ-2-別添2-2　溢水源としないB，Cクラス
機器の耐震性についての計算書

P.2
以下の誤記を修正しました。（下線部参照）
（旧）ＪＳＭＥ ＳＮＣ１－2005/2007（（社）日本機械学会，2005/2007）
（新）ＪＳＭＥ ＳＮＣ１－2005/2007（（社）日本機械学会）

2023/1/19

9 NS2-添2-017-02 改01
Ⅵ-2-別添2-2　溢水源としないB，Cクラス
機器の耐震性についての計算書

P.2

以下の記載を適正化しました。（下線部参照）
（旧）図2.3－1(1)～(3)に３号復水貯蔵タンク，３号補助復水貯蔵タンク及び１号復水貯蔵タンク（以下「屋外タン
ク」という。）の地震応答解析に用いた解析モデル図について３号復水貯蔵タンクを代表で示す。
（新）３号復水貯蔵タンク，３号補助復水貯蔵タンク及び１号復水貯蔵タンク（以下「屋外タンク」という。）の地震
応答解析に用いた解析モデル図については，３号復水貯蔵タンクを代表として図2.3－1(1)～(3)に示す。

2023/1/19

10 NS2-添2-017-02 改01
Ⅵ-2-別添2-2　溢水源としないB，Cクラス
機器の耐震性についての計算書

P.10,30,57,80,
106,124

社団法人を示す「（社）」を追記しました。 2023/1/19

11 NS2-添2-017-02 改01
Ⅵ-2-別添2-2　溢水源としないB，Cクラス
機器の耐震性についての計算書

P.80
以下の誤記を修正しました。（下線部参照）
（旧）建築物荷重指針
（新）建築物荷重指針・同解説

2023/1/19

12 NS2-補-015 改10
工事計画に係る補足説明資料（発電用原子
炉施設の溢水防護に関する説明書）

P.2 補足説明資料目次に4.4～4.6を追加しました。 2023/1/19

島根原子力発電所第２号機　工認記載適正化箇所（溢水防護に係る施設）

2023年1月19日
NS2-他-287改01

No.1～5はNS2-他-287までに整理済みのため省略。
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