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1 NS2-添2-014-13
Ⅵ-2-11-2-6-2　建物開口部竜巻防護対策設備
の耐震性についての計算書

P.1,2
建物開口部竜巻防護対策設備が地震により破損・脱落した場合に波及影響を及ぼすおそれのある上位クラス施設は原子
炉建物及び制御室建物等であることを記載し適正化しました。

2023/2/6

2 NS2-添2-014-13
Ⅵ-2-11-2-6-2　建物開口部竜巻防護対策設備
の耐震性についての計算書

P.8
表2－3について下記のとおり記載を適正化しました。（下線部参照）
（誤）竜巻防護鋼鈑が取り付けられた鉄骨フレーム
（正）竜巻防護鋼板が取り付けられた鉄骨フレーム

2023/2/6

2023年2月6日
NS2-他-300

島根原子力発電所第２号機　工認記載適正化箇所（耐震性についての計算書：建物開口部竜巻防護対策設備）
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