
No. 図書番号 図書名称 該当頁 適正化内容 提出年月日 備考

1 NS2-添2-014-07
Ⅵ-2-11-2-1-6　排気筒モニタ室の耐震性につい
ての計算書

P.5
建物名称の変更に伴い「燃料移送ポンプエリア竜巻防護対策設備」を「ディーゼル燃料移送ポンプエリア防護対策設備」に
適正化しました。

2023/2/6

2 NS2-添2-014-07改01
Ⅵ-2-11-2-1-6　排気筒モニタ室の耐震性につい
ての計算書

P.5 図2－4について，切断位置を適正化しました。 2023/3/17

3 NS2-添2-014-07改01
Ⅵ-2-11-2-1-6　排気筒モニタ室の耐震性につい
ての計算書

P.6 図2－5について，排気筒の代表部位を含めた図に修正しました。 2023/3/17

4 NS2-補-025-18改01
排気筒モニタ室の耐震性についての計算書に関
する補足説明資料

P.別紙1-2,
別紙1-4

排気筒モニタ室の基礎が排気筒の基礎と一体構造であることが分かるよう図2－2を追加しました。 2023/3/17

島根原子力発電所第２号機　工認記載適正化箇所（耐震性についての計算書：排気筒モニタ室）

NS2-他-307改01
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