
No. 図書番号 図書名称
該当頁
（通し頁）

適正化内容 提出年月日 備考

5 NS2-添2-014-07改02
Ⅵ-2-11-2-1-6　排気筒モニタ室の耐震性につい
ての計算書

P.31 地盤物性の不確かさを考慮しない理由について記載しました。 2023/4/24

6 NS2-補-025-18改02
排気筒モニタ室の耐震性についての計算書に関
する補足説明資料

P.8 図2-2について排気筒モニタ室の周辺状況を詳細に記載し，レベルを追加しました。 2023/4/24

7 NS2-補-025-18改02
排気筒モニタ室の耐震性についての計算書に関
する補足説明資料

P.14,40 刺激関数図の基礎部分の表現を修正しました。 2023/4/24

8 NS2-補-025-18改02
排気筒モニタ室の耐震性についての計算書に関
する補足説明資料

P.30 地盤物性の不確かさを考慮しない理由について記載しました。 2023/4/24

2023年4月24日
NS2-他-307改02

島根原子力発電所第２号機　工認記載適正化箇所（耐震性についての計算書：排気筒モニタ室）

No.1～4は，NS2-他-307改01にて整理済みのため省略。
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