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No. 図書番号 図書名称 該当頁 適正化内容 提出年月日 備考

1 NS2-添2-014-34改01
Ⅵ-2-11-2-9　原子炉ウェルシールドプラグの耐
震性についての計算書

P.5 図3－1のB-B断面について，平面図の縮尺に合うよう図のサイズを調整しました。 2023/5/31

2 NS2-添2-014-34改01
Ⅵ-2-11-2-9　原子炉ウェルシールドプラグの耐
震性についての計算書

P.7
表4－2の注記＊について，以下のとおり修正しました。
（旧）Ｓｓ－Ｎ１，Ｓｓ－Ｎ２
（新）Ｓｓ－Ｎ１及びＳｓ－Ｎ２

2023/5/31

島根原子力発電所第２号機　工認記載適正化箇所（原子炉ウェルシールドプラグの耐震性についての計算書）
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