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13 NS2-添2-014-37改02
Ⅵ-2-11-2-12　復水貯蔵タンク遮蔽壁の耐震性
についての計算書

P.目-1,2 目次を追記，修正しました。 2023/5/18

14 NS2-添2-014-37改02
Ⅵ-2-11-2-12　復水貯蔵タンク遮蔽壁の耐震性
についての計算書

P.7 図2-6(2)の寸法のずれを適正化しました。 2023/5/18

15 NS2-添2-014-37改02
Ⅵ-2-11-2-12　復水貯蔵タンク遮蔽壁の耐震性
についての計算書

P.11
以下の記載を適正化しました。（下線部参照）
（旧）・コンクリート標準示方書［構造性能照査編］（土木学会，2002）（以下「RC示方書」という。）
（新）・コンクリート標準示方書［構造性能照査編］（土木学会，2002）

2023/5/18

16 NS2-添2-014-37改02
Ⅵ-2-11-2-12　復水貯蔵タンク遮蔽壁の耐震性
についての計算書

P.12 図3-1中の設備名称を修正しました。 2023/5/18

17 NS2-添2-014-37改02
Ⅵ-2-11-2-12　復水貯蔵タンク遮蔽壁の耐震性
についての計算書

P.13,34 図3-2，図3-17の設備名称と標高に関する表記を修正しました。 2023/5/18

18 NS2-添2-014-37改02
Ⅵ-2-11-2-12　復水貯蔵タンク遮蔽壁の耐震性
についての計算書

P.14
以下の記載を適正化しました。（下線部参照）
（旧）線形平面
（新）線形の平面

2023/5/18

19 NS2-添2-014-37改02
Ⅵ-2-11-2-12　復水貯蔵タンク遮蔽壁の耐震性
についての計算書

P.18 図3-3中の設備名称を修正しました。 2023/5/18

20 NS2-添2-014-37改02
Ⅵ-2-11-2-12　復水貯蔵タンク遮蔽壁の耐震性
についての計算書

P.35 不要となった章目を削除しました。 2023/5/18

21 NS2-添2-014-37改02
Ⅵ-2-11-2-12　復水貯蔵タンク遮蔽壁の耐震性
についての計算書

P.52,54
以下の記載を適正化しました。（下線部参照）
（旧）復水貯蔵タンク
（新）復水貯蔵タンク遮蔽壁

2023/5/18

22 NS2-添2-014-37改02
Ⅵ-2-11-2-12　復水貯蔵タンク遮蔽壁の耐震性
についての計算書

P.61
以下の記載を適正化しました。（下線部参照）
（旧）「鋼構造設計規準－許容応力度法－（日本建築学会，2005年改定）」
（新）「鋼構造設計規準－許容応力度法－（日本建築学会，2005年）」

2023/5/18

23 NS2-添2-014-37改02
Ⅵ-2-11-2-12　復水貯蔵タンク遮蔽壁の耐震性
についての計算書

P.64～67 表6-2を追加しました。それに伴い，表6-2以降の表番号を修正しました。 2023/5/18

24 NS2-添2-014-37改02
Ⅵ-2-11-2-12　復水貯蔵タンク遮蔽壁の耐震性
についての計算書

P.64

以下の記載を適正化しました。（下線部参照）
（旧）Ｍｄ/Ｍｕ

（新）σｄ/σｕ

2023/5/18
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