
No. 図書番号 図書名称 該当頁 適正化内容 提出年月日 備考

3 NS2-添2-014-13改01
Ⅵ-2-11-2-6-2　建物開口部竜巻防護対策設備
の耐震性についての計算書

P.3,4 図2－1(1)～(4)について方位を追記し適正化しました。 2023/6/7

4 NS2-添2-014-13改01
Ⅵ-2-11-2-6-2　建物開口部竜巻防護対策設備
の耐震性についての計算書

P.10 適用規格・基準等について「構造力学集（（社）土木学会）」を追記し適正化しました。 2023/6/7

5 NS2-添2-014-13改01
Ⅵ-2-11-2-6-2　建物開口部竜巻防護対策設備
の耐震性についての計算書

P.21
以下のとおり適正化しました。（下線部参照）
（旧）設計震度
（新）設計用地震力

2023/6/7

6 NS2-添2-014-13改01
Ⅵ-2-11-2-6-2　建物開口部竜巻防護対策設備
の耐震性についての計算書

P.21

表4-6について以下のとおり適正化しました。（下線部参照）
（旧）固有周期（鉛直方向）：＊2

（新）固有周期（鉛直方向）：－＊2
2023/6/7

2023年6月7日
NS2-他-300改01

島根原子力発電所第２号機　工認記載適正化箇所（耐震性についての計算書：建物開口部竜巻防護対策設備）

No.1,2は，NS2-他-300で整理済みのため省略。
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