
ヒアリング
資料番号

図書種別，
目録番号

図書名称 該当頁

1 2022/4/13
NS2-添2-006-

74
耐震(計算書)(Ⅵ
-2-6-7-1-11)

Ⅵ-2-6-7-1-11 静的触媒式
水素処理装置出口温度の耐
震性についての計算書

P.3

静的触媒式水素処理装置出口温度の機能維持
評価用加速度の評価について，静的触媒式水
素処理装置を剛構造としていること（関連図書の
明示を含む。）について説明するとともに，静的
触媒式水素処理装置の設置床の加速度を用い
て評価していることの妥当性を説明すること。

2022/12/14
静的触媒式水素処理装置が剛構造であることを記載しました。
また，静的触媒式水素処理装置が剛構造であることから据付場所における設計用震度
を適用することを記載しました。

NS2-添2-006-74改01「Ⅵ-2-6-7-1-11 静的
触媒式水素処理装置出口温度の耐震性に
ついての計算書」 P.3

2 2022/4/25
NS2-添2-006-

88
耐震(計算書)(Ⅵ
-2-6-7-2-10)

Ⅵ-2-6-7-2-10 A－RHR・
LPCS継電器盤の耐震性に
ついての計算書

P.2
チャンネルベースと埋込金物との溶接部につい
て，構造健全性を説明すること。

2022/11/16
チャンネルベースと埋込金物との溶接部について，構造強度評価を実施し，発生応力が
許容応力未満であり，耐震性を有することを確認しました。

NS2-補-027-10-83「電気盤等の基礎・支持
構造に係る耐震評価部位に関する補足説明
資料」 P.1～30

3 2022/4/25
NS2-添2-010-

49
耐震(計算書)(Ⅵ
-2-10-1-4-14)

Ⅵ-2-10-1-4-14 メタクラ切
替盤の耐震性についての計
算書

P.8

メタクラ切替盤の電気的機能維持評価につい
て，剛体とみなせる器具が収納されるので構造
的に健全であれば機能が維持できるとしている
が，他の盤に設置される器具に対する評価との
違いを含め機能が維持できるとする理由が分か
るよう，より詳細に説明すること。

2022/11/16

他の盤と異なり構造が健全であれば機能が維持できる器具のみで構成されていることが
分かるよう記載を見直しました。（下線部参照）
（旧）ケーブル及び剛体とみなせる器具のみを収納した盤
（新）ケーブル，導体板及び端子台のみを収納した盤

NS2-添2-010-49改01「Ⅵ-2-10-1-4-14 メタ
クラ切替盤の耐震性についての計算書」 P.8

4 2022/5/20
NS2-添2-006-

132
耐震(計算書)(Ⅵ
-2-6-7-3-1-4)

Ⅵ-2-6-7-3-1-4 衛星電話
設備（固定型）（緊急時対策
所）の耐震性についての計
算書

P.5
衛星電話設備（固定型）の加振試験について，
試験目的，試験条件等について説明すること。

2022/12/14
実機の据付状態を机及び固定具を含めて加振台上で模擬したうえで加振試験を実施す
ることから机及び固定具の構造強度評価を省略している旨を記載しました。

NS2-添2-006-132改01「Ⅵ-2-6-7-3-1-4 衛
星電話設備（固定型）（緊急時対策所）の耐
震性についての計算書」 P.3

5 2022/5/20
NS2-添2-006-

132
耐震(計算書)(Ⅵ
-2-6-7-3-1-4)

Ⅵ-2-6-7-3-1-4 衛星電話
設備（固定型）（緊急時対策
所）の耐震性についての計
算書

P.3
衛星電話設備（固定型）の固有周期の評価につ
いて，具体的な評価方法を説明すること。

2022/12/14
実機の据付状態を机及び固定具を含めて加振台上で模擬したうえで加振試験を実施す
ることから固有周期の評価を省略している旨を記載しました。

NS2-添2-006-132改01「Ⅵ-2-6-7-3-1-4 衛
星電話設備（固定型）（緊急時対策所）の耐
震性についての計算書」 P.3

6 2022/10/17
NS2-添2-004-

11
耐震(計算書)(Ⅵ

-2-4-4-1)

Ⅵ-2-4-4-1 燃料プール監視
カメラ（ＳＡ）の耐震性につい
ての計算書

P.57

表示（監視モニタ）（緊急時対策所）の評価に関
し，監視モニタ（ノートＰＣ）を固定する固縛用ベ
ルトの締め付け状態の管理について，整理して
説明すること。

2023/1/30
定期的にベルトにゆるみのないことを確認するため，燃料プール監視カメラ及び構内監
視カメラの点検計画の「外観点検」のタスクとして，「固縛用ベルトにゆるみ，損傷のないこ
と」を設定します。

－

7 2022/10/17
NS2-添2-006-

32
耐震(計算書)(Ⅵ

-2-6-5-24)

Ⅵ-2-6-5-24 サプレッション
プール水温度の耐震性につ
いての計算書

P.19
サプレッションチェンバに設置される機器・配管
系の耐震評価に用いる震度及びスペクトルの設
定方法について，整理して説明すること。

2023/3/1
補足説明資料にてサプレッションチェンバに設置される機器・配管系の耐震評価に用いる
震度についてまとめました。

NS2-補-027-10-86改01 「サプレッションチェ
ンバ接続機器及び配管に適用する設計用地
震力に関する補足説明資料」

コメント移動

8 2022/10/17
NS2-添2-006-

131
耐震(計算書)(Ⅵ
-2-6-7-3-1-3)

Ⅵ-2-6-7-3-1-3 衛星電話
設備用アンテナ（中央制御
室）の耐震性についての計
算書

P.9
解析モデルの設定に関し，リブとプレートの接続
は梁要素でモデル化するとしていることについ
て，考え方を説明すること。

2023/1/30
リブとプレートの接続は溶接にて接続しており，その溶接部をはりモデルとしてモデル化し
ています。

NS2-添2-006-131 改01 「Ⅵ-2-6-7-3-1-3 
衛星電話設備用アンテナ（中央制御室）の耐
震性についての計算書」P.9

9 2022/10/17
NS2-添2-006-

131
耐震(計算書)(Ⅵ
-2-6-7-3-1-3)

Ⅵ-2-6-7-3-1-3 衛星電話
設備用アンテナ（中央制御
室）の耐震性についての計
算書

P.18
応力の計算方法について，風荷重と積雪荷重を
計算過程のどの時点で付与しているのか，整理
して説明すること。

2023/1/30
基本的に積雪荷重は固有周期の算出時に考慮し，構造強度評価のタイミングで風荷重
を付与しています。耐震計算書中にも付与するタイミングを明記しました。

NS2-添2-006-131 改01 「Ⅵ-2-6-7-3-1-3 
衛星電話設備用アンテナ（中央制御室）の耐
震性についての計算書」P.12

10 2022/12/14
NS2-添2-006-

56
耐震(計算書)(Ⅵ

-2-6-5-48)
Ⅵ-2-6-5-48 地震加速度の
耐震性についての計算書

P.19

地震加速度について，安全側に設定しているこ
とではなく，Ｓクラス施設であるため基準地震動
Ｓｓにより定まる加速度に対して，電気的機能を
維持できることを確認している旨を説明するこ
と。

2023/3/13
加振試験結果から基準地震動Ｓｓにより定まる加速度に対して，電気的機能を維持でき
ることを確認しました。

NS2-添2-006-56改01「Ⅵ-2-6-5-48　地震
加速度の耐震性についての計算書」
P.19,22,25,28,31,34,37,40,43

11 2022/12/14
NS2-添2-006-

12
耐震(計算書)(Ⅵ

-2-6-5-4)

Ⅵ-2-6-5-4 低圧炉心スプレ
イポンプ出口圧力の耐震性
についての計算書

P.18
すみ肉溶接の発生応力の考え方について，引
張応力とせん断応力の使い分けを検討の上，適
切に修正して説明すること。

2023/3/13
2023/4/3

応力の呼び方をすべてせん断応力に統一しました。
NS2-添 2-006-12改02「Ⅵ-2-6-5-4 低圧炉
心スプレイポンプ出口圧力の耐震性につい
ての計算書 」P6,11,17,18,19,21,25,28

12 2022/12/14
NS2-添2-006-

12
耐震(計算書)(Ⅵ

-2-6-5-4)

Ⅵ-2-6-5-4 低圧炉心スプレ
イポンプ出口圧力の耐震性
についての計算書

P.19
組合せ応力について，SRSSで組み合わせてい
ることが適切であるか検討の上，適切に修正し
て説明すること。

2023/3/13
直行する応力を合成（ベクトル和）し，溶接部ののど面に対するせん断応力評価を実施す
るため，ＳＲＳＳで組み合わせています。

－

回答日 回答
資料等への
反映箇所
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2023年6月7日
NS2-他-236改12

島根原子力発電所第２号機　指摘事項に対する回答整理表（耐震性についての計算書：電気計装関係）
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13 2023/3/13
NS2-添2-006-

56改01
別添資料

Ⅵ-2-6-5-48　地震加速度の
耐震性についての計算書

P.19
スクラム地震計のSs機能維持の考え方につい
て，加振試験時の健全性確認の方法も含めて補
足説明資料で説明すること。

2023/4/3 地震加速度検出器の機能維持評価について，補足説明資料に記載しました。
NS2-補-027-07改03「加振試験について」添
付-3（通し頁P.156～158）

2



No. 図書番号 図書名称 該当頁 適正化内容 提出年月日 備考

930 NS2-添2-006-32改03
Ⅵ-2-6-5-24　サプレッションプール水温度の耐
震性についての計算書

P.6 他
溶接部の評価における応力の呼び方をせん断応力に統一し，許容応力及び評価結果についてもせん断応力に関する記載
のみとしました。

2023/6/7

島根原子力発電所第２号機　工認記載適正化箇所（耐震性についての計算書：電気計装関係）

No.1～929は，NS2-他-236改11で整理済みのため省略。
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