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1 2022/11/11
NS2-添2-002-

07
耐震(計算書)(Ⅵ

-2-2-7)
Ⅵ-2-2-7 タービン建物の地
震応答計算書

P.48
フレーム内耐震壁の復元力特性の算定方法に
ついて説明すること。

2023/2/24

タービン建物は内壁及び外壁の明確な区分がない複雑な平面形状となっており，RC造耐
震壁は基本的にフランジ壁を有する断面となっていることを踏まえ，せん断スケルトン曲
線の終局点は「ＪＥＡＧ４６０１-1991　追補版」に基づき設定していることを記載しました。
また，終局点を「保有水平耐力の計算方法（平成19年5月18日国交省告示594号第四）」 
に基づき算出したせん断スケルトン曲線を用いた場合の影響について別紙2－1「せん断
スケルトン曲線の設定に関する影響検討」に示しました。

NS2-補-024-03 改 01「タービン建物の地震
応答計算書に関する補足説明資料」
P.別紙2-4（通し頁P.33）

NS2-補-024-03 改 01「タービン建物の地震
応答計算書に関する補足説明資料」
別紙2-1（通し頁P.62～71）

2 2022/11/11 NS2-補-024-03 補足説明資料
タービン建物の地震応答計
算書に関する補足説明資料

P.1199

床ばね非線形による機器・配管系の耐震性への
影響に関して，一部の質点で床ばね非線形の応
答が大きくなっていることについて，設計に用い
ている震度及びFRSとの大小関係を示して説明
すること。

2023/2/24

床ばね非線形による機器・配管系の耐震性への影響に関して，一部の質点で床ばね非
線形の応答が大きくなっていることについて，設計に用いている震度及びFRSとの大小関
係を整理した上で，床ばね非線形モデルの応答は概ね設計用条件に包絡されることか
ら，機器・配管系の耐震性に与える影響はないことを記載しました。

NS2-補-024-03 改 01「タービン建物の地震
応答計算書に関する補足説明資料」
P.別紙4-13，4-40，4-41
（通し頁P.95,122,123）
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島根原子力発電所第２号機　指摘事項に対する回答整理表（タービン建物の地震応答計算書）
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No. 図書番号 図書名称 該当頁 適正化内容 提出年月日 備考

15 NS2-補-024-03改03
タービン建物の地震応答計算書に関する補足説
明資料

別紙2目次 ページ番号を修正しました。 2023/6/7

16 NS2-補-024-03改03
タービン建物の地震応答計算書に関する補足説
明資料

P.別紙2-21,22,
24,25

表3-7及び表3-8について，M/QDについて，1.000を超える数値を1.000に適正化しました。 2023/6/7

17 NS2-補-024-03改03
タービン建物の地震応答計算書に関する補足説
明資料

P.別紙2-21～33 各壁の鉄筋情報を追加しました。 2023/6/7

18 NS2-補-024-03改03
タービン建物の地震応答計算書に関する補足説
明資料

P.別紙2-34 平面図の記号のうち，スケルトン算定に用いていない壁の記号を削除しました。 2023/6/7

19 NS2-補-024-03改03
タービン建物の地震応答計算書に関する補足説
明資料

P.別紙2-2-3 他 線形部材の注記を追加しました。 2023/6/7

20 NS2-補-024-03改03
タービン建物の地震応答計算書に関する補足説
明資料

P.別紙3-5 図3-1について，応力解析による評価フローをSs地震時の評価に修正しました。 2023/6/7

21 NS2-補-024-03改03
タービン建物の地震応答計算書に関する補足説
明資料

P.別紙3-8,118
以下のとおり記載を修正しました。（下線部参照）
（旧）ここで，コンクリート強度を設計基準強度，補助壁を非考慮，地盤のＳ波速度及びＰ波速度を標準地盤とした
（新）ここで，コンクリート強度を設計基準強度，地盤のＳ波速度及びＰ波速度を標準地盤とした

2023/6/7

22 NS2-補-024-03改03
タービン建物の地震応答計算書に関する補足説
明資料

P.別紙3-8,118 表4-1及び表5-1から補助壁の記載を削除し，地盤物性に関する注記を追加しました。 2023/6/7

23 NS2-補-024-03改03
タービン建物の地震応答計算書に関する補足説
明資料

P.別紙3-118 表5-1内の補足説明資料名称を修正しました。 2023/6/7

24 NS2-補-024-03改03
タービン建物の地震応答計算書に関する補足説
明資料

P.別紙4-13 「節点」を「質点」に誤記修正しました。 2023/6/7

島根原子力発電所第２号機　工認記載適正化箇所（タービン建物の地震応答計算書）

No.1～14は，NS2-他-310改02で整理済みのため省略。
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