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13 NS2-添2-017-08改02
Ⅵ-2-別添2-8　溢水防護に係る施設の水
平２方向及び鉛直方向地震力の組合せに
関する影響評価結果

P.6 表2-1に配管（所内蒸気系）を追加しました。 2023/6/7

14 NS2-添2-017-08改02
Ⅵ-2-別添2-8　溢水防護に係る施設の水
平２方向及び鉛直方向地震力の組合せに
関する影響評価結果

P.6,13
以下の誤記を修正しました。（下線部参照）
（旧）配管（原子炉補機冷却系）
（新）配管（原子炉補機冷却系（常用系））

2023/6/7

15 NS2-添2-017-08改02
Ⅵ-2-別添2-8　溢水防護に係る施設の水
平２方向及び鉛直方向地震力の組合せに
関する影響評価結果

P.6,15
以下の誤記を修正しました。（下線部参照）
（旧）配管（液体廃棄物処理系（機器ドレン系））
（新）配管（液体廃棄物処理系）

2023/6/7

16 NS2-添2-017-08改02
Ⅵ-2-別添2-8　溢水防護に係る施設の水
平２方向及び鉛直方向地震力の組合せに
関する影響評価結果

P.16 表2-2に配管（所内蒸気系）を追加し，追加に伴い表の構成と表タイトルの番号を適正化しました。 2023/6/7

17 NS2-添2-017-08改02
Ⅵ-2-別添2-8　溢水防護に係る施設の水
平２方向及び鉛直方向地震力の組合せに
関する影響評価結果

P.17 表2-2に配管（復水給水系）を追加し，追加に伴い表の構成と表タイトルの番号を適正化しました。 2023/6/7

島根原子力発電所第２号機　工認記載適正化箇所（溢水防護に係る施設）

2023年6月7日
NS2-他-287改02

No.1～12は，NS2-他-287改01で整理済みのため省略。
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