
No. 図書番号 図書名称 該当頁 適正化内容 提出年月日 備考

1 NS2-添2-022-03改01
Ⅵ-2-別添7-2-2　第1ベントフィルタ格納槽の地
震応答計算書(掘削前）

P.1 耐震計算書作成フローに基づき資料を作成したことを追記しました。 2023/5/18

2 NS2-添2-022-03改01
Ⅵ-2-別添7-2-2　第1ベントフィルタ格納槽の地
震応答計算書(掘削前）

P.6,7 地盤物性のばらつきを考慮する記載を削除しました。 2023/5/18

4 NS2-添2-022-03改01
Ⅵ-2-別添7-2-2　第1ベントフィルタ格納槽の地
震応答計算書(掘削前）

P.8
記載を適正化しました。（下線部参照）
（旧）道路橋示方書・同解説　Ⅴ耐震設計編（日本道路協会，2002年）
（新）道路橋示方書・同解説（Ⅰ共通編・Ⅳ下部構造編）（日本道路協会平成14年3月）

2023/5/18

3 NS2-添2-022-03改01
Ⅵ-2-別添7-2-2　第1ベントフィルタ格納槽の地
震応答計算書(掘削前）

P.9
記載を適正化しました。（下線部参照）
（旧）Ａ－Ａ断面及びＢ－Ｂ断面
（新）Ａ－Ａ断面～Ｃ－Ｃ断面

2023/5/18

4 NS2-添2-022-03改01
Ⅵ-2-別添7-2-2　第1ベントフィルタ格納槽の地
震応答計算書(掘削前）

P.20
記載を適正化しました。（下線部参照）
（旧）妥当性確認
（新）妥当性確認等

2023/5/18

5 NS2-添2-022-04改01
Ⅵ-2-別添7-2-3　第1ベントフィルタ格納槽の耐
震性についての計算書(掘削前）

P.1 耐震計算書作成フローに基づき資料を作成したことを追記しました。 2023/5/18

6 NS2-添2-022-04改01
Ⅵ-2-別添7-2-3　第1ベントフィルタ格納槽の耐
震性についての計算書(掘削前）

P.12 Ｃ－Ｃ断面の耐震評価を行わない内容を追記しました。 2023/5/18

7 NS2-添2-022-04改01
Ⅵ-2-別添7-2-3　第1ベントフィルタ格納槽の耐
震性についての計算書(掘削前）

P.15 層間変形角に関する記載を削除しました。また，遮蔽機能の許容限界について追記しました。 2023/5/18
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