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1. 概要 

本説明書は，非常用取水設備の耐震計算の手法及び条件の整理について説明するもの

である。 

2. 耐震評価条件整理 

非常用取水設備に対して，設計基準対象施設の耐震重要度分類及び重大事故等対処施

設の設備分類を整理した。既設の設計基準対象施設については，耐震評価における手法

及び条件について，既に許可を受けた実績と差異の有無を整理した。また，重大事故等

対処施設のうち，設計基準対象施設であるものについては，重大事故等対処施設の評価

条件と設計基準対象施設の評価条件の差異の有無を整理した。結果を表 2－1 に示す。 

非常用取水設備の耐震計算は表 2－1 に示す計算書に記載することとする。 
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