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１．時系列

１

時系列（2024年2月26日）

12:51頃 委託運転員が建屋１階非管理区域の壁面（下記6箇所）に、水の付着があることを発見。

①出入管理室AED付近

②休憩所エアコン下

③出入管理作業員休憩所入口

④出入管理作業員休憩所カーペット下

⑤送風機室扉入口付近

⑥送風機室扉出口付近

12:54頃 復旧班長へ連絡。

13:25頃 委託運転員がスミヤ測定により汚染状況を確認したところ、6箇所全てにおいてBG（70cpm）

同等であることを確認。

15:34頃 委託運転員が建屋１階非管理区域の壁面（下記1箇所）に、水の付着があることを発見。

⑦出入管理連絡通路入口扉上部

15:36頃 復旧班長へ連絡。

15:38頃 委託運転員が出入管理連絡通路入口扉上部について、スミヤ測定による汚染状況確認を実施し、

BG（70cpm）同等を確認。

16:15～16:30頃

建屋１階非管理区域の壁面で確認された水の付着（計7箇所）のふき取りを実施。

その後６時間おきに巡視中。⑤・⑥の箇所については、水の付着を確認し、ふき取りを実施。



２．現場状況図
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①～⑦：水の付着が確認された場所


