
無断複製・転載禁止 東京電力ホールディングス株式会社

（１）１／２号機排気筒廻りサーベイデータ

×：空間線量当量率[mSv/h]

：表面線量当量率[mSv/h]

2019.12.9測定

N

①

② ③ 測定器
ホットスポットモニター

（テレテクター）

1/2号排気筒
ドレンサンプピット

GL約1.6m

GL約2.4m

GL約0.5m

GL約0.5m

GL約1.0m

ピット廻りの線量は2019.12.9に測定した以下のデータが最新となります。



無断複製・転載禁止 東京電力ホールディングス株式会社

（２）１／２号機排気筒ドレンサンプピット水位データ

降雨量
(mm/h）

水位
(mm）

2020.5.1に蓋を設置した以降のピット内水位データを以下に示します。


