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１．実施概要 

（１）事業者名： 国立研究開発法人 日本原子力研究開発機構  

（２）事業所名： 核燃料サイクル工学研究所 

（３）検査実施期間： 令和２年４月１日～令和２年６月３０日 

（４）検査実施者： 東海・大洗原子力規制事務所 

橋野 早博 

津田 光伸 

星   勉 

検査補助者： 東海・大洗原子力規制事務所 

       水野 英雄 

 

２．指摘事項概要一覧 

指摘事項なし 

 

３．運転等の状況 

３．１ 再処理施設 

施設名 検査期間中の運転、廃止措置又は建設状況 

再処理施設 廃止措置中（ガラス固化中） 

 

３．２ 使用施設 

施設名 検査期間中の運転、廃止措置又は建設状況 

プルトニウム燃料第一開発室 核燃料物質の使用実績有り。 

プルトニウム燃料第二開発室 核燃料物質の使用実績有り。 

プルトニウム燃料第三開発室 核燃料物質の使用実績有り。 

プルトニウム廃棄物処理開発施設 核燃料物質の使用実績有り。 

高レベル放射性物質研究施設 核燃料物質の使用実績有り。 

B 棟 核燃料物質の使用実績無し。 

Ｊ棟 核燃料物質の使用実績無し。 

Ｍ棟 核燃料物質の使用実績無し。 

ウラン系廃棄物処理施設 核燃料物質の使用実績無し。 

東海事業所第２ウラン貯蔵庫 核燃料物質の使用実績無し。 

 

４． 検査内容 

検査は、検査対象に対して適切な検査ガイドを使用して実施した。検査対象については、

原子力検査官が事前に入手した現状の施設の運用や保安に関する事項、安全活動の状況、

リスク情報等を踏まえて選定し、検査を行った。検査においては、事業者の実際の安全活動、
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社内基準、記録類の確認、事業者への聞き取り等により活動状況を確認した。 

検査ガイドは、原子力規制委員会ホームページに掲載されている。 

第１四半期は、以下のとおり検査を実施した。 

 

【再処理施設】 

４．１ 日常検査 

(1) ガイド BM0100 設計管理 

 検査項目 設計管理の適切性 

検査対象  

１）第二付属排気筒トリチウムカーボンサンプラの更新 

a）設計要求事項及び要領書の整備状況 

b）設計アウトプットの検証 

c）設計の妥当性評価 

 

(2) ガイド BM0110 作業管理 

検査項目 作業管理 

検査対象  

１）特高変電所の受変電設備の点検、整備 

a)保守、点検に係る規定、要領書、手順書の整備状況 

b)保守、点検の結果及び評価 

２）アスファルト固化体貯蔵施設セル内クレーンの点検 

a)調達管理の実施状況 

b)調達要求事項への適合検査記録 

 

(3) ガイド BO0010 サーベイランス試験 

 検査項目 標準的な検査 

検査対象 

１）ガラス固化技術開発施設の非常用ディーゼル発電設備の起動試験 

a)サーベイランス試験に係る規定、要領書、手順書の整備状況 

b)サーベイランス試験実施体制、試験要員の力量管理 

c)異常発生時の対応手順 

d)サーベイランス試験の実施状況 

２）移動式発電機の起動試験、負荷試験 

a)サーベイランス試験に係る規定、要領書、手順書の整備状況 

b)サーベイランス試験計画 

c)サーベイランス試験実施体制、試験要員の力量管理 

d)サーベイランス試験の実施状況 
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３）クリプトン回収技術開発施設の建家及びセル換気系、セル漏洩系の警報類の性

能試験 

a)サーベイランス試験に係る規定、要領書、手順書の整備状況 

b)サーベイランス試験の実施状況 

４）分離精製工場の抽出器のサーベイランス試験 

a)サーベイランス試験に係る規定、要領書、手順書の整備状況 

b)サーベイランス試験の実施状況 

 

(4) ガイド BO0060 燃料体管理（運搬・貯蔵） 

検査項目 燃料の運搬等（貯蔵管理） 

検査対象  

１）濃縮ウラン貯蔵プールの使用済燃料の貯蔵管理 

a)許認可、運転管理等の制限値、管理値 

b)保守、点検に係る規定、要領書、手順書の整備状況 

c)保守、点検の実施状況 

 

(5) ガイド BO2010 運転管理 

検査項目 運転管理 

検査対象  

１）高放射性廃液貯蔵場の高放射性廃液冷却装置（熱交換器）の運転管理 

a)許認可、運転管理等の制限値、管理値 

b)運転管理に係る規定文書、要領書、手順書の整備状況 

c)運転管理の実施状況 

d)運転要員の教育・訓練、力量管理 

2）放射性廃液油分除去施設の海洋放出運転 

a)許認可、放出運転等の制限値、管理値 

b)放出運転計画、放出運転に係る規定文書、要領書、手順書の整備状況 

c)放出運転の実施状況 

d)運転要員の教育・訓練、力量管理 

3）中央運転管理室ボイラーの運転管理 

a)運転管理に係る規定文書、要領書、手順書の整備状況 

b)運転管理の実施状況 

 

(6) ガイド BO2020 臨界安全管理 

検査項目 臨界管理 

検査対象  

１）分離精製工場の濃縮ウラン溶解槽の臨界管理 
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a)保安規定、事業許可等 

b)臨界管理に係る要領書、手順書の整備状況 

c)運転要員の教育・訓練、力量管理 

d)臨界管理の実施状況 

e)臨界防止に係る性能維持状況 

2）プルトニウム転換技術開発施設の硝酸ウラニル受入計量槽（Ｐ１１Ｖ１３）の臨界管

理 

a)保安規定、事業許可等 

b)臨界管理に係る要領書、手順書の整備状況 

c)運転要員の教育・訓練、力量管理 

d)臨界管理の実施状況 

e)臨界防止に係る性能維持状況 

3）ウラン脱硝施設の硝酸ウラニル受槽、硝酸ウラニル貯槽の臨界管理 

a)保安規定、事業許可等 

b)臨界管理に係る要領書、手順書の整備状況 

c)運転要員の教育・訓練、力量管理 

d)臨界防止に係る性能維持状況 

 

(7) ガイド BE0010 自然災害防護 

検査項目 自然災害防護 

検査対象  

１）高放射性廃液貯蔵場の緊急電源接続盤（代替ＡＣ電源システム）の自然災害に

対する準備状況 

a)設備の保守点検要領書、手順書の整備状況 

b)設備の保守点検状況 

 

(8) ガイド BE0020 火災防護 

検査項目 四半期検査 

検査対象  

１）分離精製工場の消防設備（煙感知器）の管理状況 

a)設置許可、事業許可等（消防設備等の設置場所） 

b)保守管理、巡視等に係る要領書、手順書の整備状況 

c)保守管理、巡視等の実施状況 

2）分析所のグローブボックスの火災防護対策 

a)設置許可、事業許可等（消防設備等の設置場所） 

b)保守管理、巡視等に係る要領書、手順書の整備状況 

c)保守管理、巡視等の実施状況 
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3）再処理ユーティリティー施設の消火ポンプの管理状況 

a)設置許可、事業許可等（消防設備等の設置場所） 

b)保守管理、巡視等に係る要領書、手順書の整備状況 

c)保守管理、巡視等の実施状況 

 

(9) ガイドＢBE0030 内部溢水防護 

検査項目 内部溢水検査 

検査対象  

１）高放射性廃液貯蔵場の電源切替盤の溢水防護 

a)溢水防護計画、検証 

b)溢水対策設備の管理要領書の整備状況 

c)溢水対策設備の維持管理の実施状況 

 

(10) ガイド BE0060 重大事故対応要員の能力維持 

検査項目 重大事故発生時に係る力量の維持向上のための教育及び訓練 

検査対象  

１）現地対策本部構成員参集訓練及び一斉招集応答訓練の実施状況 

a)要領書、手順書の整備状況 

b)教育・訓練の実施状況 

 

(11) ガイド BE0090 地震防護 

検査項目 地震防護 

検査対象  

１）第二高放射性固体廃棄物貯蔵施設の地震発生時に備えた体制の準備状況 

a)地震発生時の施設、設備等の点検等に係る要領書、手順書の整備状況 

b)参集手順、人員配置、通報連絡体制 

c)地震発生時の対応要員の力量管理 

 

(12) ガイド BE0100 津波防護 

検査項目 津波防護 

検査対象  

１）分離精製工場の浸水防止扉の管理状況 

a)設置許可、事業許可等（設置場所、仕様） 

b)浸水防止扉の健全性確認に係る要領書、手順書の整備状況 

c)浸水防止扉の健全性確認の実施状況 

 

(13) ガイドＢＲ００１０ 放射線被ばくの管理 
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検査項目 放射線被ばくの管理 

検査対象  

１）ガラス固化技術開発施設の分析セルマニプレータの調整・整備作業に係る放射線

被ばく管理状況 

a)放射線作業指示、汚染管理等に係る要領書、手順書の整備状況 

b)放射線作業指示、汚染管理等の実施状況 

2）分離精製工場Ａ３５９区域（２４４Ｆ１６１／Ｆ１６２）のフィルタ交換作業に係る放射

線被ばく管理状況 

a)放射線作業指示、汚染管理等に係る要領書、手順書の整備状況 

b)放射線作業指示、汚染管理等の実施状況 

 

(14) ガイド BR0070 放射性固体廃棄物等の管理 

検査項目 放射性固体廃棄物等の管理 

検査対象  

１）第二高放射性固体廃棄物貯蔵施設の放射性固体廃棄物の管理状況 

a)許認可等で定められた貯蔵量 

b)貯蔵、保管に係る規定、要領書、手順書の整備状況 

c)貯蔵、保管管理の実施状況 

 

(15) ガイド BQ0010 品質マネジメントシステム運用 

検査項目 日常観察 

検査対象  

１）ＪＭＴＲ二次冷却系統の冷却塔倒壊に係る水平展開状況 

a)水平展開の対応状況 

 

５． 検査結果 

５．１ 指摘事項の詳細 

 指摘事項なし 

 

６． 確認資料 

６．１ 日常検査 

(1) ガイド BM0100 設計管理 

検査項目 設計管理の適切性 

資料名 

１）第二付属排気筒トリチウムカーボンサンプラの更新 

a）設計要求事項及び要領書の整備状況 

・放射線管理基準（令和２年６月１日改訂） 
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・事業指定申請書（平成１８年５月） 

・核燃料サイクル工学研究所再処理施設の廃止措置計画の変更認可について（令

和元年９月１０日原規規発第１９０９１０２号） 

・設計・開発管理要領書（放Ｑ－Ｆ改訂番号１７） 

b）設計アウトプットの検証 

・第二付属排気筒トリチウムカーボンサンプラの更新 発注仕様書（平成３０年５月） 

・第二付属排気筒トリチウムカーボンサンプラの更新 製作仕様書 エスティー・ラボ株

式会社（令和元年８月８日課長確認） 

・第二付属排気筒トリチウムカーボンサンプラの更新 外観図 エスティー・ラボ株式会

社（平成３１年４月３０日課長確認） 

・第二付属排気筒トリチウムカーボンサンプラの更新 展開接続図 エスティー・ラボ株

式会社（令和２年６月１８日課長確認） 

c）設計の妥当性評価 

・設計・開発レビュー検証 妥当性確認表 対象設備：第二付属排気筒トリチウムカ

ーボンサンプラ インプット段階（平成３０年４月２０日課長確認） 

・設計・開発レビュー検証 妥当性確認表 対象設備：第二付属排気筒トリチウムカ

ーボンサンプラ アウトプット段階（平成３０年５月１１日課長確認） 

・設計・開発レビュー検証 妥当性確認表 対象設備：第二付属排気筒トリチウムカ

ーボンサンプラ アウトソース段階（令和元年９月２４日課長確認） 

 

(2) ガイド BM0110 作業管理 

検査項目 作業管理 

資料名 

１）特高変電所の受変電設備の点検、整備 

a)保守、点検に係る規定、要領書、手順書の整備状況 

・電気工作物保安規程（平成３０年７月１日改正） 

・特高変電所受変電設備運転管理要領書 Ｅ００１－２９（２０１９．１１．２８改定） 

・特高変電所受変電設備年次点検に伴う停復電作業手順書（令和２年３月１０日） 

・特高変電所受変電設備等点検作業点検要領書 株式会社東光高岳（令和２

年３月課長確認） 

・特高変電所受変電設備等点検作業 試験・検査要領書 株式会社東光高岳

（令和２年３月課長確認） 

・特高変電所受変電設備漏油修理作業 作業要領書 東京電設サービス株式会

社（令和２年３月課長確認） 

b)保守、点検の結果及び評価 

・特高変電所受変電設備日常点検報告書（令和２年４月１日、２日） 

・特高変電所受変電設備漏油修理作業 報告書 東京電設サービス株式会社
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（令和２年３月課長確認） 

２）アスファルト固化体貯蔵施設セル内クレーンの点検 

a)調達管理の実施状況 

・契約請求マニュアル 令和２年２月（契－０２９ 令和２年２月６日改正） 

・購買管理規則（再Ｑ施００２版番号２１－００） 

・アスファルト固化体貯蔵施設等の管理及び低放射性廃棄物処理技術開発施設

の運転等に係る業務請負 請負契約仕様書（令和元年１２月） 

・一般契約請求書 アスファルト固化体貯蔵施設等の管理及び低放射性廃棄物処

理技術開発施設の運転等に係る業務請負（令和元年１２月５日） 

・品質保証計画書 検査開発株式会社（２０２０年４月１日受付） 

・実施要領書 アスファルト固化体貯蔵施設等の管理及び低放射性廃棄物処理技

術開発施設の運転等に係る業務請負 検査開発株式会社（２０２０年４月１日

受付） 

・従事者名簿 アスファルト固化体貯蔵施設等の管理及び低放射性廃棄物処理技

術開発施設の運転等に係る業務請負 検査開発株式会社（２０２０年４月１日

受付） 

b)調達要求事項への適合検査記録 

・令和２年度 環境管理課 運転管理・保守管理の計画及び実績（令和２年４月１

日作成） 

・特殊放射線作業（Ｓ２）計画書・報告書（Ｓ２－環管理－２０－００ ２０２０．４．１

起案） 

・担当課作業報告（令和２年６月１日報告） 

 

(3) ガイド BO0010 サーベイランス試験 

検査項目 標準的な検査 

資料名 

１）ガラス固化技術開発施設の非常用ディーゼル発電設備の起動試験 

a)サーベイランス試験に係る要領書、手順書の整備状況 

・施設定期自主検査「非常用発電機の作動試験」要領書（Ｅ０１４－１６ ２０１９

年７月８日改定） 

・ＴＶＦ受変電設備運転管理要領書（Ｅ００５－７７ ２０１９．１１．２６改定） 

・ガラス固化技術開発施設（ＴＶＦ）受変電設備 年次点検に伴う作業手順書（総

合試験）（令和２年３月１３日） 

b)サーベイランス試験実施体制、試験要員の力量管理 

・工務技術部運転課施設定期自主検査受検体制図（検査日:令和２年３月１３

日） 

・教育・訓練管理要領書（工Ｑ－Ｃ 改定番号２５） 



 

9 

 

・力量評価表（平成２９年４月３日課長評価） 

c)異常発生時の対応手順 

・ＴＶＦ受変電設備定期点検 総合試験異常発生時対応手順書（２０１９年７月８

日改定） 

d)サーベイランス試験の実施状況 

・再処理施設 施設定期自主検査記録 再処理施設保安規定第１９６条に基づく

非常用発電機の年次総合検査（検査年月日：令和２年３月１３日） 

・再処理施設 施設定期自主検査記録 再処理施設保安規定第１９６条第２項

に基づく性能検査（月例）非常用発電機の月例性能検査（３月）（検査年月日：

令和２年３月６日） 

・再処理ＴＶＦ非常用発電機模擬負荷運転記録 No.3（１／２）（令和２年２月１３日） 

・再処理ＴＶＦ非常用発電機模擬負荷運転記録 No.3（１／２）（令和２年３月６日） 

・総合検査記録 第１１変電所電気設備２号系（検査日：令和２年３月９日～１２

日） 

２）移動式発電機の起動試験、負荷試験 

a)サーベイランス試験に係る規定、要領書、手順書の整備状況 

・再処理施設安全作業基準（令和元年７月１５日改訂） 

・施設定期自主検査実施要領（再Ｑ保ⅱ１２０版番号２－０１） 

・検査・試験管理規則（再Ｑ再０１１版番号１７－０１） 

・緊急電源設備点検要領（再Ｑ保ⅱ１１９版番号０－０２） 

b)サーベイランス試験計画 

・令和２年度 施設保全２課 業務・保守管理の計画及び実績（Ｒ２．４．７課長確

認） 

c)サーベイランス試験実施体制、試験要員の力量管理 

・施設定期自主検査 体制図（令和２年４月８日課長確認） 

・検査員等資格認定リスト（令和２年４月７日課長確認） 

d)サーベイランス試験の実施状況 

・再処理施設定期自主検査記録 移動式発電機の年次検査（２０２０年２月２７

日実施） 

・再処理施設定期自主検査記録 移動式発電機の月例検査（４月期）（２０２０年

４月９日～２０２０年４月１５日実施） 

・点検整備作業要領書及び試験記録 日本キャタピラー合同会社（令和２年２月２

８日課長確認） 

・メーカ点検報告書についての評価表 移動式発電機の点検整備作業（令和２年３

月１８日課長確認） 

３）クリプトン回収技術開発施設の建家及びセル換気系、セル漏洩系の警報類の性能試

験 
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a)サーベイランス試験に係る規定、要領書、手順書の整備状況 

・安全作業基準（令和元年７月５日改訂） 

・運転及び保守の管理規則（再Ｑ施０１５版番号１１－０１） 

・２０１９年度計画（ｋｒ）（２０１９．１２．１７改訂） 

・四半期保全管理実績（ｋｒ）（令和２年４月１日作成） 

・再処理施設の保安に係る検査要領書（再Ｑ前施１４６版番号０－０４） 

・検査試験管理規則（再Ｑ再０１１版番号１７－０１） 

・施設定期自主検査 体制図（令和２年３月３１日前処理課長） 

b)サーベイランス試験の実施状況 

・施設定期自主検査記録 セル等（ｋｒ）漏洩検知装置の性能検査（月例）（令和２

年５月１日～７日） 

・施設定期自主検査記録 建家及びセル換気系負圧警報装置の性能検査（月例）

（令和２年５月１日～７日） 

４）分離精製工場の抽出器のサーベイランス試験 

a)サーベイランス試験に係る規定、要領書、手順書の整備状況 

・再処理事業指定申請書（平成１８年５月） 

・再処理施設に関する設計及び工事の方法（その３）の変更について（昭和５５年１１

月） 

・運転要領書 Ｕ２５２、２５３、２５４分離第１サイクル工程 ユニットの運転 ＯＳＣＬ

（令和元年９月２５日改訂） 

・施設定期自主検査要領書（再Ｑ化施０１７版番号０－０５） 

b)サーベイランス試験の実施状況 

・スターラの電流値チェック記録（令和２年５月２０日実施） 

・施設定期自主検査記録 抽出器流量低下緊急操作装置の総合検査（検査日：

令和元年１１月２０日～令和元年１１月２６日） 

・施設定期自主検査記録（月例） 抽出器流量低下緊急操作装置の総合検査

（検査日：令和２年４月８日） 

・検査員等資格認定リスト（令和元年９月２日課長承認） 

 

(4) ガイド BO0060 燃料体管理（運搬・貯蔵） 

検査項目 燃料の運搬等（貯蔵管理） 

資料名 

１）濃縮ウラン貯蔵プールの使用済燃料の貯蔵管理 

a)許認可、運転管理等の制限値、管理値 

・事業指定申請書（平成１８年５月） 

・再処理施設に関する設計及び工事の方法 使用済燃料の貯蔵施設の貯蔵能力

の変更（昭和６０年８月） 
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・再処理施設に関する設計及び工事の方法 計測制御系統施設（その１）（昭和５

５年１１月） 

・再処理施設に関する設計及び工事の方法 使用済燃料の受入施設及び貯蔵施

設（その１）（昭和５５年１１月） 

b)保守、点検に係る規定、要領書、手順書の整備状況 

・運転要領書 Ｕ２１２除染、モニタリング工程、Ｕ２１３燃料取出し及びモニタリング

工程、Ｕ２１４燃料の輸送及び貯蔵工程（平成３１年３月１５日改訂） 

・運転要領書 ＯＳＣＬ Ｕ２１７第１槽塔類への水張り（平成３１年３月７日改訂） 

・建家の健全性確認検査要領（再Ｓ前施０１２版番号０－０２） 

・施設定期自主検査要領書（再Ｑ前施００１版番号０－６６） 

・その他の自主検査要領書（再Ｓ前施０１４版番号０－０１） 

c)保守、点検の実施状況 

・操作・保守記録（令和２年５月３１日） 

・操業日報（受入貯蔵・せん断）（令和２年６月４日） 

・ＬＯＧ ＳＨＥＥＴ（受入貯蔵施設）（令和２年６月４日） 

・施設定期自主検査記録 漏洩検知器の総合試験（検査日：令和元年９月９日） 

・施設定期自主検査記録 貯蔵プールの熱交換器の流量確認（検査日：令和２年

２月２５日～２８日） 

・建家の健全性確認検査（検査日：令和元年１２月１２日、令和２年１月２９日） 

・再処理施設 供用期間中検査（ＩＳＩ）記録 セル内塔槽類の健全性確認検査（検

査日：令和元年９月６日） 

・クレーンホール（Ｇ１２４）線量測定及びプール内目視確認記録（月例）（検査日：令

和２年５月１３日） 

 

(5) ガイド BO2010 運転管理 

検査項目 運転管理 

資料名 

１）高放射性廃液貯蔵場の高放射性廃液冷却装置（熱交換器）の運転管理 

a)許認可、運転管理等の制限値、管理値 

・再処理施設事業指定申請書（平成１８年５月） 

・再処理施設に関する設計及び工事の方法（その２５）（昭和５７年９月） 

b)運転管理に係る規定文書、要領書、手順書の整備状況 

・運転要領書 Ｕ２７２ 高放射性廃液貯蔵工程［高放射性廃液貯蔵場］（令和元

年９月２５日） 

・化学処理施設課 回転機器類の管理要領書（再Ｑ化施１２７ 版番号０－０３） 

・ＨＡＷ Ｕ２７２ 一次冷却水ポンプの奇数機から偶数機への切替え（再Ｑ化施１２

７１７ 版番号０－００） 
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・化学処理施設課 高経年化に係る管理要領書（再Ｓ化施１２６ 版番号０－０

０） 

・化学処理施設課 停電時の対応要領書（再Ｓ化施１０２ 版番号０－０２） 

c)運転管理の実施状況 

・ログシート Ｕ２７２（ＨＡＷ）（令和２年２月分） 

・操作・保守記録（令和２年４月６日） 

・操業日報（令和２年４月６日） 

・一次冷却水ポンプの奇数機から偶数機への切替え記録 ２７２Ｐ３１３６→Ｐ３１６２

（実施日：Ｒ２年１月２１日） 

・施設定期自主検査記録 高放射性廃液貯蔵場温度上昇警報装置の総合検査

（検査年月日:令和２年４月８日） 

・一次冷却水ポンプ軸受け部の全振幅（傾向管理）（令和元年度） 

・回転機器の点検記録 ブロワ・圧縮機及びポンプの月例点検（２月期）（起案日：

令和２年３月１６日） 

d)運転要員の教育・訓練、力量管理 

・教育・訓練管理規則（再Ｑ再００８ 版番号１６－０３） 

・教育・訓練実施報告書 中型送水ポンプ取扱訓練（令和２年２月２８日実施） 

・平成３０年度 施設管理部 化学処理施設課 力量到達表（平成３０年１１月９

日部長承認） 

2）放射性廃液油分除去施設の海洋放出運転 

a)許認可、放出運転等の制限値、管理値 

・再処理事業指定申請書（平成１８年５月） 

b)放出運転計画、放出運転に係る規定文書、要領書、手順書の整備状況 

・四半期運転計画書作成要領（再Ｑ処ｉ４２７ 版番号１－０２） 

・処理済廃液放出計画（令和２年２月１２日作成） 

・処理済廃液の放出管理目標値に対する放出量等の管理要領書（再Ｑ処ｉ４６３ 

版番号０－００） 

・処理済廃液の放出管理目標値の遵守管理表 ２０２０年度第 1 四半期（Ｒ２．４．

１６部長確認） 

・運転要領書 Ｕ３６０ 海洋放出工程 ユニットの運転（平成３０年８月１日改訂） 

・運転要領書 Ｕ３６０ 海洋放出工程 異常時の措置（平成３０年８月１日改訂） 

・運転要領書 ＯＳＣＬ 海洋放出工程（平成３０年８月１日改訂） 

c)放出運転の実施状況 

・海洋放出承認書（２０２０年４月１４日発行） 

・Ｕ３６０放出記録（ＳＤ Ｎｏ．２０００１）（Ｒ２．４．１６～１７放出分） 

・運転指示書 ゼネラル・インストラクション ２０２０年４月１日～６月３０日 

・運転指示書 スポット・インストラクション ２０２０年４月、５月分 
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・再処理施設 海洋放出廃液放射能測定記録（Ｒ２．４．２０環境保全部長確認） 

・処理済廃液の放出管理目標値に対する放出量等の確認 ２０１９年度（Ｒ２．５．

１１部長確認） 

d)運転要員の教育・訓練、力量管理 

・教育・訓練実施報告書（教育内容：運転指示書 スポット・インストラクション）（令

和２年４月１３日、１４日、１５日実施） 

3）中央運転管理室ボイラーの運転管理 

a)運転管理に係る規定文書、要領書、手順書の整備状況 

・再処理施設に関する設計及び工事の方法（蒸気設備の一部更新）（平成５年２

月） 

・中央運転管理室ボイラー設備運転管理要領書（令和元年７月２９日改定） 

・ボイラー設備異常時対応マニュアル（平成３０年１１月２日改定） 

b)運転管理の実施状況 

・中央運転管理室ボイラー設備蒸気供給日常巡視点検表（令和２年６月１７日） 

・令和２年度力量評価表（令和２年４月１日評価） 

 

(6) ガイド BO2020 臨界安全管理 

検査項目 臨界管理 

資料名 

１）分離精製工場の濃縮ウラン溶解槽の臨界管理 

a)保安規定、事業許可等 

・再処理事業指定申請書（平成１８年５月） 

・再処理施設に関する設計及び工事の方法（その４）の変更について３．３．１剪断処

理施設（昭和５５年１１月） 

・再処理施設に関する設計及び工事の方法（濃縮ウラン溶解槽の設置）（昭和５８

年８月） 

・再処理施設使用前検査記録 濃縮溶解槽（２４２Ｒ１２） 使用材料の確認検査、

寸法検査、据付検査（５８動燃（再）０７６ 昭和５８年９月２８日申請） 

b)臨界管理に係る要領書、手順書の整備状況 

・運転要領書 ＯＳＣＬ Ｎｏ．主工程 運転－４ 対象ＵＮＩＴ、工程名Ｕ２４２（溶解）

～Ｕ２５１（給液・調整）「工程の運転（Ｒ１２）」（平成３０年１１月１６日改訂） 

・供用期間中検査（ＩＳＩ）要領書（再Ｑ前施１０５版番号０－０３） 

c)運転要員の教育・訓練、力量管理 

・教育・訓練実施報告書 保安規定に基づく就業中放射線業務従事者定期教育

（臨界安全管理）（令和元年８月２日実施） 

d)臨界管理の実施状況 

・運転記録 ＯＳＣＬ Ｎｏ．主工程 運転－４ 適用バッチ等ＡＴＲ－３２５ 平成１９
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年２月６日～平成１９年２月７日（平成１９年２月１３日課長確認） 

e)臨界防止に係る性能維持状況 

・再処理施設 供用期間中の検査（ＩＳＩ）記録 供用期間中の検査（セル内塔槽類

の健全性確認検査）［濃縮ウラン溶解槽（２４２Ｒ１０、２４２Ｒ１１、２４２Ｒ１２）］

（検査期間：平成２８年２月１５日～平成２８年２月２２日） 

2）プルトニウム転換技術開発施設の硝酸ウラニル受入計量槽（Ｐ１１Ｖ１３）の臨界管理 

a)保安規定、事業許可等 

・再処理事業指定申請書（平成１８年５月） 

b)臨界管理に係る要領書、手順書の整備状況 

・使用前検査要領書 溶接機器類製作据付け工事に関する検査（変更申請番

号：昭和５６年１２月２３日 ５６動燃(再）１４８) 

・運転要領書 Ｐ１１、Ｐ１２、Ｐ４１、Ｐ７５受入・混合・リワーク工程 ユニットの運転

（平成３１年３月２５日改訂） 

・運転要領書 ＯＳＣＬ Ｐ１１、Ｐ１２、Ｐ４１、Ｐ７５受入・混合・リワーク工程（令和

元年５月１日改訂） 

・セル外塔槽類の健全性確認検査（再Ｓ転換Ｍ１１０９ 版番号４－０１） 

c)運転要員の教育・訓練、力量管理 

・令和元年度再処理施設に係る業務を行う従業員の保安教育計画 転換施設課

（令和元年５月１６日部長承認） 

・教育・訓練実施報告書（保安規定に基づく就業中放射線業務従事者定期教育

（臨界安全設計・臨界管理））（令和元年１１月５日～８日実施） 

d)臨界管理の実施状況 

・再処理施設 使用前検査記録 硝酸ウラニル受入計量槽（Ｐ１１Ｖ１３）寸法検査

（検査日：昭和５７年１月２２日） 

・硝酸ウラニル払出承認書（平成２７年５月２０日協議） 

・オペレーショナル・シーケンス・チェック・リスト（ＮＯ．２０１５－１－１）施錠弁（Ｐ１１Ｗ

１０２）分離精製工場→Ｐ１１Ｖ１３への硝酸ウラニル受入（平成２７年６月２日運転） 

e)臨界防止に係る性能維持状況 

・セル外塔槽類の健全性確認検査記録（検査年月日：平成２９年１２月１８日） 

3）ウラン脱硝施設の硝酸ウラニル受槽、硝酸ウラニル貯槽の臨界管理 

a)保安規定、事業許可等 

・再処理事業指定申請書（平成１８年５月） 

・再処理施設に関する設計及び工事の方法（その２６）（昭和５７年９月） 

・ウラン脱硝施設 再処理施設使用前検査記録（検査日：昭和５８年８月２３日、２

４日） 

b)臨界管理に係る要領書、手順書の整備状況 

・運転要領書 ユニットの運転 Ｕ２６４ 脱硝工程（ウラン脱硝施設）（令和元年９
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月２５日改訂） 

・運転要領書 ＢＯＳＣＬ 対象ＵＮＩＴ．Ｕ２６３、Ｕ２６４脱硝工程（ウラン脱硝施設）

（令和元年９月２５日改訂） 

・施設定期自主検査要領書（再Ｑ化施１０８版番号０－０７） 

・供用期間中の検査要領書（再Ｑ化施１１７版番号０－０１） 

c)運転要員の教育・訓練、力量管理 

・力量到達評価表（令和２年４月２４日部長承認） 

・教育・訓練報告書（令和２年４月６日実施） 

d)臨界防止に係る性能維持状況 

・供用期間中の検査記録 ＵＮＨ受槽の健全性確認検査（検査日：令和２年５月２

６日） 

・施設定期自主検査記録 総合検査（検査日：令和元年１２月２６日） 

・令和２年度 供用期間中の検査計画（令和２年４月１日作成） 

 

(7) ガイド BE0010 自然災害防護 

検査項目 自然災害防護 

資料名 

１）高放射性廃液貯蔵場の緊急電源接続盤（代替ＡＣ電源システム）の自然災害に対

する準備状況 

a)設備の保守点検要領書、手順書の整備状況 

・緊急電源設備点検要領（再Ｑ保ⅱ１１９版番号０－０２） 

・施設定期自主検査実施要領（再Ｑ保ⅱ１２０版番号２－０１） 

・停電時の対応要領書（再Ｑ保ⅱ１１８版番号０－００） 

・電源設備日常巡視点検要領（再Ｑ保ⅱ１０１版番号０－００） 

b)設備の保守点検状況 

・再処理施設 施設定期自主検査記録 接続端子盤及び緊急電源接続盤の施

設定期自主検査（２０２０年２月２５日～２０２０年２月２７日） 

・電気設備日常巡視点検記録（点検日：令和２年６月１日） 

 

(8) ガイド BE0020 火災防護 

検査項目 四半期検査 

資料名 

１）分離精製工場の消防設備（煙感知器）の管理状況 

a)設置許可、事業許可等（消防設備等の設置場所） 

・国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 核燃料サイクル工学研究所 再

処理施設 再処理事業指定申請書（平成１８年５月） 

・危険物製造所等の軽微な変更届出書（平成３１年１月１１日届出） 
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b)保守管理、巡視等に係る要領書、手順書の整備状況 

・防消火機器類の保守管理要領（再Ｑ保ⅱ０９４版番号０－００） 

・核燃料サイクル工学研究所 消防計画（令和２年４月改正） 

・防消火設備日常巡視点検要領（再Ｑ保ⅱ４０３版番号０－０２） 

・消防設備の保守点検及び防災管理点検 点検要領書（令和元年度下期課長

承認） 

c)保守管理、巡視等の実施状況 

・日常巡視点検記録（令和２年５月２５日巡視） 

・分離精製工場 検査報告書 能美防災株式会社（点検年月日：令和２年１月９

日～令和２年２月１７日） 

2）分析所のグローブボックスの火災防護対策 

a)設置許可、事業許可等（消防設備等の設置場所） 

・再処理施設に関する設計及び工事の方法（分析所インナーボックス及びグローブボ

ックスの更新及び一部変更）（平成元年１２月） 

b)保守管理、巡視等に係る要領書、手順書の整備状況 

・安全作業基準（平成元年７月５日改訂） 

・グローブボックス取扱基本要領書（再Ｓ再００３版番号８－０１） 

・作業要領書 グローブボックスの取扱（ＣＢ編）（再Ｑ分析－０５０版番号１－０２） 

・作業要領書 加熱器の取扱（再Ｑ分析－０８５版番号１－００） 

・作業要領書 グローブボックス等内火災時の対応（再Ｑ分析－１６３版番号１－０

２） 

・作業要領書 分析設備等の日常点検作業（ＣＢ編）（再Ｑ分析－１２５版番号０

－０６） 

c)保守管理、巡視等の実施状況 

・日常点検表 分析所（令和２年５月２２日） 

3）再処理ユーティリティー施設の消火ポンプの管理状況 

a)設置許可、事業許可等（消防設備等の設置場所） 

・消防用設備等設置届出書（平成１５年２月５日） 

b)保守管理、巡視等に係る要領書、手順書の整備状況 

・再ＵＣ屋内消火ポンプ保守・点検要領書（再Ｑ保ｉ３５３版番号１－０１） 

・消防設備の保守点検及び防災管理点検 点検要領書（令和元年下期課長承

認） 

c) 保守管理、巡視等の実施状況 

・換気・ユーティリティー設備等の点検記録 消火ポンプ定期自主点検（点検日：令

和２年４月３０日） 

・消防用設備等点検結果報告書 能美防災株式会社（点検日：令和２年２月１９

日） 
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・令和元年度（下期）消火器・消火栓定期点検工程表（２０１９．１２．２７作成） 

・保全作業伝票 令和元年度消防設備の定期点検依頼（２０１９年９月３０日受

付） 

・令和元年度下期点検結果不良箇所一覧表（自火報、誘導灯）（２０２０．５．１８

付け） 

・日常巡視点検要領（再Ｑ保ｉ３０９版番号２－０２） 

・業務日報（令和２年６月１６日） 

 

(9) ガイド BE0030 内部溢水防護 

検査項目 内部溢水検査 

資料名 

１）高放射性廃液貯蔵場の電源切替盤の溢水防護 

a)溢水防護計画、検証 

・ＨＡＷ施設の溢水等への防護対策に係る実施計画（平成２６年１月２２日付け） 

・高放射性廃液貯蔵場 溢水及び化学薬品の漏洩による緊急安全対策設備の損

傷防止について（平成２６年５月８日部長説明） 

・テクニカルメモ 高放射性廃液貯蔵場における溢水及び化学薬品の漏洩による緊

急安全対策設備の損傷防止について（平成２６年５月１４日課長説明） 

・設計・開発に係る計画、設計・開発要求事項の検証書 （インプット：平成２６年５

月２８日課長確認） 

・設計・開発に係る計画、設計・開発要求事項の検証書 （アウトプット：平成２６年

６月１０日課長確認） 

b)溢水対策設備の管理要領書の整備状況 

・設計・開発管理規則（再Ｑ再００９版番号１６－０２） 

・ＨＡＷ施設被水対策設備の管理要領書（再Ｓ化施１１７版番号０－００） 

c)溢水対策設備の維持管理の実施状況 

・検査報告書 高放射性廃液貯蔵場の溢水防護盤等の製作据付（平成２６年１０

月） 

・検査記録 寸法検査（検査日：平成２６年１１月２１日） 

・被水対策設備の点検記録（点検実施日：令和２年３月２日） 

・検査員等資格認定リスト（令和元年９月２日作成） 

 

(10) ガイド BE0060 重大事故対応要員の能力維持 

検査項目 重大事故発生時に係る力量の維持向上のための教育及び訓練 

資料名 

１）現地対策本部構成員参集訓練及び一斉招集応答訓練の実施状況 

a)要領書、手順書の整備状況 
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・核燃料サイクル工学研究所 事故対策規則（令和２年４月１日施行） 

・現地対策本部の構成員（保安管理部）（令和２年４月１日現在） 

・現地対策本部の構成員等の指名（令和２年４月１日指名） 

・２０２０年度緊急情報伝達システム（おつたえ君）による月例通報連絡訓練実施計

画表（２０２０年度版） 

b)教育・訓練の実施状況 

・令和２年度核燃料サイクル工学研究所年間訓練計画（令和２年４月１５日変更） 

・令和２年度現地対策本部構成員の通報連絡訓練計画（令和２年４月７日） 

・令和２年度現地対策本部構成員の通報連絡訓練報告（令和２年５月２９日） 

 

(11) ガイド BE0090 地震防護 

検査項目 地震防護 

資料名 

１）第二高放射性固体廃棄物貯蔵施設の地震発生時に備えた体制の準備状況 

a)地震発生時の施設、設備等の点検等に係る要領書、手順書の整備状況 

・再処理施設に関する設計及び工事の方法（その１７）の変更について（昭和５７年８

月） 

・事故対策手順（令和元年７月４日改訂） 

・貯蔵施設の点検作業要領（再Ｑ環管９１３版番号６－０２） 

・地震発生時の点検結果報告書（令和２年６月４日） 

・従業員の職種・階層の力量評価に関する規則（再Ｑ環管１０８版番号８－００） 

b)参集手順、人員配置、通報連絡体制 

・環境管理課緊急連絡体制表（令和２年４月２０日改定） 

・運転員階層区分管理表（令和２年１月２０日） 

・課内管理職・技術員・事務系員及び緊急作業に従事する要員職種区分管理表

（令和２年１月２０日） 

c)地震発生時の対応要員の力量管理 

・教育・訓練実施報告書 事故対策規則（令和２年１月１４日実施） 

 

(12) ガイド BE0100 津波防護 

検査項目 津波防護 

資料名 

１）分離精製工場の浸水防止扉の管理状況 

a)設置許可、事業許可等（設置場所、仕様） 

・廃止措置計画書（平成３０年６月３０日） 

・再処理施設 安全作業基準（令和元年 7月 1日改訂） 

b)浸水防止扉の健全性確認に係る要領書、手順書の整備状況 
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・施設定期自主検査要領書 建家・構築物の健全性確認（再Ｑ施０１１版

番号４－００） 

・前処理施設課 浸水防止扉類の管理要領（再Ｓ前施１１９版番号０－０

０） 

・化学処理施設課 浸水防止扉類の管理要領（再Ｓ化施００６版番号０－

０１） 

・前処理施設課 点検記録管理標準（再Ｔ前施１０２版番号０－０７） 

・化学処理施設課 浸水防止扉類の管理要領（再Ｓ化施００６版番号０－

０１） 

c)浸水防止扉の健全性確認の実施状況 

・浸水防止扉類の定期点検記録（令和２年４月１４日） 

・現場巡視点検記録（１回／直）分離精製工場（令和２年４月１日巡視） 

・化学処理施設課 自主検査記録 浸水防止扉の健全性検査（令和２年３

月３日） 

・検査員等資格認定リスト（令和元年９月２日課長承認） 

 

(13) ガイド BR0010 放射線被ばくの管理 

検査項目 放射線被ばくの管理 

資料名 

１）ガラス固化技術開発施設の分析セルマニプレータの調整・整備作業に係る放射線被ば

く管理状況 

a)放射線作業指示、汚染管理等に係る要領書、手順書の整備状況 

・放射線管理基準（令和２年２月３日改訂） 

・再処理施設における放射線作業の基本動作要領書（再Ｓ分析００５版番号７－０

３） 

・特殊放射線作業（Ｓ２）計画書（Ｓ２－分析課－１９－０１３）（令和元年９月２６

日部長承認） 

・スレーブアームの除染・整備作業 作業手順書（令和元年９月２６日部長承認） 

b)放射線作業指示、汚染管理等の実施状況 

・特殊放射線作業（Ｓ２）報告書（Ｓ２－分析課－１９－０１３）（令和２年２月１７日

部長承認） 

・物品搬出確認票（測定日時：令和２年５月１８日） 

・持出物品チェック票（許可日：令和２年５月１８日） 

・スレーブアームの除染・整備作業 作業記録（令和元年１１月１３日実施） 

・作業工程表（令和元年９月２６日） 

・線量推定・結果（特作計画番号：Ｓ２－分析課－１９－０１３） 

・担当課作業報告書（令和２年２月１７日部長承認） 
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・放管２課管理報告（令和２年２月１７日部長承認） 

2）分離精製工場Ａ３５９区域（２４４Ｆ１６１／Ｆ１６２）のフィルタ交換作業に係る放射線

被ばく管理状況 

a)放射線作業指示、汚染管理等に係る要領書、手順書の整備状況 

・事業指定申請書（平成１８年５月） 

・放射線管理基準（令和２年２月３日改訂） 

・特殊放射線作業（Ｓ２）計画書（Ｓ２－前施課－２０－００４） 

・２４４Ｆ１６１／Ｆ１６２フィルタ交換作業手順書（令和２年５月１４日部長承認） 

・使用防護具等一覧（令和２年５月１４日部長承認） 

・使用防護具着脱手順（令和２年５月１４日部長承認） 

・異常時の連絡通報体制・役割（令和２年５月１４日部長承認） 

b)放射線作業指示、汚染管理等の実施状況 

・実効線量及び等価線量推定（令和２年５月１４日部長承認） 

・等価線量及び被ばく管理計画（令和２年５月１４日部長承認） 

・特殊放射線作業（Ｓ２）報告書（Ｓ２－前施課－２０－００４） 

・線量推定・結果（令和２年５月１４日部長承認） 

・放射線安全チェックリスト（令和２年５月１４日部長承認） 

・前回からの改善点・変更点（令和２年５月１４日部長承認） 

 

(14) ガイド BR0070 放射性固体廃棄物等の管理 

検査項目 放射性固体廃棄物等の管理 

資料名 

１）第二高放射性固体廃棄物貯蔵施設の放射性固体廃棄物の管理状況 

a)許認可等で定められた貯蔵量 

・再処理事業指定申請書（平成１８年５月） 

b)貯蔵、保管に係る規定、要領書、手順書の整備状況 

・放射性固体廃棄物貯蔵記録管理要領書 （再Ｑ環管０４３ 版番号８－０１） 

・操作記録・保守記録管理規則（再Ｍ再０１１ 版番号８－００） 

・放射性物質等事業所内運搬要領（令和元年８月２６日改正） 

・運転要領書 Ｕ５３３ ＮＯ．１ａキャスク受入工程（５３運－Ｕ００１） ユニットの運

転（令和元年９月５日改訂） 

・運転要領書 ＯＳＣＬ 対象ＵＮＩＴ工程名Ｕ５３３ ＮＯ．１ａキャスク受入工程（令

和元年５月１日改訂） 

c)貯蔵、保管管理の実施状況 

・高放射性固体廃棄物在庫管理記録（貯蔵年月日：令和２年４月２０日） 

・操作・保守記録（令和２年４月２０日） 

・放射性物質等搬出届（所内）（運搬日時：令和２年４月１７日） 
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・オペレーショナル・シーケンス・チェック・リストＵ５３３ ＮＯ．１ａキャスク受入工程（令和

２年５月１８日運転） 

 

(15) ガイド BQ0010 品質マネジメントシステム運用 

検査項目 日常観察 

資料名 

１）ＪＭＴＲ二次冷却系統の冷却塔倒壊に係る水平展開状況 

a)水平展開の対応状況 

・業務連絡書 ２０サ施（業）０１０７０２ 件名：ＪＭＴＲ二次冷却系統の冷却塔倒

壊に係る法令報告を踏まえた水平展開（調査・検討指示）について（２０２０年１月

８日発信） 

・業務連絡書 ２０再技品（業）０１０８０２ 件名：ＪＭＴＲ二次冷却系統の冷却塔

倒壊に係る法令報告を踏まえた水平展開（調査・検討指示）について【回答】（２０

２０年１月８日発信） 

・業務連絡書 ２０サ施（業）０１０９０２ 件名：ＪＭＴＲ二次冷却系統の冷却塔倒

壊に係る法令報告を踏まえた水平展開（調査・検討指示）について【回答】（２０２０

年１月１０日発信） 

・業務連絡書 ２０サ安（業）０２１３０３ 件名：ＪＭＴＲ二次冷却系統の冷却塔倒

壊事象を踏まえた屋外にある木造以外の設備に対する（水平展開）（調査・検討

指示）（２０２０年２月１４日発信） 

・業務連絡書 ２０再技品（業）０３０３０１ 件名：ＪＭＴＲ二次冷却系統の冷却塔

倒壊事象を踏まえた屋外にある木造以外の設備に対する水平展開（①屋外にある

木造以外の設備の調査）について【回答】（２０２０年３月３日発信） 

・業務連絡書 ２０再技品（業）０３３１０２ 件名：ＪＭＴＲ二次冷却系統の冷却塔

倒壊事象を踏まえた屋外にある木造以外の設備に対する水平展開（②木造以外

の設備の劣化状態の把握手段の調査）について【回答】（２０２０年４月１日発信） 
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【使用施設】 

４．１ 日常検査 

(1) ガイド BM0060 保全の有効性評価 

検査項目 施設管理目標の指標及び目標値の設定 

施設管理目標の監視及び評価 

保全の有効性評価 

検査対象 

１）プルトニウム燃料第一開発室の保全に係る活動状況 

a)施設管理目標の指標及び目標値の設定 

b)施設管理目標の監視計画の策定 

c)監視及び保全の有効性評価の実施状況 

 

(2) ガイド BM0100 設計管理 

検査項目 設計管理の適切性 

検査対象 

1）プルトニウム燃料第三開発室の設計管理に係る活動状況 

a) 臨界警報装置の更新 

 

 (3) ガイド BO0010 サーベイランス試験 

検査項目 標準的な検査 

検査対象  

1）高レベル放射性物質研究施設の施設定期自主検査の実施状況 

a）給排気設備 

 

(4) ガイド BO2010 運転管理  

検査項目 安全機能を有する設備 

検査対象  

1）プルトニウム燃料第二開発室の安全機能を有する設備の管理状況 

a）給排気設備（グローブボックス系及びフード系排風機） 

b）無停電電源装置（臨界警報に給電するもの） 

c）非常用発電機 

d）混合ガス供給設備 

e) 臨界警報装置 

 

(5) ガイド BR0010 放射線被ばく管理 

検査項目 放射線被ばくリスクの評価 

作業者及び放射線管理員の力量 
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検査対象 

1）プルトニウム燃料第一開発室の放射線被ばく管理状況 

a）放射線被ばくリスクの評価 

b）作業者及び放射線管理員の力量 

 

(6) ガイド BR0070 放射性固体廃棄物の管理 

検査項目 放射性固体廃棄物等の管理 

検査対象  

1）プルトニウム廃棄物処理開発施設の放射性固体廃棄物等の管理状況 

a）放射性固体廃棄物等の管理 

 

５． 検査結果 

５．１ 指摘事項の詳細 

 指摘事項なし 

 

６． 確認資料 

６．１ 日常検査 

(1) ガイド BM0060 保全の有効性評価 

検査項目 施設管理目標の指標及び目標値の設定 

施設管理目標の監視及び評価 

保全の有効性評価 

 

 資料名 

・原子力安全に係る品質方針（令和２年４月１日） 

・令和２年度 核燃料サイクル工学研究所 品質目標リスト（令和２年４月１日） 

・令和２年度 各部・センター品質目標リスト・実績（プルトニウム燃料技術開発センター  

令和２年４月１５日） 

・プルトニウム燃料技術開発センター 核燃料物質使用施設 施設管理実施計画（政令 

４１条該当施設）（令和２年度） （令和２年４月１日） 

・プルトニウム燃料施設品質保証 保安活動指標等設定・評価要領書（改訂：０） 

・プルトニウム燃料施設品質保証 保全有効性評価要領書（改訂：０） 

・設備保全計画に基づく現場巡視・点検マニュアル（ＥＧ－ＷＩ－００－００１） 

・２０１９年度 業務の計画・実績実施 状況確認（部） 技術部（令和２年４月２３日現 

在） 

・２０１９年度 業務の計画・実績実施 状況確認（部） 燃料技術部（令和２年４月２３ 

日現在） 

・２０１９年度 業務の計画・実績実施 状況確認（部） 環境プラント技術部（令和２年４ 
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月２３日現在） 

 

(2) ガイド BM0100 設計管理 

検査項目 設計管理の適切性 

  資料名 

・プルトニウム燃料第三開発室 臨界警報装置の更新スケジュール（２０２０年５月１１ 

日現在） 

・設計・開発管理要領書（改訂：１７） 

・調達管理要領書（改訂：３１） 

・プルトニウム燃料第三開発室臨界警報装置の更新における機器の設計〔完成図書〕 

（令和２年５月１１日現在） 

・放射線管理設備機器の設計・開発管理手順書（改訂：００） 

・設計・開発における計画書（Ｈ２９年４月３日） 

・設計・開発のレビュー、検証、妥当性確認表（Ｈ３０年２月２７日） 

・リスクアセスメント実施表、安全方策・リスク低減策実施表（Ｈ２９年４月３日） 

・プルトニウム燃料第三開発室臨界警報装置の更新における機器の設計〔発注仕様 

書〕（令和２年５月１１日現在） 

・高経年化対策案件リスト（マスターデータ Pu-3 臨界警報装置の更新）（改訂：５３） 

・所不適合管理並びに是正処置及び未然防止処置要領書（改訂：１９） 

・放射線管理部不適合管理並びに是正及び未然防止処置要領書（改訂：３８） 

 

(3) ガイド BO0010 サーベイランス試験 

検査項目 標準的な検査 

資料名 

・核燃料物質使用変更許可申請書（高レベル放射性物質研究施設）（平成３１年２ 

月６日 届出） 

・環境技術開発センター安全作業基準（高レベル放射性物質研究施設） 

給排気設備の運転・管理（平成３０年１月１日） 

安全保護回路等の施設の定期的な自主検査、保守及び更新（令和２年４月１ 

日） 

・給排気設備の運転・管理（平成３０年１月１日） 

・安全保護回路等の施設の定期的な自主検査、保守及び更新（令和２年４月１日） 

・環境技術開発センター品質マネジメント要領書 運転及び保守管理要領書（令和２ 

年４月１日） 

・給排気設備定期自主検査マニュアル（排風機シーケンス作動試験）（２０１９年５月１ 

日） 

・給排気設備定期自主検査マニュアル（排風機運転異常警報作動試験）（２０１９年 
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５月１日） 

・研究開発第１課 業務の計画・実績（令和２年度） 

・高レベル放射性物質研究施設 施設管理実施計画（令和２年４月） 

・検査員選任書（平成３０年１月４日、２０１９年６月６日） 

・保安教育・訓練実施報告書（３１-環再研１-０５７）２０１９年５月１６日実施 

・使用施設保安規定に基づく施設の定期的な自主検査記録（２０１９年度） 

   給排気設備：排風機シーケンス作動試験及び排風機運転異常警報作動試験 

 

(4) ガイド BO2010 運転管理  

検査項目 安全機能を有する設備 

資料名 

・核燃料物質使用変更許可申請書（プルトニウム燃料第二開発室） （平成３１年１ 

月１６日） 

・原子力安全に係る品質方針（令和２年４月１日） 

・令和２年度 核燃料サイクル工学研究所 品質目標リスト（令和２年４月１日） 

・令和２年度 各部・センター品質目標リスト・実績（プルトニウム燃料技術開発センタ 

ー 令和２年４月１５日） 

・プルトニウム燃料技術開発センター 核燃料物質使用施設 施設管理実施計画 

（政令４１条該当施設）（令和２年度） （令和２年４月１日） 

・排水放出許可申請・承認書（環境技術課及び環境監視課）（整理 NO.２００００ 

２、２０００２５、２０００５９） 

・GB 始業前点検（廃止措置技術開発課）（令和２年５月） 

・フード及びオープンボックス始業前点検記録表（プラント保全課） 

点検保守記録（令和２年５月） 

安全点検記録（令和２年５月） 

・グローブボックス、フード及びオープンポートボックス始業前点検記録表（環境技術課） 

   点検保守記録（令和２年５月） 

   安全点検記録（令和２年５月） 

・始業前点検記録（品質管理課） 

   点検保守記録（令和２年５月） 

   安全点検記録（令和２年５月） 

・作業計画に基づく点検記録（核物質管理課） 

安全点検記録[核物質管理課]（２０２０年５月分） 

核物質管理課 点検・保守記録（２０２０年５月分） 

始業前点検記録（核物質管理課）（２０２０年５月） 

・グローブボックス等始業前点検記録表（燃料技術開発課）（令和２年５月） 

・フード及びオープンポートボックス始業前点検記録表（燃料技術開発課）（令和２年５ 
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月） 

・プルトニウム燃料技術開発センター保守記録（２０２０年３月） 

・施設、負圧巡視記録（プラント保全課）（令和２年４月期） 

   プルトニウム燃料第二開発室給排気設備等 巡視点検記録（１／２） 

   プルトニウム燃料第二開発室給排気設備等 巡視点検記録（２／２） 

・修理記録（放射線管理第１課） 

   修理・校正依頼書（放１－２０２０－０１２） 

・放射線管理記録（放射線管理第１課）（令和２年４月期） 

表面密度測定記録（令和２年４月期） 

遮蔽物の側壁における線量率測定記録 

管理区域における線量率測定記録 

作業環境における空気中放射性物質濃度測定記録 

排気中放射性物質濃度測定記録（ダスト） 

飲水中の放射性物質濃度測定記録 

放射線管理用機器点検記録 

臨界警報装置点検記録 

・給排気設備自主検査結果報告書（プラント保全課）（令和元年度） 

・無停電電源装置自主検査結果報告書（プラント保全課）（令和元年度） 

・非常用発電装置の作動検査（運転課施設の定期的な自主検査記録）（令和元年 

度） 

・混合ガス供給設備の作動検査及び計器校正（運転課施設の定期的な自主検査 

記録）（令和元年度） 

・臨界警報装置（線量計測課自主検査報告書）（令和元年度下期） 

・放射線管理用機器（線量計測課自主検査報告書）（令和元年上期） 

・プルトニウム燃料施設品質保証 教育・訓練要領書（改訂：２２） 

・令和２年度 法規制に基づく保安教育＜計画＞ 廃止措置技術開発課 

・令和２年度 法規制に基づく保安訓練＜計画＞ 廃止措置技術開発課 

・力量評価結果（Ｒ２年３月２７日） 

・力量評価表（管理者層）（Ｒ２．３．２６） 

・プルトニウム燃料施設品質保証 独立検査実施要領書（改訂：０） 

・指名書（検査責任者）（令和２年４月１日） 

・指名書（検査員）（令和２年４月１日） 

 

(5) ガイド BR0010 放射線被ばく管理 

検査項目 放射線被ばくリスクの評価 

作業者及び放射線管理員の力量 

資料名 
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・核燃料物質使用施設放射線管理基準（令和２年４月１日） 

・特殊放射線作業（Ｓ２）計画書・報告書 

Ｓ２－プ技開－２０１９－００３ 

Ｓ２－プ技開－２０２０－０１ 

・プルトニウム燃料施設品質保証 教育・訓練要領書（改訂：２２） 

・プルトニウム燃料施設品質保証 実務教育基本要領（改訂：１６） 

・燃料技術課 力量評価実施要領（令和２年４月１日） 

・２０１９年度 育成計画・実施報告書 

・２０２０年度 育成計画・実施報告書 

・放射線管理部 教育・訓練要領書（改訂：３６） 

・放射線管理第１課 力量評価シート（令和２年３月２５日） 

 

(6) ガイド BR0070 放射性固体廃棄物の管理 

検査項目 放射性固体廃棄物等の管理 

資料名 

・核燃料物質使用変更許可申請書 プルトニウム廃棄物貯蔵施設（令和２年２月２６ 

日許可） 

・グローブボックス始業前点検記録表（令和２年４月） 

・放射性固体廃棄物廃棄記録伝票 

・放射性物質等事業所内運搬要領（令和元年８月２６日） 

・放射性廃棄物運搬記録（令和元年度分） 

放射性物質等周辺監視区域内運搬計画書 

放射性物質等搬出届（所内） 

核燃料物質等運搬報告書 

放射性廃棄物運搬（周辺監視区域内）作業従事指定票 

 

 

 


