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１．実施概要 

（１）事業者名： 国立研究開発法人 日本原子力研究開発機構  

（２）事業所名： 核燃料サイクル工学研究所 

（３）検査実施期間： 令和２年１０月１日～令和２年１２月３１日 

（４）検査実施者： 東海・大洗原子力規制事務所 

橋野 早博 

星   勉 

津田 光伸 

検査補助者： 東海・大洗原子力規制事務所 

水野 英雄 

 

２．指摘事項概要一覧 

指摘事項なし 

 

３．運転等の状況 

３．１ 再処理施設 

施設名 検査期間中の運転、廃止措置又は建設状況 

再処理施設 廃止措置中（ガラス固化中） 

 

３．２ 使用施設 

施設名 検査期間中の運転、廃止措置又は建設状況 

プルトニウム燃料第一開発室 核燃料物質の使用実績有り。 

プルトニウム燃料第二開発室 核燃料物質の使用実績有り。 

プルトニウム燃料第三開発室 核燃料物質の使用実績有り。 

プルトニウム廃棄物処理開発施設 核燃料物質の使用実績有り。 

高レベル放射性物質研究施設 核燃料物質の使用実績有り。 

B 棟 核燃料物質の使用実績無し。 

Ｊ棟 核燃料物質の使用実績無し。 

Ｍ棟 核燃料物質の使用実績無し。 

ウラン系廃棄物処理施設 核燃料物質の使用実績無し。 

東海事業所第２ウラン貯蔵庫 核燃料物質の使用実績無し。 

 

４． 検査内容 

検査は、検査対象に対して適切な検査運用ガイドを使用して実施した。検査対象について

は、原子力検査官が事前に入手した現状の施設の運用や保安に関する事項、安全活動の

状況、リスク情報等を踏まえて選定し、検査を行った。検査においては、事業者の実際の安全
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活動、社内基準、記録類の確認、関係者への聞き取り等により活動状況を確認した。 

検査運用ガイドは、原子力規制委員会ホームページに掲載されている。 

第３四半期は、以下のとおり検査を実施した。 

 

【再処理施設】 

４．１ 日常検査 

 (1) ガイド BM0060 保全の有効性評価 

 検査項目 施設管理目標の監視及び評価 

検査対象  

1）分析所のグローブボックス類の保全の有効性評価 

a）保守管理に係る規定、要領書、手順の整備状況 

b）保守管理の実施状況 

c）保全の有効性評価、傾向監視、高経年化技術評価 

 

 (2) ガイド BM0100 設計管理 

 検査項目 設計管理の適切性 

検査対象  

1）ガラス固化技術開発施設の溶融炉制御盤の更新 

a)設計、許認可関連の要求事項 

b)設計管理に係る規定、要領書、手順の整備状況 

c)設計のレビュー、妥当性評価 

2）分離精製工場プール水処理系第２系統のポンプの交換 

a)設計、許認可関連の要求事項 

b)設計管理に係る規定、要領書、手順の整備状況 

c)必要な試験・検査  

 

 (3) ガイド BM0110 作業管理 

 検査項目 作業管理 

検査対象  

1）高放射性廃液貯蔵場周辺地盤改良工事における作業管理 

a)平成３０年１２月に起きたＪＡＥＡ原科研ＮＳＲＲの電源ケーブル切断事象の水平

展開の実施状況 

b)臨界警報装置の臨界監視機能停止時に係る規定、手順 

c)高放射性廃液貯蔵場周辺地盤改良工事に係る作業要領、作業計画 

 

(4) ガイド BO0010 サーベイランス試験 

 検査項目 標準的な検査 



 

3 

 

検査対象 

1）クリプトン回収技術開発施設の無停電電源装置のサーベイランス試験 

a)サーベイランス試験に係る規定、要領書、手順書の整備状況 

b)要求事項、判定基準の設定根拠 

c)サーベイランス試験の実施状況及び劣化傾向の評価 

2）ガラス固化技術開発施設の負圧警報措置の警報類の性能試験 

a)サーベイランス試験に係る規定、要領書、手順書の整備状況 

b)要求事項、判定基準の設定根拠 

c)サーベイランス試験の実施状況 

3）第三低放射性廃液蒸発処理施設の漏えい検知装置の警報類の性能試験 

a)サーベイランス試験に係る規定、要領書、手順書の整備状況 

b)サーベイランス試験の実施状況 

4）第二付属排気筒の排気モニタの警報類性能試験 

a)設置状況と許認可との整合性 

b)サーベイランス試験に係る規定、要領書、手順書の整備状況 

c)サーベイランス試験の実施状況 

5）再処理施設ユーティリティセンターの非常用ディーゼル発電設備のサーベイランス試

験 

a)サーベイランス試験に係る規定、要領書、手順書の整備状況 

b)要求事項、判定基準の設定根拠 

c)サーベイランス試験の実施状況及び劣化傾向の評価 

 

(5) ガイド BO0060 燃料体管理（貯蔵・輸送） 

検査項目 燃料の運搬等（貯蔵管理） 

検査対象  

1）濃縮ウラン貯蔵プールの燃料取扱作業及び設備の管理状況 

a)燃料取扱作業及び燃料取扱クレーン等の許認可上の制限値、管理値 

b)燃料取扱作業及び燃料取扱クレーン等の管理に係る規定文書、要領書、手順

書の整備状況 

c)貯蔵管理の実施状況 

d)燃料取扱クレーン等の操作要員の教育・訓練、力量管理 

 

(6) ガイド BO2010 運転管理 

検査項目 運転管理 

検査対象  

1）プルトニウム転換技術開発施設の槽類換気設備の運転管理 

a)許認可、運転管理等の制限値、管理値 
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b)運転管理に係る規定文書、要領書、手順書の整備状況 

c)運転管理の実施状況 

d)運転要員の教育・訓練、力量管理 

2）主排気筒の放射性気体廃棄物の放出運転管理 

a)許認可、運転管理等の制限値、管理値 

b)運転管理に係る規定文書、要領書、手順書の整備状況 

c)運転管理の実施状況 

d)運転要員の教育・訓練、力量管理 

3）第三低放射性廃液蒸発処理施設の運転管理 

a)運転管理に係る規定文書、要領書、手順書の整備状況 

b)運転管理の実施状況 

 

(7) ガイド BO2020 臨界安全管理 

検査項目 臨界管理 

検査対象  

1）分離精製工場の試薬調製工程の４％濃縮ウラン溶液貯槽（２０１Ｖ７８、２０１Ｖ７

９）の臨界管理 

a)保安規定、事業許可との整合 

b)臨界管理に係る要領書、手順書の整備状況 

c)運転要員の教育・訓練、力量管理 

2）分離精製工場のプルトニウム精製工程の濃縮のための中間貯槽（２６６Ｖ１２）の臨

界管理 

a)保安規定、事業許可との整合 

b)臨界管理に係る要領書、手順書の整備状況 

c)臨界管理の実施状況 

d)運転要員の教育・訓練、力量管理 

3）プルトニウム転換技術開発施設のウラン受槽（Ｐ０１Ｖ４１、Ｐ０１Ｖ４２）の臨界管理 

a)保安規定、事業許可との整合 

b)臨界管理に係る要領書、手順書の整備状況 

c)臨界管理の実施状況 

d)運転要員の教育・訓練、力量管理 

 

(8) ガイド BE0010 自然災害防護 

検査項目 自然災害防護 

検査対象  

1）分離精製工場の自然災害防護 

a)悪天候に対処するための準備状況 
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b)設備の保守点検要領書、手順書の整備状況 

c)設備の保守点検状況 

2）ガラス固化技術開発施設の非常用発電設備の自然災害防護 

a)外部溢水に対処するための準備状況 

b)設備の保守点検状況 

 

(9) ガイド BE0020 火災防護 

検査項目 四半期検査 

検査対象  

1）ガラス固化技術開発施設の消防設備等（煙感知器）の管理状況 

a)設置許可、事業許可等（消防設備等の設置場所） 

b)保守管理、巡視等に係る要領書、手順書の整備状況 

c)保守管理、巡視等の実施状況 

2）初期消火活動に必要な資機材（化学消防自動車、泡消火薬剤）の管理状況 

a)防災計画等 

b)保守管理、点検等に係る要領書、手順書の整備状況 

c)保守管理、点検等の実施状況 

3）廃棄物処理場の消防設備等（煙感知器）の管理状況 

a)設置許可、事業許可等（消防設備等の設置場所） 

b)保守管理、巡視等に係る要領書、手順書の整備状況 

c)保守管理、巡視等の実施状況 

4）分離精製工場の消防設備等（炭酸ガス消火設備）の管理状況 

a)設置許可、事業許可等（消防設備等の設置場所） 

b)保守管理、巡視等に係る要領書、手順書の整備状況 

c)保守管理、巡視等の実施状況 

 

(10) ガイド BＥ0030 内部溢水防護 

検査項目 内部溢水防護 

検査対象  

1）プルトニウム転換技術開発施設の内部溢水の防護対策 

a)溢水対策設備管理に係る要領書、手順書の整備状況 

b)溢水対策設備管理の実施状況 

 

 (11) ガイド BE0060 重大事故等対応要員の能力維持 

検査項目 大規模損壊発生時に係る力量の維持向上のための教育及び訓練 

検査対象  

1）再処理センターの事故対応訓練の実施状況 



 

6 

 

a)要領書、手順書の整備状況 

b)訓練計画、実施記録 

 

(12) ガイド BE0090 地震防護 

検査項目 地震防護 

検査対象  

1）高放射性廃液貯蔵場の地震発生時に備えた体制の準備状態 

a)地震発生時の施設、設備等の点検等に係る要領書、手順書の整備状況 

b)点検実施状況、人員配置、通報連絡体制 

c)地震発生時の対応要員の力量管理 

 

(13) ガイド BE0100 津波防護 

検査項目 津波防護 

検査対象  

1）高放射性廃液貯蔵場の津波対策 

a)設置許可、事業許可等（設置場所、仕様） 

b)浸水防止扉の健全性確認に係る要領書、手順書の整備状況 

c)浸水防止扉の健全性確認の実施状況 

 

(14) ガイド BR0010 放射線被ばくの管理 

検査項目 放射線被ばくの管理 

検査対象  

1）焼却施設の高温フィルタの点検及びろ材交換作業の放射線被ばく管理状況 

a)放射線作業指示、汚染管理等に係る要領書、手順書の整備状況 

b)放射線作業指示、汚染管理等の実施状況 

2）第二高放射性固体廃棄物貯蔵施設の湿式セル（Ｒ００３）内点検作業の被ばく管

理状況 

a)放射線作業指示、汚染管理等に係る要領書、手順書の整備状況 

b)放射線作業指示、汚染管理等の実施状況 

 

(15) ガイド BR0070 放射性固体廃棄物等の管理 

検査項目 放射性固体廃棄物等の管理 

検査対象  

1）第二アスファルト固化体貯蔵施設のアスファルト固化体の貯蔵、保管管理状況 

a)許認可等で定められた貯蔵量 

b)貯蔵、保管に係る規定、要領書、手順書の整備状況 

c)貯蔵、保管管理の実施状況 
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５． 検査結果 

５．１ 指摘事項の詳細 

 指摘事項なし 

 

６． 確認資料 

６．１ 日常検査 

(1) ガイド BM0060 保全の有効性評価 

検査項目 施設管理目標の監視及び評価 

資料名 

1）分析所のグローブボックス類の保全の有効性評価 

a)保守管理に係る規定、要領書、手順の整備状況 

・業務実施計画作成規則（再Ｑ再０１５版番号１４－００） 

・業務計画（分析課編）（再Ｐ分析－００１版番号３－０１） 

・作業要領書 分析設備等の日常点検作業（ＣＢ編）（再Ｑ分析－１２５版番号０

－０７） 

・作業要領書 分析設備等の月例点検作業（ＣＢ編）（再Ｑ分析－１３２版番号２

－０４） 

・作業要領書 分析設備等の定期自主点検作業（ＣＢ編）（再Ｑ分析－１４４版番

号０－０９） 

・自主検査要領書（グローブボックス）（再Ｑ分析－２０９版番号３－０１） 

b)保守管理の実施状況 

・２０２０年度 分析課 業務・保守管理の計画及び実績（２０２０年４月１日作成） 

・２０２０年度 分析課 業務・保守管理の計画及び実績（２０２０年６月３０日改訂） 

・分析所 計量分析設備の日常チェックシート（令和２年１１月９日） 

・月例点検記録（工程分析設備）（令和２年１０月分） 

・定期自主点検記録（工程分析設備）（点検日：令和２年６月１日～令和２年６月

２９日） 

・自主検査記録（グローブボックス）（検査年月日：令和２年１月７日） 

c)保全の有効性評価、傾向監視、高経年化技術評価 

・分析所グローブボックス等の線量率の推移（２０１０年７月～２０２０年９月） 

 

(2) ガイド BM0100 設計管理 

検査項目 設計管理の適切性 

資料名 

1）ガラス固化技術開発施設の溶融炉制御盤の更新 

a)設計、許認可関連の要求事項 
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・事業指定申請書（平成１８年５月） 

・再処理施設に関する設計及び工事の方法の変更について（昭和６３年１１月） 

・廃止措置計画変更認可申請書（平成３０年１２月５日申請、平成３１年１月１６

日補正） 

b)設計管理に係る規定、要領書、手順の整備状況 

・設計・開発管理規則（再Ｑ再００９版番号１７－００） 

・購買管理規則（再Ｑ施００２版番号２１－００） 

・製作及び施工管理規則（再Ｑ施００５版番号１６－００） 

・仕様書 溶融炉電力盤、制御盤及び流下ノズル加熱装置の更新（設計・製作）

（平成２９年８月） 

・溶融炉制御盤（ＬＰ２１．２）工場試験検査要領書（２０１９．１．２１課長確認） 

・溶融炉制御盤（ＬＰ２１．２）工場試験検査成績書（２０１９．２．１４課長確認） 

・設計・開発に係る計画書（発注）（平成２９年７月１２日） 

・設計・開発要求事項の検証書（発注）（インプット作成：平成２９年７月１２日） 

・設計・開発要求事項の検証書（発注）（アウトプット作成：平成３０年８月２１日） 

・溶融炉電力盤、制御盤及び流下ノズル加熱装置の更新（設計・製作）（平成２９

年７月１２日） 

c)設計のレビュー、妥当性評価 

・打合わせ議事録 ＬＰ２１．１、ＬＰ２１．２の更新に係るメーカ設計の審査・検証（平

成３０年８月２１日） 

・溶融炉制御盤（ＬＰ２１．２）耐震評価書（平成３０年８月６日課長承認） 

2）分離精製工場プール水処理系第２系統のポンプの交換 

a)設計、許認可関連の要求事項 

・再処理施設に関する設計及び工事の方法（その４）の変更について（昭和５５年１１

月） 

b)設計管理に係る規定、要領書、手順の整備状況 

・設計・開発管理規則（再Ｑ再００９版番号１７－００） 

・購買管理規則（再Ｑ前施００２版番号２１－００） 

・再処理施設の保安に係る検査 使用前自主検査計画書（分離精製工場プール

水処理系第２系統のポンプの交換）（再Ｑ施０６８版番号０－０１） 

・再処理施設の保安に係る検査 使用前自主検査要領書（分離精製工場プール

水処理系第２系統のポンプの交換）（再Ｑ施０６９版番号０－０２） 

・契約請求票「ノンシールポンプの購入」（請求番号：ＡＡ０００７） 

c)必要な試験・検査  

・使用前自主検査立会記録（検査日：令和元年１０月２１日） 

・再処理施設の保安に係る検査 使用前自主検査記録（検査日：令和元年１０月

１０日～２１日） 
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(3) ガイド BM0110 作業管理 

検査項目 作業管理 

資料名 

1）高放射性廃液貯蔵場周辺地盤改良工事における作業管理 

a)平成３０年１２月に起きたＪＡＥＡ原科研ＮＳＲＲの電源ケーブル切断事象の水平展

開の実施状況 

・既設埋設物損傷防止管理手引き（Ｑ改修０２版番号１－０２） 

・掘削作業に係る事前調査結果一覧表（２０２０／１１／１２建設部施設耐震改修

室） 

・建設部技術審議会（２０２０年度 第２９回）議事録（２０２０／１１／１２承認） 

b)臨界警報装置の臨界監視機能停止時に係る規定、手順 

・再処理施設設置承認申請書（平成１４年３月） 

・臨界安全基準（平成３０年７月改訂） 

・放射線管理基準（令和２年９月１日改訂） 

・放射線管理用機器の保守に係る対応手順書（放Ｍ－放２ＪＴ－ＶＩ－３改訂番号

２５） 

c)高放射性廃液貯蔵場周辺地盤改良工事に係る作業要領、作業計画 

・安全作業基準（令和２年９月１日改訂） 

・試掘工（Ｈ鋼・シートパイル打設箇所）施工計画書（令和２年７月２２日承諾） 

・Ｈ鋼杭打設工施工計画書（令和２年１１月１３日承諾） 

・作業計画書 HAW周辺地盤改良工事（１） 作業手順書（整理番号２０（保全１）

００９ 令和２年１１月１０日起案） 

 

 (4) ガイド BO0010 サーベイランス試験 

検査項目 標準的な検査 

資料名 

1）クリプトン回収技術開発施設の無停電電源装置のサーベイランス試験 

a)サーベイランス試験に係る規定、要領書、手順書の整備状況 

・運転及び保守の管理規則（再Ｑ施０１５版番号１１－０１） 

・作業計画書等の作成要領（再Ｑ前施１１６版番号１－０１） 

・令和２年度 保全管理計画（令和２年６月２４日改訂） 

・再処理施設定期（自主）検査等一覧（再Ｑ施００６版番号１１－００） 

・前処理施設課 施設定期自主検査要領書（再Ｑ前施１１０版番号０－００） 

b)要求事項、判定基準の設定根拠 

・事業指定申請書（平成１８年５月） 

・再処理施設 安全作業基準（令和２年９月１日改訂） 
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c)サーベイランス試験の実施状況及び劣化傾向の評価 

・令和２年度 第１四半期保全管理実績（令和２年７月１日作成） 

・施設定期自主検査記録 非常用電源無停電電源装置の総合検査（年次）（令

和元年１０月１７日実施） 

・施設定期自主検査記録 非常用電源無停電電源装置の総合検査（月例）（令

和２年９月１日実施） 

・検査試験管理規則（再Ｑ再０１１版番号１７－０１） 

・施設定期自主検査 体制図（令和元年１０月９日） 

・施設定期自主検査 体制図（令和２年３月３１日） 

・検査員等資格認定リスト（令和２年５月８日改訂） 

・メーカ点検報告書の記載内容に係る評価検討要領（再Ｑ前施１４７版番号１－０

０） 

・メーカ点検報告書についての評価表（令和２年７月２０日） 

・無停電電源装置及び直流電源装置の点検作業 施設名：クリプトン回収技術開

発施設 作業報告書 東神電池工業株式会社（点検日：令和２年６月２２日～

２６日） 

2）ガラス固化技術開発施設の負圧警報措置の警報類の性能試験 

a)サーベイランス試験に係る規定、要領書、手順書の整備状況 

・ガラス固化技術開発施設に係る施設定期自主検査要領書（再Ｑガ管０１０版番

号０－０５） 

・再処理施設定期（自主）検査等計画及び実績 令和２年度計画・実績（令和２

年７月１０日課長承認） 

b)要求事項、判定基準の設定根拠 

・動力炉・核燃料開発事業団殿 高レベル廃液固化パイロットプラント詳細設計（Ⅰ）

成果報告書 Ⅳ設計検討書（１１／１１）１９８３年６月（石川島播磨重工業株式

会社） 

c)サーベイランス試験の実施状況 

・施設定期自主検査記録 建家及びセル換気系（ガラス固化技術開発施設）負圧

警報装置の総合検査（年次）（令和２年１月３０日実施） 

・再処理施設保安規定第１９６条第２項に基づく性能試験（月例３月分）（令和２年

３月１６日実施） 

・施設定期自主検査実施体制図（任命）（ガラス固化管理課）（令和２年１月２１日

課長確認） 

・施設定期自主検査実施体制図（任命）（ガラス固化管理課）（令和２年３月１１日

課長確認） 

・検査員等資格認定リスト（令和２年８月４日課長確認） 

3）第三低放射性廃液蒸発処理施設の漏えい検知装置の警報類の性能試験 



 

11 

 

a)サーベイランス試験に係る規定、要領書、手順書の整備状況 

・施設定期自主検査要領書 セル等漏えい検知装置 総合検査（再Ｑ処ⅰ０２６

版番号１２－００） 

・施設定期自主検査要領書 セル等漏えい検知装置 性能検査（再Ｑ処ⅰ０６４

版番号１１－０１） 

b)サーベイランス試験の実施状況 

・施設定期自主検査記録 セル等（第三低放射性廃液蒸発処理施設）漏えい検

知装置の総合検査（検査年月日：令和２年１０月１５日） 

・施設定期自主検査記録 セル等（第三低放射性廃液蒸発処理施設）漏えい検

知装置の性能検査（検査年月日：令和２年１０月１６日） 

・施設定期自主検査実施体制図（令和２年１０月１５日課長確認） 

・検査員等資格認定リスト（令和２年２月２８日課長承認） 

4）第二付属排気筒の排気モニタの警報類性能試験 

a)設置状況と許認可との整合性 

・再処理施設に関する設計及び工事の方法について（６３安（核規）第７６１号 平

成元年１月１１日） 

・ガラス固化技術開発施設 装置工事 施工図書 放射線管理設備ＶＯＬ１／９

平成４年４月（石川島播磨重工業株式会社） 

b)サーベイランス試験に係る規定、要領書、手順書の整備状況 

・再処理施設に係る放射線管理部の業務の計画（令和２年度）（放Ｑ－Ｄｄ－００２

改訂番号５０） 

・放射線管理用機器の検査及び校正 年間工程表（計画）２０１９年度（２０１９．３．

２９課長承認） 

・検査校正技術要領書 第１分冊（定置式モニタ）（放Ｍ－線計－計測－００２－１

改訂番号６７） 

・検査及び試験管理要領書（放Ｑ－Ｉ改訂番号３１） 

・教育・訓練要領書（放Ｑ－Ｃ改訂番号３７） 

c)サーベイランス試験の実施状況 

・再処理施設定期自主検査記録 再処理施設保安規定第１９６条に基づく「検査

及び校正」、「性能検査」（検査実施期間：２０１９年１０月１日～２０２０年３月１２

日） 

・第二付排NO.1 ヨウ素１２９検出器劣化傾向の確認（平成２７年度～令和２年度） 

・２０１９年度下期 施設定期自主検査 体制図（検査員指名日：２０１９年９月３

０日） 

・発令内容（２０１９年９月３０日発令） 

・力量評価シート（平成３１年４月２日課長承認） 

5）再処理施設ユーティリティセンターの非常用ディーゼル発電設備のサーベイランス試験 
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a)サーベイランス試験に係る規定、要領書、手順書の整備状況 

・運転及び保守管理に係る計画（Ｎ００１改定番号１８） 

・再処理施設ユーティリティ施設 受変電設備運転管理要領書（Ｅ００２－３１改訂

番号３１） 

・検査及び試験管理要領書（工Ｑ－Ｉ改定番号２２） 

・再処理施設 施設定期検査及び施設定期自主検査要領書（Ｎ００９－０３改定

番号０３） 

・施設定期自主検査「非常用発電機の作動試験」要領書（Ｅ０１４－１７改定番号

１７） 

・再処理施設ユーティリティ施設 受変電設備 年次点検に伴う停電作業手順書

（総合試験）（令和２年１１月２０日） 

・再処理施設ユーティリティ施設 総合試験 異常発生時対応手順書（令和２年１

１月２０日） 

・検査員・設計員資格指名要領書（工Ｑ－０２改定番号１５） 

・業務の計画及び実施管理要領書（工Ｑ－Ｄ改定番号２７） 

b)要求事項、判定基準の設定根拠 

・事業指定申請書（平成１８年５月） 

c)サーベイランス試験の実施状況及び劣化傾向の評価 

・令和２年度 サイクル工学研究所 電気設備点検作業計画［月例］（令和２年１０

月２７日改定） 

・再処理施設 施設定期自主検査記録 再処理施設保安規定第１９６条に基づく

非常用発電機の年次総合検査（令和元年１１月１５日実施） 

・工務技術部運転課 施設定期自主検査受検体制図（検査日：令和元年１１月

１５日） 

・再処理施設 施設定期自主検査記録 再処理施設保安規定第１９６条第２項

に基づく性能検査（月例）（令和２年１１月４日～６日実施） 

・検査員指名書（平成２９年４月３日課長指名） 

・運転及び保守管理等に関する評価結果及び妥当性確認（令和元年度第３四半

期）（令和２年１月７日部長承認） 

 

(5) ガイド BO0060 燃料体管理（貯蔵・輸送） 

検査項目 燃料の運搬等（貯蔵管理） 

資料名 

1）濃縮ウラン貯蔵プールの燃料取扱作業及び設備の管理状況 

a)燃料取扱作業及び燃料取扱クレーン等の許認可上の制限値、管理値 

・事業指定申請書（平成１８年５月） 

・再処理施設に関する設計及び工事の方法（その４）の変更について（昭和５６年９
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月） 

・再処理施設 臨界安全管理基準（平成３０年７月改訂） 

b)燃料取扱作業及び燃料取扱クレーン等の管理に係る規定文書、要領書、手順書

の整備状況 

・運転要領書 Ｕ２１２除染、モニタリング工程、Ｕ２１３燃料取出し及びモニタリング

工程、Ｕ２１４燃料の輸送及び貯蔵工程（平成３１年３月１５日改訂） 

・グリーン区域における補助作業要領（受入貯蔵工程施設とその関連設備）（再Ｑ前

施０２８版番号０－００） 

・クレーン等の運転管理要領（再Ｓ前施０１４版番号０－００） 

・特殊放射線作業計画書 ＰＩＴ／ＰＩＶに係る線量計のプール内搬入・引上げ作業

（Ｓ２－前施課－２０－００６） 

c)貯蔵管理の実施状況 

・その他の放射線作業（Ｇ作業）計画書（ＰＩＴ／ＰＩＶ対応手順書）（作業実施日：令

和２年６月１日～４日） 

・再処理施設核物質防護規定に基づく防護区域の巡視点検（点検日:令和２年１０

月５日） 

・巡視点検シート（受入貯蔵施設）（点検日:令和２年１０月５日） 

・天井クレーン定期自主検査表（月例）（点検日:令和２年９月１日） 

d)燃料取扱クレーン等の操作要員の教育・訓練、力量管理 

・クレーン運転及び玉掛け作業従事者（指定）（令和２年４月１日課長承認） 

 

(6) ガイド BO2010 運転管理 

検査項目 運転管理 

資料名 

1）プルトニウム転換技術開発施設の槽類換気設備の運転管理 

a)許認可、運転管理等の制限値、管理値 

・事業指定申請書（平成１８年５月） 

・再処理施設に関する設計及び工事の方法の変更について プルトニウム転換技術

開発施設（１／４）（昭和６１年８月） 

b)運転管理に係る規定文書、要領書、手順書の整備状況 

・運転要領書 Ｐ７６廃気二次処理工程 ユニットの運転（平成３１年３月２５日改

訂） 

・運転要領書 Ｐ７６廃気二次処理工程 異常時の措置（平成３１年３月２５日改

訂） 

c)運転管理の実施状況 

・ＯＳＣＬ（Ｎｏ．２０－ＩＣ－００４）（運転日：令和２年９月２５日） 

・巡視点検記録 廃気処理（Ｐ７６工程）（巡視日:令和２年９月３０日） 
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d)運転要員の教育・訓練、力量管理 

・運転員等の階層・身分等一覧（令和２年１０月１日現在） 

・平成３０年度 施設管理部 転換施設課 力量到達評価表（平成３１年３月２９

日部長承認） 

2）主排気筒の放射性気体廃棄物の放出運転管理 

a)許認可、運転管理等の制限値、管理値 

・事業指定申請書（平成１８年５月） 

・放射線管理基準（令和２年９月１日改訂） 

・放射性気体廃棄物放出計画 主排気筒 令和２年度第２四半期（作成期日：令

和２年５月１４日） 

b)運転管理に係る規定文書、要領書、手順書の整備状況 

・運転要領書 クリプトン回収技術開発施設 運転要領第１４分冊 Ｋｒ管理放出

に係る要領（平成３０年１１月３０日改訂） 

・ＯＳＣＬ 主工程 ＳＰＲＡ－（風速）監視及び貯留／放出操作（平成３０年１１月

１６日改訂） 

・事故対策手順（令和２年９月７日改訂） 

・運転要領書 Ｕ２４５ 槽類換気工程 ユニットの運転（平成３０年１１月１６日改

訂） 

・運転要領書 Ｕ２４５ 槽類換気工程 異常時の措置（平成３０年１１月１６日改

訂） 

c)運転管理の実施状況 

・再処理施設における排気中放射性物質測定結果（令和２年１０月２３日） 

・主排気筒排気中の８５Ｋｒ測定結果（令和２年１０月２９日） 

・再処理廃止措置技術開発センター施設管理部運転報告書（Ⅶ放射性廃棄物の

廃棄）（令和２年１０月２９日報告） 

d)運転要員の教育・訓練、力量管理 

・教育・訓練管理規則（再Ｑ再００８版番号１６－０３） 

・力量到達評価表（令和２年１０月１４日部長承認） 

3）第三低放射性廃液蒸発処理施設の運転管理 

a)運転管理に係る規定文書、要領書、手順書の整備状況 

・運転要領書 Ｕ３２６低放射性廃液第三蒸発濃縮処理工程 ユニットの運転（平

成３０年７月１日改訂） 

・運転要領書 Ｕ３２６低放射性廃液第三蒸発濃縮処理工程 異常時の措置（平

成３０年７月１日改訂） 

b)運転管理の実施状況 

・ＯＳＣＬ 対象ＵＮＩＴ工程名：Ｕ３２６蒸発処理（ＤＣＳ）（令和２年１１月９日～令

和２年１１月１０日運転分） 
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・操作・保守記録 （令和２年１１月９日分） 

・ログシート［工程用］（令和２年１２月９日分） 

・運転指示書（スポット・インストラクション）（令和２年１１月３０日教育） 

・運転員階層区分管理表（令和元年７月１１日教育担当確認） 

 

(7) ガイド BO2020 臨界安全管理 

検査項目 臨界管理 

資料名 

1）分離精製工場の試薬調製工程の４％濃縮ウラン溶液貯槽（２０１Ｖ７８、２０１Ｖ７９）

の臨界管理 

a)保安規定、事業許可との整合 

・事業指定申請書（平成１８年５月） 

・再処理施設に関する設計及び工事の方法の変更について（昭和５５年１１月） 

b)臨界管理に係る要領書、手順書の整備状況 

・運転要領書 ユニットの運転 Ｕ２０１（Ｕ）試薬調製工程（令和元年９月２５日改

訂） 

・運転要領書 ＯＳＣＬ 対象ＵＮＩＴ．工程名 Ｕ２０１試薬調製工程（ウラン試薬）

（令和元年９月２５日改訂） 

・施錠弁の点検要領書（再Ｑ化施１０９版番号０－００） 

・巡視点検要領書（再Ｓ化施００７版番号１－００） 

・施錠弁の点検記録（令和２年７月１３日） 

・現場巡視点検記録（２直）分離精製工場（令和２年１０月１０日） 

c)運転要員の教育・訓練、力量管理 

・力量到達評価表（令和２年４月２４日部長承認） 

・検査員等資格認定リスト（令和２年７月１６日） 

2）分離精製工場のプルトニウム精製工程の濃縮のための中間貯槽（２６６Ｖ１２）の臨界

管理 

a)保安規定、事業許可との整合 

・事業指定申請書（平成１８年５月） 

・再処理施設に関する設計及び工事の方法（その３）について（昭和５５年１１月） 

・臨界管理基準（平成３０年７月改訂） 

・４７動燃（再）３７ 再処理施設 施設検査記録 寸法検査記録（検査日：昭和４

８年３月１３日、１４日） 

b)臨界管理に係る要領書、手順書の整備状況 

・運転要領書 ユニットの運転 Ｕ２６６、２６７ プルトニウム濃縮・貯蔵工程（令和

元年９月２６日改訂） 

・運転要領書 ＯＳＣＬ Ｕ２６６、２６７ プルトニウム濃縮・貯蔵工程（令和元年９月
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２６日改訂） 

・運転及び保守の管理規則（再Ｑ施０１５版番号１１－０１） 

・課内自主検査等に係る検査要領 管理規則（再Ｑ化施０１５版番号０－０３） 

・巡視点検管理要領（再Ｓ化施００７版番号１－００） 

c)臨界管理の実施状況 

・化学処理施設課自主検査記録 施錠弁検査記録（令和２年８月１７日実施） 

・現場巡視点検記録（令和２年１０月２９日実施） 

d)運転要員の教育・訓練、力量管理 

・力量到達評価表（平成３０年１１月９日部長承認） 

・検査員等資格認定リスト（令和２年７月１６日作成） 

3）プルトニウム転換技術開発施設のウラン受槽（Ｐ０１Ｖ４１、Ｐ０１Ｖ４２）の臨界管理 

a)保安規定、事業許可との整合 

・事業指定申請書（平成１８年５月） 

・再処理施設に関する設計及び工事の方法（その２２）について（昭和６０年８月） 

・使用前検査記録 ６０動燃（安）１８１ 寸法検査記録（検査日：昭和６０年１１月

２９日） 

b)臨界管理に係る要領書、手順書の整備状況 

・運転要領書 ユニットの運転 Ｐ０１濃縮ウラン受入れ工程（平成３１年３月２５日

改訂） 

・運転要領書 異常時の措置 Ｐ０１濃縮ウラン受入れ工程（平成３１年３月２５日

改訂） 

・運転要領書 ＯＳＣＬ Ｐ０１濃縮ウラン受入れ工程（令和元年５月１日改訂） 

c)臨界管理の実施状況 

・再処理施設定期（自主）検査等一覧（再Ｑ施００６版番号１１－０１） 

・セル外塔槽類の健全性確認検査（プルトニウム転換技術開発施設）（再Ｓ転換Ｍ

１１０９版番号４－０１） 

・再処理施設 供用期間中の検査の記録 セル外塔槽類の検査の記録（検査日：

令和２年１１月２４日） 

d)運転要員の教育・訓練、力量管理 

・運転員の階層・身分等一覧（令和２年１０月１日現在） 

・力量到達評価表（平成３１年３月２９日部長承認） 

 

(8) ガイド BE0010 自然災害防護 

検査項目 自然災害防護 

資料名 

1）分離精製工場の自然災害防護 

a)悪天候に対処するための準備状況 
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・事故対策手順（令和２年９月７日改訂） 

・風水害への対応について（令０１サ（通達）第３３号 令和２年３月３０日） 

・竜巻発生時の対応について（令０１サ（通達）第３２号 令和２年３月３０日） 

b)設備の保守点検要領書、手順書の整備状況 

・施設定期自主検査要領書 建家・構築物の健全性確認（再Ｑ施０１１版番号４

－００） 

・化学処理施設課 浸水防止扉等の管理要領（再Ｓ化施１１２版番号０－００） 

・化学処理施設課 浸水防止扉類の管理要領（再Ｓ化施００６版番号０－０１） 

c)設備の保守点検状況 

・風水害に関する点検結果（令和２年４月１４日点検終了） 

・再処理施設 施設定期自主検査記録 建家・構築物の健全性確認（分離精製

工場）（検査期間：令和元年１０月２８日～令和２年３月１６日） 

・浸水防止扉等の四半期点検記録（１回／３ヶ月） 第２四半期 ＭＰ－２３（点検

日：令和２年７月２９日） 

2）ガラス固化技術開発施設の非常用発電設備の自然災害防護 

a)外部溢水に対処するための準備状況 

・ＴＶＦ浸水防止扉等の管理要領（再Ｓガ管０１２版番号０－０１） 

b)設備の保守点検状況 

・浸水防止扉等の定期点検記録 １０月（令和２年１０月５日点検） 

・浸水防止扉等の日常巡視点検記録（令和２年１１月１７日点検） 

・浸水防止扉等の年次点検記録（令和２年１月２２日点検） 

・検査員等資格認定リスト（令和２年８月４日課長承認） 

 

 (9) ガイド BE0020 火災防護 

検査項目 四半期検査 

資料名 

1）ガラス固化技術開発施設の消防設備等（煙感知器）の管理状況 

a)設置許可、事業許可等（消防設備等の設置場所） 

・再処理施設に関する設計及び工事の方法の変更について（昭和６３年１月） 

b)保守管理、巡視等に係る要領書、手順書の整備状況 

・防消火機器類の保守管理要領（再Ｑ保ⅱ０９４版番号１－００） 

c)保守管理、巡視等の実施状況 

・日本原子力研究開発機構核燃料サイクル工学研究所 消防用設備等点検結果

報告書警報設備点検票（令和元年１０月～１２月） 

・日本原子力研究開発機構核燃料サイクル工学研究所 消防用設備等点検結

果報告書警報設備点検票（令和２年１月～３月） 

2）初期消火活動に必要な資機材（化学消防自動車、泡消火薬剤）の管理状況 
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a)防災計画等 

・国立研究開発法人日本原子力研究開発機構核燃料サイクル工学研究所 原子

力事業者防災業務計画（令和２年８月） 

・非常事態の措置に係る計画（危機管理課個別編）（ＳＡＭ－再使Ｅ－００４改定

番号０９） 

b)保守管理、点検等に係る要領書、手順書の整備状況 

・情報伝達機器等の管理・点検手順書（ＳＡＭ－再使Ｅ－００２改定番号２４） 

c)保守管理、点検等の実施状況 

・初期消火活動等資機材点検記録（月１回点検）（点検年月日：令和２年９月８

日） 

・初期消火活動等資機材点検記録（年１回点検）（検査年月日：令和２年３月１６

日） 

3）廃棄物処理場の消防設備等（煙感知器）の管理状況 

a)設置許可、事業許可等（消防設備等の設置場所） 

・再処理施設に関する設計及び工事の方法（その５）の変更について（昭和５５年１１

月） 

・自動火災報知設備 配置図 再処理センター（版番号０－００） 

b)保守管理、巡視等に係る要領書、手順書の整備状況 

・核燃料サイクル工学研究所 消防計画（令和２年９月） 

・保全作業伝票 令和元年度消防設備の定期点検依頼（２０１９．４．１０） 

c)保守管理、巡視等の実施状況 

・消防用設備等（特殊消防用設備等）点検結果総括表 名称：廃棄物処理場ＡＡ

Ｆ（点検実施年月日：令和２年１月２０日～２月２７日） 

4）分離精製工場の消防設備等（炭酸ガス消火設備）の管理状況 

a)設置許可、事業許可等（消防設備等の設置場所） 

・再処理施設に関する設計及び工事の方法（その４）の変更について（昭和５５年１１

月） 

・高圧ガス製造施設等の変更 認可書（昭和５０年３月４日認可） 

・消防用設備等設置届出書（昭和５４年１０月２２日届出） 

b)保守管理、巡視等に係る要領書、手順書の整備状況 

・再処理施設 事故対策手順（令和２年９月７日改訂） 

・核サ研 消防計画（令０２サ（規則）第１７号） 

・セル内火災時の対応要領（再Ｑ前施００８版番号０－００） 

・炭酸ガス消火設備の保守管理要領書（再Ｑ前施０２３版番号０－００） 

・運転要領書 Ｕ２９５炭酸ガス消火設備（平成３１年３月７日改訂） 

c)保守管理、巡視等の実施状況 

・炭酸ガス消火設備の保守点検（作業予定期間：令和２年６月２２日～令和３年２
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月１２日） 

・その他の自主検査記録 一般高圧ガス製造施設定期自主検査（検査期日：令和

２年５月２７日～７月１３日） 

・炭酸ガス消火設備日常巡視点検記録（令和２年１２月９日実施） 

・従事者一覧（再処理工場 液化炭酸ガス製造施設）（令和２年４月１日課長指

名） 

 

(10) ガイド BE0030 内部溢水防護 

検査項目 内部溢水防護 

資料名 

1）プルトニウム転換技術開発施設の内部溢水の防護対策 

a)溢水対策設備管理に係る要領書、手順書の整備状況 

・東海再処理施設（ＴＲＰ）の安全性向上への対応について（平成２５年１０月２９日） 

・原子力発電所の内部溢水影響評価ガイド（平成２５年６月 原子力規制委員会） 

・緊急時に必要な設備への溢水対策 Ａ３２３（排気室）の配置図（現地調査日:平

成２５年１１月２５日） 

・溢水対策用防護板設置作業計画（平成２６年２月１２日課長承認） 

・溢水対策用防護板設置作業（再Ｓ転換Ｏ００３５版番号０－００） 

・事故対策資機材及び緊急安全対策用資機材の点検要領書（再Ｓ転換Ｅ０１０３

ｇ版番号４－０３） 

b)溢水対策設備管理の実施状況 

・緊急安全対策用資機材（年次）点検シート（点検日：令和２年１月１４日） 

・緊急安全対策用資機材（月例）点検シート（点検日：令和２年１０月８日） 

 

(11) ガイド BE0060 重大事故等対応要員の能力維持 

検査項目 大規模損壊発生時に係る力量の維持向上のための教育及び訓練 

資料名 

1）再処理センターの事故対応訓練の実施状況 

a)要領書、手順書の整備状況 

・事故対策手順（令和２年９月７日改訂） 

b)訓練計画、実施記録 

・令和元年度 再処理施設保安規定第５３条第２項に基づく訓練について（令和元

年１１月１日） 

・令和元年度 再処理施設保安規定第５３条第２項訓練（地震、身体汚染、負傷）

の実施結果について（令和２年２月５日） 

・次回以降の訓練での確認項目リスト（平成３０年度）技術部計画管理課（令和元

年６月２４日現在） 
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(12) ガイド BE0090 地震防護 

検査項目 地震防護 

資料名 

1）高放射性廃液貯蔵場の地震発生時に備えた体制の準備状態 

a)地震発生時の施設、設備等の点検等に係る要領書、手順書の整備状況 

・事業指定申請書（平成１８年５月） 

・再処理施設に関する設計及び工事の方法（その１６）の変更について（昭和５７年９

月） 

・事故対策手順（令和２年９月７日改訂） 

・地震発生時の対応要領書（再Ｓ化施１０４版番号０－０２） 

・教育・訓練管理規則（再Ｑ再００８版番号１６－０３） 

b)点検実施状況、人員配置、通報連絡体制 

・地震発生時の高放射性廃液貯蔵場 現場点検記録（令和２年１０月５日点検） 

c)地震発生時の対応要員の力量管理 

・力量到達評価表（平成３０年１１月９日承認） 

・教育・訓練実施報告書 再処理施設保安規定第５３条第２項に基づく訓練（令

和元年１１月１８日実施） 

 

(13) ガイド BE0100 津波防護 

検査項目 津波防護 

資料名 

1）高放射性廃液貯蔵場の津波対策 

a)設置許可、事業許可等（設置場所、仕様） 

・核燃料サイクル工学研究所再処理施設の廃止措置計画の変更の認可について

（原規規第２００７１０４号 令和２年７月１０日） 

b)浸水防止扉の健全性確認に係る要領書、手順書の整備状況 

・安全作業基準（令和２年９月１日改訂） 

・建家・構築物の健全性確認（再Ｑ施０１１版番号４－００） 

・浸水防止扉等の管理要領（再Ｓ化施１１２版番号０－００） 

・巡視点検管理要領（再Ｓ化施００７版番号１－００） 

c)浸水防止扉の健全性確認の実施状況 

・浸水防止扉等の点検記録（１回／年）（令和２年４月２２日点検） 

・浸水防止扉等の点検記録（１回／３ヶ月）（令和２年７月２９日点検） 

・現場巡視点検記録（令和２年１０月１４日点検） 

 

(14) ガイド BR0010 放射線被ばくの管理 
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検査項目 放射線被ばくの管理 

資料名 

1）焼却施設の高温フィルタの点検及びろ材交換作業の放射線被ばく管理状況 

a)放射線作業指示、汚染管理等に係る要領書、手順書の整備状況 

・放射線管理基準（令和２年９月１日施行） 

・特殊放射線作業（Ｓ２）計画書・報告書 Ｓ２－環処２－２０－００２（令和２年６

月１１日部長承認） 

・保安上の措置（令和２年６月１１日部長承認） 

・作業手順（令和２年６月１１日部長承認） 

b)放射線作業指示、汚染管理等の実施状況 

・高温フィルタの点検及びろ材交換作業フロー図（令和２年６月１１日部長承認） 

・放射線状況（令和２年６月１１日部長承認） 

・使用防護具一覧（令和２年６月１１日部長承認） 

・呼吸保護具選定根拠（令和２年６月１１日部長承認） 

・Ｆ３２高温フィルタのろ材交換作業人員配置図（令和２年６月１１日部長承認） 

・線量率及び表面密度測定ポイント図（令和２年６月１１日部長承認） 

・廃棄物の管理（令和２年６月１１日部長承認） 

・特殊放射線作業（Ｓ２）報告書 Ｓ２－環処２－２０－００２（令和２年９月４日部

長報告） 

・放射線モニタリング結果（測定日：令和２年７月６日、１０日、１４日、２０日） 

・担当課作業報告（令和２年９月４日部長報告） 

・放管２課管理報告（令和２年９月４日部長報告） 

2）第二高放射性固体廃棄物貯蔵施設の湿式セル（Ｒ００３）内点検作業の被ばく管理

状況 

a)放射線作業指示、汚染管理等に係る要領書、手順書の整備状況 

・放射線管理基準（令和２年９月１日改訂） 

・特殊放射線作業（Ｓ２）計画書・報告書 第２ＨＡＳＷＳ湿式貯蔵セル（Ｒ００３）内

点検作業（Ｓ２－環管理－２０－００４ 令和２年９月１８日部長承認） 

・特殊放射線作業（Ｓ２）計画書・報告書 第２ＨＡＳＷＳ湿式貯蔵セル（Ｒ００３）内

点検作業（Ｓ２－環管理－２０－００４ 令和２年１１月１３日報告） 

・放射線安全チェックリスト（令和２年９月１８日部長承認） 

・放射線状況（令和２年９月１８日部長承認） 

・作業手順（令和２年９月１８日部長承認） 

・使用防護具一覧（令和２年９月１８日部長承認） 

b)放射線作業指示、汚染管理等の実施状況 

・放射線モニタリング結果（令和２年９月２８日、２９日、１０月１日、８日測定） 

・担当課作業報告（令和２年１１月１３日報告） 
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・放管２課管理報告（令和２年１１月１３日報告） 

・作業手順チェックシート（作業期間：令和２年９月２３日～３０日） 

 

(15) ガイド BR0070 放射性固体廃棄物等の管理 

検査項目 放射性固体廃棄物等の管理 

資料名 

1）第二アスファルト固化体貯蔵施設のアスファルト固化体の貯蔵、保管管理状況 

a)許認可等で定められた貯蔵量 

・事業指定申請書（平成１８年５月） 

・再処理施設に関する設計及び工事の方法の変更について 第二アスファルト固化

体貯蔵施設（昭和６０年９月） 

b)貯蔵、保管に係る規定、要領書、手順書の整備状況 

・運転管理要領書 輸送・貯蔵工程 ユニットの運転 固化体等貯蔵作業要領（平

成３０年７月１日改訂） 

・ＯＳＣＬ 作業件名：固化体等貯蔵（平成３０年７月１日改訂） 

・日常巡視点検要領書（ＡＳＰ、ＡＳⅠ、ＡＳⅡ）（再Ｑ環管２３４版番号３－００） 

c)貯蔵、保管管理の実施状況 

・操作保守記録（令和２年１１月１２日） 

・アスファルト固化体貯蔵施設（ＡＳⅠ、ＡＳⅡ）の貯蔵管理（令和２年１０月３１日現

在） 

・第二アスファルト固化体貯蔵施設 巡視点検記録（点検日：令和２年１１月１６日） 

・再処理施設放射線管理状況 令和２年９月報（令和２年１０月２９日部長確認） 

 

【使用施設】 

４．１ 日常検査 

(1） ガイド BE0040 緊急時対応組織の維持 

検査項目 緊急時対応組織の維持 

検査対象  

1）使用施設の緊急時対応組織の維持活動及び準備と保全の実施状況 

a)規則等の整備 

b)通報連絡体制等の整備 

c)緊急時対応機器等の点検記録 

d)教育訓練 

 

(2） ガイド BE0050 緊急時対応の準備と保全 

検査項目 緊急時対応の準備と保全 

検査対象  
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1）使用施設の緊急時対応組織の維持活動及び準備と保全の実施状況 

a)規則等の整備 

b)緊急時対応機器等の点検記録 

c)教育訓練 

 

(3) ガイド BE0090 地震防護 

検査項目 地震防護 

検査対象  

1）使用施設の地震防護 

2）Ｍ棟の地震防護 

a)規則等の整備 

b)通報連絡体制等の整備 

c)地震発生時の点検結果 

d)教育訓練 

 

(4） ガイド BR0010 放射線被ばくの管理 

検査項目 放射線被ばくの管理 

検査対象  

1）プルトニウム燃料第二開発室のグローブボックスの解体作業に係る放射線被ばくの 

管理 

a)管理基準等の整備 

b)特殊放射線作業の記録 

c)教育訓練 

d)保安活動に従事する者の力量 

 

５． 検査結果 

５．１ 指摘事項の詳細 

 指摘事項なし 

 

６． 確認資料 

(1） ガイド BE0040 緊急時対応組織の維持 

検査項目 緊急時対応組織の維持 

資料名 

1）使用施設の緊急時対応組織の維持活動 

・国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 核燃料サイクル工学研究所  

事故対策規則  (改正：令和２年８月２０日) 

・核燃料サイクル工学研究所防災委員会審議申請(承認)書 
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①「核燃料サイクル工学研究所事故対策規則」の一部改正（令和２年３月６ 

日、６日、８月１８日） 

・令和元年度使用施設非常事態訓練実施結果（令和２年５月１９日） 

・業務連絡書 核燃料サイクル工学研究所現地対策本部構成員等の指名につい 

て（２０サ危(業)１０１９０２） 

・令和２年度現地対策本部構成員通報訓練報告（令和２年５月２９日） 

・非常事態の措置に係る計画(危機管理課個別編)（改定：０９） 

・情報伝達機器等の管理・点検手順書（改定：２４） 

・緊急時通信連絡機器等の点検結果報告（令和２年９月） 

 

(2） ガイド BE0050 緊急時対応の準備と保全 

検査項目 緊急時対応の準備と保全 

資料名 

1）使用施設の緊急時対応の準備と保全の実施状況 

・国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 核燃料サイクル工学研究所  

事故対策規則  (改正：令和２年８月２０日) 

・核燃料サイクル工学研究所防災委員会審議申請(承認)書 

①「核燃料サイクル工学研究所事故対策規則」の一部改正（令和２年３月６ 

日、６日、８月１８日） 

・令和元年度使用施設非常事態訓練実施結果（令和２年５月１９日） 

・非常事態の措置に係る計画(危機管理課個別編)（改定：０９） 

・情報伝達機器等の管理・点検手順書（改定：２４） 

・緊急時通信連絡機器等の点検結果報告（令和２年９月） 

・不適合事象及び起こり得る不適合情報に係る審議検討結果 保安管理部（２０ 

２０年７月６日） 

・業務連絡書 「監査プログラム(２０２０年度 原子力安全監査)(定期)」の通知に 

ついて（２０サ施(業)０８０３０１） 

 

 (3) ガイド BE0090 地震防護 

検査項目 地震防護 

資料名 

1）使用施設の地震防護 

・地震発生時の対応について（令和２年４月１日） 

・国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 核燃料サイクル工学研究所  

事故対策規則  (改正：令和２年８月２０日) 

・業務連絡書 核燃料サイクル工学研究所現地対策本部構成員等の指名につい 

て（２０サ危（業）１１０２０２） 
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・地震発生時の点検結果（令和２年６月４日） 

・核燃料サイクル工学研究所消防計画(令和２年９月１日) 

・核燃料サイクル工学研究所防災委員会 審議申請（承認）書 平成３０年度核 

燃料サイクル工学研究所避難訓練実施結果（案）(令和元年６月３日)  

2）Ｍ棟の地震防護 

・核燃料物質使用変更許可申請書（M棟）（令和元年７月１日） 

・環境技術開発センター事故対策手順（令和２年１０月１日) 

・課要領書「地震発生時の対応要領」（令和２年１０月１日) 

・地震発生時の点検チェックシート（令和２年６月４日) 

・保安教育・訓練実施報告書（令和２年４月６～８日） 

・緊急通報連絡訓練（エマージェンシーコールを用いたセンター内通報連絡訓練） 

（令和２年６月２日) 

 

(4） ガイド BR0010 放射線被ばくの管理 

検査項目 放射線被ばくの管理 

資料名 

1）プルトニウム燃料第二開発室の放射線被ばくの管理 

a）グローブボックスの解体作業 

・核燃料物質使用施設放射線管理基準（令和２年４月１日） 

・プルトニウム燃料技術開発センター基本動作マニュアル 

①核燃料物質の使用等の管理（改訂：０） 

②管理区域の出入管理（改訂：０） 

③管理区域内作業の基本事項（改訂：０） 

④管理区域内作業者の装備（改訂：０） 

⑤放射性固体廃棄物の取扱い（改訂：０） 

⑥管理区域内使用器材の取扱い（改訂：０） 

⑦再使用物品の取扱い（改訂：０） 

⑧放射線管理用器材の取扱い（改訂：０） 

⑨グローブボックス等設備機器の解体撤去（改訂：０） 

・特殊放射線作業（S2）計画書・報告書（グローブボックスの解体作業 （W－４， 

５，６－１，６－２）その１）（S２－プ廃技－２０２０－００２） 

・プルトニウム燃料施設品質保証 教育・訓練要領書（改訂：２２） 

・プルトニウム燃料施設品質保証 実務教育基本要領書（改訂：１６） 

・廃止措置技術開発課 習熟度評価マニュアル（改訂：１０） 

・廃止措置技術開発課 力量評価結果（令和２年３月２７日） 

・放射線管理部 教育・訓練要領書（改訂：３７） 

・放射線管理第１課 力量評価シート（令和２年３月２５日） 
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・放射線管理第１課 力量区分（令和２年１１月２日） 

 


