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本訓練は、「浜岡原子力発電所 原子力事業者防災業務計画 第 2 章 第 7 節 1」に基づき実

施したものである。 

 

1．訓練目的 

「訓練中長期計画」における 2020 年度の達成目標及び昨年度の訓練にて抽出された課題

の改善事項に対する取り組みの有効性の検証として、以下のとおり訓練目的を設定した。訓

練目的を検証するための訓練内容及び主な検証項目は、「5．訓練項目、内容及び主な検証項

目」に示す。 

 

 

2．訓練日時及び対象施設 

(1)実施日時 

2021 年 3 月 1 日（月）13:05～16:30  

訓練終了後、振り返り会実施 

 

(2)対象施設 

浜岡原子力発電所 

  

実施箇所 訓練目的 

発電所 
①4 号機運転、他号機停止状態での複数号機同時発災時における確実な対応の検証 

②2019 年度の訓練で抽出された課題に対する取り組みの有効性を検証 

本店 

③平日昼間における初動対応、要員参集後の緊急時対応の検証 

④4 号機運転、他号機停止状態での複数号機同時発災時における確実な対応の検証 

⑤2019 年度の訓練で抽出された課題に対する取り組みの有効性を検証 
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3．実施体制、評価体制及び参加人数 

(1)実施体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)評価体制 

発電所及び本店は、以下のとおり評価を実施した。 

a.訓練観察による評価 

訓練評価チェックシートを用いて訓練観察を実施し、訓練後に活動を評価した。 

b.第三者による評価 

他の原子力事業者に評価者の派遣を依頼し、活動を第三者視点で評価した。 

c.振り返り会 

訓練参加者及び訓練事務局にて振り返り会を実施し、改善事項を抽出した。 

 

(3)参加人数 

浜岡原子力発電所：352 名（プレーヤ 330 名、コントローラ 22 名）、評価者 9 名 

本店      ：158 名（プレーヤ 140 名、コントローラ 18 名）、評価者 15 名 

東京支社     ：6 名（プレーヤ 5 名、コントローラ兼評価者 1 名） 

静岡支店     ：3 名（プレーヤ 2 名、コントローラ兼評価者 1 名） 

合計：519 名（プレーヤ 477 名、コントローラ 42 名）、評価者 24 名 

 

  

浜岡原子力発電所 

緊急事態対策本部 

各要員 

本 店 
社 外 

関係機関 

（一部実動） 

原子力施設事態 

即応センター 

静岡支店 

東京支社 

指示 
報告 

通報連絡 

通報連絡 
情報連絡 

OFC 

ERC 
通報連絡 

統合原子力防災ネットワーク 

接続・情報連絡 

災害対策支援拠点 

【凡例】 
要員派遣 

情報共有 

通報連絡等 
社内組織 

 

社外組織 
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4．訓練想定 

（1）想定事象 

平日昼間帯の 4 号機において、タービン系の故障が発生し、原子炉停止に至る事象とな

るが、原子炉停止機能の一部に異常が発生する。その後、原子炉停止に成功するものの、複

数の設備が故障することで徐々に事態が悪化し、全面緊急事態に至る事象となる。同時に、

浜岡 5 号機において、使用済燃料プール水の漏えいが発生することで施設敷地緊急事態に

至る事象を想定した。 

 

（2）プラント運転状態 

1 号機：廃止措置中（使用済燃料・新燃料搬出済み） 

2 号機：廃止措置中（使用済燃料・新燃料搬出済み） 

3 号機：停止中（新規制基準適合性申請に係る審査が完了しておらず、燃料集合体は全て使

用済燃料プールで保管） 

4 号機：運転中（新規制基準適合性申請に係る対策工事及び可搬型設備の導入が全て完了し

た状態） 

5 号機：停止中（新規制基準適合性申請に係る審査が完了しておらず、燃料集合体は全て使

用済燃料プールで保管） 

 

（3）訓練形式 

コントローラ及び評価者以外の訓練プレーヤに対してシナリオ非開示とした。 

4 号機のプラントに係る付与情報は、訓練シミュレータで訓練シナリオを模擬し、運転員

が対応操作するとともに、訓練シミュレータのプラントデータを安全パラメータ表示シス

テム（以下、「SPDS」という。）に表示させた。その他の情報は、訓練コントローラから付

与した。 
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（4）プラント想定事象の概要 

時刻※１ ４号機 ５号機 

13:05 
・タービン系故障により原子炉熱出力変動  

モニタリングポスト No.7 指示喪失 

13:30 

・原子炉自動スクラム(原子炉停止機能の

一部に異常が発生) 

【警戒事態該当事象※２（AL11：原子炉停止

機能の異常又は異常のおそれ）】 

・使用済燃料プール水の漏えい事

象発生 

13:50 

・非常用高圧母線(E)差動トリップ 

⇒低圧炉心スプレイポンプ使用不可 

 ⇒余熱除去系ポンプ(A)はGTGより受電 

・余熱除去系ポンプ(B)トリップ 

 

14:10 

外部電源（275kV、500kV）喪失 

・常用給水系喪失 

・原子炉隔離冷却系ポンプトリップ 

・高圧炉心スプレイ系トリップ 

【原災法第 10 条該当事象※２（SE22：原子

炉注水機能喪失のおそれ）】 

 

14:30 
・非常用ディーゼル発電機(B)トリップ 

⇒余熱除去系ポンプ(C)は GTG より受電 
 

14:35 ・原子炉停止機能が復旧（制御棒全挿入）  

14:55  

・使用済燃料プール水位が、燃料

集合体の頂部から上方４ｍに到達 

【警戒事態該当事象※２（AL31：使

用済燃料貯蔵槽の冷却機能喪失

のおそれ）】 

15:20 ・余熱除去系ポンプ(C)トリップ  

15:30 

・余熱除去系ポンプ(A)トリップ 

【原災法第 15 条該当事象※２（GE22：原子

炉注水機能の喪失）】 

 

15:50 ・補給水ポンプによる原子炉注水 

・使用済燃料プール水位が、燃料

集合体の頂部から上方２ｍに到達 

【原災法第 10 条該当事象※２

（SE30：使用済燃料貯蔵槽の冷

却機能喪失）】 

16:00  ・燃料プール水漏えい隔離成功 

16:30 訓練終了 

※１ 機器故障の発生時刻を記載 

※２ 各号機で最初に発生した警戒事態、原災法第 10 条、第 15 条に該当する事象のみ記載 
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5．訓練項目、内容及び主な検証項目 

本訓練は緊急時演習（総合訓練）として、以下の項目について訓練を実施した。 

＜浜岡原子力発電所＞ 

訓練項目 訓練内容 主な検証項目 備考 

(1)重大事故等 

対応訓練 

○４号機運転、他号機停止状態での複数号機同時発

災時に有効な対応体制を確立 

○原子力防災管理者離脱時の対応 

○本部席は、複数号機同時発災に対応するため、運転号機と停止号機のプラント担当をそれぞれ専任した体制にで

きること 

○本部席は、原子力防災管理者離脱時の対応（本部席の役割分担見直し、再構築）ができること 

訓練 

目的① 

○４号機運転、他号機停止状態での複数号機同時発

災時に有効な情報整理の仕組み、情報共有化ツー

ルを確立 

○EAL 該当事象についての正確な判断 

○改正後の EAL について定着化 

○本部席及び情報戦略班は、SPDS や電話を用いてプラント情報を収集・整理ができること 

○本部要員は、COP※1や WebEOC※2等の情報共有ツールの立ち上げができること 

○本部長は、整理したプラント情報を基に、EAL 該当事象（今年度改正された EAL 含む）について正確な判断が

できること 

訓練 

目的① 

○４号機運転、他号機停止状態での複数号機同時発

災時に的確に判断できる仕組み、資機材、力量の

確保 

○情報戦略班は、プラントの情報を取りまとめ、プラント状態管理シートの作成、COP1,2 の発行及び WebEOC へ

の投稿ができること 

○情報戦略班は、プラント挙動（原子炉、格納容器、SFP 等）を分析し、進展予測ができること 

○情報戦略班は、進展予測の結果をもとに、重大な局面シートを作成し、COP3 の発行ができること 

○復旧班は、可搬型設備の出動状況等を取りまとめ、復旧班 COP の作成、発行ができること 

訓練 

目的① 

○４号機運転、他号機停止状態での複数号機同時発

災時の情報連絡の有効的な仕組み、ツールの確立 

○本部要員は、COP、WebEOC を活用し、プラント情報を班内に情報共有ができること 

〇本部要員は、戦略ブリーフィング時に COP、WebEOC、図面及び運転操作手順書等を活用し、本部内に情報共

有できること 

○情報戦略班及び地域・広報班は、発電所内、本店、社外関係機関、ERC 等に対して、FAX 及び WebEOC を活用

し、情報連絡できること 

○本部席のコンタクトパーソンは、本部席の決定事項を電話連絡等により本店に情報連絡ができること 

○支援班は、本部の決定事項を WebEOC に投稿することで、社内関係各所に情報連絡ができること 

訓練 

目的①② 

(2)通報訓練 
○原災法第 10 条通報文の作成、状況に応じた通信

手段を用いた通報連絡（FAX 送信及び着信確認） 

○本部席の情報連絡担当者及び情報戦略班は、原災法第 10 条、15 条該当判断から 15 分以内に通報文の作成、関

係個所への通報連絡が実施できること 
－ 

(3)避難誘導訓練 
○原災法第 10 条事象発生後、発電所敷地内からの

避難者への避難指示、避難誘導 

○支援班は、所内一斉放送を使用し、発電所構内に避難指示ができること 

○安否確認救護班は、発電所構内の所員に避難誘導が遅滞なくできること 
－ 

(4)原子力災害 

医療訓練 
○管理区域から傷病者の搬出、汚染検査、応急処置 

○安否確認救護班と放射線管理班は、管理区域内で発生したけが人の汚染状況の把握、処置及び医療機関への搬送

ができること 
－ 

(5)モニタリング 

訓練 
○可搬型モニタリングポスト設置、測定 ○放射線管理班は、可搬型モニタリングポストを設置し、所内モニタリングの結果を本部に共有できること － 

※１ Common Operational Picture：共通状況認識図 

※２ Web Emergency Operations Center：緊急時情報共有化システム  
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＜本店即応センター＞ 

訓練項目 訓練内容 主な検証項目 備考 

(7)重大事故等 

対応訓練 

（本部運営訓練） 

○平日昼間における本部立ち上げ及

び発電所支援体制の構築 

○本部長は、社内規定に従い、体制発令及び要員招集が実施できること 

○本部運営 G は、新たに定めたマニュアルに従い、速やかに社内 TV 会議システムの接続ができること 

○ERC 対応 G は、統合原子力防災ネットワーク TV 会議システムからの接続要求に速やかに応答できること 

○各機能班は、要員参集状況ツールを活用し、要員の参集状況を把握し報告できること 

○各機能班は、必要な連絡先に事象発生の連絡が実施できること 

訓練 

目的③ 

○４号機運転、他号機停止状態での

複数号機同時発災時の情報共有 

○各機能班は、COP や WebEOC 等の情報共有ツールを活用し、各 G に必要な情報を収集できること 

○本部運営 G は、必要な頻度で本部会議を開催し、本店内で必要な情報を情報共有できること 

訓練 

目的③④ 

○ERC プラント班へ情報を提供 

○ERC 対応 G は、COP、WebEOC、ホットライン等の活用により EAL、プラント状況、対応戦略等の必要な情報を収集でき

ること 

○ERC 対応 G は、「ERC 対応に係る発話ポイント・発話例」に従い、情報をわかりやすく提供できること 

訓練目的 

③④⑤ 

○プラントメーカとの連携 
○オンサイト計画・情報 G は、プラントメーカに技術協力を要請し、情報連携体制が確立できること 

○復旧支援 G は、プラントメーカと必要に応じ、応急・復旧に関する情報連携が実施できること 

訓練 

目的③④ 

(8)原子力事業所 

災害対策支援 

拠点訓練 

○支援拠点を立ち上げ、即応センタ

ーと情報共有 

○災害対策支援拠点派遣 G は、支援拠点に通信機器を設置し、即応センター、その他拠点との連絡体制をスムーズに確立でき

ること 

○災害対策支援拠点派遣 G は、支援拠点に設営した通信機器により即応センターからの情報を収集・整理できること 

－ 

○放射線測定機器の準備及び測定を

実施 
○災害対策支援拠点派遣 G は、放射線測定機器の準備及び測定が実施できること － 

(9)原子力緊急事態 

支援組織連携訓練 

○原子力緊急事態支援組織（美浜原

子力支援センター）への通報連絡

及び支援要請を実施 

○オンサイト計画・情報 G は、原子力緊急事態支援組織（美浜原子力支援センター）へ通報連絡及び支援要請ができること － 

(10)記者会見対応

訓練 

○模擬記者会見の実施 
○対外対応班は、「対外対応に係るマニュアル」に従い、模擬記者会見において誤解のない言葉の使い方で説明ができること 

○対外対応班は、15 条差し込みプレスを滞りなく実施できること 

訓練 

目的⑤ 

○ERC広報班と連動したプレス対応

の実施 
○対外対応班は、ERC 広報班と連動したプレス対応ができること － 

○模擬ホームページによる情報発信

の実施 
○対外対応班は、模擬ホームページによる情報発信ができること － 

(11)原子力事業者

支援連携訓練 

○事業者支援拠点を東西 2 拠点設置

し、他の原子力事業者と連携して

発電所の支援を実施 

○オフサイト計画・情報 G は、「事業者間協力協定」に基づき、幹事会社へ支援要請ができること 

○オフサイト計画・情報 G は活動マニュアルに従い他の原子力事業者とのオンサイト及びオフサイトの支援に係る連携ができ

ること 

－ 

(12)オフサイト 

センター連携訓練 

○オフサイトセンターへの要員派遣

及び到着後、即応センターとの連

携体制の構築 

○発電所 OFC 派遣班は、事業者ブースの立ち上げができること 

○発電所及び本店 OFC 派遣班は、活動マニュアルに従い現地事故対策連絡会議や合同対策協議会に向けた資料の作成や説明

ができること 

○オフサイト計画・情報 G は、情報共有ツール（Teams、TV 会議等）を活用し、発電所及び本店 OFC 派遣班と情報共有でき

ること 

訓練 

目的⑤ 
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6．訓練結果及び評価 

6.1 訓練項目に対する訓練結果及び評価 

＜浜岡原子力発電所＞ 

（1）重大事故等対応訓練 

〔訓練結果〕 

a. ４号機運転、他号機停止状態での複数号機同時発災時に有効な対応体制を確立 

・本部席（原子力防災管理者）は、発電所緊急事態対策本部の活動に係るマニュアルに従

い、４号機での重大事故等対応に加え、５号機の使用済燃料プール水の漏えい事象の複

数号機同時発災に対応するため、運転号機と停止号機のプラント担当をそれぞれ専任し

た本部体制とし、状況把握及び対応戦略検討に係る対応を実施した。 

 

b. 原子力防災管理者離脱時の対応 

・原災法第 10 条該当事象判断直後の重大な局面で、原子力防災管理者の離脱を付与した

際、防災業務計画に定める代行順位に基づき危機管理部長（副原子力防災管理者）は、発

電所緊急事態対策本部の活動に係るマニュアルに従い、原子力防災管理者の職務を代行

し、本部席の役割分担の見直し及び体制の再構築を遅滞なく実施することで、本部席の

機能を低下させることなく、緊急事態の対応を実施した。 

 

ｃ．４号機運転、他号機停止状態での複数号機同時発災時に有効な情報整理の仕組み、情報

共有化ツールを確立 

・本部席及び情報戦略班は、SPDS を用いて原子炉内の重要なパラメータやモニタリング

ポストの放射線量等を緊急時対策所内で収集・整理した。 

・情報戦略班は、情報戦略に係るマニュアルに従い、SPDS で監視することができない重

要なパラメータや警報、プラント運転操作に対する情報について電話を用いて中央制御

室から収集・整理した。 

・情報戦略班は、情報戦略に係るマニュアルに従い、SPDS や電話等で情報を収集すると

ともに、プラント状態管理シート（COP1,2）及び戦略立案シート（COP3）を体制構築

後に遅滞なく立ち上げた。 

・復旧班は、復旧活動に係るマニュアルに従い、可搬型設備の出動状況や故障した設備に

対する復旧状況を本部内に共有するため、復旧班 COP を体制構築後に遅滞なく立ち上げ

た。 

・支援班は、支援活動に係るマニュアルに従い、オンサイト情報（重要なパラメータ、プラ

ント運転操作、EAL 判断、体制判断等）やオフサイト情報（災害対策支援拠点の設置状

況、オフサイトセンターでの活動状況等）を取りまとめる WebEOC を体制構築後に遅滞

なく立ち上げた。 

 

ｄ．EAL該当事象についての正確な判断（改正後の EALについての定着化を含む） 

・情報戦略班は、EAL 判断に係るマニュアルに従い、中央制御室からの電話連絡及び

WebEOC、SPDS を基にプラント状況に応じた EAL を本部席に具申した。しかし、今年

度改正された EAL（AL11）に関して事象発生から EAL 具申までに時間を要した。 
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・本部席は、EAL 判断に係るマニュアルに従い、情報戦略班からの情報、WebEOC 及び

SPDS を基に EAL を判断した。しかし、今年度改正された EAL（AL11）に関して事象

発生から EAL 判断までに時間を要した。 

 

ｅ．４号機運転、他号機停止状態での複数号機同時発災時に的確に判断できる仕組み、資機

材、力量の確保 

・情報戦略班は、情報戦略に係るマニュアルに従い、収集・整理したプラント情報を、遅

滞なくプラント状態管理シートに反映するとともに、COP1,2 を発行し WebEOC へ遅

滞なく投稿した。 

・情報戦略班は、情報戦略に係るマニュアルに従い、SPDS 及び進展予測ツールを活用

し、プラントの重要な局面となる４号機のサプレッションチェンバー平均水温度 100℃

到達予測時刻及び５号機の使用済燃料プール水位の低下レートを算出し、GE23（残留

熱除去機能喪失後の圧力制御機能喪失）、AL31（使用済燃料貯蔵槽の冷却機能喪失のお

それ）、SE31（使用済燃料貯蔵槽の冷却機能喪失）、GE31（使用済燃料貯蔵槽の冷却機

能喪失・放射線放出）の到達時刻を予測し、本部内に情報共有した。 

・復旧班は、可搬型設備の出動マニュアルに従い、可搬型設備の出動可否を本部席に具

申するとともに、出動した可搬型設備に対しては、遅滞なく復旧班 COP に反映すると

ともに、WebEOC へ遅滞なく投稿した。また、故障した恒設設備に対する復旧状況も、

遅滞なく復旧班 COP に反映するとともに、WebEOC への投稿も遅滞なく実施した。 

・情報戦略班は、情報戦略に係るマニュアルに従い、上記の予測結果を戦略立案シート

（COP3）に反映させ、本部席内に共有していたが、復旧班 COP の恒設設備の復旧状

況を戦略立案シート（COP3）に反映できなかった。また、本部席は恒設設備の復旧状

態を反映していない記載の不備がある戦略立案シート（COP3）を承認し、情報戦略班

へ WebEOC への投稿を指示した。 

 

ｆ．４号機運転、他号機停止状態での複数号機同時発災時の情報連絡の有効的な仕組み、ツ

ールの確立 

・本部要員は、発電所緊急事態対策本部の活動に係るマニュアルに従い、COP、WebEOC

等を活用し、プラント情報を班内に情報共有した。 

・本部要員は、発電所緊急事態対策本部の活動に係るマニュアルに従い、戦略ブリーフ

ィング時に COP、WebEOC、図面及び運転操作手順書等を活用し、本部席に情報共有

した。 

・情報戦略班は、通報連絡に係るマニュアルに従い、警戒事態該当事象発生連絡、原災法

第 10 条通報及び応急措置の概要を作成した。本部席の情報連絡担当者は、情報戦略班

が作成した警戒事態該当事象発生連絡、原災法第 10 条通報及び応急措置の概要の記載

内容を確認した後、原子力規制庁及び社内（本店、東京支社等）並びに社外関係機関

（一部は、社内模擬者）への通報を情報戦略班に指示した。 

情報戦略班及び地域・広報班は、通報連絡に係るマニュアルに従い、本部席が確認した

警戒事態該当事象発生連絡、原災法第 10 条通報及び応急措置の概要を FAX 送信し、

着信確認及び通報文に係る説明を実施した。しかし、一部の警戒事態該当事象発生連
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絡において、通常使用する FAX（NTT 一斉 FAX）で、原子力規制庁のみ送信ができな

い事象が発生したため、代替 FAX の使用に移行したが、速やかな FAX 送信ができな

かった。 

・情報戦略班及び地域広報班は、通報連絡に係るマニュアルに従い、適切なタイミング

（原災法第 10 条該当事象発生の通報以降、定期的な報告及び応急措置の都度）で、原

災法第 25 条に基づく応急措置の概要を原子力規制庁に情報連絡した。 

・本部席のコンタクトパーソンは、発電所緊急事態対策本部の活動に係るマニュアルに

従い、本部席の意思決定事項、EAL 判断及び発電所の体制等を電話連絡等により本店

に遅滞なく情報連絡を実施した。 

・支援班は、支援活動に係るマニュアルに従い、本部の意思決定事項、EAL 判断、発電

所の体制等を WebEOC に投稿することで、本店、オフサイトセンター、ERC リエゾ

ン等の社内関係者に遅滞なく情報連絡を実施した。 

〔評価〕 

本部席は、発電所緊急事態対策本部の活動に係るマニュアルに従い、４号機運転、他号機

停止状態での複数号機同時発災時に対応するため、本部席の役割分担及び体制構築ができた。

また、本部要員は、戦略ブリーフィング時に COP、WebEOC、図面及び運転操作手順書等を

活用した情報共有ができたため、重大事故等に係る対応は、概ね定着していると評価する。

しかし、EAL の判断遅れ、戦略立案シート（COP3）の記載不備、AL 通報の遅延については

課題を抽出したため、改善が必要であると評価する（課題等の詳細は 7.(1)a.及び 7.(1)b、

7.(1)c参照）。 

 

（2）通報訓練 

〔訓練結果〕 

ａ．原災法第 10条通報文の作成、状況に応じた通信手段を用いた通報連絡（FAX送信及び着

信確認） 

・情報戦略班は、原災法第 10 条及び第 15 条該当事象発生時に、通報連絡に係るマニュ

アルに示す通報文の記載例に従い、特定事象発生通報（原子炉施設）を作成した。 

・本部席の情報連絡担当者は、通報連絡に係るマニュアルに従い情報戦略班が作成した

通報文の記載内容を確認した後、原子力規制庁及び社内（本店、東京支社等）並びに社

外関係機関（一部は、社内模擬者）への通報を情報戦略班に指示した。 

・情報戦略班及び地域・広報班は、通報連絡に係るマニュアルに従い、本部席が確認した

通報文を社内外関係機関へ FAX 送信し、着信確認及び通報文に係る説明を実施した。 

〔評価〕 

本部席の情報連絡担当者及び情報戦略班は、通報連絡に係るマニュアルに従った通報文を

誤りなく作成できており、また原災法第 10 条及び第 15 条該当判断から 15 分以内に通報連

絡できていたため、通報連絡に係る対応は定着していると評価する。 

 

（3）避難誘導訓練 

〔訓練結果〕 

ａ．原災法第 10条事象発生後、発電所敷地内からの避難者への避難指示、避難誘導 
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・支援班は、原災法第 10 条該当事象判断を受け、避難誘導等に係るマニュアルに従い、一

斉放送設備を用いて発電所内の人員に対して定められた一時退避先への避難指示を遅滞

なく実施した。 

・安否確認救護班は、避難誘導等に係るマニュアルに従い、一時退避先への避難誘導要員

の編成及び出動指示、一時退避先から所外への退避に係る検討を実施した。 

〔評価〕 

支援班及び安否確認救護班は、退避誘導等に係るマニュアルに従った発電所構内からの避

難者への避難指示及び避難誘導を遅滞なく実施できていたことから、避難誘導に係る対応は

定着していると評価する。 

 

（4）原子力災害医療訓練 

〔訓練結果〕 

ａ．管理区域から傷病者の搬出、汚染検査、応急処置 

・安否確認救護班は、避難誘導等に係るマニュアルに従い、管理区域内の傷病者に係る情

報を入手し、救護体制を構築した上で現場出動し、傷病者の状態を遅滞なく本部へ報告

するとともに、応急処置を実施した。 

・安否確認救護班及び放射線管理班は、避難誘導等に係るマニュアルに従い、傷病者の汚

染状況を確認し、汚染拡大防止措置を講じた上で管理区域から搬出した。 

・安否確認救護班は、避難誘導等に係るマニュアルに従い、発電所への救急車による支援

が期待できない場合において、発電所内に配備している緊急車を手配し、医療機関への

搬送に係る対応を実施した。 

〔評価〕 

安否確認救護班及び放射線管理班は、避難誘導等に係るマニュアルに従い、管理区域内の

傷病者に係る情報を入手し、汚染状況の把握、応急処置及び管理区域からの搬出、医療機関

への搬送準備に係る対応を遅滞なく実施できていたことから、原子力災害医療に係る対応は

定着していると評価する。 

 

（5）モニタリング訓練 

〔訓練結果〕 

ａ．可搬型モニタリングポスト設置、測定 

・放射線管理班は、放射線管理に係るマニュアルに従い、一部の常設モニタリングポスト

が故障し、放射線量の監視が不可となった際、可搬型モニタリングポストを設置し、測

定した空間線量率について WebEOC への投稿を定期的に実施し、本部内へ共有した。 

〔評価〕 

放射線管理班は、放射線管理に係るマニュアルに従い、遅滞なく可搬型モニタリングポス

トを設置し、測定した空間線量について WebEOC への投稿を定期的に実施し、本部内へ共有

しており、モニタリングに係る対応が定着していると評価する。 
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＜本店＞ 

（7）重大事故等対応訓練（本部運営訓練） 

〔訓練結果〕 

a. 平日昼間における本部立ち上げ及び発電所支援体制の構築 

・本部長は、本部運営に係るマニュアルに従い、事故・故障対応体制、緊急事態待機体制、

第１次緊急体制及び第 2 次緊急体制を発令し、要員招集を実施できた。 

・本部運営 G は、新たに定めた本部運営に係るマニュアルに従い、遅滞なく社内 TV 会議

システムの接続をすることができた。 

・ERC 対応 G は、ERC 対応に係るマニュアルに従い、原子力規制庁からの TV 会議シス

テム接続要求に遅滞なく応答できた。 

・各機能班は、それぞれの活動マニュアルに従い、要員参集状況ツールを活用して参集状

況を報告し、本部運営 G は要員の参集状況を把握できた。 

・各機能班は、それぞれの活動マニュアルに定められた必要な連絡先（社内関係個所、協定

事業者、原子力緊急事態支援組織等）すべてに遅滞なく事象発生の連絡が実施できた。 

b. ４号機運転、他号機停止状態での複数号機同時発災時の情報共有 

・各機能班は、それぞれの活動マニュアルに従い、COP、WebEOC、Teams 等の情報共有

ツールを活用し、各機能班に必要な情報を収集できた。 

・本部運営 G は、本部運営に係るマニュアルに従い、必要な頻度（AL/SE/GE ファース

トヒット時等）で、それぞれ状況に応じて本部会議を開催し、本店内で適宜情報を共有

できた。 

・技術支援 G は、発電所の EAL 判断遅れ（6.1.(1)参照）に対して、誤りを正すフォロー

が出来なかった。 

c. ERCプラント班へ情報を提供 

・ERC 対応 G は、ERC 対応に係るマニュアルに従い、COP、SPDS、WebEOC、電子ホ

ワイトボードを活用し EAL、プラント状況、対応戦略等の情報収集を行っていたが、技

術支援 G から必要な情報が共有されない場面や、SPDS の監視が疎かになり重要な情報

の入手が遅くなる場面があった。 

・ERC 対応 G は、ERC へ断片的に必要な情報は報告していたものの、情報を整理して伝

えられておらず、プラント状況、対応戦略などの説明内容が相手へ十分に伝わっていな

い場面があった。また、事象発生の時刻などの伝えるべき情報を伝えていない、又は伝

えるのが遅い場面に加え、優先対応号機の報告を適切なタイミングで実施できていない

場面があった。 

d. プラントメーカとの連携 

・オンサイト計画・情報 G は、オンサイト計画・情報に係るマニュアルに従い、プラント

メーカに技術協力を要請して双方の連絡窓口を確認し、情報連携体制を確立できた。 

・復旧支援 G は、復旧支援に係るマニュアルに従い、オンサイト計画・情報 G 経由でプラ

ントメーカに技術要請依頼票を発行し、応急・復旧に関する連携を実施できた。 

〔評価〕 

重大事項等対応における本店対策本部運営について、「平日昼間における本部立ち上げ及び

発電所支援体制の構築」、「４号機運転、他号機停止状態での複数号機同時発災時の情報共有」、
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及び「プラントメーカとの連携」はそれぞれの活動マニュアルに従い実施し、支障なく体制

構築、情報収集、情報共有をすることができたため、これらの対応が定着していると評価す

る。しかし、ERC 対応における情報収集・情報発信、及び発電所への技術支援（EAL 判断の

フォロー）において課題を抽出したため、改善が必要であると評価する（課題等の詳細は

7.(2)a.及び 7.(2)b参照。）。 

 

（8） 原子力事業所災害対策支援拠点訓練 

〔訓練結果〕 

a.支援拠点を立ち上げ、即応センターと情報共有 

・災害対策支援拠点派遣 G は、災害対策支援拠点に係るマニュアルに従い、原子力災害

対策支援拠点を遅滞なく立ち上げ、TV 会議システム及び WebEOC を用いて即応セン

ターと情報共有することができた。 

b.放射線測定機器の準備及び測定を実施 

・災害対策支援拠点派遣 G は、災害対策支援拠点に係るマニュアルに従い、環境放射線量

を測定し、本店対策本部と情報共有できた。 

〔評価〕 

災害対策支援拠点派遣 G は、災害対策支援拠点に係るマニュアルに従い、支援拠点の立ち

上げ、放射線モニタリング及び即応センターとの情報共有は支障なく実施できており、原子

力事業所災害対策支援拠点の対応が定着していると評価する。 

 

（9）原子力緊急事態支援組織連携訓練 

〔訓練結果〕 

a. 原子力緊急事態支援組織（美浜原子力支援センター）への通報連絡及び支援要請を実施 

・オンサイト計画・情報 G は、オンサイト計画・情報に係るマニュアルに従い、警戒事態、

施設敷地緊急事態のタイミングで、原子力緊急事態支援組織に通報連絡及び支援要請を

実施できた。 

〔評価〕 

オンサイト計画・情報 G は、オンサイト計画・情報に係るマニュアルに従い、原子力緊急

事態支援組織に通報連絡及び支援要請が実施できており、原子力緊急事態支援組織との連携

に係る対応が定着していると評価する。 

 

（10）記者会見対応訓練 

〔訓練結果〕 

a. 模擬記者会見の実施 

・対外対応班は、対外対応に係るマニュアルに従い、事実誤認を与える言葉を用いずに正

しく説明できた。 

・対外対応班は、対外対応に係るマニュアルに従い、模擬記者会見中に原災法第 15 条該当

事象発生の差し込みプレスを滞りなく実施することができた。 

・対外対応班は、模擬記者（社外プレイヤー）による会見を阻害する言動に対して、司会者

が臨機応変に対応し、会見をコントロールすることができた。 
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b. ERC広報班と連動したプレス対応の実施 

・対外対応班は、対外対応に係るマニュアルに従い、リエゾンを通じて ERC 広報班と連動

したプレス対応を実施することができた。 

c. 模擬ホームページによる情報発信の実施 

・対外対応班は、対外対応に係るマニュアルに従い、模擬ホームページを開設し、作成した

プレス文を掲載することができた。 

〔評価〕 

対外対応班は、対外対応に係るマニュアルに従い、模擬記者会見、ERC 広報班との連動、

及び模擬ホームページによる情報発信が実施できており、対外対応に係る対応が定着してい

ると評価する。更なる改善（良好事例の反映）として、想定外の外乱への対応について、対外

対応に係るマニュアル及び教育資料に反映したうえで継続的な教育・訓練を行う。 

 

（11）原子力事業者支援連携訓練 

〔訓練結果〕 

a. 事業者支援拠点を東西 2拠点設置し、他の原子力事業者と連携して発電所の支援を実施 

・オフサイト計画・情報 G は、オフサイト計画・情報に係るマニュアルに従い、警戒事態、

施設敷地緊急事態に至ったタイミングで、弊社発災時の幹事会社である日本原子力発電株

式会社へ通報連絡及び支援要請を実施した。 

・オフサイト計画・情報 G は、オフサイト計画・情報に係るマニュアルに従い、東京電力

ホールディングス株式会社及び北陸電力株式会社との原子力災害時における相互協力の

協定に基づき、技術者派遣及び資機材提供の要請を実施できた。 

〔評価〕 

オフサイト計画・情報 G は、オフサイト計画・情報に係るマニュアルに従い他の原子力事

業者との連携を図り、事業者支援拠点の設置及び発電所支援体制の構築が滞りなく実施でき

ていたことから、原子力事業者支援連携の対応が定着していると評価する。 

 

（12）オフサイトセンター連携訓練 

〔訓練結果〕 

a.オフサイトセンターへの要員派遣及び到着後、即応センターとの連携体制の構築 

・発電所及び本店 OFC 派遣班は、OFC 活動に係るマニュアルに従い、業務の役割分担及

び事業者ブースの立ち上げを遅滞なく実施できた。また、TV 会議システムは一過性の不

具合によりネットワークに接続できなかったが、OFC 活動に係るマニュアルに基づき滞

りなく代替手段に移行し、即応センターと連携体制を構築することができた。 

・発電所及び本店 OFC 派遣班は、OFC 活動に係るマニュアルに従い、現地事故対策連絡

会議及び合同対策協議会に向けた資料の作成や説明を実施したが、現地事故対策連絡会

議において使用する資料の作成が間に合わず、この結果、浜岡 5 号機で該当している

EAL を誤って報告した。また、現地事故対策連絡会議及び合同対策協議会における説

明がプラント状況に重点を置いた説明となった。 

・オフサイト計画・情報 G は、オフサイト計画・情報に係るマニュアルに従い、コンタ

クトパーソン同士で Teams 接続し、本店、発電所及び OFC の 3 拠点間で情報共有を実
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施できた。 

〔評価〕 

発電所及び本店 OFC 派遣班は、OFC 活動に係るマニュアルに従い、事業者ブースの立ち

上げ、並びに発電所及び即応センターとの情報共有は良好に実施できた。一方で、OFC にお

ける会議体に向けた資料作成、報告において課題が抽出されたため、改善が必要であると評

価する。（課題等の詳細は 7.(2)c参照。）。 
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6.2 これまでの訓練課題の改善点に対する評価結果 

2019 年度に実施した緊急時演習（総合訓練）における、訓練課題に対する取り組み結果を以下

に示す。 

（1）これまでの訓練において抽出した改善点への取り組み結果 

2019 年度に実施した緊急時演習（総合訓練）において抽出した 5 件の改善点について、改善策

の有効性を以下のとおり評価した。 

これまでの訓練において抽出した改善点 今回の訓練への反映状況 

改善点（1）：発電所本部席要員の役割分担

に係る改善 

戦略ブリーフィングにて情報戦略班及び

復旧班の間で、重要なプラント情報に関す

る認識内容に齟齬が生じた場面があった。 

課題①：復旧班内の役割分担において、

WebEOC にて共有されている重

要なプラント情報を班内に周知

する役割を担う要員が不明確で

あったため、手が空いている要員

が散発的に班内に周知する状況

となっていた。 

課題②：情報戦略班が戦略ブリーフィング

にてプラント状態を説明する際、

COP を用いて説明していたもの

の、補足資料として有効な図面等

を用いた説明をしていなかった

ため、関係者の記憶や経験に頼っ

た議論となってしまった。 

原因①：復旧班は、役割分担時に具体的な

業務内容を指示していなかった。

また、復旧班内の発電所緊急事態

対策本部の活動に係るマニュア

ルにおいて、周知対象の情報種別

を定めておらず、各要員の基準に

よる周知となっていた。 

原因②：情報戦略班は、WebEOC にて共

有している情報が認識されてい

るという前提で、COP を用いて

説明することで関係者の認識を

統一できると想定していた。 

 

 

 

改善①：復旧班の役割分担において、班長又は副班長

が WebEOC から得た重要なプラント情報を

速やかに班内に周知する要員を明確に指示

するよう教育するとともに、訓練にて習熟を

図った。また、発電所緊急事態対策本部の活

動に係るマニュアルの復旧班に係る箇所に

班内へ周知する情報として WebEOC から得

た重要なプラント情報を明記した。  

 

改善②：情報戦略班長又は副班長が戦略ブリーフィン

グにてプラント状態を説明する際、COP を

用いて説明できない範囲については、必要に

応じて図面や運転操作手順書等の補足資料

を用いて説明するように教育するとともに、

訓練にて習熟を図った。また、発電所緊急事

態対策本部の活動に係るマニュアルのブリ

ーフィングに係る箇所に、ブリーフィング時

に必要に応じて図面や運転操作手順書等を

用いるように明記した。 

結果：戦略ブリーフィングにて情報戦略班及び復旧班の

間で、重要なプラント情報に関する認識内容に齟

齬が生じた場面は、発生しなかった。 

評価：上記結果から、改善策は有効であると評価する。

今後も改訂した発電所緊急事態対策本部の活動

に係るマニュアルを用いて継続的に教育・訓練

を実施して有効性を観察するとともに、習熟度

の維持・向上を図る。また訓練から得られた知

見を発電所緊急事態対策本部の活動に係るマニ

ュアルに反映し更なる改善を図っていく。 
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これまでの訓練において抽出した改善点 今回の訓練への反映状況 

改善点（2）：OFC体制構築に係る改善 

発電所及び本店の OFC 派遣班の派遣要

員に対し、訓練として第一回現地情報連

絡会議を開催するため情報収集や資料準

備の指示を付与したが、目標として設定

した開催時間までに十分な説明資料を準

備できなかった。 

課題①：OFC 活動に係るマニュアルに初

動対応以降の OFC に係る対応

事項が明記されていなかった。 

課題②：初動対応以降の具体的な OFC 活

動内容を把握している要員が少

なかった。 

原因①：OFC 活動に係るマニュアルの初

動対応以降に係る記載が不足し

ていた。 

原因②：派遣要員への教育・訓練内容が初

動対応に焦点をあてたものであっ

た。 

 

改善①：OFC 活動に係るマニュアルに初動対応以降

も含めた OFC 活動全般の具体的な対応事項

を役割毎に記載した。 

改善②：初動対応以降の OFC 活動及び対応の流れを

重点的に教育するとともに、訓練にて習熟を

図った。 

結果：OFC 活動に係るマニュアルに従い、初動対応

以降の現地事故対策連絡会議や合同対策協議

会に向けた資料の作成を実施していたが、第

一回現地情報連絡会議開催までの時間が短か

ったことから、第一回現地事故対策連絡会議

への資料作成は間に合わなかった。また、報告

内容がプラント状況中心となり、OFC のニー

ズが高い情報にフォーカスされていなかっ

た。 

評価：OFC 派遣班の要員は OFC 活動に係るマニュ

アルに記載された初動対応以降の活動を理解

しており、それに従った会議準備を実施してい

たため、改善策は効果があったと評価する。一

方で、今回のように準備の時間が短い場合でも

正確な対応を行うとともに、的を射た報告を実

施できるようにするため、更なる改善が必要で

あると評価する。（課題等の詳細は 7.(2)c 参

照。） 
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これまでの訓練において抽出した改善点 今回の訓練への反映状況 

改善点（3）：ERCプラント班との情報共有

の改善 

ERC対応者がプラント状態を報告する際、

事象発生を受けたプラント状況やリスク情

報、今後の対応等の一連の説明はできてい

たが、関連する機器の作動状態やクリティ

カルパラメータ等の踏み込んだ説明が乏し

く断片的な説明となっている場面があっ

た。また、可搬型設備の準備状況や設備復

旧状況の説明に適した情報共有ツールであ

る COP2 を十分に活用できていない場面が

あった。 

課題：「ERC 対応者に係る心得」に伝える

べき情報や COP を活用してプラン

ト状況を説明する等の留意事項を

整理していたが、具体的な発話ポ

イントや発話例までは記載できて

いなかったため、包括的な情報の

発話が少なかった。 

原因：「ERC 対応者に係る心得」に伝える

べき情報や COP を活用してプラン

ト状況を説明する等の留意事項を

整理していたが、具体的な発話ポ

イントや発話例までは記載できて

いなかったため、包括的な情報の

発話が少なかった。 

 

 

 

改善①：「ERC対応者の心得」に報告時の発話ポイント

（事象発生を受けた「プラント状態、関連する

機器の作動状態、クリティカルパラメータ、リ

スク情報と今後の対応等」や説明時の情報共

有ツールの使い方を明記）と発話例（発話ポイ

ントを踏まえた発話例を 1、2例記載）を追加

した。 

改善②：再整備した資料を基に教育・訓練を実施し、ERC

対応者の力量向上を図った。 

結果：ERC 対応 G は、「ERC 対応者の心得」や「発

話ポイント・発話例」に従い、関連する機器の

作動状態、COP２を用いた可搬型設備の準備状

況について発話できていたが、ポイントをうま

く絞れず冗長な説明となる部分や、発生事象の

時刻を報告しない場合があり、情報共有に不足

が生じた。 

評価：「ERC 対応者の心得」及び「発話ポイント・発

話例」に従った発話はできていたため、改善策は

効果があったと評価する。一方で、「ERC 対応者

の心得」及び「発話ポイント・発話例」は作成し

てからの期間が浅く、記載内容に不十分な部分が

あることが分かった。「発話ポイント・発話例」

に以下の点を追記するなど、更なる改善が必要と

評価する。 

・ COP の内容を伝えるのではなく COP を

使い、プラントの現状・見込み・対応戦略

を説明する。 

・ EAL 判断条件の時刻も、EAL 判断時刻に

加え、説明する。 

・ 事象発生時には、必ず時刻を発話する。 

・ 標準戦略説明例（型）の例示 

（課題等の詳細は 7.(2)a 参照。） 
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これまでの訓練において抽出した改善点 今回の訓練への反映状況 

改善点（4）：対外対応上の改善 

模擬記者会見において、原子力災害に

至っていない断面で、「原子力災害」とい

う言葉を用いた説明をしており、外部へ

の情報発信の際、事実誤認を与えるおそ

れがあった。 

課題①：会見対応者は、「原子力災害」と

いう言葉がどの断面から使われ

るのかを誤って理解していた。 

課題②：会見対応者を補佐する者も言葉

の使い方の理解が不十分であっ

たため、会見対応者が訓練中に

誤った言葉を使用した際に指摘

することができなかった。 

原因①：会見対応者の経験に頼り、重要な

言葉の使い方の整理をしていな

かった。 

原因②：重要な言葉の使い方を意識した

教育・訓練を実施しておらず、対

外対応者の力量不足があった。 

 

改善①：正しく状態を伝えられるように、状態を示す

重要な言葉の使い方を対外対応に係るマニ

ュアルに整理した。 

改善②：整理したマニュアルを用いて、対外対応者に

教育・訓練を実施し、習熟を図った。 

結果：模擬記者会見において、対外対応班は、対外対

応に係るマニュアルに従い、事実誤認を与える

言葉の使い方をすることなく説明できた。 

評価：上記結果から、改善策は効果があると評価する。

今後も整理した対外対応に係るマニュアルを用

いて継続的に教育・訓練を実施して有効性を観

察するとともに、習熟度の維持・向上を図る。

また訓練から得られた知見を対外対応に係るマ

ニュアルに反映し更なる改善を図っていく。 
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これまでの訓練において抽出した改善点 今回の訓練への反映状況 

改善点(5) 訓練統制上の改善 

コントローラの調整不足により、訓練

用として通報文送付の一斉 FAX の登録

を行った際、誤って ERC 医療班の FAX 

も登録したため、通報文が ERC 医療班

にも送付されてしまった。また、訓練中に

プレス文を送付する際、訓練用に用意し

てあった通報文送付の一斉 FAX 登録を

使用して送信したため、プレス文が ERC 

プラント班と医療班にも送付されてしま

った 

＜ERC医療班へ通報文を送付した原因＞ 

課題①：本店コントローラは、訓練の連絡

先一覧表の「ERC 医療班 FAX」

の箇所に、誤って一斉 FAX と記

載した状態で発電所コントロー

ラへ送付してしまった。 

課題②：発電所コントローラは、本来通報

文を送付する先ではない ERC 医

療班が一覧表に含まれているこ

とに気づかず、訓練用の一斉 FAX

の登録を行ってしまった。 

＜ERCプラント班と医療班へプレス文を

送付した原因＞ 

課題①：発電所コントローラは、プレス文

作成まで実動で行い、FAX 送付

は模擬とする計画としていたた

め、訓練用としてプレス文送付

の一斉FAXの登録は準備してい

なかった。 

課題②：訓練計画における実動／模擬の

統制範囲について、プレーヤへ

の周知が不十分であった。 

 

原因①：訓練計画における実働／模擬の

統制に不足があった。 

原因②：FAX 設定に係る本店－発電所全

体コントローラ間の連携不足が

あった。 

 

改善①：訓練計画における実動／模擬整理表に確認項

目を追加し、実動範囲を明確化する。 

改善②：統制用のチェックシートに一斉ＦＡＸ宛先の

確認項目を追加し再発防止を図る。 

 

結果：訓練前に統制用のチェックシートを用いて事前

通信確認を行い、実働／模擬整理表と齟齬なく

FAX が送信されていた。また、訓練当日も誤送信

は発生しなかった。 

 

評価：上記の結果から、改善策は有効であると評価す

る。今後も継続的に本対策を実施し、FAX 送

付先の間違いが発生しないよう対応していく。 
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(2)更なる改善点として抽出した事項 

これまでの訓練において抽出した課題に対する改善策は有効であったと評価したが、OFC

に係る改善及び ERC プラント班との情報共有については更なる改善が必要なため、「7．今後

の原子力災害対策に向けた改善点」に記載した改善を進めて行く。 

 

6.3 訓練の目的に対する評価 

＜発電所＞ 

(1)訓練目的①「4 号機運転、他号機停止状態での複数号機同時発災時における確実な対応の

検証」 

6.1(1)に示したとおり、本部席は、発電所緊急事態対策本部の活動に係るマニュアルに従い、

４号機運転、他号機停止状態での複数号機同時発災時に対応するため、本部席の役割分担及び体

制構築ができた。また、本部要員は、戦略ブリーフィング時に COP、WebEOC、図面及び運転操

作手順書等を活用した情報共有ができたため、重大事故等に係る対応は、概ね定着していると評

価する。しかし、EAL の判断遅れ、戦略立案シート（COP3）の記載不備、AL 通報の遅延につい

ては課題を抽出したため、改善が必要であると評価する（課題等の詳細は 7.(1)a.及び 7.(1)b、

7.(1)c参照）。 

 

(2)訓練目的②「2019年度の訓練で抽出された課題に対する取り組みの有効性を検証」 

6.1(1)に示したとおり、2019 年度訓練課題からの取り組みを実施した結果、発電所本部席

要員の役割分担に係る同様の課題が発生していないことから、発電所緊急事態対策本部の活動

に係るマニュアル等の改善策の有効性を確認した。今後も本対策を継続し、有効性を確認して

いくとともに、習熟度の維持・向上を図る。 

 

＜本店＞ 

(3)訓練目的③「平日昼間における初動対応、要員参集後の緊急時対応の検証」 

 6.1(7)に示したとおり、平日昼間における初動対応、要員参集後の緊急時対応について、

初動対応としての「本部立ち上げ及び発電所支援体制の構築」、並びに要員参集後の緊急時対

応としての「４号機運転、他号機停止状態での複数号機同時発災時の情報共有」及び「プラ

ントメーカとの連携」の対応は定着していると評価する。しかし、要員参集後の緊急時対応

のうち「ERC 対応における情報収集・情報発信」及び「発電所への技術支援」については課

題を抽出したため、改善が必要であると評価する。（課題等の詳細は 7.(2)a.及び 7.(2)b 参

照。） 

 

(4)訓練目的④「4号機運転、他号機停止状態での複数号機同時発災時における確実な対応の

検証」 

 6.1(7)に示したとおり、4 号機運転、他号機停止状態での複数号機同時発災時における確

実な対応について、「４号機運転、他号機停止状態での複数号機同時発災時の情報共有」及び

「プラントメーカとの連携」の対応は定着していると評価する。しかし、「ERC 対応におけ

る情報収集・情報発信」及び「発電所への技術支援」については課題を抽出したため、改善が

必要であると評価する。（課題等の詳細は 7.(2)a.及び 7.(2)b参照。） 
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(5)訓練目的⑤「2019年度の訓練で抽出された課題に対する取り組みの有効性を検証」 

6.1(7)(10)(12)及び 6.2 改善点(4)～(5)に示したとおり、2019 年度訓練課題からの取り組み

を実施した結果、対外対応及び訓練統制においては同様の課題が発生していないことから、

改善の効果を確認した。今後も本対策を継続し、有効性を確認していくとともに、習熟度の

維持向上を図る。一方で 6.2 改善点(2)～(3)のとおり OFC に係る改善及び ERC プラント班

との情報共有に係る改善について、改善活動の効果が見られたものの、今回の訓練で更なる

課題を抽出したため、改善が必要であると評価する。（課題等の詳細は 7.(2)c.及び 7.(2)c.

参照。） 

 

7．今後の原子力災害対策に向けた改善点  

本訓練において抽出された改善点は以下のとおり。 

(1)発電所 

a. EAL の判断遅れ 

問 題：本部席（原子力防災管理者）は、AL11 該当を速やかに判断できなかった。 

課題①：情報戦略班長及び補佐役は、AL11 の判断要素を誤解していた。 

課題②： 本部席は、情報戦略班がAL11の判断要素を誤解していることに気づけなかった。 

原因①：EAL 判断ガイドに、AL11 判断要素「代替制御棒挿入（手動を含む）」と「制御棒

の手動挿入」が異なる旨の記載が無かった。 

原因②：情報戦略班は、EAL 具申は自らの任務であるとの意識が強く、中央制御室と認識

の齟齬が発生した際に、原子力防災管理者に報告しなかった。 

原因③：本部席は、情報戦略班に AL11 のフォローを指示したが、AL11 の判断が遅れてい

る具体的な理由までは確認しなかった。 

対策①：EAL 判断ガイドの AL11 の記載を見直す。更に、他の EAL についても誤解を与

える記載が無いか確認する。教育・訓練を繰り返す中で、EAL 判断ガイドの記載

の更なる充実を継続的に図っていく。 

対策②③：発電所緊急事態対策本部の活動に係るマニュアルに以下を明記する。 

・情報戦略班は EAL を具申する場合、具体的な判断理由を述べる。 

・情報戦略班は、EAL 判断に係る情報において認識の齟齬が発生した場合は、

EAL 判断者である原子力防災管理者に報告し、判断を仰ぐこと。 

・本部席は EAL 判断に係る情報の報告を受ける場合、具体的な判断理由を確認

する。 

 

b. 戦略立案シート（ＣＯＰ３）の記載不備 

問 題：戦略立案シート（COP3）に記載の不備があった。 

課題①：情報戦略班は、WebEOC 及び復旧班 COP の内容を COP3 へ反映（記載）しなか

った。 

課題②：本部席は戦略立案シートの記載の不備に気づかなかった。 

原因①：COP3 に不備がある状態で発行できる仕様となっていた。 

原因②：電子 WB 等のインフラが充実する以前は、COP3 は戦略ブリーフィングを行うた

めの必須ツールであり、必ず COP3 の内容を確認した上で発行する手順を経てい
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たため、COP3 発行の詳細ステップを本部席及び情報戦略班の手順書に明記して

いなかった。 

原因③：本部席及び情報戦略班は、COP3 が意思決定ツールであるという認識が希薄にな

り、不備がある状態で承認した。 

対策①：記載の不備がないことを確認しなければ発行できないよう戦略立案シートの改修

を検討する。 

対策②：COP1～3 の作成から発行までの詳細ステップを本部席及び情報戦略班の手順書に

追記する。（各ステップの対応フロー、注意事項も明記する） 

対策③：本部席及び情報戦略班に、COP1～3 作成の目的や使用方法について定期的に教育

を行う。 

 

c. ＡＬ通報の遅延 

問 題：一部の AL 通報を通常使用する FAX（NTT 一斉 FAX）で通報することができなか

ったため、代替 FAX を使用したが、速やかな通報ができなかった。 

課題①：FAX 送信者が所属する地域・広報班は、代替 FAX の使用に速やかに移行すること

ができなかった。 

課題②：FAX 送信者が所属する地域・広報班は、代替 FAX により速やかな FAX 送信がで

きなかった。 

原因①：代替 FAX の使用頻度が少なかったため、代替 FAX への移行基準が明確でなかっ

た。 

原因②：社内訓練等では代替 FAX を使用していなかったため、手順書の記載が不十分、不

親切であった。 

対策①：代替 FAX へ移行するタイミングを手順書に明記する。 

対策②：手順書全般の記載を分かりやすくする。また、見直した手順を用いて代替 FAX を

使用した訓練等を継続的に実施し、操作方法の習熟を図る。 

 

（2）本店緊急事態対策本部 

a. ERC プラント班との情報共有の改善 

問題①：即応センター（技術支援 G と ERC 対応 G）において、タイムリーにプラント状

況を共有できていない場面があった。また、優先対応号機の報告を適切なタイミ

ングで実施できていない場面があった。 

問題②：ERC 対応において、発生時刻や速報の発話漏れ等により、内容が伝わっていない

事例があった。 

課題①：SPDS によるプラントパラメータを監視できていない場面等があり、ERC へタイ

ムリーかつ的確にプラント状況を共有できなかった。 

課題②：ERC 対応のプラント状況、対応戦略の説明において、相手に伝わるコミュニケー

ションが取れなかった。 

原因①：新型コロナウイルス対策として、対応可能と考えられる範囲で、複数任務を兼務

させ、要員の絞り込みを実施したが、技術支援 G の要員を絞り込みすぎたため、

技術支援Gにおけるプラント状況の把握及び ERC対応Gとの連携に支障が出た。
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また、それを補うため、ERC 対応 G リーダが情報収集等も行ったため、ERC 対

応 G リーダが十分統括できなかった。 

原因②：一昨年の訓練での課題を踏まえ、昨年度から、発話ポイント・発話例を作成したも

のの、記載内容に一部不十分な項目が見られた。 

対策①：新型コロナウイルス対策を行いつつ、任務遂行に必要な技術支援 G の要員数を再

検討し、即応センターのパフォーマンスが低下しない範囲で任務の兼務・要員の絞

り込みを行う。また、訓練を通じ必要要員数の最適点を模索していく。なお、実際

の発災時において、要員不足が確認された場合には速やかに要員を補充し、パフォ

ーマンス低下の防止を図る。 

対策②：今回の結果を踏まえ、発話ポイント・発話例に以下の点を追加する。 

・COP の内容を伝えるのではなく COP を使い、プラントの現状・見込み・対応

戦略を説明する。 

・EAL 判断条件の時刻も、EAL 判断時刻に加え、説明する。 

・事象発生時には、必ず時刻を発話する。 

・標準戦略説明例（型）の例示 

今後も習熟訓練や 3社アライアンスの枠組みによるベンチマーク、訓練等を通じ、

発話ポイント・発話例の改善及び習熟を継続的に図っていく。  

 

b.発電所への技術支援に係る改善  

問 題：AL11 の判断が遅いことに対してフォローできなかった。 

課 題：本店において、発電所の EAL 判断（7.(1).a）に対してフォローできなかった。 

原因①：新型コロナウイルス対策として、対応可能と考えられる範囲で、複数任務を兼務

させ、要員の絞り込みを実施したが、技術支援 G の要員を絞り込み過ぎたため、

技術支援 G の要員が業務繁忙により発電所の EAL 判断をフォローできなかった。 

原因②：EAL 判断ガイドに、AL11 判断要素「代替制御棒挿入（手動を含む）」と「制御

棒の手動挿入」が異なる旨の記載が無く、誤解を与える記載となっていた。（7.(1).a

原因①と同じ。） 

原因③：AL11 に該当する可能性があることを認識しつつも、EAL の判断は発電所であり、

発電所の活動を邪魔してはいけないとの意識が働いた。 

対策①：新型コロナウイルス対策を行いつつ、任務遂行に必要な技術支援 G の要員数を再

検討し、即応センターのパフォーマンスが低下しない範囲で任務の兼務・要員の絞

り込みを行う。また、訓練を通じ必要要員数の最適点を模索していく。なお、実際

の発災時において、要員不足が確認された場合には速やかに要員を補充し、パフォ

ーマンス低下の防止を図る。 

対策②：EAL 判断ガイドの AL11 の記載を見直す。また、他の EAL についても誤解を与

える記載が無いか確認する。今後、教育・訓練を繰り返す中で、EAL 判断ガイド

の記載の更なる充実を継続的に図っていく。（7.(1).a 対策①と同じ。） 

対策③：発電所支援の観点から、EAL 判断など、発電所に意見が必要と感じたことは躊躇

なく意見することを、教育・訓練を通して意識づけしていく。 
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c. OFC における情報共有の改善 

問題①：現地事故対策連絡会議において AL31 を AL30 と誤報告した。 

問題②：現地事故対策連絡会議及び合同対策協議会における説明がプラント状況に重点を

置いた説明となった。 

課題①：現地事故対策連絡会議において、資料に基づく正確な報告ができなかった。 

課題②：事象進展見込みやモニタリングポストの指示値等、住民防護に必要な情報の発信

が不十分であった。 

原因①：現地事故対策連絡会議や合同対策協議会で使用する帳票の標準フォーマットは整

備されていたが、会議開催までの時間が短く、また、資料作成に必要な情報の収集

にも時間を要したため、会議までに資料作成が間に合わず記憶に頼った説明をし

たことで、正確な報告ができなかった。 

原因②：OFC 活動に係るマニュアルに現地事故対策連絡会議や合同対策協議会の対応プロ

セスを記載していたが、OFC のニーズが高い情報についての記載が不十分であっ

た。 

対策①：資料作成が間に合わない場合でも正確な情報を説明できるよう、速やかに情報共

有できるようなツール（止める、冷やす、閉じ込める機能の状態や EAL 等を端的

に確認できるホワイトボード雛形等）、及び OFC のニーズが高い情報を整理し、

共有できるようなツール（事象進展見込みやモニタリングポストの指示値等の住

民防護に必要な情報を端的に確認できるホワイトボード雛形等）を整備する。 

対策②：OFC 活動に係るマニュアルに、OFC のニーズが高い情報を整理し、追記する。ま

た、現地事故連絡会等での対応プロセスの内容を充実させる。今後も訓練を通じ、

マニュアルの改善を継続していく。 

 

8．総括 

 今回の緊急時演習（総合訓練）では、訓練中長期計画に定める 2020 年度目標の検証及び昨

年度訓練課題に対する取り組みの有効性検証を目的として実施した。発電所及び即応センタ

ーの体制構築、情報収集、通報、避難誘導等に係る活動は良好であった。一方で、発電所の状

況判断、情報発信、即応センターの ERC 対応、発電所支援、OFC に係る活動については、

新型コロナウイルス感染防止対策としての要員縮小等を実施した上で総合訓練に臨んだ結果、

課題を「7．今後の原子力災害対策に向けた改善点 」のとおり抽出した。 

以上の評価より、発電所及び即応センターのパフォーマンスは全体として概ね良好であっ

たが、EAL 判断や ERC 対応等の抽出した課題は、来年度訓練までに「7．今後の原子力災害

対策に向けた改善点 」のとおり改善及び教育、訓練を実施し、防災能力を向上させていく。 

 

以 上 

 


