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国立研究開発法人日本原子力研究開発機構

大洗研究所 環境保全部 環境技術課

日本原子力研究開発機構大洗研究所(南地区)の

核燃料物質使用変更許可申請等について
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変更概要

（１）本文 「表13 放射線管理機器」のうち、ヨウ素モニタ及びガスモニタにつ
いて、記載の削除を行う。

（２）添付書類１及び２について、現行の核燃料物質使用変更許可申請書の「障
害対策書」及び「安全対策書」の該当する項目の記載の転記を行う。また、
許可基準規則への適合に伴う記載の見直しを行う。

（３）添付書類３について、現行の核燃料物質使用変更許可申請書（共通編）の
適合に伴う見直しを行う。

（４）添付書類４の記載を追加する。
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（１）ヨウ素モニタ及びガスモニタの記載の削除について（１/３）

①施設概要について

• 固体廃棄物前処理施設（WDF）は、昭和59年3月に運転を開始。
• 大洗研究所内の燃料材料試験施設から発生する放射性固体廃棄物の減容方法や

除染方法等について、試験・研究を行うとともに、当該施設から実際に大型固
体廃棄物及び減容効果が期待できる雑固体廃棄物等を受け入れて、除染や解体
等の前処理を行っている施設である。

固体廃棄物前処理作業の状況
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（１）ヨウ素モニタ及びガスモニタの記載の削除について（２/３）

②ヨウ素モニタ及びガスモニタについて

1)-1
ヨウ素モニタ指示計
2)-1
ガスモニタ指示計

1)-2
ヨウ素モニタ
検出器

2)-2
ガスモニタ
検出器

機器名称 機能

1)ヨウ素モニタ 排気中の気体状のヨウ素をモニタリングする機器

2)ガスモニタ 排気中のクリプトン等の希ガスをモニタリングする機器

WDF放射線監視盤
1)‐1 2)-1 1)-2

2)‐2
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（１）ヨウ素モニタ及びガスモニタの記載の削除について（３/３）

• WDFが取り扱うのは、「施設概要について」に記載のとおり、燃料材料試験施
設から発生する放射性固体廃棄物である。これは核燃料物質によって汚染され
た物（表面汚染物）であり、気体状の放射性物質が内包若しくは付着している
ものではないため、本申請（P.添1-14）のとおり、クリプトン等の希ガスを含
めた気体状の放射性物質が発生するおそれはない。

• 実際に、WDFが運転を開始して以来、様々な固体廃棄物の試験、研究及び実際
の前処理を行ってきたが、ヨウ素モニタ及びガスモニタにおいて有意な値を検
出した実績もない。

③ヨウ素モニタ及びガスモニタの削除について

従って、以下のとおり記載の削除を行う。
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（２）添付書類１及び２の記載の見直しについて（１/３）
障害対策書及び安全対策書の添付書類1及び添付書類2への統合（1）

適用条文 添付書類1

第二条 閉じ込めの機能 障害対策書 3項 放射線内部被ばくに対する対策

第三条 遮蔽
既許可添付書類1 1項 保管廃棄施設の遮蔽
障害対策書 1項 まえがき

2項 放射線外部被ばく対策

第四条 火災等による損傷の防止
既許可添付書類1 2項 火災等による損傷の防止
安全対策書 2項 火災事故

3項 爆発事故

第五条 立入りの防止 【既存の状況について追加】

第六条 自然現象による影響の考慮 該当なし

第七条 核燃料物質の臨界の防止 安全対策書 9項 臨界安全に対する考慮

第八条 施設検査対象施設の地盤 【既存の状況について追加】

第九条 地震による損傷の防止 安全対策書 7項 地震及び台風による事故

第十条 津波による損傷の防止 【既存の状況について追加】

第十一条 外部からの衝撃による損傷の防止
安全対策書 7項 地震及び台風による事故
【既存の状況について追加】

第十二条 施設検査対象施設への人の不法な侵入等の防止 【既存の状況について追加】

第十三条 溢水による損傷の防止 【既存の状況について追加】

第十四条 化学薬品の漏えいによる損傷の防止 【既存の状況について追加】
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（２）添付書類１及び２の記載の見直しについて（２/３）
障害対策書及び安全対策書の添付書類1及び添付書類2への統合（2）

適用条文 添付書類1

第十五条 飛散物による損傷の防止 【既存の状況について追加】

第十六条 重要度に応じた安全機能の確保 【既存の状況について追加】

第十七条 環境条件を考慮した設計 【既存の状況について追加】

第十八条 検査等を考慮した設計 【既存の状況について追加】

第十九条 施設検査対象施設の共用 該当なし

第二十条 誤操作の防止 安全対策書 5項 誤操作による事故

第二十一条 安全避難通路等 【既存の状況について追加】

第二十三条 貯蔵施設 該当なし

第二十四条 廃棄施設

既許可添付書類1 3-1項 固体廃棄物管理
障害対策書 1項 まえがき

4項 気体廃棄物管理
5項 液体廃棄物管理

安全対策書 6項 廃液貯槽からの廃液の漏えい

第二十五条 汚染を検査するための設備 障害対策書 7項 放射線管理

第二十六条 監視設備 障害対策書 7項 放射線管理

第二十七条 非常用電源設備 安全対策書 4項 停電事故

第二十八条 通信連絡設備等 【既存の状況について追加】
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（２）添付書類１及び２の記載の見直しについて（３/３）

障害対策書及び安全対策書の添付書類1及び添付書類2への統合（3）

適用条文 添付書類2

第二十二条 設計評価事故時の放射線障害の防止
安全対策書 8項 最大想定事故における一般
公衆への影響

第二十九条 多量の放射性物質等を放出する事故の拡大の防止 【既存の状況について追加】
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（３）添付書類３の記載の見直しについて

以下のとおり、現行の核燃料物質使用変更許可申請書（共通編）の適合に
伴う見直しを行う。

現行の「共通編」と記載内容を一致させるための変更
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（３）添付書類４の記載の追加について

• 核燃料物質の使用等に関する規則の改正に伴い、添付書類４として

「変更後における使用施設等の保安のための業務に係る品質管理に必

要な体制の整備に関する説明書」を追加する。

なお、当該説明書の詳細については「共通編」に記載されているため、

本文中においては、「共通編に記載」と記載する。
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「大洗研究所（南地区）核燃料物質使用施設等保安規定」の改正

改正の概要は以下のとおり。

１．放射線管理用機器の一部削除に係る見直し

・別表第２４（第５０条、第６５） WDF放射線管理用機器の測定箇所及び使用方法の見直し

放射線管理用機器 測定線種 数 量 測定項目

エリアモニタ γ １２台 管理区域内のγ線の線量当量率

排気モニタ

βγ ダストモニタ

α  ダストモニタ

ヨウ素モニタ

ガスモニタ

α、βγ、γ 各１台 排気中の放射性じんあい、放射性ガスの濃度

室内ダストモニタ βγ
検出器４台

吸引端１８ヶ所
管理区域内の空気中の放射性じんあいの濃度

ハンドフットモニタ又は

ゲートモニタ
βγ ２台

サービスエリアから操作室、操作室から管理

区域外へ退出する者の手足、衣服等の表面密度

サーベイメータ α、βγ、γ １式 線量当量率及び表面密度
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