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中段シールドプラグ継ぎ目

上段シールドプラグ継ぎ目
新規穿孔箇所
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新規穿孔箇所１３箇所を計画。
10/7に線量測定した箇所の天井カメラの写真をもとに位置合わせ（マーキン
グ実施）を実施するため，多少の位置ずれが生じるが， 10/7の線量測定と同
様の測定で，穿孔前後にて線量測定を実施。

線量測定イメージ

線量計
(PDR303)

線量計取付治具
(過去測定使用品)

20mm

シールドプラグ

穿孔箇所

Kobra

穿孔箇所線量測定
穿孔前にマーキング部の線量を測定。

穿孔後は穿孔部上部を測定。

線量計測定治具は10/7使用測定治具を使用。

線量計は10/7使用のPDR303を使用。

線量計設置高さは10/7同様２0mmにて測定。
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穿孔はΦ５０×１００mmにて実施予定。
穿孔は乾式にて実施。
装置の設置時間（移動を含む），穿孔時間，コア回収時間を考慮し，１日あた
りの穿孔数を検討中。

穿孔装置イメージ 穿孔部イメージ

５０Φ

100mm

穿孔イメージ

コアビット

コア回収イメージ


