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2022 年 10 月 19 日 
東京電力ホールディングス（株） 

 
KK67 設置許可申請書等における防火帯に関する記載内容について 

 
2022 年 7 月 7 日の柏崎刈羽原子力発電所立入制限区域の見直しに係る面談に

て要確認事項となった，KK6/7 設置許可申請書類・K7 工事認可申請書類・K7
保安規定における防火帯設計要求等に関する記載の有無について，確認結果を

以下にまとめる。 
 
 
１．設置変更許可申請書（6 号及び 7 号炉）  
（１）本文 
   五、発電用原子炉及びその附属施設の位置，構造及び設備 
   ロ 発電用原子炉施設の一般構造 

(3) その他の主要な構造 
a 設計基準対象施設  
（a）外部からの衝撃による損傷の防止 

 

資料１ 
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（２）添付書類八  
1. 安全設計 
1.8 外部からの衝撃による損傷の防止に関する基本方針 

   1.8.10 外部火災防護に関する基本方針 
1.8.10.1 設計方針 
（2） 森林火災 

 
 
 
２．設計及び工事計画変更認可申請書（7 号機） 
 V-1-1-3-5-1 外部火災への配慮に関する基本方針 
 2. 外部火災防護に関する基本方針 
 2.1 基本方針 
 2.1.2 外部火災より防護すべき施設の設計方針 
 (1) 外部事象防護対象施設の設計方針 

 
 
 
３．原子炉施設保安規定 
（１）本文 
   記載なし 
（２）添付 2 火災、内部溢水、火山影響等、その他自然災害及び有毒ガス対応

に係る実施基準 
 １．火災 
 １．５ 手順書の整備 
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４．その他 
 設置許可まとめ資料（外部火災の影響評価について）に，防火帯の管理方針に

関する記載があるため、添付資料１に示す。 
 
 
５．添付資料 
 添付資料１ 設置許可まとめ資料「防火帯の管理方針について」 
 
 
 

以 上 

 

 

 

 


