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「令和４年度第２四半期の間に実施した原子力規制検査（原子力

施設安全及び放射線安全に係る基本検査）の結果の通知について」

の訂正について（正誤表） 

 

令和４年 11月 30日付け原規規発第 2211301号「令和４年度第２四半期の間

に実施した原子力規制検査（原子力施設安全及び放射線安全に係る基本検査）

の結果の通知について」において、誤りがあったため、別紙正誤表のとおり読

み替えていただきますようよろしくお取り計らい願います。 

 



別紙 
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正誤表 

修正箇所 正 誤 

「令和４年度第２四半期の間に実施した

原子力規制検査（原子力施設安全及び放射

線安全に係る基本検査）の結果の通知につ

いて」の別添「関西電力株式会社 大飯発

電所令和４年度（第２四半期）原子力規制

検査報告書（原子力施設安全及び放射線安

全に係る基本検査）」の「４．２ チーム

検査」の「（１）BM0010 使用前事業者検

査に対する監督」における検査対象 

１）～６） （略） 

７）３号機 原子炉格納施設 フィルタベント設備設置

工事 

８）３号機 原子炉冷却系統施設 原子炉格納施設 そ

の他発電用原子炉の附属施設 特定重大事故等対処

施設設置工事 

９）３号機 原子炉冷却系統施設 化学体積制御系統配

管他修繕工事 

１）～６） （略） 

（追記） 

「令和４年度第２四半期の間に実施した

原子力規制検査（原子力施設安全及び放射

線安全に係る基本検査）の結果の通知につ

いて」の別添「関西電力株式会社 大飯発

電所令和４年度（第２四半期）原子力規制

検査報告書（原子力施設安全及び放射線安

全に係る基本検査）」の「５．２ チーム

検査」の「（１）BM0010 使用前事業者検

査に対する監督」における検査対象 

１）～６） （略） 

７）３号機 原子炉格納施設 フィルタベント設備設置

工事 

資料名 

・大飯発電所 第３号機 使用前事業者検査（溶接）

要領書 大原溶検第５号（22） 

・使用前事業者検査（溶接）計画書 22-5008号 

８）３号機 原子炉冷却系統施設 原子炉格納施設 そ

の他発電用原子炉の附属施設 特定重大事故等対処

施設設置工事 

資料名 

・大飯発電所 第３号機 使用前事業者検査（溶接）

１）～６） （略） 

（追記） 
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要領書 大原溶検第１号（22） 

・使用前事業者検査（溶接）計画書 22-5002号 

９）３号機 原子炉冷却系統施設 化学体積制御系統配

管他修繕工事 

資料名 

・大飯発電所 第３号機 使用前事業者検査（溶接）

要領書 大原溶検第９号（13） 

・使用前事業者検査（溶接）計画書 13-5037号 

※訂正箇所は下線部 


