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関西電力株式会社 

 

 

定期検査中の高浜発電所１、２号機の海水電解装置建屋※（非管理区域・

屋外）において、１２月９日１４時５７分、火災報知器が発報し、同建屋内に

いた現場作業員が直ちに消火を行うとともに、当社社員が１１９番通報し、

その後、１５時２８分に消防署員により鎮火が確認されました。 

 

なお、本件において負傷者は発生しておらず、環境への放射能の影響はあ

りません。 

 

現在、原因について調査を行っております。 

 
 ※ 取水路から海水をポンプで汲み取り、電気分解し次亜塩素酸ナトリウムを作り、貝類

などの海洋生物が循環水管等に付着することを防止する装置が設置されている建屋。 
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※

※C/C（コントロールセンタ）：電源盤


