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日本原子力発電（株） 

 

敦賀発電所 2 号炉 令和４年１２月９日第１０９９回審査会合における指摘事項 

 

 

（ボーリング柱状図関連） 

1. コア観察カードに記載のある「K 断層」のような破砕帯名も観察者の見立てなので，柱状図に

残すことを検討すること。 

 

（資料１－４関連） 

2. 柱状図以外の調査データの修正箇所について，再観察の結果なのか等のプロセス，理由に

ついて詳細に記載すること（カテゴリー分けも含む）。 

3. 修正箇所について，修正前の資料も添付して，修正の内容が分かるようにすること。 

 

（その他） 

4. 審査資料提出にあたっての不適合管理について 

 

  

以 上 


