
泊発電所３号炉　前回審査資料に対する記載適正化箇所リスト

No 資料名称 該当ページ 適正化内容 備考

1

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第5条 津波による損傷の防止（DB05 r.3.14）

5条-別添1-添付33-9

以下の記載を適正化しました。（下線部参照）
（旧）放水ピット水位
（新）放水ピットの自由水面の水位

2

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第5条 津波による損傷の防止（DB05 r.3.14）

5条-別添1-添付33-10

同上

3

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第5条 津波による損傷の防止（DB05 r.3.14）

5条-別添1-添付33-10

以下の記載を適正化しました。（下線部参照）
（旧）排水経路
（新）放水経路

4

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第5条 津波による損傷の防止（DB05 r.3.14）

5条-別添1-添付33-11

以下の記載を適正化しました。（下線部参照）
（旧）放水ピット水位
（新）放水ピットの自由水面の水位

5

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第5条 津波による損傷の防止（DB05 r.3.14）

5条-別添1-添付33-11

以下の脱字を修正しました。（下線部参照）
（旧）循環水系以外の排水流量
（新）循環水系統以外の排水流量

6

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第5条 津波による損傷の防止（DB05 r.3.14）

5条-別添1-添付33-12　図10

以下の記載を適正化しました。
（旧）放水ピット水位
（新）流路縮小工上端を流下する排水路水面高さ（自由水面）

7

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第5条 津波による損傷の防止（DB05 r.3.14）

5条-別添1-添付33-14

以下の記載を適正化しました。（下線部参照）
（旧）放水ピット水位
（新）放水ピットの自由水面の水位

8
泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第5条 津波による損傷の防止（DB05 r.3.14）

5条-別添1-添付33-16
ヒアリングでの指摘を踏まえ，設計及び工事計画認可申請書においても設置
変更許可申請書同様に放水機能に悪影響を及ぼさない設計とすることを記載
する方針であることを追記しました。

9

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第5条 津波による損傷の防止（DB05 r.3.14）

5条-別添1-添付7-9

図２において，トラッシュピットの位置を追記するとともに，既設の範囲の
凡例の記載を適正化しました。

10

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第5条 津波による損傷の防止（DB05 r.3.14）

5条-別添1-添付7-10

図４において，取水ピットスクリーン室の範囲を図３に合せて適正化しまし
た。

第5条 津波による損傷の防止（耐津波設計方針）
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