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１．訓練目的
1

・事業者防災訓練において，実動訓練の参加者の範囲を拡大させることで
緊急時対応組織の実効性の向上に繋げる。

・令和4 年10 ⽉20 ⽇に実施された「第4 回原⼦⼒事業者の緊急時対
応に係る訓練及び規制の関与のあり⽅に係る意⾒交換」において⽰された
「緊急時対応組織の実効性の向上に係る試⾏における評価の考え⽅（緊
急事案対策室）」に基づいて評価を実施する。

【訓練目的】



２．訓練内容
2
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３．訓練目標・達成基準

・関連する社内ルールに基づいた対応が実施できること。

・評価基準シートに記載された事象発⽣以降の各フェーズに対する期待事項（臨機な連
携対応を含む）が実施できること。

・復旧計画の⽴案ができること。
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【訓練目標】
・発電部門と送電部門の分社化を踏まえ，各々の社内ルールに基づいて復旧活動を実施
できること。

・防災体制発令中において，発電部門，送電部門が⼀体となって対応すること。（各々の
社内ルールには規定されていない臨機な連携対応の実施）

・故障個所を特定し， の早期復旧を最優先に対応すること。

【達成基準】
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４．体制図
4

発電所本部

本部長，副本部長など
（各班長含む）

復旧班

指示・報告

※ 本来，協力会社の要員が現場確認を行うが，北陸電力送配電株式会社の要員が模擬

北陸電力株式会社

富山本店

電力流通班

原子力情報班

原子力災害発生時の
富山本店の窓口

北陸電力送配電株式会社

即応センター（志賀町）

技術支援Ｇｒ

技術担当

石川支社（金沢市）

ＥＲＣ

・外部電源復旧
情報共有

・故障個所の状況報告
・復旧対応方針報告

七尾電力部

七尾電力部
（志賀町隣接の七尾市）

・外部電源復旧
情報共有

・故障個所の状況報告
・復旧対応方針報告

現場（66kV赤住線）
【復旧検討等は発電所本部で実施】

復旧班：２名

・プラント情報共有
・故障個所現場確認
・復旧対応調整

派遣者※

（七尾電力部）： ２名

：指揮命令系統

：情報連携

：社外組織

・プラント
情報共有

・故障個所の状況報告
・復旧対応方針協議・報告

・故障個所の状況報告
・復旧対応方針協議・報告

・プラント
情報共有
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シナリオ情報を含むため非開示

４．プレーヤーの活動内容及び評価ポイント
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６．評価方法

対象 ︓発電所の現場活動及び机上検討活動
評価⽅法︓添付資料１「訓練評価基準シート」
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【他事業者による評価】

【社内評価者による評価】

事業者 ︓中国電⼒，九州電⼒
対象 ︓発電所の現場活動及び机上検討活動
評価⽅法︓添付資料１「訓練評価基準シート」



シナリオ情報を含むため非開示

（参考）故障想定個所
7



2022 年度訓練評価基準シート（外部電源復旧 連携訓練） 
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