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美浜発電所 原子炉施設保安規定 

 
（１）美浜発電所における電線管等に敷設する火災防護対象ケーブルの系統分

離対策に伴う変更 

 

美浜発電所における電線管等に敷設する火災防護対象ケーブルの系統分

離対策について、現場の状態が既工事計画と整合していないことを確認し

たことから、早期に是正処置を図るべく現場の状況を踏まえた対策を行う

にあたり、運用面での措置を組み合わせた対策が必要となったことから、

関連する保安規定条文の変更を行う。 

 

（変更） 

・添付２（火災、内部溢水、火山影響等、自然災害および有毒ガス発生時

の対応に係る実施基準） 

 
以 上 
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美
浜

発
電

所
３

号
機

高
浜

発
電

所
1,

2,
３

,4
号

機
大

飯
発

電
所

３
,4

号
機

⽕
災

防
護

対
象

ケ
ー

ブ
ル

の
系

統
分

離
対

策
に

係
る

保
安

規
定

変
更

認
可

申
請

の
概

要
に

つ
い

て

関
⻄

電
⼒

株
式

会
社

枠
囲

み
の

範
囲

は
機

密
に

係
る

事
項

で
す

の
で

公
開

す
る

こと
は

で
き

ま
せ

ん
。

資
料

１
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1
１

．
可

燃
物

の
持

込
み

管
理

⽅
法

の
⾒

直
し（

１
／

３
）

 
可

燃
物

の
持

込
み

管
理

に
つ

い
て

ケ
ー

ブ
ル

トレ
イを

除
く電

線
管

等
に

敷
設

す
る

⽕
災

防
護

対
象

ケ
ー

ブル
（

電
気

盤
お

よび
制

御
盤

を
除

く。
）

（
以

下
、「

⽕
災

防
護

対
象

ケ
ー

ブ
ル

」と
い

う。
）

に
つ

い
て

、設
⼯

認
で

申
請

した
⽕

災
源

に
対

す
る

対
策

を考
慮

した
系

統
分

離
対

策
に

係
る

運
⽤

を⾏
う場

合
、

本
来

は
設

備
対

策
で

対
応

す
べ

き範
囲

を運
⽤

で
担

保
が

必
要

とな
った

こと
か

ら、
⽕

災
防

護
対

象
ケ

ー
ブル

か
ら⽔

平
距

離
6m

の
範

囲
内

に
可

燃
性

物
質

を
原

則
持

ち
込

まな
い

運
⽤

を
確

実
に

実
施

す
る

た
め

、現
⾏

保
安

規
定

に
赤

字
の

とお
り(

b)
の

記
載

を追
加

し、
現

⾏
保

安
規

定
の

⾚
⾊

下
線

部
に

基
づ

き、
⽕

災
防

護
計

画
及

び
社

内
標

準
に

お
け

る
可

燃
性

物
質

の
持

込
み

管
理

に
関

す
る

記
載

内
容

を⾒
直

す
。

な
お

、⽕
災

防
護

対
象

ケ
ー

ブ
ル

か
ら⽔

平
距

離
6m

の
範

囲
外

に
つ

い
て

も
、早

期
に

⽕
災

を
感

知
し消

⽕
す

る
運

⽤
を⾏

うた
め

、保
安

規
定

に
明

記
す

る
こと

とす
る

。

（
⽕

災
発

生
時

の
体

制
の

整
備

）
第

１
８

条
保

全
計

画
課

⻑
は

、⽕
災

が
発

生
した

場
合

（
以

下
、「

⽕
災

発
生

時
」と

い
う。

）
に

お
け

る
原

⼦
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
※

１
を

⾏
う体

制
の

整
備

とし
て

、次
の

各
号

を
含

む
計

画
※

２
を

策
定

し、
所

⻑
の

承
認

を
得

る
。ま

た
、計

画
は

、添
付

２
に

⽰
す

「⽕
災

、内
部

溢
⽔

、⽕
山

影
響

等
、自

然
災

害
お

よ
び

有
毒

ガ
ス

発
生

時
の

対
応

に
係

る
実

施
基

準
」に

従
い

策
定

す
る

。
(1

) 
中

央
制

御
室

か
ら消

防
機

関
へ

通
報

す
る

た
め

の
専

⽤
回

線
を

使
⽤

した
通

報
設

備
の

設
置

※
３

(2
) 

⽕
災

発
生

時
に

お
け

る
原

⼦
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
を⾏

うた
め

に
必

要
な

要
員

の
配

置
(3

) 
⽕

災
発

生
時

に
お

け
る

原
⼦

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

を⾏
う要

員
に

対
す

る
教

育
訓

練
(4

) 
⽕

災
発

生
時

に
お

け
る

原
⼦

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

を⾏
うた

め
に

必
要

な
資

機
材

の
配

備
(5

) 
発

電
所

に
お

け
る

可
燃

物
の

適
切

な
管

理
２

．
各

課
（

室
）

⻑
（

当
直

課
⻑

を除
く。

）
は

、前
項

の
計

画
に

基
づ

き、
⽕

災
発

生
時

に
お

け
る

原
⼦

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

を
⾏

うた
め

に
必

要
な

体
制

お
よび

⼿
順

の
整

備
を実

施
す

る
。 〜

中
略

〜
※

１
︓

消
防

機
関

へ
の

通
報

、消
⽕

ま
た

は
延

焼
の

防
⽌

、そ
の

他
公

設
消

防
隊

が
⽕

災
の

現
場

に
到

着
す

る
まで

に
⾏

う活
動

を含
む

。ま
た

、⽕
災

の
発

生
防

⽌
、⽕

災
の

早
期

感
知

お
よ

び
消

⽕
な

らび
に

⽕
災

に
よる

影
響

の
軽

減
に

係
る

措
置

を
含

む
（

以
下

、本
条

に
お

い
て

同
じ）

。
※

２
︓

計
画

とは
、⽕

災
防

護
計

画
を

⽰
す

。
※

３
︓

⼀
般

回
線

の
代

替
設

備
で

あ
る

専
⽤

回
線

、通
報

設
備

が
点

検
また

は
故

障
に

より
使

⽤
不

能
とな

った
場

合
を除

く。
た

だ
し、

点
検

後
ま

た
は

修
復

後
は

遅
滞

な
く復

旧
させ

る
。

（
高

浜
発

電
所

の
例

）
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2
１

．
可

燃
物

の
持

込
み

管
理

⽅
法

の
⾒

直
し（

２
／

３
）

１
⽕

災
１

．
５

⼿
順

書
の

整
備

(2
) 

各
課

（
室

）
⻑

（
当

直
課

⻑
を除

く。
）

は
、⽕

災
発

生
時

に
お

け
る

原
⼦

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

を
⾏

うた
め

に
必

要
な

体
制

の
整

備
とし

て
、以

下
の

活
動

を実
施

す
る

こと
を

社
内

標
準

に
定

め
る

。
〜

中
略

〜
ｓ

．
⽕

災
予

防
活

動
（

可
燃

物
管

理
）

(a
)保

全
計

画
課

⻑
は

、原
⼦

炉
施

設
の

安
全

機
能

を有
す

る
構

築
物

、系
統

お
よび

機
器

を
設

置
す

る
⽕

災
区

域
ま

た
は

⽕
災

区
画

に
つ

い
て

は
、当

該
施

設
を

⽕
災

か
ら防

護
す

る
た

め
、恒

設
機

器
お

よび
点

検
等

に
使

⽤
す

る
可

燃
物

（
資

機
材

）
の

総
発

熱
量

が
、制

限
発

熱
量

を
超

え
な

い
管

理
（

持
込

み
と保

管
）

を
実

施
す

る
。

(b
)保

全
計

画
課

⻑
は

、ケ
ー

ブ
ル

ト
レ

イ
を

除
く電

線
管

等
に

敷
設

す
る

⽕
災

防
護

対
象

ケ
ー

ブ
ル

（
電

気
盤

お
よ

び
制

御
盤

を
除

く。
）

（
以

下
、「

⽕
災

防
護

対
象

ケ
ー

ブ
ル

」と
い

う。
）

に
つ

い
て

、⽕
災

源
に

対
す

る
対

策
を

考
慮

した
系

統
分

離
対

策
に

係
る

運
⽤

を
⾏

う場
合

※
、⽕

災
防

護
対

象
ケ

ー
ブ

ル
か

ら
⽔

平
距

離
6m

の
範

囲
内

は
、可

燃
性

物
質

を
原

則
持

ち
込

ま
な

い
運

⽤
とし

て
、原

⼦
炉

容
器

に
燃

料
が

装
荷

さ
れ

て
い

る
期

間
は

、当
該

範
囲

内
に

原
⼦

炉
の

安
全

確
保

等
に

必
要

な
資

機
材

の
可

燃
性

物
質

以
外

を
持

ち
込

ま
な

い
管

理
を

実
施

す
る

。
な

お
、各

課
（

室
）

⻑
は

、原
⼦

炉
容

器
に

燃
料

が
装

荷
さ

れ
て

い
る

期
間

に
お

い
て

、当
該

範
囲

内
に

原
⼦

炉
の

安
全

確
保

等
に

必
要

な
資

機
材

の
可

燃
性

物
質

を
持

ち
込

む
必

要
が

あ
る

場
合

に
は

、当
該

可
燃

性
物

質
を

⽕
災

源
とす

る
⽕

災
が

⽕
災

防
護

対
象

ケ
ー

ブ
ル

に
影

響
を

及
ぼ

さ
な

い
よ

うに
、早

期
に

⽕
災

を
感

知
し消

⽕
す

る
た

め
の

措
置

とし
て

、監
視

人
の

配
置

お
よ

び
消

⽕
設

備
の

配
備

等
を

実
施

す
る

。
ま

た
、各

課
（

室
）

⻑
は

、⽕
災

防
護

対
象

ケ
ー

ブ
ル

か
ら

⽔
平

距
離

6m
の

範
囲

外
は

、当
該

場
所

で
発

⽣
す

る
⽕

災
が

⽕
災

防
護

対
象

ケ
ー

ブ
ル

に
影

響
を

及
ぼ

さ
な

い
よ

うに
、早

期
に

⽕
災

を
感

知
し消

⽕
す

る
た

め
の

措
置

とし
て

、⽕
災

感
知

設
備

に
よ

る
監

視
お

よ
び

消
⽕

器
・消

⽕
栓

等
を

⽤
い

た
消

⽕
活

動
を

実
施

す
る

。
※

︓
互

い
に

相
違

す
る

系
列

の
⽕

災
防

護
対

象
ケ

ー
ブ

ル
の

い
ず

れ
か

⼀
⽅

の
ケ

ー
ブ

ル
の

周
囲

の
⽕

災
源

に
対

して
対

策
を

講
じ

る
こと

を
基

本
とし

、固
定

⽕
災

源
（

⽕
災

区
域

ま
た

は
⽕

災
区

画
内

に
常

に
設

置
ま

た
は

保
管

して
い

る
⽕

災
防

護
対

象
ケ

ー
ブ

ル
以

外
の

設
備

の
可

燃
性

物
質

（
⽕

災
防

護
対

象
ケ

ー
ブ

ル
に

⽕
災

に
よ

る
影

響
を

及
ぼ

さ
な

い
も

の
を

除
く。

）
）

とな
る

⽕
災

防
護

対
象

機
器

等
を

設
置

して
い

る
⽕

災
区

域
ま

た
は

⽕
災

区
画

に
お

い
て

は
、当

該
の

⽕
災

防
護

対
象

機
器

等
の

系
列

と相
違

す
る

系
列

の
⽕

災
防

護
対

象
ケ

ー
ブ

ル
の

周
囲

の
⽕

災
源

に
対

して
対

策
を

講
じる

こと
を

い
う。

添
付

２
（

⽕
災

、内
部

溢
⽔

、⽕
山

影
響

等
、自

然
災

害
お

よび
有

毒
ガ

ス
発

生
時

の
対

応
に

係
る

実
施

基
準

）
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3
１

．
可

燃
物

の
持

込
み

管
理

⽅
法

の
⾒

直
し（

３
／

３
）

１
⽕

災
１

．
３

教
育

訓
練

の
実

施
放

射
線

管
理

課
⻑

、発
電

室
⻑

お
よ

び
保

全
計

画
課

⻑
は

、⽕
災

防
護

の
対

応
に

関
す

る
以

下
の

教
育

訓
練

を
定

期
的

に
実

施
す

る
。

(1
) 

⽕
災

防
護

教
育

ａ
．

放
射

線
管

理
課

⻑
、発

電
室

⻑
お

よび
保

全
計

画
課

⻑
は

、全
所

員
に

対
して

、以
下

の
教

育
訓

練
を

実
施

す
る

。ま
た

、専
属

消
防

隊
に

対
して

、以
下

の
教

育
訓

練
が

実
施

され
て

い
る

こと
を確

認
す

る
。

(a
) 

原
⼦

炉
施

設
内

の
⽕

災
区

域
また

は
⽕

災
区

画
に

設
置

され
る

安
全

機
能

を
有

す
る

構
築

物
、系

統
お

よ
び

機
器

な
らび

に
重

大
事

故
等

対
処

施
設

の
機

能
を⽕

災
か

ら防
護

す
る

こと
を目

的
とし

て
、⽕

災
か

ら防
護

す
べ

き
機

器
等

の
⽕

災
の

発
生

防
⽌

、
⽕

災
の

早
期

感
知

お
よび

消
⽕

な
らび

に
⽕

災
の

影
響

軽
減

の
それ

ぞ
れ

を
考

慮
した

教
育

訓
練

(b
) 

原
⼦

炉
施

設
内

の
⽕

災
区

域
ま

た
は

⽕
災

区
画

に
設

置
さ

れ
る

安
全

機
能

を
有

す
る

構
築

物
、系

統
お

よ
び

機
器

を
⽕

災
か

ら
防

護
す

る
こと

を
⽬

的
とし

た
可

燃
物

の
持

込
み

管
理

に
つ

い
て

の
教

育
訓

練
(c

) 
安

全
施

設
を

外
部

⽕
災

か
ら防

護
す

る
た

め
に

必
要

な
以

下
の

教
育

訓
練

〜
中

略
〜

(d
) 

⽕
災

が
発

生
した

場
合

の
消

⽕
活

動
お

よび
内

部
溢

⽔
を考

慮
した

消
⽕

活
動

に
関

す
る

教
育

訓
練

添
付

２
（

⽕
災

、内
部

溢
⽔

、⽕
山

影
響

等
、自

然
災

害
お

よび
有

毒
ガ

ス
発

生
時

の
対

応
に

係
る

実
施

基
準

）

 
可

燃
物

の
持

込
み

管
理

に
つ

い
て

の
教

育
訓

練
の

追
加

⽕
災

防
護

対
象

ケ
ー

ブ
ル

か
ら⽔

平
距

離
6m

の
範

囲
内

に
可

燃
性

物
質

を
原

則
持

ち
込

ま
な

い
運

⽤
等

を
徹

底
す

る
た

め
、こ

れ
ま

で
(a

)の
記

載
に

含
ま

れ
て

い
た

も
の

を
(b

)と
して

明
⽰

した
。

具
体

的
な

内
容

は
、⽕

災
防

護
計

画
及

び
社

内
標

準
に

定
め

る
。

（
高

浜
発

電
所

の
例

）
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4

（
１

）
持

ち
込

ま
な

い
可

燃
性

物
質

原
⼦

炉
の

安
全

確
保

等
に

必
要

な
資

機
材

の
可

燃
性

物
質

以
外

（
⽕

災
防

護
対

象
ケ

ー
ブル

に
⽕

災
に

よる
影

響
を

及
ぼ

さな
い

も
の

を
除

く。
）

（
２

）
持

ち
込

み
す

る
可

燃
性

物
質

ａ
．

原
⼦

炉
の

安
全

確
保

等
に

必
要

な
資

機
材

原
⼦

炉
の

安
全

確
保

等
に

必
要

な
資

機
材

とは
、運

転
員

の
巡

回
点

検
、保

修
課

員
等

の
日

常
的

な
設

備
点

検
、又

は
設

備
の

トラ
ブル

対
応

（
設

備
の

デ
ー

タ採
取

等
を

含
む

。）
、設

備
復

旧
作

業
並

び
に

トラ
ブル

未
然

防
⽌

の
た

め
に

⾏
う作

業
等

に
お

い
て

使
⽤

す
る

資
機

材
で

あ
り、

⼀
時

的
に

持
ち

込
む

場
合

が
あ

る
可

燃
性

物
質

を
以

下
に

例
⽰

す
る

。

ｂ
．

⽕
災

防
護

対
象

ケ
ー

ブ
ル

に
⽕

災
に

よ
る

影
響

を
及

ぼ
さな

い
も

の
⽕

災
防

護
対

象
ケ

ー
ブル

に
⽕

災
に

よる
影

響
を

及
ぼ

さな
い

も
の

とは
、発

熱
量

が
10

00
M

J以
下

で
あ

って
、⽕

災
防

護
対

象
ケ

ー
ブ

ル
か

ら⽔
平

距
離

10
cm

以
上

、垂
直

距
離

60
cm

以
上

の
離

隔
距

離
を

確
保

す
る

こと
が

で
き

る
仮

置
き資

機
材

で
あ

る
。

２
．

可
燃

性
物

質
の

対
象

に
つ

い
て

 
⽕

災
防

護
対

象
ケ

ー
ブ

ル
か

ら⽔
平

距
離

6m
の

範
囲

内
の

可
燃

性
物

質
の

持
込

み
管

理
とし

て
、対

象
物

を
以

下
に

⽰
す

。

①
日

々
の

作
業

完
了

後
に

持
ち

出
す

作
業

中
の

資
機

材
（

以
下

、「
作

業
中

資
機

材
」と

い
う。

）
•

作
業

⼿
順

書
、記

録
⽤

紙
類

（
運

転
員

・保
修

員
等

に
よ

る
巡

視
点

検
⽤

の
⽤

紙
類

を
含

む
）

•
トラ

ブ
ル

対
応

⽤
⼯

具
・機

器
類

•
試

験
・検

査
⽤

機
器

・測
定

装
置

（
ケ

ー
ブ

ル
含

む
）

•
そ

の
他

作
業

⽤
資

機
材

（
ゴ

ム
⼿

袋
、ウ

ェス
、ポ

リ製
品

、木
製

品
、有

機
溶

剤
等

）

②
日

々
の

作
業

完
了

後
も

監
視

⼈
等

に
よ

る
監

視
を

継
続

す
る

仮
置

き
資

機
材

(以
下

、「
仮

置
き

資
機

材
」と

い
う。

) 
※

•
大

型
作

業
⽤

資
機

材
（

溶
接

機
器

、開
先

加
⼯

機
、ア

ン
カー

ドリ
ル

類
）

•
放

射
線

管
理

上
必

要
な

可
搬

型
局

所
排

気
装

置
類

（
ダク

ト含
む

）
•

試
験

・検
査

⽤
機

器
・測

定
装

置
（

連
続

的
に

デ
ー

タ採
取

す
る

必
要

が
あ

る
も

の
に

限
る

）
•

異
物

混
⼊

防
⽌

の
た

め
に

養
生

して
い

る
シ

ー
ト類

•
汚

染
防

⽌
・床

面
保

護
の

た
め

に
養

生
して

い
る

シ
ー

ト、
クリ

ー
ン

ハ
ウス

類
•

作
業

区
画

、安
全

ネ
ット

、ト
ラロ

ー
プ

類
、足

場
⽤

プ
ラス

チ
ック

カバ
ー

•
重

大
事

故
等

の
対

処
に

使
⽤

す
る

ケ
ー

ブ
ル

等
の

可
搬

型
資

機
材

※
︓

発
熱

量
が

10
00

M
Jを

超
え

る
も

の
を

対
象

とす
る

7



5

•
⽕

災
源

に
対

す
る

対
策

を
考

慮
した

系
統

分
離

を
⾏

う場
合

、下
記

パ
ター

ン
の

い
ず

れ
か

を
選

択
し、

可
燃

性
物

質
の

持
込

み
管

理
を

実
施

。
•

⽔
平

距
離

6m
の

範
囲

が
多

い
⽕

災
区

画
に

つ
い

て
は

、当
該

⽕
災

区
画

全
体

を
可

燃
物

保
管

禁
⽌

エ
リア

に
設

定
し、

可
燃

性
物

質
を

原
則

持
ち

込
ま

な
い

運
⽤

管
理

を
実

施
す

る
。（

パ
ター

ン
１

）
•

⽔
平

距
離

6m
の

範
囲

が
⽐

較
的

少
な

い
⽕

災
区

画
に

つ
い

て
は

、現
場

に
お

い
て

⽔
平

距
離

6m
の

範
囲

を
テ

ー
プ

等
で

識
別

し、
そ

の
範

囲
内

に
可

燃
性

物
質

を
原

則
持

ち
込

ま
な

い
運

⽤
管

理
を

実
施

す
る

。（
パ

ター
ン

２
）

３
．

可
燃

性
物

質
の

運
⽤

管
理

に
つ

い
て

（
１

／
３

）
枠

囲
み

の
範

囲
は

機
密

に
係

る
事

項
で

す
の

で
公

開
す

る
こと

は
で

き
ま

せ
ん

。

（
美

浜
３

号
機

の
例

）
【パ

ター
ン

１
】

・区
画

︓
（

電
動

補
助

給
⽔

ポ
ンプ

エリ
ア

）
区

画
全

体
に

可
燃

性
物

質
を

原
則

持
ち

込
まな

い
運

⽤

【パ
ター

ン
２

】
・区

画
︓

（
補

助
建

屋
サ

ンプ
及

び
通

路
エ

リア
）

⽔
平

距
離

6m
の

範
囲

内
に

原
則

可
燃

性
物

質
を

持
ち

込
ま

な
い

運
⽤

6m 6m

現
場

イ
メ

ー
ジ

テ
ー

プ
で

識
別

⽕
災

防
護

対
象

ケ
ー

ブ
ル

⽕
災

防
護

対
象

ケ
ー

ブ
ル

か
ら⽔

平
距

離
６

ｍ
の

範
囲

⽕
災

防
護

対
象

ケ
ー

ブ
ル

か
ら⽔

平
距

離
６

ｍ
の

範
囲

8



6
３

．
可

燃
性

物
質

の
運

⽤
管

理
に

つ
い

て
（

２
／

３
）

 
パ

ター
ン１

又
は

パ
ター

ン２
で

管
理

す
る

範
囲

内
へ

の
可

燃
性

物
質

の
持

込
み

は
、以

下
の

通
り運

⽤
す

る
。

（
１

）
原

⼦
炉

の
安

全
確

保
等

に
必

要
な

資
機

材
原

⼦
炉

の
安

全
確

保
等

の
た

め
に

必
要

な
保

守
点

検
作

業
又

は
設

備
の

デ
ー

タ採
取

等
で

使
⽤

す
る

資
機

材
を当

該
範

囲
内

に
持

ち
込

む
場

合
に

は
、作

業
中

資
機

材
お

よび
仮

置
き

資
機

材
に

つ
い

て
は

、そ
の

必
要

性
と可

燃
性

物
質

を
持

ち
込

む
者

を
含

む
監

視
⼈

等
に

よ
る

監
視

お
よび

持
込

む
可

燃
性

物
質

の
発

熱
量

に
応

じた
消

⽕
器

等
を作

業
毎

に
配

備
等

に
よ

り、
早

期
に

⽕
災

を
感

知
し消

⽕
す

る
措

置
を

講
じる

。具
体

的
に

は
、以

下
の

とお
りで

あ
る

。
①

作
業

中
資

機
材

②
仮

置
き

資
機

材

（
作

業
中

）
•

持
込

み
可

燃
性

物
質

の
発

熱
量

に
応

じた
消

⽕
器

等
を

作
業

毎
に

配
備

•
可

燃
性

物
質

を
持

ち
込

む
者

を
含

む
作

業
関

係
者

が
監

視
し、

⽕
災

の
早

期
感

知
お

よ
び

消
⽕

対
応

を
⾏

う。
（

作
業

後
）

•
持

ち
込

み
管

理
す

る
範

囲
外

に
持

ち
出

す
。

•
⽕

災
が

発
生

した
場

合
に

は
速

や
か

に
消

⽕
活

動
を

実
施

す
る

。
た

だ
し、

運
転

員
、保

修
課

員
等

の
日

常
点

検
、サ

ー
ベ

イラ
ン

ス
試

験
時

は
既

存
の

消
⽕

器
等

を
使

⽤
す

る
。

（
作

業
中

）
•

上
記

の
「①

作
業

中
資

機
材

」の
内

容
と同

様
の

対
応

を
す

る
。

（
作

業
後

）
•

当
該

資
機

材
の

通
電

を
停

⽌
し、

か
つ

、遮
炎

性
及

び
遮

熱
性

を
有

す
る

不
燃

シ
ー

トで
養

生
若

しく
は

鉄
製

の
箱

に
収

納
す

る
等

の
⽕

災
発

生
防

⽌
に

必
要

な
措

置
を

講
じ、

保
管

す
る

。
•

監
視

⼈
等

※
1に

よ
る

巡
視

点
検

を
3回

／
日

の
頻

度
※

2で
⾏

い
、保

管
状

態
に

異
常

が
な

い
こと

を
確

認
す

る
とと

も
に

、自
動

消
⽕

設
備

で
あ

る
エ

アロ
ゾ

ル
消

⽕
設

備
を

配
備

す
る

こと
に

よ
って

、早
期

に
⽕

災
を

感
知

し消
⽕

す
る

。
•

作
業

完
了

後
に

実
施

す
る

⽕
災

発
生

防
⽌

に
必

要
な

措
置

を
講

じる
こと

が
で

き
な

い
場

合
は

、作
業

完
了

後
の

監
視

⼈
等

に
よ

る
巡

視
点

検
頻

度
を

適
切

に
設

定
し、

監
視

を
強

化
す

る
。

※
１

︓
監

視
⼈

は
、発

電
所

員
、専

属
消

防
隊

又
は

関
係

す
る

協
⼒

会
社

社
員

よ
り選

定
す

る
。

※
２

︓
点

検
頻

度
は

、原
⼦

炉
の

安
全

を
確

保
す

る
た

め
に

実
施

して
い

る
通

常
の

日
常

の
巡

視
点

検
頻

度
と同

程
度

。
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7
３

．
可

燃
性

物
質

の
運

⽤
管

理
に

つ
い

て
（

３
／

３
）

（
２

）
⽕

災
防

護
対

象
ケ

ー
ブ

ル
に

⽕
災

に
よ

る
影

響
を

及
ぼ

さ
な

い
も

の
•

仮
置

き
資

機
材

の
発

熱
量

が
、1

00
0M

J以
下

で
あ

る
こと

お
よ

び
管

理
す

る
範

囲
内

の
総

発
熱

量
※

1 に
つ

い
て

も
10

00
M

J以
下

で
あ

る
こと

を確
認

す
る

。

•
当

該
資

機
材

に
つ

い
て

は
、⽕

災
防

護
対

象
ケ

ー
ブ

ル
か

ら⽔
平

距
離

10
cm

以
上

、垂
直

距
離

60
cm

以
上

の
離

隔
距

離
を

確
保

し、
保

管
す

る
。

•
管

理
す

る
範

囲
内

に
仮

置
き

資
機

材
が

保
管

され
て

お
り、

総
発

熱
量

が
10

00
M

J以
内

の
場

合
に

お
い

て
は

、保
管

状
態

に
異

常
が

な
い

こと
（

離
隔

距
離

が
確

保
され

た
状

態
に

あ
る

こと
）

及
び

⽕
災

が
発

生
して

い
な

い
こと

を
監

視
⼈

等
に

よ
る

巡
視

点
検

に
よ

り確
認

す
る

運
⽤

とし
、巡

視
点

検
頻

度
は

３
回

／
日

とす
る

。

※
1︓

総
発

熱
量

に
つ

い
て

は
、固

定
⽕

災
源

とし
な

い
可

燃
性

物
質

の
うち

、通
電

の
停

⽌
又

は
遮

炎
性

及
び

遮
熱

性
を

有
す

る
不

燃
シ

ー
トで

養
生

又
は

鉄
製

の
ロッ

カー
等

に
収

納
す

る
又

は
⾦

属
筐

体
に

囲
ま

れ
て

い
る

等
の

措
置

の
い

ず
れ

の
措

置
も

講
じる

こと
が

で
き

な
い

も
の

を
総

発
熱

量
に

含
め

る
こと

とす
る

。総
発

熱
量

の
管

理
に

つ
い

て
は

、現
運

⽤
で

使
⽤

し
て

い
る

「⽕
災

荷
重

管
理

シ
ス

テ
ム

」に
よ

り管
理

を実
施

す
る

。
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参
考

資
料

１
（

保
安

規
定

比
較

表
）

 
赤

字
：

適
正

化
箇

所
 

4
/
2
6 

第
２

回
審

査
会

合
 
資
料

1
-1

抜
粋
 

5
/
9 

補
正

申
請
 
保
安

規
定

抜
粋
 

説
明
 

添
付

２
（

火
災

、
内

部
溢

水
、

火
山

影
響

等
、

自
然

災
害

お
よ

び
有

毒
ガ

ス
発

生
時

の
対

応
に

係
る

実
施

基
準

）
 

１
 火

 
災
 

１
．

３
 
教

育
訓

練
の

実
施
 

所
長

室
長
、

放
射
線

管
理
課

長
、
発

電
室

長
お

よ
び
保

全
計

画
課
長

は
、

火
災
防

護
の
対

応
に
関

す
る
以

下
の

教
育

訓
練
を

定
期

的
に

実
施

す
る

。
 

(
1
) 
火

災
防

護
教

育
 

ａ
．

所
長

室
長

、
放

射
線

管
理

課
長

、
発

電
室

長
お

よ
び

保
全

計
画

課
長

は
、

全
所

員
に

対
し

て
、

以
下

の
教

育
訓

練
を

実
施
す

る
。

ま
た

、
専

属
消

防
隊

に
対

し
て

、
以

下
の

教
育

訓
練

が
実

施
さ

れ
て

い
る

こ
と

を
確

認
す

る
。

 

（
中

略
）
 

(
b
) 

原
子

炉
施

設
内

の
火

災
区

域
ま

た
は

火
災

区
画
に

設
置

さ
れ

る
安

全
機

能
を

有
す

る
構

築
物

、
系
統

お
よ

び
機

器
を

火
災
か

ら
防

護
す

る
こ

と
を

目
的

と
し

た
可

燃
物

の
持

込
み

管
理

に
つ

い
て

の
教

育
訓

練
 

（
中

略
）
 

１
．

５
 
手

順
書

の
整

備
 

(
2
) 
各
課
（
室

）
長
（

当
直

課
長

お
よ

び
当
直

長
を

除
く
。
）
は
、
火

災
発

生
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動
を

行
う

た
め

に
必

要
な

体
制

の
整

備
と

し
て

、
以

下
の

活
動

を
実

施
す

る
こ

と
を

社
内

標
準

に
定

め
る

。
 

（
中

略
）
 

ｒ
．

火
災

予
防

活
動

（
可

燃
物

管
理

）
 

（
中

略
）
 

(
b
)保

全
計

画
課

長
は

、
電

線
管

等
の

電
路

（
ケ

ー
ブ
ル

ト
レ

イ
を

除
く
）
（

以
下

、「
電

線
管

等
」

と
い

う
。
）

に
敷
設

す
る

互
い

に
相

違
す
る

系
列
の

い
ず
れ

か
一
方

（
以

下
、
「

防
護

対
象

系
列

」
と
い

う
。
）

の
火

災
防

護
対

象
ケ
ー

ブ
ル

に
つ

い
て

、
火
災

源
に

対
す
る

対
策
を

考
慮
し

た
系
統

分
離

を
行

う
場
合

、
電

線
管

等
に

敷
設
す

る
防

護
対

象
系
列

の
火
災

防
護

対
象

ケ
ー

ブ
ル

か
ら

水
平
距

離
６
ｍ

の
範
囲

内
に
可

燃
物

を
原

則
持
ち

込
ま

な
い

運
用

と
し
て

、
当

該
範

囲
内
に

原
子
炉

の
安

全
確

保
に

必
要

な
資

機
材

以
外

の
可

燃
物
（

火
災

防
護

対
象

ケ
ー

ブ
ル

に
火

災
に

よ
る
影

響
を

及
ぼ

さ
な

い
も

の
を

除
く

。）
を

持
ち

込
ま

な
い

管
理

を
実
施

す
る
。

な
お
、

各
課
（

室
）

長
は

、
当
該

範
囲

内
に

原
子

炉
の
安

全
確

保
に

必
要
な

資
機
材

を
可

燃
物

と
し

て
持

ち
込

む
場
合

に
は
、

早
期
に

火
災
を

感
知

し
消

火
可
能

と
す

る
た

め
の

措
置
と

し
て

、
消

火
器
等

の
配
備

、
お

よ
び

可
燃

物
を

持
ち

込
む

者
を

含
む

監
視

人
等

に
よ

り
監

視
を
継

続
す

る
こ

と
に

つ
い

て
、

保
全

計
画

課
長

の
確

認
を

得
て

実
施

す
る

。
 

        

 

添
付

２
（

火
災

、
内

部
溢

水
、

火
山
影

響
等

、
自

然
災

害
お

よ
び

有
毒

ガ
ス

発
生

時
の
対

応
に

係
る

実
施

基
準

）
 

１
 
火
 災

 

１
．
３

 教
育

訓
練

の
実

施
 

所
長

室
長

、
放
射

線
管

理
課

長
、
発

電
室
長

お
よ

び
保

全
計
画

課
長
は

、
火

災
防
護

の
対

応
に
関

す
る
以

下
の
教

育
訓

練
を

定
期

的
に

実
施

す
る

。
 

(
1)
 火

災
防

護
教

育
 

ａ
．

所
長

室
長
、

放
射

線
管

理
課
長

、
発
電

室
長

お
よ

び
保
全

計
画
課

長
は

、
全
所

員
に

対
し
て

、
以
下

の
教
育

訓
練

を
実

施
す

る
。

ま
た

、
専

属
消

防
隊

に
対

し
て
、

以
下

の
教

育
訓

練
が

実
施

さ
れ

て
い

る
こ

と
を
確

認
す

る
。
 

（
中

略
）
 

(
b)
 
原

子
炉

施
設

内
の

火
災

区
域

ま
た

は
火

災
区

画
に

設
置

さ
れ

る
安

全
機

能
を

有
す

る
構

築
物

、
系

統
お

よ
び

機
器

を
火

災
か

ら
防

護
す

る
こ

と
を

目
的

と
し

た
可
燃

物
の

持
込

み
管

理
に

つ
い

て
の

教
育

訓
練
 

（
中

略
）
 

１
．
５

 手
順

書
の

整
備
 

(
2)
 各

課
（
室

）
長
（

当
直

課
長

お
よ

び
当

直
長

を
除
く

。）
は
、
火

災
発

生
時

に
お

け
る
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
を

行
う

た
め

に
必

要
な

体
制

の
整

備
と
し

て
、

以
下

の
活

動
を

実
施

す
る

こ
と

を
社

内
標
準

に
定

め
る

。
 

（
中

略
）
 

ｒ
．

火
災

予
防

活
動

（
可

燃
物

管
理
）

 

（
中

略
）
 

(
b)
 
保

全
計

画
課

長
は
、
ケ

ー
ブ

ル
ト

レ
イ

を
除

く
電

線
管

等
に

敷
設

す
る

火
災

防
護

対
象
ケ

ー
ブ

ル
（

電
気

盤
お

よ
び

制
御
盤

を
除

く
。）
（

以
下

、「
火

災
防

護
対
象

ケ
ー

ブ
ル

」
と
い

う
。
）
に
つ

い
て

、
火
災

源
に

対
す

る
対
策

を
考
慮

し
た

系
統

分
離
対

策
に
係

る
運
用
を

行
う

場
合

※
 、

火
災

防
護

対
象

ケ
ー

ブ
ル
か

ら
水

平
距

離
６

ｍ
の

範
囲
内
は
、

可
燃

性
物
質

を
原

則
持

ち
込

ま
な

い
運

用
と
し

て
、
原
子

炉
容
器

に
燃
料

が
装

荷
さ

れ
て
い

る
期
間

は
、
当

該
範

囲
内

に
原
子

炉
の
安

全
確
保

等
に

必
要
な

資
機
材
の

可
燃

性
物

質
以
外
を

持
ち

込
ま

な
い

管
理

を
実

施
す

る
。
 

な
お

、
各

課
（

室
）

長
は

、
原

子
炉

容
器

に
燃

料
が

装
荷

さ
れ

て
い

る
期

間
に

お
い

て
、
当

該
範

囲
内
に

原
子

炉
の

安
全
確

保
等
に

必
要

な
資

機
材
の
可

燃
性

物
質
を

持
ち

込
む
必

要
が

あ
る

場
合

に
は
、
当

該
可

燃
性

物
質

を
火
災

源
と

す
る

火
災

が
火

災
防

護
対

象
ケ

ー
ブ

ル
に

影
響

を
及

ぼ
さ

な
い

よ
う

に
、
早

期
に

火
災

を
感

知
し

消
火

す
る

た
め

の
措
置

と
し

て
、
監

視
人
の

配
置

お
よ

び
消

火
設

備
の

配
備

等
を
実

施
す

る
。
 

ま
た

、
各

課
（

室
）

長
は

、
火

災
防

護
対

象
ケ

ー
ブ

ル
か

ら
水

平
距

離
６

ｍ
の

範
囲

外
は

、
当

該
場

所
で

発
生

す
る

火
災
が

火
災

防
護

対
象

ケ
ー

ブ
ル

に
影

響
を

及
ぼ

さ
な

い
よ

う
に

、
早
期

に
火

災
を

感
知

し
消

火
す

る
た

め
の
措

置
と

し
て

、
火

災
感

知
設

備
に

よ
る

監
視

お
よ

び
消

火
器

・
消

火
栓

等
を

用
い

た
消

火
活

動
を
実

施
す

る
。
 

※
：
互
い

に
相

違
す

る
系

列
の
火
災

防
護
対

象
ケ

ー
ブ

ル
の

い
ず

れ
か

一
方

の
ケ

ー
ブ

ル
の

周
囲

の
火

災
源

に
対

し
て

対
策
を

講
じ

る
こ
と

を
基

本
と

し
、
固

定
火

災
源
（

火
災
区

域
ま

た
は

火
災

区
画

内
に

常
に

設
置

ま
た

は
保
管

し
て

い
る

火
災
防

護
対

象
ケ
ー

ブ
ル

以
外

の
設

備
の

可
燃

性
物
質
（

火
災

防
護

対
象

ケ
ー

ブ
ル

に
火

災
に

よ
る

影
響

を
及

ぼ
さ

な
い

も
の
を

除
く

。
））

と
な

る
火

災
防

護
対

象
機

器
等

を
設

置
し

て
い

る
火

災
区

域
ま

た
は
火

災
区

画
に

お
い

て
は
、
当

該
の

火
災
防

護
対

象
機
器

等
の

系
列
と

相
違

す
る
系

列
の

火
災
防

護
対

象
ケ

ー
ブ
ル

の
周

囲
の

火
災

源
に
対

し
て

対
策
を

講
じ

る
こ

と
を

い
う
。

 

                  ・
第

２
回

審
査

会
合

に
て

説
明

し
た

設
工

認
の

基
本

設
計

方
針

で
の

用
語

の
定

義
を

追
加

し
た

。
 

・
記

載
を

適
正

化
し

た
。
 

・
第

２
回

審
査

会
合

に
て

説
明

し
た

、
持

込
み

可
燃

物
管

理
の

適
用

期
間

を
保

安
規

定
に

明
記

し
た

。
 

・
火

災
防

護
審

査
基

準
に

合
わ

せ
、「

可
燃

物
」

か
ら

「
可

燃
性

物
質

」
に

記
載

を
適

正
化

し
た

。
 

・
第

２
回

審
査

会
合

に
て

説
明

し
た

、
水

平
距
離

6
m

の
範

囲
内

に
可

燃
性

物
質

を
持

ち
込

む
場

合
に
お

け
る

早
期

に
火

災
を

感
知

し
消

火
す

る
運

用
の
目

的
と

具
体

的
な

対
策

を
明

記
し

た
。
 

・
第

１
回

及
び

第
２

回
審

査
会

合
に

て
説

明
し

た
、

水
平

距
離

6
m
の

範
囲

外
の

火
災
予

防
措

置
と
し

て
、

早
期

に
火

災
を

感
知

し
消

火
す

る
運

用
に
つ

い
て

、
具

体
的

な
内

容
を

明
記

し
た

。
 

・
第

１
回

及
び

第
２

回
審

査
会

合
に

て
説

明
し

た
対

策
を

講
じ

る
系

列
の

考
え

方
に

つ
い

て
設

工
認
の

基
本

設
計

方
針

で
の

用
語

の
定

義
を

追
加

し
た

。
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美
浜

発
電

所
３

号
機

高
浜

発
電

所
1,

2,
３

,4
号

機
大

飯
発

電
所

３
,4

号
機

⽕
災

防
護

対
象

ケ
ー

ブ
ル

の
系

統
分

離
対

策
に

係
る

設
計

及
び

⼯
事

計
画

（
変

更
）

認
可

申
請

な
らび

に
保

安
規

定
変

更
認

可
申

請
の

概
要

に
つ

い
て

関
⻄

電
⼒

株
式

会
社

２
０

２
３

年
４

⽉

枠
囲

み
の

範
囲

は
機

密
に

係
る

事
項

で
す

の
で

公
開

す
る

こと
は

で
き

ま
せ

ん
。

参
考

資
料

２
（

20
23

年
4⽉

13
日

第
1回

審
査

会
合

資
料

1-
1）

12



1
Ⅰ

．
今

回
の

設
計

及
び

⼯
事

計
画

（
変

更
）

認
可

申
請

、保
安

規
定

変
更

認
可

申
請

に
つ

い
て

【申
請

理
由

】
今

回
の

設
計

及
び

⼯
事

計
画

（
変

更
）

認
可

（
以

下
「設

⼯
認

」と
い

う。
）

申
請

な
らび

に
保

安
規

定
変

更
認

可
申

請
（

以
下

「保
安

規
定

申
請

」と
い

う。
）

は
、既

⼯
事

計
画

（
以

下
「既

⼯
認

」と
い

う。
）

に
基

づ
く⽕

災
防

護
対

象
ケ

ー
ブ

ル
の

系
統

分
離

対
策

⼯
事

に
期

間
を

要
す

る
こと

か
ら、

早
期

に
是

正
処

置
を

図
る

べ
く現

場
の

状
況

を
踏

ま
え

た
系

統
分

離
対

策
を

⾏
うた

め
、高

浜
1,

2号
機

は
既

⼯
認

の
変

更
認

可
申

請
、そ

れ
以

外
は

個
別

の
設

⼯
認

申
請

を
⾏

い
、運

⽤
上

必
要

な
事

項
を

追
加

す
る

た
め

保
安

規
定

申
請

を
同

時
に

実
施

した
も

の
で

あ
る

。
【設

⼯
認

申
請

の
内

容
】

美
浜

３
号

機
⽕

災
防

護
対

象
ケ

ー
ブ

ル
の

系
統

分
離

対
策

に
係

る
設

計
及

び
⼯

事
計

画
認

可
申

請
20

23
年

3⽉
31

日
申

請
高

浜
1,

2号
機

⽕
災

防
護

対
象

ケ
ー

ブ
ル

の
系

統
分

離
対

策
に

係
る

設
計

及
び

⼯
事

計
画

変
更

認
可

申
請

20
23

年
3⽉

31
日

申
請

高
浜

3,
4号

機
⽕

災
防

護
対

象
ケ

ー
ブ

ル
の

系
統

分
離

対
策

に
係

る
設

計
及

び
⼯

事
計

画
認

可
申

請
20

23
年

3⽉
31

日
申

請
大

飯
3,

4号
機

⽕
災

防
護

対
象

ケ
ー

ブ
ル

の
系

統
分

離
対

策
に

係
る

設
計

及
び

⼯
事

計
画

認
可

申
請

20
23

年
3⽉

31
日

申
請

な
お

、申
請

対
象

は
⽕

災
防

護
対

象
ケ

ー
ブ

ル
の

うち
、ケ

ー
ブ

ル
トレ

イに
て

敷
設

して
い

る
も

の
以

外
とす

る
。（

以
下

「⽕
災

防
護

対
象

ケ
ー

ブ
ル

」と
い

う。
）

申
請

書
類

記
載

内
容

本 文
⽕

災
防

護
設

備
の

基
本

設
計

方
針

、適
⽤

基
準

及
び

適
⽤

規
格

、⼯
事

の
方

法
、⼯

事
⼯

程
、品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
⽕

災
防

護
対

象
ケ

ー
ブ

ル
の

系
統

分
離

設
計

の
追

加
に

係
る

基
本

設
計

方
針

の
変

更
内

容
を

記
載

して
い

る
。ま

た
、本

設
⼯

認
に

お
け

る
⼯

事
の

方
法

他
に

つ
い

て
記

載
して

い
る

。

添 付 資 料

１
発

電
⽤

原
⼦

炉
の

設
置

の
許

可
との

整
合

性
に

関
す

る
説

明
書

本
設

⼯
認

の
基

本
設

計
方

針
と設

置
許

可
申

請
書

の
整

合
性

に
つ

い
て

記
載

して
い

る
。

２
安

全
設

備
及

び
重

大
事

故
等

対
処

設
備

が
使

⽤
され

る
条

件
の

下
に

お
け

る
健

全
性

に
関

す
る

説
明

書
※

本
設

⼯
認

で
追

加
す

る
系

統
分

離
設

計
に

よ
り、

既
⼯

認
に

お
け

る
安

全
設

備
及

び
設

計
基

準
対

象
施

設
の

設
計

に
影

響
が

な
い

こと
を

記
載

して
い

る
。

３
発

電
⽤

原
⼦

炉
施

設
の

⽕
災

防
護

に
関

す
る

説
明

書
本

設
⼯

認
で

追
加

す
る

⽕
災

防
護

対
象

ケ
ー

ブ
ル

の
系

統
分

離
設

計
の

具
体

的
な

内
容

を
記

載
して

い
る

。
４

設
計

及
び

⼯
事

に
係

る
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
に

関
す

る
説

明
書

設
計

及
び

⼯
事

に
係

る
品

質
管

理
の

方
法

等
に

つ
い

て
記

載
して

い
る

。

【保
安

規
定

申
請

の
内

容
】

美
浜

発
電

所
原

⼦
炉

施
設

保
安

規
定

変
更

認
可

申
請

20
23

年
3⽉

31
日

申
請

高
浜

発
電

所
原

⼦
炉

施
設

保
安

規
定

変
更

認
可

申
請

20
23

年
3⽉

31
日

申
請

大
飯

発
電

所
原

⼦
炉

施
設

保
安

規
定

変
更

認
可

申
請

20
23

年
3⽉

31
日

申
請

⽕
災

発
生

時
に

お
け

る
原

⼦
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
を

⾏
う体

制
の

整
備

に
、可

燃
物

の
持

込
み

管
理

に
つ

い
て

の
教

育
訓

練
を

追
加

※
高

浜
1,

2号
機

に
つ

い
て

は
、既

⼯
認

か
ら変

更
が

な
い

た
め

、本
変

更
認

可
申

請
書

に
は

添
付

して
い

な
い

。
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2
Ⅱ

．
今

回
の

設
⼯

認
申

請
、保

安
規

定
申

請
に

係
る

全
体

⼯
程

【審
査

ス
ケ

ジ
ュー

ル
と⼯

事
⼯

程
】

20
22

年
度

20
23

年
度

20
24

年
度

20
25

年
度

下
期

上
期

下
期

上
期

下
期

上
期

下
期

審 査 ⼯ 事 ⼯ 程

設
⼯

認
申

請
（

美
浜

3号
機

、⾼
浜

1,
2,

3,
4号

機
、⼤

飯
3,

4号
機

︓
3/

31
申

請
）

保
安

規
定

申
請

（
美

浜
、⾼

浜
、⼤

飯
︓

3/
31

申
請

）

美
浜

3号
機

⾼
浜

1号
機▼

⾼
浜

2号
機

⾼
浜

3号
機

⾼
浜

4号
機

⼤
飯

3号
機

⼤
飯

4号
機

申
請

・各
プ

ラ
ン

ト
の

対
策

物
量

（
参

考
１

参
照

）
を

考
慮

し、
⼯

事
及

び
検

査
を

実
施

。
・今

後
、可

能
な

限
り⼯

事
期

間
の

短
縮

に
努

め
る

。

優
先

的
な

審
査

・早
期

の
認

可
を

希
望
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3

第
２

章
1.

(3
)a

.(
a)

⽕
災

防
護

対
象

機
器

等
の

系
統

分
離

対
策

イ．
3時

間
以

上
の

耐
⽕

能
⼒

を
有

す
る

隔
壁

⽕
災

防
護

対
象

機
器

等
は

、⽕
災

耐
久

試
験

に
よ

り3
時

間
以

上
の

耐
⽕

能
⼒

を
確

認
した

隔
壁

に
よ

って
、互

い
に

相
違

す
る

系
列

間
の

系
統

分
離

を
⾏

う設
計

とす
る

。
ロ．

1時
間

耐
⽕

隔
壁

、⽕
災

感
知

設
備

及
び

自
動

消
⽕

設
備

⽕
災

防
護

対
象

機
器

等
は

、想
定

され
る

⽕
災

に
対

して
1時

間
の

耐
⽕

能
⼒

を
有

す
る

隔
壁

の
設

置
に

よ
って

、互
い

に
相

違
す

る
系

列
間

の
系

統
分

離
を

⾏
う

設
計

とす
る

。
隔

壁
は

、材
料

、寸
法

を
設

計
す

る
た

め
の

⽕
災

耐
久

試
験

に
よ

り1
時

間
の

耐
⽕

性
能

を
有

す
る

設
計

とす
る

。
1時

間
耐

⽕
隔

壁
を

全
周

に
施

⼯
す

る
ケ

ー
ブ

ル
トレ

イの
真

下
に

⽕
災

源
が

あ
る

場
合

は
、⽕

災
源

の
⽕

災
に

伴
う⽕

炎
が

、ケ
ー

ブ
ル

トレ
イ上

面
ま

で
達

しな
い

設
計

とす
る

。

既
⼯

認
の

基
本

設
計

⽅
針

（
変

更
前

）
第

２
章

1.
(3

)a
.(

a)
⽕

災
防

護
対

象
機

器
等

の
系

統
分

離
対

策
イ．

3時
間

以
上

の
耐

⽕
能

⼒
を

有
す

る
隔

壁
⽕

災
防

護
対

象
機

器
等

は
、⽕

災
耐

久
試

験
に

よ
り3

時
間

以
上

の
耐

⽕
能

⼒
を

確
認

した
隔

壁
に

よ
って

、互
い

に
相

違
す

る
系

列
間

の
系

統
分

離
を

⾏
う設

計
とす

る
。

ロ．
1時

間
耐

⽕
隔

壁
、⽕

災
感

知
設

備
及

び
自

動
消

⽕
設

備
⽕

災
防

護
対

象
機

器
等

は
、想

定
され

る
⽕

災
に

対
して

1時
間

の
耐

⽕
能

⼒
を

有
す

る
隔

壁
の

設
置

に
よ

って
、互

い
に

相
違

す
る

系
列

間
の

系
統

分
離

を
⾏

う
設

計
とす

る
。

隔
壁

は
、材

料
、寸

法
を

設
計

す
る

た
め

の
⽕

災
耐

久
試

験
に

よ
り1

時
間

の
耐

⽕
性

能
を

有
す

る
設

計
とす

る
。

1時
間

耐
⽕

隔
壁

を
全

周
に

施
⼯

す
る

ケ
ー

ブ
ル

トレ
イの

真
下

に
⽕

災
源

が
あ

る
場

合
は

、⽕
災

源
の

⽕
災

に
伴

う⽕
炎

が
、ケ

ー
ブ

ル
トレ

イ上
面

ま
で

達
しな

い
設

計
とす

る
。

ハ
．

⽔
平

距
離

6m
の

範
囲

に
お

い
て

講
じる

上
記

イ又
は

ロと
同

等
の

措
置

⽕
災

防
護

対
象

機
器

等
は

、互
い

に
相

違
す

る
系

列
の

い
ず

れ
か

⼀
方

を
⽔

平
距

離
6m

の
範

囲
内

に
あ

る
固

定
⽕

災
源

と3
時

間
以

上
又

は
1時

間
の

耐
⽕

能
⼒

を
有

す
る

隔
壁

等
で

分
離

し、
同

範
囲

内
に

仮
置

き
す

る
も

の
を

含
め

て
可

燃
物

を
持

ち
込

ま
な

い
よ

うに
維

持
管

理
す

る
。ま

た
、固

定
⽕

災
源

に
⽕

災
感

知
設

備
及

び
自

動
消

⽕
設

備
を

設
置

す
る

等
、⽕

災
の

早
期

感
知

及
び

早
期

消
⽕

に
必

要
な

措
置

を
講

じる
こと

に
よ

って
、互

い
に

相
違

す
る

系
列

間
の

系
統

分
離

を
⾏

う設
計

とす
る

。可
燃

物
の

仮
置

き
等

に
係

る
運

⽤
並

び
に

⽕
災

の
早

期
感

知
及

び
早

期
消

⽕
に

係
る

運
⽤

に
つ

い
て

は
、保

安
規

定
に

定
め

て
管

理
す

る
。

⽕
災

防
護

対
象

ケ
ー

ブ
ル

を
不

燃
材

で
あ

る
電

線
管

に
収

納
す

る
場

合
は

、電
線

管
に

外
部

か
らの

酸
素

供
給

防
⽌

を
目

的
とし

た
難

燃
性

の
耐

熱
シ

ー
ル

材
を

処
置

す
る

こと
に

よ
り、

電
線

管
内

部
で

⽕
災

が
発

生
した

場
合

で
も

自
己

消
⽕

す
る

設
計

とす
る

。

Ⅲ
．

本
設

⼯
認

申
請

の
概

要
（

１
／

２
）

本
設

⼯
認

の
基

本
設

計
⽅

針
（

変
更

後
）

基
本

設
計

方
針

の
記

載
追

加
箇

所

 
基

本
設

計
⽅

針
の

変
更

内
容
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4
Ⅲ

．
本

設
⼯

認
申

請
の

概
要

（
２

／
２

）
 

⽕
災

防
護

対
象

ケ
ー

ブ
ル

の
系

統
分

離
設

計
の

追
加

本
設

⼯
認

申
請

で
は

、⽕
災

防
護

審
査

基
準

と同
等

⽔
準

で
あ

る
設

備
対

策
に

運
⽤

を
組

み
合

わ
せ

た
設

計
（

ハ
）

を
基

本
設

計
⽅

針
に

追
加

す
る

。
以

下
に

、⽕
災

防
護

対
象

ケ
ー

ブ
ル

の
系

統
分

離
対

策
に

つ
い

て
、⽕

災
防

護
審

査
基

準
2.

3.
1(

2)
a.

〜
c.

と今
回

追
加

す
る

設
計

（
ハ

）
に

基
づ

く対
策

内
容

を
整

理
した

表
を⽰

す
。

系
統

分
離

方
法

⽕
災

防
護

審
査

基
準

2.
3.

1(
2)

a.
b.

c.
－

既
⼯

認
又

は
本

設
⼯

認
の

基
本

設
計

方
針

に
よ

る
設

計
イ.

(既
⼯

認
に

よ
る

設
計

)
－

(既
⼯

認
に

記
載

な
し)

ロ.
(既

⼯
認

に
よ

る
設

計
)

ハ
.

(本
設

⼯
認

に
よ

る
設

計
)

設
備

対
策

隔
壁

等

互
い

に
相

違
す

る
系

列
の

⽕
災

防
護

対
象

ケ
ー

ブ
ル

に
3時

間
以

上
の

耐
⽕

能
⼒

を
有

す
る

隔
壁

を
設

置

互
い

に
相

違
す

る
系

列
の

⽕
災

防
護

対
象

ケ
ー

ブ
ル

間
に

可
燃

物
の

な
い

⽔
平

距
離

6m
以

上
の

離
隔

を
確

保

互
い

に
相

違
す

る
系

列
の

⽕
災

防
護

対
象

ケ
ー

ブ
ル

に
1時

間
の

耐
⽕

能
⼒

を
有

す
る

隔
壁

等
を

設
置

⽕
災

防
護

対
象

ケ
ー

ブ
ル

は
、互

い
に

相
違

す
る

系
列

の
い

ず
れ

か
⼀

方
を

⽔
平

距
離

6m
の

範
囲

内
に

あ
る

固
定

⽕
災

源
と3

時
間

以
上

又
は

1時
間

の
耐

⽕
能

⼒
を

有
す

る
隔

壁
等

で
分

離

⽕
災

感
知

・自
動

消
⽕

－
⽕

災
防

護
対

象
ケ

ー
ブ

ル
に

⽕
災

感
知

・
自

動
消

⽕
設

備
を

設
置

⽕
災

防
護

対
象

ケ
ー

ブ
ル

に
⽕

災
感

知
・

自
動

消
⽕

設
備

を
設

置

固
定

⽕
災

源
に

⽕
災

感
知

・自
動

消
⽕

設
備

を
設

置
等

（
電

線
管

内
部

で
の

自
己

消
⽕

機
能

を
考

慮
）

運
⽤

面
の

措
置

可
燃

物
の

持
込

み
管

理
－

⽔
平

距
離

6m
以

上
の

離
隔

内
に

は
仮

置
き

す
る

も
の

を
含

め
可

燃
性

物
質

が
存

在
し

な
い

よ
うに

維
持

管
理

－
互

い
に

相
違

す
る

系
列

の
い

ず
れ

か
⼀

方
の

電
線

管
か

ら⽔
平

距
離

6m
の

範
囲

内
に

仮
置

き
す

る
も

の
を

含
め

て
可

燃
物

を
持

ち
込

ま
な

い
よ

うに
維

持
管

理

⽕
災

の
早

期
感

知
・早

期
消

⽕
－

－
－

防
護

対
象

系
列

の
電

線
管

か
ら⽔

平
距

離
6m

の
範

囲
外

で
発

生
す

る
⽕

災
に

適
⽤

今
回

追
加

す
る

設
計

7
6

8 5

5

8
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5

ｂ
.互

い
に

相
違

す
る

系
列

の
⽕

災
防

護
対

象
機

器
及

び
⽕

災
防

護
対

象
ケ

ー
ブ

ル
に

つ
い

て
、互

い
の

系
列

間
の

⽔
平

距
離

が
6ｍ

以
上

あ
り、

か
つ

、⽕
災

感
知

設
備

及
び

自
動

消
⽕

設
備

が
当

該
⽕

災
区

画
に

設
置

され
て

い
る

こと
。こ

の
場

合
、

⽔
平

距
離

間
に

は
仮

置
き

す
る

も
の

を
含

め
可

燃
性

物
質

が
存

在
しな

い
こと

。

ｃ
.互

い
に

相
違

す
る

系
列

の
⽕

災
防

護
対

象
機

器
及

び
⽕

災
防

護
対

象
ケ

ー
ブ

ル
に

つ
い

て
、互

い
の

系
列

間
が

１
時

間
の

耐
⽕

能
⼒

を
有

す
る

隔
壁

等
で

分
離

さ
れ

て
お

り、
か

つ
、⽕

災
感

知
設

備
及

び
自

動
消

⽕
設

備
が

当
該

⽕
災

区
画

に
設

置
され

て
い

る
こと

。

 
⽕

災
防

護
審

査
基

準
2.

3.
1(

2)
 c

.に
b.

の
考

え
⽅

を
考

慮
して

、同
等

と整
理

す
る

系
統

分
離

設
計

考
慮

【設
計

（
ハ

）
の

イ
メ

ー
ジ

】

1時
間

の
耐

⽕
能

⼒
を

有
す

る
隔

壁
等

可
燃

性
物

質
の

な
い

⽔
平

距
離

6ｍ
以

上
の

離
隔

≒
【考

え
⽅

の
整

理
結

果
】

A系
電

線
管

(防
護

対
象

)

B系
電

線
管

平
面

図

可
燃

性
物

質
な

し
（

仮
置

き
を

含
む

）

A系
電

線
管

(防
護

対
象

)

B系
電

線
管

6ｍ 以
上

平
面

図

A系
電

線
管

(防
護

対
象

)

B系
電

線
管

6ｍ

平
面

図

持
込

み
可

燃
物

な
し

（
仮

置
き

を
含

む
）

ハ
．

⽔
平

距
離

6m
の

範
囲

に
お

い
て

講
じる

上
記

イ又
は

ロと
同

等
の

措
置

⽕
災

防
護

対
象

機
器

等
は

、互
い

に
相

違
す

る
系

列
の

い
ず

れ
か

⼀
⽅

を
⽔

平
距

離
6m

の
範

囲
内

に
あ

る
固

定
⽕

災
源

と3
時

間
以

上
⼜

は
1時

間
の

耐
⽕

能
⼒

を
有

す
る

隔
壁

等
で

分
離

し
、同

範
囲

内
に

仮
置

き
す

る
も

の
を

含
め

て
可

燃
物

を
持

ち
込

ま
な

い
よ

うに
維

持
管

理
す

る
。

Ⅳ
．

今
回

追
加

す
る

系
統

分
離

設
計

に
お

け
る

隔
壁

等
の

設
置

（
１

／
３

）

互
い

に
相

違
す

る
系

列
間

に
可

燃
性

物
質

が
な

い
⽔

平
距

離
6m

以
上

の
離

隔
が

あ
れ

ば
、相

互
に

⽕
災

の
影

響
が

な
い

た
め

、１
時

間
の

耐
⽕

能
⼒

を
有

す
る

隔
壁

相
当

で
あ

る
と解

釈
し

、い
ず

れ
か

⼀
⽅

の
系

列
の

⽔
平

距
離

6m
の

範
囲

内
に

可
燃

性
物

質
が

な
け

れ
ば

、
１

時
間

耐
⽕

隔
壁

を
有

す
る

と整
理

した
。

な
お

、⽔
平

距
離

6m
の

範
囲

内
に

あ
る

異
な

る
系

列
の

⽕
災

防
護

対
象

ケ
ー

ブ
ル

を
収

納
す

る
電

線
管

は
内

部
で

の
自

己
消

⽕
に

よ
り、

影
響

を
及

ぼ
さ

な
い

こと
か

ら可
燃

物
で

は
な

い
と整

理
した

。

6ｍ

現
場

で
は

、⽕
災

防
護

対
象

ケ
ー

ブ
ル

が
、高

所
や

狭
隘

な
場

所
に

敷
設

され
て

お
り、

⽕
災

区
画

内
す

べ
て

を
c.

の
設

計
で

施
⼯

す
る

に
は

期
間

を
要

す
る

。ま
た

、互
い

に
相

違
す

る
系

列
の

電
線

管
の

間
に

⽔
平

距
離

6m
以

上
の

離
隔

が
な

い
場

所
が

多
く、

そ
の

離
隔

内
に

固
定

⽕
災

源
が

あ
る

場
所

が
大

半
を

占
め

る
とい

う現
場

の
状

況
を

踏
ま

え
、

⼯
事

の
早

期
完

了
を

目
的

に
、c

.に
b.

の
考

え
方

を
考

慮
した

同
等

の
設

計
を

採
⽤

す
る

こと
とし

た
。

︓
⽕

災
区

画
︓

A系
電

線
管

︓
B系

電
線

管
︓

難
燃

性
の

耐
熱

シ
ー

ル
材

︓
3時

間
以

上
又

は
1時

間
の

耐
⽕

能
⼒

を
有

す
る

隔
壁

等

【凡
例

】
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6
Ⅳ

．
今

回
追

加
す

る
系

統
分

離
設

計
に

お
け

る
隔

壁
等

の
設

置
（

２
／

３
）

 
固

定
⽕

災
源

へ
の

隔
壁

等
の

設
置

イ
メ

ー
ジ

・防
護

対
象

系
列

の
電

線
管

と電
気

盤
又

は
ケ

ー
ブル

トレ
イ（

ト
レ

イ蓋
設

置
）

の
離

隔
距

離
が

以
上

の
場

合
は

、
電

気
盤

又
は

ケ
ー

ブル
トレ

イの
鉄

板
＋

離
隔

距
離

を
隔

壁
等

と
す

る
。

・ケ
ー

ブ
ル

トレ
イ蓋

の
設

置
範

囲
は

、防
護

対
象

系
列

の
電

線
管

か
ら⽔

平
距

離
6m

の
範

囲
とす

る
。

・防
護

対
象

系
列

の
電

線
管

と電
気

盤
又

は
ケ

ー
ブ

ル
トレ

イ（
ト

レ
イ蓋

設
置

）
の

離
隔

距
離

が
未

満
の

場
合

は
、

電
気

盤
又

は
ケ

ー
ブ

ル
トレ

イの
鉄

板
表

面
に

耐
⽕

材
を

設
置

し、
鉄

板
＋

耐
⽕

材
＋

離
隔

距
離

を
3時

間
以

上
又

は
１

時
間

の
耐

⽕
能

⼒
を

有
す

る
隔

壁
等

とす
る

。
・隔

壁
等

の
設

置
範

囲
は

、防
護

対
象

系
列

の
電

線
管

か
ら⽔

平
距

離
6m

の
範

囲
とす

る
。

電
気

盤
（

⽕
災

源
）

離
隔

距
離

＜

ケ
ー

ブ
ル

トレ
イ

（
⽕

災
源

）

離
隔

距
離

＜

電
気

盤
（

⽕
災

源
）

離
隔

距
離

≧
ケ

ー
ブ

ル
トレ

イ
（

⽕
災

源
）離

隔
距

離
≧

鉄
板

＋
耐

⽕
材

＋
離

隔
距

離
に

よ
る

1時
間

耐
⽕

隔
壁

等
の

施
⼯

例
鉄

板
＋

離
隔

距
離

に
よ

る
1時

間
耐

⽕
隔

壁
等

の
施

⼯
例

断
面

図
断

面
図

枠
囲

み
の

範
囲

は
機

密
に

係
る

事
項

で
す

の
で

公
開

す
る

こと
は

で
き

ま
せ

ん
。

固
定

⽕
災

源
が

電
気

盤
又

は
ケ

ー
ブ

ル
トレ

イの
場

合
は

、固
定

⽕
災

源
へ

の
隔

壁
等

の
設

置
を基

本
とす

る
。

仮
置

き
を

含
む

持
込

み
可

燃
物

仮
置

き
を

含
む

持
込

み
可

燃
物

︓
⽕

災
区

画
︓

対
策

範
囲

︓
A系

電
線

管
（

防
護

対
象

ケ
ー

ブ
ル

）
︓

鉄
板

︓
鉄

板
トレ

イ蓋
︓

3時
間

以
上

又
は

1時
間

の
耐

⽕
能

⼒
を

有
す

る
隔

壁
等

（
耐

⽕
材

）
【凡

例
】
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7
Ⅳ

．
今

回
追

加
す

る
系

統
分

離
設

計
に

お
け

る
隔

壁
等

の
設

置
（

３
／

３
）

 
電

線
管

へ
の

隔
壁

等
の

設
置

イ
メ

ー
ジ

・防
護

対
象

系
列

の
電

線
管

か
ら⽔

平
距

離
6m

の
範

囲
内

に
あ

る
固

定
⽕

災
源

の
間

に
3時

間
以

上
又

は
1時

間
の

耐
⽕

能
⼒

を
有

す
る

隔
壁

等
を

設
置

 
⽕

災
源

とし
て

考
慮

す
る

電
気

盤
は

、電
線

管
に

⽕
災

影
響

を
及

ぼ
す

可
能

性
が

あ
る

44
0V

以
上

の
電

気
回

路
を

有
す

る
電

気
盤

と
し、

⽕
災

荷
重

が
低

い
照

明
器

具
等

の
設

備
、掲

⽰
物

等
の

恒
設

資
機

材
並

び
に

⼀
時

的
に

持
ち

込
ま

れ
る

⼿
順

書
、記

録
⽤

紙
又

は
⼯

具
類

や
足

場
材

等
に

使
⽤

され
て

い
る

ゴ
ム

、プ
ラス

チ
ック

等
の

素
材

に
つ

い
て

は
⽕

災
源

の
対

象
外

とす
る

。

油
内

包
機

器
（

固
定

⽕
災

源
）

ポ
ン

プ
等

A系
電

線
管

(防
護

対
象

)

B系
電

線
管

6ｍ
6ｍ

6ｍ

平
面

図

仮
置

き
を

含
む

持
込

み
可

燃
物

6ｍ

固
定

⽕
災

源
が

油
内

包
機

器
の

場
合

は
、電

線
管

へ
の

隔
壁

等
の

設
置

を
基

本
とす

る
。（

油
内

包
機

器
を鉄

板
等

で
覆

うこ
とが

困
難

な
た

め
。）

防
護

対
象

系
列

の
電

線
管

か
ら⽔

平
距

離
6m

の
範

囲
内

に
油

内
包

機
器

が
あ

る
場

合
は

、油
内

包
機

器
か

ら
⽔

平
距

離
6m

の
範

囲
（

半
径

6m
の

円
）

に
含

ま
れ

る
電

線
管

に
耐

⽕
材

を
設

置
し、

鉄
板

＋
耐

⽕
材

＋
離

隔
距

離
を隔

壁
等

とす
る

。

防
護

対
象

系
列

の
電

線
管

の
うち

、耐
⽕

材
を

設
置

し
な

い
範

囲
に

つ
い

て
は

、持
込

み
可

燃
物

の
な

い
⽔

平
距

離
6m

の
離

隔
を隔

壁
等

とす
る

。

︓
⽕

災
区

画
︓

対
策

範
囲

︓
難

燃
性

の
耐

熱
シ

ー
ル

材
︓

A系
電

線
管

（
防

護
対

象
ケ

ー
ブ

ル
）

︓
B系

電
線

管
︓

3時
間

以
上

又
は

1時
間

の
耐

⽕
能

⼒
を

有
す

る
隔

壁
等

（
耐

⽕
材

）
【凡

例
】
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8

 
⽕

災
感

知
器

・自
動

消
⽕

設
備

の
設

置
イ

メ
ー

ジ
（

今
回

の
申

請
範

囲
を

赤
字

に
て

示
す

。）

Ⅴ
．

今
回

追
加

す
る

系
統

分
離

設
計

に
お

け
る

⽕
災

感
知

・自
動

消
⽕

設
備

の
設

置

①
⽕

災
防

護
対

象
ケ

ー
ブル

を
収

納
す

る
電

線
管

の
⽔

平
距

離
6m

の
範

囲
内

に
あ

る
固

定
⽕

災
源

に
⽕

災
感

知
・自

動
消

⽕
設

備
を

設
置

②
⽕

災
防

護
対

象
ケ

ー
ブル

は
、電

線
管

に
難

燃
性

の
耐

熱
シ

ー
ル

材
に

より
処

置
す

る
こと

で
自

己
消

⽕
す

る
設

計
③

⽔
平

距
離

6m
の

範
囲

内
は

可
燃

物
を

持
ち

込
ま

な
い

た
め

、持
込

み
可

燃
物

を考
慮

した
⽕

災
感

知
・自

動
消

⽕
設

備
は

不
要

で
あ

る
。

④
⽔

平
距

離
6m

の
範

囲
内

に
あ

る
電

気
盤

に
ス

プリ
ンク

ラー
、ハ

ロン
消

⽕
設

備
又

は
盤

内
へ

の
エ

ア
ロ

ゾ
ル

消
⽕

設
備

を
設

置
（

油
内

包
機

器
及

び
ケ

ー
ブル

トレ
イの

自
動

消
⽕

設
備

は
既

⼯
認

で
設

置
済

）
⑤

防
護

対
象

系
列

の
電

線
管

か
ら

⽔
平

距
離

6m
の

範
囲

外
は

、⽕
災

の
早

期
感

知
・早

期
消

⽕
に

必
要

な
措

置
を

講
じる

。

︓
⽕

災
区

画
︓

対
策

範
囲

︓
1時

間
耐

⽕
隔

壁
等

︓
鉄

板
トレ

イ蓋
︓

自
動

消
⽕

設
備

（
⽕

災
感

知
設

備
を

含
む

。）
︓

自
動

消
⽕

設
備

（
既

⼯
認

で
設

置
済

）

凡
例

電
気

盤
（

固
定

⽕
災

源
）

ポ
ン

プ
等

の
油

内
包

機
器

（
固

定
⽕

災
源

）

Ａ
系

ケ
ー

ブ
ル

トレ
イ

（
防

護
対

象
）

Ａ
系

電
線

管
（

防
護

対
象

ケ
ー

ブ
ル

）
Ｂ

系
電

線
管

Ｂ
系

ケ
ー

ブ
ル

トレ
イ

（
固

定
⽕

災
源

）

③
持

込
み

可
燃

物
な

し

6m
6m

①
ケ

ー
ブ

ル
トレ

イ
消

⽕
設

備
（

既
⼯

認
で

設
置

）

①
ス

プ
リン

クラ
ー

消
⽕

設
備

（
既

⼯
認

で
設

置
）

④
ス

プ
リン

クラ
ー

、ハ
ロン

消
⽕

設
備

（
既

⼯
認

で
設

置
）

又
は

②
自

己
消

⽕
す

る
設

計

④
盤

内
の

エ
ア

ロゾ
ル

消
⽕

設
備

①
ス

プ
リン

クラ
ー

又
は

ハ
ロン

消
⽕

設
備

（
既

⼯
認

で
設

置
）

⑤
防

護
対

象
系

列
の

電
線

管
か

ら⽔
平

距
離

6m
の

範
囲

外
は

、⽕
災

の
早

期
感

知
・早

期
消

⽕
に

必
要

な
措

置
を

講
じる

。

断
面

図

20



9

 
⽕

災
防

護
対

象
ケ

ー
ブ

ル
の

系
統

分
離

対
策

に
係

る
審

査
対

象
条

⽂

第
4条

（
設

計
基

準
対

象
施

設
の

地
盤

）
第

5条
（

地
震

に
よ

る
損

傷
の

防
⽌

）
第

6条
（

津
波

に
よ

る
損

傷
の

防
⽌

）
第

7条
（

外
部

か
らの

衝
撃

に
よ

る
損

傷
の

防
⽌

）
第

8条
（

⽴
ち

⼊
りの

防
⽌

）
第

9条
（

発
電

⽤
原

⼦
炉

施
設

へ
の

⼈
の

不
法

な
侵

⼊
等

の
防

⽌
）

第
10

条
（

急
傾

斜
地

の
崩

壊
の

防
⽌

）
第

12
条

（
発

電
⽤

原
⼦

炉
施

設
内

に
お

け
る

溢
⽔

等
に

よ
る

損
傷

の
防

⽌
）

第
13

条
（

安
全

避
難

通
路

等
）

に
つ

い
て

は
、関

係
条

文
とな

る
が

、本
設

⼯
認

が
既

⼯
事

計
画

の
適

合
性

確
認

結
果

に
影

響
を

与
え

る
も

の
で

は
な

い
。

技
術

基
準

規
則

理
由

第
11

条
⽕

災
に

よ
る

損
傷

の
防

⽌

設
計

基
準

対
象

施
設

で
あ

る
⽕

災
防

護
設

備
の

うち
⽕

災
防

護
対

象
ケ

ー
ブ

ル
を

収
納

す
る

電
線

管
の

系
統

分
離

対
策

に
つ

い
て

、⽕
災

の
影

響
軽

減
が

で
き

る
設

計
で

あ
る

こと
を

確
認

す
る

必
要

が
あ

る
た

め
、設

計
及

び
⼯

事
の

内
容

（
本

申
請

内
等

）
に

関
連

し、
本

条
文

は
審

査
対

象
条

文
で

あ
る

。

第
14

 条
安

全
設

備

安
全

設
備

に
該

当
す

る
⽕

災
防

護
対

象
機

器
又

は
⽕

災
防

護
対

象
ケ

ー
ブ

ル
に

隔
壁

等
あ

る
い

は
⽕

災
感

知
設

備
及

び
自

動
消

⽕
設

備
を

設
置

す
る

こと
に

よ
り、

当
該

の
安

全
設

備
が

必
要

な
機

能
を

損
な

わ
な

い
こと

を
確

認
す

る
必

要
が

あ
る

た
め

、設
計

及
び

⼯
事

の
内

容
（

本
申

請
内

等
）

に
関

連
し、

本
条

文
は

審
査

対
象

条
文

とす
る

。

第
15

 条
設

計
基

準
対

象
施

設
の

機
能

設
計

基
準

対
象

施
設

に
該

当
す

る
⽕

災
防

護
対

象
機

器
又

は
⽕

災
防

護
対

象
ケ

ー
ブ

ル
に

隔
壁

等
あ

る
い

は
⽕

災
感

知
設

備
及

び
自

動
消

⽕
設

備
を

設
置

す
る

こと
に

よ
り、

当
該

の
設

計
基

準
対

象
施

設
が

必
要

な
機

能
を

損
な

わ
な

い
こと

を
確

認
す

る
必

要
が

あ
る

た
め

、設
計

及
び

⼯
事

の
内

容
（

本
申

請
内

等
）

に
関

連
し、

本
条

文
は

審
査

対
象

条
文

とす
る

。

Ⅵ
．

本
設

⼯
認

申
請

に
お

け
る

審
査

対
象

条
⽂

の
整

理

21



10

設
置

許
可

（
本

⽂
）

た
だ

し、
⽕

災
の

影
響

軽
減

の
た

め
の

措
置

を
講

じる
設

計
と同

等
の

設
計

とし
て

、
中

央
制

御
盤

内
の

⽕
災

防
護

対
象

機
器

等
に

関
して

は
、１

時
間

の
耐

⽕
能

⼒
を

有
す

る
隔

壁
等

に
よ

る
分

離
、⽕

災
感

知
器

の
設

置
、常

駐
す

る
運

転
員

に
よる

消
⽕

活
動

に
よ

り、
上

記
設

計
と同

等
又

は
そ

れ
を

上
回

る
設

計
とす

る
。ま

た
、原

⼦
炉

格
納

容
器

内
の

⽕
災

防
護

対
象

機
器

等
に

関
して

は
、⼀

部
ケ

ー
ブル

トレ
イへ

の
蓋

等
の

設
置

、⽕
災

感
知

器
の

設
置

、消
⽕

要
員

に
よ

る
早

期
の

⼿
動

消
⽕

活
動

、多
重

性
を

有
す

る
原

⼦
炉

格
納

容
器

ス
プレ

設
備

の
⼿

動
操

作
に

よ
り、

上
記

設
計

と同
等

又
は

そ
れ

を
上

回
る

設
計

とす
る

。

本
設

⼯
認

の
基

本
設

計
⽅

針
の

記
載

Ⅶ
．

本
設

⼯
認

の
設

置
許

可
との

整
合

性
に

つ
い

て

 
設

置
許

可
（

本
文

）
で

は
、⽕

災
防

護
審

査
基

準
2.

3.
1(

2)
a.

〜
c.

に
基

づ
く系

統
分

離
設

計
（

以
下

「基
本

方
針

」と
い

う。
）

に
加

え
、基

本
設

計
段

階
で

中
央

制
御

盤
及

び
原

⼦
炉

格
納

容
器

内
に

お
い

て
基

本
方

針
と同

等
⽔

準
の

系
統

分
離

設
計

を
適

⽤
す

る
こと

を
記

載
して

い
る

。
 

⼀
方

、本
設

⼯
認

に
お

け
る

⽕
災

防
護

対
象

ケ
ー

ブ
ル

の
系

統
分

離
設

計
（

ハ
）

は
、現

場
の

状
況

を
踏

ま
え

て
設

計
す

る
必

要
が

あ
る

た
め

、詳
細

設
計

段
階

で
基

本
方

針
と同

等
⽔

準
の

系
統

分
離

設
計

を
追

加
す

る
も

の
で

あ
る

。
 

以
上

よ
り、

本
設

⼯
認

の
申

請
内

容
は

、設
置

許
可

と整
合

して
い

る
とい

え
る

。

⽕
災

の
影

響
軽

減
に

つ
い

て
は

、安
全

機
能

を
有

す
る

構
築

物
、系

統
及

び
機

器
の

重
要

度
に

応
じ、

そ
れ

らを
設

置
す

る
⽕

災
区

域
又

は
⽕

災
区

画
の

⽕
災

及
び

隣
接

す
る

⽕
災

区
域

又
は

⽕
災

区
画

に
お

け
る

⽕
災

に
よ

る
影

響
を

軽
減

す
る

た
め

、互
い

に
相

違
す

る
系

列
の

⽕
災

防
護

対
象

機
器

及
び

⽕
災

防
護

対
象

ケ
ー

ブ
ル

（
以

下
「⽕

災
防

護
対

象
機

器
等

」と
い

う。
）

は
、3

 時
間

以
上

の
耐

⽕
能

⼒
を

有
す

る
隔

壁
等

で
分

離
す

る
設

計
、又

は
⽔

平
距

離
が

6m
 以

上
あ

り、
か

つ
、

⽕
災

感
知

設
備

及
び

自
動

消
⽕

設
備

を設
置

す
る

設
計

、又
は

1 
時

間
の

耐
⽕

能
⼒

を
有

す
る

隔
壁

等
で

互
い

の
系

列
間

を
分

離
し、

か
つ

、⽕
災

感
知

設
備

及
び

自
動

消
⽕

設
備

を
設

置
す

る
設

計
とす

る
。系

統
分

離
を⾏

うた
め

に
設

置
す

る
消

⽕
設

備
は

、系
統

分
離

に
応

じた
独

⽴
性

を
有

す
る

設
計

とす
る

。

(a
) 

⽕
災

防
護

対
象

機
器

等
の

系
統

分
離

対
策

イ．
3時

間
以

上
の

耐
⽕

能
⼒

を
有

す
る

隔
壁

ロ．
1時

間
耐

⽕
隔

壁
、⽕

災
感

知
設

備
及

び
自

動
消

⽕
設

備

(b
) 

中
央

制
御

盤
の

⽕
災

の
影

響
軽

減
の

た
め

の
対

策

(c
) 

原
⼦

炉
格

納
容

器
内

の
⽕

災
の

影
響

軽
減

の
た

め
の

対
策

ハ
．

⽔
平

距
離

6m
の

範
囲

に
お

い
て

講
じる

上
記

イ
又

は
ロと

同
等

の
措

置

現
場

の
状

況
を

踏
ま

え
て

設
計

す
る

必
要

が
あ

る
た

め
、

詳
細

設
計

段
階

で
基

本
⽅

針
と同

等
⽔

準
の

設
計

を
追

加

基
本

⽅
針

基
本

設
計

段
階

で
上

記
の

基
本

⽅
針

と
同

等
⽔

準
の

設
計

を
適

⽤
す

る
箇

所
を

記
載
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11

１
⽕

災
１

．
５

⼿
順

書
の

整
備

(2
) 

各
課

（
室

）
⻑

（
当

直
課

⻑
を

除
く。

）
は

、⽕
災

発
生

時
に

お
け

る
原

⼦
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
を

⾏
うた

め
に

必
要

な
体

制
の

整
備

と
して

、以
下

の
活

動
を

実
施

す
る

こと
を

社
内

標
準

に
定

め
る

。
〜

中
略

〜
ｓ

．
⽕

災
予

防
活

動
（

可
燃

物
管

理
）

(a
) 

保
全

計
画

課
⻑

は
、原

⼦
炉

施
設

の
安

全
機

能
を

有
す

る
構

築
物

、系
統

お
よ

び
機

器
を

設
置

す
る

⽕
災

区
域

ま
た

は
⽕

災
区

画
に

つ
い

て
は

、
当

該
施

設
を

⽕
災

か
ら防

護
す

る
た

め
、恒

設
機

器
お

よ
び

点
検

等
に

使
⽤

す
る

可
燃

物
（

資
機

材
）

の
総

発
熱

量
が

、制
限

発
熱

量
を

超
え

な
い

管
理

（
持

込
み

と保
管

）
を

実
施

す
る

。

Ⅷ
．

保
安

規
定

申
請

の
概

要
（

１
／

２
）

 
⽕

災
防

護
対

象
ケ

ー
ブ

ル
を収

納
す

る
電

線
管

を
考

慮
した

可
燃

物
持

込
み

管
理

方
法

の
⾒

直
し

防
護

対
象

系
列

の
電

線
管

か
ら⽔

平
距

離
6m

の
範

囲
内

に
可

燃
物

を
持

ち
込

まな
い

運
⽤

とす
る

た
め

、現
⾏

保
安

規
定

の
赤

⾊
下

線
部

に
基

づ
き

、⽕
災

防
護

計
画

及
び

社
内

標
準

に
お

け
る

可
燃

物
持

込
み

管
理

に
関

す
る

記
載

内
容

を
⾒

直
す

。
（

保
安

規
定

は
変

更
な

し）
（

⽕
災

発
生

時
の

体
制

の
整

備
）

第
１

８
条

保
全

計
画

課
⻑

は
、⽕

災
が

発
生

した
場

合
（

以
下

、「
⽕

災
発

生
時

」と
い

う。
）

に
お

け
る

原
⼦

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

※
１
を

⾏
う体

制
の

整
備

とし
て

、次
の

各
号

を
含

む
計

画
※

２
を

策
定

し、
所

⻑
の

承
認

を
得

る
。ま

た
、計

画
は

、添
付

２
に

⽰
す

「⽕
災

、内
部

溢
⽔

、⽕
山

影
響

等
、自

然
災

害
お

よ
び

有
毒

ガ
ス

発
生

時
の

対
応

に
係

る
実

施
基

準
」に

従
い

策
定

す
る

。
(1

) 
中

央
制

御
室

か
ら消

防
機

関
へ

通
報

す
る

た
め

の
専

⽤
回

線
を

使
⽤

した
通

報
設

備
の

設
置

※
３

(2
) 

⽕
災

発
生

時
に

お
け

る
原

⼦
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
を

⾏
うた

め
に

必
要

な
要

員
の

配
置

(3
) 

⽕
災

発
生

時
に

お
け

る
原

⼦
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
を

⾏
う要

員
に

対
す

る
教

育
訓

練
(4

) 
⽕

災
発

生
時

に
お

け
る

原
⼦

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

を
⾏

うた
め

に
必

要
な

資
機

材
の

配
備

(5
) 

発
電

所
に

お
け

る
可

燃
物

の
適

切
な

管
理

２
．

各
課

（
室

）
⻑

（
当

直
課

⻑
を

除
く。

）
は

、前
項

の
計

画
に

基
づ

き
、⽕

災
発

生
時

に
お

け
る

原
⼦

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

を
⾏

うた
め

に
必

要
な

体
制

お
よ

び
⼿

順
の

整
備

を
実

施
す

る
。

〜
中

略
〜

※
１

︓
消

防
機

関
へ

の
通

報
、消

⽕
ま

た
は

延
焼

の
防

⽌
、そ

の
他

公
設

消
防

隊
が

⽕
災

の
現

場
に

到
着

す
る

ま
で

に
⾏

う活
動

を
含

む
。ま

た
、⽕

災
の

発
生

防
⽌

、⽕
災

の
早

期
感

知
お

よ
び

消
⽕

な
らび

に
⽕

災
に

よ
る

影
響

の
軽

減
に

係
る

措
置

を
含

む
（

以
下

、本
条

に
お

い
て

同
じ）

。
※

２
︓

計
画

とは
、⽕

災
防

護
計

画
を

⽰
す

。
※

３
︓

⼀
般

回
線

の
代

替
設

備
で

あ
る

専
⽤

回
線

、通
報

設
備

が
点

検
ま

た
は

故
障

に
よ

り使
⽤

不
能

とな
った

場
合

を
除

く。
た

だ
し、

点
検

後
ま

た
は

修
復

後
は

遅
滞

な
く復

旧
させ

る
。

（
高

浜
発

電
所

の
例

）

添
付

２
（

⽕
災

、内
部

溢
⽔

、⽕
山

影
響

等
、自

然
災

害
お

よ
び

有
毒

ガ
ス

発
生

時
の

対
応

に
係

る
実

施
基

準
）
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12
Ⅷ

．
保

安
規

定
申

請
の

概
要

（
２

／
２

）

１
⽕

災
１

．
３

教
育

訓
練

の
実

施
放

射
線

管
理

課
⻑

、発
電

室
⻑

お
よ

び
保

全
計

画
課

⻑
は

、⽕
災

防
護

の
対

応
に

関
す

る
以

下
の

教
育

訓
練

を
定

期
的

に
実

施
す

る
。

(1
) 

⽕
災

防
護

教
育

ａ
．

放
射

線
管

理
課

⻑
、発

電
室

⻑
お

よ
び

保
全

計
画

課
⻑

は
、全

所
員

に
対

して
、以

下
の

教
育

訓
練

を
実

施
す

る
。ま

た
、専

属
消

防
隊

に
対

して
、

以
下

の
教

育
訓

練
が

実
施

され
て

い
る

こと
を

確
認

す
る

。
(a

) 
原

⼦
炉

施
設

内
の

⽕
災

区
域

ま
た

は
⽕

災
区

画
に

設
置

され
る

安
全

機
能

を
有

す
る

構
築

物
、系

統
お

よ
び

機
器

な
らび

に
重

大
事

故
等

対
処

施
設

の
機

能
を

⽕
災

か
ら防

護
す

る
こと

を
目

的
とし

て
、⽕

災
か

ら防
護

す
べ

き
機

器
等

の
⽕

災
の

発
生

防
⽌

、⽕
災

の
早

期
感

知
お

よ
び

消
⽕

な
らび

に
⽕

災
の

影
響

軽
減

の
そ

れ
ぞ

れ
を

考
慮

した
教

育
訓

練
(b

) 
原

⼦
炉

施
設

内
の

⽕
災

区
域

ま
た

は
⽕

災
区

画
に

設
置

さ
れ

る
安

全
機

能
を

有
す

る
構

築
物

、系
統

お
よ

び
機

器
を

⽕
災

か
ら防

護
す

る
こと

を
⽬

的
とし

た
可

燃
物

の
持

込
み

管
理

に
つ

い
て

の
教

育
訓

練
(c

) 
安

全
施

設
を

外
部

⽕
災

か
ら防

護
す

る
た

め
に

必
要

な
以

下
の

教
育

訓
練

〜
中

略
〜

(d
) 

⽕
災

が
発

生
した

場
合

の
消

⽕
活

動
お

よ
び

内
部

溢
⽔

を
考

慮
した

消
⽕

活
動

に
関

す
る

教
育

訓
練

添
付

２
（

⽕
災

、内
部

溢
⽔

、⽕
山

影
響

等
、自

然
災

害
お

よ
び

有
毒

ガ
ス

発
生

時
の

対
応

に
係

る
実

施
基

準
）

施
⾏

期
日

（
１

）
この

規
定

は
、原

⼦
⼒

規
制

委
員

会
の

認
可

を
受

け
た

日
よ

り起
算

し、
１

０
日

を
超

え
な

い
範

囲
で

施
⾏

す
る

。
（

２
）

本
規

定
施

⾏
の

際
、使

⽤
前

事
業

者
検

査
対

象
の

電
線

管
の

系
統

分
離

対
策

に
関

連
す

る
規

定
に

つ
い

て
は

、核
原

料
物

質
、核

燃
料

物
質

及
び

原
⼦

炉
の

規
制

に
関

す
る

法
律

第
４

３
条

の
３

の
１

１
第

３
項

の
使

⽤
前

確
認

完
了

日
以

降
に

適
⽤

す
る

こと
とし

、そ
れ

ま
で

の
間

は
従

前
の

例
に

よ
る

。

 
⽕

災
の

早
期

感
知

及
び

早
期

消
⽕

に
係

る
運

⽤
防

護
対

象
系

列
の

電
線

管
か

ら⽔
平

距
離

6m
の

範
囲

外
で

発
生

す
る

⽕
災

に
つ

い
て

は
、現

⾏
の

保
安

規
定

及
び

下
部

規
定

（
⽕

災
防

護
計

画
等

）
に

基
づ

き⽕
災

の
感

知
、消

⽕
活

動
を実

施
す

る
。

（
保

安
規

定
は

変
更

な
し）

 
可

燃
物

の
持

込
み

管
理

に
つ

い
て

の
教

育
訓

練
の

追
加

防
護

対
象

系
列

の
電

線
管

か
ら⽔

平
距

離
6m

の
範

囲
内

に
可

燃
物

を
持

ち
込

まな
い

運
⽤

を
徹

底
す

る
た

め
、こ

れ
まで

(a
)の

記
載

に
含

ま
れ

て
い

た
も

の
を

(b
)と

して
明

⽰
した

。
具

体
的

な
内

容
は

、⽕
災

防
護

計
画

及
び

社
内

標
準

に
定

め
る

。
（

高
浜

発
電

所
の

例
）
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13

参
考
資
料

25



14
(参

考
１

）
系

統
分

離
が

必
要

な
電

線
管

の
対

策
物

量

ユ
ニ

ット
対

策
物

量

美
浜

３
号

機
約

2.
4k

m

高
浜

１
号

機
約

2.
2k

m

高
浜

２
号

機
約

2.
3k

m

高
浜

３
号

機
約

1.
4k

m

高
浜

４
号

機
約

1.
4k

m

大
飯

３
号

機
約

0.
2k

m

大
飯

４
号

機
約

0.
3k

m
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15
(参

考
２

）
耐

⽕
隔

壁
等

の
施

⼯
⽅

法
に

つ
い

て
（

１
／

２
） 加
熱

前
20

0〜
25

0℃
で

発
泡

し
断

熱
層

を
形

成
発

泡
完

了

1時
間

耐
⽕

隔
壁

に
使

⽤
す

る
発

砲
性

耐
⽕

被
覆

 
電

線
管

に
設

置
す

る
1時

間
の

耐
⽕

能
⼒

を
有

す
る

隔
壁

の
施

⼯
方

法

発
泡

性
耐

⽕
被

覆
断

面
図

⽕
災

防
護

対
象

の
電

線
管

鉄
板

ブ
ラン

ケ
ット

（
断

熱
材

）

現
場

の
施

⼯
写

真

【電
線

管
丸

型
】

【電
線

管
角

型
】

【ケ
ー

ブ
ル

丸
型

】

電
線

管
か

らケ
ー

ブ
ル

トレ
イ

に
取

り付
く露

出
ケ

ー
ブ

ル
等

は
、可

とう
電

線
管

で
覆

い
、

1時
間

耐
⽕

隔
壁

を
施

⼯

可
とう

電
線

管
【ケ

ー
ブ

ル
角

型
】

※
上

記
は

⼀
例

で
あ

り、
現

場
状

況
に

応
じて

以
下

の
施

⼯
方

法
も

適
⽤

す
る

。（
⽕

災
耐

久
試

験
に

て
耐

⽕
能

⼒
確

認
済

）

枠
囲

み
の

範
囲

は
機

密
に

係
る

事
項

で
す

の
で

公
開

す
る

こと
は

で
き

ま
せ

ん
。
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16

耐
⽕

隔
壁

等
の

施
⼯

パ
タ

ー
ン

（
⽕

災
耐

久
試

験
に

て
耐

⽕
能

⼒
確

認
済

）

 
固

定
⽕

災
源

に
設

置
す

る
3時

間
又

は
1時

間
の

耐
⽕

能
⼒

を
有

す
る

隔
壁

等
の

施
⼯

方
法

(参
考

２
）

耐
⽕

隔
壁

等
の

施
⼯

⽅
法

に
つ

い
て

（
２

／
２

）
枠

囲
み

の
範

囲
は

機
密

に
係

る
事

項
で

す
の

で
公

開
す

る
こと

は
で

き
ま

せ
ん

。
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17

新
規

制
基

準
施

⾏
後

の
設

置
変

更
許

可
審

査
時

は
、中

央
制

御
室

と現
地

で
「同

⼀
機

能
を

有
す

る
も

の
が

複
数

あ
る

」と
し、

既
⼯

認
添

付
資

料
の

⽕
災

防
護

に
関

す
る

説
明

書
に

お
い

て
⼀

部
の

現
地

制
御

盤
を

⽕
災

防
護

対
象

機
器

か
ら除

外
して

い
た

。
そ

の
後

、2
02

1年
度

の
美

浜
３

号
機

⽕
災

防
護

（
３

年
）

検
査

等
で

中
央

制
御

室
と現

地
の

操
作

機
能

が
単

⼀
の

⽕
災

に
よ

り同
時

に
機

能
喪

失
す

る
可

能
性

が
あ

る
との

指
摘

を
受

け
、検

査
指

摘
に

基
づ

く是
正

処
置

とし
て

、美
浜

3号
機

、高
浜

1,
2,

3,
4号

機
、大

飯
3,

4号
機

とも
に

現
地

制
御

盤
を

⽕
災

防
護

対
象

機
器

に
追

加
し

、必
要

な
系

統
分

離
対

策
を

実
施

済
で

あ
る

。
今

回
の

設
⼯

認
申

請
で

は
、上

記
の

現
地

制
御

盤
を

添
付

資
料

の
「⽕

災
防

護
に

関
す

る
説

明
書

の
⽕

災
防

護
対

象
機

器
」⼀

覧
表

に
追

加
し、

記
載

を
適

正
化

す
る

も
の

で
あ

る
。な

お
、本

文
の

変
更

は
伴

わ
な

い
た

め
、本

設
⼯

認
の

申
請

範
囲

外
で

あ
る

。
表

１
︓

本
設

⼯
認

に
よ

って
追

加
す

る
⽕

災
防

護
対

象
機

器
（

高
浜

１
号

機
の

例
）

枠
囲

み
の

範
囲

は
機

密
に

係
る

事
項

で
す

の
で

公
開

す
る

こと
は

で
き

ま
せ

ん
。

（
参

考
３

）
⽕

災
防

護
対

象
機

器
等

の
追

加
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18

2.
3

⽕
災

の
影

響
軽

減
2.

3.
1 

(2
)

原
⼦

炉
の

高
温

停
⽌

及
び

低
温

停
⽌

に
係

る
安

全
機

能
を

有
す

る
構

築
物

、系
統

及
び

機
器

は
、そ

の
相

互
の

系
統

分
離

及
び

これ
らに

関
連

す
る

⾮
安

全
系

の
ケ

ー
ブ

ル
との

系
統

分
離

を
⾏

うた
め

に
、⽕

災
区

画
内

又
は

隣
接

⽕
災

区
画

間
の

延
焼

を
防

⽌
す

る
設

計
で

あ
る

こと
。

具
体

的
に

は
、⽕

災
防

護
対

象
機

器
及

び
⽕

災
防

護
対

象
ケ

ー
ブ

ル
が

次
に

掲
げ

る
い

ず
れ

か
の

要
件

を
満

た
して

い
る

こと
。

a.
 互

い
に

相
違

す
る

系
列

の
⽕

災
防

護
対

象
機

器
及

び
⽕

災
防

護
対

象
ケ

ー
ブ

ル
に

つ
い

て
、互

い
の

系
列

間
が

3 
時

間
以

上
の

耐
⽕

能
⼒

を
有

す
る

隔
壁

等
で

分
離

され
て

い
る

こと
。

b.
 互

い
に

相
違

す
る

系
列

の
⽕

災
防

護
対

象
機

器
及

び
⽕

災
防

護
対

象
ケ

ー
ブ

ル
に

つ
い

て
、互

い
の

系
列

間
の

⽔
平

距
離

が
6ｍ

以
上

あ
り、

か
つ

、⽕
災

感
知

設
備

及
び

自
動

消
⽕

設
備

が
当

該
⽕

災
区

画
に

設
置

され
て

い
る

こ
と。

この
場

合
、⽔

平
距

離
間

に
は

仮
置

き
す

る
も

の
を

含
め

可
燃

性
物

質
が

存
在

しな
い

こと
。

c.
 互

い
に

相
違

す
る

系
列

の
⽕

災
防

護
対

象
機

器
及

び
⽕

災
防

護
対

象
ケ

ー
ブ

ル
に

つ
い

て
、互

い
の

系
列

間
が

１
時

間
の

耐
⽕

能
⼒

を
有

す
る

隔
壁

等
で

分
離

され
て

お
り、

か
つ

、⽕
災

感
知

設
備

及
び

自
動

消
⽕

設
備

が
当

該
⽕

災
区

画
に

設
置

され
て

い
る

こと
。

⽕
災

防
護

審
査

基
準

（
抜

粋
）

（
参

考
４

）
⽕

災
防

護
審

査
基

準
（

抜
粋

）
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美
浜

発
電

所
３

号
機

高
浜

発
電

所
1,

2,
３

,4
号

機
大

飯
発

電
所

３
,4

号
機

⽕
災

防
護

対
象

ケ
ー

ブ
ル

の
系

統
分

離
対

策
に

係
る

設
計

及
び

⼯
事

計
画

（
変

更
）

認
可

申
請

な
らび

に
保

安
規

定
変

更
認

可
申

請
の

コメ
ン

ト回
答

に
つ

い
て

関
⻄

電
⼒

株
式

会
社

２
０

２
３

年
４

⽉

枠
囲

み
の

範
囲

は
機

密
に

係
る

事
項

で
す

の
で

公
開

す
る

こと
は

で
き

ま
せ

ん
。

参
考

資
料

３
（

20
23

年
4⽉

26
日

第
2回

審
査

会
合

資
料

1-
1）
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1

 
第

１
回

審
査

会
合

（
20

23
年

4⽉
13

日
）

に
お

け
る

指
摘

事
項

へ
の

対
応

を下
表

に
⽰

す
。

N
o.

指
摘

事
項

対
応

説
明

資
料

1

基
本

設
計

⽅
針

に
つ

い
て

、新
た

に
実

施
す

る
対

策
が

⽕
災

源
へ

の
対

策
を

基
本

とす
る

も
の

で
あ

る
こと

を
踏

ま
え

、以
下

の
点

を
踏

ま
え

て
再

度
整

理
し、

説
明

す
る

こと
。

基
本

設
計

⽅
針

⾒
直

し後
の

記
載

に
つ

い
て

、以
下

の
対

応
⽅

針
を

含
め

て
整

理
した

結
果

を
説

明
す

る
。

①
申

請
対

象
とし

て
い

る
⽕

災
防

護
ケ

ー
ブ

ル
の

うち
、「

ケ
ー

ブ
ル

トレ
イに

て
敷

設
して

い
る

も
の

以
外

」の
整

理
①

申
請

対
象

は
、電

線
管

等
の

電
路

（
ケ

ー
ブ

ル
トレ

イを
除

く、
以

下
「電

線
管

等
」と

い
う。

）
に

敷
設

す
る

⽕
災

防
護

対
象

ケ
ー

ブ
ル

とす
る

。
P２

②
防

護
対

象
とす

る
⽕

災
防

護
対

象
ケ

ー
ブ

ル
の

系
列

（
Ａ

系
、Ｂ

系
）

の
考

え
方

②
電

線
管

等
に

敷
設

す
る

防
護

対
象

系
列

の
⽕

災
防

護
対

象
ケ

ー
ブ

ル
は

、単
⼀

の
⽕

災
に

対
して

、原
⼦

炉
の

高
温

停
⽌

及
び

低
温

停
⽌

の
成

功
パ

ス
を

⼀
つ

確
保

で
き

る
よ

うに
選

定
す

る
。（

防
護

対
象

系
列

は
ケ

ー
ブ

ル
トレ

イに
合

わ
せ

る
。）

P３
〜

7
③

電
線

管
の

隔
壁

とし
て

の
機

能
③

電
線

管
等

の
隔

壁
は

、⽕
災

耐
久

試
験

に
よ

り１
時

間
の

耐
⽕

性
能

を
有

す
る

設
計

とす
る

。
④

⾮
難

燃
ケ

ー
ブ

ル
、難

燃
ケ

ー
ブ

ル
そ

れ
ぞ

れ
の

自
己

消
⽕

の
設

計
に

係
る

処
置

⑤
⽕

災
発

生
防

⽌
対

策
とし

て
実

施
して

い
た

自
己

消
⽕

の
設

計
を

系
統

分
離

対
策

に
適

⽤
す

る
考

え
方

④
⾮

難
燃

ケ
ー

ブ
ル

及
び

難
燃

ケ
ー

ブ
ル

の
自

己
消

⽕
の

た
め

の
処

置
は

⽕
災

発
生

防
⽌

対
策

と同
じと

す
る

。
⑤

自
己

消
⽕

の
設

計
に

よ
り系

統
分

離
対

策
に

お
け

る
⽕

災
感

知
・自

動
消

⽕
設

備
の

設
置

を
代

替
す

る
設

計
とす

る
。

⑥
保

安
規

定
に

6m
範

囲
内

の
可

燃
物

の
持

込
み

管
理

を
明

記
す

る
必

要
性

⑥
本

来
は

設
備

対
策

で
対

応
す

べ
き

範
囲

を
運

⽤
で

担
保

が
必

要
とな

っ
た

こと
を

重
く受

け
⽌

め
、保

安
規

定
に

６
ｍ

範
囲

内
に

可
燃

物
を

原
則

持
ち

込
ま

な
い

管
理

を
明

記
す

る
。

P8
,9

⑦
⽕

災
源

とみ
な

す
対

象
の

範
囲

と考
え

方
⑦

考
慮

す
べ

き
⽕

災
源

、持
込

み
可

燃
物

の
対

象
の

考
え

方
を

⽰
す

。
P1

0,
11

2

⽕
災

区
域

・区
画

へ
の

適
⽤

性
に

つ
い

て
、以

下
の

点
を

考
慮

し
て

説
明

す
る

こと
。

今
回

追
加

す
る

設
計

の
⽕

災
区

域
・区

画
へ

の
適

⽤
性

に
つ

い
て

、以
下

の
内

容
及

び
現

場
へ

の
適

⽤
の

具
体

例
に

つ
い

て
説

明
す

る
。

⑧
固

定
⽕

災
源

の
種

類
に

応
じた

隔
壁

等
の

施
⼯

方
法

⑨
ケ

ー
ブ

ル
トレ

イ蓋
の

設
置

に
係

る
ス

プ
リン

クラ
ー

消
⽕

の
成

⽴
性

⑧
分

離
対

象
の

固
定

⽕
災

源
の

種
類

に
応

じた
隔

壁
等

の
設

置
パ

ター
ン

と施
⼯

方
法

を
⽰

す
。

⑨
ス

プ
リン

クラ
ー

消
⽕

を
考

慮
した

トレ
イ蓋

の
設

置
条

件
を

⽰
す

。

P1
2〜

24
補

足
説

明
資

料

⑩
６

ｍ
範

囲
外

に
お

け
る

持
込

み
可

燃
物

も
考

慮
して

管
理

す
る

範
囲

⑪
６

ｍ
範

囲
内

に
お

け
る

持
込

み
可

燃
物

管
理

に
関

す
る

、実
現

性
を

考
慮

した
具

体
的

な
運

⽤
方

法

⑩
⽕

災
区

画
ご

とに
⽕

災
区

画
全

体
又

は
⽕

災
区

画
内

の
⼀

部
の

どち
ら

か
で

管
理

を
実

施
す

る
。

⑪
可

燃
物

の
持

込
み

管
理

に
係

る
具

体
的

な
運

⽤
を

⽰
す

。
P2

5,
26

１
．

第
１

回
審

査
会

合
に

お
け

る
指

摘
事

項
及

び
対

応
⽅

針

32



2
２

．
本

設
⼯

認
の

申
請

対
象

に
つ

い
て (1

)
鋼

製
電

線
管

(申
請

対
象

)

(2
)可

とう
電

線
管

(申
請

対
象

)

(3
)

プ
ル

ボ
ック

ス
(申

請
対

象
)

(4
)

接
続

箱
(申

請
対

象
)

制
御

盤

 
本

設
⼯

認
の

申
請

対
象

は
、電

線
管

等
の

電
路

（
ケ

ー
ブル

トレ
イを

除
く。

）
に

該
当

す
る

(1
)鋼

製
電

線
管

、(
2)

可
とう

電
線

管
、(

3)
プ

ル
ボ

ック
ス

、(
4)

接
続

箱
及

び
(5

)ダ
クト

に
敷

設
す

る
⽕

災
防

護
対

象
ケ

ー
ブル

とす
る

。
 

上
記

(1
)〜

(5
)は

、互
い

に
相

違
す

る
系

列
間

又
は

⽕
災

防
護

対
象

ケ
ー

ブル
と固

定
⽕

災
源

を隔
壁

等
に

より
分

離
し、

自
己

消
⽕

す
る

設
計

で
⽕

災
感

知
設

備
及

び
自

動
消

⽕
設

備
の

設
置

を
代

替
す

る
設

計
とし

て
い

る
。

（
隔

壁
等

とし
て

電
線

管
等

の
⾁

厚
を

考
慮

す
る

設
計

は
(2

)以
外

に
適

⽤
す

る
。(

1)
(3

)(
4)

(5
)は

材
質

が
鋼

管
又

は
鋼

板
で

遮
炎

性
は

あ
り、

鉄
板

と熱
伝

導
率

に
違

い
が

あ
る

場
合

で
も

試
験

時
間

を
考

慮
す

る
とそ

の
影

響
は

ほ
ぼ

無
視

で
きる

と考
え

られ
る

た
め

、⽕
災

耐
久

試
験

に
⽤

い
た

鉄
板

の
厚

さ以
上

あ
れ

ば
同

等
の

耐
⽕

性
能

を有
す

る
とい

え
る

。）

(5
)ダ

ク
ト

(申
請

対
象

)

制
御

盤

トレ
イ

(1
)鋼

製
電

線
管

(2
)可

とう
電

線
管

(3
)プ

ル
ボ

ック
ス

(4
)接

続
箱

(5
)ダ

クト

材
質

鋼
管

鋼
板

＋
PV

C※
1

鋼
板

鋼
板

鋼
板

厚
さ

1.
6m

m
以

上
約

5m
m

※
2

1.
6m

m
以

上
2.

3m
m
以

上
2.

3m
m
以
上

※
1:

ポ
リ塩

化
ビニ

ル

※
2:

（
B-

A)
/2

=
約

5m
m

PV
C

鋼
板
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3
３

．
本

設
⼯

認
の

基
本

設
計

⽅
針

⾒
直

し後
の

記
載

に
つ

い
て

（
１

／
５

）

固
定

⽕
災

源
（

電
気

盤
）

（
チ

ャコ
ー

ル
フィ

ル
タ

）

固
定

⽕
災

源
（

油
内

包
機

器
等

）

6m
6m

防
護

対
象

系
列

の
電

線
管

等
（

防
護

対
象

ケ
ー

ブ
ル

）
異

な
る

系
列

の
電

線
管

等 ⽕
災

源
持

込
み

可
燃

物

平
面

図

 
基

本
設

計
⽅

針
⾒

直
し後

の
概

念
図

基
本

設
計

方
針

に
設

計
ハ

.と
して

「⽕
災

源
に

対
す

る
対

策
を考

慮
した

系
統

分
離

」を
追

加
し、

電
線

管
等

に
敷

設
す

る
防

護
対

象
系

列
の

⽕
災

防
護

対
象

ケ
ー

ブル
に

つ
い

て
、系

列
間

の
分

離
に

係
る

設
備

対
策

を
設

計
ハ

.（
イ

）
、固

定
⽕

災
源

との
分

離
に

係
る

設
備

対
策

を
設

計
ハ

.（
ロ

）
、持

込
み

可
燃

物
に

係
る

運
⽤

面
の

措
置

を
設

計
ハ

.（
ハ

）
に

記
載

した
。

基
本

設
計

方
針

の
概

念
図

を以
下

に
⽰

す
。

6m

設
計

ハ
.（

イ
）

互
い

に
相

違
す

る
系

列
間

の
分

離
（

異
な

る
系

列
の

電
線

管
等

と分
離

）

設
計

ハ
.（

ロ
）

⽕
災

防
護

対
象

ケ
ー

ブ
ル

と
固

定
⽕

災
源

の
分

離

設
計

ハ
.（

ハ
）

電
線

管
等

に
敷

設
す

る
防

護
対

象
系

列
の

⽕
災

防
護

対
象

ケ
ー

ブ
ル

か
ら

⽔
平

距
離

６
ｍ

の
範

囲
内

に
可

燃
物

を
原

則
持

ち
込

ま
な

い
運

⽤

6m

凡
例

︓
隔

壁
等

6m

34



4

第
２

章
1.

(3
)a

.(
a)

⽕
災

防
護

対
象

機
器

等
の

系
統

分
離

対
策

中
央

制
御

盤
及

び
原

⼦
炉

格
納

容
器

内
を

除
く⽕

災
防

護
対

象
機

器
等

は
、以

下
の

い
ず

れ
か

の
系

統
分

離
に

よ
って

、⽕
災

の
影

響
軽

減
の

た
め

の
対

策
を

講
じる

。
イ．

3時
間

以
上

の
耐

⽕
能

⼒
を

有
す

る
隔

壁
等

⽕
災

防
護

対
象

機
器

等
は

、⽕
災

耐
久

試
験

に
よ

り3
時

間
以

上
の

耐
⽕

能
⼒

を
確

認
した

隔
壁

等
に

よ
って

、互
い

に
相

違
す

る
系

列
間

の
系

統
分

離
を

⾏
う設

計
とす

る
。

ロ．
1時

間
耐

⽕
隔

壁
等

、⽕
災

感
知

設
備

及
び

自
動

消
⽕

設
備

⽕
災

防
護

対
象

機
器

等
は

、想
定

され
る

⽕
災

に
対

して
1時

間
の

耐
⽕

能
⼒

を
有

す
る

隔
壁

等
の

設
置

に
よ

って
、互

い
に

相
違

す
る

系
列

間
の

系
統

分
離

を
⾏

う設
計

とす
る

。
隔

壁
は

、材
料

、寸
法

を
設

計
す

る
た

め
の

⽕
災

耐
久

試
験

に
よ

り1
時

間
の

耐
⽕

性
能

を
有

す
る

設
計

とす
る

。
1時

間
耐

⽕
隔

壁
を

全
周

に
施

⼯
す

る
ケ

ー
ブル

トレ
イの

真
下

に
⽕

災
源

が
あ

る
場

合
は

、
⽕

災
源

の
⽕

災
に

伴
う⽕

炎
が

、ケ
ー

ブ
ル

トレ
イ上

面
ま

で
達

しな
い

設
計

とす
る

。
⽕

災
感

知
設

備
は

、自
動

消
⽕

設
備

の
誤

動
作

防
⽌

を
考

慮
した

感
知

器
の

作
動

に
よ

り自
動

消
⽕

設
備

を
作

動
させ

る
設

計
とす

る
。

消
⽕

設
備

は
、早

期
消

⽕
を

目
的

とし
て

、自
動

消
⽕

設
備

で
あ

る
全

域
ハ

ロン
消

⽕
設

備
、局

所
ハ

ロン
消

⽕
設

備
、ス

プ
リン

クラ
ー

、ケ
ー

ブ
ル

トレ
イ消

⽕
設

備
、二

酸
化

炭
素

消
⽕

設
備

又
は

エ
アロ

ゾ
ル

消
⽕

設
備

を
設

置
し、

（
２

）
⽕

災
の

感
知

及
び

消
⽕

ｂ
．

消
⽕

設
備

（
ｂ

）
消

⽕
設

備
の

系
統

構
成

ロ．
に

⽰
す

系
統

分
離

に
応

じた
独

⽴
性

を
有

す
る

設
計

とす
る

。
ハ

．
⽕

災
源

に
対

す
る

対
策

を
考

慮
した

系
統

分
離

電
線

管
等

の
電

路
（

ケ
ー

ブ
ル

トレ
イを

除
く、

以
下

「電
線

管
等

」と
い

う。
）

に
敷

設
す

る
⽕

災
防

護
対

象
ケ

ー
ブ

ル
は

、互
い

に
相

違
す

る
系

列
間

を
分

離
す

る
た

め
、⽕

災
源

の
種

類
に

応
じて

、以
下

の
⽕

災
源

に
対

す
る

設
備

対
策

(イ
)及

び
(ロ

)に
運

⽤
対

策
(ハ

)を
組

み
合

せ
て

系
統

分
離

を
⾏

う設
計

とす
る

。

本
設

⼯
認

の
基

本
設

計
⽅

針
（

⾒
直

し後
）

ロ．
の

設
計

に
つ

い
て

ロ.
の

⽕
災

感
知

設
備

及
び

消
⽕

設
備

の
設

計
の

記
載

位
置

が
、ハ

.
の

設
計

追
加

に
伴

い
、そ

の
後

ろ
に

移
動

して
い

た
た

め
、記

載
の

位
置

に
元

に
戻

す
。な

お
、記

載
適

正
化

の
観

点
か

らエ
アロ

ゾ
ル

消
⽕

設
備

を
追

記
す

る
。（

ロ.
とハ

.の
⽕

災
感

知
・自

動
消

⽕
設

備
統

⼀
の

た
め

)

ハ
.の

設
計

に
つ

い
て

本
設

⼯
認

の
申

請
対

象
は

、電
線

管
等

の
電

路
（

ケ
ー

ブ
ル

トレ
イを

除
く。

）
に

該
当

す
る

鋼
製

電
線

管
、可

とう
電

線
管

、プ
ル

ボ
ッ

クス
、接

続
箱

及
び

ダク
ト（

以
下

「電
線

管
等

」と
い

う。
）

に
敷

設
す

る
⽕

災
防

護
対

象
ケ

ー
ブ

ル
とす

る
。①

電
線

管
等

に
敷

設
す

る
⽕

災
防

護
対

象
ケ

ー
ブ

ル
は

、⽕
災

区
域

又
は

⽕
災

区
画

内
に

お
け

る
単

⼀
の

⽕
災

に
対

して
、原

⼦
炉

の
高

温
停

⽌
及

び
低

温
停

⽌
の

成
功

パ
ス

を
⼀

つ
確

保
す

る
た

め
、互

い
に

相
違

す
る

系
列

の
い

ず
れ

か
⼀

方
（

以
下

「防
護

対
象

系
列

」と
い

う。
）

を
防

護
す

る
設

計
とし

、ロ
.の

設
計

に
基

づ
き

1時
間

耐
⽕

隔
壁

を
全

周
に

施
⼯

す
る

ケ
ー

ブ
ル

トレ
イが

あ
る

⽕
災

区
域

又
は

⽕
災

区
画

に
お

い
て

は
、当

該
ケ

ー
ブ

ル
トレ

イと
同

じ系
列

を
防

護
対

象
系

列
とす

る
。②

⽕
災

源
は

、防
護

対
象

系
列

の
電

線
管

等
か

ら⽔
平

距
離

６
ｍ

の
範

囲
内

に
あ

る
固

定
⽕

災
源

（
電

気
盤

、ケ
ー

ブ
ル

トレ
イ、

油
内

包
機

器
及

び
チ

ャコ
ー

ル
フィ

ル
タ）

及
び

同
範

囲
内

に
お

け
る

持
込

み
可

燃
物

とし
、電

線
管

等
に

敷
設

す
る

⽕
災

防
護

対
象

ケ
ー

ブ
ル

を
相

互
に

分
離

す
る

た
め

、⽕
災

源
の

種
類

に
応

じて
、(

イ)
及

び
(ロ

)に
基

づ
き

隔
壁

等
を

設
置

す
る

とと
も

に
、(

ハ
)に

基
づ

き
防

護
対

象
系

列
の

電
線

管
等

か
ら⽔

平
距

離
6m

の
範

囲
内

は
、可

燃
物

を
原

則
持

ち
込

ま
な

い
運

⽤
とす

る
。⑥

⑦

３
．

本
設

⼯
認

の
基

本
設

計
⽅

針
⾒

直
し後

の
記

載
に

つ
い

て
（

２
／

５
）

説
明

（
P1

コメ
ン

ト対
応

箇
所

と該
当

す
る

番
号

を
下

線
部

に
示

す
。）
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5

（
イ）

互
い

に
相

違
す

る
系

列
の

い
ず

れ
か

⼀
方

で
発

生
す

る
⽕

災
に

対
して

、1
時

間
の

耐
⽕

能
⼒

を
有

す
る

隔
壁

等
に

よ
り系

列
間

を
分

離
し、

か
つ

、難
燃

性
の

耐
熱

シ
ー

ル
材

の
処

置
等

に
よ

り自
己

消
⽕

す
る

設
計

とす
る

。隔
壁

等
に

つ
い

て
は

、⽕
災

耐
久

試
験

に
よ

り1
時

間
の

耐
⽕

性
能

を
有

す
る

設
計

とす
る

。

本
設

⼯
認

の
基

本
設

計
⽅

針
（

⾒
直

し後
）

(イ
) 

は
、互

い
に

相
違

す
る

系
列

間
を

分
離

す
る

た
め

、防
護

対
象

系
列

の
電

線
管

等
に

⾦
属

材
料

（
電

線
管

等
の

⾁
厚

）
と離

隔
距

離
（

系
列

間
に

お
け

る
可

燃
物

の
な

い
空

気
層

の
厚

さ）
を

考
慮

した
１

時
間

の
耐

⽕
能

⼒
を

有
す

る
隔

壁
等

を
設

置
す

る
設

計
を

⽰
して

い
る

。隔
壁

等
に

つ
い

て
は

、⽕
災

耐
久

試
験

に
よ

り１
時

間
の

耐
⽕

性
能

を
有

す
る

こと
を

確
認

した
方

法
で

施
⼯

す
る

。③
既

⼯
認

で
は

、⽕
災

発
生

防
⽌

対
策

とし
て

、⾮
難

燃
ケ

ー
ブ

ル
は

電
線

管
の

両
端

に
難

燃
性

の
耐

熱
シ

ー
ル

材
を

処
置

し、
難

燃
ケ

ー
ブ

ル
は

IE
EE

38
3の

垂
直

トレ
イ試

験
に

合
格

す
る

も
の

を
使

⽤
す

る
こと

で
、自

己
消

⽕
す

る
設

計
とし

て
い

た
。本

設
⼯

認
で

は
、こ

の
自

己
消

⽕
す

る
設

計
に

よ
って

⽕
災

防
護

対
象

ケ
ー

ブ
ル

の
系

統
分

離
に

必
要

な
⽕

災
感

知
・自

動
消

⽕
設

備
の

設
置

を
代

替
す

る
設

計
とす

る
。④

⑤

３
．

本
設

⼯
認

の
基

本
設

計
⽅

針
⾒

直
し後

の
記

載
に

つ
い

て
（

３
／

５
）

説
明

（
P1

コメ
ン

ト対
応

箇
所

と該
当

す
る

番
号

を
下

線
部

に
示

す
。）

⾚
字

は
隔

壁
等

、⻘
字

は
感

知
・消

⽕
に

係
る

内
容

を
⽰

す
。
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6

（
ロ）

互
い

に
相

違
す

る
系

列
の

い
ず

れ
か

⼀
方

（
以

下
「防

護
対

象
系

列
」と

い
う。

）
か

ら
⽔

平
距

離
6m

の
範

囲
内

に
あ

る
固

定
⽕

災
源

（
⽕

災
防

護
対

象
ケ

ー
ブ

ル
に

⽕
災

に
よ

る
影

響
を

及
ぼ

さな
い

も
の

を
除

く、
以

下
同

じ。
）

で
発

生
す

る
⽕

災
に

対
して

、1
時

間
の

耐
⽕

能
⼒

を
有

す
る

隔
壁

等
に

よ
り⽕

災
防

護
対

象
ケ

ー
ブル

と固
定

⽕
災

源
を

分
離

し、
か

つ
、固

定
⽕

災
源

に
⽕

災
感

知
設

備
及

び
自

動
消

⽕
設

備
を

設
置

す
る

設
計

、又
は

3
時

間
以

上
の

耐
⽕

能
⼒

を
有

す
る

隔
壁

等
に

よ
り⽕

災
防

護
対

象
ケ

ー
ブ

ル
と固

定
⽕

災
源

を
分

離
す

る
設

計
とす

る
。隔

壁
等

に
つ

い
て

は
、⽕

災
耐

久
試

験
に

よ
り所

定
の

耐
⽕

性
能

を
有

す
る

設
計

とす
る

。
⽕

災
感

知
設

備
及

び
消

⽕
設

備
は

、上
記

ロ.
と同

じ設
計

とす
る

。

本
設

⼯
認

の
基

本
設

計
⽅

針
（

⾒
直

し後
）

(ロ
) 

は
、互

い
に

相
違

す
る

系
列

の
い

ず
れ

か
⼀

方
か

ら⽔
平

距
離

6m
の

範
囲

内
に

あ
る

固
定

⽕
災

源
（

⽕
災

防
護

対
象

ケ
ー

ブ
ル

に
⽕

災
に

よ
る

影
響

を
及

ぼ
さな

い
も

の
を

除
く、

以
下

同
じ。

）
が

電
気

盤
、ケ

ー
ブ

ル
トレ

イ若
しく

は
チ

ャコ
ー

ル
フィ

ル
タの

場
合

は
、固

定
⽕

災
源

の
鉄

板
（

電
気

盤
、ケ

ー
ブ

ル
トレ

イ若
しく

は
チ

ャコ
ー

ル
フィ

ル
タ外

周
の

鋼
板

）
、耐

⽕
材

及
び

離
隔

距
離

（
防

護
対

象
ま

で
の

可
燃

物
の

な
い

空
気

層
の

厚
さ）

を
考

慮
した

１
時

間
の

耐
⽕

能
⼒

を
有

す
る

隔
壁

等
を

設
置

し、
か

つ
、固

定
⽕

災
源

に
⽕

災
感

知
設

備
及

び
自

動
消

⽕
設

備
を

設
置

す
る

設
計

、又
は

固
定

⽕
災

源
に

3時
間

以
上

の
耐

⽕
能

⼒
を

有
す

る
隔

壁
等

を
設

置
す

る
設

計
とす

る
こと

を
⽰

して
い

る
。

ま
た

、固
定

⽕
災

源
が

油
内

包
機

器
の

場
合

は
、油

内
包

機
器

か
ら⽔

平
距

離
６

ｍ
範

囲
に

含
ま

れ
る

防
護

対
象

系
列

の
電

線
管

等
に

１
時

間
の

耐
⽕

能
⼒

を
有

す
る

隔
壁

等
を

設
置

し、
か

つ
、固

定
⽕

災
源

に
⽕

災
感

知
設

備
及

び
自

動
消

⽕
設

備
を

設
置

す
る

設
計

とす
る

こと
を

⽰
して

い
る

。
な

お
、電

線
管

等
に

隔
壁

等
を

設
置

す
る

場
合

は
固

定
⽕

災
源

へ
の

隔
壁

等
の

設
置

は
不

要
とす

る
。

電
気

盤
に

お
い

て
盤

筐
体

に
開

口
部

が
あ

り隔
壁

等
の

設
置

が
困

難
な

場
合

あ
る

い
は

電
線

管
側

の
盤

面
に

計
器

類
若

しく
は

ス
イッ

チ
類

が
設

置
され

て
い

る
場

合
、又

は
ケ

ー
ブ

ル
トレ

イに
お

い
て

鉄
製

の
蓋

を
設

置
す

る
こと

で
ス

プリ
ン

クラ
ー

の
消

⽕
に

支
障

が
出

る
場

合
は

、
電

気
盤

又
は

ケ
ー

ブ
ル

トレ
イ外

周
か

ら⽔
平

距
離

６
ｍ

範
囲

に
含

ま
れ

る
防

護
対

象
系

列
の

電
線

管
等

に
１

時
間

の
耐

⽕
能

⼒
を

有
す

る
隔

壁
等

を
設

置
す

る
設

計
とす

る
。⑧

隔
壁

等
に

つ
い

て
は

、⽕
災

耐
久

試
験

で
所

定
の

耐
⽕

性
能

を
有

す
る

こと
を

確
認

した
方

法
で

施
⼯

す
る

。

⽕
災

感
知

設
備

及
び

消
⽕

設
備

は
、上

記
ロ.

と同
じ設

計
とす

る
。

３
．

本
設

⼯
認

の
基

本
設

計
⽅

針
⾒

直
し後

の
記

載
に

つ
い

て
（

４
／

５
）

説
明

（
P1

コメ
ン

ト対
応

箇
所

と該
当

す
る

番
号

を
下

線
部

に
示

す
。）

⾚
字

は
隔

壁
等

、⻘
字

は
感

知
・消

⽕
に

係
る

内
容

を
⽰

す
。
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7

（
ハ

）
持

込
み

可
燃

物
を

⽕
災

源
とす

る
⽕

災
に

対
して

は
、電

線
管

等
に

敷
設

す
る

防
護

対
象

系
列

の
⽕

災
防

護
対

象
ケ

ー
ブ

ル
か

ら⽔
平

距
離

6m
の

範
囲

内
に

可
燃

物
を

原
則

持
ち

込
ま

な
い

運
⽤

とす
る

。具
体

的
に

は
、当

該
範

囲
内

に
原

⼦
炉

の
安

全
確

保
に

必
要

な
資

機
材

以
外

の
可

燃
物

（
⽕

災
防

護
対

象
ケ

ー
ブ

ル
に

⽕
災

に
よ

る
影

響
を

及
ぼ

さ
な

い
も

の
を

除
く。

）
を

持
ち

込
ま

な
い

こと
とし

、原
⼦

炉
の

安
全

確
保

に
必

要
な

資
機

材
を

可
燃

物
とし

て
持

ち
込

む
場

合
に

は
、持

ち
込

む
者

を
含

む
監

視
⼈

等
に

よ
る

監
視

を
継

続
す

る
こと

で
、早

期
に

⽕
災

を
感

知
し消

⽕
す

る
運

⽤
とす

る
。こ

れ
らの

運
⽤

に
つ

い
て

は
、

保
安

規
定

に
定

め
て

管
理

す
る

。

【補
足

説
明

】（
基

本
設

計
方

針
の

記
載

範
囲

外
）

基
本

設
計

方
針

に
お

い
て

⽕
災

源
とす

る
持

込
み

可
燃

物
の

種
類

を
下

表
に

⽰
す

。
（

詳
細

な
内

容
に

つ
い

て
は

、P
26

参
照

）

本
設

⼯
認

の
基

本
設

計
⽅

針
（

⾒
直

し後
）

(ハ
) 

は
、持

込
み

可
燃

物
を⽕

災
源

とす
る

⽕
災

に
対

して
は

、電
線

管
等

に
敷

設
す

る
防

護
対

象
系

列
の

⽕
災

防
護

対
象

ケ
ー

ブル
か

ら⽔
平

距
離

６
ｍ

の
範

囲
内

に
可

燃
物

を
原

則
持

ち
込

ま
な

い
運

⽤
とし

、当
該

範
囲

内
に

原
⼦

炉
の

安
全

確
保

に
必

要
な

資
機

材
以

外
の

可
燃

物
（

⽕
災

防
護

対
象

ケ
ー

ブ
ル

に
⽕

災
に

よ
る

影
響

を
及

ぼ
さな

い
も

の
を

除
く。

）
を

持
ち

込
ま

な
い

こと
を保

安
規

定
に

明
記

す
る

。（
P9

,1
0参

照
）

⑥

ま
た

、保
安

規
定

の
下

部
規

定
（

⽕
災

防
護

計
画

及
び

社
内

標
準

）
に

具
体

的
な

運
⽤

方
法

とし
て

、以
下

の
事

項
を定

め
て

管
理

す
る

。⑩
⑪

保
全

計
画

課
⻑

は
、電

線
管

等
に

敷
設

す
る

⽕
災

防
護

対
象

ケ
ー

ブル
の

系
統

分
離

の
た

め
、設

備
対

策
に

加
え

て
可

燃
物

を
原

則
持

ち
込

ま
な

い
運

⽤
が

必
要

とな
る

⽕
災

区
画

ご
とに

、⽕
災

区
画

全
体

又
は

⽕
災

区
画

内
の

⼀
部

（
電

線
管

等
に

敷
設

す
る

防
護

対
象

系
列

の
⽕

災
防

護
対

象
ケ

ー
ブ

ル
か

ら⽔
平

距
離

６
ｍ

の
範

囲
内

）
の

どち
らで

可
燃

物
の

持
込

み
を

管
理

す
る

か
明

確
に

した
上

で
、運

⽤
す

る
。⑩

運
⽤

面
の

措
置

とし
て

、保
全

計
画

課
⻑

は
、管

理
対

象
とす

る
範

囲
内

に
可

燃
物

を
原

則
持

ち
込

ま
な

い
運

⽤
を

定
め

る
。な

お
、保

全
計

画
課

⻑
は

、各
課

（
室

）
⻑

が
原

⼦
炉

の
安

全
確

保
の

た
め

に
必

要
な

保
守

点
検

作
業

又
は

設
備

の
デ

ー
タ採

取
等

で
使

⽤
す

る
資

機
材

を当
該

範
囲

内
に

持
ち

込
む

場
合

に
は

、事
前

に
申

請
書

を
提

出
させ

、保
全

計
画

課
⻑

が
そ

の
必

要
性

と持
ち

込
む

際
に

お
け

る
消

⽕
器

等
の

配
備

、お
よ

び
可

燃
物

を持
ち

込
む

者
を

含
む

監
視

⼈
等

に
よ

る
監

視
を

継
続

す
る

こと
で

、
早

期
に

⽕
災

を
感

知
し消

⽕
す

る
措

置
が

講
じら

れ
て

い
る

か
確

認
す

る
運

⽤
を

定
め

る
。

⑪

な
お

、当
該

運
⽤

に
つ

い
て

は
、「

実
⽤

発
電

⽤
原

⼦
炉

及
び

その
附

属
施

設
の

⽕
災

防
護

に
係

る
審

査
基

準
」の

2.
3.

1(
2)

の
とお

り、
「原

⼦
炉

の
高

温
停

⽌
及

び
低

温
停

⽌
に

係
る

安
全

機
能

を
有

す
る

構
築

物
、系

統
及

び
機

器
は

、そ
の

相
互

の
系

統
分

離
及

び
これ

らに
関

連
す

る
⾮

安
全

系
の

ケ
ー

ブ
ル

との
系

統
分

離
を

⾏
うた

め
に

」実
施

して
い

る
こと

か
ら、

そ
れ

らを
実

施
す

る
必

要
の

あ
る

期
間

を
対

象
とす

る
。具

体
的

に
は

、原
⼦

炉
の

安
全

停
⽌

に
必

要
な

機
器

等
の

系
統

分
離

が
不

要
とな

る
「原

⼦
炉

容
器

に
燃

料
が

装
荷

され
て

い
な

い
期

間
」は

、可
燃

物
を

原
則

持
ち

込
ま

な
い

運
⽤

を
解

除
す

る
。

３
．

本
設

⼯
認

の
基

本
設

計
⽅

針
⾒

直
し後

の
記

載
に

つ
い

て
（

５
／

５
）

説
明

（
P1

コメ
ン

ト対
応

箇
所

と該
当

す
る

番
号

を
下

線
部

に
示

す
。）

種
類

説
明

持
込

み
可

燃
物

作
業

中
の

資
機

材
⼯

事
、作

業
、試

験
検

査
等

に
使

⽤
す

る
も

の
で

、日
々

持
込

み
、

日
々

の
作

業
で

使
い

切
る

資
材

で
あ

り、
日

々
の

作
業

完
了

後
に

持
ち

出
す

資
機

材

仮
置

資
機

材
⼯

事
、作

業
、試

験
検

査
等

に
使

⽤
す

る
も

の
で

、保
管

場
所

へ
期

限
を

定
め

て
⼀

時
的

に
置

い
て

、期
限

終
了

後
必

ず
撤

去
す

る
資

機
材
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8

１
⽕

災
１

．
５

⼿
順

書
の

整
備

(2
) 

各
課

（
室

）
⻑

（
当

直
課

⻑
を

除
く。

）
は

、⽕
災

発
生

時
に

お
け

る
原

⼦
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
を

⾏
うた

め
に

必
要

な
体

制
の

整
備

とし
て

、以
下

の
活

動
を実

施
す

る
こと

を
社

内
標

準
に

定
め

る
。

〜
中

略
〜

ｓ
．

⽕
災

予
防

活
動

（
可

燃
物

管
理

）
(a

)
保

全
計

画
課

⻑
は

、原
⼦

炉
施

設
の

安
全

機
能

を有
す

る
構

築
物

、系
統

お
よ

び
機

器
を設

置
す

る
⽕

災
区

域
ま

た
は

⽕
災

区
画

に
つ

い
て

は
、当

該
施

設
を⽕

災
か

ら防
護

す
る

た
め

、恒
設

機
器

お
よ

び
点

検
等

に
使

⽤
す

る
可

燃
物

（
資

機
材

）
の

総
発

熱
量

が
、制

限
発

熱
量

を
超

え
な

い
管

理
（

持
込

み
と保

管
）

を
実

施
す

る
。

(b
)

保
全

計
画

課
⻑

は
、電

線
管

等
の

電
路

（
ケ

ー
ブ

ル
ト

レ
イ

を
除

く）
（

以
下

、「
電

線
管

等
」と

い
う。

）
に

敷
設

す
る

互
い

に
相

違
す

る
系

列
の

い
ず

れ
か

⼀
⽅

（
以

下
、「

防
護

対
象

系
列

」と
い

う。
）

の
⽕

災
防

護
対

象
ケ

ー
ブ

ル
に

つ
い

て
、⽕

災
源

に
対

す
る

対
策

を
考

慮
し

た
系

統
分

離
を

⾏
う場

合
、電

線
管

等
に

敷
設

す
る

防
護

対
象

系
列

の
⽕

災
防

護
対

象
ケ

ー
ブ

ル
か

ら
⽔

平
距

離
６

ｍ
の

範
囲

内
に

可
燃

物
を

原
則

持
ち

込
ま

な
い

運
⽤

とし
て

、当
該

範
囲

内
に

原
⼦

炉
の

安
全

確
保

に
必

要
な

資
機

材
以

外
の

可
燃

物
（

⽕
災

防
護

対
象

ケ
ー

ブ
ル

に
⽕

災
に

よ
る

影
響

を
及

ぼ
さ

な
い

も
の

を
除

く。
）

を
持

ち
込

ま
な

い
管

理
を

実
施

す
る

。な
お

、各
課

（
室

）
⻑

は
、当

該
範

囲
内

に
原

⼦
炉

の
安

全
確

保
に

必
要

な
資

機
材

を
可

燃
物

とし
て

持
ち

込
む

場
合

に
は

、早
期

に
⽕

災
を

感
知

し
消

⽕
可

能
とす

る
た

め
の

措
置

とし
て

、消
⽕

器
等

の
配

備
、お

よ
び

可
燃

物
を

持
ち

込
む

者
を

含
む

監
視

人
等

に
よ

り監
視

を
継

続
す

る
こと

に
つ

い
て

、保
全

計
画

課
⻑

の
確

認
を

得
て

実
施

す
る

。

４
．

可
燃

物
の

持
込

み
管

理
⽅

法
の

⾒
直

し（
１

／
２

）

（
⽕

災
発

生
時

の
体

制
の

整
備

）
第

１
８

条
保

全
計

画
課

⻑
は

、⽕
災

が
発

生
した

場
合

（
以

下
、「

⽕
災

発
生

時
」と

い
う。

）
に

お
け

る
原

⼦
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
※

１
を

⾏
う体

制
の

整
備

とし
て

、次
の

各
号

を
含

む
計

画
※

２
を

策
定

し、
所

⻑
の

承
認

を
得

る
。ま

た
、計

画
は

、添
付

２
に

⽰
す

「⽕
災

、内
部

溢
⽔

、⽕
山

影
響

等
、自

然
災

害
お

よ
び

有
毒

ガ
ス

発
生

時
の

対
応

に
係

る
実

施
基

準
」に

従
い

策
定

す
る

。
(1

) 
中

央
制

御
室

か
ら消

防
機

関
へ

通
報

す
る

た
め

の
専

⽤
回

線
を

使
⽤

した
通

報
設

備
の

設
置

※
３

(2
) 

⽕
災

発
生

時
に

お
け

る
原

⼦
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
を

⾏
うた

め
に

必
要

な
要

員
の

配
置

(3
) 

⽕
災

発
生

時
に

お
け

る
原

⼦
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
を

⾏
う要

員
に

対
す

る
教

育
訓

練
(4

) 
⽕

災
発

生
時

に
お

け
る

原
⼦

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

を
⾏

うた
め

に
必

要
な

資
機

材
の

配
備

(5
) 

発
電

所
に

お
け

る
可

燃
物

の
適

切
な

管
理

２
．

各
課

（
室

）
⻑

（
当

直
課

⻑
を除

く。
）

は
、前

項
の

計
画

に
基

づ
き、

⽕
災

発
生

時
に

お
け

る
原

⼦
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
を

⾏
うた

め
に

必
要

な
体

制
お

よび
⼿

順
の

整
備

を
実

施
す

る
。

〜
中

略
〜

※
１

︓
消

防
機

関
へ

の
通

報
、消

⽕
また

は
延

焼
の

防
⽌

、そ
の

他
公

設
消

防
隊

が
⽕

災
の

現
場

に
到

着
す

る
まで

に
⾏

う活
動

を含
む

。ま
た

、⽕
災

の
発

生
防

⽌
、⽕

災
の

早
期

感
知

お
よ

び
消

⽕
な

らび
に

⽕
災

に
よ

る
影

響
の

軽
減

に
係

る
措

置
を

含
む

（
以

下
、本

条
に

お
い

て
同

じ）
。

※
２

︓
計

画
とは

、⽕
災

防
護

計
画

を
⽰

す
。

※
３

︓
⼀

般
回

線
の

代
替

設
備

で
あ

る
専

⽤
回

線
、通

報
設

備
が

点
検

ま
た

は
故

障
に

よ
り使

⽤
不

能
とな

った
場

合
を

除
く。

た
だ

し、
点

検
後

ま
た

は
修

復
後

は
遅

滞
な

く復
旧

させ
る

。

（
高

浜
発

電
所

の
例

）

添
付

２
（

⽕
災

、内
部

溢
⽔

、⽕
山

影
響

等
、自

然
災

害
お

よ
び

有
毒

ガ
ス

発
生

時
の

対
応

に
係

る
実

施
基

準
）

 
可

燃
物

の
持

込
み

管
理

方
法

の
⾒

直
し

本
来

は
設

備
対

策
で

対
応

す
べ

き範
囲

を運
⽤

で
担

保
が

必
要

とな
った

こと
か

ら、
電

線
管

等
に

敷
設

す
る

防
護

対
象

系
列

の
⽕

災
防

護
対

象
ケ

ー
ブ

ル
か

ら⽔
平

距
離

6m
の

範
囲

内
に

可
燃

物
を原

則
持

ち
込

ま
な

い
運

⽤
を確

実
に

実
施

す
る

た
め

、現
⾏

保
安

規
定

に
赤

字
の

とお
り(

b)
の

記
載

を追
加

す
る

。ま
た

、現
⾏

保
安

規
定

の
⾚

⾊
下

線
部

に
基

づ
き、

⽕
災

防
護

計
画

及
び

社
内

標
準

に
お

け
る

可
燃

物
持

込
み

管
理

に
関

す
る

記
載

内
容

を⾒
直

す
。
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9
４

．
可

燃
物

の
持

込
み

管
理

⽅
法

の
⾒

直
し（

２
／

２
）

１
⽕

災
１

．
３

教
育

訓
練

の
実

施
放

射
線

管
理

課
⻑

、発
電

室
⻑

お
よ

び
保

全
計

画
課

⻑
は

、⽕
災

防
護

の
対

応
に

関
す

る
以

下
の

教
育

訓
練

を
定

期
的

に
実

施
す

る
。

(1
) 

⽕
災

防
護

教
育

ａ
．

放
射

線
管

理
課

⻑
、発

電
室

⻑
お

よび
保

全
計

画
課

⻑
は

、全
所

員
に

対
して

、以
下

の
教

育
訓

練
を

実
施

す
る

。ま
た

、専
属

消
防

隊
に

対
して

、以
下

の
教

育
訓

練
が

実
施

され
て

い
る

こと
を確

認
す

る
。

(a
) 

原
⼦

炉
施

設
内

の
⽕

災
区

域
また

は
⽕

災
区

画
に

設
置

され
る

安
全

機
能

を
有

す
る

構
築

物
、系

統
お

よ
び

機
器

な
らび

に
重

大
事

故
等

対
処

施
設

の
機

能
を⽕

災
か

ら防
護

す
る

こと
を目

的
とし

て
、⽕

災
か

ら防
護

す
べ

き
機

器
等

の
⽕

災
の

発
生

防
⽌

、
⽕

災
の

早
期

感
知

お
よび

消
⽕

な
らび

に
⽕

災
の

影
響

軽
減

の
それ

ぞ
れ

を
考

慮
した

教
育

訓
練

(b
) 

原
⼦

炉
施

設
内

の
⽕

災
区

域
ま

た
は

⽕
災

区
画

に
設

置
さ

れ
る

安
全

機
能

を
有

す
る

構
築

物
、系

統
お

よ
び

機
器

を
⽕

災
か

ら
防

護
す

る
こと

を
⽬

的
とし

た
可

燃
物

の
持

込
み

管
理

に
つ

い
て

の
教

育
訓

練
(c

) 
安

全
施

設
を

外
部

⽕
災

か
ら防

護
す

る
た

め
に

必
要

な
以

下
の

教
育

訓
練

〜
中

略
〜

(d
) 

⽕
災

が
発

生
した

場
合

の
消

⽕
活

動
お

よび
内

部
溢

⽔
を考

慮
した

消
⽕

活
動

に
関

す
る

教
育

訓
練

添
付

２
（

⽕
災

、内
部

溢
⽔

、⽕
山

影
響

等
、自

然
災

害
お

よび
有

毒
ガ

ス
発

生
時

の
対

応
に

係
る

実
施

基
準

）

 
⽕

災
の

早
期

感
知

及
び

早
期

消
⽕

に
係

る
運

⽤
電

線
管

等
に

敷
設

す
る

防
護

対
象

系
列

の
⽕

災
防

護
対

象
ケ

ー
ブ

ル
が

設
置

され
て

い
る

⽕
災

区
域

又
は

⽕
災

区
画

の
⽕

災
に

つ
い

て
は

、現
⾏

の
保

安
規

定
及

び
下

部
規

定
に

基
づ

き
⽕

災
の

感
知

、消
⽕

活
動

を
実

施
す

る
。

 
可

燃
物

の
持

込
み

管
理

に
つ

い
て

の
教

育
訓

練
の

追
加

電
線

管
等

に
敷

設
す

る
防

護
対

象
系

列
の

⽕
災

防
護

対
象

ケ
ー

ブ
ル

か
ら⽔

平
距

離
6m

の
範

囲
内

に
可

燃
物

を
原

則
持

ち
込

ま
な

い
運

⽤
を

徹
底

す
る

た
め

、こ
れ

ま
で

(a
)の

記
載

に
含

ま
れ

て
い

た
も

の
を

(b
)と

して
明

⽰
した

。
具

体
的

な
内

容
は

、⽕
災

防
護

計
画

及
び

社
内

標
準

に
定

め
る

。
（

高
浜

発
電

所
の

例
）
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10
５

．
考

慮
す

べ
き

⽕
災

源
の

類
型

化
に

つ
い

て

 
⽕

災
区

域
・⽕

災
区

画
の

可
燃

物
を

網
羅

的
に

抽
出

し類
型

化
した

上
で

、電
線

管
等

に
敷

設
す

る
⽕

災
防

護
対

象
ケ

ー
ブル

に
対

して
明

らか
に

影
響

を
与

え
な

い
可

燃
物

を
除

き
、考

慮
す

べ
き⽕

災
源

を
選

定
した

。
主

な
機

器
主

な
可

燃
物

評
価

⽕
災

源

①
油

内
包

機
器

（
ポ

ン
プ

他
）

潤
滑

油
、

モ
ー

タ
潤

滑
油

は
引

⽕
点

は
高

い
も

の
の

、発
熱

量
が

大
き

い
こと

か
ら、

⽕
災

源
とし

て
扱

う。
対

象

②
ケ

ー
ブ

ル
トレ

イ
ケ

ー
ブ

ル
トレ

イに
ケ

ー
ブ

ル
を

多
数

敷
設

して
お

り、
ケ

ー
ブ

ル
⽕

災
が

延
焼

した
場

合
、周

辺
へ

の
⽕

災
影

響
が

あ
る

こと
か

ら、
⽕

災
源

とし
て

扱
う。

対
象

③
-1

電
気

盤
（

44
0V

以
上

）
ケ

ー
ブ

ル
、

電
気

器
具

過
去

の
電

気
盤

（
44

0V
以

上
）

の
燃

焼
試

験
に

よ
り、

⽕
災

の
影

響
は

電
気

盤
内

に
限

定
され

る
こと

を
確

認
して

い
る

。た
だ

し、
電

気
盤

（
44

0V
以

上
）

は
電

気
エネ

ル
ギ

ー
が

大
き

い
こと

を
考

慮
し、

保
守

的
に

⽕
災

源
とし

て
扱

う。
対

象

③
-2

電
気

盤
（

44
0V

未
満

）
ケ

ー
ブ

ル
、

電
気

器
具

過
去

の
電

気
盤

（
44

0V
未

満
）

の
燃

焼
試

験
に

よ
り、

⽕
災

の
影

響
は

電
気

盤
内

に
限

定
され

る
こと

を
確

認
して

い
る

。電
気

盤
（

44
0V

未
満

）
は

電
気

エ
ネ

ル
ギ

ー
が

小
さい

こと
か

ら、
⽕

災
源

とし
て

の
考

慮
は

不
要

で
あ

る
。

ー

④
電

動
弁

、空
気

作
動

弁
グ

リス
、

駆
動

機
構

以
下

の
機

器
は

発
熱

量
が

50
0M

J程
度

で
あ

り、
か

つ
、⾦

属
筐

体
に

覆
わ

れ
て

着
⽕

しが
た

い
こと

、ま
た

仮
に

内
部

で
⽕

災
が

発
生

して
も

自
己

消
⽕

し、
⽕

災
の

影
響

は
限

定
的

で
あ

り、
⽕

災
源

とし
て

の
考

慮
は

不
要

で
あ

る
。

・弁
は

⾦
属

筐
体

で
構

成
され

、グ
リス

は
躯

体
内

部
に

充
填

して
い

る
の

で
着

⽕
しが

た
い

。
・配

管
接

続
部

の
パ

ッキ
ン

は
⾦

属
筐

体
の

隙
間

に
取

り付
け

る
も

の
で

あ
り、

直
接

⽕
災

に
晒

され
る

こと
は

な
い

。
・H

EP
A,

ラフ
フィ

ル
タは

難
燃

性
で

あ
り、

⾦
属

筐
体

に
収

納
して

い
る

。

ー
⑤

配
管

、タ
ン

ク、
⼿

動
弁

パ
ッキ

ン

⑥
フィ

ル
タ（

HE
PA

,ラ
フ）

フィ
ル

タ

⑦
フィ

ル
タ（

チ
ャコ

ー
ル

）
フィ

ル
タ

チ
ャコ

ー
ル

フィ
ル

タは
発

熱
量

が
大

きい
こと

か
ら、

⽕
災

源
とし

て
扱

う。
１

時
間

の
耐

⽕
能

⼒
を

有
す

る
隔

壁
等

で
分

離
し⽕

災
感

知
・自

動
消

⽕
設

備
を

設
置

、又
は

３
時

間
以

上
の

耐
⽕

能
⼒

を
有

す
る

隔
壁

等
で

分
離

す
る

。
対

象

⑧
照

明
、カ

メラ
、ペ

ー
ジ

ン
グ

装
置

等
の

電
気

器
具

ケ
ー

ブ
ル

、
電

気
器

具
これ

ら電
気

器
具

の
発

熱
量

が
50

0M
J程

度
で

あ
り、

か
つ

、⾦
属

筐
体

に
収

納
され

て
い

る
こと

か
ら⽕

災
の

影
響

は
限

定
的

で
あ

り、
⽕

災
源

とし
て

の
考

慮
は

不
要

で
あ

る
。

ー
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＜
⼀

時
的

に
持

ち
込

む
場

合
が

あ
る

可
燃

物
（

例
）

＞

ａ
．

日
々

の
作

業
完

了
後

に
持

ち
出

す
作

業
中

の
資

機
材

・作
業

⼿
順

書
、記

録
⽤

紙
類

・ト
ラブ

ル
対

応
⽤

⼯
具

・機
器

類
・試

験
・検

査
⽤

機
器

・測
定

装
置

（
ケ

ー
ブ

ル
含

む
）

・そ
の

他
作

業
⽤

資
機

材
（

ゴ
ム

⼿
袋

、ウ
ェス

、ポ
リ製

品
、木

製
品

、有
機

溶
剤

等
）

ｂ
．

日
々

の
作

業
完

了
後

も
監

視
⼈

等
に

よ
る

監
視

を
継

続
す

る
仮

置
き

資
機

材
※

１

・大
型

作
業

⽤
資

機
材

（
溶

接
機

器
、開

先
加

⼯
機

、ア
ンカ

ー
ドリ

ル
類

）
・放

射
線

管
理

上
必

要
な

可
搬

型
局

所
排

気
装

置
類

（
ダク

ト含
む

）
・試

験
・検

査
⽤

機
器

・測
定

装
置

（
連

続
的

に
デ

ー
タ採

取
す

る
必

要
が

あ
る

も
の

に
限

る
）

・異
物

混
⼊

防
⽌

の
た

め
に

養
生

して
い

る
シ

ー
ト類

・汚
染

防
⽌

・床
面

保
護

の
た

め
に

養
生

して
い

る
シ

ー
ト、

クリ
ー

ン
ハ

ウス
類

・作
業

区
画

、安
全

ネ
ット

、ト
ラロ

ー
プ

類
、足

場
⽤

プ
ラス

チ
ック

カバ
ー

６
．

持
込

み
可

燃
物

の
対

象
に

つ
い

て

 
電

線
管

等
に

敷
設

す
る

防
護

対
象

系
列

の
⽕

災
防

護
対

象
ケ

ー
ブ

ル
か

ら⽔
平

距
離

６
ｍ

の
範

囲
内

は
、持

込
み

可
燃

物
とし

て
原

⼦
炉

の
安

全
確

保
に

必
要

な
も

の
以

外
は

持
ち

込
ま

な
い

運
⽤

とす
る

。
 

原
⼦

炉
の

安
全

確
保

に
必

要
な

も
の

とは
、運

転
員

の
巡

回
点

検
、保

修
課

員
の

日
常

的
な

設
備

点
検

、又
は

設
備

の
トラ

ブ
ル

対
応

（
設

備
の

デ
ー

タ採
取

等
を

含
む

。）
、設

備
復

旧
作

業
、ト

ラブ
ル

未
然

防
⽌

の
た

め
に

⾏
う作

業
等

に
お

い
て

使
⽤

す
る

資
機

材
を

い
う。

⼀
時

的
に

持
ち

込
む

場
合

が
あ

る
可

燃
物

を
以

下
に

例
⽰

す
る

。

※
１

︓
発

熱
量

が
50

0M
J程

度
を超

え
る

も
の

を対
象

とす
る

。
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隔
壁

等
の

施
⼯

パ
タ

ー
ン

（
⽕

災
耐

久
試

験
を

実
施

して
お

り、
耐

⽕
性

能
を

確
認

済
）

 
固

定
⽕

災
源

に
設

置
す

る
3時

間
又

は
1時

間
の

耐
⽕

能
⼒

を
有

す
る

隔
壁

等
の

施
⼯

方
法

【１
時

間
の

耐
⽕

能
⼒

を有
す

る
隔

壁
等

の
施

⼯
パ

ター
ン】

１
－

①
︓

鉄
板

（
）

＋
耐

⽕
材

（
発

泡
性

耐
⽕

被
覆

）
＋

離
隔

（
）

１
－

②
︓

鉄
板

（
）

＋
離

隔
（

）

【３
時

間
の

耐
⽕

能
⼒

を有
す

る
隔

壁
等

の
施

⼯
パ

ター
ン】

３
－

①
︓

鉄
板

（
）

+
耐

⽕
材

（
ブ

ラン
ケ

ット
）

＋
離

隔
（

）
３

－
②

︓
鉄

板
（

）
＋

耐
⽕

材
（

ブ
ラン

ケ
ット

＋
耐

⽕
ボ

ー
ド

）
＋

鉄
板

（
）

３
－

③
︓

鉄
板

（
）

＋
離

隔
（

）

７
.

固
定

⽕
災

源
に

設
置

す
る

隔
壁

等
の

施
⼯

⽅
法

に
つ

い
て

枠
囲

み
の

範
囲

は
機

密
に

係
る

事
項

で
す

の
で

公
開

す
る

こと
は

で
き

ま
せ

ん
。
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13
８

．
隔

壁
等

の
設

置
パ

タ
ー

ン
と施

⼯
⽅

法

分
離

対
象

の
固

定
⽕

災
源

※
１

隔
壁

等
の

設
置

パ
ター

ン
（

）
は

施
⼯

方
法

を
⽰

す
。

対
策

イメ
ー

ジ
図

固
定

⽕
災

源
に

設
置

防
護

対
象

系
列

の
電

線
管

に
設

置

（
イ）

防
護

対
象

と異
な

る
系

列
の

電
線

管
等

〇
（

１
－

②
）

－
※

３
P1

4

(ロ
)-

1
電

気
盤

【盤
タイ

プ
Ａ

】
密

閉
〇

（
１

－
①

又
は

１
－

②
）

※
2

－
※

３

P1
5〜

17

【盤
タイ

プ
Ｂ

】
下

向
き

ｽリ
ット

〇
（

１
－

①
又

は
１

－
②

）
※

2
－

※
３

【盤
タイ

プ
Ｃ

】
ス

リッ
ト

〇
（

１
－

①
又

は
１

－
②

）
※

2
－

※
３

【盤
タイ

プ
Ｄ

】
計

器
類

／
ス

イッ
チ

類
〇

（
１

－
①

又
は

１
－

②
）

※
2

－
※

３

【盤
タイ

プ
Ｅ

】
メッ

シ
ュ／

パ
ン

チ
ン

グ
メタ

ル
－

〇
（

電
線

管
ラッ

ピン
グ

）

(ロ
)-

2
防

護
対

象
と異

な
る

系
列

の
ケ

ー
ブ

ル
トレ

イ
〇

（
１

－
①

又
は

１
－

②
）

※
2

－
※

３
P1

8,
19

,2
1

(ロ
)-

3
油

内
包

機
器

－
〇

（
電

線
管

ラッ
ピン

グ
）

P2
0

※
１

︓
チ

ャコ
ー

ル
フィ

ル
タは

、電
気

盤
の

盤
タイ

プ
Ａ

と同
じ施

⼯
方

法
とな

る
た

め
、以

降
、個

別
の

説
明

を
省

略
す

る
。

※
２

︓
固

定
⽕

災
源

に
設

置
す

る
隔

壁
等

は
１

－
①

又
は

１
－

②
に

よ
る

施
⼯

を
基

本
とす

る
が

、設
備

の
配

置
状

況
を

踏
ま

え
３

－
①

~
③

の
い

ず
れ

か
の

施
⼯

方
法

を
選

択
す

る
場

合
も

あ
る

。ま
た

、防
護

対
象

系
列

の
電

線
管

等
に

隔
壁

等
を

設
置

す
る

場
合

は
固

定
⽕

災
源

の
隔

壁
等

は
設

置
対

象
外

とす
る

。
※

３
︓

固
定

⽕
災

源
に

隔
壁

等
を

設
置

で
き

な
い

場
合

は
、防

護
対

象
系

列
の

電
線

管
等

に
「電

線
管

ラッ
ピン

グ
」を

施
⼯

す
る

。

 
⽕

災
防

護
対

象
ケ

ー
ブ

ル
の

系
統

分
離

対
策

に
お

け
る

隔
壁

等
の

設
置

パ
ター

ン及
び

施
⼯

方
法

を
以

下
に

整
理

す
る

。
（

）
内

の
電

線
管

ラッ
ピン

グ
の

施
⼯

方
法

は
P2

9,
30

、固
定

⽕
災

源
に

設
置

す
る

隔
壁

等
の

施
⼯

方
法

は
P1

2参
照

。
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平
面

図

離
隔

距
離

以
上

6ｍ
6ｍ

防
護

対
象

鉄
板

＋
離

隔

平
面

図

6ｍ
6ｍ

防
護

対
象

離
隔

距
離

未
満

ブ
ラン

ケ
ット

（
断

熱
材

）
＋

鉄
板

＋
耐

⽕
材

に
よ

る
電

線
管

ラッ
ピン

グ

電
線

管
の

鉄
板

＋
離

隔
に

よ
る

1時
間

耐
⽕

隔
壁

等
の

施
⼯

方
法

電
線

管
ラッ

ピン
グ

に
よ

る
1時

間
耐

⽕
隔

壁
の

施
⼯

方
法

・互
い

に
相

違
す

る
系

列
間

の
離

隔
距

離
が

以
上

の
場

合
は

、防
護

対
象

と異
な

る
系

列
の

電
線

管
等

の
⾁

厚
( 

   
   

   
   

)＋
離

隔
( 

   
   

   
   

)を
１

時
間

の
耐

⽕
能

⼒
を

有
す

る
隔

壁
等

とす
る

。

・互
い

に
相

違
す

る
系

列
間

の
離

隔
距

離
が

未
満

の
範

囲
は

、防
護

対
象

系
列

の
電

線
管

等
に

ブラ
ンケ

ット
（

断
熱

材
）

( 
   

   
   

  )
＋

鉄
板

(
)＋

耐
⽕

材
(発

泡
性

耐
⽕

被
覆

)の
電

線
管

ラッ
ピン

グ
を

施
⼯

す
る

。
・電

線
管

ラッ
ピン

グ
の

施
⼯

範
囲

は
、互

い
に

相
違

す
る

系
列

間
の

離
隔

距
離

以
上

の
範

囲
とす

る
。

︓
⽕

災
区

画
︓

対
策

範
囲

︓
離

隔
距

離
未

満
の

範
囲

︓
電

線
管

等
（

防
護

対
象

ケ
ー

ブル
）

︓
防

護
対

象
と異

な
る

系
列

の
電

線
管

等
︓

1時
間

の
耐

⽕
能

⼒
を

有
す

る
隔

壁
等

（
電

線
管

ラッ
ピン

グ
）

【凡
例

】

 
分

離
対

象
が

防
護

対
象

と異
な

る
系

列
の

電
線

管
等

の
場

合
（

基
本

設
計

⽅
針

（
イ

）
）

異
な

る
系

列
の

電
線

管
等

に
離

隔
距

離
を

考
慮

した
隔

壁
等

を
設

け
る

か
、そ

れ
が

困
難

な
場

合
は

防
護

対
象

系
列

の
電

線
管

等
に

電
線

管
ラッ

ピン
グ

を
施

⼯
す

る
。

6ｍ 6ｍ

枠
囲

み
の

範
囲

は
機

密
に

係
る

事
項

で
す

の
で

公
開

す
る

こと
は

で
き

ま
せ

ん
。

A’
A

A-
A’

断
面

８
．

隔
壁

等
の

設
置

パ
タ

ー
ン

と施
⼯

⽅
法
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分
類

【盤
タイ

プ
Ａ

】
密

閉
【盤

タイ
プ

Ｂ
】

下
向

き
ス

リッ
ト

【盤
タイ

プ
Ｃ

】
ス

リッ
ト

【盤
タイ

プ
Ｄ

】
計

器
類

/ス
イッ

チ
類

【盤
タイ

プ
Ｅ

】
ﾒｯ

ｼｭ
/ﾊ

ﾟﾝ
ﾁﾝ

ｸﾞ
ﾒﾀ

ﾙ

外
観

施
⼯

方
法

・電
気

盤
筐

体
の

鉄
板

＋
離

隔
距

離
（

＋
耐

⽕
材

）
を

隔
壁

等
とす

る
。

・電
気

盤
筐

体
の

鉄
板

＋
離

隔
距

離
（

＋
耐

⽕
材

）
を

隔
壁

等
とす

る
。

（
防

護
対

象
系

列
の

電
線

管
と電

気
盤

内
部

が
互

い
に

直
視

で
き

な
い

場
合

は
輻

射
の

影
響

を
受

け
な

い
）

・ス
リッ

トが
電

線
管

側
の

盤
面

に
あ

る
場

合
は

、換
気

を
阻

害
しな

い
よ

うに
下

向
き

ス
リッ

ト
に

加
⼯

※

し、
盤

タ
イ

プ
Ｂ

と同
様

に
施

⼯
す

る
。

※
︓

盤
面

を
全

部
取

替
又

は
ス

リッ
ト部

の
部

分
取

替
等

・電
気

盤
に

隔
壁

等
の

設
置

が
困

難
な

場
合

は
、

防
護

対
象

系
列

の
電

線
管

等
に

電
線

管
ラ

ッピ
ン

グ
を

施
⼯

す
る

。

・計
器

類
、ス

イッ
チ

類
が

電
線

管
側

の
盤

面
に

な
い

場
合

は
、電

気
盤

筐
体

の
鉄

板
＋

離
隔

距
離

（
＋

耐
⽕

材
）

を
隔

壁
等

とす
る

。

・電
線

管
側

の
盤

面
に

計
器

類
、ス

イ
ッチ

類
が

設
置

さ
れ

て
い

る
場

合
は

、
防

護
対

象
系

列
の

電
線

管
等

に
電

線
管

ラ
ッピ

ン
グ

を
施

⼯
す

る
。

・電
気

盤
に

隔
壁

等
の

設
置

が
困

難
な

た
め

、
防

護
対

象
系

列
の

電
線

管
等

に
電

線
管

ラ
ッピ

ン
グ

を
施

⼯
す

る
。

 
分

離
対

象
が

電
気

盤
の

場
合

（
基

本
設

計
⽅

針
（

ロ
）

-1
）

（
１

／
３

）
電

気
盤

を
類

型
化

し、
それ

ぞ
れ

の
施

⼯
方

法
を以

下
に

⽰
す

。た
だ

し、
電

線
管

等
に

隔
壁

を
設

置
す

る
場

合
を除

く。

16
→

16
→

17
→

17
→

16
→

16
→

16
→

ス
リッ

ト部

断
面

イメ
ー

ジ
図

断
面

イメ
ー

ジ
図

８
．

隔
壁

等
の

設
置

パ
タ

ー
ン

と施
⼯

⽅
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電
気

盤離
隔

距
離

以
上

断
面

図

鉄
板

＋
離

隔

離
隔

距
離

未
満

断
面

図

電
気

盤
鉄

板
＋

耐
⽕

材
＋

離
隔

︓
⽕

災
区

画
︓

対
策

範
囲

︓
離

隔
距

離
未

満
の

範
囲

︓
電

線
管

等
（

防
護

対
象

ケ
ー

ブル
）

︓
3時

間
以

上
又

は
1時

間
の

耐
⽕

能
⼒

を有
す

る
隔

壁
等

（
耐

⽕
材

）
︓

鉄
板

【凡
例

】

・防
護

対
象

系
列

の
電

線
管

等
と電

気
盤

の
離

隔
距

離
が

以
上

の
範

囲
は

、電
気

盤
の

電
線

管
側

の
面

の
鉄

板
（

)＋
離

隔
( 

   
   

   
   

)を
１

時
間

の
耐

⽕
能

⼒
を有

す
る

隔
壁

等
とす

る
。（

設
備

の
配

置
状

況
を踏

ま
え

、
３

時
間

以
上

の
耐

⽕
能

⼒
を有

す
る

隔
壁

等
を

設
置

す
る

場
合

あ
り）

・防
護

対
象

系
列

の
電

線
管

等
と電

気
盤

の
離

隔
距

離
未

満
の

範
囲

は
、電

気
盤

の
電

線
管

側
の

面
に

耐
⽕

材
を

設
置

し、
鉄

板
( 

   
   

   
  )

＋
耐

⽕
材

(発
泡

性
耐

⽕
被

覆
)＋

離
隔

( 
   

   
   

)
を

１
時

間
の

耐
⽕

能
⼒

を
有

す
る

隔
壁

等
とす

る
。（

設
備

の
配

置
状

況
を

踏
ま

え
、３

時
間

以
上

の
耐

⽕
能

⼒
を

有
す

る
隔

壁
等

を
設

置
す

る
場

合
あ

り）

電
気

盤
の

鉄
板

＋
離

隔
に

よ
る

1時
間

耐
⽕

隔
壁

等
の

施
⼯

方
法

電
気

盤
の

鉄
板

＋
耐

⽕
材

＋
離

隔
に

よ
る

１
時

間
耐

⽕
隔

壁
等

の
施

⼯
方

法

電
気

盤
に

離
隔

距
離

を
考

慮
した

隔
壁

等
を

設
け

る
か

、そ
れ

が
困

難
な

場
合

は
耐

⽕
材

を追
加

した
隔

壁
等

を設
置

す
る

。
 

分
離

対
象

が
電

気
盤

の
場

合
（

基
本

設
計

⽅
針

（
ロ

）
-1

）
（

２
／

３
）

防
護

対
象

防
護

対
象

枠
囲

み
の

範
囲

は
機

密
に

係
る

事
項

で
す

の
で

公
開

す
る

こと
は

で
き

ま
せ

ん
。

８
．

隔
壁

等
の

設
置

パ
タ

ー
ン

と施
⼯

⽅
法
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17

隔
壁

等
設

置
が

困
難

な
電

気
盤

平
面

図

6ｍ 6ｍ

・防
護

対
象

系
列

の
電

線
管

等
に

、ブ
ラン

ケ
ット

（
断

熱
材

）
(  

   
   

   
 )

＋
鉄

板
( 

   
   

   
   

)＋
耐

⽕
材

（
発

泡
性

耐
⽕

被
覆

)の
電

線
管

ラッ
ピン

グ
を

施
⼯

す
る

。
・電

線
管

ラッ
ピン

グ
の

施
⼯

範
囲

は
、電

気
盤

外
周

か
ら⽔

平
距

離
6m

の
範

囲
とす

る
。

ブ
ラン

ケ
ット

（
断

熱
材

）
＋

鉄
板

＋
耐

⽕
材

電
線

管
ラッ

ピン
グ

に
よ

る
1時

間
耐

⽕
隔

壁
の

施
⼯

方
法

6ｍ 6ｍ

︓
⽕

災
区

画
︓

対
策

範
囲

︓
電

線
管

等
（

防
護

対
象

ケ
ー

ブル
）

︓
1時

間
の

耐
⽕

能
⼒

を有
す

る
隔

壁
等

（
電

線
管

ラッ
ピン

グ
）

︓
電

気
盤

外
周

か
ら⽔

平
距

離
6m

の
範

囲

【凡
例

】

電
気

盤
に

隔
壁

等
を

設
置

す
る

こと
が

困
難

な
場

合
は

、防
護

対
象

系
列

の
電

線
管

等
に

電
線

管
ラッ

ピン
グ

を
施

⼯
す

る
。

 
分

離
対

象
が

電
気

盤
の

場
合

（
基

本
設

計
⽅

針
（

ロ
）

-1
）

（
３

／
３

）

防
護

対
象

6ｍ

枠
囲

み
の

範
囲

は
機

密
に

係
る

事
項

で
す

の
で

公
開

す
る

こと
は

で
き

ま
せ

ん
。

6ｍ

８
．

隔
壁

等
の

設
置

パ
タ

ー
ン

と施
⼯

⽅
法

48



18

・防
護

対
象

系
列

の
電

線
管

等
が

ケ
ー

ブル
トレ

イの
上

部
に

位
置

す
る

場
合

、ケ
ー

ブ
ル

トレ
イに

鉄
製

の
蓋

を
設

置
す

る
。

・防
護

対
象

系
列

の
電

線
管

等
とケ

ー
ブル

トレ
イの

離
隔

距
離

が
未

満
の

範
囲

は
、電

線
管

側
の

トレ
イ表

面
に

耐
⽕

材
を

設
置

し、
鉄

板
(

)＋
耐

⽕
材

(発
泡

性
耐

⽕
被

覆
)＋

離
隔

( 
   

   
  )

を
１

時
間

の
耐

⽕
能

⼒
を有

す
る

隔
壁

等
とす

る
。（

設
備

の
配

置
状

況
を踏

ま
え

、３
時

間
以

上
の

耐
⽕

能
⼒

を
有

す
る

隔
壁

等
を

設
置

す
る

場
合

あ
り）

・隔
壁

等
の

設
置

範
囲

は
、防

護
対

象
系

列
の

電
線

管
等

か
ら⽔

平
距

離
6m

の
範

囲
とす

る
。

・防
護

対
象

系
列

の
電

線
管

等
が

ケ
ー

ブル
トレ

イの
上

部
に

位
置

す
る

場
合

、ケ
ー

ブ
ル

トレ
イに

鉄
製

の
蓋

を
設

置
す

る
。

・防
護

対
象

系
列

の
電

線
管

等
とケ

ー
ブル

トレ
イの

離
隔

距
離

が
以

上
の

範
囲

は
、電

線
管

側
の

トレ
イ表

面
の

鉄
板

( 
   

   
   

   
)＋

離
隔

(
)を

１
時

間
の

耐
⽕

能
⼒

を
有

す
る

隔
壁

等
とす

る
。

・隔
壁

等
の

設
置

範
囲

は
、防

護
対

象
系

列
の

電
線

管
等

か
ら⽔

平
距

離
6m

の
範

囲
とす

る
。

異
な

る
系

列
の

ケ
ー

ブ
ル

トレ
イ

離
隔

距
離

以
上

鉄
板

＋
離

隔
に

よ
る

1時
間

耐
⽕

隔
壁

等
の

施
⼯

例

断
面

図

︓
⽕

災
区

画
︓

対
策

範
囲

︓
離

隔
距

離
未

満
の

範
囲

︓
電

線
管

等
（

防
護

対
象

ケ
ー

ブル
）

︓
鉄

板
トレ

イ蓋
︓

3時
間

以
上

又
は

1時
間

の
耐

⽕
能

⼒
を

有
す

る
隔

壁
等

（
耐

⽕
材

）
【凡

例
】

異
な

る
系

列
の

ケ
ー

ブ
ル

トレ
イ

鉄
板

＋
耐

⽕
材

＋
離

隔
に

よ
る

1時
間

耐
⽕

隔
壁

等
の

施
⼯

例

断
面

図

離
隔

距
離

未
満

鉄
板

＋
耐

⽕
材

＋
離

隔

枠
囲

み
の

範
囲

は
機

密
に

係
る

事
項

で
す

の
で

公
開

す
る

こと
は

で
き

ま
せ

ん
。

 
分

離
対

象
が

防
護

対
象

と異
な

る
系

列
の

ケ
ー

ブ
ル

ト
レ

イ
の

場
合

（
基

本
設

計
⽅

針
（

ロ
）

-2
）

（
１

／
２

）
ケ

ー
ブル

トレ
イに

離
隔

距
離

を
考

慮
した

隔
壁

等
を設

け
る

か
、そ

れ
が

困
難

な
場

合
は

耐
⽕

材
を

追
加

した
隔

壁
等

を
設

置
す

る
。

(防
護

対
象

)
(防

護
対

象
)

鉄
板

＋
離

隔

８
．

隔
壁

等
の

設
置

パ
タ

ー
ン

と施
⼯

⽅
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19

断
面

図

・防
護

対
象

系
列

の
電

線
管

等
に

、ブ
ラン

ケ
ット

（
断

熱
材

）
(

)＋
鉄

板
(

)＋
耐

⽕
材

(発
泡

性
耐

⽕
被

覆
)の

電
線

管
ラッ

ピン
グ

を
施

⼯
す

る
。

・電
線

管
ラッ

ピン
グ

の
施

⼯
範

囲
は

、ケ
ー

ブル
トレ

イ外
周

か
ら⽔

平
距

離
6m

の
範

囲
とす

る
。

ブ
ラン

ケ
ット

（
断

熱
材

）
＋

鉄
板

＋
耐

⽕
材

電
線

管
ラッ

ピン
グ

に
よ

る
1時

間
耐

⽕
隔

壁
の

施
⼯

例

6ｍ

︓
⽕

災
区

画
︓

対
策

範
囲

︓
電

線
管

等
（

防
護

対
象

ケ
ー

ブル
）

︓
1時

間
の

耐
⽕

能
⼒

を
有

す
る

隔
壁

等
（

電
線

管
ラッ

ピン
グ

）
︓

ケ
ー

ブ
ル

トレ
イ外

周
か

ら⽔
平

距
離

6m
の

範
囲

【凡
例

】

ケ
ー

ブ
ル

トレ
イに

蓋
を

して
隔

壁
等

を設
け

る
こと

で
ス

プリ
ンク

ラー
の

消
⽕

に
支

障
が

出
る

場
合

は
、防

護
対

象
系

列
の

電
線

管
等

に
電

線
管

ラッ
ピン

グ
を

施
⼯

す
る

。

 
分

離
対

象
が

防
護

対
象

と異
な

る
系

列
の

ケ
ー

ブ
ル

ト
レ

イ
の

場
合

（
基

本
設

計
⽅

針
（

ロ
）

-2
）

（
２

／
２

）

防
護

対
象

異
な

る
系

列
の

ケ
ー

ブ
ル

トレ
イ

6ｍ

枠
囲

み
の

範
囲

は
機

密
に

係
る

事
項

で
す

の
で

公
開

す
る

こと
は

で
き

ま
せ

ん
。

８
．

隔
壁

等
の

設
置

パ
タ

ー
ン

と施
⼯

⽅
法
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20

電
線

管
ラッ

ピン
グ

に
よ

る
1時

間
耐

⽕
隔

壁
の

施
⼯

例

平
面

図

6ｍ 6ｍ

ブ
ラン

ケ
ット

（
断

熱
材

）
＋

鉄
板

＋
耐

⽕
材

油
内

包
機

器

油
内

包
機

器
は

隔
壁

等
の

設
置

が
困

難
な

た
め

、防
護

対
象

系
列

の
電

線
管

等
に

電
線

管
ラッ

ピン
グ

を
施

⼯
す

る
。

 
分

離
対

象
が

油
内

包
機

器
の

場
合

（
基

本
設

計
⽅

針
（

ロ
）

-3
）

︓
⽕

災
区

画
︓

対
策

範
囲

︓
電

線
管

等
（

防
護

対
象

ケ
ー

ブル
）

︓
1時

間
の

耐
⽕

能
⼒

を
有

す
る

隔
壁

等
（

電
線

管
ラッ

ピン
グ

）
︓

油
内

包
機

器
の

オ
イル

パ
ン

等
の

油
⽌

め
外

周
か

ら⽔
平

距
離

6m
の

範
囲

【凡
例

】

6ｍ 6ｍ

6ｍ

枠
囲

み
の

範
囲

は
機

密
に

係
る

事
項

で
す

の
で

公
開

す
る

こと
は

で
き

ま
せ

ん
。

6ｍ

・防
護

対
象

系
列

の
電

線
管

等
に

、ブ
ラン

ケ
ット

（
断

熱
材

）
(

)＋
鉄

板
(

)＋
耐

⽕
材

(発
泡

性
耐

⽕
被

覆
)の

電
線

管
ラッ

ピン
グ

を
施

⼯
す

る
。

・電
線

管
ラッ

ピン
グ

の
施

⼯
範

囲
は

、油
内

包
機

器
の

オ
イル

パ
ン等

の
油

⽌
め

外
周

か
ら⽔

平
距

離
6m

の
範

囲
とす

る
。

８
．

隔
壁

等
の

設
置

パ
タ

ー
ン

と施
⼯

⽅
法
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21

ケ
ー

ブ
ル

トレ
イ

平
面

図
電

線
管

等
（

防
護

対
象

ケ
ー

ブ
ル

）
異

な
る

系
列

の
電

線
管

散
⽔

範
囲6m

6m

９
．

ス
プ

リン
ク

ラ
ー

に
よ

る
消

⽕
を

考
慮

した
ケ

ー
ブ

ル
トレ

イ
蓋

の
設

置
条

件
に

つ
い

て

 
ス

プ
リン

ク
ラ

ー
消

⽕
設

備
を

設
置

し
て

い
る

ケ
ー

ブ
ル

ト
レ

イ
に

蓋
を

設
置

す
る

場
合

の
条

件
ス

プ
リン

クラ
ー

消
⽕

設
備

を
設

置
して

い
る

ケ
ー

ブル
トレ

イに
蓋

を設
置

す
る

設
計

に
つ

い
て

は
、ケ

ー
ブル

トレ
イ内

部
の

⽕
災

感
知

・自
動

消
⽕

に
支

障
が

出
な

い
よう

、以
下

の
条

件
を満

足
す

る
場

合
の

み
適

⽤
す

る
方

針
とす

る
。な

お
、す

べ
て

の
条

件
を

満
足

しな
い

場
合

は
、

防
護

対
象

系
列

の
電

線
管

等
に

隔
壁

を
設

置
す

る
。

○
⽕

災
区

画
内

に
お

い
て

、防
護

対
象

系
列

の
電

線
管

等
か

ら⽔
平

距
離

6m
の

範
囲

外
で

、ケ
ー

ブル
トレ

イの
蓋

を
設

置
す

る
必

要
が

な
い

開
口

部
か

ら
ス

プ
リン

ク
ラ

ー
消

⽕
⽔

を
トレ

イ
内

に
散

⽔
可

能
な

設
備

配
置

とな
って

い
る

こと
。

○
⽕

災
発

生
時

に
ケ

ー
ブル

トレ
イの

蓋
を

設
置

しな
い

開
口

部
か

ら
漏

れ
出

る
煙

及
び

熱
を

ス
プ

リン
ク

ラ
ー

⽤
の

⽕
災

感
知

器
に

よ
っ

て
感

知
可

能
で

あ
る

こと
。ま

た
、開

口
部

か
ら流

れ
込

む
消

⽕
⽔

に
より

蓋
を

設
置

して
い

る
範

囲
が

浸
⽔

す
る

構
造

で
あ

る
こと

。
（

ケ
ー

ブ
ル

トレ
イの

構
造

（
ソ

リッ
ド型

※
の

み
適

⽤
）

、傾
斜

、⽕
災

感
知

器
の

配
置

等
を考

慮
す

る
）

○
⽕

災
区

画
全

域
を

消
⽕

範
囲

とす
る

全
域

ハ
ロ

ン
消

⽕
設

備
を

設
置

して
い

る
区

画
に

つ
い

て
は

上
記

配
慮

は
不

要
とす

る
。

電
線

管
等

（
防

護
対

象
ケ

ー
ブ

ル
）

異
な

る
系

列
の

電
線

管
等

6m
6m

断
面

図

ケ
ー

ブ
ル

トレ
イ

散
⽔

範
囲

凡
例

︓
⽕

災
区

画
︓

対
策

範
囲

︓
鉄

板
トレ

イ蓋
︓

ケ
ー

ブ
ル

トレ
イ内

ケ
ー

ブ
ル

︓
ス

プ
リン

クラ
ー

消
⽕

設
備

（
既

⼯
認

で
設

置
済

）
︓

⽕
災

感
知

器
※

︓
ソ

リッ
ド型

は
ケ

ー
ブル

トレ
イ底

面
の

鉄
板

に
開

口
が

な
い

タイ
プ

で
あ

り、
他

の
タイ

プ
とし

て
トレ

イ底
面

が
梯

⼦
上

で
開

口
が

あ
る

ラダ
ー

型
が

あ
る

。
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22
10

．
⽕

災
区

域
・⽕

災
区

画
へ

の
適

⽤
性

に
つ

い
て

 
⽕

災
区

域
・⽕

災
区

画
へ

の
適

⽤
⽅

法

分
離

対
象

の
固

定
⽕

災
源

※
1

隔
壁

等
の

設
置

パ
ター

ン
（

）
は

施
⼯

方
法

を
⽰

す
。

固
定

⽕
災

源
に

設
置

防
護

対
象

系
列

の
電

線
管

に
設

置

（
イ）

防
護

対
象

と異
な

る
系

列
の

電
線

管
等

〇
（

１
－

②
）

－
※

３

(ロ
)-

1
電

気
盤

【盤
タイ

プ
Ａ

】
密

閉
〇

（
１

－
①

又
は

１
－

②
）

※
2

－
※

３

【盤
タイ

プ
Ｂ

】
下

向
き

ｽリ
ット

〇
（

１
－

①
又

は
１

－
②

）
※

2
－

※
３

【盤
タイ

プ
Ｃ

】
ス

リッ
ト

〇
（

１
－

①
又

は
１

－
②

）
※

2
－

※
３

【盤
タイ

プ
Ｄ

】
計

器
類

／
ス

イッ
チ

類
〇

（
１

－
①

又
は

１
－

②
）

※
2

－
※

３

【盤
タイ

プ
Ｅ

】
メッ

シ
ュ／

パ
ン

チ
ン

グ
メタ

ル
－

〇
（

電
線

管
ラッ

ピン
グ

）

(ロ
)-

2
防

護
対

象
と異

な
る

系
列

の
ケ

ー
ブ

ル
トレ

イ
〇

（
１

－
①

又
は

１
－

②
）

※
2

－
※

３

(ロ
)-

3
油

内
包

機
器

－
〇

（
電

線
管

ラッ
ピン

グ
）

23 232423

※
１

︓
チ

ャコ
ー

ル
フィ

ル
タは

、電
気

盤
の

盤
タイ

プ
Ａ

と同
じ施

⼯
方

法
とな

る
た

め
、以

降
、個

別
の

説
明

を
省

略
す

る
。

※
２

︓
固

定
⽕

災
源

に
設

置
す

る
隔

壁
等

は
１

－
①

又
は

１
－

②
に

よ
る

施
⼯

を
基

本
とす

る
が

、設
備

の
配

置
状

況
を

踏
ま

え
３

－
①

~
③

の
い

ず
れ

か
の

施
⼯

方
法

を
選

択
す

る
場

合
も

あ
る

。ま
た

、防
護

対
象

系
列

の
電

線
管

等
に

隔
壁

等
を

設
置

す
る

場
合

は
固

定
⽕

災
源

の
隔

壁
等

は
設

置
対

象
外

とす
る

。
※

３
︓

固
定

⽕
災

源
に

隔
壁

等
を

設
置

で
き

な
い

場
合

は
、防

護
対

象
系

列
の

電
線

管
等

に
「電

線
管

ラッ
ピン

グ
」を

施
⼯

す
る

。

電
線

管
等

に
敷

設
す

る
⽕

災
防

護
対

象
ケ

ー
ブル

の
系

統
分

離
対

策
を実

際
の

⽕
災

区
域

・⽕
災

区
画

へ
適

⽤
す

る
に

あ
た

り、
⽕

災
区

画
ご

との
情

報
を整

理
し、

具
体

的
な

処
置

内
容

を施
⼯

図
に

落
とし

込
み

、現
場

施
⼯

を
実

施
して

い
る

。
P1

3で
整

理
した

分
離

対
象

の
固

定
⽕

災
源

に
応

じた
隔

壁
等

の
設

置
パ

ター
ン及

び
施

⼯
方

法
を高

浜
12

号
機

の
⽕

災
区

域
・⽕

災
区

画
に

適
⽤

し、
施

⼯
図

へ
落

とし
込

ん
だ

も
の

をP
23

,2
4に

⽰
す

。
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23
10

．
⽕

災
区

域
・⽕

災
区

画
へ

の
適

⽤
性

に
つ

い
て

 
⽕

災
区

域
・⽕

災
区

画
へ

の
適

⽤
例

（
⾼

浜
１

号
機

⽕
災

区
画

、防
護

対
象

系
列

︓
AB

系
）

枠
囲

み
の

範
囲

は
機

密
に

係
る

事
項

で
す

の
で

公
開

す
る

こと
は

で
き

ま
せ

ん
。

（
イ）

防
護

対
象

と異
な

る
電

線
管

等
（

鉄
板

＋
離

隔
距

離
）

(ロ
)-

3
油

内
包

機
器

（
電

線
管

ラッ
ピン

グ
処

置
）

区
画

番
号

名
称

基
本

設
計

方
針

防
護

対
象

系
列

固
定

⽕
災

源

隔
壁

等
ハ

（
ロ）

⽕
災

感
知

・自
動

消
⽕

ハ
（

ロ）

固
定

⽕
災

源
防

護
対

象
系

列
電

線
管

処
置

内
容

（
処

置
パ

ター
ン）

⽕
災

感
知

・
自

動
消

⽕
設

備

1次
系

冷
却

⽔
クー

ラ室
ハ

AB
電

気
盤

油
内

包
機

器
〇

〇
電

気
盤

に
隔

壁
等

を
設

置
電

線
管

ラッ
ピン

グ
（

⼀
部

）
（

１
－

②
）

エ
ア

ロゾ
ル

消
⽕

設
備

局
所

ハ
ロン

消
⽕

設
備

【凡
例

】
※

本
設

⼯
認

対
象

は
赤

字
で

表
記

︓
⽕

災
区

画
︓

電
線

管
等

(A
系

)
︓

電
線

管
等

(B
系

)
︓

防
護

対
象

系
列

の
電

線
管

等
か

ら⽔
平

距
離

6m
の

範
囲

︓
電

気
盤

(4
40

V以
上

)
︓

フィ
ル

タ（
チ

ャコ
ー

ル
）

︓
固

定
⽕

災
源

とな
る

ケ
ー

ブ
ル

トレ
イ

︓
油

内
包

機
器

︓
油

内
包

機
器

、フ
ィル

タ（
チ

ャコ
ー

ル
）

又
は

44
0V

以
上

の
電

気
回

路
を

有
す

る
電

気
盤

か
ら⽔

平
距

離
6m

の
境

界
線

（
電

線
管

等
に

処
置

す
る

場
合

の
対

策
必

要
範

囲
）

(隔
壁

等
)

︓
隔

壁
等

の
設

置
箇

所
(⽕

災
感

知
・自

動
消

⽕
設

備
)

︓
エ

ア
ロゾ

ル
消

⽕
設

備
︓

ス
プ

リン
クラ

ー
、ハ

ロン
消

⽕
設

備
又

は
ケ

ー
ブ

ル
トレ

イ消
⽕

設
備

(既
⼯

認
で

設
置

済
)

(ロ
)-

1
電

気
盤

（
タイ

プ
A~

D
）

（
鉄

板
＋

離
隔

距
離

）
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24
10

．
⽕

災
区

域
・⽕

災
区

画
へ

の
適

⽤
性

に
つ

い
て

 
⽕

災
区

域
・⽕

災
区

画
へ

の
適

⽤
例

（
⾼

浜
２

号
機

⽕
災

区
画

、防
護

対
象

系
列

︓
B系

）

枠
囲

み
の

範
囲

は
機

密
に

係
る

事
項

で
す

の
で

公
開

す
る

こと
は

で
き

ま
せ

ん
。

区
画

番
号

名
称

基
本

設
計

方
針

防
護

対
象

系
列

固
定

⽕
災

源

隔
壁

等
ハ

（
ロ）

⽕
災

感
知

・自
動

消
⽕

ハ
（

ロ）

固
定

⽕
災

源
防

護
対

象
系

列
電

線
管

処
置

内
容

（
処

置
パ

ター
ン）

⽕
災

感
知

・
自

動
消

⽕
設

備

換
気

空
調

設
備

室
ハ

B
A系

ケ
ー

ブ
ル

トレ
イ

N系
ケ

ー
ブ

ル
トレ

イ
〇

〇
電

線
管

ラッ
ピン

グ
Ｎ

系
ケ

ー
ブ

ル
トレ

イに
蓋

設
置

（
１

－
②

）
ス

プ
リン

クラ
ー

【凡
例

】
※

本
設

⼯
認

対
象

は
赤

字
で

表
記

︓
⽕

災
区

画
︓

電
線

管
等

(A
系

)
︓

電
線

管
等

(B
系

)
︓

防
護

対
象

系
列

の
電

線
管

等
か

ら⽔
平

距
離

6m
の

範
囲

︓
電

気
盤

(4
40

V以
上

)
︓

フィ
ル

タ（
チ

ャコ
ー

ル
）

︓
固

定
⽕

災
源

とな
る

ケ
ー

ブ
ル

トレ
イ

︓
油

内
包

機
器

︓
油

内
包

機
器

、フ
ィル

タ（
チ

ャコ
ー

ル
）

又
は

44
0V

以
上

の
電

気
回

路
を

有
す

る
電

気
盤

か
ら⽔

平
距

離
6m

の
境

界
線

（
電

線
管

等
に

処
置

す
る

場
合

の
対

策
必

要
範

囲
）

(隔
壁

等
)

︓
隔

壁
等

の
設

置
箇

所
(⽕

災
感

知
・自

動
消

⽕
設

備
)

︓
エ

ア
ロゾ

ル
消

⽕
設

備
︓

ス
プ

リン
クラ

ー
、ハ

ロン
消

⽕
設

備
又

は
ケ

ー
ブ

ル
トレ

イ消
⽕

設
備

(既
⼯

認
で

設
置

済
)

(ロ
)-

2
防

護
対

象
と異

な
る

系
列

の
ケ

ー
ブ

ル
トレ

イ
（

鉄
板

トレ
イ蓋

＋
離

隔
距

離
）
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25

•
⽕

災
源

に
対

す
る

対
策

を
考

慮
した

系
統

分
離

を
⾏

う場
合

、下
記

パ
ター

ン
の

い
ず

れ
か

を
選

択
し、

可
燃

物
の

持
込

み
管

理
を

実
施

。
•

⽔
平

距
離

6m
の

範
囲

が
多

い
⽕

災
区

画
に

つ
い

て
は

、当
該

⽕
災

区
画

全
体

を
可

燃
物

保
管

禁
⽌

エ
リア

に
設

定
し、

可
燃

物
を

原
則

持
ち

込
ま

な
い

運
⽤

管
理

を
実

施
す

る
。（

パ
ター

ン
１

）
•

⽔
平

距
離

6m
の

範
囲

が
⽐

較
的

少
な

い
⽕

災
区

画
に

つ
い

て
は

、現
場

に
お

い
て

⽔
平

距
離

6m
の

範
囲

を
テ

ー
プ

等
で

識
別

し、
そ

の
範

囲
内

に
可

燃
物

を
原

則
持

ち
込

ま
な

い
運

⽤
管

理
を

実
施

す
る

。（
パ

ター
ン

２
）

11
．

可
燃

物
の

運
⽤

管
理

に
つ

い
て

（
１

／
２

）

（
美

浜
３

号
機

の
例

）
【パ

ター
ン

１
】

・区
画

︓
（

電
動

補
助

給
⽔

ポ
ンプ

エリ
ア

）
区

画
全

体
に

可
燃

物
を

原
則

持
ち

込
まな

い
運

⽤

【パ
ター

ン
２

】
・区

画
︓

（
補

助
建

屋
サ

ンプ
及

び
通

路
エ

リア
）

⽔
平

距
離

6m
の

範
囲

内
に

原
則

可
燃

物
を

持
ち

込
ま

な
い

運
⽤

6m 6m

現
場

イ
メ

ー
ジ

テ
ー

プ
で

識
別

電
線

管
等

に
敷

設
す

る
⽕

災
防

護
対

象
ケ

ー
ブ

ル

枠
囲

み
の

範
囲

は
機

密
に

係
る

事
項

で
す

の
で

公
開

す
る

こと
は

で
き

ま
せ

ん
。
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a.
保

守
点

検
作

業
又

は
設

備
の

デ
ー

タ採
取

等
の

作
業

を⾏
う期

間
中

は
、持

ち
込

み
可

燃
物

の
発

熱
量

に
応

じた
消

⽕
器

等
を作

業
毎

に
配

備
す

る
とと

も
に

、可
燃

物
を持

ち
込

む
者

を含
む

監
視

⼈
等

に
よ

る
監

視
を

継
続

し、
原

則
、日

々
の

作
業

完
了

時
に

持
ち

出
す

運
⽤

とす
る

。
b.

安
全

管
理

や
品

質
管

理
等

の
観

点
か

ら日
々

の
作

業
完

了
時

に
持

ち
出

す
こと

が
困

難
で

あ
り、

作
業

期
間

に
亘

って
当

該
範

囲
に

保
管

す
る

必
要

が
あ

る
場

合
は

、日
々

の
作

業
完

了
後

も
監

視
⼈

等
に

よ
る

監
視

を
継

続
し、

⽕
災

の
早

期
検

知
、消

⽕
対

応
を

⾏
う運

⽤
とす

る
。た

だ
し、

発
熱

量
が

50
0M

J程
度

の
資

機
材

は
除

く。
＜

⼀
時

的
に

持
ち

込
む

場
合

が
あ

る
可

燃
物

（
例

）
＞

ａ
．

日
々

の
作

業
完

了
後

に
持

ち
出

す
作

業
中

資
機

材
・作

業
⼿

順
書

、記
録

⽤
紙

類
（

運
転

員
・保

修
員

等
に

よる
巡

回
点

検
⽤

の
⽤

紙
類

を
含

む
）

・ト
ラブ

ル
対

応
⽤

⼯
具

・機
器

類
・試

験
・検

査
⽤

機
器

・測
定

装
置

（
ケ

ー
ブル

含
む

）
・そ

の
他

作
業

⽤
資

機
材

（
ゴ

ム
⼿

袋
、ウ

ェス
、ポ

リ製
品

、木
製

品
、有

機
溶

剤
等

）

ｂ
．

日
々

の
作

業
完

了
後

も
監

視
⼈

等
に

よる
監

視
を

継
続

す
る

仮
置

き資
機

材
※

2

・大
型

作
業

⽤
資

機
材

（
溶

接
機

器
、開

先
加

⼯
機

、ア
ンカ

ー
ドリ

ル
類

）
・放

射
線

管
理

上
必

要
な

可
搬

型
局

所
排

気
装

置
類

（
ダク

ト含
む

）
・試

験
・検

査
⽤

機
器

・測
定

装
置

（
連

続
的

に
デ

ー
タ採

取
す

る
必

要
が

あ
る

も
の

に
限

る
）

・異
物

混
⼊

防
⽌

の
た

め
に

養
生

して
い

る
シ

ー
ト類

・汚
染

防
⽌

・床
面

保
護

の
た

め
に

養
生

して
い

る
シ

ー
ト、

クリ
ー

ンハ
ウス

類
・作

業
区

画
、安

全
ネ

ット
、ト

ラロ
ー

プ
類

、足
場

⽤
プラ

ス
チ

ック
カバ

ー

（
作

業
中

）
監

視
⼈

等
に

よ
り監

視
を⾏

い
、⽕

災
の

早
期

検
知

及
び

消
⽕

対
応

を
⾏

う。
（

作
業

後
）

日
々

の
作

業
完

了
後

に
、当

該
範

囲
外

へ
持

ち
出

す
。

【運
⽤

方
法

※
1 】

（
作

業
中

）
監

視
⼈

等
に

よ
り監

視
を⾏

い
、⽕

災
の

早
期

検
知

及
び

消
⽕

対
応

を
⾏

う。
（

作
業

後
）

監
視

⼈
等

に
よ

る
巡

視
点

検
又

は
⽕

報
連

動
カメ

ラ等
に

よ
る

監
視

※
3 を

継
続

し、
⽕

災
の

早
期

検
知

及
び

消
⽕

対
応

を
⾏

う。

※
1︓

ａ
，

ｂ
い

ず
れ

の
場

合
も

当
該

範
囲

内
に

消
⽕

器
等

を
配

備
す

る
。た

だ
し、

運
転

員
・保

修
員

等
の

巡
回

点
検

や
サ

ー
ベ

イラ
ン

ス
試

験
時

は
既

存
の

消
⽕

器
等

を使
⽤

す
る

。
※

2︓
発

熱
量

が
50

0M
J程

度
を

超
え

る
も

の
を対

象
とす

る
。作

業
完

了
後

、通
電

を
停

⽌
、不

燃
シ

ー
トで

養
生

又
は

鉄
製

の
箱

に
収

納
す

る
等

の
措

置
を

講
じ、

保
管

す
る

。
※

3︓
作

業
完

了
後

、通
電

して
い

な
い

も
の

、不
燃

シ
ー

トに
よ

り養
生

した
も

の
、お

よび
鉄

製
の

箱
等

の
筐

体
に

収
納

した
も

の
に

つ
い

て
は

、⽕
災

の
発

生
・延

焼
に

よ
る

影
響

の
可

能
性

が
小

さい
と考

え
られ

る
こと

か
ら、

監
視

⼈
等

に
よ

る
巡

視
点

検
又

は
カメ

ラ等
に

よる
監

視
頻

度
は

３
回

／
日

とす
る

。
上

記
対

応
が

で
き

な
い

も
の

に
つ

い
て

は
、監

視
⼈

等
に

よ
る

巡
視

点
検

又
は

カメ
ラ等

に
よる

監
視

頻
度

を
１

回
／

ｈ
とす

る
。

11
．

可
燃

物
の

運
⽤

管
理

に
つ

い
て

（
２

／
２

）

 
パ

ター
ン１

又
は

パ
ター

ン２
で

管
理

す
る

範
囲

内
へ

の
可

燃
物

の
持

込
み

は
、原

⼦
炉

の
安

全
確

保
の

た
め

に
必

要
な

保
守

点
検

作
業

又
は

設
備

の
デ

ー
タ採

取
等

で
使

⽤
す

る
資

機
材

に
限

定
し、

以
下

の
通

り運
⽤

す
る

。

Ｐ
11

の
再

掲
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⽕

災
防

護
対

象
ケ

ー
ブ

ル
の

系
統

分
離

対
策

に
係

る
審

査
対

象
条

⽂

第
4条

（
設

計
基

準
対

象
施

設
の

地
盤

）
第

6条
（

津
波

に
よ

る
損

傷
の

防
⽌

）
第

7条
（

外
部

か
らの

衝
撃

に
よ

る
損

傷
の

防
⽌

）
第

8条
（

⽴
ち

⼊
りの

防
⽌

）
第

9条
（

発
電

⽤
原

⼦
炉

施
設

へ
の

⼈
の

不
法

な
侵

⼊
等

の
防

⽌
）

第
10

条
（

急
傾

斜
地

の
崩

壊
の

防
⽌

）
第

12
条

（
発

電
⽤

原
⼦

炉
施

設
内

に
お

け
る

溢
⽔

等
に

よ
る

損
傷

の
防

⽌
）

第
13

条
（

安
全

避
難

通
路

等
）

に
つ

い
て

は
、関

係
条

文
とな

る
が

、本
設

⼯
認

が
既

⼯
事

計
画

の
適

合
性

確
認

結
果

に
影

響
を

与
え

る
も

の
で

は
な

い
。

技
術

基
準

規
則

理
由

第
5条 地
震

に
よ

る
損

傷
の

防
⽌

設
計

基
準

対
象

施
設

で
あ

る
⽕

災
防

護
対

象
設

備
の

うち
申

請
設

備
は

、耐
震

重
要

度
Ｃ

クラ
ス

に
分

類
され

、そ
れ

に
応

じ
た

地
震

⼒
に

耐
え

うる
設

計
で

あ
る

こと
の

確
認

が
必

要
で

あ
る

た
め

、審
査

対
象

条
文

で
あ

る
。

第
11

条
⽕

災
に

よ
る

損
傷

の
防

⽌

設
計

基
準

対
象

施
設

で
あ

る
⽕

災
防

護
設

備
の

うち
電

線
管

等
に

敷
設

す
る

⽕
災

防
護

対
象

ケ
ー

ブ
ル

の
系

統
分

離
対

策
に

つ
い

て
、⽕

災
の

影
響

軽
減

が
で

き
る

設
計

で
あ

る
こと

を
確

認
す

る
必

要
が

あ
る

た
め

、設
計

及
び

⼯
事

の
内

容
（

本
申

請
内

容
）

に
関

連
し、

本
条

文
は

審
査

対
象

条
文

で
あ

る
。

第
14

条
安

全
設

備
安

全
施

設
に

該
当

す
る

申
請

設
備

に
つ

い
て

、想
定

され
る

環
境

条
件

（
使

⽤
条

件
含

む
。）

に
お

け
る

機
器

の
健

全
性

を
確

認
す

る
必

要
が

あ
る

た
め

、審
査

対
象

条
文

で
あ

る
。

第
15

 条
設

計
基

準
対

象
施

設
の

機
能

設
計

基
準

対
象

施
設

で
あ

る
申

請
設

備
が

必
要

な
機

能
を

有
して

い
る

こと
を

確
認

す
る

必
要

が
あ

る
た

め
、設

計
及

び
⼯

事
の

内
容

（
本

申
請

内
容

）
に

関
連

し、
本

条
文

は
審

査
対

象
条

文
で

あ
る

。

12
．

本
設

⼯
認

申
請

に
お

け
る

審
査

対
象

条
⽂

の
整

理
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参
考
資
料

59



29
(参

考
１

）
電

線
管

等
に

設
置

す
る

隔
壁

等
の

施
⼯

⽅
法

に
つ

い
て

（
１

／
２

）

加
熱

前
20

0〜
25

0℃
で

発
泡

し
断

熱
層

を
形

成
発

泡
完

了

1時
間

耐
⽕

隔
壁

等
に

使
⽤

す
る

発
砲

性
耐

⽕
被

覆
 

電
線

管
等

に
設

置
す

る
1時

間
の

耐
⽕

能
⼒

を
有

す
る

隔
壁

等
の

施
⼯

方
法

（
電

線
管

ラッ
ピン

グ
）

発
泡

性
耐

⽕
被

覆
断

面
図

⽕
災

防
護

対
象

ケ
ー

ブ
ル

が
敷

設
され

る
電

線
管

等

鉄
板

ブ
ラン

ケ
ット

（
断

熱
材

）

現
場

の
施

⼯
写

真

【電
線

管
丸

型
】

【電
線

管
角

型
】

【可
とう

電
線

管
丸

型
】

可
とう

電
線

管
【可

とう
電

線
管

角
型

】

※
上

記
は

⼀
例

で
あ

り、
現

場
状

況
に

応
じて

以
下

の
施

⼯
方

法
も

適
⽤

す
る

。（
⽕

災
耐

久
試

験
に

て
耐

⽕
能

⼒
確

認
済

）

枠
囲

み
の

範
囲

は
機

密
に

係
る

事
項

で
す

の
で

公
開

す
る

こと
は

で
き

ま
せ

ん
。
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30
(参

考
１

）
電

線
管

等
に

設
置

す
る

隔
壁

等
の

施
⼯

⽅
法

に
つ

い
て

（
２

／
２

）

(2
)可

とう
電

線
管

(3
)プ

ル
ボ

ック
ス

現
場

の
施

⼯
写

真

 
(2

)可
とう

電
線

管
、(

3)
プ

ル
ボ

ック
ス

、(
4)

接
続

箱
、(

5)
ダク

トに
は

、(
1)

鋼
製

電
線

管
と同

様
の

1時
間

の
耐

⽕
能

⼒
を

有
す

る
隔

壁
等

を
設

置
す

る
。

※
⽕

災
耐

久
試

験
に

お
い

て
は

加
熱

曲
線

(I
SO

83
4)

で
1時

間
過

熱
し、

隔
壁

内
の

温
度

が
ケ

ー
ブル

損
傷

温
度

（
20

5℃
）

を
超

え
な

い
こと

を確
認

して
い

る
。そ

の
際

、電
線

管
外

側
温

度
で

確
認

して
い

る
た

め
、隔

壁
内

の
敷

設
経

路
構

造
物

の
素

材
や

厚
さは

関
係

しな
い

枠
囲

み
の

範
囲

は
機

密
に

係
る

事
項

で
す

の
で

公
開

す
る

こと
は

で
き

ま
せ

ん
。

⽕
災

耐
久

試
験

結
果
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31
（

参
考

２
）

⽕
災

防
護

対
象

ケ
ー

ブ
ル

の
系

統
分

離
対

策
に

係
る

可
燃

物
の

持
込

み
管

理

⽕
災

区
画

ご
との

可
燃

物
の

持
込

み
管

理
方

法
の

明
確

化

⽕
災

区
画

区
画

名
称

保
管

管
理

区
分

※
１

（
運

転
中

）

原
⼦

炉
補

助
建

屋
E.

L.
-1

.6
m

通
路

パ
ター

ン
２

RH
R及

び
ス

プレ
配

管
室

パ
ター

ン
２

RH
R及

び
ス

プレ
配

管
室

パ
ター
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２
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⽔
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⽔
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⽔
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ス
循

環
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ル
タユ
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ン
２

海
⽔
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ン
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室
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ン
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⽔
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ン

プ
室

パ
ター

ン
１

海
⽔
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ン

プ
室

ケ
ー

ブ
ル
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ン

チ
パ
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ン

１
海

⽔
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ン
プ

室
ケ

ー
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ン
チ
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ン
１

海
⽔

管
トレ

ン
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ン
２

海
⽔

ス
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ナ

室
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び
海

⽔
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ル
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２

高
浜

１
，

２
号
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の

例

枠
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の

範
囲

は
機

密
に

係
る

事
項

で
す

の
で

公
開

す
る

こと
は

で
き

ま
せ

ん
。

※
１

︓
パ

ター
ン１

は
区

画
全

体
に

可
燃

物
を

原
則

持
ち

込
ま

な
い

運
⽤

、パ
ター

ン２
は

⽔
平

距
離

6m
の

範
囲

内
に

原
則

可
燃

物
を持

ち
込

ま
な

い
運

⽤
を⽰

す
。
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美浜発電所原子炉施設保安規定に係る説明資料 

  

（保安規定審査基準の要求事項に対する保安規定への記載方針） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

関西電力株式会社 
 

  

63



 

 

 

目 次 

 

 

1．保安規定審査基準の要求事項に対する保安規定への記載方針 

 

2．保安規定審査基準の要求事項に対する保安規定変更条項の整理 

 

3．保安規定審査基準の要求事項に対する保安規定の記載内容 

 

 

 

64



 

 

１．保安規定審査基準の要求事項に対する保安規定への記載方針 

 
（本資料において、ご説明する事項） 

 

原子炉施設保安規定の変更認可申請においては、変更内容に関する下記の２点についてご確認

いただく必要がある。 

① 実用炉規則第９２条第１項各号及び「実用発電用原子炉及びその附属施設における発電用原

子炉施設保安規定の審査基準」（以下「保安規定審査基準」という。）に定める基準に適合す

るものであること。 

② 原子炉等規制法第４３条の３の２４第２項に定める「核燃料物質若しくは核燃料物質によつ

て汚染された物又は発電用原子炉による災害の防止上十分でないと認めるとき」に該当しな

いこと。 

 

そのため、本資料の説明の構成は次のとおり。 

 

保安規定審査基準の要求事項に対する保安規定変更条項の整理 

実用炉規則第９２条第１項及び保安規定審査基準（以下、「審査基準等」という。）で要求さ

れる事項について、既認可の保安規定においてどの条項で対応しているかを整理している。 

今回の変更認可申請において、審査基準等に適合する変更内容であることを説明するため、

審査基準等が要求する事項に対して直接的に該当する内容を変更するものについては変更有無

欄に「有」を記載し、「主要な変更対象の項目」として黄色ハッチングを行う。 

また、審査基準等が要求する事項に対して、直接的に該当する内容の変更ではないものの、

条文単位で該当するものについては、変更有無欄にどの実用炉規則要求で変更するかを【Ｏ

Ｏ関連にて変更】と明示する。 

 

保安規定審査基準の要求事項に対する保安規定の記載内容 

前項において抽出された「審査基準等－保安規定条文の変更」について、詳細な対比を行

い、審査基準等に適合する変更内容であること、又は審査基準等が要求する事項に影響のな

い変更内容であることを「保安規定の記載の考え方」欄でご説明する。 

また、保安規定の変更内容に対応する社内標準（２次文書等）の変更概要を記載する。 

 

なお、上述②の観点をご説明するためには、記載の妥当性を示す必要があるが、本表内で説

明しきれない部分については、「補足説明資料」を添付する。 

 

補足説明資料 

必要により、変更内容の詳細事項を説明する。 
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２．保安規定審査基準の要求事項に対する保安規定変更条項の整理 

下表において、変更対象となる保安規定条文に該当する保安規定審査基準を示す。 
 

：主要な変更対象の項目 
（1)第１編（３号炉） 

保安規定審査基準（実用炉） 

（H25.6.19 制定、R2.4.1 最終改正） 
保安規定条文 変更有無 

実用炉規則第 92

条第 1 項第 1 号 

【関係法令及び

保安規定の遵守

のための体制】 

１．関係法令及び保安規定の遵守のための体制（経営責任者の関与

を含む。）に関することについては、保安規定に基づき、要領書、

手順書その他保安に関する文書について、重要度等に応じて定め

るとともに、これを遵守することが定められていること。また、

これらの文書の位置付けが明確にされていること。特に、経営責

任者の積極的な関与が明記されていること。 

第2条の2 

 

関係法令および本規

定の遵守 

－ 

第 3 条 品質マネジメントシ

ステム計画 

 

－ 

２．保安のための関係法令及び保安規定の遵守を確実に行うため、

コンプライアンスに係る体制が確実に構築されていることが明確

となっていること。 

 

第2条の2 

 

関係法令および本規

定の遵守 

 － 

実用炉規則第 92

条第 1 項第 2 号 

【品質マネジメ

ントシステム】 

１．品質マネジメントシステム（以下「ＱＭＳ」という。）について

は、原子炉等規制法第４３条の３の５第１項又は第４３条の３の

８第１項の許可（以下単に「許可」という。）を受けたところによ

るものであり、かつ、原子力施設の保安のための業務に係る品質

管理に必要な体制の基準に関する規則（令和２年原子力規制委員

会規則第２号）及び原子力施設の保安のための業務に係る品質管

理に必要な体制の基準に関する規則の解釈（原規規発第１９１２

２５７号－２（令和元年１２月２５日原子力規制委員会決定））を

踏まえて定められていること。 

 

第 3 条 品質マネジメントシ

ステム計画 

 

－ 

２．具体的には、保安活動の計画、実施、評価及び改善に係る組織

及び仕組みについて、安全文化の育成及び維持の体制や手順書等

の位置付けを含めて、発電用原子炉施設の保安活動に関する管理

の程度が把握できるように定められていること。また、その内容

は、原子力安全に対する重要度に応じて、その適用の程度を合理

的かつ組織の規模に応じたものとしているとともに、定められた

内容が、合理的に実現可能なものであること。 

 

第 3 条 品質マネジメントシ

ステム計画 

 

－ 

３．その際、要求事項を個別業務に展開する具体的な体制及び方法

について明確にされていること。この具体的な方法について保安

規定の下位文書も含めた文書体系の中で定める場合には、当該文

書体系について明確にされていること。 

 

第 3 条 品質マネジメントシ

ステム計画 

 

－ 

４．手順書等の保安規定上の位置付けに関することについては、要

領書、手順書その他保安に関する文書について、これらを遵守す

るために、重要度等に応じて、保安規定及びその２次文書、３次

文書等といったＱＭＳに係る文書の階層的な体系における位置付

けが明確にされていること。 

 

第 3 条 品質マネジメントシ

ステム計画 

 

－ 

実用炉規則第 92

条第 1 項第 3 号 

【発電用原子炉

施設の運転及び

管理を行う者の

職務及び組織】 

１．本店等における発電用原子炉施設に係る保安のために講ずべき

措置に必要な組織及び各職位の職務内容が定められていること。 

 

第 4 条 保安に関する組織 － 

第 5 条 保安に関する職務 － 

２．工場又は事業所における発電用原子炉施設に係る保安のために

講ずべき措置に必要な組織及び各職位の職務内容が定められてい

ること。  

 

第 4 条 保安に関する組織 － 

第 5 条 保安に関する職務 － 

実用炉規則第 92

条第1項第4号、

5 号、6 号 

【発電用原子炉

主任技術者の職

務の範囲等】 

１．発電用原子炉の運転に関し、保安の監督を行う発電用原子炉主

任技術者の選任について定められていること。  

 

第 9 条 原子炉主任技術者の

選任 

－ 

２．発電用原子炉主任技術者が保安の監督の責務を十分に果たすこ

とができるようにするため、原子炉等規制法第 43 条の 3の 26第 2

項において準用する第 42 条第 1 項に規定する要件を満たすことを

含め、職務範囲及びその内容（発電用原子炉の運転に従事する者

は、発電用原子炉主任技術者が保安のために行う指示に従うこと

を含む。）について適切に定められていること。また、発電用原子

炉主任技術者が保安の監督を適切に行う上で、必要な権限及び組

織上の位置付けがなされていること。  

 

第 3 条 品質マネジメントシ

ステム計画 

 

－ 

第 5 条 保安に関する職務 － 

第 6 条 原子力発電安全委員

会 

－ 

第 8 条 原子力発電安全運営

委員会 

－ 

第 9 条 原子炉主任技術者の

選任 

－ 

第 10 条 原子炉主任技術者の

職務等 

－ 

３．特に、発電用原子炉主任技術者が保安の監督に支障を来すこと

がないよう、上位者等との関係において独立性が確保されている

こと。なお、必ずしも工場又は事業所の保安組織から発電用原子

炉主任技術者が独立していることが求められるものではない。  

 

第 9 条 原子炉主任技術者の

選任 

－ 

４．電気主任技術者及びボイラー・タービン主任技術者が保安の監

督の責務を十分に果たすことができるようにするため、電気事業

法第４３条第４項に規定する要件を満たすことを含め、職務範囲

第 3 条 品質マネジメントシ

ステム計画 

 

－ 
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保安規定審査基準（実用炉） 

（H25.6.19 制定、R2.4.1 最終改正） 
保安規定条文 変更有無 

及びその内容について適切に定められていること。また、電気主

任技術者及びボイラー・タービン主任技術者が保安の監督を適切

に行う上で、必要な権限及び組織上の位置付けがなされているこ

と。 

 

第 8 条 原子力発電安全運営

委員会 

－ 

第9条の2 電気主任技術者およ

びボイラー・タービ

ン主任技術者の選任 

－ 

第 10 条の

2 

電気主任技術者およ

びボイラー・タービ

ン主任技術者の職務

等 

－ 

５．発電用原子炉主任技術者、電気主任技術者及びボイラー・ター

ビン主任技術者が相互の職務について情報を共有し、意思疎通を

図ることが定められていること。 

 

第 8 条 原子力発電安全運営

委員会 

－ 

第 10 条 原子炉主任技術者の

職務等 

－ 

第 10 条の

2 

電気主任技術者およ

びボイラー・タービ

ン主任技術者の職務

等 

－ 

実用炉規則第 92

条第 1 項第 7 号 

【保安教育】 

１．発電用原子炉施設の運転及び管理を行う者（役務を供給する事

業者に属する者を含む。以下「従業員」という。）について、保安

教育実施方針が定められていること。  

 

第 131 条 所員への保安教育 － 

第 132 条 請負会社従業員への

保安教育 

－ 

２．従業員について、保安教育実施方針に基づき、保安教育実施計

画を定め、計画的に保安教育を実施することが定められているこ

と。  

 

第 131 条 所員への保安教育 － 

第 132 条 請負会社従業員への

保安教育 

－ 

３．従業員について、保安教育実施方針に基づいた保安教育実施状

況を確認することが定められていること。  

第 131 条 所員への保安教育 － 

第 132 条 請負会社従業員への

保安教育 

－ 

４．燃料取替に関する業務の補助及び放射性廃棄物取扱設備に関す

る業務の補助を行う従業員については、当該業務に係る保安教育

を実施することが定められていること。  

 

第 132 条 請負会社従業員への

保安教育 

－ 

５．保安教育の内容について、関係法令及び保安規定への抵触を起

こさないことを徹底する観点から、具体的な保安教育の内容、そ

の見直しの頻度等について明確に定められていること。  

 

第 131 条 所員への保安教育 － 
⇒可燃物管理で追加
する教育内容に係る
事項については、「非
常の場合に講ずべき
処置に関すること」
の教育内容に含まれ
るが、現在の保安規
定記載に影響はない
ため、本審査基準に
該当しないものと整
理している。 

第 132 条 請負会社従業員への

保安教育 

－ 

⇒可燃物管理で追加

する教育内容に係る

事項については、「非

常の場合に講ずべき

処置に関すること」

の教育内容に含まれ

るが、現在の保安規

定記載に影響はない

ため、本審査基準に

該当しないものと整

理している。 

実用炉規則第 92

条第 1 項第 8 号

イからハまで 

【発電用原子炉

施設の運転に関

する体制、確認

すべき事項、異

状があった場合

の措置等】 

１．発電用原子炉の運転に必要な運転員の確保について定められて

いること。 

 

第 13 条 運転員等の確保 － 

２．発電用原子炉施設の運転管理に係る組織内規程類を作成するこ

とが定められていること。  

 

第 13 条の

2 

 

運転管理業務 

 

－ 

第 15 条 運転管理に関する社

内標準の作成 

－ 

３．運転員の引継時に実施すべき事項について定められているこ

と。  

 

第 16 条 引継 － 

４．発電用原子炉の起動その他の発電用原子炉の運転に当たって確

認すべき事項について定められていること。  

 

第 13 条の

2 

 

運転管理業務 

 

－ 

第 17 条 原子炉起動前の確認

事項 

－ 

５．地震、火災、有毒ガス（予期せず発生するものを含む。）等の発

生時に講ずべき措置について定められていること。  

第 18 条 火災発生時の体制の

整備 

－ 

第 18 条の

2 

内部溢水発生時の体

制の整備 

－ 

第 18 条の

2 の 2 

火山影響等発生時の

体制の整備 

－ 

第 18 条の

3 

その他自然災害発生

時等の体制の整備 

－ 
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保安規定審査基準（実用炉） 

（H25.6.19 制定、R2.4.1 最終改正） 
保安規定条文 変更有無 

第 18 条の

3 の 2 

有毒ガス発生時の体

制の整備 

－ 

第 18 条の

4 
資機材等の整備 

－ 

第 18 条の

5 

重大事故等発生時の 

体制の整備 

－ 

添付 2 火災、内部溢水、火

山影響等、自然災害

および有毒ガス発生

時の対応に係る実施

基準（第18条、第18

条の 2、第 18 条の 2

の 2、第 18 条の 3 お

よび第 18 条の 3 の 2

関連） 

有 

添付 3 重大事故等および大
規模損壊対応に係る
実施基準 
（第 18 条の 5 および
第 18 条の 6 関連） 

－ 

６．原子炉冷却材の水質の管理について定められていること。   第 19 条 水質管理 － 

７．発電用原子炉施設の重要な機能に関して、安全機能を有する系

統及び機器、重大事故等対処設備（特定重大事故等対処施設を構

成する設備を含む。）等について、運転状態に対応した運転上の制

限（Limiting Conditions for Operation。以下「ＬＣＯ」とい

う。）、ＬＣＯを逸脱していないことの確認（以下「サーベイラン

ス」という。）の実施方法及び頻度、ＬＣＯを逸脱した場合に要求

される措置（以下単に「要求される措置」という。）並びに要求さ

れる措置の完了時間（Allowed Outage Time。以下「ＡＯＴ」とい

う。）が定められていること。 

なお、ＬＣＯ等は、許可を受けたところによる安全解析の前提

条件又はその他の設計条件を満足するように定められているこ

と。 

 

第 20 条 停止余裕 － 

第 21 条 臨界ボロン濃度 － 

第 22 条 減速材温度係数 － 

第 23 条 制御棒動作機能 － 

第 24 条 制御棒の挿入限界 － 

第 25 条 制御棒位置指示 － 

第 26 条 炉物理検査 －モー

ド 1－ 

－ 

第 27 条 炉物理検査 －モー

ド 2－ 

－ 

第 28 条 化学体積制御系（ほ

う酸濃縮機能） 

－ 

第 29 条 原子炉熱出力 － 

第 30 条 熱流 束 熱水 路 係数

（FQ(Z)） 

－ 

第 31 条 核的エンタルピ上昇

熱水路係数（FN
ΔH） 

－ 

第 32 条 軸方向中性子束出力

偏差 

－ 

第 33 条 1/4 炉心出力偏差 － 

第 34 条 計測および制御設備 － 

第 35 条 DNB 比 － 

第 36 条 1 次冷却材の温度・

圧力および 1 次冷却

材温度変化率 

－ 

第 37 条 1 次冷却系 －モー

ド 3－ 

－ 

第 38 条 1 次冷却系 －モー

ド 4－ 

－ 

第 39 条 1 次冷却系 －モー

ド 5（1 次冷却系満

水）－ 

－ 

第 40 条 1 次冷却系 －モー

ド 5（1 次冷却系非満

水）－ 

－ 

第 41 条 1 次冷却系 －モー

ド 6（キャビティ高

水位）－ 

－ 

第 42 条 1 次冷却系 －モー

ド 6（キャビティ低

水位）－ 

－ 

第 43 条 加圧器 － 

第 44 条 加圧器安全弁 － 

第 45 条 加圧器逃がし弁 － 

第 46 条 低温過加圧防護 － 

第 47 条 1 次冷却材漏えい率 － 

第 48 条 蒸気発生器細管漏え

い監視 

－ 

第 49 条 余熱除去系への漏え

い監視 

－ 

第 50 条 1 次冷却材中のよう

素 131 濃度 

－ 

第 51 条 アキュムレータ － 

第 52 条 非常 用 炉心 冷 却系 

－モード 1、2 および

3－ 

－ 
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保安規定審査基準（実用炉） 

（H25.6.19 制定、R2.4.1 最終改正） 
保安規定条文 変更有無 

第 53 条 非常 用 炉心 冷 却系 

－モード 4－ 

－ 

第 54 条 燃料取替用水タンク － 

第 55 条 ほう酸注入タンク － 

第 56 条 原子炉格納容器 － 

第 57 条 原子炉格納容器真空

逃がし系 

－ 

第 58 条 原子炉格納容器スプ

レイ系 

－ 

第 60 条 アニュラス循環系 － 

第 61 条 アニュラス － 

第 62 条 主蒸気安全弁 － 

第 63 条 主蒸気止弁 － 

第 64 条 主給水隔離弁、主給

水制御弁および主給

水バイパス制御弁 

－ 

第 65 条 主蒸気逃がし弁 － 

第 66 条 補助給水系 － 

第 67 条 復水タンク － 

第 68 条 原子炉補機冷却水系 － 

第 69 条 原子炉補機冷却海水

系 

－ 

第 70 条 制御用空気系 － 

第 71 条 中央制御室非常用循

環系 

－ 

第 72 条 安全補機室空気浄化

系 

－ 

第 73 条 外部電源 － 

第 74 条 ディ ー ゼル 発 電機 

－モード 1、2、3 お

よび 4－ 

－ 

第 75 条 ディ ー ゼル 発 電機 

－モード 1、2、3 お

よび 4 以外－ 

－ 

第 76 条 ディーゼル発電機の

燃料油、潤滑油およ

び始動用空気 

－ 

第 77 条 非常用直流電源 －

モード 1、2、3 およ

び 4－ 

－ 

第 78 条 非常用直流電源 －

モード 5、6 および照

射済燃料移動中－ 

－ 

第 79 条 所内非常用母線 －

モード 1、2、3 およ

び 4－ 

－ 

第 80 条 所内非常用母線 －

モード 5、6 および照

射済燃料移動中－ 

－ 

第 81 条 1 次冷却材中のほう

素濃度 －モード 6

－ 

－ 

第 82 条 原子炉キャビティ水

位  

 

－ 

第 83 条 原子炉格納容器貫通

部 

－ 

第 84 条 使用済燃料ピットの

水位および水温 

－ 

第 85 条 重大事故等対処設備 － 

第 85 条の

2 

特重施設を構成する

設備 

 

第 86 条 1 次冷却系の耐圧・

漏えい検査の実施 

－ 

第 86 条の

2 

安全注入系逆止弁漏

えい検査の実施 

－ 

８．サーベイランスの実施方法については、確認する機能が必要と

なる事故時等の条件で必要な性能が発揮できるかどうかを確認

（以下「実条件性能確認」という。）するために十分な方法（事故

時等の条件を模擬できない場合等においては、実条件性能確認に

相当する方法であることを検証した代替の方法を含む。）が定めら

れていること。また、サーベイランス及び要求される措置を実施

する時期の延長に関する考え方、サーベイランスの際のＬＣＯの

取扱い等が定められていること。 

 

第 87 条 運転上の制限の確認 － 
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保安規定審査基準（実用炉） 

（H25.6.19 制定、R2.4.1 最終改正） 
保安規定条文 変更有無 

９．ＬＣＯを逸脱した場合について、事象発見からＬＣＯに係る判

断までの対応目安時間等を組織内規程類に定めること及び要求さ

れる措置等の取扱方法が定められていること。 

 

第 88 条 運転上の制限を満足

しない場合 

－ 

１０．LCO に係る記録の作成について定められていること。 

 

第 90 条 運転上の制限に関す

る記録 

－ 

１１．ＬＣＯを逸脱した場合のほか、緊急遮断等の異常発生時や監

視項目が警報設定値を超過するなどの異状があった場合の基本的

対応事項及び講ずべき措置並びに異常収束後の措置について定め

られていること。 

 

第 13 条の

2 

運転管理業務 － 

第 91 条 異常時の基本的な対

応 

－ 

第 92 条 異常時の措置 － 

第 93 条 異常収束後の措置 － 

添付 1 異常時の運転操作基

準（第 92 条関連） 

－ 

１２．ＬＣＯが設定されている設備等について、予防保全を目的と

した保全作業をその機能が要求されている発電用原子炉の状態に

おいてやむを得ず行う場合には、当該保全作業が限定され、原則

としてＡＯＴ内に完了することとし、必要な安全措置を定め、確

率論的リスク評価（ＰＲＡ：Probabilistic Risk Assessment）等

を用いて措置の有効性を検証することが定められていること。 

 

第 89 条 予防保全を目的とし

た点検・保修を実施

する場合 

－ 

 第 12 条 構成および定義 － 

第 19 条の

2 

原子炉冷却材圧力バ

ウンダリ隔離弁管理 

－ 

実用炉規則第 92

条第 1 項第 8 号

二 

【発電用原子炉

の運転期間】 

１．発電用原子炉の運転期間の範囲内で、発電用原子炉を運転する

ことが定められていること。 

 

第 12 条の

2 

原子炉の運転期間 － 

２．取替炉心の安全性評価を行うことが定められていること。な

お、取替炉心の安全性評価に用いる期間は、当該取替炉心につい

ての燃料交換の間隔から定まる期間としていること。 

 

第 97 条 燃料の取替等 － 

３．実用炉規則第９２条第２項第１号に基づき、実用炉規則第９２

条第１項第８号ニに掲げる発電用原子炉の運転期間を定め、又は

これを変更しようとする場合は、申請書に発電用原子炉の運転期

間の設定に関する説明書（発電用原子炉の運転期間を変更しよう

とする場合は、実用炉規則第８２条第４項の見直しの結果を記載

した書類を含む。以下単に「説明書」という。）が添付されている

こと。 

 

－ 〔手続きに関する事

項であり、保安規定

には、記載なし〕 

－ 

４．発電用原子炉ごとに、説明書に記載された①発電用原子炉を停

止して行う必要のある点検及び検査の間隔から定まる期間、②燃

料交換の間隔から定まる期間（発電用原子炉起動から次回の定期

事業者検査を開始するために発電用原子炉を停止するまでの期

間）、のうちいずれか短い期間の範囲内で、実用炉規則第５５条に

定める定期事業者検査を実施すべき時期の区分を上限として、発

電用原子炉の運転期間（定期事業者検査が終了した日から次回の

定期事業者検査を開始するために発電用原子炉を停止するまでの

期間）が記載されていること。なお、発電用原子炉の運転期間の

設定に当たっては、発電用原子炉を起動してから定期事業者検査

が終了するまでの期間も考慮していること。 

実用炉規則第８２条第４項の見直しの結果の内容は、「実用発電

用原子炉施設における高経年化対策実施ガイド」（原管Ｐ発第１３

０６１９８号（平成２５年６月１９日原子力規制委員会決定））を

参考として記載していること。  

 

－ 〔手続きに関する事

項であり、保安規定

には、記載なし〕 

－ 

５．特に、同結果において、発電用原子炉の運転期間の変更に伴う

長期施設管理方針の変更の有無及びその理由が明らかとなってい

ること。 

－ 〔運転期間の延長は

実施していないこと

から、該当なし〕 

－ 

６．発電用原子炉の運転期間を延長する場合には、実用炉規則第５

５条に定める定期事業者検査を実施すべき時期の区分を上限とし

て、段階的に延長することとなっていること。  

 

－ 〔運転期間の延長は

実施していないこと

から、該当なし〕 

－ 

７．運転期間が１３月を超える延長の場合には、当該延長に伴う許

可を受けたところによる基本設計ないし基本的設計方針に則した

影響評価の結果が説明書に記載されていること。 

  

－ 〔運転期間の延長は

実施していないこと

から、該当なし〕 

－ 

８．説明書に記載された燃料交換の間隔から定まる期間について

は、期間を変更した後においても発電用原子炉の安全性について

許可を受けたところによる基本設計ないし基本的設計方針を満た

していること。  

 

－ 〔運転期間の延長は

実施していないこと

から、該当なし〕 

－ 

実用炉規則第 92

条第 1 項第 8 号

ホ【発電用原子

炉施設の運転の

安全審査】 

１．発電用原子炉施設の保安に関する重要事項及び発電用原子炉施

設の保安運営に関する重要事項を審議する委員会の設置、構成及

び審議事項について定められていること。  

 

第 6 条 原子力発電安全委員

会 

－ 

第 8 条 原子力発電安全運営

委員会 

－ 
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保安規定審査基準（実用炉） 

（H25.6.19 制定、R2.4.1 最終改正） 
保安規定条文 変更有無 

実用炉規則第 92

条第 1 項第 9 号

【管理区域、保

全区域及び周辺

監視区域の設定

等】 

１．管理区域を明示し、管理区域における他の場所と区別するため

の措置を定め、管理区域の設定及び解除において実施すべき事項

が定められていること。  

 

第 105 条

の 2 

 

管理区域の設定・解

除 

－ 

添付 4 管理区域図（第 105

条の2および第106条

関連） 

 

－ 

２．管理区域内の区域区分について、汚染のおそれのない管理区域

及びそれ以外の管理区域について表面汚染密度及び空気中の放射

性物質濃度の基準値が定められていること。  

 

第 106 条 管理区域内における

区域区分 

－ 

添付 4 管理区域図（第 105

条の2および第106条

関連） 

－ 

３．管理区域内において特別措置が必要な区域について講ずべき措

置を定め、特別措置を実施する外部放射線に係る線量当量率、空

気中の放射性物質濃度及び床、壁その他人の触れるおそれのある

物の表面汚染密度の基準が定められていること。  

 

第 107 条 管理区域内における

特別措置 

－ 

４．管理区域への出入管理に係る措置事項が定められていること。  

 

第 108 条 管理区域への出入管

理 

－ 

５．管理区域から退出する場合等の表面汚染密度の基準が定められ

ていること。  

 

第 108 条 管理区域への出入管

理 

－ 

６．管理区域へ出入りする者に遵守させるべき事項及びそれを遵守

させる措置が定められていること。  

 

第 109 条 管理区域出入者の遵

守事項 

－ 

７．管理区域から物品又は核燃料物質等の搬出及び運搬をする際に

講ずべき事項が定められていること。  

 

第 116 条 管理区域外等への搬

出および運搬 

－ 

第 117 条 発電所外への運搬 － 

８．保全区域を明示し、保全区域についての管理措置が定められて

いること。  

 

第 110 条 保全区域 － 

添付 5 保全区域図（第 110

条関連） 

－ 

９．周辺監視区域を明示し、業務上立ち入る者を除く者が周辺監視

区域に立ち入らないように制限するために講ずべき措置が定めら

れていること。  

 

第 111 条 周辺監視区域 － 

１０．役務を供給する事業者に対して遵守させる放射線防護上の必

要事項及びこれを遵守させる措置が定められていること。  

 

第 118 条 請負会社の放射線防

護 

－ 

 第 119 条 頻度の定義 － 

実用炉規則第 92

条第 1 項第 10 号 

【排気監視設備

及び排水監視設

備】 

１．放射性気体廃棄物及び放射性液体廃棄物の放出物質濃度の測定

等の放出管理に係る設備の設置及び機能の維持の方法並びにその

使用方法が定められていること。 

 

第 101 条 放射性液体廃棄物の

管理 

－ 

第 102 条 放射性気体廃棄物の

管理 

－ 

２．これらの設備の機能の維持の方法については、施設全体の管理

方法の一部として、第１８号における施設管理に関する事項と併

せて定められていてもよい。また、これらの設備のうち放射線測

定に係るものの使用方法については、施設全体の管理方法の一部

として、第１２号における放射線測定器の管理及び放射線の測定

の方法に関する事項と併せて定められていてもよい。  

 

－ [1.の記載箇所につい

ての説明であり、保

安規定には記載なし] 

－ 

実用炉規則第 92

条第 1 項第 11 号 

【線量、線量当

量、汚染の除去

等】 

１．放射線業務従事者が受ける線量について、線量限度を超えない

ための措置（個人線量計の管理の方法を含む。）が定められている

こと。  

 

第 112 条 放射線業務従事者の

線量管理等 

 

－ 

２．国際放射線防護委員会（ＩＣＲＰ）が１９７７年勧告で示した

放 射 線 防 護 の 基 本 的 考 え 方 を 示 す 概 念 （ as low as 

reasonablyachievable。以下「ＡＬＡＲＡ」という。）の精神にの

っとり、放射線業務従事者が受ける線量を管理することが定めら

れていること。 

 

第 2 条 基本方針 － 

第 105 条 

 

放射線管理に係る基

本方針 

 

－ 

３．実用炉規則第７８条に基づく床、壁等の除染を実施すべき表面

汚染密度の明確な基準が定められていること。  

 

第 113 条 床・壁等の除染 － 

４．管理区域及び周辺監視区域境界付近における線量当量率等の測

定に関する事項が定められていること。  

 

第 114 条 外部放射線に係る線

量当量率等の測定 

－ 

５．管理区域内で汚染のおそれのない区域に物品又は核燃料物質等

を移動する際に講ずべき事項が定められていること。  

 

第 116 条 管理区域外等への搬

出および運搬 

－ 

６．核燃料物質等（新燃料、使用済燃料及び放射性固体廃棄物を除

く。）の工場又は事業所の外への運搬に関する行為（工場又は事業

所の外での運搬中に関するものを除く。）が定められていること。

なお、この事項は、第１３号又は第１４号における運搬に関する

事項と併せて定められていてもよい。  

 

第 116 条 管理区域外等への搬

出および運搬 

－ 

第 117 条 発電所外への運搬 － 
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保安規定審査基準（実用炉） 

（H25.6.19 制定、R2.4.1 最終改正） 
保安規定条文 変更有無 

７．原子炉等規制法第６１条の２第２項により認可を受けた場合に

おいては、同項により認可を受けた放射能濃度の測定及び評価の

方法に基づき、当該認可を受けた申請書等において記載された内

容を満足するよう、同条第１項の確認を受けようとする物に含ま

れる放射性物質の放射能濃度の測定及び評価を行い、適切に取り

扱うことが定められていること。なお、この事項は、放射性廃棄

物との仕分け等を明確にするため、第１４号における放射性廃棄

物の管理に関する事項と併せて定められていてもよい。  

 

－ 〔クリアランス規定

は、採用していない

ため、保安規定に記

載なし〕 

－ 

８．放射性廃棄物でない廃棄物の取扱いに関することについては、

「原子力施設における「放射性廃棄物でない廃棄物」の取扱いに

ついて（指示）」（平成２０･０４･２１原院第１号（平成２０年５

月２７日原子力安全・保安院制定（ＮＩＳＡ－１１１ａ－０８－

１）））を参考として定められていること。なお、この事項は、放

射性廃棄物との仕分け等を明確にするため、第１４号における放

射性廃棄物の管理に関する事項と併せて定められていてもよい。 

  

第 100 条

の 3 

 

放射性廃棄物でない

廃棄物の管理 

－ 

第 100 条

の 4 

 

事故由来放射性物質

の降下物の影響確認 

－ 

第 104 条 頻度の定義 － 

９．汚染拡大防止のための放射線防護上、必要な措置が定められて

いること。  

 

第 105 条

の 2 

 

管理区域の設定・解

除 

－ 

第 106 条 管理区域内における

区域区分 

－ 

第 109 条 管理区域出入者の遵

守事項 

－ 

第 113 条 床・壁等の除染 － 

第 116 条 管理区域外等への搬

出および運搬 

－ 

添付 3 重大事故等および大

規模損壊対応に係る

実施基準（第 18 条の

5 および第 18 条の 6

関連） 

－ 

実用炉規則第 92

条第 1 項第 12 号 

【放射線測定器

の管理及び放射

線 の 測 定 の 方

法】 

１．放射線測定器（放出管理用計測器及び放射線計測器を含む。以

下同じ。）の種類、所管箇所、数量及び機能の維持の方法並びにそ

の使用方法（測定及び評価の方法を含む。）が定められているこ

と。  

 

第 103 条 放出管理用計測器の

管理 

－ 

第 115 条 放射線計測器類の管

理 

－ 

２．放射線測定器の機能の維持の方法については、施設全体の管理

方法の一部等として、第１８号における施設管理に関する事項と

併せて定められていてもよい。 

 

－ [1.の記載箇所につい

ての説明であり、保

安規定には記載なし] 

－ 

実用炉規則第 92

条第 1 項第 13 号

【核燃料物質の

受払、運搬、貯

蔵等】 

１．工場又は事業所内における新燃料の運搬及び貯蔵並びに使用済

燃料の運搬及び貯蔵に際して、臨界に達しないようにする措置そ

の他の保安のために講ずべき措置を講ずること、貯蔵施設におけ

る貯蔵の条件等が定められていること。 

 

第 94 条 新燃料の運搬 － 

第 95 条 新燃料の貯蔵 － 

第 98 条 使用済燃料の貯蔵 － 

第 99 条 使用済燃料の運搬 － 

２．新燃料及び使用済燃料の工場又は事業所の外への運搬に関する

行為（工場又は事業所の外での運搬中に関するものを除く。）に関

することが定められていること。なお、この事項は、第１１号又

は第１４号における運搬に関する事項と併せて定められていても

よい。  

第 94 条 新燃料の運搬 － 

第 99 条 使用済燃料の運搬 － 

３．燃料取替に際して、炉心の核的制限値及び熱的制限値の範囲内

で運転するために取替炉心の安全性評価を許可を受けたところに

よる安全評価と同様に行った上で燃料装荷実施計画を定めること

及び燃料移動手順に従うこと等が定められていること。なお、発

電用原子炉の運転期間の設定に関する説明書において取替炉心ご

とに管理するとした項目が、取替炉心の安全性評価項目等として

定められていること。 

 

第 97 条 燃料の取替等 － 

実用炉規則第 92

条第 1 項第 14 号 

【放射性廃棄物

の廃棄】 

１．放射性固体廃棄物の貯蔵及び保管に係る具体的な管理措置並び

に運搬に関し、放射線安全確保のための措置が定められているこ

と。  

 

第 100 条

の 2 

 

放射性固体廃棄物の

管理 

－ 

２．放射性液体廃棄物の固型化等の処理及び放射性廃棄物の工場又

は事業所の外への廃棄（放射性廃棄物の輸入を含む。）に関する行

為の実施体制が定められていること。 

 

第 100 条

の 2 

 

放射性固体廃棄物の

管理 

－ 

第 100 条

の 5 

 

輸入廃棄物の管理 

 

－ 

３．放射性固体廃棄物の工場又は事業所の外への運搬に関する行為

（工場又は事業所の外での運搬中に関するものを除く。）に係る体

制が構築されていることが明記されていること。なお、この事項

は、第１１号及び第１３号における運搬に関する事項と併せて定

められていてもよい。 

 

第 100 条

の 2 

 

放射性固体廃棄物の

管理 

－ 

４．放射性液体廃棄物の放出箇所、放射性液体廃棄物の放出管理目

標値及び基準値を満たすための放出管理方法並びに放射性液体廃

棄物の放出物質濃度の測定項目及び頻度が定められていること。  

 

第 101 条 放射性液体廃棄物の

管理 

－ 
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保安規定審査基準（実用炉） 

（H25.6.19 制定、R2.4.1 最終改正） 
保安規定条文 変更有無 

５．放射性気体廃棄物の放出箇所、放射性気体廃棄物の放出管理目

標値を満たすための放出量管理方法並びに放射性気体廃棄物の放

出物質濃度の測定項目及び頻度が定められていること。  

 

第 102 条 放射性気体廃棄物の

管理 

－ 

６．平常時の環境放射線モニタリングの実施体制（計画、実施、評

価等）について定められていること。 

第 114 条の

2 

 

平常時の環境放射線

モニタリング 

 

－ 

７．ＡＬＡＲＡの精神にのっとり、排気、排水等を管理することが

定められていること。 

第 2 条 基本方針 － 

第 100 条 

 

放射性廃棄物管理に

係る基本方針 

 

－ 

 第 104 条 頻度の定義 － 

実用炉規則第 92

条第 1 項第 15 号 

【非常の場合に

講ずべき措置】 

１．緊急時に備え、平常時から緊急時に実施すべき事項が定められ

ていること。  

 

第 121 条 原子力防災組織 － 

第 122 条 原子力防災要員 － 

第 123 条 原子力防災資機材等

の整備 

－ 

２．緊急時における運転に関する組織内規程類を作成することが定

められていること。  

 

第 123 条 原子力防災資機材等

の整備 

－ 

３．緊急事態発生時は定められた通報経路に従い、関係機関に通報

することが定められていること。  

 

第 124 条 通報経路 － 

第 126 条 通報 － 

４．緊急事態の発生をもってその後の措置は、原子力災害対策特別

措置法（平成１１年法律第１５６号）第７条第１項の原子力事業

者防災業務計画によることが定められていること。  

 

第 121 条 原子力防災組織 － 

５．緊急事態が発生した場合は、緊急時体制を発令し、応急措置及

び緊急時における活動を実施することが定められていること。  

 

第 127 条 原子力防災体制等の

発令 

－ 

第 128 条 応急措置 － 

第 129 条 緊急時における活動 － 

６．次に掲げる要件に該当する放射線業務従事者を緊急作業に従事

させるための要員として選定することが定められていること。  

（１）緊急作業時の放射線の生体に与える影響及び放射線防護措

置について教育を受けた上で、緊急作業に従事する意思がある

旨を発電用原子炉設置者に書面で申し出た者であること。  

（２）緊急作業についての訓練を受けた者であること。  

（３）実効線量について２５０ｍＳｖを線量限度とする緊急作業

に従事する従業員は、原子力災害対策特別措置法第８条第３項

に規定する原子力防災要員、同法第９条第１項に規定する原子

力防災管理者又は同条第３項に規定する副原子力防災管理者で

あること。 

 

第 122 条

の 2 

緊急作業従事者の選

定 

－ 

７．放射線業務従事者が緊急作業に従事する期間中の線量管理（放

射線防護マスクの着用等による内部被ばくの管理を含む。）、緊急

作業を行った放射線業務従事者に対し、健康診断を受診させる等

の非常の場合に講ずべき処置に関し、適切な内容が定められてい

ること。 

 

第 129 条

の 2 

緊急作業従事者の線

量管理等 

－ 

８．事象が収束した場合には、緊急時体制を解除することが定めら

れていること。  

 

第 130 条 原子力防災体制等の

解除 

－ 

９．防災訓練の実施頻度について定められていること。  

 

第 125 条 原子力防災訓練 － 

実用炉規則第 92

条第 1 項第 16 号 

【設計想定事象

等に係る発電用

原子炉施設の保

全 に 関 す る 措

置】 

１．許可を受けたところによる基本設計ないし基本的設計方針に則

した対策が機能するよう、想定する事象に応じて、次に掲げる措

置を講ずることが定められていること。 

－ － － 

（１）発電用原子炉施設の必要な機能を維持するための活動に関す

る計画を策定し、要員を配置するとともに、計画に従って必要な

活動を行わせること。特に、当該計画には、次に掲げる事項を含

めること。 

－ － － 

イ 火災 

可燃物の管理、消防吏員への通報、消火又は延焼の防止その他

消防隊が火災の現場に到着するまでに行う活動に関すること。 
第 18 条 火災発生時の体制の

整備 

－ 

添付 2 火災、内部溢水、火

山影響等、自然災害

および有毒ガス発生

時の対応に係る実施

基準（第18条、第18

条の 2、第 18 条の 2

の 2、第 18 条の 3 お

よび第 18 条の 3 の 2

関連） 

有 

ロ 火山現象による影響（影響が発生するおそれを含む。以下「火 

山影響等」という。） 

第 18 条の

2 の 2 

火山影響等発生時の

体制の整備 

－ 
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保安規定審査基準（実用炉） 

（H25.6.19 制定、R2.4.1 最終改正） 
保安規定条文 変更有無 

① 火山影響等発生時における非常用交流動力電源設備の機能

を維持するための対策に関すること。 

② ①に掲げるもののほか、火山影響等発生時における代替電

源設備その他の炉心を冷却するために必要な設備の機能を維

持するための対策に関すること。 

③ ②に掲げるもののほか、火山影響等発生時に交流動力電源

が喪失した場合における炉心の著しい損傷を防止するための

対策に関すること。 

添付 2 火災、内部溢水、火

山影響等、自然災害

および有毒ガス発生

時の対応に係る実施

基準（第 18 条、第

18 条の 2、第 18 条の

2 の 2、第 18 条の 3

および第 18 条の 3 の

2 関連） 

【実用炉規則第 92 条

第 1 項第 8 号イから

ハまで（保安規定審

査基準第 5 項）、第

16 号（保安規定審査

基準第 1 項（1）イ

（3））関連にて変

更】 

⇒可燃物管理で追加す

る内容に係る事項につ

い て は 、「 火 山 影 響

等」に関係するもので

はないことから、本審

査基準に該当しないも

のと整理している。 

ハ 重大事故に至るおそれのある事故（運転時の異常な過渡変化及

び設計基準事故を除く。）又は重大事故（以下「重大事故等」と

いう。） 

① 重大事故等発生時における炉心の著しい損傷を防止するた

めの対策に関すること。 

② 重大事故等発生時における原子炉格納容器の破損を防止す

るための対策に関すること。 

③ 重大事故等発生時における使用済燃料貯蔵設備に貯蔵する

燃料体の著しい損傷を防止するための対策に関すること。 

④ 重大事故等発生時における原子炉停止時の燃料体の著しい

損傷を防止するための対策に関すること。 

⑤ 重大事故等（原子炉建屋への故意による大型航空機の衝突

その他のテロリズムによるものを除く。）発生時における特

定重大事故等対処施設を用いた対策（上記①から④までの対

策に関することを含む。）に関すること。 

⑥ 発生する有毒ガスからの運転員等の防護に関すること。 

第 18 条の

5 

重大事故等発生時の

体制の整備 

－ 

添付 3 重大事故等および大

規模損壊対応に係る

実施基準（第 18 条の

5 および第 18 条の 6

関連） 

－ 

ニ 大規模な自然災害又は故意による大型航空機の衝突その他のテ

ロリズムによる発電用原子炉施設の大規模な損壊（以下「大規

模損壊」という。） 

① 大規模損壊発生時における大規模な火災が発生した場合に

おける消火活動に関すること。 

② 大規模損壊発生時における炉心の著しい損傷を緩和するた

めの対策に関すること。 

③ 大規模損壊発生時における原子炉格納容器の破損を緩和す

るための対策に関すること。 

④ 大規模損壊発生時における使用済燃料貯蔵槽の水位を確保

するための対策及び燃料体の著しい損傷を緩和するための対

策に関すること。 

⑤ 大規模損壊発生時における放射性物質の放出を低減するた

めの対策に関すること。 

⑥ 重大事故等（原子炉建屋への故意による大型航空機の衝突

その他のテロリズムによるものに限る。）発生時における特

定重大事故等対処施設を用いた対策に関すること。 

第 18 条の

6 

大規模損壊発生時の

体制の整備 

－ 

添付 3 重大事故等および大

規模損壊対応に係る

実施基準（第 18 条の

5 および第 18 条の 6

関連） 

－ 

（２）（１）に掲げる措置のうち重大事故等発生時又は大規模損壊発

生時におけるそれぞれの措置に係る手順については、それぞれ次

に掲げるとおりとすること。 

－ － － 

イ 重大事故等発生時 

① 許可を受けた対応手段、重要な配慮事項、有効性評価の前

提条件となる操作の成立性に係る事項が定められ、定められ

た内容が重大事故等に対し的確かつ柔軟に対処することを妨

げるものでないこと。 

② 炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損を防ぐために

最優先すべき操作等の判断基準の基本的な考え方が定められ

ていること。 

原子炉格納容器の過圧破損の防止に係る手順については、

格納容器圧力逃がし装置を設けている場合、格納容器代替循

環冷却系又は格納容器再循環ユニットにより原子炉格納容器

内の圧力及び温度を低下させる手順を、格納容器圧力逃がし

装置による手順に優先して実施することが定められていると

ともに、原子炉格納容器内の圧力が高い場合など、必要な状

況においては確実に格納容器圧力逃がし装置を使用すること

が定められていること。 

③ 措置に係る手順の優先順位や手順着手の判断基準等（②に

関するものを除く。）については記載を要しない。 

添付 3 重大事故等および大

規模損壊対応に係る

実施基準 

（第 18 条の 5 および

第 18 条の 6 関連） 

－ 

ロ 大規模損壊発生時 

定められた内容が大規模損壊に対し的確かつ柔軟に対処すること

を妨げるものでないこと。 

 

添付 3 重大事故等および大

規模損壊対応に係る

実施基準 

（第 18 条の 5 および

第 18 条の 6 関連） 

－ 
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保安規定審査基準（実用炉） 

（H25.6.19 制定、R2.4.1 最終改正） 
保安規定条文 変更有無 

（３）必要な機能を維持するための活動を行う要員に対する教育及

び訓練に関すること。特に重大事故等又は大規模損壊の発生時に

おける発電用原子炉施設の必要な機能を維持するための活動を行

う要員に対する教育及び訓練については、それぞれ毎年１回以上

定期に実施すること及び重大事故等対処施設の使用を開始するに

当たって必要な教育及び訓練をあらかじめ実施すること。 

添付 2 火災、内部溢水、火

山影響等、自然災害

および有毒ガス発生

時の対応に係る実施

基準（第 18 条、第

18 条の 2、第 18 条の

2 の 2、第 18 条の 3

および第 18 条の 3 の

2 関連） 

有 

添付 3 重大事故等および大

規模損壊対応に係る

実施基準 

（第 18 条の 5 および

第 18 条の 6 関連） 

－ 

（４）必要な機能を維持するための活動を行うために必要な電源

車、消防自動車、化学消防自動車、泡消火薬剤、消火ホース、照

明器具、無線機器、フィルターその他の資機材を備え付けるこ

と。 

第 18 条 火災発生時の体制の

整備 

－ 

第 18 条の

2 

内部溢水発生時の体

制の整備 

－ 

第 18 条の

2 の 2 

火山影響等発生時の

体制の整備 

－ 

第 18 条の

3 

その他自然災害発生

時等の体制の整備 

－ 

第 18 条の

3 の 2 

有毒ガス発生時の体

制の整備 

－ 

第 18 条の

4 

資機材等の整備 － 

第 18 条の

5 

重大事故等発生時の

体制の整備 

－ 

第 18 条の

6 

大規模損壊発生時の

体制の整備 

－ 

添付 2 火災、内部溢水、火

山影響等、自然災害

および有毒ガス発生

時の対応に係る実施

基準（第 18 条、第

18 条の 2、第 18 条の

2 の 2、第 18 条の 3

および第 18 条の 3 の

2 関連） 

【実用炉規則第 92 条

第 1 項第 8 号イから

ハまで（保安規定審

査基準第 5 項）、第

16 号（保安規定審査

基準第 1 項（1）イ

（3））関連にて変

更】 

⇒可燃物管理で追加

する内容に係る事項

については、「資機

材を備え付ける」も

のではなく、持ち込

み時のみの対応であ

ることから、本審査

基準に該当しないも

のと整理している。 

添付 3 重大事故等および大

規模損壊対応に係る

実施基準（第 18 条の

5 および第 18 条の 6

関連） 

－ 

（５）その他必要な機能を維持するための活動を行うために必要な

体制を整備すること。 

添付 3 重大事故等および大

規模損壊対応に係る

実施基準 

（第 18 条の 5 および

第 18 条の 6 関連） 

－ 

２．重大事故等又は大規模損壊が発生した場合において、核燃料物

質若しくは核燃料物質によって汚染された物又は発電用原子炉に

よる災害を防止するために必要があると認めるときは、組織内規

程類にあらかじめ定めた計画及び手順にとらわれず、発電用原子

炉施設の保全のための所要の措置を講ずることが定められている

こと。 

 

 

添付 3 重大事故等および大

規模損壊対応に係る

実施基準 

（第 18 条の 5 および

第 18 条の 6 関連） 

－ 

実用炉規則第 92

条第 1 項第 17 号 

【 記 録 及 び 報

告】 

１．発電用原子炉施設に係る保安に関し、必要な記録を適正に作成

し、管理することが定められていること。その際、保安規定及び

その下位文書において、必要な記録を適正に作成し、管理するた

めの措置が定められていること。  

 

第 133 条 記録 － 

第 3 条 品質マネジメントシ

ステム計画 

 

－ 

２．実用炉規則第６７条に定める記録について、その記録の管理に

関すること（計量管理規定及び核物質防護規定で定めるものを除

く。）が定められていること。  

 

第 133 条 記録 － 

３．発電所長及び発電用原子炉主任技術者に報告すべき事項が定め

られていること。  

 

第 134 条 報告 － 

第 10 条 原子炉主任技術者の

職務等 

－ 
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保安規定審査基準（実用炉） 

（H25.6.19 制定、R2.4.1 最終改正） 
保安規定条文 変更有無 

４．特に、実用炉規則第134条各号に掲げる事故故障等の事象及びこ

れらに準ずるものが発生した場合においては、経営責任者に確実

に報告がなされる体制が構築されていることなど、安全確保に関

する経営責任者の強い関与が明記されていること。  

 

第 134 条 報告 － 

５．当該事故故障等の事象に準ずる重大な事象について、具体的に

明記されていること。  

 

第 134 条 報告 － 

実用炉規則第 92

条第 1 項第 18 号 

【発電用原子炉

施 設 の 施 設 管

理】 

１．施設管理方針、施設管理目標及び施設管理実施計画の策定並び

にこれらの評価及び改善について、「原子力事業者等における使用

前事業者検査、定期事業者検査、保安のための措置等に係る運用

ガイド」（原規規発第１９１２２５７号－７（令和元年１２月２５

日原子力規制委員会決定））を参考として定められていること。  

 

第 14 条 巡視点検 － 

第 120 条 施設管理計画 

 

－ 

第 120 条

の 2 

 

設計管理 

 

－ 

第 120 条

の 3 

 

作業管理 

 

－ 

２．発電用原子炉施設の経年劣化に係る技術的な評価に関すること

については、「実用発電用原子炉施設における高経年化対策実施ガ

イド」を参考とし、実用炉規則第８２条に規定された発電用原子

炉施設の経年劣化に関する技術的な評価を実施するための手順及

び体制を定め、当該評価を定期的に実施することが定められてい

ること。 

 

第 120 条

の 6 

 

原子炉施設の経年劣

化に関する技術的な

評価および長期施設

管理方針 

 

－ 

３．運転を開始した日以後３０年を経過した発電用原子炉について

は、長期施設管理方針が定められていること。  

 

添付 6 長期施設管理方針 

（第 120 条の 6 関

連） 

－ 

４．実用炉規則第９２条第１項第１８号に掲げる発電用原子炉施設

の施設管理に関することを変更しようとする場合（実用炉規則第

８２条第１項から第３項までの規定により長期施設管理方針を策

定し、又は同条第４項の規定により長期施設管理方針を変更しよ

うとする場合に限る。）は、申請書に実用炉規則第８２条第１項、

第２項若しくは第３項の評価の結果又は第４項の見直しの結果を

記載した書類（以下「技術評価書」という。）が添付されているこ

と。  

 

－ 〔手続きに関する事

項であり保安規定に

は記載なし〕 

－ 

５．長期施設管理方針及び技術評価書の内容は、「実用発電用原子炉

施設における高経年化対策の実施ガイド」を参考として記載され

ていること。 

 

添付 6 長期施設管理方針 

（第120条の6関連） 

－ 

６．使用前事業者検査及び定期事業者検査の実施に関することが定

められていること。 

 

第 120 条

の 4 

 

使用前事業者検査の

実施 

－ 

第 120 条

の 5 

 

定期事業者検査の実

施 

－ 

７．燃料体に関する定期事業者検査として、装荷予定の照射された

燃料のうちから選定したものの健全性に異常のないことを確認す

ること、燃料使用の可否を判断すること等が定められているこ

と。 

第 96 条 燃料の検査 － 

実用炉規則第 92

条第 1 項第 19 号 

【技術情報の共

有】 

１．プラントメーカーなどの保守点検を行った事業者から得られた

保安に関する技術情報をＢＷＲ事業者協議会、ＰＷＲ事業者連絡

会等の事業者の情報共有の場を活用し、他の発電用原子炉設置者

と共有し、自らの発電用原子炉施設の保安を向上させるための措

置が定められていること。  

 

第 120 条 施設管理計画 

 

－ 

実用炉規則第 92

条第 1 項第 20 号 

【不適合発生時

の情報の公開】 

１．発電用原子炉施設の保安の向上を図る観点から、不適合が発生

した場合の公開基準が定められていること。  

 

第 3 条 品質マネジメントシ

ステム計画 

 

－ 

２．情報の公開に関し、原子力施設情報公開ライブラリーへの登録

等に必要な事項が定められていること。  

 

第 3 条 品質マネジメントシ

ステム計画 

  

－ 

実用炉規則第 92

条第 1 項第 21 号 

【その他必要な

事項】 

１．日常のＱＭＳに係る活動の結果を踏まえ、必要に応じ、発電用

原子炉施設に係る保安に関し必要な事項を定めていること。  

 

第 1 条 目的 － 

２．保安規定を定める「目的」が、核燃料物質、核燃料物質によっ

て汚染された物又は発電用原子炉による災害の防止を図るものと

して定められていること。  

 

第 1 条 目的 － 
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（2)第２編（１，２号炉） 
保安規定審査基準（廃止措置） 

（H25.11.27 制定、R2.4.1 最終改正） 
保安規定条文 変更有無 

実用炉規則第 92

条第 3 項第 1 号 

【関係法令及び

保安規定の遵守

のための体制】 

１）関係法令及び保安規定の遵守のための体制（経営責任者の関与を

含む。）に関することについては、保安規定に基づき、要領書、手

順書その他保安に関する文書について、重要度等に応じて定める

とともに、これを遵守することが定められていること。また、こ

れらの文書の位置付けが明確にされていること。 

特に、経営責任者の積極的な関与が明記されていること。 

第 138 条 関係法令および本規

定の遵守 

－ 

第 139 条 品質マネジメントシ

ステム計画 

 

－ 

２）保安のための関係法令及び保安規定の遵守を確実に行うため、コ

ンプライアンスに係る体制が確実に構築されていることが明確と

なっていること。 

第 138 条 関係法令および本規

定の遵守 

－ 

実用炉規則第 92

条第 3 項第 2 号 

【品質マネジメ

ントシステム】 

１）品質マネジメントシステム（以下「ＱＭＳ」という。）について

は、法第４３条の３の５第１項又は第４３条の３の８第１項の許

可（以下単に「許可」という。）若しくは法第４３条の３の３４第

２項の認可を受けたところによるものであり、かつ、原子力施設

の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する

規則（令和２年原子力規制委員会規則第２号）及び原子力施設の

保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規

則の解釈（原規規発第１９１２２５７号－２（令和元年１２月２

５日原子力規制委員会決定））を踏まえて定められていること。 

具体的には、保安活動の計画、実施、評価及び改善に係る組織

及び仕組みについて、安全文化の育成及び維持の体制や手順書等

の位置付けを含めて、発電用原子炉施設の保安活動に関する管理

の程度が把握できるように定められていること。また、その内容

は、原子力安全に対する重要度に応じて、その適用の程度を合理

的かつ組織の規模に応じたものとしているとともに、定められた

内容が、合理的に実現可能なものであること。 

その際、要求事項を個別業務に展開する具体的な体制及び方法

について明確にされていること。この具体的な方法について保安

規定の下位文書も含めた文書体系の中で定める場合には、当該文

書体系について明確にされていること。 

 

第 139 条 品質マネジメントシ

ステム計画 

 

－ 

２）手順書等の保安規定上の位置付けに関することについては、要領

書、手順書その他保安に関する文書について、これらを遵守する

ために、重要度等に応じて、保安規定及びその２次文書、３次文

書等といったＱＭＳに係る文書の階層的な体系における位置付け

が明確にされていること。 

 

第 139 条 品質マネジメントシ

ステム計画 

 

－ 

実用炉規則第 92

条第 3 項第 3 号 

【廃止措置に係

る品質マネジメ

ントシステム】 

前項に加え、廃止措置の実施に係る組織、文書規定等を定めるこ

と。廃止措置の段階に応じて、保安の方法等が明確に示されてい

ること。 

 

第 139 条 品質マネジメントシ

ステム計画 

 

－ 

実用炉規則第 92

条第 3 項第 4 号 

【廃止措置を行

う者の職務及び

組織】 

１）本店（本部）及び工場又は事業所における廃止措置段階の発電

用原子炉施設に係る保安のために講ずべき措置に必要な組織及び

各職位の職務内容が定められていること。 

 

第 140 条 保安に関する組織 － 

第 141 条 保安に関する職務 － 

２）廃止措置主任者の選任に関すること 

廃止措置に係る保安の監督に関する責任者（以下「廃止措置主

任者」という。）として、核燃料物質や放射性廃棄物の取扱い及び

管理に関する専門的知識及び実務経験を有する者を廃止措置の段

階に応じて配置することが、その職務及び責任範囲と併せて定め

られていること。また、廃止措置主任者が保安の監督を適切に行

う上で、必要な権限及び組織上の位置付けがなされていること。

この際、以下の事項を考慮すること。 

ⅰ. 廃止措置主任者の選任及び配置に関すること 
廃止措置主任者は、原子炉設置者（社長、理事長等）の下で、

組織の長以上の職位の者が、表１記載の資格を有する者から、廃

止措置の段階に応じた専門的知識や実務経験及び職位を考慮して

選任すること及び当該主任者は、その職務の重要性から、組織の

長等に対し、意見具申できる立場に配置すること。 
 

第 144 条 廃止措置主任者の選

任 

－ 

ⅱ. 廃止措置主任者の職務に関すること 
a. 組織の長に対し意見具申等を行うこと。 
b. 発電用原子炉施設の廃止措置に従事する者に対して、指導・助

言を行うこと。 
c. 保安教育の実施計画の作成、改訂に当たり、その内容につい

て、精査、指導・助言を行うこと。 
d. 各種マニュアルの制定、改廃に当たり、その内容について、精

査、指導・助言を行うこと。 
e. 保安上重要な計画の作成、改訂に当たり、その内容について、

精査、指導・助言を行うこと。 
f. 保安規定に係る記録の確認を行うこと。 
g. 法令に基づく報告について、精査、指導・助言を行うこと。 
 

第 145 条 廃止措置主任者の職

務等 

－ 
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保安規定審査基準（廃止措置） 

（H25.11.27 制定、R2.4.1 最終改正） 
保安規定条文 変更有無 

ⅲ. 廃止措置主任者の意見等の尊重 
a. 組織の長は、廃止措置主任者の意見具申等を尊重すること。 
b. 発電用原子炉施設の廃止措置に従事する者は、廃止措置主任者

の指導・助言を尊重すること。 
 

第 145 条 廃止措置主任者の職

務等 

－ 

ⅳ. 廃止措置主任者を補佐する組織 
廃止措置の対象となる発電用原子炉施設については、その規模

や当該施設を設置する工場又は事業所の組織規模等が多様である

ことを勘案し、個々の原子炉設置者の判断により、廃止措置主任

者の補佐組織を設けることは妨げない。 
この場合、補佐組織が他の職務を兼務するときには、当該組織

による補佐業務が影響を受けないよう指揮命令系統を明確にする

こと。 
 

－ 〔補佐組織を設置し

ていないため、保安

規定に記載なし〕 

－ 

ⅴ. 廃止措置主任者の代行者の選任及び配置 
廃止措置の対象となる発電用原子炉施設については、その規模

等や当該施設を設置する工場又は事業所の組織規模等が多様であ

ることを勘案し、個々の原子炉設置者の判断により、廃止措置主

任者の代行者をあらかじめ選任し、配置しておくことを妨げな

い。この場合、保安の監督に関する代行者の選任及び配置につい

ては、「ⅰ. 廃止措置主任者の選任及び配置に関すること」と同様

の手続とすること。 
なお、法第４３条の３の３４第２項の廃止措置計画の認可を受

けるとともに、発電用原子炉の機能停止措置を行った場合は、当

該発電用原子炉については、法第４３条の３の２６第１項の「発

電用原子炉の運転」を行うものではないことから、その旨の保安

規定の変更認可を受けた原子炉設置者については、同項の規定に

よる当該発電用原子炉に係る発電用原子炉主任技術者の選任を要

しない。 
 

第 144 条 廃止措置主任者の選

任 

－ 

実用炉規則第 92

条第 3 項第 5 号 

【廃止措置を行

う者に対する保

安教育】 

本事項については、以下のような事項が明記されていること。 

１）発電用原子炉施設の運転及び管理を行う者（役務を供給する事

業者に属する者を含む。以下「従業員」という。）について、保安

教育実施方針が定められていること。 

 

第 201 条 所員への保安教育 － 

第 202 条 請負会社従業員への

保安教育 

－ 

２）従業員について、保安教育実施方針に基づき、保安教育実施計

画を定め、計画的に保安教育を実施することが定められているこ

と。 

 

第 201 条 所員への保安教育 － 

第 202 条 請負会社従業員への

保安教育 

－ 

３）従業員について、保安教育実施方針に基づいた保安教育実施状

況を確認することが定められていること。 

 

第 201 条 所員への保安教育 － 

第 202 条 請負会社従業員への

保安教育 

－ 

４）燃料取扱に関する業務の補助及び放射性廃棄物取扱設備に関す

る業務の補助を行う従業員については、当該業務に係る保安教育

を実施することが定められていること。 

 

第 202 条 請負会社従業員への

保安教育 

－ 

５）保安教育の内容について、関係法令及び保安規定への抵触を起

こさないことを徹底する観点から、具体的な保安教育の内容、そ

の見直しの頻度等について明確に定められていること。 

 

第 201 条 所員への保安教育 － 

第 202 条 請負会社従業員への

保安教育 

－ 

実用炉規則第 92

条第 3 項第 6 号 

【発電用原子炉

の運転停止に関

する恒久的な措

置】 

※廃止措置対象

施設に核燃料

物質が存在し

ない場合を除

く。 

発電用原子炉を恒久的に運転停止するために講ずべき措置が定めら

れていること。 

具体的には 

１）発電用原子炉の炉心に核燃料物質を装荷しないこと。 

 

第 151 条 原子炉の運転停止に

関する恒久的な措置 

－ 

２）原子炉制御室の原子炉モードスイッチを原則として停止から他

の位置に切り替えないこと。 

 

－ 〔原子炉モードスイ

ッチが設置されてい

ないため、保安規定

に記載なし〕 

－ 

３）核燃料物質の譲渡し先が明確になっていること。 

等が明確になっていること。 

 

第 151 条 原子炉の運転停止に

関する恒久的な措置 

－ 

実用炉規則第 92

条第 3 項第 7 号 

【発電用原子炉

施設の運転の安

全審査】 

１）発電用原子炉施設の保安に関する重要事項及び発電用原子炉施

設の保安運営に関する重要事項を審議する委員会の設置、構成及

び審議事項について定められていること。 

 

第 142 条 原子力発電安全委員

会 

－ 

第 143 条 原子力発電安全運営

委員会 

－ 

実用炉規則第 92

条第 3 項第 8 号 

【管理区域、保

全区域及び周辺

監視区域の設定

並 び に 立 入 制

限】 

本事項については、以下のような事項が明記されていること。 

１）管理区域を明示し、管理区域における他の場所と区別するため

の措置を定め、管理区域の設定及び解除において実施すべき事項

が定められていること。 

 

第 172 条

の 2 

 

管理区域の設定・解

除 

－ 

添付 4 管理区域図（第 105

条の2および第106条

関連） 

 

－ 

添付 7 管理区域図（第 172

条の2および第173条

関連） 

－ 
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２）管理区域内の区域区分について、汚染のおそれのない管理区域

及びそれ以外の管理区域について表面汚染密度及び空気中の放射

性物質濃度の基準値が定められていること。 

 

第 173 条 管理区域内における

区域区分 

－ 

３）管理区域内において特別措置が必要な区域について講ずべき措

置を定め、特別措置を実施する外部放射線に係る線量当量率、空

気中の放射性物質濃度及び床、壁その他人の触れるおそれのある

物の表面汚染密度の基準が定められていること。 

 

第 174 条 管理区域内における

特別措置 

－ 

４）管理区域への出入管理に係る措置事項が定められていること。  

 

第 175 条 管理区域への出入管

理 

－ 

５）管理区域から退出する場合等の表面汚染密度の基準が定められ

ていること。  

第 175 条 管理区域への出入管

理 

－ 

６）管理区域へ出入りする者に遵守させるべき事項及びそれを遵守

させる措置が定められていること。  

 

第 176 条 管理区域出入者の遵

守事項 

－ 

７）管理区域から物品又は核燃料物質等の搬出及び運搬をする際に

講ずべき事項が定められていること。  

 

第 183 条 管理区域外等への搬

出および運搬 

－ 

第 184 条 発電所外への運搬 － 

８）保全区域を明示し、保全区域についての管理措置が定められて

いること。  

 

第 177 条 保全区域 － 

添付 8 保全区域図（第 177

条関連） 

－ 

９）周辺監視区域を明示し、業務上立ち入る者を除く者が周辺監視

区域に立ち入らないように制限するために講ずべき措置が定めら

れていること。  

 

第 178 条 周辺監視区域 － 

10）役務を供給する事業者に対して遵守させる放射線防護上の必要

事項及びこれを遵守させる措置が定められていること。  

 

第 185 条 請負会社の放射線防

護 

－ 

 第 186 条 頻度の定義 － 

実用炉規則第 92

条第 3 項第 9 号 

【排気監視設備

及び排水監視設

備】 

本事項については、以下のような事項が明記されていること。 

１）放射性気体廃棄物及び放射性液体廃棄物の放出物質濃度の測定

等の放出管理に係る設備の設置及び機能の維持の方法並びにその

使用方法が定められていること。  

これらの設備の機能の維持の方法については、施設全体の管理

方法の一部として、（１７）における施設管理に関する事項と併せ

て定められていてもよい。また、これらの設備のうち放射線測定

に係るものの使用方法については、施設全体の管理方法の一部と

して、（１１）における放射線測定器の管理及び放射線の測定の方

法に関する事項と併せて定められていてもよい。 

 

第 168 条 放射性液体廃棄物の

管理 

－ 

第 169 条 放射性気体廃棄物の

管理 

－ 

実用炉規則第 92

条第 3 項第 10 号 

【線量、線量当

量、汚染の除去

等】 

本事項については、以下のような事項が明記されていること。 

１）放射線業務従事者が受ける線量について、線量限度を超えない

ための措置（個人線量計の管理の方法を含む。）が定められている

こと。 

 

第 179 条 放射線業務従事者の

線量管理等 

 

－ 

２）国際放射線防護委員会（ＩＣＲＰ）が１９７７年勧告で示した

放射線防護の基本的考え方を示す概念（ as low asreasonably 

achievable。以下「ＡＬＡＲＡ」という。）の精神にのっとり、放

射線業務従事者が受ける線量を管理することが定められているこ

と。 

第 136 条 基本方針 － 

第 172 条 

 

放射線管理に係る基

本方針 

 

－ 

３）管理区域内で汚染のおそれのない区域に物品又は核燃料物質等

を移動する際に講ずべき事項が定められていること。  

 

第 183 条 管理区域外等への搬

出および運搬 

－ 

４）実用炉規則第７８条又は研開炉規則第７３条に基づく床、壁等

の除染を実施すべき表面汚染密度の明確な基準が定められている

こと。 

 

第 180 条 床・壁等の除染 － 

５）管理区域及び周辺監視区域境界付近における線量当量率等の測

定に関する事項が定められていること。  

 

第 181 条 外部放射線に係る線

量当量率等の測定 

－ 

６）核燃料物質等（新燃料、使用済燃料及び放射性固体廃棄物を除

く。）の工場又は事業所の外への運搬に関する行為（工場又は事業

所の外での運搬中に関するものを除く。）が定められていること。

なお、この事項は、（１２）及び（１３）における運搬に関する事

項と併せて定められていてもよい。  

 

第 183 条 管理区域外等への搬

出および運搬 

－ 

第 184 条 発電所外への運搬 － 

７）放射性廃棄物でない廃棄物の取扱いに関することについては、

「原子力施設における「放射性廃棄物でない廃棄物」の取扱いに

ついて（指示）」（平成２０・０４・２１原院第１号（平成２０年

５月２７日原子力安全・保安院制定（ＮＩＳＡ－１１１ａ－０８

－１）））を参考として記載していること。なお、この事項は、放

射性廃棄物との仕分け等を明確にするため、（１３）における放射

性廃棄物の管理に関する事項と併せて定められていてもよい。 

 

第 166 条 放射性廃棄物でない

廃棄物の管理 

－ 
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８）法第６１条の２第２項により認可を受けた場合においては、同

項により認可を受けた放射能濃度の測定及び評価の方法に基づ

き、当該認可を受けた申請書等において記載された内容を満足す

るよう、同条第１項の確認を受けようとする物に含まれる放射性

物質の放射能濃度の測定及び評価を行い、適切に取り扱うことが

定められていること。なお、この事項は、放射性廃棄物との仕分

け等を明確にするため、（１３）における放射性廃棄物の管理に関

する事項と併せて定められていてもよい。  

 

－ 〔クリアランス規定

は、採用していない

ため、保安規定に記

載なし〕 

－ 

９）汚染拡大防止のための放射線防護上、必要な措置が定められて

いること。  

 

第 172 条

の 2 

 

管理区域の設定・解

除 

－ 

第 173 条 管理区域内における

区域区分 

－ 

第 176 条 管理区域出入者の遵

守事項 

－ 

第 180 条 床・壁等の除染 － 

第 183 条 管理区域外等への搬

出および運搬 

－ 

実用炉規則第 92

条第 3 項第 11 号 

【放射線測定器

の管理及び放射

線 の 測 定 の 方

法】 

本事項については、以下のような事項が明記されていること。 

１）放射線測定器（放出管理用計測器及び放射線計測器を含む。以

下同じ。）の種類、所管箇所、数量及び機能の維持の方法並びにそ

の使用方法（測定及び評価の方法を含む。）が定められているこ

と。  

 

第 170 条 放出管理用計測器の

管理 

－ 

第 182 条 放射線計測器類の管

理 

－ 

２）放射線測定器の機能の維持の方法については、施設全体の管理

方法の一部として、（１７）における施設管理に関する事項と併せ

て定められていてもよい。 

 [1.の記載箇所につい

ての説明であり、保

安規定には記載なし] 

－ 

実用炉規則第 92

条第 3 項第 12 号 

【核燃料物質の

受払い、運搬、

貯蔵その他の取

扱い】 

※廃止措置対象

施設に核燃料

物質が存在し

ない場合を除

く。 

本事項については、以下のような事項が明記されていること。 

１）核燃料物質の工場又は事業所内における運搬及び工場又は事業

所の外における運搬に関すること。 

ここでは、工場又は事業所における新燃料の運搬及び貯蔵並び

に使用済燃料の運搬及び貯蔵に際して、臨界に達しないようにす

る措置その他の保安のために講ずべき措置を講ずること及び貯蔵

施設における貯蔵の条件等が定められていること。 

また、新燃料及び使用済燃料の工場又は事業所の外への運搬に

関する行為（工場又は事業所の外での運搬中に関するものを除

く。）が定められていること。なお、この事項は、（１０）及び

（１３）における運搬に関する事項と併せて定められていてもよ

い。 

 

第 161 条 新燃料の運搬 － 

第 162 条 新燃料の貯蔵 － 

第 163 条 使用済燃料の貯蔵 － 

第 164 条 使用済燃料の運搬 － 

実用炉規則第 92

条第 3 項第 13 号 

【放射性廃棄物

の廃棄】 

本事項については、以下のような事項が明記されていること。 

１）放射性気体廃棄物の放出箇所及び放出管理目標値を満たすため

の放出量管理方法並びに放射性気体廃棄物の放出物質濃度の測定

項目及び頻度が定められていること。 

 

第 169 条 放射性気体廃棄物の

管理 

－ 

２）放射性液体廃棄物の放出箇所、放出管理目標値及び基準値を満

たすための放出管理方法並びに放射性液体廃棄物の放出物質濃度

の測定項目及び頻度が定められていること。 

 

第 168 条 放射性液体廃棄物の

管理 

－ 

３）平常時の環境放射線モニタリングの実施体制（計画、実施、評

価等）について定められていること。 

第 181 条

の 2 

 

平常時の環境放射線

モニタリング 

 

－ 

４）ＡＬＡＲＡの精神にのっとり、排気、排水等を管理することが

定められていること。 

第 136 条 基本方針 － 

第 165 条 

 

放射性廃棄物管理に

係る基本方針 

 

－ 

５）放射性固体廃棄物の貯蔵及び保管に係る具体的な管理措置並び

に運搬に関し、放射線安全確保のための措置が定められているこ

と。 

 

第 165 条

の 2 

 

放射性固体廃棄物の

管理 

－ 

６）放射性液体廃棄物の固型化等の処理及び放射性廃棄物の工場又

は事業所の外への廃棄（放射性廃棄物の輸入を含む。）に関する行

為の実施体制が定められていること。 

 

第 165 条

の 2 

 

放射性固体廃棄物の

管理 

－ 

第 167 条

の 2 

 

輸入廃棄物の管理 

 

－ 

７）放射性固体廃棄物の工場又は事業所の外への運搬に関する行為

（工場又は事業所の外での運搬中に関するものを除く。）に係る体

制が構築されていることが明記されていること。なお、この事項

は、（１０）及び（１２）における運搬に関する事項と併せて定め

られていてもよい。 

 

第 165 条

の 2 

 

放射性固体廃棄物の

管理 

－ 

 第 171 条 頻度の定義 － 

実用炉規則第 92

条第 3 項第 14 号 

【非常の場合に

講ずべき処置】 

本事項については、以下のような事項が明記されていること。 

１）緊急時に備え、平常時から緊急時に実施すべき事項が定められ

ていること。  

 

第 189 条 原子力防災組織 － 

第 190 条 原子力防災要員 － 

第 192 条 原子力防災資機材等

の整備 

－ 
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２）緊急時における運転に関する組織内規程類を作成することが定

められていること。  

 

第 149 条 廃止措置管理に関す

る社内標準の作成 

－ 

３）緊急事態発生時は定められた通報経路に従い、関係機関に通報

することが定められていること。  

 

第 193 条 通報経路 － 

第 195 条 通報 － 

４）緊急事態の発生をもってその後の措置は、原子力災害対策特別

措置法（平成１１年法律第１５６号）第７条第１項の原子力事業

者防災業務計画によることが定められていること。 

 

第 189 条 原子力防災組織 － 

５）緊急事態が発生した場合は、緊急時体制を発令し、応急処置及

び緊急時における活動を実施することが定められていること。  

 

第 196 条 原子力防災体制等の

発令 

－ 

第 197 条 応急措置 － 

第 198 条 緊急時における活動 － 

６）次に掲げる要件に該当する放射線業務従事者を緊急作業に従事

させるための要員として選定することが定められていること。 

ⅰ．緊急作業時の放射線の生体に与える影響及び放射線防護措置に

ついて教育を受けた上で、緊急作業に従事する意思がある旨を発

電用原子炉設置者に書面で申し出た者であること。 

ⅱ．緊急作業についての訓練を受けた者であること。 

ⅲ．実効線量について２５０ｍＳｖを線量限度とする緊急作業に従

事する従業員は、原子力災害対策特別措置法第８条第３項に規定

する原子力防災要員、同法第９条第１項に規定する原子力防災管

理者又は同条第３項に規定する副原子力防災管理者であること。 

 

第 191 条 緊急作業従事者の選

定 

－ 

７）放射線業務従事者が緊急作業に従事する期間中の線量管理（放

射線防護マスクの着用等による内部被ばくの管理を含む。）、緊急

作業を行った放射線業務従事者に対し、健康診断を受診させる等

の非常の場合に講ずべき処置に関し、適切な内容が定められてい

ること。 

 

第 199 条 緊急作業従事者の線

量管理等 

－ 

８）事象が収束した場合には、緊急時体制を解除することが定めら

れていること。  

 

第 200 条 原子力防災体制の解

除 

－ 

９）防災訓練の実施頻度について定められていること。  

 

第 194 条 原子力防災訓練 － 

実用炉規則第 92

条第 3 項第 15 号 

【設計想定事象

等に対する発電

用原子炉施設の

保全に関する措

置】 

 

本事項については、以下のような事項が明記されていること。 

 

１）許可を受けたところによる基本設計ないし基本的設計方針又は

法第４３条の３の３４第２項の認可を受けた廃止措置計画に則し

た対策が機能するよう、想定する事象に応じて、次に掲げる措置

を講ずることが定められていること。 

 

－ － － 

ⅰ．発電用原子炉施設の必要な機能を維持するための活動に関す

る計画を策定し、要員を配置するとともに、計画に従って必要

な活動を行わせること。特に、当該計画には、次に掲げる事項

（研究開発段階発電用原子炉にあっては、ロに掲げる事象を除

く。）を含めること。 

 

第 152 条 地震・火災等発生時

の措置 

－ 

第 153 条 電源機能等喪失時等

の体制の整備 

－ 

イ 火災 

可燃物の管理、消防吏員への通報、消火又は延焼の防止そ

の他消防隊が火災の現場に到着するまでに行う活動に関する

こと。 

 

第 152 条 地震・火災等発生時

の措置 

－ 

ロ 火山現象による影響（影響が発生するおそれを含む。以下

「火山影響等」という。） 

火山影響等発生時における非常用交流動力電源設備の機能

を維持するための対策に関すること。 

 

第 153 条 電源機能等喪失時等

の体制の整備 

－ 

ハ 重大事故に至るおそれのある事故（運転時の異常な過渡変化

及び設計基準事故を除く。）又は重大事故（以下「重大事故

等」という。） 

重大事故等発生時における使用済燃料貯蔵設備に貯蔵する

燃料体の著しい損傷を防止するための対策に関すること。 

 

ニ 大規模な自然災害又は故意による大型航空機の衝突その他の

テロリズムによる発電用原子炉施設の大規模な損壊（以下

「大規模損壊」という。） 

① 大規模損壊発生時における大規模な火災が発生した場合に

おける消火活動に関すること。 

② 大規模損壊発生時における使用済燃料貯蔵槽の水位を確保

するための対策及び燃料体の著しい損傷を緩和するための

対策に関すること。 

③ 大規模損壊発生時における放射性物質の放出を低減するた

めの対策に関すること。 
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保安規定審査基準（廃止措置） 

（H25.11.27 制定、R2.4.1 最終改正） 
保安規定条文 変更有無 

ⅱ．必要な機能を維持するための活動を行う要員に対する教育及

び訓練に関すること。特に重大事故等又は大規模損壊の発生時

における発電用原子炉施設の必要な機能を維持するための活動

を行う要員に対する教育及び訓練については、それぞれ毎年１

回以上定期に実施すること。 

ⅲ．必要な機能を維持するための活動を行うために必要な電源

車、消防自動車、化学消防自動車、泡消火薬剤、消火ホース、

照明器具、無線機器、フィルターその他の資機材を備え付ける

こと。 

 

ⅳ．その他必要な機能を維持するための活動を行うために必要な

体制を整備すること。 

実用炉規則第 92

条第 3 項第 16

号、17 号 

【発電用原子炉

施設及び廃止措

置に係る保安に

関する適正な記

録及び報告】 

本事項については、以下のような事項が明記されていること。 

１）発電用原子炉施設に係る保安に関し、必要な記録を適正に作成

し、管理することが、明確に記載されていること。その際、保安

規定及びその下位文書において、必要な記録を適正に作成し、管

理するための措置が定められていること。 

 

第 203 条 記録 － 

第 139 条 品質マネジメントシ

ステム計画 

 

－ 

２）実用炉規則第６７条又は研開炉規則第６２条に定める記録につ

いて、その記録の管理に関すること（計量管理規定及び核物質防

護規定で定めるものを除く。）が定められていること。 

 

第 203 条 記録 － 

３）発電所長及び廃止措置主任者に報告すべき事項が定められてい

ること。 

 

第 204 条 報告 － 

第 145 条 廃止措置主任者の職

務等 

－ 

４）特に、実用炉規則第１３４条各号又は研開炉規則第１２９条各

号に掲げる事故故障等の事象及びこれらに準ずるものが発生した

場合においては、例えば、経営責任者に確実に報告がなされる体

制が構築されていることなど、安全確保に関する経営責任者の強

い関与が明記されていること。 

 

第 204 条 報告 － 

５）当該事故故障等の事象に準ずる重大な事象について、具体的に

明記されていること。  

 

第 204 条 報告 － 

実用炉規則第 92

条第 3 項第 18 号 

【発電用原子炉

施 設 の 施 設 管

理】 

本事項については、以下のような事項が明記されていること。 

１）施設管理方針、施設管理目標及び施設管理実施計画の策定並び

にこれらの評価及び改善について、「原子力事業者等における使用

前事業者検査、定期事業者検査、保安のための措置等に係る運用

ガイド」（原規規発第１９１２２５７号－７（令和元年１２月２５

日原子力規制委員会決定））を参考として定められていること（廃

止措置計画の認可後に安全機能を維持する必要のある施設の施設

管理を含む。）。 

第 148 条 巡視 － 

第 187 条 施設管理計画 

 

－ 

第 187 条

の 2 

 

設計管理 

 

－ 

第 187 条

の 3 

 

作業管理 

 

－ 

２）使用前事業者検査及び定期事業者検査の実施に関することが定

められていること。  

 

第 187 条

の 4 

 

使用前事業者検査の

実施 

 

－ 

第 187 条

の 5 

 

定期事業者検査の実

施 

－ 

実用炉規則第 92

条第 3 項第 19 号 

【保安に関する

技術情報につい

ての他の発電用

原子炉設置者と

の共有】 

本事項については、以下のような事項が明記されていること。 

プラントメーカーなどの保守点検を行った事業者から得られた保

安に関する技術情報をＢＷＲ事業者協議会、ＰＷＲ事業者連絡会等

の事業者の情報共有の場を活用し、他の原子炉設置者と共有し、自

らの発電用原子炉施設の保安を向上させるための措置が記載されて

いること。 

 

第 187 条 施設管理計画 

 

－ 

実用炉規則第 92

条第 3 項第 20 号 

【不適合に関す

る情報の公開】 

本事項については、以下のような事項が明記されていること。 

１）発電用原子炉施設の保安の向上を図る観点から、不適合が発生

した場合の公開基準が明確に定められていること。 

 

第 139 条 品質マネジメントシ

ステム計画 

 

－ 

２）情報の公開に関し、原子力施設情報公開ライブラリーへの登録

等に必要な事項が定められていること。 

 

第 139 条 品質マネジメントシ

ステム計画 

 

－ 

実用炉規則第 92

条第 3 項第 21 号 

【廃止措置の管

理】 

廃止措置作業の計画、廃棄物の管理、廃止措置の実施の管理につ

いて、必要な事項が記録されていること。 

 

第 146 条 構成および定義 － 

第 147 条 運転員の確保 － 

第 147 条

の 2 

運転管理業務 

 

－ 

第 149 条 廃止措置管理に関す

る社内標準の作成 

－ 

第 150 条 引継 － 

第 152 条 地震・火災等発生時

の措置 

－ 
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保安規定審査基準（廃止措置） 

（H25.11.27 制定、R2.4.1 最終改正） 
保安規定条文 変更有無 

第 154 条 安全貯蔵措置 － 

第 155 条 工事の計画および実

施 

－ 

第 155 条

の 2 

解体撤去物の管理 － 

第 155 条

の 3 

保管エリアの管理 － 

第 156 条 工事完了の報告 － 

第 157 条 使用済燃料ピットの

水温 

－ 

第 158 条 施設運用上の基準の

確認 

－ 

第 159 条 施設運用上の基準を

満足しない場合 

－ 

第 160 条 施設運用上の基準に

関する記録 

－ 

第 165 条

の 2 

 

放射性固体廃棄物の

管理 

－ 

第 166 条 放射性廃棄物でない

廃棄物の管理 

－ 

第 167 条 事故由来放射性物質

の降下物の影響確認 

－ 

第 168 条 放射性液体廃棄物の

管理 

－ 

第 169 条 放射性気体廃棄物の

管理 

－ 

第 203 条 記録 － 

実用炉規則第 92

条第 3 項第 22 号 

【その他必要な

事項】 

前各項に加えて、以下の内容を定めていること。 

１）日常のＱＭＳに係る活動の結果を踏まえ、必要に応じ、発電用

原子炉施設に係る保安に関し必要な事項を定めていること。 

 

第 135 条 目的 － 

２）保安規定を定める「目的」が、核燃料物質、核燃料物質によっ

て汚染された物又は発電用原子炉による災害の防止を図るものと

して定められていること。 

 

第 135 条 目的 － 
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３．保安規定審査基準の要求事項に対する保安規定の記載内容  

 

項  目 説 明 内 容 

関連する実用炉規則 ○「黒字」により、保安規定審査基準に関連する実用炉規則の内容

を記載する。 

 

保安規定審査基準 ○「黒字」により、保安規定審査基準の内容を記載する  

 

記載すべき内容 ○「黒字」により、保安規定に記載すべき内容を記載する。 

また、記載に当たっては、文書の体系がわかる範囲で記載する。 

○「黒字（赤下線）」により、保安規定の変更内容を記載する。 

○「赤字（赤下線）」により、本申請での変更箇所を明確にする。 

記載の考え方 ○保安規定に記載すべき内容の記載の考え方を記載する。 

○社内規定文書（2 次文書等）に記載すべき内容の記載の考え方を

記載する。 

○保安規定及び社内規定文書（2 次文書等）他に記載しない場合の

考え方を記載する。 

該当規定文書 ○該当する社内規定文書（2 次文書等）を記載する。 

 

記載内容の概要 ○該当する社内規定文書（2 次文書等）の具体的な記載内容を記載

する。 

 

 
 
 

84



保
安

規
定

審
査

基
準

の
要

求
事

項
に
対

す
る

保
安

規
定

へ
の

記
載
内

容
 

関
連

す
る

実
用

炉
規

則
 

保
安

規
定

審
査

基
準

 
原

子
炉

施
設

保
安

規
定

 
社

内
規

定
文

書
 

記
載

す
べ

き
内

容
 

記
載

の
考

え
方

 
該

当
規

定
文

書
 

記
載

内
容

の
概

要
 

第
9
2
条

（
保

安
規

定
）

 

第
１

項
 

法
第

四
十

三
条

の
三

の
二

十
四

第
一

項
の

規
定

に
よ

る
保

安
規

定
の

認
可

を
受

け
よ

う
と

す
る

者
は

、
認

可
を

受

け
よ

う
と

す
る

工
場

又
は

事
業

所
ご

と
に

、
次

に
掲

げ
る

事
項

に
つ

い
て

保

安
規

定
を

定
め

、
こ

れ
を

記
載

し
た

申

請
書

を
原

子
力

規
制

委
員

会
に

提
出

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 

 一
 

関
係

法
令

及
び

保
安

規
定

の
遵

守
の

た
め

の
体

制
（

経
営

責
任

者

の
関

与
を

含
む

。
）

に
関

す
る

こ

と
。

 

 

実
用

炉
規

則
第

9
2
条

第
1
項

第
1
号

 

【
関

係
法

令
及

び
保

安
規

定
の

遵
守

の
た

め
の

体
制

】
 

 
 

 
 

１
．

関
係

法
令

及
び

保
安

規
定

の
遵

守
の

た
め

の
体

制
（

経
営

責
任

者
の

関
与

を

含
む

。
）

に
関

す
る

こ
と

に
つ

い
て

は
、

保
安

規
定

に
基

づ
き

、
要

領
書

、
手

順

書
そ

の
他

保
安

に
関

す
る

文
書

に
つ

い

て
、

重
要

度
等

に
応

じ
て

定
め

る
と

と

も
に

、
こ

れ
を

遵
守

す
る

こ
と

が
定

め

ら
れ

て
い

る
こ

と
。

ま
た

、
こ

れ
ら

の

文
書

の
位

置
付

け
が

明
確

に
さ

れ
て

い

る
こ

と
。

特
に

、
経

営
責

任
者

の
積

極

的
な

関
与

が
明

記
さ

れ
て

い
る

こ
と

。
 

（
関

係
法

令
お

よ
び

本
規

定
の

遵
守

）
 

第
２

条
の

２
 

【
変

更
な

し
】

 

 （
品

質
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
シ

ス
テ

ム
計

画
）

 

第
３

条
 

【
変

更
な

し
】

 

 
 

 

２
．

保
安

の
た

め
の

関
係

法
令

及
び

保
安

規
定

の
遵

守
を

確
実

に
行

う
た

め
、

コ

ン
プ

ラ
イ

ア
ン

ス
に

係
る

体
制

が
確

実

に
構

築
さ

れ
て

い
る

こ
と

が
明

確
と

な

っ
て

い
る

こ
と

。
 

（
関

係
法

令
お

よ
び

本
規

定
の

遵
守

）
 

第
２

条
の

２
 

【
変

更
な

し
】

 

 

 
 

 

二
 

品
質

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

シ
ス

テ
ム

に
関

す
る

こ
と
（

品
質

管
理

基
準

規

則
第

五
条

第
四

号
に

規
定

す
る

手

順
書

等
（

第
三

項
第

二
号

及
び

第
三

号
に

お
い

て
単

に
「

手
順

書
等

」
と

い
う

。
）
の

保
安

規
定

上
の

位
置

付

け
に

関
す

る
こ

と
を

含
む

。
）

。
 

                      

実
用

炉
規

則
第

9
2
条

第
1
項

第
2
号

 

【
品

質
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
シ

ス
テ

ム
】

 

 
 

 
 

１
．
品

質
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
シ

ス
テ

ム
（

以
下

「
Ｑ

Ｍ
Ｓ

」
と

い
う

。
）

に
つ

い
て

は
、

原
子

炉
等

規
制

法
第

４
３

条
の

３
の

５

第
１

項
又

は
第

４
３

条
の

３
の

８
第

１

項
の

許
可

（
以

下
単

に
「

許
可

」
と

い

う
。
）
を

受
け

た
と

こ
ろ

に
よ

る
も

の
で

あ
り

、
か

つ
、

原
子

力
施

設
の

保
安

の

た
め

の
業

務
に

係
る

品
質

管
理

に
必

要

な
体

制
の

基
準

に
関

す
る

規
則

（
令

和

２
年

原
子

力
規

制
委

員
会

規
則

第
２

号
）

及
び

原
子

力
施

設
の

保
安

の
た

め

の
業

務
に

係
る

品
質

管
理

に
必

要
な

体

制
の

基
準

に
関

す
る

規
則

の
解

釈
（

原

規
規

発
第

１
９

１
２

２
５

７
号

－
２

（
令

和
元

年
１

２
月

２
５

日
原

子
力

規

制
委

員
会

決
定

）
）
を

踏
ま

え
て

定
め

ら

れ
て

い
る

こ
と

。
 

（
品

質
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
シ

ス
テ

ム
計

画
）

 

第
 

３
 

条
 

 

【
変

更
な

し
】

 

               

                               

                     

                 

２
．
具

体
的

に
は

、
保

安
活

動
の

計
画

、
実

施
、

評
価

及
び

改
善

に
係

る
組

織
及

び

仕
組

み
に

つ
い

て
、

安
全

文
化

の
育

成

及
び

維
持

の
体

制
や

手
順

書
等

の
位

置

付
け

を
含

め
て

、
発

電
用

原
子

炉
施

設

の
保

安
活

動
に

関
す

る
管

理
の

程
度

が

把
握

で
き

る
よ

う
に

定
め

ら
れ

て
い

る

こ
と

。
ま

た
、

そ
の

内
容

は
、

原
子

力

安
全

に
対

す
る

重
要

度
に

応
じ

て
、

そ

の
適

用
の

程
度

を
合

理
的

か
つ

組
織

の

規
模

に
応

じ
た

も
の

と
し

て
い

る
と

と

も
に

、
定

め
ら

れ
た

内
容

が
、

合
理

的

に
実

現
可

能
な

も
の

で
あ

る
こ

と
。

 

３
．
そ

の
際

、
要

求
事

項
を

個
別

業
務

に
展

開
す

る
具

体
的

な
体

制
及

び
方

法
に

つ
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保
安

規
定

審
査

基
準

の
要

求
事

項
に
対

す
る

保
安

規
定

へ
の

記
載
内

容
 

関
連

す
る

実
用

炉
規

則
 

保
安

規
定

審
査

基
準

 
原

子
炉

施
設

保
安

規
定

 
社

内
規

定
文

書
 

記
載

す
べ

き
内

容
 

記
載

の
考

え
方

 
該

当
規

定
文

書
 

記
載

内
容

の
概

要
 

い
て

明
確

に
さ

れ
て

い
る

こ
と

。
こ

の

具
体

的
な

方
法

に
つ

い
て

保
安

規
定

の

下
位

文
書

も
含

め
た

文
書

体
系

の
中

で

定
め

る
場

合
に

は
、

当
該

文
書

体
系

に

つ
い

て
明

確
に

さ
れ

て
い

る
こ

と
。

 

４
．

手
順

書
等

の
保

安
規

定
上

の
位

置
付

け
に

関
す

る
こ

と
に

つ
い

て
は

、
要

領

書
、

手
順

書
そ

の
他

保
安

に
関

す
る

文

書
に

つ
い

て
、

こ
れ

ら
を

遵
守

す
る

た

め
に

、
重

要
度

等
に

応
じ

て
、

保
安

規

定
及

び
そ

の
２

次
文

書
、

３
次

文
書

等

と
い

っ
た

Ｑ
Ｍ

Ｓ
に

係
る

文
書

の
階

層

的
な

体
系

に
お

け
る

位
置

付
け

が
明

確

に
さ

れ
て

い
る

こ
と

。
 

三
 

発
電

用
原

子
炉

施
設

の
運

転
及

び
管

理
を

行
う

者
の

職
務

及
び

組

織
に

関
す

る
こ

と
（

次
号

に
掲

げ

る
も

の
を

除
く

。
）
。

 

実
用

炉
規

則
第

9
2
条

第
1
項

第
3
号

 

【
発

電
用

原
子

炉
施

設
の

運
転

及
び

管
理

を
行

う
者

の
職

務
及

び
組

織
】

 

 
 

 
 

１
．

本
店

等
に

お
け

る
発

電
用

原
子

炉
施

設
に

係
る

保
安

の
た

め
に

講
ず

べ
き

措

置
に

必
要

な
組

織
及

び
各

職
位

の
職

務

内
容

が
定

め
ら

れ
て

い
る

こ
と

。
 

（
保

安
に

関
す

る
組

織
）

 

第
４

条
 

【
変

更
な

し
】

 

 （
保

安
に

関
す

る
職

務
）

 

第
５

条
 

【
変

更
な

し
】

 

 

 
 

 

２
．

工
場

又
は

事
業

所
に

お
け

る
発

電
用

原
子

炉
施

設
に

係
る

保
安

の
た

め
に

講

ず
べ

き
措

置
に

必
要

な
組

織
及

び
各

職

位
の

職
務

内
容

が
定

め
ら

れ
て

い
る

こ

と
。

 

（
保

安
に

関
す

る
組

織
）

 

第
４

条
 

【
変

更
な

し
】

 

 （
保

安
に

関
す

る
職

務
）

 

第
５

条
 

【
変

更
な

し
】

 

  

 
 

 

四
 

発
電

用
原

子
炉

施
設

の
運

転
及

び
管

理
を

行
う

者
の

職
務

及
び

組

織
に

関
す

る
こ

と
（

次
号

に
掲

げ

る
も

の
を

除
く

。
）
。

 

 五
 

電
気

主
任

技
術

者
（

電
気

事
業

法

（
昭

和
三

十
九

年
法

律
第

百
七

十

号
）

第
四

十
三

条
第

一
項

に
規

定

す
る

主
任

技
術

者
の

う
ち

同
法

第

四
十

四
条

第
一

項
第

一
号

か
ら

第

三
号

ま
で

に
掲

げ
る

種
類

の
主

任

技
術

者
免

状
の

交
付

を
受

け
て

い

る
者

を
い

う
。
以

下
同

じ
。
）
の

職

務
の

範
囲

及
び

そ
の

内
容

並
び

に

電
気

主
任

技
術

者
が

保
安

の
監

督

を
行

う
上

で
必

要
と

な
る

権
限

及

び
組

織
上

の
位

置
付

け
に

関
す

る

こ
と

。
 

 

実
用

炉
規

則
第

9
2
条

第
1
項

第
4
号

、
5

号
、

6
号

 

【
発

電
用

原
子

炉
主

任
技

術
者

の
職

務
の

範
囲

等
】

 

 
 

 
 

１
．
発

電
用

原
子

炉
の

運
転

に
関

し
、
保

安

の
監

督
を

行
う

発
電

用
原

子
炉

主
任

技

術
者

の
選

任
に

つ
い

て
定

め
ら

れ
て

い

る
こ

と
。

 

（
原

子
炉

主
任

技
術

者
の

選
任

）
 

第
９

条
 

【
変

更
な

し
】

 

 

 
 

 

２
．

発
電

用
原

子
炉

主
任

技
術

者
が

保
安

の
監

督
の

責
務

を
十

分
に

果
た

す
こ

と

が
で

き
る

よ
う

に
す

る
た

め
、

原
子

炉

等
規

制
法

第
4
3
条

の
3
の

2
6
第

2
項

に
お

い
て

準
用

す
る

第
4
2
条

第
1
項

に
規

定
す

る
要

件
を

満
た

す
こ

と
を

含

め
、

職
務

範
囲

及
び

そ
の

内
容

（
発

電

用
原

子
炉

の
運

転
に

従
事

す
る

者
は

、

発
電

用
原

子
炉

主
任

技
術

者
が

保
安

の

た
め

に
行

う
指

示
に

従
う

こ
と

を
含

（
品

質
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
シ

ス
テ

ム
計

画
）

 

第
３

条
 

【
変

更
な

し
】

 
 

（
保

安
に

関
す

る
職

務
）

 

第
５

条
 

【
変

更
な

し
】

 

 （
原

子
力

発
電

安
全

委
員

会
）

 

第
６

条
 

【
変

更
な

し
】
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保
安

規
定

審
査

基
準

の
要

求
事

項
に
対

す
る

保
安

規
定

へ
の

記
載
内

容
 

関
連

す
る

実
用

炉
規

則
 

保
安

規
定

審
査

基
準

 
原

子
炉

施
設

保
安

規
定

 
社

内
規

定
文

書
 

記
載

す
べ

き
内

容
 

記
載

の
考

え
方

 
該

当
規

定
文

書
 

記
載

内
容

の
概

要
 

六
 

ボ
イ

ラ
ー
・
タ

ー
ビ

ン
主

任
技

術

者
（

電
気

事
業

法
第

四
十

三
条

第

一
項

に
規

定
す

る
主

任
技

術
者

の

う
ち

同
法

第
四

十
四

条
第

一
項

第

六
号

又
は

第
七

号
に

掲
げ

る
種

類

の
主

任
技

術
者

免
状

の
交

付
を

受

け
て

い
る

者
を

い
う

。
以

下
同

じ
。
）
の

職
務

の
範

囲
及

び
そ

の
内

容
並

び
に

ボ
イ

ラ
ー

・
タ

ー
ビ

ン

主
任

技
術

者
が

保
安

の
監

督
を

行

う
上

で
必

要
と

な
る

権
限

及
び

組

織
上

の
位

置
付

け
に

関
す

る
こ

と
。

 

                     

む
。
）
に

つ
い

て
適

切
に

定
め

ら
れ

て
い

る
こ

と
。

ま
た

、
発

電
用

原
子

炉
主

任

技
術

者
が

保
安

の
監

督
を

適
切

に
行

う

上
で

、
必

要
な

権
限

及
び

組
織

上
の

位

置
付

け
が

な
さ

れ
て

い
る

こ
と

。
 

 

（
原

子
力

発
電

安
全

運
営

委
員

会
）

 

第
８

条
 

【
変

更
な

し
】

 

 （
原

子
炉

主
任

技
術

者
の

選
任

）
 

第
９

条
 

【
変

更
な

し
】

 

 （
原

子
炉

主
任

技
術

者
の

職
務

等
）

 

第
 
１

０
 
条

 

【
変

更
な

し
】

 

 

３
．
特

に
、
発

電
用

原
子

炉
主

任
技

術
者

が

保
安

の
監

督
に

支
障

を
来

す
こ

と
が

な

い
よ

う
、

上
位

者
等

と
の

関
係

に
お

い

て
独

立
性

が
確

保
さ

れ
て

い
る

こ
と

。

な
お

、
必

ず
し

も
工

場
又

は
事

業
所

の

保
安

組
織

か
ら

発
電

用
原

子
炉

主
任

技

術
者

が
独

立
し

て
い

る
こ

と
が

求
め

ら

れ
る

も
の

で
は

な
い

。
 

（
原

子
炉

主
任

技
術

者
の

選
任

）
 

第
９

条
 

【
変

更
な

し
】

 

 

 
 

 

４
．
電

気
主

任
技

術
者

及
び

ボ
イ

ラ
ー
・
タ

ー
ビ

ン
主

任
技

術
者

が
保

安
の

監
督

の

責
務

を
十

分
に

果
た

す
こ

と
が

で
き

る

よ
う

に
す

る
た

め
、

電
気

事
業

法
第

４

３
条

第
４

項
に

規
定

す
る

要
件

を
満

た

す
こ

と
を

含
め

、
職

務
範

囲
及

び
そ

の

内
容

に
つ

い
て

適
切

に
定

め
ら

れ
て

い

る
こ

と
。

ま
た

、
電

気
主

任
技

術
者

及

び
ボ

イ
ラ

ー
・

タ
ー

ビ
ン

主
任

技
術

者

が
保

安
の

監
督

を
適

切
に

行
う

上
で

、

必
要

な
権

限
及

び
組

織
上

の
位

置
付

け

が
な

さ
れ

て
い

る
こ

と
。

 

（
品

質
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
シ

ス
テ

ム
計

画
）

 

第
３

条
 

【
変

更
な

し
】

 

  （
原

子
力

発
電

安
全

運
営

委
員

会
）

 

第
８

条
 

【
変

更
な

し
】

 

 （
原

子
炉

主
任

技
術

者
の

選
任

）
 

第
９

条
の

２
 

【
変

更
な

し
】

 

 （
電

気
主

任
技

術
者

お
よ

び
ボ

イ
ラ

ー
・

タ
ー

ビ
ン

主
任

技
術

者
の

選

任
）

 

第
１

０
条

の
２

 

【
変

更
な

し
】

 

 

 
 

 

５
．
発

電
用

原
子

炉
主

任
技

術
者

、
電

気
主

任
技

術
者

及
び

ボ
イ

ラ
ー

・
タ

ー
ビ

ン

主
任

技
術

者
が

相
互

の
職

務
に

つ
い

て

情
報

を
共

有
し

、
意

思
疎

通
を

図
る

こ

と
が

定
め

ら
れ

て
い

る
こ

と
。

 

（
原

子
力

発
電

安
全

運
営

委
員

会
）

 

第
８

条
 

【
変

更
な

し
】

 

 （
原

子
炉

主
任

技
術

者
の

職
務

等
）

 

第
１

０
条

 

【
変

更
な

し
】

 

 （
電

気
主

任
技

術
者

お
よ

び
ボ

イ
ラ

ー
・

タ
ー

ビ
ン

主
任

技
術

者
の

職
務

等
）

 

第
１

０
条

の
２

 

【
変

更
な

し
】
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保
安

規
定

審
査

基
準

の
要

求
事

項
に
対

す
る

保
安

規
定

へ
の

記
載
内

容
 

関
連

す
る

実
用

炉
規

則
 

保
安

規
定

審
査

基
準

 
原

子
炉

施
設

保
安

規
定

 
社

内
規

定
文

書
 

記
載

す
べ

き
内

容
 

記
載

の
考

え
方

 
該

当
規

定
文

書
 

記
載

内
容

の
概

要
 

七
 

発
電

用
原

子
炉

施
設

の
運

転
及

び
管

理
を

行
う

者
に

対
す

る
保

安

教
育

に
関

す
る

こ
と

で
あ

っ
て

次

に
掲

げ
る

も
の

 

実
用

炉
規

則
第

9
2
条

第
1
項

第
7
号

 

【
保

安
教

育
】

 

 
 

 
 

イ
 

保
安

教
育

の
実

施
方

針
（

実

施
計

画
の

策
定

を
含

む
。
）
に

関

す
る

こ
と

。
 

ロ
 

保
安

教
育

の
内

容
に

関
す

る

こ
と

で
あ

っ
て

次
に

掲
げ

る
も

の
 

（
１

）
関

係
法

令
及

び
保

安
規

定

の
遵

守
に

関
す

る
こ

と
。

 

（
２

）
発

電
用

原
子

炉
施

設
の

構

造
、

性
能

及
び

運
転

に
関

す
る

こ
と

。
 

（
３

）
放

射
線

管
理

に
関

す
る

こ

と
。

 

（
４

）
核

燃
料

物
質

及
び

核
燃

料

物
質

に
よ

っ
て

汚
染

さ
れ

た
物

の
取

扱
い

に
関

す
る

こ
と

。
 

（
５

）
非

常
の

場
合

に
講

ず
べ

き

処
置

に
関

す
る

こ
と

。
 

ハ
 

そ
の

他
発

電
用

原
子

炉
施

設

に
係

る
保

安
教

育
に

関
し

必
要

な
事

項
 

１
．

発
電

用
原

子
炉

施
設

の
運

転
及

び
管

理
を

行
う

者
（

役
務

を
供

給
す

る
事

業

者
に

属
す

る
者

を
含

む
。

以
下

「
従

業

員
」
と

い
う

。
）
に

つ
い

て
、
保

安
教

育

実
施

方
針

が
定

め
ら

れ
て

い
る

こ
と

。
 

２
．
従

業
員

に
つ

い
て

、
保

安
教

育
実

施
方

針
に

基
づ

き
、

保
安

教
育

実
施

計
画

を

定
め

、
計

画
的

に
保

安
教

育
を

実
施

す

る
こ

と
が

定
め

ら
れ

て
い

る
こ

と
。

 

３
．
従

業
員

に
つ

い
て

、
保

安
教

育
実

施
方

針
に

基
づ

い
た

保
安

教
育

実
施

状
況

を

確
認

す
る

こ
と

が
定

め
ら

れ
て

い
る

こ

と
。

 

４
．

燃
料

取
替

に
関

す
る

業
務

の
補

助
及

び
放

射
性

廃
棄

物
取

扱
設

備
に

関
す

る

業
務

の
補

助
を

行
う

従
業

員
に

つ
い

て

は
、

当
該

業
務

に
係

る
保

安
教

育
を

実

施
す

る
こ

と
が

定
め

ら
れ

て
い

る
こ

と
。

 

５
．
保

安
教

育
の

内
容

に
つ

い
て

、
関

係
法

令
及

び
保

安
規

定
へ

の
抵

触
を

起
こ

さ

な
い

こ
と

を
徹

底
す

る
観

点
か

ら
、

具

体
的

な
保

安
教

育
の

内
容

、
そ

の
見

直

し
の

頻
度

等
に

つ
い

て
明

確
に

定
め

ら

れ
て

い
る

こ
と

。
 

（
所

員
へ

の
保

安
教

育
）

第
１

３
１

条
 

【
変

更
な

し
】

 

 （
請

負
会

社
従

業
員

へ
の

保
安

教
育

）
 

第
１

３
２

条
 

 

【
変

更
な

し
】

 

 

      

        

    

八
 

発
電

用
原

子
炉

施
設

の
運

転
に

関
す

る
こ

と
で

あ
っ

て
、

次
に

掲

げ
る

も
の

 

実
用

炉
規

則
第

9
2
条

第
1
項

第
8
号

イ

か
ら

ハ
ま

で
 

【
発

電
用

原
子

炉
施

設
の

運
転

に
関

す
る

体
制

、
確

認
す

べ
き

事
項

、
異

状
が

あ

っ
た

場
合

の
措

置
等

】
 

 
 

 
 

イ
 

発
電

用
原

子
炉

の
運

転
を

行

う
体

制
の

整
備

に
関

す
る

こ

と
。

 

ロ
 

発
電

用
原

子
炉

の
運

転
に

当

た
っ

て
確

認
す

べ
き

事
項

及
び

運
転

の
操

作
に

必
要

な
事

項
 

ハ
 

異
状

が
あ

っ
た

場
合

の
措

置

に
関

す
る

こ
と

（
第

十
五

号
に

掲
げ

る
も

の
を

除
く

。
）
。

 

     

１
．

発
電

用
原

子
炉

の
運

転
に

必
要

な
運

転
員

の
確

保
に

つ
い

て
定

め
ら

れ
て

い

る
こ

と
。

 

（
運

転
員

等
の

確
保

）
 

第
１

３
条

 

【
変

更
な

し
】

 

 

 
 

 

２
．

発
電

用
原

子
炉

施
設

の
運

転
管

理
に

係
る

組
織

内
規

程
類

を
作

成
す

る
こ

と

が
定

め
ら

れ
て

い
る

こ
と

。
 

（
運

転
管

理
業

務
）

 

第
１

３
条

の
２

 

【
変

更
な

し
】

 

 

（
運

転
管

理
に

関
す

る
社

内
標

準
の

作
成

）
 

第
１

５
条

 

【
変

更
な

し
】

 

 

 
 

 

３
．

運
転

員
の

引
継

時
に

実
施

す
べ

き
事

項
に

つ
い

て
定

め
ら

れ
て

い
る

こ
と

。
 

（
引

 
継

）
 

第
１

６
条
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保
安

規
定

審
査

基
準

の
要

求
事

項
に
対

す
る

保
安

規
定

へ
の

記
載
内

容
 

関
連

す
る

実
用

炉
規

則
 

保
安

規
定

審
査

基
準

 
原

子
炉

施
設

保
安

規
定

 
社

内
規

定
文

書
 

記
載

す
べ

き
内

容
 

記
載

の
考

え
方

 
該

当
規

定
文

書
 

記
載

内
容

の
概

要
 

                                                     

【
変

更
な

し
】

 

 

４
．

発
電

用
原

子
炉

の
起

動
そ

の
他

の
発

電
用

原
子

炉
の

運
転

に
当

た
っ

て
確

認
す

べ
き

事
項

に
つ

い
て

定
め

ら
れ

て
い

る
こ

と
。

 

（
運

転
管

理
業

務
）

 

第
１

３
条

の
２

 

【
変

更
な

し
】

 

 

（
原

子
炉

起
動

前
の

確
認

事
項

）
 

第
１

７
条

 

【
変

更
な

し
】

 

 

 
 

 

５
．
地

震
、
火

災
、
有

毒
ガ

ス
（

予
期

せ
ず

発
生

す
る

も
の

を
含

む
。
）

等
の

発
生

時
に

講
ず

べ
き

措
置

に
つ

い
て

定
め

ら
れ

て
い

る
こ

と
。

 

（
火

災
発

生
時

の
体

制
の

整
備

）
 

第
１

８
条

 

【
変

更
な

し
】

 

 

（
内

部
溢

水
発

生
時

の
体

制
の

整
備

）
 

第
１

８
条

の
２

 

【
変

更
な

し
】

 

（
火

山
影

響
等

発
生

時
の

体
制

の
整

備
）

 

第
１

８
条

の
２

の
２

 

【
変

更
な

し
】

 

 （
そ

の
他

自
然

災
害

発
生

時
等

の
体

制
の

整
備

）
 

第
１

８
条

の
３

 

【
変

更
な

し
】

 

 

（
有

毒
ガ

ス
発

生
時

の
体

制
の

整
備

）
 

第
１

８
条

の
３

の
２

 

【
変

更
な

し
】

 

 （
資

機
材

等
の

整
備

）
 

第
１

８
条

の
４

 

【
変

更
な

し
】

 

 （
重

大
事

故
等

発
生

時
の

体
制

の
整

備
）

 

第
１

８
条

の
５

 

【
変

更
な

し
】

 

 添
付

２
 

火
災

、
内

部
溢

水
、

火
山

影
響

等
、

自
然

災
害

お
よ

び
有

毒
ガ

ス
発

生
時

の
対

応
に

係
る

実
施

基
準

（
第

１
８

条
、

第
１

８
条

の
２

、

第
１

８
条

の
２

の
２

、
第

１
８

条
の

３
お

よ
び

第
１

８
条

の
３

の
２

関

連
）

 

１
 
火

災
 

保
全

計
画

課
長

は
、

火
災

発
生

時
に

お
け

る
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
を

行
う

体
制

の
整

備
と

し
て

、
次

の
１

．
１

項
か

ら
１

．
５

項
を

含
む

火
災

防
護

計
画

を
策

定
し

、
所

長
の

承
認

を
得

る
。

ま
た

、
各

課
（

室
）

長
は

、
火

災
防

護
計

画
に

基
づ

き
、

火
災

発
生

時
に

お
け

る
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
を

行
う

た
め

に
必

要
な

体
制

お
よ

び
手

順
の

整
備

を
実

施
す

る
。

 
 

（
中

略
）

 
 １

．
３

 
教

育
訓

練
の

実
施

 
所

長
室

長
、

放
射

線
管

理
課

長
、

発
電

室
長

お
よ

び
保

全
計

画
課

長
は

、
火

災
防

護
の

対
応

に
関

す
る

以
下

の
教

育
訓

練
を

定
期

的
に

実
施

す
る

。
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保
安

規
定

審
査

基
準

の
要

求
事

項
に
対

す
る

保
安

規
定

へ
の

記
載
内

容
 

関
連

す
る

実
用

炉
規

則
 

保
安

規
定

審
査

基
準

 
原

子
炉

施
設

保
安

規
定

 
社

内
規

定
文

書
 

記
載

す
べ

き
内

容
 

記
載

の
考

え
方

 
該

当
規

定
文

書
 

記
載

内
容

の
概

要
 

                                            

(
1
)
 
火

災
防

護
教

育
 

ａ
．

所
長

室
長

、
放

射
線

管
理

課
長

、
発

電
室

長
お

よ
び

保
全

計
画

課
長

は
、

全
所

員
に

対
し

て
、

以
下

の
教

育
訓

練
を

実
施

す
る

。
ま

た
、

専
属

消
防

隊
に

対
し

て
、

以
下

の
教

育
訓

練
が

実
施

さ
れ

て
い

る
こ

と
を

確
認

す
る

。
 

(
a
)
 
原

子
炉

施
設

内
の

火
災

区
域

ま
た

は
火

災
区

画
に

設
置

さ
れ

る
安

全
機

能
を

有
す

る
構

築
物

、
系

統
お

よ
び

機
器

な
ら

び
に

重
大

事
故

等
対

処
施

設
の

機
能

を
火

災
か

ら
防

護
す

る
こ

と
を

目
的

と
し

て
、

火
災

か
ら

防
護

す
べ

き
機

器
等

の
火

災
の

発
生

防
止

、
火

災
の

早
期

感
知

お
よ

び
消

火
な

ら
び

に
火

災
の

影
響

軽
減

の
そ

れ
ぞ

れ
を

考
慮

し
た

教
育

訓
練

 
(
b
)
 
原

子
炉

施
設

内
の

火
災

区
域

ま
た

は
火

災
区

画
に

設
置

さ
れ

る
安

全
機

能
を

有
す

る
構

築
物

、
系

統
お

よ
び

機
器

を
火

災
か

ら
防

護
す

る
こ

と
を

目
的

と
し

た
可

燃
物

の
持

込
み

管
理

に
つ

い
て

の
教

育
訓

練
 

(
c
)
 
安

全
施

設
を

外
部

火
災

か
ら

防
護

す
る

た
め

に
必

要
な

以
下

の
教

育
訓

練
 

ア
．

外
部

火
災

発
生

時
の

消
火

活
動

に
関

す
る

教
育

訓
練

 
イ

．
外

部
火

災
に

よ
る

ば
い

煙
発

生
時

お
よ

び
有

毒
ガ

ス
発

生
時

に
お

け
る

外
気

取
入

ダ
ン

パ
の

閉
止

、
換

気
空

調
系

の
停

止
ま

た
は

閉
回

路
循

環
運

転
に

よ
り

、
建

屋
内

へ
の

ば
い

煙
お

よ
び

有
毒

ガ
ス

の
侵

入
を

防
止

す
る

こ
と

に
つ

い
て

の
教

育
訓

練
 

ウ
．

森
林

火
災

か
ら

外
部

火
災

防
護

施
設

を
防

護
す

る
た

め
の

防
火

帯
の

設
定

に
係

る
教

育
訓

練
 

エ
．

近
隣

の
産

業
施

設
の

火
災

・
爆

発
か

ら
外

部
火

災
防

護
施

設
を

防
護

す
る

た
め

に
、

離
隔

距
離

を
確

保
す

る
こ

と
に

つ
い

て
の

教
育

訓
練

 
オ

．
モ

ニ
タ

ポ
ス

ト
が

外
部

火
災

の
影

響
を

受
け

た
場

合
の

代
替

設
備

を
防

火
帯

の
内

側
に

設
置

す
る

こ
と

に
つ

い
て

の
教

育
訓

練
 

(
d
)
 
火

災
が

発
生

し
た

場
合

の
消

火
活

動
お

よ
び

内
部

溢
水

を
考

慮
し

た
消

火
活

動
に

関
す

る
教

育
訓

練
 

 
（

中
略

）
 

 
１

．
５

 
手

順
書

の
整

備
 

 
（

中
略

）
 

 
(
2
)
 
各

課
（

室
）

長
（

当
直

課
長

お
よ

び
当

直
長

を
除

く
。

）
は

、
火

災
発

生
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

を
行

う
た

め
に

必
要

な
体

制
の

整
備

と
し

て
、

以
下

の
活

動
を

実
施

す
る

こ
と

を
社

内
標

準
に

定
め

る
。

 
 

（
中

略
）

 
 

ｒ
．

火
災

予
防

活
動

（
可

燃
物

管
理

）
 

(
a
)
 
保

全
計

画
課

長
は

、
原

子
炉

施
設

の
安

全
機

能
を

有
す

る
構

築
物

、
系

統
お

よ
び

機
器

を
設

置
す

る
火

災
区

域
ま

た
は

火
災

区
画

に
つ

い
て

は
、

当
該

施
設

を
火

災
か

ら
防

護
す

る
た

め
、

恒
設

機
器

お
よ

び
点

検
等

に
使

用
す

る
可

燃
物

（
資

機
材

）
の

総
発

熱
量

が
、

制
限

発
熱

量
を

超
え

な
い

管
理

（
持

込
み

と
保

管
）

を
実

施
す

る
。

 
(
b
）
保

全
計

画
課

長
は

、
ケ

ー
ブ

ル
ト

レ
イ

を
除

く
電

線
管

等
に

敷
設

す
る

火
災

防
護

対
象

ケ
ー

ブ
ル
（

電
気

盤
お

よ
び

制
御

盤
を

除
く

。
）（

以
下

、
「

火
災

防
護

対
象

ケ
ー

ブ
ル

」
と

い
う

。
）
に

つ
い

て
、
火

災
源

に
対

す
る

対
策

を
考

慮
し

た
系

統
分

離
対

策
に

係
る

運
用

を
行

う
場

合
※
 
、

火
災

防
護

対
象

ケ
ー

ブ
ル

か
ら

水
平

距
離

6
m
の

範
囲

内
は

、
可

燃
性

物
質

を
原

則
持

ち
込

ま
な

い
運

用
と

し
て

、
原

子
炉

容
器

に
燃

料
が

装
荷

さ
れ

て
い

る
期

間
は

、
当

該
範

囲
内

に
原

子
炉

の
安

全
確

保
等

に
必

要
な

資
機

材
の

可
燃

性
物

質
以

外
を

持
ち

込
ま

な
い

管
理

を
実

施
す

る
。

 
な

お
、
各

課
（

室
）

長
は

、
原

子
炉

容
器

に
燃

料
が

装
荷

さ
れ

て
い

る
期

間
に

お
い

て
、
当

該
範

囲
内

に
原

子
炉

の
安

全
確

保
等

に
必

要
な

          ・
原

子
炉

施
設

内
の

火
災

区
域

ま
た

は
火

災
区

画
に

設
置

さ
れ

る
安

全
機

能
を

有
す

る
構

築
物

、
系

統
お

よ
び

機

器
を

火
災

か
ら

防
護

す
る

こ
と

を
目

的
と

し
た

可
燃

物
の

持
込

み
管

理
に

つ
い

て
の

教
育

訓
練

を
実

施
す

る
。

 

                            ・
火

災
防

護
対

象
ケ

ー
ブ

ル
に

つ
い

て
、
火

災
源

に
対

す
る

対
策

を
考

慮
し

た
系

統
分

離
対

策
を

行
う

場
合

、
火

災

防
護

対
象

ケ
ー

ブ
ル

か
ら

水
平

距
離

6
m
の

範
囲

内
は

、
可

燃
性

物
質

を
原

則

持
ち

込
ま

な
い

運
用

を
実

施
す

る
。

 

   

          ・
火

災
防

護
通

達
 

・
火

災
防

護
計

画
 

                                ・
火

災
防

護
通

達
 

・
火

災
防

護
計

画
 

       

          従
前

は
、
以

下
の

教
育

を
定

期
的

に
実

施
す

る
旨

を

記
載

し
て

い
た

。
 

a
.
火

災
区

域
及

び
火

災
区

画
の

設
定

 

b
.
火

災
か

ら
防

護
す

べ
き

安
全

機
能

を
有

す
る

構

築
物

、
系

統
及

び
機

器
 

c
.
火

災
の

発
生

防
止

対
策

 

d
.
火

災
感

知
設

備
 

e
.
消

火
設

備
 

f
.
火

災
の

影
響

軽
減

対
策

 

g
.
火

災
影

響
評

価
 

 今
回

、
原

子
炉

施
設

内
の

火
災

区
域

ま
た

は
火

災
区

画
に

設
置

さ
れ

る
安

全
機

能
を

有
す

る
構

築
物

、
系

統
お

よ
び

機
器

を
火

災
か

ら
防

護
す

る
こ

と
を

目

的
と

し
た

可
燃

物
の

持
込

み
管

理
に

つ
い

て
の

教

育
訓

練
に

係
る

事
項

を
反

映
す

る
。

 

                  従
前

の
可

燃
物

管
理

に
加

え
、
火

災
防

護
対

象
ケ

ー

ブ
ル

に
つ

い
て

、
火

災
源

に
対

す
る

対
策

を
考

慮
し

た
系

統
分

離
対

策
を

行
う

場
合

、
火

災
防

護
対

象
ケ

ー
ブ

ル
か

ら
水

平
距

離
6
m
の

範
囲

内
は

、
可

燃
性

物

質
を

原
則

持
ち

込
ま

な
い

運
用

を
反

映
す

る
。
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保
安

規
定

審
査

基
準

の
要

求
事

項
に
対

す
る

保
安

規
定

へ
の

記
載
内

容
 

関
連

す
る

実
用

炉
規

則
 

保
安

規
定

審
査

基
準

 
原

子
炉

施
設

保
安

規
定

 
社

内
規

定
文

書
 

記
載

す
べ

き
内

容
 

記
載

の
考

え
方

 
該

当
規

定
文

書
 

記
載

内
容

の
概

要
 

資
機

材
の

可
燃

性
物

質
を

持
ち

込
む

必
要

が
あ

る
場

合
に

は
、
当

該
可

燃
性

物
質

を
火

災
源

と
す

る
火

災
が

火
災

防
護

対
象

ケ
ー

ブ
ル

に
影

響
を

及
ぼ

さ
な

い
よ

う
に

、
早

期
に

火
災

を
感

知
し

消
火

す
る

た
め

の
措

置
と

し
て

、
監

視
人

の
配

置
お

よ
び

消
火

設
備

の
配

備
等

を
実

施
す

る
。

 
ま

た
、
各

課
（

室
）

長
は

、
火

災
防

護
対

象
ケ

ー
ブ

ル
か

ら
水

平
距

離
6
m
の

範
囲

外
は

、
当

該
場

所
で

発
生

す
る

火
災

が
火

災
防

護
対

象
ケ

ー
ブ

ル
に

影
響

を
及

ぼ
さ

な
い

よ
う

に
、
早

期
に

火
災

を
感

知
し

消
火

す
る

た
め

の
措

置
と

し
て

、
火

災
感

知
設

備
に

よ
る

監
視

お
よ

び
消

火
器

・
消

火
栓

等
を

用
い

た
消

火
活

動
を

実
施

す
る

。
 

※
：
互

い
に

相
違

す
る

系
列

の
火

災
防

護
対

象
ケ

ー
ブ

ル
の

い
ず

れ
か

一
方

の
ケ

ー
ブ

ル
の

周
囲

の
火

災
源

に
対

し
て

対
策

を
講

じ
る

こ
と

を
基

本
と

し
、
固

定
火

災
源
（

火
災

区
域

ま
た

は
火

災
区

画
内

に
常

に
設

置
ま

た
は

保
管

し
て

い
る

火
災

防
護

対
象

ケ
ー

ブ
ル

以
外

の
設

備
の

可
燃

性
物

質
（

火
災

防
護

対
象

ケ
ー

ブ
ル

に
火

災
に

よ
る

影
響

を
及

ぼ
さ

な
い

も
の

を
除

く
。
）
）
と

な
る

火
災

防
護

対
象

機
器

等
を

設
置

し
て

い
る

火
災

区
域

ま
た

は
火

災
区

画
に

お
い

て
は

、
当

該
の

火
災

防
護

対
象

機
器

等
の

系
列

と
相

違
す

る
系

列
の

火
災

防
護

対
象

ケ
ー

ブ
ル

の
周

囲
の

火
災

源
に

対
し

て
対

策
を

講
じ

る
こ

と
を

い
う

。
 

 
(
c
)
 
保

全
計

画
課

長
は

、
重

大
事

故
等

対
処

施
設

を
設

置
す

る
屋

外
の

火
災

区
域

に
つ

い
て

は
、

当
該

施
設

を
火

災
か

ら
防

護
す

る
た

め
、

可
燃

物
を

置
か

な
い

管
理

を
実

施
す

る
。

 
 

（
以

下
略

）
 

 添
付

３
 

重
大

事
故

等
お

よ
び

大
規

模
損

壊
対

応
に

係
る

実
施

基
準

（
第

１
８

条
の

５
お

よ
び

第
１

８
条

の
６

関
連

）
 

【
変

更
な

し
】

 

 

    ・
火

災
防

護
対

象
ケ

ー
ブ

ル
に

つ
い

て
、
火

災
源

に
対

す
る

対
策

を
考

慮
し

た
系

統
分

離
対

策
を

行
う

場
合

、
火

災

防
護

対
象

ケ
ー

ブ
ル

か
ら

水
平

距
離

6
m

の
範

囲
外

の
早

期
に

火
災

を
感

知

し
消

火
す

る
運

用
を

実
施

す
る

。
 

    ・
火

災
防

護
通

達
 

・
火

災
防

護
計

画
 

 

    従
前

の
消

火
活

動
に

加
え

、
火

災
防

護
対

象
ケ

ー
ブ

ル
に

つ
い

て
、
火

災
源

に
対

す
る

対
策

を
考

慮
し

た

系
統

分
離

対
策

を
行

う
場

合
、
火

災
防

護
対

象
ケ

ー

ブ
ル

か
ら

水
平

距
離

6
m
の

範
囲

外
の

早
期

に
火

災

を
感

知
し

消
火

す
る

運
用

を
反

映
す

る
。

 

６
．

原
子

炉
冷

却
材

の
水

質
の

管
理

に
つ

い
て

定
め

ら
れ

て
い

る
こ

と
。

 

（
水

質
管

理
）

 

第
１

９
条

 

【
変

更
な

し
】

 

 

 
 

 

７
．

発
電

用
原

子
炉

施
設

の
重

要
な

機
能

に
関

し
て

、
安

全
機

能
を

有
す

る
系

統

及
び

機
器

、
重

大
事

故
等

対
処

設
備
（

特

定
重

大
事

故
等

対
処

施
設

を
構

成
す

る

設
備

を
含

む
。
）
等

に
つ

い
て

、
運

転
状

態
に

対
応

し
た

運
転

上
の

制
限

（
L
i
m
i
t
i
n
g
 

C
o
n
d
i
t
i
o
n
s
 

f
o
r
 

O
p
e
r
a
t
i
o
n
。

以
下

「
Ｌ

Ｃ
Ｏ

」
と

い

う
。
）
、

Ｌ
Ｃ

Ｏ
を

逸
脱

し
て

い
な

い
こ

と
の

確
認
（

以
下
「

サ
ー

ベ
イ

ラ
ン

ス
」

と
い

う
。
）
の

実
施

方
法

及
び

頻
度

、
Ｌ

Ｃ
Ｏ

を
逸

脱
し

た
場

合
に

要
求

さ
れ

る

措
置
（

以
下

単
に
「

要
求

さ
れ

る
措

置
」

と
い

う
。
）
並

び
に

要
求

さ
れ

る
措

置
の

完
了

時
間

（
A
l
l
o
w
e
d
 
O
u
t
a
g
e
 
T
i
m
e
。

以
下
「

Ａ
Ｏ

Ｔ
」
と

い
う

。
）
が

定
め

ら

れ
て

い
る

こ
と

。
 

な
お

、
Ｌ

Ｃ
Ｏ

等
は

、
許

可
を

受
け

た

と
こ

ろ
に

よ
る

安
全

解
析

の
前

提
条

件

又
は

そ
の

他
の

設
計

条
件

を
満

足
す

る

よ
う

に
定

め
ら

れ
て

い
る

こ
と

。
 

第
２

０
条

～
第

８
６

条
の

２
 【

変
更

な
し

】
 

 

 
 

 

８
．

サ
ー

ベ
イ

ラ
ン

ス
の

実
施

方
法

に
つ

（
運

転
上

の
制

限
の

確
認

）
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保
安

規
定

審
査

基
準

の
要

求
事

項
に
対

す
る

保
安

規
定

へ
の

記
載
内

容
 

関
連

す
る

実
用

炉
規

則
 

保
安

規
定

審
査

基
準

 
原

子
炉

施
設

保
安

規
定

 
社

内
規

定
文

書
 

記
載

す
べ

き
内

容
 

記
載

の
考

え
方

 
該

当
規

定
文

書
 

記
載

内
容

の
概

要
 

い
て

は
、

確
認

す
る

機
能

が
必

要
と

な

る
事

故
時

等
の

条
件

で
必

要
な

性
能

が

発
揮

で
き

る
か

ど
う

か
を

確
認

（
以

下

「
実

条
件

性
能

確
認

」
と

い
う

。
）
す

る

た
め

に
十

分
な

方
法

（
事

故
時

等
の

条

件
を

模
擬

で
き

な
い

場
合

等
に

お
い

て

は
、

実
条

件
性

能
確

認
に

相
当

す
る

方

法
で

あ
る

こ
と

を
検

証
し

た
代

替
の

方

法
を

含
む

。
）

が
定

め
ら

れ
て

い
る

こ

と
。

ま
た

、
サ

ー
ベ

イ
ラ

ン
ス

及
び

要

求
さ

れ
る

措
置

を
実

施
す

る
時

期
の

延

長
に

関
す

る
考

え
方

、
サ

ー
ベ

イ
ラ

ン

ス
の

際
の

Ｌ
Ｃ

Ｏ
の

取
扱

い
等

が
定

め

ら
れ

て
い

る
こ

と
。

 

第
８

７
条

 

【
変

更
な

し
】

 

９
．
Ｌ

Ｃ
Ｏ

を
逸

脱
し

た
場

合
に

つ
い

て
、

事
象

発
見

か
ら

Ｌ
Ｃ

Ｏ
に

係
る

判
断

ま

で
の

対
応

目
安

時
間

等
を

組
織

内
規

程

類
に

定
め

る
こ

と
及

び
要

求
さ

れ
る

措

置
等

の
取

扱
方

法
が

定
め

ら
れ

て
い

る

こ
と

。
 

（
運

転
上

の
制

限
を

満
足

し
な

い
場

合
）

 

第
８

８
条

 

【
変

更
な

し
】

 

 
 

 

１
０

．
Ｌ

Ｃ
Ｏ

に
係

る
記

録
の

作
成

に
つ

い
て

定
め

ら
れ

て
い

る
こ

と
。

 

（
運

転
上

の
制

限
に

関
す

る
記

録
）

 

第
９

０
条

 

【
変

更
な

し
】

 

 
 

 

１
１

．
Ｌ

Ｃ
Ｏ

を
逸

脱
し

た
場

合
の

ほ
か

、

緊
急

遮
断

等
の

異
常

発
生

時
や

監
視

項

目
が

警
報

設
定

値
を

超
過

す
る

な
ど

の

異
状

が
あ

っ
た

場
合

の
基

本
的

対
応

事

項
及

び
講

ず
べ

き
措

置
並

び
に

異
常

収

束
後

の
措

置
に

つ
い

て
定

め
ら

れ
て

い

る
こ

と
。

 

（
運

転
管

理
業

務
）

 

第
１

３
条

の
２

 

【
変

更
な

し
】

 

 （
異

常
時

の
基

本
的

な
対

応
）

 

第
９

１
条

 

【
変

更
な

し
】

 

 （
異

常
時

の
措

置
）

 

第
９

２
条

 

【
変

更
な

し
】

 

 （
異

常
収

束
後

の
措

置
）

 

第
９

３
条

 

【
変

更
な

し
】

 

 添
付

１
 

異
常

時
の

運
転

操
作

基
準

（
第

9
2
条

関
連

）
 

【
変

更
な

し
】

 

 

 
 

 

１
２

．
Ｌ

Ｃ
Ｏ

が
設

定
さ

れ
て

い
る

設
備

等
に

つ
い

て
、

予
防

保
全

を
目

的
と

し

た
保

全
作

業
を

そ
の

機
能

が
要

求
さ

れ

て
い

る
発

電
用

原
子

炉
の

状
態

に
お

い

て
や

む
を

得
ず

行
う

場
合

に
は

、
当

該

保
全

作
業

が
限

定
さ

れ
、

原
則

と
し

て

Ａ
Ｏ

Ｔ
内

に
完

了
す

る
こ

と
と

し
、

必

要
な

安
全

措
置

を
定

め
、

確
率

論
的

リ

ス
ク

評
価
（

Ｐ
Ｒ

Ａ
：
P
r
o
b
a
b
i
l
i
s
t
i
c
 

R
i
s
k
 A
s
s
e
s
s
m
e
n
t
）
等

を
用

い
て

措
置

の
有

効
性

を
検

証
す

る
こ

と
が

定
め

ら

（
予

防
保

全
を

目
的

と
し

た
点

検
・

保
修

を
実

施
す

る
場

合
）

 

第
８

９
条

 

【
変

更
な

し
】
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保
安

規
定

審
査

基
準

の
要

求
事

項
に
対

す
る

保
安

規
定

へ
の

記
載
内

容
 

関
連

す
る

実
用

炉
規

則
 

保
安

規
定

審
査

基
準

 
原

子
炉

施
設

保
安

規
定

 
社

内
規

定
文

書
 

記
載

す
べ

き
内

容
 

記
載

の
考

え
方

 
該

当
規

定
文

書
 

記
載

内
容

の
概

要
 

れ
て

い
る

こ
と

。
 

 
（

構
成

お
よ

び
定

義
）

 

第
１

２
条

 

【
変

更
な

し
】

 

 

 
 

 

 
（

原
子

炉
冷

却
材

圧
力

バ
ウ

ン
ダ

リ
隔

離
弁

管
理

）
 

第
１

９
条

の
２

 

【
変

更
な

し
】

 

 

 
 

 

ニ
 

発
電

用
原

子
炉

の
運

転
期

間

に
関

す
る

こ
と

。
 

 

実
用

炉
規

則
第

9
2
条

第
1
項

第
8
号

二
 

【
発

電
用

原
子

炉
の

運
転

期
間

】
 

 
 

 
 

                                        

１
．

発
電

用
原

子
炉

の
運

転
期

間
の

範
囲

内
で

、
発

電
用

原
子

炉
を

運
転

す
る

こ

と
が

定
め

ら
れ

て
い

る
こ

と
。

 

（
原

子
炉

の
運

転
期

間
）

 
第

１
２

条
の

２
 

【
変

更
な

し
】

 
 

 
 

 

２
．

取
替

炉
心

の
安

全
性

評
価

を
行

う
こ

と
が

定
め

ら
れ

て
い

る
こ

と
。

な
お

、

取
替

炉
心

の
安

全
性

評
価

に
用

い
る

期

間
は

、
当

該
取

替
炉

心
に

つ
い

て
の

燃

料
交

換
の

間
隔

か
ら

定
ま

る
期

間
と

し

て
い

る
こ

と
。

 

（
燃

料
の

取
替

等
）

 
第

９
７

条
 

【
変

更
な

し
】

 
 

 
 

 

３
．

実
用

炉
規

則
第

９
２

条
第

２
項

第
１

号
に

基
づ

き
、

実
用

炉
規

則
第

９
２

条

第
１

項
第

８
号

ニ
に

掲
げ

る
発

電
用

原

子
炉

の
運

転
期

間
を

定
め

、
又

は
こ

れ

を
変

更
し

よ
う

と
す

る
場

合
は

、
申

請

書
に

発
電

用
原

子
炉

の
運

転
期

間
の

設

定
に

関
す

る
説

明
書

（
発

電
用

原
子

炉

の
運

転
期

間
を

変
更

し
よ

う
と

す
る

場

合
は

、
実

用
炉

規
則

第
８

２
条

第
４

項

の
見

直
し

の
結

果
を

記
載

し
た

書
類

を

含
む

。
以

下
単

に
「

説
明

書
」
と

い
う

。
）

が
添

付
さ

れ
て

い
る

こ
と

。
 

【
手

続
き

に
関

す
る

事
項

で
あ

り
、

保
安

規
定

に
は

、
記

載
な

し
】

 

 

 
 

 

４
．
発

電
用

原
子

炉
ご

と
に

、
説

明
書

に
記

載
さ

れ
た

①
発

電
用

原
子

炉
を

停
止

し

て
行

う
必

要
の

あ
る

点
検

及
び

検
査

の

間
隔

か
ら

定
ま

る
期

間
、

②
燃

料
交

換

の
間

隔
か

ら
定

ま
る

期
間

（
発

電
用

原

子
炉

起
動

か
ら

次
回

の
定

期
事

業
者

検

査
を

開
始

す
る

た
め

に
発

電
用

原
子

炉

を
停

止
す

る
ま

で
の

期
間

）
、
の

う
ち

い

ず
れ

か
短

い
期

間
の

範
囲

内
で

、
実

用

炉
規

則
第

５
５

条
に

定
め

る
定

期
事

業

者
検

査
を

実
施

す
べ

き
時

期
の

区
分

を

上
限

と
し

て
、

発
電

用
原

子
炉

の
運

転

期
間

（
定

期
事

業
者

検
査

が
終

了
し

た

日
か

ら
次

回
の

定
期

事
業

者
検

査
を

開

始
す

る
た

め
に

発
電

用
原

子
炉

を
停

止

す
る

ま
で

の
期

間
）

が
記

載
さ

れ
て

い

る
こ

と
。

な
お

、
発

電
用

原
子

炉
の

運

転
期

間
の

設
定

に
当

た
っ

て
は

、
発

電

用
原

子
炉

を
起

動
し

て
か

ら
定

期
事

業

【
手

続
き

に
関

す
る

事
項

で
あ

り
、

保
安

規
定

に
は

、
記

載
な

し
】

 

 

 
 

 

93



保
安

規
定

審
査

基
準

の
要

求
事

項
に
対

す
る

保
安

規
定

へ
の

記
載
内

容
 

関
連

す
る

実
用

炉
規

則
 

保
安

規
定

審
査

基
準

 
原

子
炉

施
設

保
安

規
定

 
社

内
規

定
文

書
 

記
載

す
べ

き
内

容
 

記
載

の
考

え
方

 
該

当
規

定
文

書
 

記
載

内
容

の
概

要
 

                           

者
検

査
が

終
了

す
る

ま
で

の
期

間
も

考

慮
し

て
い

る
こ

と
。

 

実
用

炉
規

則
第

８
２

条
第

４
項

の
見

直
し

の
結

果
の

内
容

は
、「

実
用

発
電

用

原
子

炉
施

設
に

お
け

る
高

経
年

化
対

策

実
施

ガ
イ

ド
」（

原
管

Ｐ
発

第
１

３
０

６

１
９

８
号

（
平

成
２

５
年

６
月

１
９

日

原
子

力
規

制
委

員
会

決
定

）
）
を

参
考

と

し
て

記
載

し
て

い
る

こ
と

。
 

５
．
特

に
、
同

結
果

に
お

い
て

、
発

電
用

原

子
炉

の
運

転
期

間
の

変
更

に
伴

う
長

期

施
設

管
理

方
針

の
変

更
の

有
無

及
び

そ

の
理

由
が

明
ら

か
と

な
っ

て
い

る
こ

と
。

 

【
運

転
期

間
の

延
長

は
実

施
し

て
い

な
い

こ
と

か
ら

、
該

当
な

し
】

 

 

 
 

 

６
．

発
電

用
原

子
炉

の
運

転
期

間
を

延
長

す
る

場
合

に
は

、
実

用
炉

規
則

第
５

５

条
に

定
め

る
定

期
事

業
者

検
査

を
実

施

す
べ

き
時

期
の

区
分

を
上

限
と

し
て

、

段
階

的
に

延
長

す
る

こ
と

と
な

っ
て

い

る
こ

と
。

 

【
運

転
期

間
の

延
長

は
実

施
し

て
い

な
い

こ
と

か
ら

、
該

当
な

し
】

 

 

 
 

 

７
．

運
転

期
間

が
１

３
月

を
超

え
る

延
長

の
場

合
に

は
、

当
該

延
長

に
伴

う
許

可

を
受

け
た

と
こ

ろ
に

よ
る

基
本

設
計

な

い
し

基
本

的
設

計
方

針
に

則
し

た
影

響

評
価

の
結

果
が

説
明

書
に

記
載

さ
れ

て

い
る

こ
と

。
 

【
運

転
期

間
の

延
長

は
実

施
し

て
い

な
い

こ
と

か
ら

、
該

当
な

し
】

 

 

 
 

 

８
．

説
明

書
に

記
載

さ
れ

た
燃

料
交

換
の

間
隔

か
ら

定
ま

る
期

間
に

つ
い

て
は

、

期
間

を
変

更
し

た
後

に
お

い
て

も
発

電

用
原

子
炉

の
安

全
性

に
つ

い
て

許
可

を

受
け

た
と

こ
ろ

に
よ

る
基

本
設

計
な

い

し
基

本
的

設
計

方
針

を
満

た
し

て
い

る

こ
と

。
 

【
運

転
期

間
の

延
長

は
実

施
し

て
い

な
い

こ
と

か
ら

、
該

当
な

し
】

 

 

 
 

 

ホ
 

発
電

用
原

子
炉

施
設

の
運

転

の
安

全
審

査
に

関
す

る
こ

と
。

 

 

実
用

炉
規

則
第

9
2
条

第
1
項

第
8
号

ホ
 

【
発

電
用

原
子

炉
施

設
の

運
転

の
安

全
審

査
】

 

 
 

 
 

１
．

発
電

用
原

子
炉

施
設

の
保

安
に

関
す

る
重

要
事

項
及

び
発

電
用

原
子

炉
施

設

の
保

安
運

営
に

関
す

る
重

要
事

項
を

審

議
す

る
委

員
会

の
設

置
、

構
成

及
び

審

議
事

項
に

つ
い

て
定

め
ら

れ
て

い
る

こ

と
。

 

（
原

子
力

発
電

安
全

委
員

会
）

 
第

 
６

 
条

 
 

【
変

更
な

し
】

 
 （

原
子

力
発

電
安

全
運

営
委

員
会

）
 

第
８

条
 

【
変

更
な

し
】

 
 

    

    

     

九
 

管
理

区
域

、
保

全
区

域
及

び
周

辺

監
視

区
域

の
設

定
並

び
に

こ
れ

ら

の
区

域
に

係
る

立
入

制
限

等
に

関

す
る

こ
と

。
 

   

実
用

炉
規

則
第

9
2
条

第
1
項

第
9
号
【

管

理
区

域
、

保
全

区
域

及
び

周
辺

監
視

区

域
の

設
定

等
】

 

 
 

 
 

１
．
管

理
区

域
を

明
示

し
、
管

理
区

域
に

お

け
る

他
の

場
所

と
区

別
す

る
た

め
の

措

置
を

定
め

、
管

理
区

域
の

設
定

及
び

解

除
に

お
い

て
実

施
す

べ
き

事
項

が
定

め

（
管

理
区

域
の

設
定

・
解

除
）

 
第

１
０

５
条

の
２

 
【

変
更

な
し

】
 

 添
付

４
 

管
理

区
域

図
（

第
1
0
5
条

の
2
お

よ
び

1
0
6
条

関
連

）
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保
安

規
定

審
査

基
準

の
要

求
事

項
に
対

す
る

保
安

規
定

へ
の

記
載
内

容
 

関
連

す
る

実
用

炉
規

則
 

保
安

規
定

審
査

基
準

 
原

子
炉

施
設

保
安

規
定

 
社

内
規

定
文

書
 

記
載

す
べ

き
内

容
 

記
載

の
考

え
方

 
該

当
規

定
文

書
 

記
載

内
容

の
概

要
 

                                                   

ら
れ

て
い

る
こ

と
。

 
【

変
更

な
し

】
 

 

２
．
管

理
区

域
内

の
区

域
区

分
に

つ
い

て
、

汚
染

の
お

そ
れ

の
な

い
管

理
区

域
及

び

そ
れ

以
外

の
管

理
区

域
に

つ
い

て
表

面

汚
染

密
度

及
び

空
気

中
の

放
射

性
物

質

濃
度

の
基

準
値

が
定

め
ら

れ
て

い
る

こ

と
。

 

（
管

理
区

域
内

に
お

け
る

区
域

区
分

）
 

第
１

０
６

条
 

【
変

更
な

し
】

 
 添

付
４

 
管

理
区

域
図

（
第

1
0
5
条

の
2
お

よ
び

第
1
0
6
条

関
連

）
 

【
変

更
な

し
】

 
 

 
 

 

３
．

管
理

区
域

内
に

お
い

て
特

別
措

置
が

必
要

な
区

域
に

つ
い

て
講

ず
べ

き
措

置

を
定

め
、

特
別

措
置

を
実

施
す

る
外

部

放
射

線
に

係
る

線
量

当
量

率
、

空
気

中

の
放

射
性

物
質

濃
度

及
び

床
、

壁
そ

の

他
人

の
触

れ
る

お
そ

れ
の

あ
る

物
の

表

面
汚

染
密

度
の

基
準

が
定

め
ら

れ
て

い

る
こ

と
。

 

（
管

理
区

域
内

に
お

け
る

特
別

措
置

）
 

第
１

０
７

条
 

【
変

更
な

し
】

 
 

 
 

 

４
．

管
理

区
域

へ
の

出
入

管
理

に
係

る
措

置
事

項
が

定
め

ら
れ

て
い

る
こ

と
。

 

（
管

理
区

域
へ

の
出

入
管

理
）

 
第

１
０

８
条

 
【

変
更

な
し

】
 

  

 
 

 

５
．

管
理

区
域

か
ら

退
出

す
る

場
合

等
の

表
面

汚
染

密
度

の
基

準
が

定
め

ら
れ

て

い
る

こ
と

。
 

（
管

理
区

域
へ

の
出

入
管

理
）

 
第

１
０

８
条

 
【

変
更

な
し

】
 

 
 

 

６
．

管
理

区
域

へ
出

入
り

す
る

者
に

遵
守

さ
せ

る
べ

き
事

項
及

び
そ

れ
を

遵
守

さ

せ
る

措
置

が
定

め
ら

れ
て

い
る

こ
と

。
 

（
管

理
区

域
出

入
者

の
遵

守
事

項
）

 
第

１
０

９
条

 
【

変
更

な
し

】
 

 

 
 

 

７
．

管
理

区
域

か
ら

物
品

又
は

核
燃

料
物

質
等

の
搬

出
及

び
運

搬
を

す
る

際
に

講

ず
べ

き
事

項
が

定
め

ら
れ

て
い

る
こ

と
。

 

（
管

理
区

域
外

等
へ

の
搬

出
お

よ
び

運
搬

）
 

第
１

１
６

条
 

【
変

更
な

し
】

 
 （

発
電

所
外

へ
の

運
搬

）
 

第
１

１
７

条
 

【
変

更
な

し
】

 

 

 
 

 

８
．
保

全
区

域
を

明
示

し
、
保

全
区

域
に

つ

い
て

の
管

理
措

置
が

定
め

ら
れ

て
い

る

こ
と

。
 

（
保

全
区

域
）

 
第

１
１

０
条

 
【

変
更

な
し

】
 

 添
付

５
 

保
全

区
域

図
（

第
1
1
0
条

関
連

）
 

【
変

更
な

し
】

 

 

 
 

 

９
．
周

辺
監

視
区

域
を

明
示

し
、
業

務
上

立

ち
入

る
者

を
除

く
者

が
周

辺
監

視
区

域

に
立

ち
入

ら
な

い
よ

う
に

制
限

す
る

た

め
に

講
ず

べ
き

措
置

が
定

め
ら

れ
て

い

る
こ

と
。

 

（
周

辺
監

視
区

域
）

 
第

１
１

１
条

 
【

変
更

な
し

】
 

 

 
 

 

１
０

．
役

務
を

供
給

す
る

事
業

者
に

対
し

て
遵

守
さ

せ
る

放
射

線
防

護
上

の
必

要

事
項

及
び

こ
れ

を
遵

守
さ

せ
る

措
置

が

定
め

ら
れ

て
い

る
こ

と
。

 

（
請

負
会

社
の

放
射

線
防

護
）

 
第

１
１

８
条

 
【

変
更

な
し

】
 

  

 
 

 

 
（

頻
度

の
定

義
）

 
第

１
１

９
条
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保
安

規
定

審
査

基
準

の
要

求
事

項
に
対

す
る

保
安

規
定

へ
の

記
載
内

容
 

関
連

す
る

実
用

炉
規

則
 

保
安

規
定

審
査

基
準

 
原

子
炉

施
設

保
安

規
定

 
社

内
規

定
文

書
 

記
載

す
べ

き
内

容
 

記
載

の
考

え
方

 
該

当
規

定
文

書
 

記
載

内
容

の
概

要
 

【
変

更
な

し
】

 
 

十
 

排
気

監
視

設
備

及
び

排
水

監
視

設
備

に
関

す
る

こ
と

。
 

         

実
用

炉
規

則
第

9
2
条

第
1
項

第
1
0
号

 

【
排

気
監

視
設

備
及

び
排

水
監

視
設

備
】

 

 
 

 
 

１
．

放
射

性
気

体
廃

棄
物

及
び

放
射

性
液

体
廃

棄
物

の
放

出
物

質
濃

度
の

測
定

等

の
放

出
管

理
に

係
る

設
備

の
設

置
及

び

機
能

の
維

持
の

方
法

並
び

に
そ

の
使

用

方
法

が
定

め
ら

れ
て

い
る

こ
と

。
 

（
放

射
性

液
体

廃
棄

物
の

管
理

）
 

第
１

０
１

条
 

【
変

更
な

し
】

 
 （

放
射

性
気

体
廃

棄
物

の
管

理
）

 
第

１
０

２
条

 
【

変
更

な
し

】
 

 

 
 

 

２
．

こ
れ

ら
の

設
備

の
機

能
の

維
持

の
方

法
に

つ
い

て
は

、
施

設
全

体
の

管
理

方

法
の

一
部

と
し

て
、

第
１

８
号

に
お

け

る
施

設
管

理
に

関
す

る
事

項
と

併
せ

て

定
め

ら
れ

て
い

て
も

よ
い

。
ま

た
、

こ

れ
ら

の
設

備
の

う
ち

放
射

線
測

定
に

係

る
も

の
の

使
用

方
法

に
つ

い
て

は
、

施

設
全

体
の

管
理

方
法

の
一

部
と

し
て

、

第
１

２
号

に
お

け
る

放
射

線
測

定
器

の

管
理

及
び

放
射

線
の

測
定

の
方

法
に

関

す
る

事
項

と
併

せ
て

定
め

ら
れ

て
い

て

も
よ

い
。

 

[
1
.
の

記
載

箇
所

に
つ

い
て

の
説

明
で

あ
り

、
保

安
規

定
に

は
記

載
な

し
]
  

 
 

 

十
一

 
線

量
、
線

量
当

量
、
放

射
性

物

質
の

濃
度

及
び

放
射

性
物

質
に

よ

っ
て

汚
染

さ
れ

た
物

の
表

面
の

放

射
性

物
質

の
密

度
の

監
視

並
び

に

汚
染

の
除

去
に

関
す

る
こ

と
。

 

                        

実
用

炉
規

則
第

9
2
条

第
1
項

第
1
1
号

 

【
線

量
、

線
量

当
量

、
汚

染
の

除
去

等
】

 

 
 

 
 

１
．

放
射

線
業

務
従

事
者

が
受

け
る

線
量

に
つ

い
て

、
線

量
限

度
を

超
え

な
い

た

め
の

措
置

（
個

人
線

量
計

の
管

理
の

方

法
を

含
む

。
）

が
定

め
ら

れ
て

い
る

こ

と
。

 

（
線

量
の

評
価

）
 

第
１

１
２

条
 

【
変

更
な

し
】

 

 

 
 

 

２
．

国
際

放
射

線
防

護
委

員
会

（
Ｉ

Ｃ
Ｒ

Ｐ
）

が
１

９
７

７
年

勧
告

で
示

し
た

放

射
線

防
護

の
基

本
的

考
え

方
を

示
す

概

念
（

a
s
 

l
o
w
 

a
s
 

r
e
a
s
o
n
a
b
l
y
a
c
h
i
e
v
a
b
l
e
。

以
下

「
Ａ

Ｌ
Ａ

Ｒ
Ａ

」
と

い
う

。
）
の

精
神

に
の

っ

と
り

、
放

射
線

業
務

従
事

者
が

受
け

る

線
量

を
管

理
す

る
こ

と
が

定
め

ら
れ

て

い
る

こ
と

。
 

（
基

本
方

針
）

 

第
２

条
 

【
変

更
な

し
】

 

 （
放

射
線

管
理

に
係

る
基

本
方

針
）

 

第
１

０
５

条
 

【
変

更
な

し
】

 

 
 

 

３
．
実

用
炉

規
則

第
７

８
条

に
基

づ
く

床
、

壁
等

の
除

染
を

実
施

す
べ

き
表

面
汚

染

密
度

の
明

確
な

基
準

が
定

め
ら

れ
て

い

る
こ

と
。

 

（
床

・
壁

等
の

除
染

）
 

第
１

１
３

条
 

【
変

更
な

し
】

 

 

 
 

 

４
．

管
理

区
域

及
び

周
辺

監
視

区
域

境
界

付
近

に
お

け
る

線
量

当
量

率
等

の
測

定

に
関

す
る

事
項

が
定

め
ら

れ
て

い
る

こ

と
。

 

（
外

部
放

射
線

に
係

る
線

量
当

量
率

等
の

測
定

）
 

第
１

１
４

条
 

【
変

更
な

し
】

 

 

 
 

 

５
．

管
理

区
域

内
で

汚
染

の
お

そ
れ

の
な

い
区

域
に

物
品

又
は

核
燃

料
物

質
等

を

移
動

す
る

際
に

講
ず

べ
き

事
項

が
定

め

ら
れ

て
い

る
こ

と
。

 

（
管

理
区

域
外

等
へ

の
搬

出
お

よ
び

運
搬

）
 

第
１

１
６

条
 

【
変

更
な

し
】

 

 

 
 

 

６
．
核

燃
料

物
質

等
（

新
燃

料
、
使

用
済

燃
（

管
理

区
域

外
等

へ
の

搬
出

お
よ

び
運

搬
）
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保
安

規
定

審
査

基
準

の
要

求
事

項
に
対

す
る

保
安

規
定

へ
の

記
載
内

容
 

関
連

す
る

実
用

炉
規

則
 

保
安

規
定

審
査

基
準

 
原

子
炉

施
設

保
安

規
定

 
社

内
規

定
文

書
 

記
載

す
べ

き
内

容
 

記
載

の
考

え
方

 
該

当
規

定
文

書
 

記
載

内
容

の
概

要
 

                                                     

料
及

び
放

射
性

固
体

廃
棄

物
を

除
く

。
）

の
工

場
又

は
事

業
所

の
外

へ
の

運
搬

に

関
す

る
行

為
（

工
場

又
は

事
業

所
の

外

で
の

運
搬

中
に

関
す

る
も

の
を

除
く

。
）

が
定

め
ら

れ
て

い
る

こ
と

。
な

お
、

こ

の
事

項
は

、
第

１
３

号
又

は
第

１
４

号

に
お

け
る

運
搬

に
関

す
る

事
項

と
併

せ

て
定

め
ら

れ
て

い
て

も
よ

い
。

 

第
１

１
６

条
 

【
変

更
な

し
】

 

 （
発

電
所

外
へ

の
運

搬
）

 

第
１

１
７

条
 

【
変

更
な

し
】

 

 

７
．

原
子

炉
等

規
制

法
第

６
１

条
の

２
第

２
項

に
よ

り
認

可
を

受
け

た
場

合
に

お

い
て

は
、

同
項

に
よ

り
認

可
を

受
け

た

放
射

能
濃

度
の

測
定

及
び

評
価

の
方

法

に
基

づ
き

、
当

該
認

可
を

受
け

た
申

請

書
等

に
お

い
て

記
載

さ
れ

た
内

容
を

満

足
す

る
よ

う
、

同
条

第
１

項
の

確
認

を

受
け

よ
う

と
す

る
物

に
含

ま
れ

る
放

射

性
物

質
の

放
射

能
濃

度
の

測
定

及
び

評

価
を

行
い

、
適

切
に

取
り

扱
う

こ
と

が

定
め

ら
れ

て
い

る
こ

と
。

な
お

、
こ

の

事
項

は
、

放
射

性
廃

棄
物

と
の

仕
分

け

等
を

明
確

に
す

る
た

め
、

第
１

４
号

に

お
け

る
放

射
性

廃
棄

物
の

管
理

に
関

す

る
事

項
と

併
せ

て
定

め
ら

れ
て

い
て

も

よ
い

。
 

【
ク

リ
ア

ラ
ン

ス
規

定
は

、
採

用
し

て
い

な
い

た
め

、
保

安
規

定
に

記
載

な

し
】

 

 
 

 

８
．

放
射

性
廃

棄
物

で
な

い
廃

棄
物

の
取

扱
い

に
関

す
る

こ
と

に
つ

い
て

は
、「

原

子
力

施
設

に
お

け
る

「
放

射
性

廃
棄

物

で
な

い
廃

棄
物

」
の

取
扱

い
に

つ
い

て

（
指

示
）
」
（

平
成

２
０

･
０

４
･
２

１
原

院
第

１
号

（
平

成
２

０
年

５
月

２
７

日

原
子

力
安

全
・

保
安

院
制

定
（

Ｎ
Ｉ

Ｓ

Ａ
－

１
１

１
ａ

－
０

８
－

１
）
）
）

を
参

考
と

し
て

定
め

ら
れ

て
い

る
こ

と
。

な

お
、

こ
の

事
項

は
、

放
射

性
廃

棄
物

と

の
仕

分
け

等
を

明
確

に
す

る
た

め
、

第

１
４

号
に

お
け

る
放

射
性

廃
棄

物
の

管

理
に

関
す

る
事

項
と

併
せ

て
定

め
ら

れ

て
い

て
も

よ
い

。
 

（
放

射
性

廃
棄

物
で

な
い

廃
棄

物
の

管
理

）
 

第
１

０
０

条
の

３
 

【
変

更
な

し
】

 
 

（
事

故
由

来
放

射
性

物
質

の
降

下
物

の
影

響
確

認
）

 
第

１
０

０
条

の
４

 
【

変
更

な
し

】
 

 （
頻

度
の

定
義

）
 

第
１

０
４

条
 

【
変

更
な

し
】

 
 

 
 

 

９
．

汚
染

拡
大

防
止

の
た

め
の

放
射

線
防

護
上

、
必

要
な

措
置

が
定

め
ら

れ
て

い

る
こ

と
。

 

（
管

理
区

域
の

設
定

・
解

除
）

 
第

１
０

５
条

の
２

 
【

変
更

な
し

】
 

 （
管

理
区

域
内

に
お

け
る

区
域

区
分

）
 

第
１

０
６

条
 

【
変

更
な

し
】

 
 （

管
理

区
域

出
入

者
の

遵
守

事
項

）
 

第
１

０
９

条
 

【
変

更
な

し
】

 
 （

床
・

壁
等

の
除

染
）

 
第

１
１

３
条

 
【

変
更

な
し

】
 

 （
管

理
区

域
外

等
へ

の
搬

出
お

よ
び

運
搬

）
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保
安

規
定

審
査

基
準

の
要

求
事

項
に
対

す
る

保
安

規
定

へ
の

記
載
内

容
 

関
連

す
る

実
用

炉
規

則
 

保
安

規
定

審
査

基
準

 
原

子
炉

施
設

保
安

規
定

 
社

内
規

定
文

書
 

記
載

す
べ

き
内

容
 

記
載

の
考

え
方

 
該

当
規

定
文

書
 

記
載

内
容

の
概

要
 

  

第
１

１
６

条
 

【
変

更
な

し
】

 
 添

付
３

 
重

大
事

故
等

お
よ

び
大

規
模

損
壊

対
応

に
係

る
実

施
基

準
（

第
1
8
条

の
5
お

よ
び

第
1
8
条

の
6
関

連
）

 
【

変
更

な
し

】
 

 

十
二

 
放

射
線

測
定

器
の

管
理

及
び

放
射

線
の

測
定

の
方

法
に

関
す

る

こ
と

。
 

             

実
用

炉
規

則
第

9
2
条

第
1
項

第
1
2
号

 

【
放

射
線

測
定

器
の

管
理

及
び

放
射

線
の

測
定

の
方

法
】

 

 
 

 
 

１
．
放

射
線

測
定

器
（

放
出

管
理

用
計

測
器

及
び

放
射

線
計

測
器

を
含

む
。

以
下

同

じ
。
）
の

種
類

、
所

管
箇

所
、
数

量
及

び

機
能

の
維

持
の

方
法

並
び

に
そ

の
使

用

方
法

（
測

定
及

び
評

価
の

方
法

を
含

む
。
）

が
定

め
ら

れ
て

い
る

こ
と

。
 

（
放

出
管

理
用

計
測

器
の

管
理

）
 

第
１

０
３

条
 

【
変

更
な

し
】

 

 （
放

射
線

計
測

器
類

の
管

理
）

 

第
１

１
５

条
 

 

【
変

更
な

し
】

 

  

 
 

 

２
．

放
射

線
測

定
器

の
機

能
の

維
持

の
方

法
に

つ
い

て
は

、
施

設
全

体
の

管
理

方

法
の

一
部

等
と

し
て

、
第

１
８

号
に

お

け
る

施
設

管
理

に
関

す
る

事
項

と
併

せ

て
定

め
ら

れ
て

い
て

も
よ

い
。

 

[1
.の

記
載

箇
所

に
つ

い
て

の
説

明
で

あ
り

、
保

安
規

定
に

は
記

載
な

し
] 

 
 

 

十
三

 
核

燃
料

物
質

の
受

払
い

、
運

搬
、
貯

蔵
そ

の
他

の
取

扱
い
（

工
場

又
は

事
業

所
の

外
に

お
い

て
行

う

場
合

を
含

む
。
）

に
関

す
る

こ
と

。
 

                     

実
用

炉
規

則
第

9
2
条

第
1
項

第
1
3
号
【

核

燃
料

物
質

の
受

払
、

運
搬

、
貯

蔵
等

】
 

 
 

 
 

１
．

工
場

又
は

事
業

所
内

に
お

け
る

新
燃

料
の

運
搬

及
び

貯
蔵

並
び

に
使

用
済

燃

料
の

運
搬

及
び

貯
蔵

に
際

し
て

、
臨

界

に
達

し
な

い
よ

う
に

す
る

措
置

そ
の

他

の
保

安
の

た
め

に
講

ず
べ

き
措

置
を

講

ず
る

こ
と

、
貯

蔵
施

設
に

お
け

る
貯

蔵

の
条

件
等

が
定

め
ら

れ
て

い
る

こ
と

。
 

（
新

燃
料

の
運

搬
）

 

第
９

４
条

 

【
変

更
な

し
】

 

 （
新

燃
料

の
貯

蔵
）

 

第
９

５
条

 

【
変

更
な

し
】

 

 （
使

用
済

燃
料

の
貯

蔵
）

 

第
９

８
条

 

【
変

更
な

し
】

 

 （
使

用
済

燃
料

の
運

搬
）

 

第
９

９
条

 

【
変

更
な

し
】

 

 

 
 

 

２
．

新
燃

料
及

び
使

用
済

燃
料

の
工

場
又

は
事

業
所

の
外

へ
の

運
搬

に
関

す
る

行

為
（

工
場

又
は

事
業

所
の

外
で

の
運

搬

中
に

関
す

る
も

の
を

除
く

。
）
に

関
す

る

こ
と

が
定

め
ら

れ
て

い
る

こ
と

。
な

お
、

こ
の

事
項

は
、

第
１

１
号

又
は

第
１

４

号
に

お
け

る
運

搬
に

関
す

る
事

項
と

併

せ
て

定
め

ら
れ

て
い

て
も

よ
い

。
 

（
新

燃
料

の
運

搬
）

 

第
９

４
条

 

【
変

更
な

し
】

 

 （
使

用
済

燃
料

の
運

搬
）

 

第
９

９
条

 

【
変

更
な

し
】

 

 

 
 

 

３
．
燃

料
取

替
に

際
し

て
、
炉

心
の

核
的

制

限
値

及
び

熱
的

制
限

値
の

範
囲

内
で

運

転
す

る
た

め
に

取
替

炉
心

の
安

全
性

評

（
燃

料
の

取
替

等
）

 

第
９

７
条

 

【
変

更
な

し
】
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保
安

規
定

審
査

基
準

の
要

求
事

項
に
対

す
る

保
安

規
定

へ
の

記
載
内

容
 

関
連

す
る

実
用

炉
規

則
 

保
安

規
定

審
査

基
準

 
原

子
炉

施
設

保
安

規
定

 
社

内
規

定
文

書
 

記
載

す
べ

き
内

容
 

記
載

の
考

え
方

 
該

当
規

定
文

書
 

記
載

内
容

の
概

要
 

価
を

許
可

を
受

け
た

と
こ

ろ
に

よ
る

安

全
評

価
と

同
様

に
行

っ
た

上
で

燃
料

装

荷
実

施
計

画
を

定
め

る
こ

と
及

び
燃

料

移
動

手
順

に
従

う
こ

と
等

が
定

め
ら

れ

て
い

る
こ

と
。

な
お

、
発

電
用

原
子

炉

の
運

転
期

間
の

設
定

に
関

す
る

説
明

書

に
お

い
て

取
替

炉
心

ご
と

に
管

理
す

る

と
し

た
項

目
が

、
取

替
炉

心
の

安
全

性

評
価

項
目

等
と

し
て

定
め

ら
れ

て
い

る

こ
と

。
 

 

十
四

 
放

射
性

廃
棄

物
の

廃
棄
（

工
場

又
は

事
業

所
の

外
に

お
い

て
行

う

場
合

を
含

む
。
）

に
関

す
る

こ
と

。
 

                                 

実
用

炉
規

則
第

9
2
条

第
1
項

第
1
4
号

 

【
放

射
性

廃
棄

物
の

廃
棄

】
 

 
 

 
 

１
．

放
射

性
固

体
廃

棄
物

の
貯

蔵
及

び
保

管
に

係
る

具
体

的
な

管
理

措
置

並
び

に

運
搬

に
関

し
、

放
射

線
安

全
確

保
の

た

め
の

措
置

が
定

め
ら

れ
て

い
る

こ
と

。
 

（
放

射
性

固
体

廃
棄

物
の

管
理

）
 

第
１

０
０

条
の

２
 

【
変

更
な

し
】

 

 

 
 

 

２
．

放
射

性
液

体
廃

棄
物

の
固

型
化

等
の

処
理

及
び

放
射

性
廃

棄
物

の
工

場
又

は

事
業

所
の

外
へ

の
廃

棄
（

放
射

性
廃

棄

物
の

輸
入

を
含

む
。
）
に

関
す

る
行

為
の

実
施

体
制

が
定

め
ら

れ
て

い
る

こ
と

。
 

（
放

射
性

固
体

廃
棄

物
の

管
理

）
 

第
１

０
０

条
の

２
 

【
変

更
な

し
】

 
 （

輸
入

廃
棄

物
の

管
理

）
 

第
１

０
０

条
の

５
 

【
変

更
な

し
】

 

 

 
 

 

３
．

放
射

性
固

体
廃

棄
物

の
工

場
又

は
事

業
所

の
外

へ
の

運
搬

に
関

す
る

行
為

（
工

場
又

は
事

業
所

の
外

で
の

運
搬

中

に
関

す
る

も
の

を
除

く
。
）
に

係
る

体
制

が
構

築
さ

れ
て

い
る

こ
と

が
明

記
さ

れ

て
い

る
こ

と
。

な
お

、
こ

の
事

項
は

、

第
１

１
号

及
び

第
１

３
号

に
お

け
る

運

搬
に

関
す

る
事

項
と

併
せ

て
定

め
ら

れ

て
い

て
も

よ
い

。
 

（
放

射
性

固
体

廃
棄

物
の

管
理

）
 

第
１

０
０

条
の

２
 

【
変

更
な

し
】

 

 

 
 

 

４
．
放

射
性

液
体

廃
棄

物
の

放
出

箇
所

、
放

射
性

液
体

廃
棄

物
の

放
出

管
理

目
標

値

及
び

基
準

値
を

満
た

す
た

め
の

放
出

管

理
方

法
並

び
に

放
射

性
液

体
廃

棄
物

の

放
出

物
質

濃
度

の
測

定
項

目
及

び
頻

度

が
定

め
ら

れ
て

い
る

こ
と

。
 

（
放

射
性

液
体

廃
棄

物
の

管
理

）
 

第
１

０
１

条
 

【
変

更
な

し
】

 

 

 
 

 

５
．
放

射
性

気
体

廃
棄

物
の

放
出

箇
所

、
放

射
性

気
体

廃
棄

物
の

放
出

管
理

目
標

値

を
満

た
す

た
め

の
放

出
量

管
理

方
法

並

び
に

放
射

性
気

体
廃

棄
物

の
放

出
物

質

濃
度

の
測

定
項

目
及

び
頻

度
が

定
め

ら

れ
て

い
る

こ
と

。
 

（
放

射
性

気
体

廃
棄

物
の

管
理

）
 

第
１

０
２

条
 

【
変

更
な

し
】

 

 

 
 

 

６
．

平
常

時
の

環
境

放
射

線
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
の

実
施

体
制

（
計

画
、

実
施

、
評

価

等
）
に

つ
い

て
定

め
ら

れ
て

い
る

こ
と

。
 

（
平

常
時

の
環

境
放

射
線

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

）
 

第
１

１
４

条
の

２
 

【
変

更
な

し
】

 

 

 
 

 

７
．
Ａ

Ｌ
Ａ

Ｒ
Ａ

の
精

神
に

の
っ

と
り

、
排

気
、

排
水

等
を

管
理

す
る

こ
と

が
定

め

ら
れ

て
い

る
こ

と
。

 

（
基

本
方

針
）

 

第
２

条
 

【
変

更
な

し
】
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保
安

規
定

審
査

基
準

の
要

求
事

項
に
対

す
る

保
安

規
定

へ
の

記
載
内

容
 

関
連

す
る

実
用

炉
規

則
 

保
安

規
定

審
査

基
準

 
原

子
炉

施
設

保
安

規
定

 
社

内
規

定
文

書
 

記
載

す
べ

き
内

容
 

記
載

の
考

え
方

 
該

当
規

定
文

書
 

記
載

内
容

の
概

要
 

（
放

射
性

廃
棄

物
管

理
に

係
る

基
本

方
針

）
 

第
１

０
０

条
 

【
変

更
な

し
】

 

 

 
（

頻
度

の
定

義
）

 

第
１

０
４

条
 

【
変

更
な

し
】

 

 

 
 

 

十
五

 
非

常
の

場
合

に
講

ず
べ

き
処

置
に

関
す

る
こ

と
。

 

                                           

実
用

炉
規

則
第

9
2
条

第
1
項

第
1
5
号

 

【
非

常
の

場
合

に
講

ず
べ

き
措

置
】

 

 
 

 
 

１
．
緊

急
時

に
備

え
、
平

常
時

か
ら

緊
急

時

に
実

施
す

べ
き

事
項

が
定

め
ら

れ
て

い

る
こ

と
。

 

（
原

子
力

防
災

組
織

）
 

第
１

２
１

条
 

【
変

更
な

し
】

 

 （
原

子
力

防
災

要
員

）
 

第
１

２
２

条
 

【
変

更
な

し
】

 

 （
原

子
力

防
災

資
機

材
等

の
整

備
）

 

第
１

２
３

条
 

【
変

更
な

し
】

 

 

 
 

 

２
．

緊
急

時
に

お
け

る
運

転
に

関
す

る
組

織
内

規
程

類
を

作
成

す
る

こ
と

が
定

め

ら
れ

て
い

る
こ

と
。

 

（
原

子
力

防
災

資
機

材
等

の
整

備
）

 

第
１

２
３

条
 

【
変

更
な

し
】

 

 

 
 

 

３
．

緊
急

事
態

発
生

時
は

定
め

ら
れ

た
通

報
経

路
に

従
い

、
関

係
機

関
に

通
報

す

る
こ

と
が

定
め

ら
れ

て
い

る
こ

と
。

 

（
通

報
経

路
）

 

第
１

２
４

条
 

【
変

更
な

し
】

 

 （
通

 
報

）
 

第
１

２
６

条
 

【
変

更
な

し
】

 

 

 
 

 

４
．

緊
急

事
態

の
発

生
を

も
っ

て
そ

の
後

の
措

置
は

、
原

子
力

災
害

対
策

特
別

措

置
法
（

平
成

１
１

年
法

律
第

１
５

６
号

）

第
７

条
第

１
項

の
原

子
力

事
業

者
防

災

業
務

計
画

に
よ

る
こ

と
が

定
め

ら
れ

て

い
る

こ
と

。
 

（
原

子
力

防
災

組
織

）
 

第
１

２
１

条
 

【
変

更
な

し
】

 

 
 

 

５
．
緊

急
事

態
が

発
生

し
た

場
合

は
、
緊

急

時
体

制
を

発
令

し
、

応
急

措
置

及
び

緊

急
時

に
お

け
る

活
動

を
実

施
す

る
こ

と

が
定

め
ら

れ
て

い
る

こ
と

。
 

（
原

子
力

防
災

体
制

等
の

発
令

）
 

第
１

２
７

条
 

【
変

更
な

し
】

 

（
応

急
措

置
）

 

第
１

２
８

条
 

【
変

更
な

し
】

 

 （
緊

急
時

に
お

け
る

活
動

）
 

第
１

２
９

条
 

【
変

更
な

し
】

 

 

 
 

 

６
．

次
に

掲
げ

る
要

件
に

該
当

す
る

放
射

線
業

務
従

事
者

を
緊

急
作

業
に

従
事

さ

（
緊

急
作

業
従

事
者

の
選

定
）

 

第
１

２
２

条
の

２
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保
安

規
定

審
査

基
準

の
要

求
事

項
に
対

す
る

保
安

規
定

へ
の

記
載
内

容
 

関
連

す
る

実
用

炉
規

則
 

保
安

規
定

審
査

基
準

 
原

子
炉

施
設

保
安

規
定

 
社

内
規

定
文

書
 

記
載

す
べ

き
内

容
 

記
載

の
考

え
方

 
該

当
規

定
文

書
 

記
載

内
容

の
概

要
 

                                         

せ
る

た
め

の
要

員
と

し
て

選
定

す
る

こ

と
が

定
め

ら
れ

て
い

る
こ

と
。

 
 

（
１

）
緊

急
作

業
時

の
放

射
線

の
生

体
に

与
え

る
影

響
及

び
放

射
線

防
護

措

置
に

つ
い

て
教

育
を

受
け

た
上

で
、

緊
急

作
業

に
従

事
す

る
意

思
が

あ

る
旨

を
発

電
用

原
子

炉
設

置
者

に

書
面

で
申

し
出

た
者

で
あ

る
こ

と
。

  
（

２
）
緊

急
作

業
に

つ
い

て
の

訓
練

を
受

け
た

者
で

あ
る

こ
と

。
  

（
３

）
実

効
線

量
に

つ
い

て
２

５
０

ｍ
Ｓ

ｖ
を

線
量

限
度

と
す

る
緊

急
作

業

に
従

事
す

る
従

業
員

は
、
原

子
力

災

害
対

策
特

別
措

置
法

第
８

条
第

３

項
に

規
定

す
る

原
子

力
防

災
要

員
、

同
法

第
９

条
第

１
項

に
規

定
す

る

原
子

力
防

災
管

理
者

又
は

同
条

第

３
項

に
規

定
す

る
副

原
子

力
防

災

管
理

者
で

あ
る

こ
と

。
 

【
変

更
な

し
】

 

 

７
．

放
射

線
業

務
従

事
者

が
緊

急
作

業
に

従
事

す
る

期
間

中
の

線
量

管
理

（
放

射

線
防

護
マ

ス
ク

の
着

用
等

に
よ

る
内

部

被
ば

く
の

管
理

を
含

む
。
）
、

緊
急

作
業

を
行

っ
た

放
射

線
業

務
従

事
者

に
対

し
、

健
康

診
断

を
受

診
さ

せ
る

等
の

非

常
の

場
合

に
講

ず
べ

き
処

置
に

関
し

、

適
切

な
内

容
が

定
め

ら
れ

て
い

る
こ

と
。

 

（
緊

急
作

業
従

事
者

の
線

量
管

理
等

）
 

第
１

２
９

条
の

２
 

【
変

更
な

し
】

 

 

 
 

 

８
．
事

象
が

収
束

し
た

場
合

に
は

、
緊

急
時

体
制

を
解

除
す

る
こ

と
が

定
め

ら
れ

て

い
る

こ
と

。
 

（
原

子
力

防
災

体
制

等
の

解
除

）
 

第
１

３
０

条
 

【
変

更
な

し
】

 

 

 
 

 

９
．

防
災

訓
練

の
実

施
頻

度
に

つ
い

て
定

め
ら

れ
て

い
る

こ
と

。
 

（
原

子
力

防
災

訓
練

）
 

第
１

２
５

条
 

【
変

更
な

し
】

 

 

 
 

 

十
六

 
設

計
想

定
事

象
、
重

大
事

故
等

又
は

大
規

模
損

壊
に

係
る

発
電

用

原
子

炉
施

設
の

保
全

に
関

す
る

措

置
に

関
す

る
こ

と
。

 

        

実
用

炉
規

則
第

9
2
条

第
1
項

第
1
6
号

 

【
設

計
想

定
事

象
等

に
係

る
発

電
用

原
子

炉
施

設
の

保
全

に
関

す
る

措
置

】
 

 
 

 
 

１
．

許
可

を
受

け
た

と
こ

ろ
に

よ
る

基
本

設
計

な
い

し
基

本
的

設
計

方
針

に
則

し

た
対

策
が

機
能

す
る

よ
う

、
想

定
す

る

事
象

に
応

じ
て

、
次

に
掲

げ
る

措
置

を

講
ず

る
こ

と
が

定
め

ら
れ

て
い

る
こ

と
。

 

 
 

 
 

（
１

）
発

電
用

原
子

炉
施

設
の

必
要

な
機

能
を

維
持

す
る

た
め

の
活

動
に

関

す
る

計
画

を
策

定
し

、
要

員
を

配
置

（
火

災
発

生
時

の
体

制
の

整
備

）
 

第
１

８
条

 

【
変

更
な

し
】
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保
安

規
定

審
査

基
準

の
要

求
事

項
に
対

す
る

保
安

規
定

へ
の

記
載
内

容
 

関
連

す
る

実
用

炉
規

則
 

保
安

規
定

審
査

基
準

 
原

子
炉

施
設

保
安

規
定

 
社

内
規

定
文

書
 

記
載

す
べ

き
内

容
 

記
載

の
考

え
方

 
該

当
規

定
文

書
 

記
載

内
容

の
概

要
 

                                                     

す
る

と
と

も
に

、
計

画
に

従
っ

て
必

要
な

活
動

を
行

わ
せ

る
こ

と
。

特

に
、
当

該
計

画
に

は
、
次

に
掲

げ
る

事
項

を
含

め
る

こ
と

。
 

 （
内

部
溢

水
発

生
時

の
体

制
の

整
備

）
 

第
１

８
条

の
２

 

【
変

更
な

し
】

 

 （
火

山
影

響
等

発
生

時
の

体
制

の
整

備
）

 

第
１

８
条

の
２

の
２

 

【
変

更
な

し
】

 

 （
そ

の
他

自
然

災
害

発
生

時
等

の
体

制
の

整
備

）
 

第
１

８
条

の
３

 

【
変

更
な

し
】

 

 

（
有

毒
ガ

ス
発

生
時

の
体

制
の

整
備

）
 

第
１

８
条

の
３

の
２

 

【
変

更
な

し
】

 

 （
資

機
材

等
の

整
備

）
 

第
１

８
条

の
４

 

【
変

更
な

し
】

 

 

（
重

大
事

故
等

発
生

時
の

体
制

の
整

備
）

 

第
１

８
条

の
５

 

【
変

更
な

し
】

 

 

（
大

規
模

損
壊

発
生

時
の

体
制

の
整

備
）

 

第
１

８
条

の
６

 

【
変

更
な

し
】

 

  

イ
 
火

災
 

可
燃

物
の

管
理

、
消

防
吏

員
へ

の

通
報

、
消

火
又

は
延

焼
の

防
止

そ
の

他
消

防
隊

が
火

災
の

現
場

に
到

着

す
る

ま
で

に
行

う
活

動
に

関
す

る

こ
と

。
 

（
火

災
発

生
時

の
体

制
の

整
備

）
 

第
１

８
条

 

【
変

更
な

し
】

 

 添
付

２
 

火
災

、
内

部
溢

水
、
火

山
影

響
等

、
自

然
災

害
お

よ
び

有
毒

ガ
ス

発
生

時
の

対
応

に
係

る
実

施
基

準
（

第
１

８
条

、
第

１
８

条
の

２
、
第

１
８

条
の

２
の

２
、

第
１

８
条

の
３

お
よ

び
第

１
８

条
の

３
の

２
関

連
）

 

 １
 
火

災
 

保
全

計
画

課
長

は
、

火
災

発
生

時
に

お
け

る
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
を

行
う

体
制

の
整

備
と

し
て

、
次

の
１

．
１

項
か

ら
１

．
５

項
を

含
む

火
災

防
護

計
画

を
策

定
し

、
所

長
の

承
認

を
得

る
。

ま
た

、
各

課
（

室
）

長
は

、
火

災
防

護
計

画
に

基
づ

き
、

火
災

発
生

時
に

お
け

る
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
を

行
う

た
め

に
必

要
な

体
制

お
よ

び
手

順
の

整
備

を
実

施
す

る
。

 
 

（
中

略
）

 
１

．
５

 
手

順
書

の
整

備
 

 
（

中
略

）
 

 
(
2
)
 
各

課
（

室
）

長
（

当
直

課
長

お
よ

び
当

直
長

を
除

く
。

）
は

、
火

災
発

生
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

を
行

う
た

め
に

必
要

な
体

制
の

整
備

と
し

て
、

以
下

の
活

動
を

実
施

す
る

こ
と

を
社

内
標

準
に

定
め

る
。
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保
安

規
定

審
査

基
準

の
要

求
事

項
に
対

す
る

保
安

規
定

へ
の

記
載
内

容
 

関
連

す
る

実
用

炉
規

則
 

保
安

規
定

審
査

基
準

 
原

子
炉

施
設

保
安

規
定

 
社

内
規

定
文

書
 

記
載

す
べ

き
内

容
 

記
載

の
考

え
方

 
該

当
規

定
文

書
 

記
載

内
容

の
概

要
 

                                                    

 
（

中
略

）
 

 
ｒ

．
火

災
予

防
活

動
（

可
燃

物
管

理
）

 
(
a
)
 
保

全
計

画
課

長
は

、
原

子
炉

施
設

の
安

全
機

能
を

有
す

る
構

築
物

、
系

統
お

よ
び

機
器

を
設

置
す

る
火

災
区

域
ま

た
は

火
災

区
画

に
つ

い
て

は
、

当
該

施
設

を
火

災
か

ら
防

護
す

る
た

め
、

恒
設

機
器

お
よ

び
点

検
等

に
使

用
す

る
可

燃
物

（
資

機
材

）
の

総
発

熱
量

が
、

制
限

発
熱

量
を

超
え

な
い

管
理

（
持

込
み

と
保

管
）

を
実

施
す

る
。

 
(
b
）
保

全
計

画
課

長
は

、
ケ

ー
ブ

ル
ト

レ
イ

を
除

く
電

線
管

等
に

敷
設

す
る

火
災

防
護

対
象

ケ
ー

ブ
ル
（

電
気

盤
お

よ
び

制
御

盤
を

除
く

。
）（

以
下

、
「

火
災

防
護

対
象

ケ
ー

ブ
ル

」
と

い
う

。
）
に

つ
い

て
、
火

災
源

に
対

す
る

対
策

を
考

慮
し

た
系

統
分

離
対

策
に

係
る

運
用

を
行

う
場

合
※
 
、

火
災

防
護

対
象

ケ
ー

ブ
ル

か
ら

水
平

距
離

6
m
の

範
囲

内
は

、
可

燃
性

物
質

を
原

則
持

ち
込

ま
な

い
運

用
と

し
て

、
原

子
炉

容
器

に
燃

料
が

装
荷

さ
れ

て
い

る
期

間
は

、
当

該
範

囲
内

に
原

子
炉

の
安

全
確

保
等

に
必

要
な

資
機

材
の

可
燃

性
物

質
以

外
を

持
ち

込
ま

な
い

管
理

を
実

施
す

る
。

 
な

お
、
各

課
（

室
）

長
は

、
原

子
炉

容
器

に
燃

料
が

装
荷

さ
れ

て
い

る
期

間
に

お
い

て
、
当

該
範

囲
内

に
原

子
炉

の
安

全
確

保
等

に
必

要
な

資
機

材
の

可
燃

性
物

質
を

持
ち

込
む

必
要

が
あ

る
場

合
に

は
、
当

該
可

燃
性

物
質

を
火

災
源

と
す

る
火

災
が

火
災

防
護

対
象

ケ
ー

ブ
ル

に
影

響
を

及
ぼ

さ
な

い
よ

う
に

、
早

期
に

火
災

を
感

知
し

消
火

す
る

た
め

の
措

置
と

し
て

、
監

視
人

の
配

置
お

よ
び

消
火

設
備

の
配

備
等

を
実

施
す

る
。

 
ま

た
、
各

課
（

室
）

長
は

、
火

災
防

護
対

象
ケ

ー
ブ

ル
か

ら
水

平
距

離
6
m
の

範
囲

外
は

、
当

該
場

所
で

発
生

す
る

火
災

が
火

災
防

護
対

象
ケ

ー
ブ

ル
に

影
響

を
及

ぼ
さ

な
い

よ
う

に
、
早

期
に

火
災

を
感

知
し

消
火

す
る

た
め

の
措

置
と

し
て

、
火

災
感

知
設

備
に

よ
る

監
視

お
よ

び
消

火
器

・
消

火
栓

等
を

用
い

た
消

火
活

動
を

実
施

す
る

。
 

※
：
互

い
に

相
違

す
る

系
列

の
火

災
防

護
対

象
ケ

ー
ブ

ル
の

い
ず

れ
か

一
方

の
ケ

ー
ブ

ル
の

周
囲

の
火

災
源

に
対

し
て

対
策

を
講

じ
る

こ
と

を
基

本
と

し
、
固

定
火

災
源
（

火
災

区
域

ま
た

は
火

災
区

画
内

に
常

に
設

置
ま

た
は

保
管

し
て

い
る

火
災

防
護

対
象

ケ
ー

ブ
ル

以
外

の
設

備
の

可
燃

性
物

質
（

火
災

防
護

対
象

ケ
ー

ブ
ル

に
火

災
に

よ
る

影
響

を
及

ぼ
さ

な
い

も
の

を
除

く
。
）
）
と

な
る

火
災

防
護

対
象

機
器

等
を

設
置

し
て

い
る

火
災

区
域

ま
た

は
火

災
区

画
に

お
い

て
は

、
当

該
の

火
災

防
護

対
象

機
器

等
の

系
列

と
相

違
す

る
系

列
の

火
災

防
護

対
象

ケ
ー

ブ
ル

の
周

囲
の

火
災

源
に

対
し

て
対

策
を

講
じ

る
こ

と
を

い
う

。
 

 
(
c
)
 
保

全
計

画
課

長
は

、
重

大
事

故
等

対
処

施
設

を
設

置
す

る
屋

外
の

火
災

区
域

に
つ

い
て

は
、

当
該

施
設

を
火

災
か

ら
防

護
す

る
た

め
、

可
燃

物
を

置
か

な
い

管
理

を
実

施
す

る
。

 
 

（
以

下
略

）
 

 

 

        ・
火

災
防

護
対

象
ケ

ー
ブ

ル
に

つ
い

て
、
火

災
源

に
対

す
る

対
策

を
考

慮
し

た
系

統
分

離
対

策
を

行
う

場
合

、
火

災

防
護

対
象

ケ
ー

ブ
ル

か
ら

水
平

距
離

6
m
の

範
囲

内
は

、
可

燃
性

物
質

を
原

則

持
ち

込
ま

な
い

運
用

を
実

施
す

る
。

 

       ・
火

災
防

護
対

象
ケ

ー
ブ

ル
に

つ
い

て
、
火

災
源

に
対

す
る

対
策

を
考

慮
し

た
系

統
分

離
対

策
を

行
う

場
合

、
火

災

防
護

対
象

ケ
ー

ブ
ル

か
ら

水
平

距
離

6
m

の
範

囲
外

の
早

期
に

火
災

を
感

知

し
消

火
す

る
運

用
を

実
施

す
る

。
 

        ・
火

災
防

護
通

達
 

・
火

災
防

護
計

画
 

           ・
火

災
防

護
通

達
 

・
火

災
防

護
計

画
 

               

        従
前

の
可

燃
物

管
理

に
加

え
、
火

災
防

護
対

象
ケ

ー

ブ
ル

に
つ

い
て

、
火

災
源

に
対

す
る

対
策

を
考

慮
し

た
系

統
分

離
対

策
を

行
う

場
合

、
火

災
防

護
対

象
ケ

ー
ブ

ル
か

ら
水

平
距

離
6
m
の

範
囲

内
は

、
可

燃
性

物

質
を

原
則

持
ち

込
ま

な
い

運
用

を
反

映
す

る
。

 

        従
前

の
消

火
活

動
に

加
え

、
火

災
防

護
対

象
ケ

ー
ブ

ル
に

つ
い

て
、
火

災
源

に
対

す
る

対
策

を
考

慮
し

た

系
統

分
離

対
策

を
行

う
場

合
、
火

災
防

護
対

象
ケ

ー

ブ
ル

か
ら

水
平

距
離

6
m

の
範

囲
外

の
早

期
に

火
災

を
感

知
し

消
火

す
る

運
用

を
反

映
す

る
。

 

ロ
 
火

山
現

象
に

よ
る

影
響
（

影
響

が
発

生
す

る
お

そ
れ

を
含

む
。

以
下

「
火

山
影

響
等

」
と

い
う

。
）

 

①
 
火

山
影

響
等

発
生

時
に

お
け

る

非
常

用
交

流
動

力
電

源
設

備
の

機
能

を
維

持
す

る
た

め
の

対
策

に
関

す
る

こ
と

。
 

②
 
①

に
掲

げ
る

も
の

の
ほ

か
、

火

山
影

響
等

発
生

時
に

お
け

る
代

替
電

源
設

備
そ

の
他

の
炉

心
を

冷
却

す
る

た
め

に
必

要
な

設
備

の
機

能
を

維
持

す
る

た
め

の
対

（
火

山
影

響
等

発
生

時
の

体
制

の
整

備
）

 

第
１

８
条

の
２

の
２

 

【
変

更
な

し
】

 

 添
付

２
 

火
災

、
内

部
溢

水
、
火

山
影

響
等

、
自

然
災

害
お

よ
び

有
毒

ガ
ス

発
生

時
の

対
応

に
係

る
実

施
基

準
（

第
１

８
条

、
第

１
８

条
の

２
、
第

１
８

条
の

２
の

２
、

第
１

８
条

の
３

お
よ

び
第

１
８

条
の

３
の

２
関

連
）

 

【
実

用
炉

規
則

第
9
2
条

第
1
項

第
8
号

イ
か

ら
ハ

ま
で
（

保
安

規
定

審
査

基
準

第
5
項

）
、

第
1
6
号

（
保

安
規

定
審

査
基

準
第

1
項

（
1
）

イ
（

3
）
）

関
連

に
て

変
更

】
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保
安

規
定

審
査

基
準

の
要

求
事

項
に
対

す
る

保
安

規
定

へ
の

記
載
内

容
 

関
連

す
る

実
用

炉
規

則
 

保
安

規
定

審
査

基
準

 
原

子
炉

施
設

保
安

規
定

 
社

内
規

定
文

書
 

記
載

す
べ

き
内

容
 

記
載

の
考

え
方

 
該

当
規

定
文

書
 

記
載

内
容

の
概

要
 

                                                     

策
に

関
す

る
こ

と
。

 

③
 
②

に
掲

げ
る

も
の

の
ほ

か
、

火

山
影

響
等

発
生

時
に

交
流

動
力

電
源

が
喪

失
し

た
場

合
に

お
け

る
炉

心
の

著
し

い
損

傷
を

防
止

す
る

た
め

の
対

策
に

関
す

る
こ

と
。

 

ハ
 
重

大
事

故
に

至
る

お
そ

れ
の

あ
る

事
故

（
運

転
時

の
異

常
な

過
渡

変
化

及
び

設
計

基
準

事
故

を
除

く
。
）
又

は

重
大

事
故

（
以

下
「

重
大

事
故

等
」

と
い

う
。
）

 

①
 
重

大
事

故
等

発
生

時
に

お
け

る

炉
心

の
著

し
い

損
傷

を
防

止
す

る
た

め
の

対
策

に
関

す
る

こ
と

。
 

②
 
重

大
事

故
等

発
生

時
に

お
け

る

原
子

炉
格

納
容

器
の

破
損

を
防

止
す

る
た

め
の

対
策

に
関

す
る

こ
と

。
 

③
 
重

大
事

故
等

発
生

時
に

お
け

る

使
用

済
燃

料
貯

蔵
設

備
に

貯
蔵

す
る

燃
料

体
の

著
し

い
損

傷
を

防
止

す
る

た
め

の
対

策
に

関
す

る
こ

と
。

 

④
 
重

大
事

故
等

発
生

時
に

お
け

る

原
子

炉
停

止
時

の
燃

料
体

の
著

し
い

損
傷

を
防

止
す

る
た

め
の

対
策

に
関

す
る

こ
と

。
 

⑤
 
重

大
事

故
等

（
原

子
炉

建
屋

へ

の
故

意
に

よ
る

大
型

航
空

機
の

衝
突

そ
の

他
の

テ
ロ

リ
ズ

ム
に

よ
る

も
の

を
除

く
。
）

発
生

時
に

お
け

る
特

定
重

大
事

故
等

対
処

施
設

を
用

い
た

対
策
（

上
記

①
か

ら
④

ま
で

の
対

策
に

関
す

る
こ

と
を

含
む

。
）

に
関

す
る

こ
と

。
 

⑥
 
発

生
す

る
有

毒
ガ

ス
か

ら
の

運

転
員

等
の

防
護

に
関

す
る

こ
と

。
 

（
重

大
事

故
等

発
生

時
の

体
制

の
整

備
）

 

第
１

８
条

の
５

 
【

変
更

な
し

】
 

 

添
付

３
 

重
大

事
故

等
お

よ
び

大
規

模
損

壊
対

応
に

係
る

実
施

基
準

（
第

１
８

条
の

５
お

よ
び

第
１

８
条

の
６

関
連

）
 

【
変

更
な

し
】

 
 

 
 

 

ニ
 
大

規
模

な
自

然
災

害
又

は
故

意
に

よ
る

大
型

航
空

機
の

衝
突

そ
の

他
の

テ
ロ

リ
ズ

ム
に

よ
る

発
電

用
原

子
炉

施
設

の
大

規
模

な
損

壊
（

以
下

「
大

規
模

損
壊

」
と

い
う

。
）

 

①
 
大

規
模

損
壊

発
生

時
に

お
け

る

大
規

模
な

火
災

が
発

生
し

た
場

合
に

お
け

る
消

火
活

動
に

関
す

る
こ

と
。

 

②
 
大

規
模

損
壊

発
生

時
に

お
け

る

炉
心

の
著

し
い

損
傷

を
緩

和
す

る
た

め
の

対
策

に
関

す
る

こ
と

。
 

③
 
大

規
模

損
壊

発
生

時
に

お
け

る

原
子

炉
格

納
容

器
の

破
損

を
緩

和
す

る
た

め
の

対
策

に
関

す
る

（
大

規
模

損
壊

発
生

時
の

体
制

の
整

備
）

 

第
１

８
条

の
６

 
【

変
更

な
し

】
 

 

添
付

３
 

重
大

事
故

等
お

よ
び

大
規

模
損

壊
対

応
に

係
る

実
施

基
準

（
第

１
８

条
の

５
お

よ
び

第
１

８
条

の
６

関
連

）
 

【
変

更
な

し
】
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保
安

規
定

審
査

基
準

の
要

求
事

項
に
対

す
る

保
安

規
定

へ
の

記
載
内

容
 

関
連

す
る

実
用

炉
規

則
 

保
安

規
定

審
査

基
準

 
原

子
炉

施
設

保
安

規
定

 
社

内
規

定
文

書
 

記
載

す
べ

き
内

容
 

記
載

の
考

え
方

 
該

当
規

定
文

書
 

記
載

内
容

の
概

要
 

                                                     

こ
と

。
 

④
 
大

規
模

損
壊

発
生

時
に

お
け

る

使
用

済
燃

料
貯

蔵
槽

の
水

位
を

確
保

す
る

た
め

の
対

策
及

び
燃

料
体

の
著

し
い

損
傷

を
緩

和
す

る
た

め
の

対
策

に
関

す
る

こ
と

。
 

⑤
 
大

規
模

損
壊

発
生

時
に

お
け

る

放
射

性
物

質
の

放
出

を
低

減
す

る
た

め
の

対
策

に
関

す
る

こ
と

。
 

⑥
 
重

大
事

故
等

（
原

子
炉

建
屋

へ

の
故

意
に

よ
る

大
型

航
空

機
の

衝
突

そ
の

他
の

テ
ロ

リ
ズ

ム
に

よ
る

も
の

に
限

る
。
）

発
生

時
に

お
け

る
特

定
重

大
事

故
等

対
処

施
設

を
用

い
た

対
策

に
関

す
る

こ
と

。
 

（
２

）（
１

）
に

掲
げ

る
措

置
の

う
ち

重
大

事
故

等
発

生
時

又
は

大
規

模
損

壊

発
生

時
に

お
け

る
そ

れ
ぞ

れ
の

措

置
に

係
る

手
順

に
つ

い
て

は
、
そ

れ

ぞ
れ

次
に

掲
げ

る
と

お
り

と
す

る

こ
と

。
 

－
 

 
 

 

イ
 
重

大
事

故
等

発
生

時
 

①
 
許

可
を

受
け

た
対

応
手

段
、

重

要
な

配
慮

事
項

、
有

効
性

評
価

の

前
提

条
件

と
な

る
操

作
の

成
立

性
に

係
る

事
項

が
定

め
ら

れ
、
定

め
ら

れ
た

内
容

が
重

大
事

故
等

に
対

し
的

確
か

つ
柔

軟
に

対
処

す
る

こ
と

を
妨

げ
る

も
の

で
な

い
こ

と
。

 

②
 
炉

心
の

著
し

い
損

傷
及

び
原

子

炉
格

納
容

器
の

破
損

を
防

ぐ
た

め
に

最
優

先
す

べ
き

操
作

等
の

判
断

基
準

の
基

本
的

な
考

え
方

が
定

め
ら

れ
て

い
る

こ
と

。
 

原
子

炉
格

納
容

器
の

過
圧

破

損
の

防
止

に
係

る
手

順
に

つ
い

て
は

、
格

納
容

器
圧

力
逃

が
し

装

置
を

設
け

て
い

る
場

合
、
格

納
容

器
代

替
循

環
冷

却
系

又
は

格
納

容
器

再
循

環
ユ

ニ
ッ

ト
に

よ
り

原
子

炉
格

納
容

器
内

の
圧

力
及

び
温

度
を

低
下

さ
せ

る
手

順
を

、

格
納

容
器

圧
力

逃
が

し
装

置
に

よ
る

手
順

に
優

先
し

て
実

施
す

る
こ

と
が

定
め

ら
れ

て
い

る
と

と
も

に
、
原

子
炉

格
納

容
器

内
の

圧
力

が
高

い
場

合
な

ど
、
必

要
な

状
況

に
お

い
て

は
確

実
に

格
納

容
器

圧
力

逃
が

し
装

置
を

使
用

す
る

こ
と

が
定

め
ら

れ
て

い
る

こ
と

。
 

添
付

３
 

重
大

事
故

等
お

よ
び

大
規

模
損

壊
対

応
に

係
る

実
施

基
準

（
第

１
８

条
の

５
お

よ
び

第
１

８
条

の
６

関
連

）
 

【
変

更
な

し
】
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保
安

規
定

審
査

基
準

の
要

求
事

項
に
対

す
る

保
安

規
定

へ
の

記
載
内

容
 

関
連

す
る

実
用

炉
規

則
 

保
安

規
定

審
査

基
準

 
原

子
炉

施
設

保
安

規
定

 
社

内
規

定
文

書
 

記
載

す
べ

き
内

容
 

記
載

の
考

え
方

 
該

当
規

定
文

書
 

記
載

内
容

の
概

要
 

                                    

③
 
措

置
に

係
る

手
順

の
優

先
順

位

や
手

順
着

手
の

判
断

基
準

等
（

②

に
関

す
る

も
の

を
除

く
。
）

に
つ

い
て

は
記

載
を

要
し

な
い

。
 

ロ
 
大

規
模

損
壊

発
生

時
 

定
め

ら
れ

た
内

容
が

大
規

模
損

壊

に
対

し
的

確
か

つ
柔

軟
に

対
処

す
る

こ
と

を
妨

げ
る

も
の

で
な

い
こ

と
。

 

添
付

３
 

重
大

事
故

等
お

よ
び

大
規

模
損

壊
対

応
に

係
る

実
施

基
準

（
第

１
８

条
の

５
お

よ
び

第
１

８
条

の
６

関
連

）
 

【
変

更
な

し
】

 

 

 
 

 

（
３

）
必

要
な

機
能

を
維

持
す

る
た

め
の

活
動

を
行

う
要

員
に

対
す

る
教

育

及
び

訓
練

に
関

す
る

こ
と

。
特

に
重

大
事

故
等

又
は

大
規

模
損

壊
の

発

生
時

に
お

け
る

発
電

用
原

子
炉

施

設
の

必
要

な
機

能
を

維
持

す
る

た

め
の

活
動

を
行

う
要

員
に

対
す

る

教
育

及
び

訓
練

に
つ

い
て

は
、
そ

れ

ぞ
れ

毎
年

１
回

以
上

定
期

に
実

施

す
る

こ
と

及
び

重
大

事
故

等
対

処

施
設

の
使

用
を

開
始

す
る

に
当

た

っ
て

必
要

な
教

育
及

び
訓

練
を

あ

ら
か

じ
め

実
施

す
る

こ
と

。
 

添
付

２
 

火
災

、
内

部
溢

水
、
火

山
影

響
等

、
自

然
災

害
お

よ
び

有
毒

ガ
ス

発
生

時
の

対
応

に
係

る
実

施
基

準
（

第
１

８
条

、
第

１
８

条
の

２
、
第

１
８

条
の

２
の

２
、

第
１

８
条

の
３

お
よ

び
第

１
８

条
の

３
の

２
関

連
）

 

 １
 
火

災
 

保
全

計
画

課
長

は
、

火
災

発
生

時
に

お
け

る
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
を

行
う

体
制

の
整

備
と

し
て

、
次

の
１

．
１

項
か

ら
１

．
５

項
を

含
む

火
災

防
護

計
画

を
策

定
し

、
所

長
の

承
認

を
得

る
。

ま
た

、
各

課
（

室
）

長
は

、
火

災
防

護
計

画
に

基
づ

き
、

火
災

発
生

時
に

お
け

る
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
を

行
う

た
め

に
必

要
な

体
制

お
よ

び
手

順
の

整
備

を
実

施
す

る
。

 
 

（
中

略
）

 
 １

．
３

 
教

育
訓

練
の

実
施

 
所

長
室

長
、

放
射

線
管

理
課

長
、

発
電

室
長

お
よ

び
保

全
計

画
課

長
は

、
火

災
防

護
の

対
応

に
関

す
る

以
下

の
教

育
訓

練
を

定
期

的
に

実
施

す
る

。
 

(
1
)
 
火

災
防

護
教

育
 

ａ
．

所
長

室
長

、
放

射
線

管
理

課
長

、
発

電
室

長
お

よ
び

保
全

計
画

課
長

は
、

全
所

員
に

対
し

て
、

以
下

の
教

育
訓

練
を

実
施

す
る

。
ま

た
、

専
属

消
防

隊
に

対
し

て
、

以
下

の
教

育
訓

練
が

実
施

さ
れ

て
い

る
こ

と
を

確
認

す
る

。
 

(
a
)
 
原

子
炉

施
設

内
の

火
災

区
域

ま
た

は
火

災
区

画
に

設
置

さ
れ

る
安

全
機

能
を

有
す

る
構

築
物

、
系

統
お

よ
び

機
器

な
ら

び
に

重
大

事
故

等
対

処
施

設
の

機
能

を
火

災
か

ら
防

護
す

る
こ

と
を

目
的

と
し

て
、

火
災

か
ら

防
護

す
べ

き
機

器
等

の
火

災
の

発
生

防
止

、
火

災
の

早
期

感
知

お
よ

び
消

火
な

ら
び

に
火

災
の

影
響

軽
減

の
そ

れ
ぞ

れ
を

考
慮

し
た

教
育

訓
練

 
(
b
)
 
原

子
炉

施
設

内
の

火
災

区
域

ま
た

は
火

災
区

画
に

設
置

さ
れ

る
安

全
機

能
を

有
す

る
構

築
物

、
系

統
お

よ
び

機
器

を
火

災
か

ら
防

護
す

る
こ

と
を

目
的

と
し

た
可

燃
物

の
持

込
み

管
理

に
つ

い
て

の
教

育
訓

練
 

(
c
)
 
安

全
施

設
を

外
部

火
災

か
ら

防
護

す
る

た
め

に
必

要
な

以
下

の
教

育
訓

練
 

ア
．

外
部

火
災

発
生

時
の

消
火

活
動

に
関

す
る

教
育

訓
練

 
イ

．
外

部
火

災
に

よ
る

ば
い

煙
発

生
時

お
よ

び
有

毒
ガ

ス
発

生
時

に
お

け
る

外
気

取
入

ダ
ン

パ
の

閉
止

、
換

気
空

調
系

の
停

止
ま

た
は

閉
回

路
循

環
運

転
に

よ
り

、
建

屋
内

へ
の

ば
い

煙
お

よ
び

有
毒

ガ
ス

の
侵

入
を

防
止

す
る

こ
と

に
つ

い
て

の
教

育
訓

練
 

ウ
．

森
林

火
災

か
ら

外
部

火
災

防
護

施
設

を
防

護
す

る
た

め
の

防
火

帯
の

設
定

に
係

る
教

育
訓

練
 

エ
．

近
隣

の
産

業
施

設
の

火
災

・
爆

発
か

ら
外

部
火

災
防

護
施

設
を

防
護

す
る

た
め

に
、

離
隔

距
離

を
確

保
す

る
こ

と
に

つ
い

て
の

教
育

訓
練

 
オ

．
モ

ニ
タ

ポ
ス

ト
が

外
部

火
災

の
影

響
を

受
け

た
場

合
の

代
替

設
備

を
防

火
帯

の
内

側
に

設
置

す
る

こ
と

に
つ

い
て

の
教

育
訓

練
 

(
d
)
 
火

災
が

発
生

し
た

場
合

の
消

火
活

動
お

よ
び

内
部

溢
水

を
考

慮
し

た
消

火
活

動
に

関
す

る
教

育
訓

練
 

  

                          ・
原

子
炉

施
設

内
の

火
災

区
域

ま
た

は
火

災
区

画
に

設
置

さ
れ

る
安

全
機

能
を

有
す

る
構

築
物

、
系

統
お

よ
び

機

器
を

火
災

か
ら

防
護

す
る

こ
と

を
目

的
と

し
た

可
燃

物
の

持
込

み
管

理
に

つ
い

て
の

教
育

訓
練

を
実

施
す

る
。

 

                          ・
火

災
防

護
通

達
 

・
火

災
防

護
計

画
 

    

                          従
前

は
、
以

下
の

教
育

を
定

期
的

に
実

施
す

る
旨

を

記
載

し
て

い
た

。
 

a
.
火

災
区

域
及

び
火

災
区

画
の

設
定

 

b
.
火

災
か

ら
防

護
す

べ
き

安
全

機
能

を
有

す
る

構

築
物

、
系

統
及

び
機

器
 

c
.
火

災
の

発
生

防
止

対
策

 

d
.
火

災
感

知
設

備
 

e
.
消

火
設

備
 

f
.
火

災
の

影
響

軽
減

対
策

 

g
.
火

災
影

響
評

価
 

 今
回

、
原

子
炉

施
設

内
の

火
災

区
域

ま
た

は
火

災
区

画
に

設
置

さ
れ

る
安

全
機

能
を

有
す

る
構

築
物

、
系

統
お

よ
び

機
器

を
火

災
か

ら
防

護
す

る
こ

と
を

目

的
と

し
た

可
燃

物
の

持
込

み
管

理
に

つ
い

て
の

教

育
訓

練
に

係
る

事
項

を
反

映
す

る
。
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保
安

規
定

審
査

基
準

の
要

求
事

項
に
対

す
る

保
安

規
定

へ
の

記
載
内

容
 

関
連

す
る

実
用

炉
規

則
 

保
安

規
定

審
査

基
準

 
原

子
炉

施
設

保
安

規
定

 
社

内
規

定
文

書
 

記
載

す
べ

き
内

容
 

記
載

の
考

え
方

 
該

当
規

定
文

書
 

記
載

内
容

の
概

要
 

添
付

３
 

重
大

事
故

等
お

よ
び

大
規

模
損

壊
対

応
に

係
る

実
施

基
準

（
第

１
８

条
の

５
お

よ
び

第
１

８
条

の
６

関
連

）
 

【
変

更
な

し
】

 

 

（
４

）
必

要
な

機
能

を
維

持
す

る
た

め
の

活
動

を
行

う
た

め
に

必
要

な
電

源

車
、
消

防
自

動
車

、
化

学
消

防
自

動

車
、

泡
消

火
薬

剤
、

消
火

ホ
ー

ス
、

照
明

器
具

、
無

線
機

器
、
フ

ィ
ル

タ

ー
そ

の
他

の
資

機
材

を
備

え
付

け

る
こ

と
。

 

（
火

災
発

生
時

の
体

制
の

整
備

）
 

第
１

８
条

 

【
変

更
な

し
】

 

 （
内

部
溢

水
発

生
時

の
体

制
の

整
備

）
 

第
１

８
条

の
２

 

【
変

更
な

し
】

 

 （
火

山
影

響
等

発
生

時
の

体
制

の
整

備
）

 

第
１

８
条

の
２

の
２

 

【
変

更
な

し
】

 

 （
そ

の
他

自
然

災
害

発
生

時
等

の
体

制
の

整
備

）
 

第
１

８
条

の
３

 

【
変

更
な

し
】

 

 

（
有

毒
ガ

ス
発

生
時

の
体

制
の

整
備

）
 

第
１

８
条

の
３

の
２

 

【
変

更
な

し
】

 

 （
資

機
材

等
の

整
備

）
 

第
１

８
条

の
４

 

【
変

更
な

し
】

 

 （
重

大
事

故
等

発
生

時
の

体
制

の
整

備
）

 

第
１

８
条

の
５

 
【

変
更

な
し

】
 

 

 （
大

規
模

損
壊

発
生

時
の

体
制

の
整

備
）

 

第
１

８
条

の
６

 
【

変
更

な
し

】
 

 

添
付

２
 

火
災

、
内

部
溢

水
、
火

山
影

響
等

、
自

然
災

害
お

よ
び

有
毒

ガ
ス

発
生

時
の

対
応

に
係

る
実

施
基

準
（

第
１

８
条

、
第

１
８

条
の

２
、
第

１
８

条
の

２
の

２
、

第
１

８
条

の
３

お
よ

び
第

１
８

条
の

３
の

２
関

連
）

 

【
実

用
炉

規
則

第
9
2
条

第
1
項

第
8
号

イ
か

ら
ハ

ま
で
（

保
安

規
定

審
査

基
準

第
5
項

）
、

第
1
6
号

（
保

安
規

定
審

査
基

準
第

1
項

（
1
）

イ
（

3
）
）

関
連

に
て

変
更

】
 

 添
付

３
 

重
大

事
故

等
お

よ
び

大
規

模
損

壊
対

応
に

係
る

実
施

基
準

（
第

１
８

条
の

５
お

よ
び

第
１

８
条

の
６

関
連

）
 

【
変

更
な

し
】

 

 

 
 

 

（
５

）
そ

の
他

必
要

な
機

能
を

維
持

す
る

た
め

の
活

動
を

行
う

た
め

に
必

要

な
体

制
を

整
備

す
る

こ
と

。
 

添
付

３
 

重
大

事
故

等
お

よ
び

大
規

模
損

壊
対

応
に

係
る

実
施

基
準

（
第

１
８

条
の

５
お

よ
び

第
１

８
条

の
６

関
連

）
 

【
変

更
な

し
】

 

  

 
 

 

２
．

重
大

事
故

等
又

は
大

規
模

損
壊

が
発

添
付

３
 

重
大

事
故

等
お

よ
び

大
規

模
損

壊
対

応
に

係
る

実
施

基
準

（
第

 
 

 

107



保
安

規
定

審
査

基
準

の
要

求
事

項
に
対

す
る

保
安

規
定

へ
の

記
載
内

容
 

関
連

す
る

実
用

炉
規

則
 

保
安

規
定

審
査

基
準

 
原

子
炉

施
設

保
安

規
定

 
社

内
規

定
文

書
 

記
載

す
べ

き
内

容
 

記
載

の
考

え
方

 
該

当
規

定
文

書
 

記
載

内
容

の
概

要
 

生
し

た
場

合
に

お
い

て
、

核
燃

料
物

質

若
し

く
は

核
燃

料
物

質
に

よ
っ

て
汚

染

さ
れ

た
物

又
は

発
電

用
原

子
炉

に
よ

る

災
害

を
防

止
す

る
た

め
に

必
要

が
あ

る

と
認

め
る

と
き

は
、

組
織

内
規

程
類

に

あ
ら

か
じ

め
定

め
た

計
画

及
び

手
順

に

と
ら

わ
れ

ず
、

発
電

用
原

子
炉

施
設

の

保
全

の
た

め
の

所
要

の
措

置
を

講
ず

る

こ
と

が
定

め
ら

れ
て

い
る

こ
と

。
 

 

１
８

条
の

５
お

よ
び

第
１

８
条

の
６

関
連

）
 

【
変

更
な

し
】

 
 

十
七

 
発

電
用

原
子

炉
施

設
に

係
る

保
安

（
保

安
規

定
の

遵
守

状
況

を

含
む

。
）
に

関
す

る
適

正
な

記
録

及

び
報

告
（

第
百

三
十

四
条

各
号

に

掲
げ

る
事

故
故

障
等

の
事

象
及

び

こ
れ

ら
に

準
ず

る
も

の
が

発
生

し

た
場

合
の

経
営

責
任

者
へ

の
報

告

を
含

む
。
）

に
関

す
る

こ
と

。
 

                                   

実
用

炉
規

則
第

9
2
条

第
1
項

第
1
7
号

 

【
記

録
及

び
報

告
】

 

 
 

 
 

１
．

発
電

用
原

子
炉

施
設

に
係

る
保

安
に

関
し

、
必

要
な

記
録

を
適

正
に

作
成

し
、

管
理

す
る

こ
と

が
定

め
ら

れ
て

い
る

こ

と
。

そ
の

際
、

保
安

規
定

及
び

そ
の

下

位
文

書
に

お
い

て
、

必
要

な
記

録
を

適

正
に

作
成

し
、

管
理

す
る

た
め

の
措

置

が
定

め
ら

れ
て

い
る

こ
と

。
 

（
記

録
）

 

第
１

３
３

条
 

【
変

更
な

し
】

 

 （
品

質
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
シ

ス
テ

ム
計

画
）

 

第
３

条
 

【
変

更
な

し
】

 

 

       

     

    

２
．

実
用

炉
規

則
第

６
７

条
に

定
め

る
記

録
に

つ
い

て
、

そ
の

記
録

の
管

理
に

関

す
る

こ
と

（
計

量
管

理
規

定
及

び
核

物

質
防

護
規

定
で

定
め

る
も

の
を

除
く

。
）

が
定

め
ら

れ
て

い
る

こ
と

。
 

（
記

録
）

 

第
１

３
３

条
 

【
変

更
な

し
】

 

 
 

 

３
．

発
電

所
長

及
び

発
電

用
原

子
炉

主
任

技
術

者
に

報
告

す
べ

き
事

項
が

定
め

ら

れ
て

い
る

こ
と

。
 

（
報

告
）

 

第
１

３
４

条
 

【
変

更
な

し
】

 

 （
原

子
炉

主
任

技
術

者
の

職
務

等
）

 

第
１

０
条

 

【
変

更
な

し
】

 

 

 
 

 

４
．

特
に

、
実

用
炉

規
則

第
1
3
4
条

各
号

に
掲

げ
る

事
故

故
障

等
の

事
象

及
び

こ

れ
ら

に
準

ず
る

も
の

が
発

生
し

た
場

合

に
お

い
て

は
、

経
営

責
任

者
に

確
実

に

報
告

が
な

さ
れ

る
体

制
が

構
築

さ
れ

て

い
る

こ
と

な
ど

、
安

全
確

保
に

関
す

る

経
営

責
任

者
の

強
い

関
与

が
明

記
さ

れ

て
い

る
こ

と
。

 
 

（
報

告
）

 

第
１

３
４

条
 

【
変

更
な

し
】

 

 

 
 

 

５
．

当
該

事
故

故
障

等
の

事
象

に
準

ず
る

重
大

な
事

象
に

つ
い

て
、

具
体

的
に

明

記
さ

れ
て

い
る

こ
と

。
 

（
報

告
）

 

第
１

３
４

条
 

【
変

更
な

し
】
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保
安

規
定

審
査

基
準

の
要

求
事

項
に
対

す
る

保
安

規
定

へ
の

記
載
内

容
 

関
連

す
る

実
用

炉
規

則
 

保
安

規
定

審
査

基
準

 
原

子
炉

施
設

保
安

規
定

 
社

内
規

定
文

書
 

記
載

す
べ

き
内

容
 

記
載

の
考

え
方

 
該

当
規

定
文

書
 

記
載

内
容

の
概

要
 

           十
八

 
発

電
用

原
子

炉
施

設
の

施
設

管
理

に
関

す
る

こ
と

（
使

用
前

事

業
者

検
査

及
び

定
期

事
業

者
検

査

の
実

施
に

関
す

る
こ

と
並

び
に

経

年
劣

化
に

係
る

技
術

的
な

評
価

に

関
す

る
こ

と
及

び
長

期
施

設
管

理

方
針

を
含

む
。
）
。

 

                                   

実
用

炉
規

則
第

9
2
条

第
1
項

第
1
8
号

 

【
発

電
用

原
子

炉
施

設
の

施
設

管
理

】
 

 
 

 
 

１
．
施

設
管

理
方

針
、
施

設
管

理
目

標
及

び

施
設

管
理

実
施

計
画

の
策

定
並

び
に

こ

れ
ら

の
評

価
及

び
改

善
に

つ
い

て
、「

原

子
力

事
業

者
等

に
お

け
る

使
用

前
事

業

者
検

査
、

定
期

事
業

者
検

査
、

保
安

の

た
め

の
措

置
等

に
係

る
運

用
ガ

イ
ド

」

（
原

規
規

発
第

１
９

１
２

２
５

７
号

－

７
（

令
和

元
年

１
２

月
２

５
日

原
子

力

規
制

委
員

会
決

定
）
）
を

参
考

と
し

て
定

め
ら

れ
て

い
る

こ
と

。
 

（
巡

視
点

検
）

 

第
１

４
条

 

【
変

更
な

し
】

 

 （
保

守
管

理
計

画
）

 

第
１

２
０

条
 

【
変

更
な

し
】

 

 （
設

計
管

理
）

 

第
１

２
０

条
の

２
 

【
変

更
な

し
】

 

 （
作

業
管

理
）

 

第
１

２
０

条
の

３
 

【
変

更
な

し
】

 

 
 

 

２
．

発
電

用
原

子
炉

施
設

の
経

年
劣

化
に

係
る

技
術

的
な

評
価

に
関

す
る

こ
と

に

つ
い

て
は

、「
実

用
発

電
用

原
子

炉
施

設

に
お

け
る

高
経

年
化

対
策

実
施

ガ
イ

ド
」

を
参

考
と

し
、

実
用

炉
規

則
第

８

２
条

に
規

定
さ

れ
た

発
電

用
原

子
炉

施

設
の

経
年

劣
化

に
関

す
る

技
術

的
な

評

価
を

実
施

す
る

た
め

の
手

順
及

び
体

制

を
定

め
、

当
該

評
価

を
定

期
的

に
実

施

す
る

こ
と

が
定

め
ら

れ
て

い
る

こ
と

。
 

（
原

子
炉

施
設

の
経

年
劣

化
に

関
す

る
技

術
的

な
評

価
お

よ
び

長
期

保
守

管
理

方
針

）
 

第
１

２
０

条
の

６
 

【
変

更
な

し
】

 

 

 
 

 

３
．

運
転

を
開

始
し

た
日

以
後

３
０

年
を

経
過

し
た

発
電

用
原

子
炉

に
つ

い
て

は
、

長
期

施
設

管
理

方
針

が
定

め
ら

れ

て
い

る
こ

と
。

 

添
付

６
 

長
期

施
設

管
理

方
針

（
第

１
２

０
条

の
６

関
連

）
 

【
変

更
な

し
】

 

 

 
 

 

４
．

実
用

炉
規

則
第

９
２

条
第

１
項

第
１

８
号

に
掲

げ
る

発
電

用
原

子
炉

施
設

の

施
設

管
理

に
関

す
る

こ
と

を
変

更
し

よ

う
と

す
る

場
合

（
実

用
炉

規
則

第
８

２

条
第

１
項

か
ら

第
３

項
ま

で
の

規
定

に

よ
り

長
期

施
設

管
理

方
針

を
策

定
し

、

又
は

同
条

第
４

項
の

規
定

に
よ

り
長

期

施
設

管
理

方
針

を
変

更
し

よ
う

と
す

る

場
合

に
限

る
。
）
は

、
申

請
書

に
実

用
炉

規
則

第
８

２
条

第
１

項
、

第
２

項
若

し

く
は

第
３

項
の

評
価

の
結

果
又

は
第

４

【
手

続
き

に
関

す
る

事
項

で
あ

り
保

安
規

定
に

は
記

載
な

し
】
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保
安

規
定

審
査

基
準

の
要

求
事

項
に
対

す
る

保
安

規
定

へ
の

記
載
内

容
 

関
連

す
る

実
用

炉
規

則
 

保
安

規
定

審
査

基
準

 
原

子
炉

施
設

保
安

規
定

 
社

内
規

定
文

書
 

記
載

す
べ

き
内

容
 

記
載

の
考

え
方

 
該

当
規

定
文

書
 

記
載

内
容

の
概

要
 

          

項
の

見
直

し
の

結
果

を
記

載
し

た
書

類

（
以

下
「

技
術

評
価

書
」
と

い
う

。
）
が

添
付

さ
れ

て
い

る
こ

と
。

 

５
．

長
期

施
設

管
理

方
針

及
び

技
術

評
価

書
の

内
容

は
、「

実
用

発
電

用
原

子
炉

施

設
に

お
け

る
高

経
年

化
対

策
の

実
施

ガ

イ
ド

」
を

参
考

と
し

て
記

載
さ

れ
て

い

る
こ

と
。

 

添
付

６
 

長
期

施
設

管
理

方
針

（
第

１
２

０
条

の
６

関
連

）
 

【
変

更
な

し
】

 

 
 

 

６
．

使
用

前
事

業
者

検
査

及
び

定
期

事
業

者
検

査
の

実
施

に
関

す
る

こ
と

が
定

め

ら
れ

て
い

る
こ

と
。

 

（
使

用
前

事
業

者
検

査
の

実
施

）
 

第
１

２
０

条
の

４
 

【
変

更
な

し
】

 

 （
定

期
事

業
者

検
査

の
実

施
）

 

第
１

２
０

条
の

５
 

【
変

更
な

し
】

 

 

 
 

 

７
．

燃
料

体
に

関
す

る
定

期
事

業
者

検
査

と
し

て
、

装
荷

予
定

の
照

射
さ

れ
た

燃

料
の

う
ち

か
ら

選
定

し
た

も
の

の
健

全

性
に

異
常

の
な

い
こ

と
を

確
認

す
る

こ

と
、

燃
料

使
用

の
可

否
を

判
断

す
る

こ

と
等

が
定

め
ら

れ
て

い
る

こ
と

。
 

（
燃

料
の

検
査

）
 

第
９

６
条

 

【
変

更
な

し
】

 

 

 
 

 

十
九

 
保

守
点

検
を

行
っ

た
事

業
者

か
ら

得
ら

れ
た

保
安

に
関

す
る

技

術
情

報
に

つ
い

て
の

他
の

発
電

用

原
子

炉
設

置
者

と
の

共
有

に
関

す

る
こ

と
。

 

 

実
用

炉
規

則
第

9
2
条

第
1
項

第
1
9
号

 

【
技

術
情

報
の

共
有

】
 

 
 

 
 

１
．

プ
ラ

ン
ト

メ
ー

カ
ー

な
ど

の
保

守
点

検
を

行
っ

た
事

業
者

か
ら

得
ら

れ
た

保

安
に

関
す

る
技

術
情

報
を

Ｂ
Ｗ

Ｒ
事

業

者
協

議
会

、
Ｐ

Ｗ
Ｒ

事
業

者
連

絡
会

等

の
事

業
者

の
情

報
共

有
の

場
を

活
用

し
、

他
の

発
電

用
原

子
炉

設
置

者
と

共

有
し

、
自

ら
の

発
電

用
原

子
炉

施
設

の

保
安

を
向

上
さ

せ
る

た
め

の
措

置
が

定

め
ら

れ
て

い
る

こ
と

。
 

（
施

設
管

理
計

画
）

 

第
１

２
０

条
 

【
変

更
な

し
】

 

 

 
 

 

二
十

 
不

適
合
（

品
質

管
理

基
準

規
則

第
二

条
第

二
項

第
二

号
に

規
定

す

る
も

の
を

い
う

。
以

下
こ

の
号

及

び
第

三
項

第
二

十
号

に
お

い
て

同

じ
。
）
が

発
生

し
た

場
合

に
お

け
る

当
該

不
適

合
に

関
す

る
情

報
の

公

開
に

関
す

る
こ

と
。

 

 

実
用

炉
規

則
第

9
2
条

第
1
項

第
2
0
号

 

【
不

適
合

発
生

時
の

情
報

の
公

開
】

 

 
 

 
 

１
．

発
電

用
原

子
炉

施
設

の
保

安
の

向
上

を
図

る
観

点
か

ら
、
不

適
合

が
発

生
し

た
場

合
の

公
開

基
準

が
定

め
ら

れ
て

い
る

こ
と

。
 

（
品

質
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
シ

ス
テ

ム
計

画
）

 

第
３

条
 

【
変

更
な

し
】

 

 

 
 

 

２
．
情

報
の

公
開

に
関

し
、
原

子
力

施
設

情

報
公

開
ラ

イ
ブ

ラ
リ

ー
へ

の
登

録
等

に

必
要

な
事

項
が

定
め

ら
れ

て
い

る
こ

と
。

 

（
品

質
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
シ

ス
テ

ム
計

画
）

 

第
３

条
 

【
変

更
な

し
】

 

 

 
 

 

二
十

一
 

そ
の

他
発

電
用

原
子

炉
施

設
に

係
る

保
安

に
関

し
必

要
な

事

項
 

   

実
用

炉
規

則
第

9
2
条

第
1
項

第
2
1
号

 

【
そ

の
他

必
要

な
事

項
】

 

 
 

 
 

１
．

日
常

の
Ｑ

Ｍ
Ｓ

に
係

る
活

動
の

結
果

を
踏

ま
え

、
必

要
に

応
じ

、
発

電
用

原

子
炉

施
設

に
係

る
保

安
に

関
し

必
要

な

事
項

を
定

め
て

い
る

こ
と

。
 

（
目

的
）

 

第
１

条
 

【
変

更
な

し
】
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保
安

規
定

審
査

基
準

の
要

求
事

項
に
対

す
る

保
安

規
定

へ
の

記
載
内

容
 

関
連

す
る

実
用

炉
規

則
 

保
安

規
定

審
査

基
準

 
原

子
炉

施
設

保
安

規
定

 
社

内
規

定
文

書
 

記
載

す
べ

き
内

容
 

記
載

の
考

え
方

 
該

当
規

定
文

書
 

記
載

内
容

の
概

要
 

 
２

．
保

安
規

定
を

定
め

る
「

目
的

」
が

、
核

燃
料

物
質

、
核

燃
料

物
質

に
よ

っ
て

汚

染
さ

れ
た

物
又

は
発

電
用

原
子

炉
に

よ

る
災

害
の

防
止

を
図

る
も

の
と

し
て

定

め
ら

れ
て

い
る

こ
と

。
 

（
目

的
）

 

第
１

条
 

【
変

更
な

し
】
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補足説明資料１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保安規定の附則について 
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１．火災防護対象ケーブルの系統分離対策に係る保安規定附則の考え方について 

 

保安規定の施行は、原則として保安規定変更認可日から１０日以内に実施することとして

いるが、保安規定変更を伴う工事工程を考慮した上で、適切な時期に適用できるように附則

にて適用時期を記載している。 

今回の保安規定申請内容は、火災源に対する対策を考慮した系統分離対策に係る運用を行

う場合、設備対策で対応すべき範囲を運用での担保が必要であり、具体的な運用として、火

災防護対象ケーブルから水平距離 6m の範囲内に可燃性物質を原則持ち込まない運用等を規

定するものである。また、持ち込み管理についての教育訓練を追加するものである。したが

って、本申請内容の適切な適用時期は設備対策として申請している設工認の認可後に必要な

工事及び検査が完了した時であり、以下附則の通り、使用前事業者検査の完了日に適用する

こととしている。 

 施行期日の規定の記載 

申
請
内
容 

附 則（平成  年  月  日 平成２６原安管通達第２号－  ） 

（施行期日） 

第 １ 条 この通達は、    年  月  日から施行する。 

２． 本通達施行の際、火災防護対象ケーブルの系統分離対策に関連する規定については、核原料物質、

核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第４３条の３の１１第１項の使用前事業者検査の完了日

以降に適用することとし、それまでの間は従前の例による。 

 

使用前事業者検査の完了日は、使用前確認証の交付前になるが、今回の設工認に基づき設

置する設備については、使用前事業者検査の完了日から使用前確認証の交付までの期間、法

令等に基づく試験使用を適用し使用することから、保安規定は、使用前事業者検査の完了日

から適用する。 

なお、試験使用に係る法令等の整理については、次項で説明する。 

 

２．使用前事業者検査完了以降の試験使用について 

 使用前事業者検査の完了日～使用前確認証交付まで期間、下記法令等に基づき試験使用と

して使用する。 
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 

（使用前事業者検査等） 

第四十三条の三の十一 発電用原子炉設置者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、設置又は変更の工事をす

る発電用原子炉施設について検査を行い、その結果を記録し、これを保存しなければならない。 

（中略） 

３ 発電用原子炉設置者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、使用前事業者検査についての原子力規制検査

により発電用原子炉施設が前項各号のいずれにも適合していることについて原子力規制委員会の確認を受けた後でなけ

れば、その発電用原子炉施設を使用してはならない。ただし、第四十三条の三の九第一項ただし書の工事を行った場合

その他原子力規制委員会規則で定める場合は、この限りでない。 

＜補足＞ 

原則、使用前確認完了後でなければ使用できないが、炉規則に除外可能な内容を記載している。 

 
実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則 

（使用前確認を要しない場合） 

第十七条 法第四十三条の三の十一第三項ただし書の原子力規制委員会規則で定める場合は、次のとおりとする。 

一 原子炉本体を試験のために使用する場合であって、その使用の期間及び方法について原子力規制委員会の承認を受

け、その承認を受けた期間内においてその承認を受けた方法により使用するとき。 

二 前号に規定する発電用原子炉施設以外の発電用原子炉施設を試験のために使用する場合 

（以下略） 

＜補足＞ 

使用前確認証の交付前に使用できる場合として、試験のために使用する場合がある。 
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使用前事業者検査に関する原子力規制委員会の確認等に係る運用ガイド（抜粋） 

4.1 試験使用承認 

（1） 試験使用の適用 

規則第１７条第１号及び第２号の規定においては、使用前確認を受ける前に、試験のために使用する場合（以下「試

験使用）という。）について規定している。ここで「試験使用」とは、使用前事業者検査の対象である発電用原子炉施

設について、発電用原子炉施設に対する検査（総合負荷性能検査を含む。）のために行う試験の際に、発電用原子炉施

設に対して求められる機能が要求される状態において期間及び方法を制限して当該発電用原子炉施設を使用することを

いう。 

試験使用は、以下の場合に適用する。 

a. 新増設工事 

(a)使用前確認の対象である発電用原子炉施設において、使用範囲が建設中のプラントに限られる設備を、求められる

機能が要求される状態となったときから工事完了の時期に行う最終の使用前事業者検査に係る使用前確認を受けるまで

の期間に試験のために使用する場合 

b. 改造修理工事 

(a)使用前確認の対象である発電用原子炉施設について、求められる機能が要求される状態となったときから工事完了

の時期に行う最終の使用前事業者検査に係る使用前確認を受けるまでの期間に試験のために使用する場合 

(b)使用前確認の対象である発電用原子炉施設において、当該施設の運転に直接関連する設備を、当該設備の使用前事

業者検査終了から使用前確認証交付までの期間に試験のために使用する場合。 

また、試験使用を適用する前に確認を必要とする検査は、以下のとおり取り扱うものとし、改造修理工事における工

事の工程については、「発電用原子炉に燃料を挿入する前の時期」又は「核燃料施設等に核燃料物質等が搬入する前の

時期」と「全ての工事が完了した時期」が同じ時期となることが多いため、その場合には併せて、全ての工事が完了し

た時期として実施することとする。 

＜補足＞ 

試験のために使用する場合の適用例で、使用前事業者検査終了から使用前確認証交付までの期間に試験使用することが可

能である。 

 

  上記を踏まえ、火災防護対象ケーブルの系統分離対策に係る保安規定の適用日は、当該設

工認の認可後に必要な工事及び検査が完了した時である使用前事業者検査の完了日とする。 

なお、保安規定の適用を使用前事業者検査の完了日とした実績は、至近に認可された他電

力の新規制基準に係る保安規定でもある。 

 

 

以 上 
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補足説明資料２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

可燃性物質の持ち込み管理等について 
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１．はじめに 

ケーブルトレイを除く電線管等に敷設する火災防護対象ケーブル（電気盤および制御盤

を除く。）（以下、「火災防護対象ケーブル」という。）について、設工認で申請した火災源

に対する対策を考慮した系統分離対策に係る運用を行う場合※、火災防護対象ケーブルか

ら水平距離６ｍの範囲内は、可燃性物質を原則持ち込まない運用として、当該範囲内に原

子炉の安全確保等に必要な資機材の可燃性物質以外を持ち込まない管理を実施すること

を目的として、次頁の内容を保安規定に定める。 

また、火災防護対象ケーブルから水平距離６ｍの範囲外は、当該場所で発生する火災が

火災防護対象ケーブルに影響を及ぼさないように消火活動を実施する内容を保安規定に

定める。 

※：互いに相違する系列の火災防護対象ケーブルのいずれか一方のケーブルの周囲の火災

源に対して対策を講じることを基本とし、固定火災源（火災区域または火災区画内に

常に設置または保管している火災防護対象ケーブル以外の設備の可燃性物質（火災防

護対象ケーブルに火災による影響を及ぼさないものを除く。））となる火災防護対象機

器等を設置している火災区域または火災区画においては、当該の火災防護対象機器等

の系列と相違する系列の火災防護対象ケーブルの周囲の火災源に対して対策を講じ

ることをいう。 

 

本資料では、保安規定にて定めた運用について、具体的な管理方法等を説明する。 
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保安規定申請変更内容 

 

１ 火 災 

 

１．３ 教育訓練の実施 

所長室長、放射線管理課長、発電室長および保全計画課長は、火災防護の対応に関する以下の教育訓練を定

期的に実施する。 

(1) 火災防護教育 

ａ．所長室長、放射線管理課長、発電室長および保全計画課長は、全所員に対して、以下の教育訓練を実施す

る。また、専属消防隊に対して、以下の教育訓練が実施されていることを確認する。 

(a) 原子炉施設内の火災区域または火災区画に設置される安全機能を有する構築物、系統および機器ならびに

重大事故等対処施設の機能を火災から防護することを目的として、火災から防護すべき機器等の火災の発生

防止、火災の早期感知および消火ならびに火災の影響軽減のそれぞれを考慮した教育訓練 

(b) 原子炉施設内の火災区域または火災区画に設置される安全機能を有する構築物、系統および機器を火災か

ら防護することを目的とした可燃物の持込み管理についての教育訓練 

 

１．５ 手順書の整備 

(2) 各課（室）長（当直課長および当直長を除く。）は、火災発生時における原子炉施設の保全のための活動

を行うために必要な体制の整備として、以下の活動を実施することを社内標準に定める。 

～ 中略 ～ 

ｒ．火災予防活動（可燃物管理） 

(a) 保全計画課長は、原子炉施設の安全機能を有する構築物、系統および機器を設置する火災区域または火災

区画については、当該施設を火災から防護するため、恒設機器および点検等に使用する可燃物（資機材）の

総発熱量が、制限発熱量を超えない管理（持込みと保管）を実施する。 

(b）保全計画課長は、ケーブルトレイを除く電線管等に敷設する火災防護対象ケーブル（電気盤および制御盤

を除く。）（以下、「火災防護対象ケーブル」という。）について、火災源に対する対策を考慮した系統分離対

策に係る運用を行う場合※ 、火災防護対象ケーブルから水平距離 6m の範囲内は、可燃性物質を原則持ち込

まない運用として、原子炉容器に燃料が装荷されている期間は、当該範囲内に原子炉の安全確保等に必要な

資機材の可燃性物質以外を持ち込まない管理を実施する。 

なお、各課（室）長は、原子炉容器に燃料が装荷されている期間において、当該範囲内に原子炉の安全確

保等に必要な資機材の可燃性物質を持ち込む必要がある場合には、当該可燃性物質を火災源とする火災が

火災防護対象ケーブルに影響を及ぼさないように、早期に火災を感知し消火するための措置として、監視人

の配置および消火設備の配備等を実施する。 

また、各課（室）長は、火災防護対象ケーブルから水平距離 6mの範囲外は、当該場所で発生する火災が

火災防護対象ケーブルに影響を及ぼさないように、早期に火災を感知し消火するための措置として、火災感

知設備による監視および消火器・消火栓等を用いた消火活動を実施する。 

※：互いに相違する系列の火災防護対象ケーブルのいずれか一方のケーブルの周囲の火災源に対して対策

を講じることを基本とし、固定火災源（火災区域または火災区画内に常に設置または保管している火災

防護対象ケーブル以外の設備の可燃性物質（火災防護対象ケーブルに火災による影響を及ぼさないも

のを除く。））となる火災防護対象機器等を設置している火災区域または火災区画においては、当該の火

災防護対象機器等の系列と相違する系列の火災防護対象ケーブルの周囲の火災源に対して対策を講じ

ることをいう。 
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２．可燃性物質の持ち込み管理について 

火災防護対象ケーブルに対して、設工認で申請した火災源に対する対策を考慮した系統

分離対策を行う場合の概念について、第１表に示す。 

 

第１表 火災源に対する対策を考慮した系統分離対策の概念 

 3時間以上又は1時間耐火隔壁等＋火災感知＋自動消火 

概 要 

 

耐火隔壁等 ○（3時間以上又は1時間） 

火災感知設備 ○ 

自動消火設備 ○ 

設計の考え方 

3時間以上の耐火能力を有する隔壁等又は1時間耐火隔壁等＋火災感知設備及び自
動感知設備を設置 

（イ）互いに相違する系列の火災防護対象ケーブルのいずれか一方で発生する

火災に対して、1時間耐火隔壁等、難燃性の耐熱シール材の処置等による

自己消火によって他の火災防護対象ケーブルを防護 

（ロ）固定火災源で発生する火災に対して、火災防護対象ケーブルから水平距離
6mの範囲内は1時間耐火隔壁等及び早期感知及び消火、又は3時間耐火隔

壁等によって火災防護対象ケーブルを防護、水平距離6mの範囲外は早期
感知及び消火の運用によって火災防護対象ケーブルを防護 

（ハ）持込み可燃物を火災源とする火災に対して、火災防護対象ケーブルから水

平距離6mの範囲内は可燃性物質を原則持ち込まない運用によって火災防
護対象ケーブルを防護、水平距離6mの範囲外は早期感知及び消火の運用
によって火災防護対象ケーブルを防護 

火災防護対象ケーブルは、互いに相違する系列間を分離するため、火災源の種類

に応じて設備対策及び運用対策を組み合わせることで、火災防護審査基準による

方法と同等の分離性能を有する方法である。 

 

このうち、第１表の「設計の考え方」（ロ）および（ハ）については、運用に係る事項で

あり、火災防護対象ケーブルから水平距離６ｍの範囲内および範囲外についての概念図を

第１図に示す。 
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第１図 水平距離６ｍの範囲内および範囲外の概念図 

 

２．１ 対象物 

 （１）持ち込まない可燃性物質 

原子炉の安全確保等に必要な資機材の可燃性物質以外（火災防護対象ケーブルに

火災による影響を及ぼさないものを除く。） 

 

  （２）持ち込みする可燃性物質 

ａ．原子炉の安全確保等に必要な資機材 

原子炉の安全確保等に必要な資機材とは、運転員の巡回点検、保修課員等の日常

的な設備点検、又は設備のトラブル対応（設備のデータ採取等を含む。）、設備復旧

作業並びにトラブル未然防止のために行う作業等において使用する資機材であり、

一時的に持ち込む場合がある可燃性物質を以下に例示する。 

 

① 日々の作業完了後に持ち出す作業中の資機材(以下、「作業中資機材」という。) 

     ・作業手順書、記録用紙類（運転員・保修員等による巡視点検用の用紙類を含む） 

     ・トラブル対応用工具・機器類 

     ・試験・検査用機器・測定装置（ケーブル含む） 

     ・その他作業用資機材（ゴム手袋、ウェス、ポリ製品、木製品、有機溶剤等） 

 

② 日々の作業完了後も監視人等による監視を継続する仮置き資機材※１ 

(以下、「仮置き資機材」という。) 

     ・大型作業用資機材（溶接機器、開先加工機、アンカードリル類） 

     ・放射線管理上必要な可搬型局所排気装置類（ダクト含む） 

     ・試験・検査用機器・測定装置（連続的にデータ採取する必要があるものに限る） 

     ・異物混入防止のために養生しているシート類 

     ・汚染防止・床面保護のために養生しているシート、クリーンハウス類 

     ・作業区画、安全ネット、トラロープ類、足場用プラスチックカバー 

・重大事故等の対処に使用するケーブル等の可搬型資機材 

※１：発熱量が 1000MJ を超えるものを対象とする 
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ｂ．火災防護対象ケーブルに火災による影響を及ぼさないもの 

火災防護対象ケーブルに火災による影響を及ぼさないものとは、発熱量が 1000MJ

以下であって、火災防護対象ケーブルから水平距離 10cm 以上、垂直距離 60cm 以上

の離隔距離を確保することができる仮置き資機材である。 

発熱量と隔離距離については、設工認の添付資料「発電用原子炉施設の火災防護

に関する説明書」において記載している火災力学ツールFDTs(Fire Dynamics Tools)

を用いて確認した火災影響範囲に基づいている。 

 

２．２ 運用方法 

保全計画課長は、火災防護対象ケーブルから水平距離６ｍの範囲内に可燃性物質

を原則持ち込まない運用として、当該範囲内に原子炉の安全確保等に必要な資機材

の可燃性物質以外を持ち込まない運用を定める。 

また、保全計画課長は、火災防護対象ケーブルの系統分離のため、設備対策に加

えて可燃性物質を原則持ち込まない運用が必要となる火災区画ごとに、火災区画全

体又は火災区画内の一部（火災防護対象ケーブルから水平距離６ｍの範囲内）のど

ちらで可燃性物質の持込みを管理するか明確にした上で、対象物に応じて実施する。 

火災区画全体又は火災区画内の一部（火災防護対象ケーブルから水平距離６ｍの

範囲内）を選択する考え方は、以下のとおりであり、具体例として第２図に示す。

なお、本運用を適用する期間については、「原子炉容器に燃料が装荷されている期

間」であり、補足説明資料３に詳細を示す。 

・水平距離６ｍの範囲が多い火災区画については、当該火災区画全体を可燃性物

質保管禁止エリアに設定し、可燃性物質を原則持ち込まない運用管理を実施す

る。（パターン１） 

・水平距離６ｍの範囲が比較的少ない火災区画については、現場において水平距

離６ｍの範囲をテープ等で識別し、その範囲内に可燃性物質を原則持ち込まな

い運用管理を実施する。（パターン２） 

なお、上記のパターンの選択については、設備配置や運用・管理面に考慮し、決

定するものとする。 

 

第２図 可燃性物質の運用管理方法例 

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。 

120



（１）原子炉の安全確保等に必要な資機材 

各課（室）長は、原子炉の安全確保等のために必要な保守点検作業又は設備のデ

ータ採取等で使用する資機材を当該範囲内に持ち込む場合には、作業中資機材およ

び仮置き資機材については、事前に申請書を提出し、保全計画課長がその必要性と

可燃性物質を持ち込む者を含む監視人等による監視および持込む可燃性物質の発

熱量に応じた消火器等を作業毎に配備等により、早期に火災を感知し消火する措置

が講じられているか確認する運用を定める。 

具体的には、以下のとおりである。 

① 作業中資機材 

各課（室）長は、保守点検作業又は設備のデータ採取等の作業中は、持込み可

燃性物質の発熱量に応じた消火器等を作業毎に配備するとともに、可燃性物質

を持ち込む者を含む作業関係者が監視し、火災の早期感知および消火対応を行

う運用とし、作業完了後は、水平距離６ｍ範囲外に持ち出す運用とする。また、

火災が発生した場合には速やかに消火活動を実施する。ただし、運転員の巡回

点検、保修課員等の日常点検、サーベイランス試験時は既存の消火器等を使用

する。 

②仮置き資機材 

各課（室）長は、安全管理や品質管理等の観点から日々の作業完了時に持ち出

すことが困難であり、作業期間に亘って当該範囲に保管する必要がある場合は、

作業中については、上記の「①作業中の資機材」の内容と同様の対応をする。 

また、作業完了後は、当該資機材の通電を停止し、かつ、遮炎性及び遮熱性を

有する不燃シートで養生若しくは鉄製の箱に収納する等の火災発生防止に必要

な措置を講じ、保管するとともに、監視人等による巡視点検を行い、保管状態

に異常がないこと（火災発生防止対策が維持された状態にあること）及び火災

が発生していないことを確認するとともに、自動消⽕設備であるエアロゾル消

火設備を配備すること等によって、早期に火災を感知し消火する。監視人等に

よる巡視点検の頻度は、原子炉の安全を確保するために実施している通常の日

常の巡視点検頻度と同程度の 3回／日とする。 

また、監視人は、各課（室）長が発電所員、専属消防隊又は関係する協力会社

社員より選定し、保全計画課長の確認を得た者とし、当該監視人については、

可燃性物質を持ち込む必要がある場合に配置するものであり、保安規定添付２ 

の１．２に示す要員とは別で選定する。 

なお、作業完了後に実施する火災発生防止に必要な措置を講じることができな

い場合は、作業完了後の監視人等による巡視点検頻度を適切に設定し、監視を

強化する運用とする。 

 

通常の巡視点検では異音、異臭、振動、漏えい等の点検及び機器の発熱等による

火災の発生防止の視点を含めて実施していることから、上記の資機材の保管時にお

ける巡視点検では、以下の考え方を加えて実施することとする。 

(a) 電気機器 

保管時に通電による短絡・過電流による火災発生を防止 

(b) 不燃シート 

火災発生時の遮炎性・遮熱性の維持 

(c) 鉄製のロッカー等 

火災発生時の遮炎性・遮熱性の維持 
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以上より、巡視点検を実施する際の視点は以下の通りとする。 

 

(a) 電気機器 

通電状態を確認し、適切な状態であることを確認する。 

(b) 不燃シート 

養生状態が隙間なく覆われていることを確認する。 

(c) 鉄製のロッカー等 

扉・蓋等が確実に閉止されていることを確認する。 

(d) 全般 

室内温度や臭いに異常がないことを確認する。 

 

上記の保管時の措置と監視人等による監視により、仮置き資機材による火災発生

防止対策（自己発火及び火災影響の封じ込め）を確実に維持することで、火災発生

のリスクを十分低く抑える。また、万一火災が発生した場合でも速やかな消火活動

に移行することが可能である。 

管理する事項については、２．５「下部規定に定め管理する事項等」に示す。 

 

  （２）火災防護対象ケーブルに火災による影響を及ぼさないもの 

発熱量が 1000MJ 以下であって、火災防護対象ケーブルから水平距離 10cm 以上、

垂直距離 60cm 以上の離隔距離を確保することができる仮置き資機材については、

当該資機材の発熱量が 1000MJ 以下であることおよび管理する範囲内の総発熱量に

ついて 1000MJ 以下であることを保全計画課長が確認する。 

なお、総発熱量については、固定火災源としない可燃性物質のうち、通電の停止

又は遮炎性及び遮熱性を有する不燃シートで養生又は鉄製のロッカー等に収納す

る又は金属筐体に囲まれている等の措置のいずれの措置も講じることができない

ものを総発熱量に含めることとする。総発熱量の管理については、現運用で使用し

ている「火災荷重管理システム」により管理を実施するものとする。 

また、保全計画課長は、火災防護対象ケーブルから水平距離 10cm 以上、垂直距離

60cm 以上の離隔距離を確保し保管する。さらに、可燃性物質の管理を徹底するため、

自主的な対応として、当該資機材の通電を停止し、かつ、遮炎性及び遮熱性を有す

る不燃シートで養生若しくは鉄製の箱に収納する等の火災発生防止に必要な措置

を講じ、保管することを基本とする。 

管理する範囲内に仮置き資機材が保管されており、総発熱量が 1000MJ 以内の場

合においては、保管状態に異常がないこと（隔離距離が確保された状態にあること）

及び火災が発生していないことを監視人等による巡視点検により確認する運用と

し、巡視点検頻度は３回／日とする。 

また、総発熱量が 1000MJ 超える場合については、「２．２（１）②仮置き資機材」

と同様の内容とする。 

 

２．３ ６ｍの範囲外における対応 

パターン２において、火災防護対象ケーブルから水平距離 6m の範囲外は、当該場

所で発生する火災が火災防護対象ケーブルに影響を及ぼさないように、火災予防措

置として、早期に火災を感知し消火する運用を定める。なお、6m の離隔が 1 時間耐

火隔壁相当であることを考慮し、火災感知設備による監視および消火器・消火栓等

を用いた消火活動を１時間以内に実施し、本対応後は現運用の自衛消防隊等による

消火対応を実施するものとする。所員に対しては、火災発生時の通報・消火活動の
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教育を実施しており、消防総合訓練等の実績においても、火災発生時から１時間以

内に消火活動ができていることを確認しており、その実効性については問題ない。

消防総合訓練の実績については、添付１に示す。 

また、水平距離6mの範囲外の場所の可燃性物質については、保安規定添付２ １．

ｒ．(a)の火災区域または火災区画における総発熱量が、制限発熱量を超えない管理

を実施する。総発熱量の管理については、現運用で使用している「火災荷重管理シ

ステム」により管理を実施するものとする。 

 

２．４ 持ち込み管理に関する教育訓練 

２．２および２．３の運用を徹底するため、所員および請負会社従業員に対して

原子炉施設内の火災区域または火災区画に設置される安全機能を有する構築物、系

統および機器を火災から防護することを目的とした可燃物の持込み管理についての

教育訓練を実施する。なお、一時的な入構者等に対しては、持ち込み管理を把握し

ている所員がエスコートすること等から、問題はない。 

 

 ２．５ 下部規定に定め管理する事項等 

２．５．１ 火災防護計画に定め管理する事項 

水平距離６ｍ範囲の可燃性物質の持込み管理方法及び教育訓練の実施に

ついて、保安規定に基づき、火災防護計画に以下の事項を定める。 

・保全計画課長は、火災防護対象ケーブルの系統分離のため、設備対策に

加えて可燃性物質を原則持ち込まない運用が必要となる火災区画ごとに、

火災区画全体又は火災区画内の一部（水平距離６ｍ範囲）のどちらで可

燃性物質の持込みを管理するか明確にした上で、運用すること。 

・運用面の措置として、保全計画課長は、管理対象とする範囲内に可燃性

物質を原則持ち込まない運用を定める。なお、保全計画課長は、各課（室）

長が原子炉の安全確保等のために必要な保守点検作業又は設備のデータ

採取等で使用する資機材を当該範囲内に持ち込む場合には、事前に申請

書を提出させ、保全計画課長がその必要性と持ち込む際における消火器

等の配備、および可燃性物質を持ち込む者を含む監視人等による監視を

継続する等により、早期に火災を感知し消火する措置が講じられている

か確認する運用を定めること。 

・火災防護対象ケーブルから水平距離 6m の範囲外は、当該場所で発生す 

る火災が火災防護対象ケーブルに影響を及ぼさないように、火災感知設 

備による監視及び消火器・消火栓等を用いた消火活動を実施し、早期に  

火災を感知し消火する運用とする。 

 

なお、可燃性物質の持込み管理方法の具体的内容については、従前より現

場資機材管理所則に記載しているため、火災防護計画では運用の具体的内容

を当該所則に定める旨を記載し、詳細は現場資機材管理所則に記載する方針

とする。 
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２．５．２ 現場資機材管理所則に定め管理する事項 

現場資機材管理所則には、以下の事項を定める。 

・火災防護対象ケーブルの系統分離のため、設備対策に加えて可燃性物質を

原則持ち込まない運用が必要となる火災区画ごとに、火災区画全体又は火

災区画内の一部（水平距離６ｍ範囲）のどちらで可燃性物質の持込みを管

理するかを整理した表（表の例は第１表参照） 

・火災区画ごとに可燃性物質を原則持ち込まないエリア（以下「可燃性物質

保管禁止エリア」という。）を明示した図（図の例は第３図参照） 

・可燃性物質保管禁止エリアを火災区画の一部（水平距離６ｍ範囲）に設定

する場合は、現場において当該エリアをテープ等で識別すること。 

・可燃性物質保管禁止エリアには、原子炉の安全確保等に必要な資機材以外

の可燃性物質を持ち込まないこと。 

・原子炉の安全確保等に必要な資機材とは、運転員の巡回点検、保修課員の

日常的な設備点検、又は設備のトラブル対応（設備のデータ採取等を含む。）、

設備復旧作業、トラブル未然防止のために行う作業等において使用する資

機材であること。 

・作業中の資機材を可燃性物質保管禁止エリアに持ち込む場合、作業中は監

視人等により監視を行い、火災の早期感知及び消火対応を行い、日々の作

業完了後に、可燃性物質保管禁止エリア外へ持ち出すこと。 

・仮置き資機材を可燃性物質保管禁止エリアに持ち込む場合、作業中は監視

人等により監視を行い、火災の早期感知及び消火対応を行うこと。また、

作業完了後は、仮置き資機材を遮炎性及び遮熱性を有する不燃シートで養

生又は鉄製のロッカー等箱に収納する等の措置を講じて保管するとともに、

監視人等による巡視点検を継続し、自動消火設備であるエアロゾル消火設

備を配備すること等によって、火災の早期感知及び消火対応を行うこと。

また、電気機器については通電を停止する。 

・仮置き資機材は、作業完了後、通電していないもの、不燃シートにより養

生したもの、および鉄製のロッカー等の筐体に収納したものについては、

これらの火災発生防止対策が維持された状態にあること及び火災が発生し

ていないことを監視人等による巡視点検により確認する運用とし、その原

子炉の安全を確保するために実施している通常の日常の巡視点検頻度と同

程度の３回／日とする。 

なお、監視人等は、各課（室）長が発電所員、専属消防隊又は関係する協力

会社社員より選定し、保全計画課長の確認を得た者とする。 

上記の火災防護対策を講じることができないものについては、監視人等

による巡視点検の頻度を適切に設定する。 

・各課（室）長は、原子炉の安全確保等に必要な資機材を可燃性物質保管禁

止エリアに持ち込む場合は、事前にその必要性と持ち込む際における消火

器等の配備（運転員・保修員等の巡回点検やサーベイランス試験時を除く。）、

火災の監視方法を記載した申請書を保全計画課に提出すること。 

・原子炉の安全確保等に必要な資機材を可燃性物質保管禁止エリアに持ち込
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む場合に使用する申請書の様式 

・保全計画課長は、各課（室）長から申請書が提出された場合、可燃性物質

保管禁止エリアへの可燃性物質持込みの必要性と持ち込む際の消火器等の

配備、および火災の監視方法に問題がないか確認すること。 

・「原子炉容器に燃料が装荷されていない期間」は、可燃性物質を原則持ち込

まない運用を解除すること。 

・上記の運用について、関係者に対して定期的に教育訓練を実施すること。 
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第１表 可燃性物質を原則持ち込まない運用を行う火災区画ごとの保管管理区分（例） 

 

 

 

第３図 可燃性物質を原則持ち込まない範囲（例）（美浜３号機の例） 

 

 

以 上 

 

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。 

凡例 

   ：電線管等（A系） 

   ：電線管等（B系） 

   ：可燃性物質保管禁止エリア 
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関
西

電
力

株
式

会
社

高
浜

発
電

所
２
０
２
２
年

１
１
月

３
０
日

２
０
２
２
年

度

高
浜

発
電

所
消

防
総

合
訓

練
実

施
結

果

添
付

１
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訓
練

の
概

要
に

つ
い

て

消
防

機
関

と発
電

所
の

自
衛

消
防

隊
が

連
携

し安
全

を確
保

し
つ

つ
、迅

速
か

つ
的

確
な

消
防

活
動

が
図

られ
て

い
る

か
を確

認
す

る
とと

も
に

、自
衛

消
防

体
制

の
充

実
強

化
を

図
る

。

日
時

︓
２

０
２

２
年

１
１

⽉
３

０
日

（
⽔

）

13
:3

0〜
15

:3
0

場
所

︓
関

⻄
電

⼒
（

株
）

高
浜

発
電

所

訓
練

日
程

︓
午

後
実

動
訓

練
・

講
評

関
⻄

電
⼒

（
株

）
高

浜
発

電
所

若
狭

消
防

組
合

消
防

本
部

高
浜

原
⼦

⼒
規

制
事

務
所

訓
練

参
加

者
約

９
０

名

１
．

目
的

２
．

実
施

日
時

・場
所

３
．

訓
練

参
加

機
関

①
迅

速
か

つ
的

確
な

初
期

消
⽕

体
制

の
確

認
②

消
防

機
関

と自
衛

消
防

組
織

の
連

携
に

よ
る

迅
速

か
つ

的
確

な
情

報
収

集
・情

報
提

供
の

確
認

③
実

動
訓

練
に

於
い

て
、通

報
、連

絡
、指

⽰
・情

報
伝

達
、

⼿
順

等
の

確
認

５
．

訓
練

目
標

主
な

調
整

先
︓

若
狭

消
防

組
合

消
防

本
部

1

8⽉
9⽉

10
⽉

11
⽉

12
⽉

実
施

時
期

⽕
災

想
定

場
所

決
定

シ
ナ

リオ
作

成

担
当

者
選

定
・依

頼
実

施
要

領
説

明
チ

ェッ
クシ

ー
ト作

成
（

評
価

者
⽤

ｼｰ
ﾄ）

現
場

事
前

視
察

事
前

打
ち

合
せ

（
シ

ナ
リオ

読
み

合
せ

）

４
．

訓
練

の
企

画
・調

整
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（
１

）
訓

練
は

、「
原

⼦
⼒

施
設

に
お

け
る

消
防

訓
練

の
あ

り方
（

現
場

指
揮

本
部

マ
ニュ

ア
ル

）
」（

以
下

、マ
ニュ

ア
ル

とい
う)

に
基

づ
き

、大
規

模
地

震
が

発
生

した
状

況
下

で
、管

理
区

域
⽕

災
（

第
１

⽕
災

︓
３

号
機

Ａ
充

て
ん

／
高

圧
注

⼊
ポ

ンフ
室

）
と屋

外
⽕

災
（

第
２

⽕
災

︓
３

・４
号

機
補

助
ボ

イラ
燃

料
タン

ク付
近

）
の

２
ヶ所

連
続

⽕
災

を想
定

し、
実

動
訓

練
を

実
施

した
。

（
２

）
訓

練
実

施
者

（
プ

レイ
ヤ

ー
）

、訓
練

進
⾏

者
（

コン
トロ

ー
ラー

）
、及

び
評

価
者

（
モ

ニタ
）

を
配

置
し訓

練
を

実
施

した
。

プ
レ

イヤ
ー

に
は

訓
練

シ
ナ

リオ
全

体
に

つ
い

て
は

⽰
さず

、骨
⼦

の
み

を
事

前
に

提
⽰

し、
実

動
訓

練
を

実
施

した
。

（
３

）
プ

レ
イヤ

ー
に

対
して

「道
路

状
況

に
より

、消
防

機
関

（
若

狭
消

防
）

の
到

着
が

遅
れ

る
」等

の
負

荷
を与

え
た

。
（

４
）

消
⽕

活
動

が
困

難
な

環
境

お
よび

エ
リア

を
選

定
す

る
こと

で
、訓

練
の

充
実

を図
った

。
（

５
）

評
価

は
、マ

ニュ
ア

ル
の

消
防

訓
練

活
動

チ
ェッ

クリ
ス

トを
活

⽤
して

実
施

した
。

訓
練

の
特

徴
に
つ
い
て

６
．

訓
練

の
特

徴
2

昨
年

の
消

防
総

合
訓

練
（

20
21

.1
1.

9)
の

実
施

結
果

を
踏

ま
え

、改
善

を図
り効

果
を

確
認

した
。

（
１

）
ハ

ー
ド面

の
対

策
・対

策
本

部
の

ホ
ワイ

トボ
ー

ドの
配

置
を

現
場

指
揮

本
部

（
若

狭
消

防
）

か
ら視

認
しや

す
い

位
置

に
設

置
した

。
・訓

練
時

に
⽕

災
情

報
Ｆ

Ａ
Ｘ

を
若

狭
消

防
本

部
へ

実
送

信
した

。
・管

理
区

域
内

で
は

公
設

消
防

隊
（

若
狭

消
防

）
、自

衛
消

防
隊

（
保

修
課

消
⽕

班
）

、専
属

消
防

隊
が

同
じ防

⽕
服

を
着

⽤
す

る
た

め
、テ

ー
プで

識
別

表
⽰

を⾏
い

迅
速

な
指

⽰
、報

告
が

で
き

る
よ

うに
改

善
した

。
（

２
）

ソ
フト

面
の

対
策

・統
括

管
理

者
の

情
報

処
理

を
補

佐
す

る
要

員
を

追
加

して
、統

括
管

理
者

へ
の

情
報

集
中

を緩
和

した
。

・前
進

指
揮

所
の

対
応

要
員

を
１

名
増

員
し、

バ
ック

アッ
プ

体
制

を
強

化
した

。

７
．

前
回

の
訓

練
課

題
に

対
す

る
対

応
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訓
練

の
想

定
に
つ
い
て

○
平

日
昼

間
に

若
狭

湾
を

震
源

とす
る

大
規

模
地

震
が

発
生

。
○

第
１

⽕
災

︓
３

号
機

Ａ
充

て
ん

／
高

圧
注

⼊
室

の
⽕

災
感

知
器

が
作

動
。⽩

煙
充

満
に

より
消

⽕
器

に
よる

初
期

消
⽕

不
可

、
可

搬
式

排
煙

装
置

お
よ

び
ダク

トを
設

置
す

る
。

○
第

２
⽕

災
︓

３
・４

号
補

助
ボ

イラ
燃

料
タン

ク付
近

で
⽕

気
作

業
中

に
⽕

災
が

発
生

す
る

。
自

衛
消

防
隊

の
第

２
グ

ル
ー

プ
が

必
要

とな
る

。
〇

その
他

・気
象

庁
観

測
点

（
高

浜
測

候
所

）
震

度
５

弱
・プ

ラン
ト状

況
1号

機
、2

号
機

は
定

期
検

査
中

3号
機

、4
号

機
は

定
格

熱
出

⼒
⼀

定
運

転
中

で
異

常
な

し、
運

転
継

続
・気

象
条

件
は

、南
⻄

の
⾵

10
m

程
度

（
強

⾵
注

意
報

発
令

中
）

、天
候

︓
小

⾬
・Ｎ

Ｔ
Ｔ

回
線

は
、地

震
の

影
響

を
受

け
輻

輳
状

態
で

あ
り、

つ
な

が
りに

くい
・消

防
専

⽤
回

線
は

、健
全

・地
震

発
生

後
の

構
内

道
路

は
被

害
な

し
・排

気
筒

モ
ニタ

、モ
ニタ

リン
グ

ポ
ス

ト指
⽰

異
常

な
し

（
外

部
へ

の
放

射
能

の
影

響
な

し）

９
．

訓
練

想
定

以
下

項
目

に
つ

い
て

実
動

訓
練

を
実

施
し評

価
を⾏

う。

（
１

）
通

報
連

絡
訓

練

（
２

）
従

業
員

等
の

避
難

誘
導

（
３

）
状

況
確

認
訓

練

（
４

）
初

期
消

⽕
班

の
出

動
訓

練

（
５

）
初

期
消

⽕
訓

練

（
６

）
自

衛
消

防
組

織
の

対
策

本
部

設
置

・運
営

訓
練

（
７

）
自

衛
消

防
組

織
活

動
訓

練

（
８

）
公

設
消

防
との

連
携

活
動

訓
練

（
９

）
現

場
指

揮
本

部
設

置
運

営
訓

練
［

必
要

時
］

（
１

０
）

放
射

線
危

険
区

域
設

定
の

訓
練

（
１

１
）

除
染

体
制

確
保

訓
練

（
１

２
）

被
ば

く管
理

訓
練

（
１

３
）

⼊
域

訓
練

（
１

４
）

連
携

消
⽕

活
動

（
１

５
）

鎮
圧

、鎮
⽕

確
認

訓
練

（
１

６
）

退
域

、引
上

げ
訓

練

10
．

訓
練

項
目

実
動

︓
２

０
２

２
年

１
１

⽉
３

０
日

（
⽔

）
13

:３
0〜

15
:３

0
８

．
訓

練
実

施
日

3
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4
消

火
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
（
実
績

）

時
間

補
足

説
明

（
第

１
⽕

災
）

３
号

機
Ａ

充
て

ん
／

高
圧

注
⼊

ポ
ン

プ
室

火
報

作
動

鎮
火

－

通
報

連
絡

者
▲

Ａ
中

央
よ
り
１
１
９
番
通
報
（
今
回
57
0
9）

－

※
初

期
消

⽕
要

員
（

第
二

発
電

室
当

直
員

２
名

）
▲

現
場

到
着

１
．

消
⽕

器
に

よ
り初

期
消

⽕
２

．
通

報
連

絡
者

に
現

場
状

況
報

告
３

．
自

衛
消

防
隊

Ⅰ
に

消
⽕

上
留

意
点

を
説

明
し現

場
指

揮

※
自

衛
消

防
隊

Ⅰ
（

専
属

消
防

隊
５

名
）

▲
▲

出
動

現
場

到
着

上
記

３
を

受
け

て
消

⽕
活

動
開

始
（

可
搬

式
排

煙
装

置
・ダ

クト
設

置
）

※
自

衛
消

防
隊

Ⅱ
当

社
消

⽕
班

（
原

⼦
炉

保
修

課
５

名
）

▲
▲

出
動

現
場

到
着

１
．

発
電

室
初

期
消

⽕
要

員
か

ら現
場

指
揮

交
替

２
．

消
⽕

活
動

指
揮

（
排

煙
後

模
擬

の
消

⽕
器

活
動

）

若
狭

消
防

隊
（

指
揮

隊
、高

浜
隊

）
▲

▲
出
動

現
場

到
着

鎮
火

確
認

１
．

自
衛

消
防

隊
を

指
揮

下
に

置
き

、
消

⽕
活

動
（

鎮
⽕

確
認

の
み

）

１
３
：
３
０

１
４
：
３
０

１
５
：
３
０

地
震

発
生

時
間

補
足

説
明

（
第

２
⽕

災
）

３
・４

号
機

補
助

ボ
イラ

燃
料

タン
ク付

近

－

通
報

連
絡

者
▲

Ａ
中

央
よ
り
1１

９
番
通

報
（
今
回
57
09

）
－

※
現

場
確

認
要

員
（

第
二

発
電

室
運

営
係

2名
）

▲

現
場

到
着

１
．

通
報

連
絡

者
に

現
場

状
況

報
告

２
．

消
⽕

器
に

よ
る

初
期

消
⽕

（
模

擬
）

３
．

自
衛

消
防

隊
Ⅲ

に
現

場
引

継
ぎ

※
自

衛
消

防
隊

Ⅲ
（

ター
ビン

保
修

課
５

名
）

▲
▲

出
動

現
場

到
着

消
火

１
．

若
狭

消
防

隊
到

着
後

、指
揮

下
で

屋
外

消
⽕

栓
に

よ
る

消
⽕

活
動

（
実

放
⽔

後
、⼀

旦
放

⽔
停

⽌
）

若
狭

消
防

隊
（

本
署

隊
）

▲

現
場

到
着

鎮
火

確
認

１
．

自
衛

消
防

隊
を

指
揮

下
に

置
き

、
消

⽕
活

動
（

消
⽕

栓
に

よ
る

実
放

⽔
＋

鎮
⽕

確
認

）

１
３
：
３
０

１
４
：
３
０

１
５
：
３
０

現
場

よ
り
火
災

発
生
通

報
鎮

火

地
震

発
生

１
４
：
０
０

消
火

活
動

を
開

始

消
火

活
動

を
開

始
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補足説明資料３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

可燃性物質の持ち込み管理に係る規定の適用期間について 
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１．はじめに 

本申請内容に係る設計及び工事計画認可の基本設計方針及び添付資料の「原子炉発電用施設

の火災防護に関する説明書」にて、火災防護対象ケーブルから水平距離 6m の範囲内（以下、

「水平距離 6m範囲」という。）に可燃性物質を原則持ち込まない運用について保安規定に定め

て管理するという記載に基づき、可燃性物質の持ち込み管理方法及び教育訓練を保安規定に規

定することとしている。本資料では、その運用に係る適用期間について説明する。 

 

２．本運用の適用期間について 

今回申請する可燃物管理の運用は、「実用発電用原子炉及びその附属施設の火災防護に係る

審査基準」の 2.3.1(2)のとおり、原子炉の高温停止及び低温停止に係る安全機能を有する構築

物、系統及び機器は、その相互の系統分離及びこれらに関連する非安全系のケーブルとの系統

分離を行うために必要な運用であることから、原子炉容器に燃料が装荷されている期間（運転

モード１～６）は適用対象、運転モードが設定されていない期間（運転モード外）は適用対象

外である。 

設計及び工事計画認可の基本設計方針では、当該運用を定めた箇所は「第２章 １．（３）a．

火災の影響低減対策」であること、また保安規定においては、今回運用を追加した記載の中で、

「火災源に対する対策を考慮した系統分離対策に係る運用を行う場合」と記載しており、火災

防護対象の系統分離のために必要な措置である。本運用は、上記のとおり対象期間が示されて

いる審査基準と同等の水準の火災影響の軽減対策の一部として実施されるものであることか

ら、従前の考え方に基づけば、下部規定（現場資機材管理所則）にて、明記するものである。

ただし、本運用に関しては、審査基準と同等の水準の火災影響の軽減対策の一部として実施す

ることの重要性を鑑み、設計及び工事計画変更認可申請書の基本設計方針においも適用期間を

明確化していることから、保安規定において適用期間を明記することとする。 
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保安規定申請変更内容 

 

１ 火 災 

１．５ 手順書の整備 

(2) 各課（室）長（当直課長を除く。）は、火災発生時における原子炉施設の保全のための活動を行うために

必要な体制の整備として、以下の活動を実施することを社内標準に定める。 

～ 中略 ～ 

ｒ．火災予防活動（可燃物管理） 

(a)保全計画課長は、原子炉施設の安全機能を有する構築物、系統および機器を設置する火災区域または火災

区画については、当該施設を火災から防護するため、恒設機器および点検等に使用する可燃物（資機材）の

総発熱量が、制限発熱量を超えない管理（持込みと保管）を実施する。 

(b）保全計画課長は、ケーブルトレイを除く電線管等に敷設する火災防護対象ケーブル（電気盤および制御盤

を除く。）（以下、「火災防護対象ケーブル」という。）について、火災源に対する対策を考慮した系統分離対

策に係る運用を行う場合※ 、火災防護対象ケーブルから水平距離 6m の範囲内は、可燃性物質を原則持ち込

まない運用として、原子炉容器に燃料が装荷されている期間は、当該範囲内に原子炉の安全確保等に必要な

資機材の可燃性物質以外を持ち込まない管理を実施する。 

なお、各課（室）長は、原子炉容器に燃料が装荷されている期間において、当該範囲内に原子炉の安全確

保等に必要な資機材の可燃性物質を持ち込む必要がある場合には、当該可燃性物質を火災源とする火災が

火災防護対象ケーブルに影響を及ぼさないように、早期に火災を感知し消火するための措置として、監視人

の配置および消火設備の配備等を実施する。 

また、各課（室）長は、火災防護対象ケーブルから水平距離 6mの範囲外は、当該場所で発生する火災が

火災防護対象ケーブルに影響を及ぼさないように、早期に火災を感知し消火するための措置として、火災感

知設備による監視および消火器・消火栓等を用いた消火活動を実施する。 

※：互いに相違する系列の火災防護対象ケーブルのいずれか一方のケーブルの周囲の火災源に対して対策

を講じることを基本とし、固定火災源（火災区域または火災区画内に常に設置または保管している火災

防護対象ケーブル以外の設備の可燃性物質（火災防護対象ケーブルに火災による影響を及ぼさないも

のを除く。））となる火災防護対象機器等を設置している火災区域または火災区画においては、当該の火

災防護対象機器等の系列と相違する系列の火災防護対象ケーブルの周囲の火災源に対して対策を講じ

ることをいう。 

 

 

 

以 上 
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1. 上流文書から（設置変更許可申請書）から保安規定への記載方針 
 

設置変更許可申請書（添付書類八、添付書類十）の記載内容から保安規定に記

載すべき内容を整理するに当たっては、保安規定変更に係る基本方針を受け、以

下の方針により記載する。 

 

（1）保安規定変更に係る基本方針の内容（抜粋） 

1. はじめに 

設置変更許可申請書で確認された原子炉施設の安全性が、運転段階におい

ても継続して確保されることを担保するために必要な事項を保安規定に要求

事項として規定 

2.2.1  保安規定に記載すべき事項 

保安規定に法令等へ適合することを確認した内容の行為者及び行為内

容を定める 

（2）保安規定の記載方針 

（1）項の「保安規定変更に係る基本方針」を受け、具体的には、以下の方針で

記載する。 

① 設置許可本文は、規制要求事項であるため、設置許可本文のうち運用に係る

事項について実施手段も含めて網羅するように保安規定に記載する。 

   ただし、例示や多様性拡張設備等に相当する部分の記載は任意とする。 

② 設置許可の添付書類は、（1）項の基本方針に沿って、要求事項に適合するた

めの行為内容の部分は保安規定に記載する。 

なお、保安規定反映事項は、設置許可まとめ資料を参照し、保安規定に反映

すべき事項を必要に応じて補足することとする。 

また、実施手段に相当する部分は必要に応じて２次文書等に記載することと

し、その理由を明確にする。 

③ 保安規定の記載にあっては、保安規定本文には保安規定審査基準にて要求さ

れている内容に応じた記載（行為内容の骨子）とし、具体的な行為内容は、保

安規定添付 2および添付 3に記載する。 

④ 設置許可本文、添付書類の図、表は、法令等へ適合することを確認した内容

の行為者および行為内容に係る部分を保安規定に添付する。 

   ただし、同図、表の内容が保安規定に記載されている場合は任意とする。 
 

（3）その他 
① 工事計画の対応において抽出された運用に係る事項については、別途資料

「工認で抽出された運用内容整理」で整理する。 

② 本資料については、設置変更許可申請書の変更箇所に対して保安規定および

社内標準へ反映すべき運用事項を網羅的に整理している。 
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2. 保安規定の記載方針フォーマットの説明  
 

項  目 説 明 内 容 

設置変更許可申請書 

【本文】 

○「黒字」により、設置変更許可申請書（本文）の内容を記載す

る。 

○「青字（青下線）」により、保安規定および関連する社内規定文

書（2 次文書等）に記載すべき内容を明確にする。 

○「緑字（緑下線）」により、関連する社内規定文書（2次文書等）

に記載すべき内容を明確にする。 

○「橙字（橙下線）」により、核物質防護に関連する内容を明確に

する。 

設置変更許可申請書 

【添付書類】 
○「黒字」により、設置変更許可申請書（添付書類）の内容を記載

する。  

○「青字（青下線）」により、保安規定および関連する社内規定文

書（2 次文書等）に記載すべき内容を明確にする。 

○「緑字（緑下線）」により、関連する社内規定文書（2次文書等）

に記載すべき内容を明確にする。 

○「橙字（橙下線）」により、核物質防護に関連する内容を明確に

する。 

原

子

炉

施

設

保

安

規

定 

記載すべき内容 ○「黒字」により、保安規定に記載すべき内容を記載する。 

また、記載に当たっては、文書の体系がわかる範囲で記載する。 
○「黒字（青下線）」により、要求事項を実施する行為者を明確に

する。 

○「黒字（赤下線）」により、保安規定の変更内容を記載する。 

○「赤字（赤下線）」により、本申請での変更箇所を明確にする。 

記載の考え方 ○保安規定に記載すべき内容の記載の考え方を記載する。 
○社内規定文書（2 次文書等）に記載すべき内容の記載の考え方を

記載する。 
○保安規定及び社内規定文書（2 次文書等）他に記載しない場合の

考え方を記載する。 

社

内

規

定

文

書 

該当規定文書 ○該当する社内規定文書（2 次文書等）を記載する。 
 

記載内容の概要 ○関連する社内規定文書（2 次文書等）の具体的な記載内容を記載

する。 
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上
流

文
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本

文
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そ

の
他

の
主

要
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軽
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.
3
表

に
示

す
も

の
を

設
置

す
る

。
 

(
3
)
 
1
時

間
耐

火
隔

壁
等

、
火

災
感

知
設

備
及

び
自

動
消

火
設

備
 

互
い

に
相

違
す

る
系

列
の

火
災

防
護

対
象

機
器

等
に

つ
い

て
、
互

い
の

系

列
間

を
分

離
す

る
た

め
に

、
1
時

間
の

耐
火

能
力

を
有

す
る

隔
壁

等
を

設

置
す

る
設

計
と

す
る

。
 

隔
壁

等
は

、
火

災
耐

久
試

験
に

よ
り

1
時

間
の

耐
火

性
能

を
有

す
る

設
計

で
あ

る
こ

と
を

確
認

す
る

設
計

と
す

る
。

 

火
災

感
知

設
備

は
、
自

動
消

火
設

備
を

動
作

さ
せ

る
た

め
に

設
置

し
、
自

動
消

火
設

備
の

誤
動

作
防

止
を

考
慮

し
た

感
知

器
の

作
動

に
よ

り
自

動

消
火

設
備

を
動

作
さ

せ
る

設
計

と
す

る
。

 

自
動

消
火

設
備

は
、

第
1
0
.
5
.
1
.
3
表

に
示

す
も

の
を

設
置

す
る

。
 

添
付

２
 

火
災

、
内

部
溢

水
、
火

山
影

響
等

、
自

然
災

害
お

よ
び

有
毒

ガ
ス

発

生
時

の
対

応
に

係
る

実
施

基
準
（

第
１

８
条

、
第

１
８

条
の

２
、
第

１
８

条

の
２

の
２

、
第

１
８

条
の

３
お

よ
び

第
１

８
条

の
３

の
２

関
連

）
 

１
 
火

災
 

１
．

３
 
教

育
訓

練
の

実
施

 

所
長

室
長

、
放

射
線

管
理

課
長

、
発

電
室

長
お

よ
び

保
全

計
画

課
長

は
、
火

災
防

護
の

対
応

に
関

す
る

以
下

の
教

育
訓

練
を

定
期

的
に

実
施

す
る

。
 

(
1
)
 
火

災
防

護
教

育
 

ａ
．

所
長

室
長

、
放

射
線

管
理

課
長

、
発

電
室

長
お

よ
び

保
全

計
画

課
長

は
、

全
所

員
に

対
し

て
、
以

下
の

教
育

訓
練

を
実

施
す

る
。
ま

た
、
専

属
消

防
隊

に
対

し
て

、
以

下
の

教
育

訓
練

が
実

施
さ

れ
て

い
る

こ
と

を
確

認
す

る
。

 

(
a
)
 
原

子
炉

施
設

内
の

火
災

区
域

ま
た

は
火

災
区

画
に

設
置

さ
れ

る
安

全
機

能
を

有
す

る
構

築
物

、
系

統
お

よ
び

機
器

な
ら

び
に

重
大

事
故

等
対

処
施

設

の
機

能
を

火
災

か
ら

防
護

す
る

こ
と

を
目

的
と

し
て

、
火

災
か

ら
防

護
す

べ

き
機

器
等

の
火

災
の

発
生

防
止

、
火

災
の

早
期

感
知

お
よ

び
消

火
な

ら
び

に

火
災

の
影

響
軽

減
の

そ
れ

ぞ
れ

を
考

慮
し

た
教

育
訓

練
 

(
b
)
 
原

子
炉

施
設

内
の

火
災

区
域

ま
た

は
火

災
区

画
に

設
置

さ
れ

る
安

全
機

能
を

有
す

る
構

築
物

、
系

統
お

よ
び

機
器

を
火

災
か

ら
防

護
す

る
こ

と
を

目

的
と

し
た

可
燃

物
の

持
込

み
管

理
に

つ
い

て
の

教
育

訓
練

 

(
c
)
 
安

全
施

設
を

外
部

火
災

か
ら

防
護

す
る

た
め

に
必

要
な

以
下

の
教

育
訓

練
 

ア
．

外
部

火
災

発
生

時
の

消
火

活
動

に
関

す
る

教
育

訓
練

 

イ
．
外

部
火

災
に

よ
る

ば
い

煙
発

生
時

お
よ

び
有

毒
ガ

ス
発

生
時

に
お

け
る

外

気
取

入
ダ

ン
パ

の
閉

止
、
換

気
空

調
系

の
停

止
ま

た
は

閉
回

路
循

環
運

転
に

よ
り

、
建

屋
内

へ
の

ば
い

煙
お

よ
び

有
毒

ガ
ス

の
侵

入
を

防
止

す
る

こ
と

に

つ
い

て
の

教
育

訓
練

 

ウ
．
森

林
火

災
か

ら
外

部
火

災
防

護
施

設
を

防
護

す
る

た
め

の
防

火
帯

の
設

定

に
係

る
教

育
訓

練
 

エ
．
近

隣
の

産
業

施
設

の
火

災
・
爆

発
か

ら
外

部
火

災
防

護
施

設
を

防
護

す
る

た
め

に
、

離
隔

距
離

を
確

保
す

る
こ

と
に

つ
い

て
の

教
育

訓
練

 

オ
．
モ

ニ
タ

ポ
ス

ト
が

外
部

火
災

の
影

響
を

受
け

た
場

合
の

代
替

設
備

を
防

火

帯
の

内
側

に
設

置
す

る
こ

と
に

つ
い

て
の

教
育

訓
練

 

(
d
)
 
火

災
が

発
生

し
た

場
合

の
消

火
活

動
お

よ
び

内
部

溢
水

を
考

慮
し

た
消

火
活

動
に

関
す

る
教

育
訓

練
 

 １
．

５
 
手

順
書

の
整

備
 

 
（

中
略

）
 

 
(
2
)
 
各

課
（

室
）
長
（

当
直

課
長

お
よ

び
当

直
長

を
除

く
。
）
は

、
火

災
発

生
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

を
行

う
た

め
に

必
要

な
体

制
の

整
備

と
し

て
、
以

下
の

活
動

を
実

施
す

る
こ

と
を

社
内

標
準

に
定

め
る

。
  

（
中

略
）

 
 

ｒ
．

火
災

予
防

活
動

（
可

燃
物

管
理

）
 

(
a
)
 
保

全
計

画
課

長
は

、
原

子
炉

施
設

の
安

全
機

能
を

有
す

る
構

築
物

、
系

統
お

よ
び

機
器

を
設

置
す

る
火

災
区

域
ま

た
は

火
災

区
画

に
つ

い
て

は
、
当

該
施

設
を

火
災

か
ら

防
護

す
る

た
め

、
恒

設
機

器
お

よ
び

点
検

等
に

使
用

す
る

可
燃

物
（

資
機

材
）
の

総
発

熱
量

が
、
制

限
発

熱
量

を
超

え
な

い
管

理
（

持
込

み
と

保
管

）
を

実
施

す
る

。
 

(
b
）
保

全
計

画
課

長
は

、
ケ

ー
ブ

ル
ト

レ
イ

を
除

く
電

線
管

等
に

敷
設

す
る

火
災

防
護

対
象

ケ
ー

ブ
ル
（

電
気

盤
お

よ
び

制
御

盤
を

除
く

。
）
（

以
下

、
「

火

・
要

求
事

項
及

び
法

令
等

へ
適

合
す

る
事

項
を

確

実
に

実
施

す
る

た
め

に

必
要

な
事

項
は

、
保

安
規

定
に

記
載

す
る

。
 

・
実

施
内

容
に

関
す

る
事

項
は

、
保

安
規

定
に

記
載

せ
ず

下
部

規
定

に
記

載

す
る

。
 

       ・
今

回
、
原

子
炉

施
設

内
の

火
災

区
域

ま
た

は
火

災

区
画

に
設

置
さ

れ
る

安

全
機

能
を

有
す

る
構

築

物
、
系

統
お

よ
び

機
器

を

火
災

か
ら

防
護

す
る

こ

と
を

目
的

と
し

た
可

燃

物
の

持
込

み
管

理
に

つ

い
て

の
教

育
訓

練
を

実

施
す

る
。

 

                

 

    

   ・
火

災
防

護
対

象
ケ

ー
ブ

ル
に

つ
い

て
、
火

災
源

に

                ・
火

災
防

護
通

達
 

・
火

災
防

護
計

画
 

                                ・
火

災
防

護
通

達
 

・
火

災
防

護
計

画
 

                従
前

は
、
以

下
の

教
育

を
定

期

的
に

実
施

す
る

旨
を

記
載

し

て
い

た
。

 

a
.
火

災
区

域
及

び
火

災
区

画
の

設
定

 

b
.
火

災
か

ら
防

護
す

べ
き

安
全

機
能

を
有

す
る

構
築

物
、

系
統

及
び

機
器

 

c
.
火

災
の

発
生

防
止

対
策

 

d
.
火

災
感

知
設

備
 

e
.
消

火
設

備
 

f
.
火

災
の

影
響

軽
減

対
策

 

g
.
火

災
影

響
評

価
 

 今
回

、
原

子
炉

施
設

内
の

火
災

区
域

ま
た

は
火

災
区

画
に

設

置
さ

れ
る

安
全

機
能

を
有

す

る
構

築
物

、
系

統
お

よ
び

機
器

を
火

災
か

ら
防

護
す

る
こ

と

を
目

的
と

し
た

可
燃

物
の

持

込
み

管
理

に
つ

い
て

の
教

育

訓
練

に
係

る
事

項
を

反
映

す

る
。

 

           従
前

の
可

燃
物

管
理

に
加

え
、

火
災

防
護

対
象

ケ
ー

ブ
ル

に

ヌ
．

そ
の

他
発

電
用

原
子

炉
の

附
属

施
設

の
構

造
及

び
設

備
 

(
3
)
 
そ

の
他

の
主

要
な

事
項

 

(
ⅱ

)
 
火

災
防

護
設

備
 

a
.
 
設

計
基

準
対

象
施

設
 

火
災

防
護

設
備

は
、

火
災

区
域

及
び

火

災
区

画
を

考
慮

し
、

火
災

感
知

及
び

消
火

並
び

に
火

災
の

影
響

軽
減

の
機

能
を

有
す

る
も

の
と

す
る

。
 

火
災

感
知

設
備

は
、

火
災

区
域

又
は

火

災
区

画
に

お
け

る
放

射
線

、
取

付
面

高
さ

、

温
度

、
湿

度
、
空

気
流

等
の

環
境

条
件

や
火

災
の

性
質

を
考

慮
し

、
ア

ナ
ロ

グ
式

の
煙

感
知

器
、

ア
ナ

ロ
グ

式
の

熱
感

知
器

又
は

ア
ナ

ロ
グ

式
で

な
い

炎
感

知
器

か
ら

異
な

る
種

類
の

感
知

器
を

組
み

合
わ

せ
て

設
置

す
る

こ
と

を
基

本
と

し
、

中
央

制
御

室
で

常
時

監
視

可
能

な
火

災
受

信
機

盤
を

設
置

1
0
.
5
 
火

災
防

護
設

備
 

1
0
.
5
.
1
 
設

計
基

準
対

象
施

設
 

1
0
.
5
.
1
.
1
 
概

要
 

原
子

炉
施

設
内

の
火

災
区

域
及

び
火

災
区

画
に

設
置

さ
れ

る
、
安

全
機

能
を

有
す

る
構

築
物

、
系

統
及

び
機

器
を

火
災

か
ら

防
護

す
る

こ
と

を
目

的
と

し
て

、
火

災
の

発
生

防
止

、
火

災
の

感
知

及
び

消
火

並
び

に
火

災
の

影
響

軽
減

の
そ

れ
ぞ

れ
を

考
慮

し
た

火
災

防
護

対
策

を
講

じ
る

。
 

火
災

の
発

生
防

止
は

、
発

火
性

又
は

引
火

性
物

質
等

に
対

し
て

火
災

の

発
生

防
止

対
策

を
講

じ
る

ほ
か

、
水

素
に

対
す

る
換

気
及

び
漏

え
い

検
知

対
策

、
電

気
系

統
の

過
電

流
に

よ
る

過
熱

、
焼

損
の

防
止

対
策

等
を

行
う

。
 

火
災

の
感

知
及

び
消

火
は

、
安

全
機

能
を

有
す

る
構

築
物

、
系

統
及

び

機
器

に
対

し
て

、
火

災
の

影
響

を
限

定
し

、
早

期
の

火
災

感
知

及
び

消
火

を
行

え
る

よ
う

に
、
火

災
感

知
設

備
及

び
消

火
設

備
を

設
置

す
る

。
火

災

感
知

設
備

及
び

消
火

設
備

の
設

置
に

当
た

っ
て

は
、
地

震
等

の
自

然
現

象

に
よ

っ
て

も
、
火

災
感

知
及

び
消

火
の

機
能

、
性

能
が

維
持

さ
れ

、
か

つ
、

安
全

機
能

を
有

す
る

構
築

物
、

系
統

及
び

機
器

は
、

消
火

設
備

の
破

損
、

誤
動

作
又

は
誤

操
作

に
よ

っ
て

安
全

機
能

を
失

う
こ

と
の

な
い

よ
う

設

置
す

る
。
火

災
感

知
設

備
及

び
消

火
設

備
は

、
安

全
機

能
を

有
す

る
構

築
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上
流

文
書

（
設

置
変
更
許

可
申

請
書
）

か
ら

保
安

規
定

へ
の
記

載
内
容
 

（
本

文
五

号
＋

添
付
書
類

八
）
 

 

 

設
置

変
更

許
可

申
請

書
【

本
文

】
 

2
0
2
1
.
5
.
1
9
許

可
時

点
 

設
置

変
更

許
可

申
請

書
【

添
付

書
類

】
 

2
0
2
1
.
5
.
1
9
許

可
時

点
 

原
子

炉
施

設
保

安
規

定
 

社
内

規
定

文
書

 

記
載

す
べ

き
内

容
 

記
載

の
考

え
方

 
該

当
規

定
文

書
 

記
載

内
容

の
概

要
 

す
る

設
計

と
す

る
。

 

消
火

設
備

は
、
破

損
、
誤

動
作

又
は

誤
操

作
に

よ
り

、
安

全
機

能
を

有
す

る
構

築
物

、

系
統

及
び

機
器

の
安

全
機

能
を

損
な

う
こ

と
の

な
い

設
計

と
し

、
火

災
発

生
時

の
煙

の
充

満
等

に
よ

り
消

火
活

動
が

困
難

と
な

る
火

災
区

域
又

は
火

災
区

画
で

あ
る

か
を

考
慮

し
、
ス

プ
リ

ン
ク

ラ
ー

、
ハ

ロ
ン

消
火

設
備

等
の

自
動

消
火

設
備

又
は

手
動

操
作

に
よ

る
固

定
式

消
火

設
備

を
設

置
す

る
設

計
と

す
る

。
 

火
災

の
影

響
軽

減
の

機
能

を
有

す
る

も

の
と

し
て

、
安

全
機

能
を

有
す

る
構

築
物

、

系
統

及
び

機
器

の
重

要
度

に
応

じ
、

そ
れ

ら
を

設
置

す
る

火
災

区
域

又
は

火
災

区
画

の
火

災
及

び
隣

接
す

る
火

災
区

域
又

は
火

災
区

画
に

お
け

る
火

災
に

よ
る

影
響

を
軽

減
す

る
た

め
、

火
災

耐
久

試
験

で
確

認
さ

れ
た

3
時

間
以

上
の

耐
火

能
力

を
有

す
る

隔
壁

等
又

は
1
時

間
の

耐
火

能
力

を
有

す

る
隔

壁
等

を
設

置
す

る
設

計
と

す
る

。
 

物
、
系

統
及

び
機

器
の

耐
震

ク
ラ

ス
に

応
じ

て
、
機

能
を

維
持

で
き

る
よ

う
設

置
す

る
。
原

子
炉

の
高

温
停

止
及

び
低

温
停

止
に

係
る

安
全

機
能

を

有
す

る
構

築
物

、
系

統
及

び
機

器
相

互
の

系
統

分
離

を
行

う
た

め
に

設
け

る
火

災
区

域
及

び
火

災
区

画
に

設
置

さ
れ

る
消

火
設

備
は

、
系

統
分

離
に

応
じ

た
独

立
性

を
備

え
る

よ
う

設
置

す
る

。
 

火
災

の
影

響
軽

減
は

、
安

全
機

能
を

有
す

る
構

築
物

、
系

統
及

び
機

器

の
重

要
度

に
応

じ
、
そ

れ
ら

を
設

置
す

る
火

災
区

域
又

は
火

災
区

画
の

火

災
及

び
隣

接
す

る
火

災
区

域
又

は
火

災
区

画
に

お
け

る
火

災
に

よ
る

影

響
を

軽
減

す
る

た
め

、
系

統
分

離
等

の
火

災
の

影
響

軽
減

の
た

め
の

対
策

を
行

う
。

 

ま
た

、
火

災
の

影
響

軽
減

の
た

め
の

対
策

を
前

提
と

し
、
設

備
等

の
設

置
状

況
を

踏
ま

え
た

可
燃

性
物

質
の

量
等

を
基

に
、
原

子
炉

施
設

内
の

火

災
に

よ
っ

て
も

、
安

全
保

護
系

及
び

原
子

炉
停

止
系

の
作

動
が

要
求

さ
れ

る
場

合
に

は
、
火

災
に

よ
る

影
響

を
考

慮
し

て
も

、
多

重
化

さ
れ

た
そ

れ

ぞ
れ

の
系

統
が

同
時

に
機

能
を

失
う

こ
と

な
く

、
原

子
炉

の
高

温
停

止
及

び
低

温
停

止
が

達
成

で
き

る
こ

と
を

、
火

災
影

響
評

価
に

よ
り

確
認

す

る
。

 

 

1
0
.
5
.
1
.
7
 
手

順
等

 

火
災

防
護

計
画

に
は

、
計

画
を

遂
行

す
る

た
め

の
体

制
、
責

任
の

所
在

、

責
任

者
の

権
限

、
体

制
の

運
営

管
理

、
必

要
な

要
員

の
確

保
及

び
教

育
訓

練
並

び
に

火
災

防
護

対
策

を
実

施
す

る
た

め
に

必
要

な
手

順
に

つ
い

て

定
め

る
と

と
も

に
、
原

子
炉

施
設

の
安

全
機

能
を

有
す

る
構

築
物

、
系

統

及
び

機
器

を
火

災
か

ら
防

護
す

る
た

め
、
火

災
区

域
及

び
火

災
区

画
を

考

慮
し

た
火

災
の

発
生

防
止

、
火

災
の

早
期

感
知

及
び

消
火

並
び

に
火

災
の

影
響

軽
減

の
3
つ

の
深

層
防

護
の

概
念

に
基

づ
く

火
災

防
護

対
策

等
に

つ

い
て

定
め

る
が

、
こ

の
う

ち
、
火

災
防

護
対

策
を

実
施

す
る

た
め

に
必

要

な
手

順
の

主
な

も
の

を
以

下
に

示
す

。
 

（
中

略
）

 

(
1
0
)
 
可

燃
物

の
状

況
を

踏
ま

え
て

消
火

活
動

が
困

難
に

な
ら

な
い

と
し

た
火

災
区

域
又

は
火

災
区

画
、
可

燃
物

の
状

況
を

踏
ま

え
て

火
災

の
影

響

軽
減

対
策

を
実

施
す

る
火

災
区

域
又

は
火

災
区

画
に

お
け

る
点

検
等

で

使
用

す
る

資
機

材
（

可
燃

物
）
の

持
込

み
と

保
管

に
係

る
手

順
を

整
備

し
、

的
確

に
実

施
す

る
。

 

（
中

略
）

 

(
1
5
)
 
原

子
炉

施
設

内
の

火
災

区
域

又
は

火
災

区
画

に
設

置
さ

れ
る

安
全

機
能

を
有

す
る

構
築

物
、
系

統
及

び
機

器
を

火
災

か
ら

防
護

す
る

こ
と

を
目

的
と

し
て

、
火

災
か

ら
防

護
す

べ
き

機
器

等
、
火

災
の

発
生

防
止

、

火
災

の
感

知
及

び
消

火
並

び
に

火
災

の
影

響
軽

減
の

そ
れ

ぞ
れ

を
考

慮
し

た
以

下
の

教
育

を
、

定
期

的
に

実
施

す
る

。
 

a
.
 
火

災
区

域
及

び
火

災
区

画
の

設
定

 

b
.
 
火

災
か

ら
防

護
す

べ
き

安
全

機
能

を
有

す
る

構
築

物
、

系
統

及
び

機

器
 

c
.
 
火

災
の

発
生

防
止

対
策

 

d
.
 
火

災
感

知
設

備
 

e
.
 
消

火
設

備
 

f
.
 
火

災
の

影
響

軽
減

対
策

 

g
.
 
火

災
影

響
評

価
 

 

災
防

護
対

象
ケ

ー
ブ

ル
」
と

い
う

。
）
に

つ
い

て
、
火

災
源

に
対

す
る

対
策

を
考

慮
し

た
系

統
分

離
対

策
に

係
る

運
用

を
行

う
場

合
※
 
、
火

災
防

護
対

象
ケ

ー
ブ

ル
か

ら
水

平
距

離
6
m
の

範
囲

内
は

、
可

燃
性

物
質

を
原

則
持

ち
込

ま
な

い
運

用
と

し
て

、
原

子
炉

容
器

に
燃

料
が

装
荷

さ
れ

て
い

る
期

間
は

、
当

該
範

囲
内

に
原

子
炉

の
安

全
確

保
等

に
必

要
な

資
機

材
の

可
燃

性
物

質
以

外
を

持
ち

込
ま

な
い

管
理

を
実

施
す

る
。

 
な

お
、
各

課
（

室
）
長

は
、
原

子
炉

容
器

に
燃

料
が

装
荷

さ
れ

て
い

る
期

間
に

お
い

て
、
当

該
範

囲
内

に
原

子
炉

の
安

全
確

保
等

に
必

要
な

資
機

材
の

可
燃

性
物

質
を

持
ち

込
む

必
要

が
あ

る
場

合
に

は
、
当

該
可

燃
性

物
質

を
火

災
源

と
す

る
火

災
が

火
災

防
護

対
象

ケ
ー

ブ
ル

に
影

響
を

及
ぼ

さ
な

い
よ

う
に

、
早

期
に

火
災

を
感

知
し

消
火

す
る

た
め

の
措

置
と

し
て

、
監

視
人

の
配

置
お

よ
び

消
火

設
備

の
配

備
等

を
実

施
す

る
。

 
ま

た
、
各

課
（

室
）
長

は
、
火

災
防

護
対

象
ケ

ー
ブ

ル
か

ら
水

平
距

離
6
m

の
範

囲
外

は
、
当

該
場

所
で

発
生

す
る

火
災

が
火

災
防

護
対

象
ケ

ー
ブ

ル
に

影
響

を
及

ぼ
さ

な
い

よ
う

に
、
早

期
に

火
災

を
感

知
し

消
火

す
る

た
め

の
措

置
と

し
て

、
火

災
感

知
設

備
に

よ
る

監
視

お
よ

び
消

火
器
・
消

火
栓

等
を

用
い

た
消

火
活

動
を

実
施

す
る

。
 

※
：
互

い
に

相
違

す
る

系
列

の
火

災
防

護
対

象
ケ

ー
ブ

ル
の

い
ず

れ
か

一
方

の
ケ

ー
ブ

ル
の

周
囲

の
火

災
源

に
対

し
て

対
策

を
講

じ
る

こ
と

を
基

本
と

し
、

固
定

火
災

源
（

火
災

区
域

ま
た

は
火

災
区

画
内

に
常

に
設

置
ま

た
は

保
管

し
て

い
る

火
災

防
護

対
象

ケ
ー

ブ
ル

以
外

の
設

備
の

可
燃

性
物

質
（

火
災

防
護

対
象

ケ
ー

ブ
ル

に
火

災
に

よ
る

影
響

を
及

ぼ
さ

な
い

も
の

を
除

く
。

）
）

と
な

る
火

災
防

護
対

象
機

器
等

を
設

置
し

て
い

る
火

災
区

域
ま

た
は

火
災

区
画

に
お

い
て

は
、

当
該

の
火

災
防

護
対

象
機

器
等

の
系

列
と

相
違

す
る

系
列

の
火

災
防

護
対

象
ケ

ー
ブ

ル
の

周
囲

の
火

災
源

に
対

し
て

対
策

を
講

じ
る

こ
と

を
い

う
。

 
 
(
c
)
 
保

全
計

画
課

長
は

、
重

大
事

故
等

対
処

施
設

を
設

置
す

る
屋

外
の

火
災

区
域

に
つ

い
て

は
、
当

該
施

設
を

火
災

か
ら

防
護

す
る

た
め

、
可

燃
物

を
置

か
な

い
管

理
を

実
施

す
る

。
 

 
（

以
下

略
）

 

 

 

対
す

る
対

策
を

考
慮

し

た
系

統
分

離
対

策
を

行

う
場

合
、
火

災
防

護
対

象

ケ
ー

ブ
ル

か
ら

水
平

距

離
6
m
の

範
囲

内
は

、
可

燃
性

物
質

を
原

則
持

ち

込
ま

な
い

運
用

を
実

施

す
る

。
 

   ・
火

災
防

護
対

象
ケ

ー
ブ

ル
に

つ
い

て
、
火

災
源

に

対
す

る
対

策
を

考
慮

し

た
系

統
分

離
対

策
を

行

う
場

合
、
火

災
防

護
対

象

ケ
ー

ブ
ル

か
ら

水
平

距

離
6
m
の

範
囲

外
の

早
期

に
火

災
を

感
知

し
消

火

す
る

運
用

を
実

施
す

る
。
 

           ・
火

災
防

護
通

達
 

・
火

災
防

護
計

画
 

 

つ
い

て
、
火

災
源

に
対

す
る

対

策
を

考
慮

し
た

系
統

分
離

対

策
を

行
う

場
合

、
火

災
防

護
対

象
ケ

ー
ブ

ル
か

ら
水

平
距

離

6
m
の

範
囲

内
は

、
可

燃
性

物
質

を
原

則
持

ち
込

ま
な

い
運

用

を
反

映
す

る
。

 

    従
前

の
消

火
活

動
に

加
え

、
火

災
防

護
対

象
ケ

ー
ブ

ル
に

つ

い
て

、
火

災
源

に
対

す
る

対
策

を
考

慮
し

た
系

統
分

離
対

策

を
行

う
場

合
、
火

災
防

護
対

象

ケ
ー

ブ
ル

か
ら

水
平

距
離

6
m

の
範

囲
外

の
早

期
に

火
災

を

感
知

し
消

火
す

る
運

用
を

反

映
す

る
。
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資料２－３ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

美浜発電所原子炉施設保安規定に係る説明資料 

 

（上流文書（設計及び工事計画）から保安規定への記載方針） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

関西電力株式会社 
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１．基本設計方針他に記載された運用事項の整理 

 

（１）本資料の構成について 

  今回の整理では、要目表、基本設計方針及び添付説明書にて記載された運用要求事項は、条文毎にそれぞ

れ対応する記載を横並びで整理する。当社の資料構成の詳細については、別紙に示す。 

 

（２）運用要求事項の抽出方法及びその結果について 

  今回の整理における運用要求の抽出は、要目表、基本設計方針及び添付資料をそれぞれに対して以下のス

テップで実施した。 

①運用要求の抽出 

要目表、基本設計方針及び添付資料における運用要求の抽出は、以下の手順で実施した。抽出のフロー

を図１に示す。 

Step1※１：基本設計方針については、「設計及び工事に係る品質管理の方法等に関する説明書」に規定する

「様式－８」※２にて逐条的に整理された基本設計方針のうち、要求種別が「運用要求」と整理

された基本設計方針条文の抽出を行う。 

Step2※１：Step1 にて要求種別が「運用要求」以外と整理された基本設計方針条文、要目表及び添付資料に

おいて「保安規定に定める」等と記載され、かつ設計所管が運用で担保する事項であると判断し

た箇所の抽出を行う。 

Step3  ：今回の変更（補正含む）申請に含まれる運用事項に関する条文の変更を示す観点から、保安規

定変更（補正含む）申請の前後で、保安規定または社内標準の変更を伴うものを「基本設計方針

他に記載された運用事項の整理」としてまとめた。また、変更を伴わないものは別リストとし

た。 

 

※１ 運用としての変更の有無に関わらず抽出 

※２ 様式－８：基準適合性を確保するための設計結果と適合性確認状況一覧表 

 

 

上記の抽出フローに基づいて抽出された運用に対し、関連する保安規定、社内標準及び社内標準の具

体的記載案を整理した。 

結果については、別添１「基本設計方針他に記載された運用事項の整理」及び別添２「保安規定及び

社内標準の変更を伴わない運用要求」にまとめた。  
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設工認記載（要目表、基本設計方針、添付資料※１） 

YES 

運用要求事項として抽出 

STEP-1 

NO 

YES 

STEP-2 

様式-8 において「運

用要求」に分類され

ている事項か？※２ 

運用要求事項ではない 

「保安規定に定め

る」等と記載されて

いる条文か？※２ 

YES 

保安規定及び社内標準の変更を伴

わない運用要求（別添２） 

NO 
 

STEP-3 

「基本設計方針他に記載された運用事

項の整理」の記載対象（別添１） 

保安規定又は社内標準

の変更を伴う事項か？ 

図１ 基本設計方針抽出フロー 

NO 

※１ 工認の申請方法（号機寄せ）により、関連する他号炉の添付資料も含む。 

※２ 運用としての変更の有無に関わらず抽出する。 

YES 
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２．保安規定への反映フォーマットの説明 

項  目 説 明 内 容 

基本設計方針 ○「黒字」により、基本設計方針の内容を記載する。 

○「青字（青下線）」により、保安規定および関連する社内規定文書

（2次文書等）に記載すべき内容を明確にする。 

○「緑字（緑下線）」により、関連する社内規定文書（2 次文書等）

に記載すべき内容を明確にする。 

○「様式条文」にて様式-８における技術基準規則条文を示す。 

○「施設区分」にて工事計画変更認可申請書における施設区分を示

す。 

説明資料 ○「黒字」により、説明資料の内容を記載する。 

○「青字（青下線）」により、保安規定および関連する社内規定文書

（2次文書等）に記載すべき内容を明確にする。 

○「緑字（緑下線）」により、関連する社内規定文書（2 次文書等）

に記載すべき内容を明確にする。 

○説明書番号／記載ページにて工事計画変更認可申請書（説明書）

における説明書番号及び記載ページを示す。 

原
子
炉
施
設
保
安
規
定 

記載すべき内容 ○「黒字（黒下線）」により、工事計画変更認可申請書（要目表・基

本設計方針・説明書）に定義した「保安規定」に定めるべき内容に

対応した記載を示す。 

〇「黒字（赤下線）」により、保安規定変更箇所を明確にする。 

○「赤字（赤下線）」により、本申請での変更箇所を明確にする。 

記載の考え方 ○「保安規定（内容）」の補足説明を示す。 

社
内
規
定
文
書 

 

該当規定文書 ○ 該当する社内規定文書（2次文書等）を記載する。 

 

記載内容の概要 ○ 社内標準における具体的記載案を示す。 
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別
添
１

 「
基

本
設

計
方

針
他
に

記
載
さ

れ
た
運

用
事
項

の
整
理

」
（

美
浜
３

号
機
）

 
基

本
設

計
方

針
 

説
明

資
料

 
原

子
炉
施

設
保
安

規
定

 
社

内
規
定

文
章

 

様
式

条
文

 
施

設
区

分
 

基
本

設
計

方
針

 
説
明

書
記

載
 

記
載
す

べ
き
内

容
 

記
載

の
考

え
方

 
該
当

規
定

文
書

 
記

載
内

容
の

概
要

 

第
1
1
条

 
 

（
火

災
）

 

8-
4
火
災

防
護

設
備

 

１
．

火
災

防
護

設
備

の
基

本
設
計

方
針

 
（
３

）
火

災
の

影
響

軽
減

 
ａ
．

火
災

の
影

響
軽

減
対

策
 

（
ａ

）
火

災
防

護
対

象
機

器
等
の

系
統

分
離

対
策

 
 

（
中
略

）
 

 ハ
．

火
災

源
に

対
す

る
対

策
を
考

慮
し

た
系

統
分

離
対

策
 

上
記
イ

．
及

び
ロ

．
に

示
す

火
災

の
影

響
軽

減
の
た

め
の

措
置

を
講

じ

る
設

計
と

同
等

の
設

計
と

し
て
、

ケ
ー

ブ
ル

ト
レ

イ
を

除
く

電
線

管
等

に

敷
設

す
る

火
災

防
護

対
象

ケ
ー
ブ

ル
（

電
気

盤
及

び
制

御
盤

を
除

く
。

以

下
本

項
に

お
い

て
「

火
災

防
護
対

象
ケ

ー
ブ

ル
」

と
い

う
。
）

は
、
互

い
に

相
違

す
る

系
列

間
を

分
離

す
る
た

め
、

火
災

源
の

種
類

に
応

じ
た

対
策

を

行
う

設
計

と
す

る
。

 

考
慮
す

る
火

災
源

は
、

互
い

に
相

違
す

る
系

列
の
火

災
防

護
対

象
ケ

ー

ブ
ル

の
い

ず
れ

か
一

方
の

ケ
ー
ブ

ル
、

火
災

区
域

又
は

火
災

区
画

内
に

常

に
設

置
又

は
保

管
し

て
い

る
火
災

防
護

対
象

ケ
ー

ブ
ル

以
外

の
設

備
の

可

燃
性

物
質

（
火

災
防

護
対

象
ケ
ー

ブ
ル

に
火

災
に

よ
る

影
響

を
及

ぼ
さ

な

い
も

の
を

除
く

。
以

下
「

固
定
火

災
源

」
と

い
う

。）
及
び

保
守

点
検

等
で

一
時

的
に

持
ち

込
む

可
燃

性
物
質

（
以

下
「

持
込

み
可

燃
物

」
と

い
う

。
）

と
し

、
そ

れ
ぞ

れ
以

下
の

（
イ
）
、
（
ロ

）
、
（

ハ
）

に
掲

げ
る

対
策

を
行

う

設
計

と
す

る
。

 

こ
の
う

ち
、
（

ロ
）
、（

ハ
）

の
対

策
に

つ
い

て
は
、

互
い

に
相

違
す

る
系

列
の

火
災

防
護

対
象

ケ
ー

ブ
ル
の

い
ず

れ
か

一
方

の
ケ

ー
ブ

ル
の

周
囲

の

火
災

源
に

対
し

て
対

策
を

講
じ
る

こ
と

を
基

本
と

し
、

固
定

火
災

源
と

な

る
火

災
防

護
対

象
機

器
を

設
置
し

て
い

る
火

災
区

域
又

は
火

災
区

画
に

お

い
て

は
、

当
該

の
火

災
防

護
対
象

機
器

の
系

列
と

相
違

す
る

系
列

の
火

災

防
護

対
象

ケ
ー

ブ
ル

の
周

囲
の
火

災
源

に
対

し
て

対
策

を
講

じ
る

設
計

と

す
る

。
 

（
イ

）
互

い
に
相

違
す

る
系
列

の
火

災
防

護
対

象
ケ

ー
ブ

ル
は

、
そ

の

い
ず
れ

か
一

方
の

ケ
ー

ブ
ル

で
発

生
す

る
火

災
に
対

し
て

、
1
時

間

の
耐
火

能
力

を
有

す
る

隔
壁

等
に

よ
り

火
災

防
護
対

象
ケ

ー
ブ

ル
間

を
分
離

し
、

か
つ

、
難

燃
性

の
耐

熱
シ

ー
ル

材
の
処

置
等

に
よ

り
自

己
消
火

す
る

設
計

と
す

る
。

隔
壁

等
に

つ
い

て
は
、

火
災

耐
久

試
験

に
よ
り

1
時

間
の

耐
火

性
能

を
有

す
る

設
計

と
す
る

。
 

（
ロ

）
固

定
火
災

源
で

発
生
す

る
火

災
に

対
し

て
、

火
災

防
護

対
象

ケ

ー
ブ
ル

か
ら

水
平

距
離

6
m
の

範
囲
内

は
、

1
時

間
の

耐
火

能
力

を
有

す
る
隔

壁
等

に
よ

り
火

災
防

護
対

象
ケ

ー
ブ

ル
と
固

定
火

災
源

を
分

離
し
、

か
つ

、
固

定
火

災
源

に
火

災
感

知
設

備
及
び

自
動

消
火

設
備

を
設
置

す
る

設
計

、
又

は
3
時
間

以
上

の
耐

火
能
力

を
有

す
る

隔
壁

等
に
よ

り
火

災
防

護
対

象
ケ

ー
ブ

ル
と

固
定

火
災
源

を
分

離
す

る
設

計
と
す

る
。

隔
壁

等
は

、
火

災
耐

久
試

験
に

よ
り
所

定
の

耐
火

性
能

を
有
す

る
設

計
と

し
、

火
災

感
知

設
備

及
び

自
動
消

火
設

備
は

、
上

記
ロ
.
と

同
じ

設
計

と
す

る
。

 

ま
た
、

火
災

防
護

対
象

ケ
ー

ブ
ル

か
ら

水
平

距
離

6
m
の

範
囲

外
は

、

（
２

）
火

災
の
感

知
及

び
消
火

の
設

計
に

よ
り

、
当

該
場

所
で

発
生

す

る
火

災
が

火
災
防

護
対

象
ケ
ー

ブ
ル

に
影

響
を

及
ぼ

さ
な

い
よ

う
に

、

早
期

に
火

災
を
感

知
し

消
火
す

る
運

用
と

す
る

。
こ

の
運

用
に

つ
い

て

は
、

保
安

規
定
に

定
め

て
管
理

す
る

。
 

な
お
、

上
記

に
お

い
て

固
定

火
災

源
と

し
な

い
可
燃

性
物

質
に

つ
い

て
は

、
火

災
防
護

対
象

ケ
ー
ブ

ル
に

火
災

に
よ

る
影

響
を

及
ぼ

さ
な

い

こ
と

を
実

証
試
験

等
に

よ
っ
て

確
認

す
る

設
計

と
す

る
。

 

（
ハ

）
持

込
み
可

燃
物

を
火
災

源
と

す
る

火
災

に
対

し
て

、
火

災
防

護

対
象
ケ

ー
ブ

ル
か

ら
水

平
距

離
6
m
の

範
囲

内
は

、
可

燃
性

物
質

を
原

則
持
ち

込
ま

な
い

運
用

と
す

る
。

具
体

的
に

は
、
原

子
炉

容
器

に
燃

料
が
装

荷
さ

れ
て

い
る

期
間

は
、

当
該

範
囲

内
に
原

子
炉

の
安

全
確

保
等
に

必
要

な
資

機
材

の
可

燃
性

物
質

以
外

を
持
ち

込
ま

な
い

管
理

を
実
施

す
る

。
原

子
炉

容
器

に
燃

料
が

装
荷

さ
れ
て

い
る

期
間

に
お

い
て
、

当
該

範
囲

内
に

原
子

炉
の

安
全

確
保

等
に
必

要
な

資
機

材
の

可
燃
性

物
質

を
持

ち
込

む
必

要
が

あ
る

場
合

に
は
、

監
視

人
の

配
置

及
び
消

火
設

備
の

配
備

等
に

よ
り

、
持

込
み

可
燃
物

を
火

災
源

と
す

る
火
災

が
火

災
防

護
対

象
ケ

ー
ブ

ル
に

影
響

を
及
ぼ

さ
な

い
よ

う

に
、
早

期
に

火
災

を
感

知
し

消
火

す
る

運
用

と
す
る

。
 

ま
た
、

火
災

防
護

対
象

ケ
ー

ブ
ル

か
ら

水
平

距
離

6
m
の

範
囲

外
は

、

（
２

）
火

災
の
感

知
及

び
消
火

の
設

計
に

よ
り

、
当

該
場

所
で

発
生

す

る
火

災
が

火
災
防

護
対

象
ケ
ー

ブ
ル

に
影

響
を

及
ぼ

さ
な

い
よ

う
に

、

早
期

に
火

災
を
感

知
し

消
火
す

る
運

用
と

す
る

。
 

こ
れ

ら
の

運
用
に

つ
い

て
は
、

保
安

規
定

に
定

め
て

管
理

す
る

。
 

資
料

７
 

発
電
用

原
子
炉

施
設

の
火

災
防

護
に

関
す

る
説

明
書

 
6
.
2
 
火

災
の

影
響

軽
減
の

う
ち

火
災

防
護

対
象

機
器

等
の

系
統

分
離

に
つ
い

て
 

(
4
)
 
火

災
防

護
対

象
機
器

等
に

対
す

る
具

体
的

な
系

統
分

離
対

策
 

e
．

火
災

源
に
対

す
る

対
策

を
考

慮
し

た
系
統

分
離

対
策

を
適

用
す

る
場

合
 

「
(
3
)
 
火

災
防
護

対
象
機

器
等

に
対

す
る

系
統

分
離

対
策

の
基

本
方

針
」
の

d
項

に
示

す
、
火

災
源

の
種

類
に

応
じ

て
設

備
対
策

と
運

用
対

策
を

組
み

合
わ

せ
て

系
統

分
離

対
策

を
行

う
設

計
を
適

用
す

る
。

 
以

下
、
隔

壁
等

の
施

工
パ

タ
ー

ン
及

び
火

災
耐

久
試

験
を
(
a
)
及
び

(
b
)
に
示

し
、
電

線
管

等
に

敷
設
す

る
火
災

防
護

対
象

ケ
ー

ブ
ル
（

電
気

盤
及

び
制

御
盤

を
除

く
。
以

下
、

本
項

e
.
に
お

い
て

「
火

災
防

護
対

象
ケ

ー
ブ
ル

」
と

い
う

。
）

の
系

統
分

離
対

策
の

具
体

的
な
設

計
を
(
c
)
に
示

す
。

 
 

（
中

略
）

 
 (
c
)
 
電

線
管

等
に

敷
設

す
る

火
災

防
護

対
象

ケ
ー

ブ
ル

の
系

統
分

離
対

策
の

具
体

的
な

設
計

 
考

慮
す

る
火

災
源

は
、
互

い
に

相
違

す
る
系

列
の

火
災

防
護

対
象

ケ
ー

ブ
ル

の
い

ず
れ

か
一

方
の

ケ
ー

ブ
ル

、
火

災
区

域
又

は
火

災
区

画
内

に
常

に
設

置
又

は
保

管
し

て
い

る
火

災
防

護
対

象
ケ
ー

ブ
ル

以
外

の
電

気
盤
（

4
4
0
V
以

上
の

電
気

回
路

※
1
を

有
す

る
も

の
を

い
う

。
以

下
同

じ
。
）
、
ケ

ー
ブ

ル
ト

レ
イ

、
油

内
包

機
器

及
び

チ
ャ

コ
ー

ル
フ

ィ
ル

タ
に

類
す
る

設
備

の
可

燃
性

物
質
（

火
災

防
護
対

象
ケ

ー
ブ

ル
に

火
災

に
よ

る
影

響
を
及

ぼ
さ
な

い
も

の
を

除
く

。
以

下
「

固
定

火
災

源
」
と

い
う

。
）
並

び
に

保
守

点
検

や
ト

ラ
ブ
ル

対
応

等
で

一
時

的
に

持
ち

込
む

可
燃

性
物

質
（

以
下
「

持
込

み
可

燃
物

」
と

い
う
。
）
と

し
、
そ

れ
ぞ

れ
以

下
の
（

イ
）
、（

ロ
）
、（

ハ
）
に

掲
げ

る
対

策
を

行
う
設

計
と
す

る
。

 
こ

の
う

ち
、（

ロ
）、
（

ハ
）
の

対
策

に
つ

い
て

は
、
互

い
に

相
違

す
る

系
列

の
い

ず
れ

か
一

方
（

上
記

a
.
及
び

b.
の

隔
壁

等
を
設

置
す

る
火

災
区

域
又

は
火

災
区

画
に

お
い

て
は

、
当

該
隔

壁
等
を

設
置

す
る

系
列

と
同

じ
系

列
）
の

火
災

防
護

対
象

ケ
ー

ブ
ル

の
周

囲
の

火
災

源
に
対

し
て

対
策

を
講

じ
る

こ
と

を
基

本
と

し
、
固
定

火
災

源
と

な
る

火
災

防
護

対
象

機
器

を
設

置
し

て
い

る
火

災
区

域
又

は
火

災
区

画
に

お
い

て
は

、
当
該

の
火

災
防

護
対

象
機

器
の

系
列
と

相
違

す
る

系
列

の
火

災
防

護
対

象
ケ

ー
ブ

ル
の

周
囲

の
火

災
源
に

対
し

て
対

策
を

講
じ

る
設

計
と

す
る

。
 

な
お

、
上

記
に

お
い

て
、
常

に
設

置
し

て
い

る
設

備
と

は
電

動
補

助
給

水
ポ

ン
プ

等
の

常
設

設
備

を
い

い
、
常

に
保

管
し

て
い
る

設
備

と
は

可
搬

型
原

子
炉

補
機

冷
却

水
循

環
ポ

ン
プ

等
の

可
搬
型

設
備

、
一

時
的
に

持
ち

込
む

可
燃

性
物

質
と

は
重

大
事

故
等

の
対

処
に

使
用

す
る
ケ

ー
ブ

ル
等

や
工

事
用

資
機

材
等

を
い

う
。

 
※

1
:
過

去
の

実
証

試
験
に

お
い

て
、
電

気
盤

の
火

災
影

響
は

盤
内

に
限

定
さ

れ
る

こ
と

を
確

認
し

て
い

る
が
、
4
4
0
V
以

上
の

電
気

回
路

を
有

す
る

電
気

盤
は

電
気

エ
ネ

ル
ギ

ー
が

大
き

い
こ

と
、
及

び
最

新
知

見
の
高

エ
ネ

ル
ギ

ー
ア

ー
ク

損
傷

(H
E
A
F
)
 
も

考
慮

し
、
保

守
的

に
火

災
源

と
し

て
扱
う

こ
と

と
し

た
。
一
方

、
常

時
通

電
し

て
い

な
い

重
大

事
故
等

対
処
設

備
に

該
当

す
る

電
気

盤
に

つ
い

て
は

、
そ

の
状

態
に

お
い

て
H
E
AF

に
よ

り
電

気
盤

を
損

壊
さ

せ
る
お

そ
れ

は
な

い
こ

と
か

ら
、

火
災

源
と

し
て

は
扱

わ
な

い
。

過
去
の

実
証

試
験

を
第

6
－

1
5
表

に
示

す
。

 
 （

イ
）

互
い

に
相

違
す
る

系
列

の
火

災
防

護
対

象
ケ

ー
ブ

ル
間

を
分

離
す
る

場
合

 
互

い
に

相
違

す
る

系
列
の

火
災

防
護

対
象

ケ
ー

ブ
ル

は
、
そ
の

い
ず

れ
か

一
方

の
ケ

ー
ブ

ル
で

発
生

す
る

火
災

に
対

し
て

、
火

災
防

護
対

象
ケ

ー
ブ

ル
間

の
離

隔
距

離
（

系
列

間
に

お
け

る
可
燃

物
の

な
い

空
気

層
の

厚
さ

）
に

応
じ

て
、

1
時

間
の

耐
火

能
力

を
有

す
る

隔
壁

等
と

し
て

施
工

パ
タ

ー
ン

１
－

②
又

は
電

線
管

ラ
ッ

ピ
ン

グ
の

い
ず

れ
か

を
設

置
す
る

こ
と

に
よ

り
火

災
防

護
対

象
ケ

ー
ブ

ル
間

を
分
離

し
、
か

つ
、

非
難

燃
ケ
ー

ブ
ル
は

電
線

管
等

に
対

す
る

難
燃

性
の

耐
熱

シ
ー

ル
材
の

処
置

、
難

燃
ケ

ー
ブ

ル
は

I
E
E
E 
St
d
 3
8
3
-
19
7
4
垂

直
ト

レ
イ

燃
焼

試
験

に
合

格
す

る
ケ

ー
ブ

ル
の

使
用

等
に

よ
り
自

己
消

火
す

る
設

計
と

す
る

。
な

お
、
非

難
燃
ケ

ー
ブ

ル
の

処
置

に
つ

い
て
は

、
4
.2
（

4
）
a
.
に

記
載
し

て
い

る
「

電
線

管
に

収
納

し
電

線
管

の
両

端
は

難
燃

性
の

耐
熱
シ

ー
ル

材
を

処
置

す
る

設
計

」
と

同
じ

で
あ

る
。

 
 （

ロ
）

火
災

防
護

対
象
ケ

ー
ブ

ル
と

固
定

火
災

源
を

分
離

す
る

場
合

 
固

定
火

災
源

で
発

生
す
る

火
災

に
対

し
て

、
火
災

防
護

対
象

ケ
ー

ブ
ル

か
ら

水
平

距
離

6
m
の

範
囲

内
は

、
1
時

間
の

耐
火

能
力

を
有

す
る

隔
壁

等
に

よ
り

火
災

防
護

対
象

ケ
ー

ブ
ル

と
固

定
火
災

源
を

分
離

し
、
か

つ
、
固
定

火
災

源
に

火
災

感
知

設
備

及
び

自
動

消
火

設
備

を
設
置

す
る

設
計

、
又
は

3
時

間
以

上
の

耐
火

能
力
を

有
す

る
隔

壁
等

に
よ

り
火
災

防
護
対

象
ケ

ー
ブ

ル
と

固
定

火
災

源
を

分
離

す
る

設
計
と

す
る

。
隔

壁
等

は
、
火

災
源

の
種

類
、
防

護
対

象
の

電
線

管
等

敷
設

ケ
ー

ブ
ル

と
固

定
火

災
源

の
離

隔
距

離
、

並
び

に
設

備
の

配
置

状
況

及
び

現
場

に
お

け
る

施
工

性
を

考
慮

し
、
以
下

の
ⅰ

又
は

ⅱ
の

い
ず

れ
か

の
方

法
で

設
置

し
、
火

災
耐

久
試

験
に

よ
り

所
定

の
耐

火
性

能
を

有
す
る

設
計

と
す

る
。
固

定
火

災
源

に
設

置
す

る
火

災
感

知
設

備
及

び
自

動
消

火
設

備
は
、

上
記

c.
及

び
d
.と

同
じ

設
計

と
す

る
。

 
ま

た
、

火
災

防
護

対
象
ケ

ー
ブ

ル
か

ら
水

平
距

離
6
m
の

範
囲

外
は

、
「
5
．
火

災
の

感
知

及
び

消
火
」
の

設
計

に
よ

り
、
当

該
場

所
で

発
生

す
る

火
災

が
火

災
防

護
対

象
ケ

ー
ブ

ル
に

影
響

を
及
ぼ

さ
な

い
よ

う
に

、
火
災

感
知

設
備

に
よ

る
監

視
及

び
消

火
器
・
消
火

栓
等

を
用

い
た

消
火

活
動

を
実

施
し

、
早
期

に
火

災
を

感
知

し
消

火
す

る
運

用
と

す
る

。
こ

の
運
用

に
つ

い
て

は
、

保
安

規
定

に
定

め
て

管
理

す
る
。

 
な

お
、
上

記
に

お
い

て
固

定
火

災
源

と
し

な
い

可
燃

性
物
質

に
つ

い
て

は
、
火
災

防
護

対
象

ケ
ー

ブ
ル

に
火

災
に

よ
る

影
響

を
及

ぼ
さ

な
い

こ
と

を
実

証
試

験
等

に
よ

っ
て

確
認

す
る
設

計
と
す

る
。
具

体
的

に
は

、
第

6－
1
5
表

に
示

す
電

気
盤

火
災

に
関

す
る

実
証

試
験

の
ほ
か

、
F
D
T
s
を

用
い

て
確
認

し
た

発
熱

量
1
,
0
0
0
M
J
の

可
燃

性
物

質
の

火
災
影

響
範
囲

を
踏

ま
え

、
可
燃

性
物

質
の

発
熱

量
が

1
,
0
0
0M
J
以

下
か

ど
う

か
、
及
び

、
可

燃
性

物
質

が
火

災
防

護
対

象
ケ
ー

ブ
ル

か
ら

水
平

距
離

1
0
c
m
以

上
、

垂
直

距
離

6
0
c
m
以

上
の

離
隔

距
離
が

確
保

さ
れ

て
い

る
か

ど
う

か
を

確
認

し
て

い
る

。
F
D
Ts

の
入

力
条

件
及

び
評

価
結

果
を

第
6－

1
6
－

1
表

及
び

第
6
－
1
6
－

2
表
に

示
す

。
 

 ⅰ
．
固
定

火
災

源
に

3
時

間
以

上
又
は

1
時

間
の

耐
火

能
力

を
有

す
る

隔
壁

等
を

設
置

す
る

方
法

 
固

定
火

災
源

が
電

気
盤
及

び
チ

ャ
コ

ー
ル

フ
ィ

ル
タ

に
類

す
る

機
器

等
の
場

合
は

、
固

定
火

災
源

に
筐

体
の
鉄

板
厚

さ
を

考
慮

し
た

3
時

間
以

上
又

は
1
時
間

の
耐

火
能

力
を

有
す

る
隔
壁

等
を
設

置
し

、
固

定
火

災
源

が
ケ

ー
ブ
ル

ト
レ

イ
の

場
合

は
、
上

部
に

位
置

す
る

防
護

対
象

の
電

線
管

等
敷

設
ケ

ー
ブ

ル
と

分
離

す
る

た
め

ケ
ー

ブ
ル

ト
レ

イ
に

鉄
製

の
蓋
を

設
置

し
た

上
で

、
ケ
ー

ブ
ル

ト
レ

イ
に

外
周

の
鉄

板
厚

さ
を

考
慮

し
た

3
時

間
以
上

又
は

1
時

間
の
耐

火
能

力
を

有
す

る
隔

壁
等

を
設

置
す

る

添
付
２

 
火

災
、
内

部
溢

水
、
火

山
影

響
等

、
自
然

災
害

お
よ

び
有

毒
ガ
ス

発
生

時
の

対
応

に
係

る
実

施
基

準
（

第
１

８
条

、
第

１
８
条

の
２
、
第

１
８

条
の

２
の

２
、
第

１
８

条
の

３
お
よ

び
第

１
８

条
の

３
の
２

関
連

）
 

１
 
火
災

 

１
．
３

 
教

育
訓

練
の

実
施

 

所
長
室

長
、
放

射
線

管
理

課
長

、
発
電

室
長

お
よ
び

保
全

計
画

課
長

は
、
火

災
防
護

の
対

応
に

関
す

る
以

下
の

教
育
訓

練
を

定
期

的
に

実
施

す
る

。
 

(
1
)
 火

災
防

護
教

育
 

ａ
．
所
長

室
長

、
放
射

線
管

理
課

長
、
発

電
室
長

お
よ

び
保

全
計

画
課
長

は
、

全
所

員
に

対
し

て
、

以
下

の
教

育
訓
練

を
実

施
す

る
。

ま
た
、
専

属
消

防
隊

に
対

し
て

、
以
下

の
教

育
訓
練

が
実

施
さ

れ
て

い
る
こ

と
を

確
認

す
る

。
 

(
a)
 
原

子
炉

施
設

内
の

火
災

区
域

ま
た

は
火

災
区

画
に

設
置

さ

れ
る
安

全
機

能
を

有
す

る
構

築
物

、
系

統
お

よ
び
機

器
な

ら
び

に
重

大
事

故
等

対
処

施
設

の
機

能
を

火
災

か
ら

防
護

す
る

こ
と

を
目

的

と
し
て

、
火

災
か

ら
防
護

す
べ

き
機

器
等

の
火

災
の
発

生
防

止
、
火

災
の

早
期

感
知

お
よ

び
消

火
な

ら
び

に
火

災
の

影
響

軽
減

の
そ

れ

ぞ
れ
を

考
慮

し
た

教
育

訓
練

 

(
b)
 
原

子
炉

施
設

内
の

火
災

区
域

ま
た

は
火

災
区

画
に

設
置

さ

れ
る
安

全
機

能
を

有
す

る
構

築
物

、
系

統
お

よ
び
機

器
を

火
災

か
ら

防
護

す
る

こ
と

を
目

的
と

し
た

可
燃

物
の

持
込

み
管

理
に

つ
い

て

の
教
育

訓
練

 

(
c)
 
安

全
施

設
を

外
部

火
災

か
ら

防
護

す
る

た
め

に
必

要
な

以

下
の
教

育
訓

練
 

ア
．

外
部

火
災

発
生

時
の

消
火

活
動

に
関

す
る
教

育
訓

練
 

イ
．
外

部
火
災

に
よ

る
ば

い
煙

発
生

時
お

よ
び
有

毒
ガ

ス
発

生
時

に
お
け

る
外

気
取

入
ダ

ン
パ

の
閉

止
、
換

気
空

調
系

の
停

止
ま

た
は

閉
回
路

循
環

運
転

に
よ

り
、
建
屋

内
へ

の
ば

い
煙
お

よ
び

有
毒

ガ
ス

の
侵
入

を
防

止
す

る
こ

と
に

つ
い

て
の

教
育

訓
練

 

ウ
．
森

林
火
災

か
ら

外
部

火
災

防
護

施
設

を
防
護

す
る

た
め

の
防

火
帯
の

設
定

に
係

る
教

育
訓

練
 

エ
．
近

隣
の

産
業

施
設

の
火

災
・
爆

発
か

ら
外
部

火
災

防
護

施
設

を
防
護

す
る

た
め

に
、
離

隔
距
離

を
確

保
す

る
こ
と

に
つ

い
て

の
教

育
訓
練

 

オ
．
モ

ニ
タ
ポ

ス
ト

が
外

部
火

災
の

影
響

を
受
け

た
場

合
の

代
替

設
備
を

防
火

帯
の

内
側

に
設

置
す

る
こ

と
に

つ
い
て

の
教

育
訓

練
 

(
d
)
 
火

災
が

発
生

し
た

場
合
の

消
火

活
動

お
よ

び
内

部
溢
水

を
考

慮

し
た

消
火

活
動

に
関

す
る

教
育

訓
練

 

 １
．
５

 
手

順
書

の
整

備
 

(
1
)
 
保

全
計

画
課
長

は
、

原
子

炉
施

設
全

体
を
対

象
と
し

た
火

災

防
護

対
策

を
実

施
す

る
た

め
に

定
め

る
火

災
防

護
計

画
に

以
下

の

項
目

を
含

め
る

。
 

 

（
中

略
）

 

 

ｂ
．
原

子
炉

施
設

の
安

全
機

能
を

有
す
る

構
築

物
、

系
統
お

よ
び

機

器
な
ら

び
に

重
大

事
故

等
対

処
施

設
を
設

置
す

る
火

災
区
域

お
よ

び

火
災
区

画
を

考
慮

し
た

火
災

の
発

生
防
止

、
火

災
の

早
期
感

知
お

よ

び
消
火

な
ら

び
に

火
災

の
影

響
軽

減
の
３

つ
の

深
層

防
護
の

概
念

に

基
づ
く

火
災

防
護

対
策

 

 

（
中

略
）

 

 

 
(
2
) 
各

課
（

室
）
長

（
当

直
課

長
お

よ
び

当
直

長
を

除
く
。

）
は

、

火
災

発
生

時
に

お
け

る
原

子
炉

施
設

の
保

全
の
た

め
の
活

動
を

行

う
た

め
に

必
要

な
体

制
の

整
備

と
し

て
、

以
下
の

活
動
を

実
施

す

る
こ

と
を

社
内

標
準

に
定

め
る

。
 

 

（
中

略
）

 

 

ｒ
．
火

災
予

防
活

動
（

可
燃

物
管

理
）

 
 

(
a
)
 
保

全
計

画
課

長
は

、
原
子

炉
施

設
の

安
全

機
能

を
有
す

る
構

築

物
、

系
統

お
よ

び
機

器
を

設
置

す
る

火
災

区
域
ま

た
は
火

災
区

画

に
つ

い
て

は
、

当
該

施
設

を
火

災
か

ら
防

護
す
る

た
め
、

恒
設

機

器
お

よ
び

点
検

等
に

使
用

す
る

可
燃

物
（

資
機
材

）
の
総

発
熱

量

が
、

制
限

発
熱

量
を

超
え

な
い

管
理

（
持

込
み
と

保
管
）

を
実

施

す
る

。
 
 

(
b
）
保

全
計

画
課

長
は

、
ケ

ー
ブ

ル
ト
レ

イ
を

除
く

電
線
管

等
に

敷
設
す

る
火

災
防

護
対

象
ケ

ー
ブ

ル
（

電
気

盤
お
よ

び
制
御

盤
を

除
く
。

）
（

以
下

、
「

火
災

防
護

対
象

ケ
ー

ブ
ル
」

と
い
う

。
）

に
つ
い

て
、

火
災

源
に

対
す

る
対

策
を

考
慮

し
た
系

統
分
離

対
策

に
係
る

運
用

を
行

う
場

合
※
 
、
火

災
防
護

対
象

ケ
ー

ブ
ル

か
ら

水
平

距
離

6
m

の
範

囲
内

は
、

可
燃

性
物

質
を

原
則
持

ち
込
ま

な
い

運
用
と

し
て

、
原

子
炉

容
器

に
燃

料
が

装
荷

さ
れ
て

い
る
期

間
は

、
当
該

範
囲

内
に

原
子

炉
の

安
全

確
保

等
に

必
要
な

資
機
材

の
可

燃
性
物

質
以

外
を

持
ち

込
ま

な
い

管
理

を
実

施
す
る

。
 

な
お
、
各

課
（

室
）
長

は
、
原

子
炉

容
器

に
燃

料
が
装

荷
さ

れ
て
い

る
期

間
に

お
い

て
、
当

該
範

囲
内

に
原

子
炉

の
安

全
確

保
等

                  【
既

存
・

変
更

あ
り

】
 

持
込

み
可

燃
物

管
理

に
関

す
る

内
容

や
火

災
の

早
期

感
知

お
よ

び
早

期
消

火
に

関
す

る
教

育
訓

練
に

つ
い

て
、

保
安

規
定

に
記

載
し

て
い

た
。

 

今
回

、
原

子
炉

施
設

内
の

火
災

区
域

ま
た

は
火

災
区

画
に

設
置

さ
れ

る
安

全
機

能
を

有
す

る
構

築
物

、
系

統
お

よ
び

機
器

を
火

災
か

ら
防

護
す

る
こ

と
を

目
的

と
し

た
可

燃
物

の
持

込
み

管
理

に
つ

い
て

の
教

育
訓

練
を

実
施

す
る

。
 

                                     【
既

存
・

変
更

あ
り

】
 

持
込

み
可

燃
物

管
理

に
関

す
る

内
容

は
、

保
安

規
定

に
記

載
し

て
い

た
。

 

今
回

、
火

災
防

護
対

象
ケ

ー
ブ

ル
に

つ
い

て
、

火
災

源
に

対
す

る
対

策
を

考
慮

し
た

系
統

分
離

対
策

を
行

う
場

合
、

火
災

防
護

対
象

ケ
ー

ブ
ル

か
ら

水
平

距
離

6m
の

範
囲
内

は
、

可
燃
性

物
質

を
原

則
持

ち
込

ま
な

い
運

用
を

                   火
災
防

護
通

達
 

 火
災
防

護
計

画
 

 現
場
資

機
材

管
理

所
則

 

                                              火
災
防

護
通

達
 

 火
災
防

護
計

画
 

 現
場
資

機
材

管
理

所
則

 

                  【
既

存
・

変
更

あ
り

】
 

従
前

は
、
保

安
規

定
に

規
定

し
た

持
込
み

可
燃

物
管

理
に

関
す

る
内

容
や

火
災

の
早

期
感

知
お

よ
び

早
期

消
火

に

関
す

る
教

育
訓

練
に

つ
い

て
、
社

内
規
定

へ
も

反
映

し
て

い
た

。
 

今
回

、
原

子
炉
施

設
内

の
火

災
区

域
ま
た

は
火

災
区

画
に

設
置

さ
れ

る
安

全
機

能
を

有
す

る
構

築
物

、
系

統
お

よ
び

機
器

を
火

災
か

ら
防

護
す

る
こ

と
を

目
的

と
し

た
可

燃

物
の

持
込

み
管

理
に

つ
い

て
の

教
育

訓
練

の
実

施
に

係

る
内

容
を

社
内

規
定

文
章

に
記

載
す

る
。

 

                                         【
既

存
・

変
更

あ
り

】
 

従
前

は
、
保

安
規

定
に

規
定

し
た

持
込
み

可
燃

物
管

理
に

関
す

る
内

容
に

つ
い

て
、

社
内

規
定

へ
も

反
映

し
て

い

た
。

 

今
回

、
火

災
防

護
対

象
ケ

ー
ブ

ル
に

つ
い

て
、
火

災
源

に

対
す

る
対

策
を

考
慮

し
た

系
統

分
離

対
策

を
行

う
場
合

、

火
災

防
護

対
象

ケ
ー

ブ
ル

か
ら

水
平

距
離

6
m
の
範

囲
内

は
、
可

燃
性

物
質

を
原

則
持

ち
込

ま
な
い

運
用

の
実

施
に

係
る

内
容

を
社

内
規

定
文

章
に

記
載

す
る

。
 

ま
た

、
火

災
防

護
対

象
ケ

ー
ブ

ル
か

ら
水

平
距

離
6
m
の

範
囲

外
の

早
期

に
火

災
を

感
知

し
消

火
す

る
運

用
の

実

146



別
添
１

 「
基

本
設

計
方

針
他
に

記
載
さ

れ
た
運

用
事
項

の
整
理

」
（

美
浜
３

号
機
）

 
基

本
設

計
方

針
 

説
明

資
料

 
原

子
炉
施

設
保
安

規
定

 
社

内
規
定

文
章

 

様
式

条
文

 
施

設
区

分
 

基
本

設
計

方
針

 
説
明

書
記

載
 

記
載
す

べ
き
内

容
 

記
載

の
考

え
方

 
該
当

規
定

文
書

 
記

載
内

容
の

概
要

 

設
計

を
基

本
と
す

る
。

 
3
時

間
以

上
の

耐
火

能
力

を
有

す
る

隔
壁
等

は
施

工
パ

タ
ー

ン
３

－
①

か
ら

３
－

③
の

い
ず

れ
か

、
1
時

間
の

耐
火

能
力

を
有
す

る
隔

壁
等

は
防

護
対

象
の

電
線

管
等

敷
設

ケ
ー

ブ
ル

と
固

定
火
災

源
の

離
隔

距
離
（

系
列

間
に

お
け

る
可

燃
物

の
な

い
空

気
層

の
厚

さ
）

に
応

じ
て
、

施
工

パ
タ

ー
ン

１
－

①
又

は
１

－
②

の
い

ず
れ
か

と
し

、
火

災
耐

久
試

験
に

よ
り
所

定
の

耐
火

性
能

を
有

す
る

設
計

と
す

る
。

 
な

お
、
火

災
防

護
対

象
ケ

ー
ブ

ル
に

電
線

管
ラ

ッ
ピ

ン
グ
を

設
置

す
る

場
合

は
、
固

定
火

災
源

へ
の
隔

壁
等
の

設
置

は
不

要
と

す
る

。
 

 ⅱ
．

火
災

防
護
対

象
ケ
ー

ブ
ル

に
電

線
管

ラ
ッ

ピ
ン

グ
を

設
置

す
る

方
法

 
上

記
ⅰ

で
、
電

気
盤

に
お

い
て

電
線

管
側

の
盤

面
に

開
口
部

、
計

器
類

若
し

く
は

ス
イ

ッ
チ

類
が

設
置

さ
れ
て

お
り

隔
壁

等
の

設
置

が
困

難
な

場
合

、
又

は
ケ

ー
ブ

ル
ト

レ
イ

に
鉄

製
の

蓋
を

設
置

す
る

こ
と

で
ス

プ
リ

ン
ク

ラ
ー

の
消

火
に

支
障

が
出

る
場

合
は

、
電

気
盤

又
は
ケ

ー
ブ

ル
ト

レ
イ

外
周

か
ら

水
平

距
離

6
m
範
囲

に
含

ま
れ

る
火

災
防

護
対
象

ケ
ー
ブ

ル
に

電
線

管
ラ

ッ
ピ

ン
グ

を
設

置
す

る
設

計
と
す

る
。
ま

た
、
固
定

火
災

源
が

油
内

包
機

器
の

場
合

は
、
油

内
包

機
器

の
オ

イ
ル

パ
ン

等
の

油
止

め
外

周
か

ら
水

平
距
離

6
m
範

囲
に

含
ま

れ
る

火
災

防
護

対
象

ケ
ー

ブ
ル

に
電

線
管

ラ
ッ

ピ
ン

グ
を

設
置
す

る
設

計
と

す
る

。
電

線
管

ラ
ッ
ピ

ン
グ

は
、
火

災
耐
久

試
験

に
よ

り
1
時
間

の
耐
火

性
能

を
有

す
る

設
計

と
す

る
。

 
 （

ハ
）

火
災

防
護

対
象
ケ

ー
ブ

ル
を

持
込

み
可

燃
物

と
分

離
す

る
場

合
 

 
持

込
み

可
燃
物

を
火
災

源
と

す
る

火
災

に
対

し
て

、
上

記
（

ロ
）
に
お

い
て

隔
壁

等
に

よ
り

固
定

火
災

源
と

分
離

す
る

火
災

防
護

対
象

ケ
ー

ブ
ル

か
ら

水
平

距
離

6
m

の
範

囲
内

は
、
可

燃
物

を
原

則
持

ち
込
ま

な
い

運
用

と
す

る
。
具
体

的
に

は
、
原

子
炉

容
器

に
燃

料
が

装
荷
さ

れ
て

い
る

期
間

は
、
当

該
範

囲
内
に

原
子

炉
の

安
全

確
保

等
に

必
要

な
資
機

材
の
可

燃
性

物
質

以
外

を
持

ち
込

ま
な

い
管

理
を

実
施
す

る
。
原

子
炉

容
器

に
燃
料

が
装
荷

さ
れ

て
い

る
期

間
に

お
い

て
、
当
該

範
囲

内
に

原
子

炉
の

安
全

確
保

等
に

必
要

な
資

機
材

の
可

燃
性

物
質

を
持

ち
込

む
必

要
が

あ
る

場
合

に
は

、
監
視

人
の

配
置

及
び

消
火

設
備

の
配

備
等

に
よ

り
、
持

込
み

可
燃

物
を

火
災

源
と

す
る

火
災

が
火

災
防
護

対
象

ケ
ー

ブ
ル

に
影

響
を

及
ぼ

さ
な

い
よ

う
に

、
早

期
に

火
災

を
感

知
し
消

火
す
る

運
用

と
す

る
。

 
な

お
、
原

子
炉

の
安

全
確

保
等

に
必

要
な

資
機

材
の

持
込
み

は
、
運

転
員

の
巡
回

点
検

、
保

修
課

員
等

の
日

常
点

検
、
又

は
設
備

の
ト

ラ
ブ

ル
対

応
（

設
備

の
デ

ー
タ

採
取

等
を

含
む

。）
、
設

備
復

旧
作

業
並

び
に
ト

ラ
ブ

ル
未

然
防

止
の

た
め

に
行

う
作

業
等

に
お

い
て

使
用

す
る
資

機
材

に
限

定
し

、
こ
れ

ら
の

持
込

み
可

燃
物

を
火

災
源

と
す

る
火

災
が

火
災

防
護
対

象
ケ

ー
ブ

ル
に

影
響

を
及

ぼ
さ

な
い

よ
う

に
、
以
下

の
措

置
等

を
講

じ
る
こ

と
で
早

期
に

火
災

を
感

知
し

消
火

す
る

運
用

と
す

る
。

 
 

・
持

込
み

可
燃

物
の
発

熱
量

に
応

じ
た

消
火

器
等

を
作

業
毎

に
配

備
（
た

だ
し

、
運

転
員

の
巡

回
点

検
、
保

修
課

員
等

の
日

常
点

検
、
サ

ー
ベ

イ
ラ

ン
ス

試
験

時
は

既
存

の
消

火
器

等
を

使
用
）

す
る

。
 

 
・
作
業

中
は

可
燃

性
物

質
を

持
ち

込
む

者
を

含
む

作
業
関

係
者

が
監

視
し

、
作

業
完

了
後

は
水

平
距

離
6
m
の

範
囲

外
に

持
ち

出
す

。
火

災
が

発
生

し
た

場
合

に
は

速
や

か
に

消
火

活
動

を
実
施

す
る

。
 

・
作
業

完
了

後
に

持
込

み
可

燃
物

を
保
管

す
る

必
要

が
あ

る
場

合
は

、
保

管
時

に
通

電
を

停
止

し
、
か

つ
、
不

燃
シ

ー
ト

で
養
生

又
は

鉄
製

の
箱

に
収

納
す

る
等

の
火

災
発

生
防

止
に

必
要

な
措
置

を
講

じ
る

。
ま

た
、
監

視
人

等
に

よ
る

巡
視

点
検

を
3
回

／
日

の
頻

度
で
行

い
、
保

管
状

態
に

異
常

が
な

い
こ

と
を
確

認
す

る
と

と
も

に
、
自

動
消

火
設

備
で
あ

る
エ
ア

ロ
ゾ

ル
消

火
設

備
を

配
備

す
る

こ
と

に
よ

っ
て

、
早

期
に

火
災

を
感

知
し
消

火
す
る

。
 

・
作
業

完
了

後
に

保
管

す
る
発

熱
量

1,
0
0
0M

J
以

下
の
持

込
み

可
燃

物
と

上
記
（

ロ
）

に
お

い
て

固
定

火
災

源
と

し
な

い
可

燃
性

物
質

の
う

ち
常

時
通

電
停

止
の

運
用

で
は

な
く

、
鉄

製
の

筐
体
等

に
覆

わ
れ

て
い

な
い

設
備

の
総
発

熱
量

を
管

理
し

、
総

発
熱

量
が

1
,0
0
0
MJ

以
下

の
場

合
に

は
、

火
災

防
護

対
象

ケ
ー

ブ
ル

か
ら

水
平

距
離

1
0
c
m
以

上
、

垂
直
距

離
6
0
cm

以
上

の
離

隔
距

離
を

確
保

す
る

。
 

ま
た

、
火

災
防
護

対
象
ケ

ー
ブ

ル
か

ら
水

平
距

離
6
m
の

範
囲

外
は

、
「
5
．
火

災
の

感
知

及
び

消
火
」
の

設
計

に
よ

り
、
当

該
場

所
で

発
生

す
る

火
災

が
火

災
防

護
対

象
ケ

ー
ブ

ル
に

影
響

を
及
ぼ

さ
な

い
よ

う
に

、
火
災

感
知

設
備

に
よ

る
監

視
及

び
消

火
器
・
消
火

栓
等

を
用

い
た

消
火

活
動

を
実

施
し

、
早
期

に
火

災
を

感
知

し
消

火
す

る
運

用
と

す
る

。
 

こ
れ

ら
の

運
用
に

つ
い
て

は
、
保

安
規

定
及

び
保
安

規
定
の

下
部

規
定
（

火
災
防

護
計

画
及

び
社

内
標

準
）
に

定
め

て
管

理
す

る
。

 

 

に
必

要
な

資
機

材
の

可
燃

性
物

質
を

持
ち

込
む

必
要

が
あ

る
場

合
に

は
、
当
該

可
燃
性

物
質

を
火

災
源

と
す

る
火

災
が

火
災

防
護

対
象

ケ
ー

ブ
ル

に
影

響
を

及
ぼ

さ
な

い
よ

う
に

、
早

期
に

火
災

を
感
知

し
消

火
す

る
た

め
の

措
置

と
し

て
、
監

視
人

の
配

置
お

よ
び

消
火

設
備

の
配

備
等

を
実

施
す

る
。

 
ま

た
、
各

課
（

室
）
長

は
、
火

災
防

護
対

象
ケ

ー
ブ
ル

か
ら

水
平
距

離
6
m
の

範
囲
外

は
、

当
該

場
所

で
発

生
す

る
火

災
が

火
災

防
護

対
象

ケ
ー

ブ
ル

に
影

響
を

及
ぼ

さ
な

い
よ

う
に

、
早

期
に

火
災
を

感
知

し
消

火
す

る
た

め
の

措
置

と
し

て
、
火

災
感
知

設
備

に
よ
る

監
視

お
よ

び
消

火
器
・
消

火
栓
等

を
用

い
た

消
火

活
動

を
実

施
す

る
。

 
※
：
互

い
に
相

違
す
る

系
列

の
火

災
防

護
対

象
ケ

ー
ブ

ル
の

い
ず

れ
か

一
方

の
ケ
ー

ブ
ル

の
周

囲
の
火

災
源

に
対

し
て

対
策

を
講
じ

る
こ

と
を
基

本
と

し
、

固
定
火

災
源

（
火

災
区

域
ま

た
は
火

災
区

画
内
に

常
に

設
置

ま
た
は

保
管

し
て

い
る

火
災

防
護
対

象
ケ

ー
ブ
ル

以
外

の
設

備
の
可

燃
性

物
質

（
火

災
防

護
対
象

ケ
ー

ブ
ル
に

火
災

に
よ

る
影
響

を
及

ぼ
さ

な
い

も
の

を
除
く

。
）

）
と
な

る
火

災
防

護
対
象

機
器

等
を

設
置

し
て

い
る
火

災
区

域
ま
た

は
火

災
区

画
に
お

い
て

は
、

当
該

の
火

災
防
護

対
象

機
器
等

の
系

列
と

相
違
す

る
系

列
の

火
災

防
護

対
象
ケ

ー
ブ

ル
の
周

囲
の

火
災

源
に
対

し
て

対
策

を
講

じ
る

こ
と
を

い
う

。
 

 
(
c
) 

保
全

計
画

課
長

は
、

重
大

事
故

等
対

処
施
設

を
設

置
す

る
屋

外
の

火
災

区
域

に
つ

い
て

は
、
当

該
施

設
を

火
災

か
ら

防
護

す
る

た
め

、
可

燃
物

を
置

か
な

い
管

理
を

実
施

す
る
。

 
 

（
以

下
略

）
 

 

実
施

す
る

。
 

ま
た

、
火

災
防

護
対

象
ケ

ー
ブ

ル
か

ら
水

平
距

離
6
m
の
範

囲
外

の
早

期
に

火
災

を
感

知
し

消
火

す
る

運
用

を
実

施
す

る
。

 

施
係

る
内

容
を

社
内

規
定

文
章

に
記

載
す

る
。

 

  

 

147


