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１．はじめに 
３号炉及び４号炉の蒸気発生器取替工事に伴い取り外した蒸気発生器（以下、「旧蒸気

発生器」という。）6 基等を保管するために、蒸気発生器保管庫（３号及び４号炉共用）

を新設する。（以下、「新蒸気発生器保管庫」という。） 
以下に新蒸気発生器保管庫の設計の考え方について述べる。 
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２．設計方針 
３号炉及び４号炉の旧蒸気発生器等を保管するため、旧蒸気発生器等の保管が可能な

エリアを有する保管庫を新設する。 
（１）設置位置 

新蒸気発生器保管庫は、既設のＡ及びＢ蒸気発生器保管庫付近に設置する。 
発電所構内における新蒸気発生器保管庫配置図を第 1 図に、新蒸気発生器保管庫

概要図を第 2 図に示す。 
 
（２）新蒸気発生器保管庫の仕様 

ａ．建屋規模：約 1,600m2  
ｂ．建屋構造：地上式鉄筋コンクリート造 

 
３．放射性廃棄物の種類及び予想発生量 

新蒸気発生器保管庫には、３号炉及び４号炉の蒸気発生器取替工事において発生した

旧蒸気発生器と工事廃材を保管する。 
発生する放射性廃棄物としては、固体廃棄物及び液体廃棄物に大別でき、更に各々以下

のとおり区分できる。 
（１）固体廃棄物 

ａ．旧蒸気発生器 
・旧蒸気発生器 6 基 

ｂ．干渉物（蒸気発生器の取替えに干渉し撤去する設備等のうち、再使用しないもの） 
・支持構造物、主配管（主蒸気・主給水配管、蒸気発生器支持構造物等） 
・蒸気発生器壁・仮開口部のコンクリート、その他配管、架台、保温材等 

ｃ．工事用資機材（工事用資機材のうち、放射性物質によって汚染され、かつ再使用

しないもの） 
・鋼材切断片、養生用ブリキ板等 

ｄ．可燃物 
・養生材、ウエス及びポリシート等 

 
（２）液体廃棄物 

ａ．貫通部コア抜き冷却水スラッジ 

 
蒸気発生器取替工事に伴い発生する放射性廃棄物の量は、6 基の旧蒸気発生器に

加え、３号炉及び４号炉あわせて約 1,300m3 程度と推定される。 
新蒸気発生器保管庫には、蒸気発生器取替工事で発生する廃棄物のうち、不燃物

及び固体状の放射性廃棄物のみを保管する。 
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また、１次冷却材ポンプモータ点検室壁の切断コンクリートブロックについて

は、中性子による放射化がなく、放射性物質による汚染もないことから、放射性廃

棄物でない廃棄物として処理する計画である。 
 
蒸気発生器取替工事に伴う廃棄物予想発生量を第１表に示す。 

 
４．放射性廃棄物の処理及び保管方法 
   前述の放射性廃棄物に関し、以下の通り処理、保管する。 

（１）処理及び保管方法 
ａ．旧蒸気発生器 

旧蒸気発生器は、放射性物質の拡散防止及び遮蔽のため、切断によって発生し

た開口部にシールプレート等を溶接し汚染拡大防止措置を行う。 
上記汚染拡大防止措置の後、新蒸気発生器保管庫に保管する。 

ｂ．干渉物（支持構造物・主配管・コンクリート類含む）、工事用資機材、貫通部コ

ア抜き冷却水スラッジ 

工事中に発生する干渉物及び工事用資機材は、必要に応じ切断し、ドラム缶等

の容器に封入し、貫通部コア抜き冷却水のスラッジは、ドラム缶等の容器に封

入し新蒸気発生器保管庫に貯蔵保管する。 

なお、先行工事で撤去した干渉物（一部のレストレイント）については、容器

に収納し、外部遮蔽壁保管庫に一時保管した後に最終的に新蒸気発生器保管庫

に保管する。 

ｃ．可燃物 

可燃物は、必要に応じベイラ又は焼却設備によって減容処理の後、ドラム缶等

の容器に封入し、固体廃棄物貯蔵庫に保管する。 

 
（２）蒸気発生器取替工事で発生した放射性廃棄物の貯蔵容量 

    蒸気発生器取替工事で発生した放射性廃棄物を保管する新蒸気発生器保管庫につ

いては、第 2 図に示す配置図のとおり必要な容量を確保している。 
なお、先行工事で撤去した干渉物（一部のレストレイント）を一時保管する外部遮

蔽壁保管庫についても十分な容量を確保している。   
     
    新蒸気発生器保管庫概略図を第 2 図に、外部遮蔽壁保管庫へ一時保管する概略図

を第 3 図に示す。 
 

（３）遮蔽設計 
新蒸気発生器保管庫は、敷地周辺での直接線及びスカイシャイン線（以下、空間線
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量率という。）が合理的に達成できる限り小さい値になるよう建屋の遮蔽設計を行う。 
具体的には、人の居住する可能性のある敷地境界外における空間線量率が、その

他の施設からの線量を含めても年間 50μGy を超えないように壁厚及び天井厚を設

定する設計を行う。 
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表１ 蒸気発生器取替工事に伴う廃棄物予想発生量 

 

品名 内訳 発生量／ユニット（予想）※１ 

旧蒸気発生器 蒸気発生器本体 3 基 

支持構造物、主配管 
主蒸気・主給水配管、蒸気発生器支持

構造物、レストレイント※２ 
約 390m3 

コンクリート類 
蒸気発生器壁（主給水管貫通部） 約 6m3 

約 90 m3 
仮開口部 約 84m3 

干渉物 
その他配管、架台等 約 45 m3 

約 161 m3 
保温材 約 90 m3 

工事用資機材 鋼材切断片、養生用ブリキ板等 約 25 m3 
可燃物 ウエス、ポリシート等 約 1 m3 
液体廃棄物 貫通部コア抜き冷却水スラッジ 約 1m3 

合 計 約 642 m3 
※１：廃棄物の発生量は予想であり、工事の実施に伴い変動する可能性がある。 

※２：一部のレストレイントは先行撤去し、外部遮蔽壁保管庫に一時保管後、最終的に新

蒸気発生器保管庫に保管する 
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第 1 図 新蒸気発生器保管庫配置図 
  

A 及び B 蒸気発生器保管庫付近に 
蒸気発生器保管庫（３号及び４号炉共用）を設置 
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蒸気発生器 工事廃材（支持構造物等）※ 

※：容器等に収納し、空きスペースに配置 

搬入口 

搬入口 

第 2 図 新蒸気発生器保管庫概略図 

:先行撤去したレストレイント 
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３号炉及び４号炉 
旧蒸気発生器 
（合計：６基） 

取替工事に伴い発生した 
その他放射性廃棄物 

（支持構造物、配管、コンクリート等） 

【新設申請】 

３号及び４号炉 

共用、新設 

新蒸気発生器保管庫 

【変更なし】 

１号、２号、３号及び４号炉共用、既設 

外部遮蔽壁保管庫 

干渉物処置として先行工事にて撤去した 
レストレイント 

一時的に保管 

:先行撤去したレストレイント 

（保管容器収納） 

第 3 図 外部遮蔽保管庫への一時保管概略図 

外部遮蔽壁保管庫のイメージ 
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外部遮蔽壁保管庫へ一時保管する先行工事で撤去したレストレイントの線量評価について 
 
１．結論 
  外部遮蔽壁保管庫に一時保管するレストレイントの線量は、既認可での外部遮蔽壁保

管庫の遮蔽性能評価における評価条件（保管容器の表面が 0.001mSv/h になる時の線源

強度で建屋容量満杯状況で評価）を満足している。 
 

確認項目 評価結果 

放射化影響 

一時保管するレストレイントの一部（ボルト・ナット※）について、

線量当量率測定実施した結果、BG レベルであり有意な線源強度を

有するような放射化はされていない。 
※代表で 3 号機クロスオーバーレグレストレイントを選定 

同種実績 
他プラントにおける同種レストレイント保管容器表面線量の実績

が 0.001mSv/h 以下である。（メーカ聞き取り） 

保管 保管容器自体にも鉛遮蔽を設ける等、遮蔽効果を付与できる。 

 

参考資料１ 


