
 １．件名：関西電力(株) 高浜発電所１号機 火災感知器の設置不備に関する面談 

 

２．日時：令和５年５月２９日 １４時００分～１５時００分 

 

３．場所：原子力規制庁２階会議室 

 

４．出席者 

原子力規制庁原子力規制部 検査グループ 専門検査部門  

髙須管理官、上田企画調査官、渋谷上席原子力専門検査官、平井上席原子力

専門検査官、種市主任原子力専門検査官、宇野主任原子力専門検査官、平川

主任原子力専門検査官、増本主任原子力専門検査官 

関西電力株式会社 高浜発電所 副所長 他７名 

 

５．要旨 

○関西電力（株）より、高浜１号機の新規制基準に係る工事のうち火災防護に関

する火災感知器の設置不備の状況について、資料に基づき説明があった。 

 

〇原子力規制庁は関西電力（株）に対し、本事象の原因分析および必要な措置を

行うことを求めるともに、事業者の適合性確認検査が終了する時期について連

絡するよう求めた。 

 

○関西電力（株）より了承した旨の回答があった。 

 

６．その他 

資料：高浜発電所１号機 火災感知器の設置不備について 


