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製作中の使用済燃料乾式貯蔵容器の適合性確認検査について以下の内容について説明す

る。 

 

１．使用済燃料乾式貯蔵容器の性能検査について 

   製作中の使用済燃料乾式貯蔵容器性能検査の対象については，同一設計・同一製造で

あることを考慮した検査を実施する。 

 

２．使用済燃料乾式貯蔵容器の耐圧検査及び漏えい検査について 

   一次蓋の耐圧・漏えい検査については，検査時に一次蓋全体の確認を実施することで

品質の確認を行う。なお，今後は降圧後に一次蓋の接水部分の目視確認する等の健全性

確認を加えて行う。 
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