
泊発電所３号炉　前回審査資料に対する記載適正化箇所リスト

No 資料名称 該当ページ 適正化内容 備考

1

泊発電所３号炉　１号及び２号炉設置の洗浄排水処理
系及びアスファルト固化装置の共用取止めによる影響
について（共止01 r.1.0）

共止-4

「2.1 はじめに」において，今回共用取止めを行う理由を追記し，文章の繋
がりの表現を適正化した。

2

泊発電所３号炉　１号及び２号炉設置の洗浄排水処理
系及びアスファルト固化装置の共用取止めによる影響
について（共止01 r.1.0）

共止-4

「１号及び２号炉の補正時に共用化すること」に係る記載について表現を適
正化し、記載箇所の見直しを行った。
（旧）なお，１号及び２号炉の補正時においては，基準適合を示した上で，
１号，２号及び３号炉共用として改めて補正する予定である。
（新）なお，１号及び２号炉の新規制基準適合性審査に係る設置変更許可申
請における基準適合性の説明時には，１号及び２号炉における基準適合性
を示した上で，１号，２号及び３号炉共用として改めて説明する予定であ
る。

3

泊発電所３号炉　１号及び２号炉設置の洗浄排水処理
系及びアスファルト固化装置の共用取止めによる影響
について（共止01 r.1.0）

共止-5

12条への影響に関する記載を適正化した。
（旧）安全施設である１号及び２号炉設置の洗浄排水処理系及びアスファル
ト固化装置の共用を取止めることから，発電用原子炉施設の安全性を損なう
ことはなく，要求事項を満足しており，基準適合性への影響はない。
（新）１号及び２号炉設置の洗浄排水タンクを含む洗浄排水処理系及びアス
ファルト固化装置については，共用を取止めた場合であっても，必要な機能
は，３号炉設置の洗浄排水処理系等で確保されることから，安全性への影響
はない。

4

泊発電所３号炉　１号及び２号炉設置の洗浄排水処理
系及びアスファルト固化装置の共用取止めによる影響
について（共止01 r.1.0） 共止-5，6

以下、記載を適正化。
（旧）１号及び２号炉の ⇒（新）１号及び２号炉設置の
（旧）約2400 ⇒（新）約2,400
（旧）約2500 ⇒（新）約2,500

5

泊発電所３号炉　１号及び２号炉設置の洗浄排水処理
系及びアスファルト固化装置の共用取止めによる影響
について（共止01 r.1.0）

共止-6

28条の要求事項と関係のない用語を削除し、記載を適正化した。
（旧）安全施設である
（新）（削除）

6

泊発電所３号炉　１号及び２号炉設置の洗浄排水処理
系及びアスファルト固化装置の共用取止めによる影響
について（共止01 r.1.0）

共止-6，7

ドラム缶の本数の変更について，アスファルト固化体，セメント固化体の年
間計画に対して，今回の変更がどのような影響があるのか，洗浄排水による
影響に特化した数値が分かるよう記載を見直した。

7

泊発電所３号炉　１号及び２号炉設置の洗浄排水処理
系及びアスファルト固化装置の共用取止めによる影響
について（共止01 r.1.0）

共止-7

廃棄する物品を明確にした。
（旧）必要に応じて，廃棄事業者の廃棄施設へ廃棄する。
（新）必要に応じて，固体廃棄物を廃棄事業者の廃棄施設へ廃棄する。

8

泊発電所３号炉　１号及び２号炉設置の洗浄排水処理
系及びアスファルト固化装置の共用取止めによる影響
について（共止01 r.1.0）

共止-7

設置変更許可申請書の記載に変更がない旨を追記し，28条は申請の対象外で
あることを記載した。
（旧）（記載なし）
（新）また，設置変更許可申請書の記載に変更はない。

9

泊発電所３号炉　１号及び２号炉設置の洗浄排水処理
系及びアスファルト固化装置の共用取止めによる影響
について（共止01 r.1.0）

共止-63，64

図中に，1/2号炉と3号炉それぞれの洗たく排水の発生量、ドラム缶の発生量
を記載した。

10

泊発電所３号炉　１号及び２号炉設置の洗浄排水処理
系及びアスファルト固化装置の共用取止めによる影響
について（共止01 r.1.0）

共止-65

条文の整理表については，基準適合状況の確認要否，設置変更許可申請書の
変更有無の観点から整理し，まとめ資料に添付した。

11

泊発電所３号炉　１号及び２号炉設置の洗浄排水処理
系及びアスファルト固化装置の共用取止めによる影響
について（共止01 r.1.0）

共止-65

条文の整理表内の28条に係る説明において、設置変更許可申請書の記載に変
更はない旨を記載した

１号及び２号炉設置の洗浄排水処理系及びアスファルト固化装置の共用取止めによる影響について
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12

泊発電所３号炉　１号及び２号炉設置の洗浄排水処理
系及びアスファルト固化装置の共用取止めによる影響
について（共止01 r.1.0）

目次

上記の適正化に伴い、目次に「別添２」として条文の整理表の名称を記載し
た。
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