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令和５年度第３四半期の間に実施した原子力規制検査（原子力施

設安全及び放射線安全に係る基本検査）の結果の通知について 

 

 

 

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和３２年法律第

１６６号）第６１条の２の２第１項の規定に基づく令和５年度第３四半期の間

に実施した原子力規制検査（原子力施設安全及び放射線安全に係る基本検査）

の結果について、同条第９項の規定に基づき、別添のとおり通知します。 
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１． 実施概要 

（１）事業者名：学校法人 立教学院 

（２）事業所名：立教大学原子力研究所 

（３）検査期間：令和５年 10 月１日～令和５年 12 月 31 日 

（４）検査実施者：横須賀原子力規制事務所 

橋野 早博 

松原 匡 

 

 

２． 運転等の状況 

施設名 検査期間中の運転、操業、停止、廃止措置及び建設の状況等 

試験研究用等 

原子炉施設 
廃止措置中（使用済燃料搬出済み) 

 

 

３． 検査結果 

検査は、検査対象に対して適切な検査運用ガイド（以下単に「ガイド」という。）を使用して実

施した。検査対象については、原子力検査官が事前に入手した現状の施設の運用や保安に関

する事項、保安活動の状況、リスク情報等を踏まえて選定した。検査においては、事業者の実

際の保安活動、所内基準、記録類の確認、関係者への聞き取り等により活動状況を確認した。

ガイドは、原子力規制委員会ホームページに掲載されている。 

第３四半期の結果は、以下のとおりである。 

 

３．１ 検査指摘事項等 

検査指摘事項等なし 

 

３．２ 検査継続案件 

検査継続案件なし 

 

 

４． 検査内容 

４．１ 日常検査 

（１）BM0020 定期事業者検査に対する監督 

検査項目 定期事業者検査 

検査対象 

１）ハンド・フット・クロズモニタ 

２）じんあいモニタ 
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（２）BE0020 火災防護 

検査項目 年次検査（熱出力 500kW 未満） 

検査対象 

１）訓練 

 

４．２ チーム検査 

なし 
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別添１ 確認資料 

１ 日常検査 

（1）BM0020 定期事業者検査に対する監督 

検査項目 定期事業者検査 

検査対象 

１）ハンド・フット・クロズモニタ 

資料名 

・令和５年度定期事業者検査の予定の概要（令和５年８月 10 日） 

・［E-03］定期事業者検査手順書（ハンド・フット・クロズモニタ） 

・発注仕様書（HFC モニタ）（NA23-088） 

・作業員名簿（2023 年８月 31 日） 

・検査結果報告書(NA23-123) 

２）じんあいモニタ 

資料名 

・令和５年度定期事業者検査の予定の概要（令和５年８月 10 日） 

・［E-01］定期事業者検査手順書（じんあいモニタ） 

・発注仕様書（じんあいモニタ）（NA23-087） 

・作業員名簿（DR23-034） 

・検査結果報告書(NA23-124) 

 

（２）BE0020 火災防護 

検査項目 年次検査（熱出力 500kW 未満） 

検査対象 

１）訓練 

資料名 

・年間保安計画に関する要領（2022 年４月１日） 

・2023（令和５）年度 立教大学原子力研究所の原子炉施設に係る「年間保安計画」

（2023 年３月 28 日） 

・応急措置要領（2022 年７月５日） 

・応急措置訓練実施記録（2022/12/９） 

・2023 年度 保安訓練（火災）（NA23-117V1） 

・応急措置訓練実施記録(2023/12/18) 

 

 

２ チーム検査 

なし 

 


