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浸水防止設備の止水部材の取替頻度等の扱いを提示す
ること。

浸水防止設備の止水部材の取替頻度等の取り扱いにつ
いては、回答資料 伊方３号炉－耐津波安全性評価－１の
とおり。
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伊方３号炉－耐津波安全性評価－１ 

 

 

タイトル 浸水防止設備の止水部材の取替頻度等の扱いを提示すること。 

 

説 明 

 

評価書に記載のとおり、水密ゴムなどの止水部材は消耗品・定期取替

品としており、下表に示す頻度で取替を行っている。 

  

設備 対象部位 取替頻度 

弁 リフト逆止弁 床ドレン系統 

リフト逆止弁 

弁座、 

Ｏリング 
1回／10サイクル 

コンクリート 

構造物および 

鉄骨構造物 

鉄骨構造物 
海水ピット堰 水密ゴム 1回／1サイクル 

海水ポンプエリア 

水密ハッチ 
水密ゴム 1回／2サイクル 

海水ポンプエリア 

水密扉 
水密ゴム 1回／10年 

原子炉建屋 

水密扉 
水密ゴム 1回／10年 

原子炉補助建屋 

水密扉 
水密ゴム 1回／10年 

 

以 上 




